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DATOS DE LINEAS AEREAS

TABLA 3: Elementos limitantes

Codigo Terna  Tensión Conductor TI origen TI destino OP origen OP destino Otro Límite aplicado 

BDE Ident.  E.T. Origen  E.T. Destino Nominal Nominal sobrec. Nominal sobrec. Nominal sobrec. Nominal sobrec. Nominal sobrec.

Nombre        

o Nº 
   Nº      kV         A % (1)         A % (1)         A % (1)         A % (1)         A % (1)       A Detalle       A Motivo

2708 AK-OP AIKE ORO PLATA 1 132 640 - 100 20 100 20 - - - - - - 100 TI

2707 AK-SJ AIKE SAN JOSE 1 132 470 - 50 20 100 20 630 - 630 - - - 50 TI origen

1164 AU-EA C. RIVADAVIA A1 C. RIVADAVIA A 1 132 740 - 400 20 400 20 - - - - - - 400 TI

2441 BC-DE BICENTENARIO PUERTO DESEADO 1 132 534 - 100 20 - - 400 - 400 - - - 100 TI origen

1808 CA-TO PAMPA DEL CASTILLO EL TORDILLO 1 132 410 - 150 20 - - - - - - - - 150 TI origen

1391 CA-VH PAMPA DEL CASTILLO VALLE HERMOSO 1 132 640 - 300 20 - - 400 - 400 - - - 300 TI origen

2158 DA-TE DIADEMA ESCALANTE 1 132 640 - 800 20 600 20 - - - - - - 600 TI destino

1149 EP-AU PATAGONIA C. RIVADAVIA A1 1 132 740 - 800 20 800 20 - - - - - - 740 Conductor

1147 EP-BS PATAGONIA BARRIO SAN MARTIN 1 132 470 - 400 20 - - 400 - 400 - - - 400 TI origen

1389 EP-DA PATAGONIA DIADEMA 1 132 640 - 600 20 800 20 630 - 630 - - - 600 TI origen

1972 ES-EC ESQUEL EL COIHUE 1 132 470 - 75 20 - - 630 - 630 - - - 75 TI origen

2152 EZ-CE ESPERANZA EL CALAFATE 1 132 534 - 300 20 600 20 - - - - - - 300 TI origen

2198 EZ-RG ESPERANZA RIO GALLEGOS 1 220 1480 - 400 20 400 20 - - - - - - 400 TI

2759 EZ-RT ESPERANZA RIO TURBIO 1 220 1480 - 600 20 600 20 - - - - - - 600 TI

2344 FA-GY FLORENTINO AMEGHINO GARAYALDE 1 132 740 - 800 20 800 20 800 - 800 - - - 740 Conductor

1151 FA-TW FLORENTINO AMEGHINO TRELEW 1 132 640 - 800 20 800 20 630 - 630 - - - 630 OP

1388 FU-ES FUTALEUFU ESQUEL 1 132 534 - 150 20 - - 630 - 630 - - - 150 TI origen

1160 FU-PM1 FUTALEUFU PUERTO MADRYN 1 330 1710 - 600 20 600 20 1250 - 1250 - - - 600 TI

1161 FU-PM2 FUTALEUFU PUERTO MADRYN 2 330 1710 - 600 20 600 20 1250 - 1250 - - - 600 TI

3111 GY-ML GARAYALDE MALASPINA 1 132 740 - 800 20 800 20 800 - 800 - - - 740 Conductor

2911 HE-LH LOS HERCULES LAS HERAS 1 132 640 - 600 20 600 20 1000 - 630 - - - 600 TI

2706 LH-AK LAS HERAS AIKE 1 132 470 - 200 20 200 20 630 - 630 - - - 200 TI

1328 LP-LH LOS PERALES LAS HERAS 1 132 470 - 300 20 300 20 630 - 630 - - - 300 TI

3112 ML-EP MALASPINA PATAGONIA 1 132 740 - 800 20 800 20 800 - 630 - - - 630 OP destino

2440 PE-BC PETROQUIMICA BICENTENARIO 1 132 534 - 600 20 600 20 630 - 630 - - - 534 Conductor

1162 PM-AP1 PUERTO MADRYN ALIMENTAC. PRINCIPAL 1 330 1710 - 500 20 600 20 - - - - - - 500 TI origen

1163 PM-AP2 PUERTO MADRYN ALIMENTAC. PRINCIPAL 2 330 1710 - 500 20 600 20 - - - - - - 500 TI origen

2094 PM-AP3 PUERTO MADRYN ALIMENTAC. PRINCIPAL 3 330 1710 - 600 20 600 20 - - - - - - 600 TI

1153 PM-DG PUERTO MADRYN DISTRIBUCION GENERAL 1 132 740 - 500 20 500 20 - - 630 - - - 500 TI

1154 PM-SG PUERTO MADRYN SIERRA GRANDE 1 132 740 - 300 20 300 20 400 - 400 - - - 300 TI

1145 PU-AU PICO TRUNCADO I C. RIVADAVIA A1 1 132 400 - 400 20 400 20 630 - 630 - - - 400 Conductor

Guía de Referencia Transpa Anexo b.1 - 1/2



Codigo Terna  Tensión Conductor TI origen TI destino OP origen OP destino Otro Límite aplicado 

BDE Ident.  E.T. Origen  E.T. Destino Nominal Nominal sobrec. Nominal sobrec. Nominal sobrec. Nominal sobrec. Nominal sobrec.

Nombre        

o Nº 
   Nº      kV         A % (1)         A % (1)         A % (1)         A % (1)         A % (1)       A Detalle       A Motivo

1144 PU-PD PICO TRUNCADO I PICO TRUNCADO II 1 132 534 - 150 20 150 20 500 - 500 - - - 150 TI

2100 PU-PE PICO TRUNCADO I PETROQUIMICA 1 132 534 - 600 20 600 20 - - - - - - 534 Conductor

2216 PU-ZN1 PICO TRUNCADO I SANTA CRUZ NORTE 1 132 640 - 600 20 600 20 - - - - - - 600 TI

2174 PU-ZN2 PICO TRUNCADO I SANTA CRUZ NORTE 2 132 640 - 600 20 600 20 - - - - - - 600 TI

2476 PW-RW P.EOLICO RAWSON RAWSON 1 132 740 - 500 20 500 20 - - - - - - 500 TI

2524 PY-LB PTO MADRYN 500 LOMA BLANCA 1 132 740 - 800 20 600 20 - - - - - - 600 TI destino

3151 PY-LBO PTO MADRYN 500 LOMA BLANCA OESTE 1 132 740 - 800 20 800 20 - - - - - - 740 Conductor

3147 PY-LBT PTO MADRYN 500 LOMA BLANCA ESTE 1 132 740 - 800 20 800 20 - - - - - - 740 Conductor

1833 PY-PM PTO MADRYN 500 PUERTO MADRYN 1 330 1710 - 800 20 1000 20 - - - - - - 800 TI origen

1833 PY-PM PTO MADRYN 500 PUERTO MADRYN (2) 1 330 1710 - 800 20 600 20 - - - - - - 600 TI destino

1158 SE-VD S. ANTONIO ESTE VIEDMA 1 132 740 - - - 150 20 - - 630 - - - 150 TI destino

1155 SG-PC SIERRA GRANDE PUNTA COLORADA 1 132 470 - 150 20 - - 400 - 400 - - - 150 TI origen

1156 SG-SO SIERRA GRANDE S. ANTONIO OESTE 1 132 740 - 300 20 - - 630 - 630 - - - 300 TI origen

1157 SO-SE S. ANTONIO OESTE S. ANTONIO ESTE 1 132 740 - 150 20 - - 630 - - - - - 150 TI origen

2159 TE-CA ESCALANTE PAMPA DEL CASTILLO 1 132 640 - 600 20 600 20 630 - 400 - - - 400 OP destino

1152 TW-DG TRELEW DISTRIBUCION GENERAL 1 132 640 - 600 20 600 20 800 - 630 - - - 600 TI

1990 TW-RW TRELEW RAWSON 1 132 640 - 500 20 500 20 630 - 630 - - - 500 TI

1172 VD-CP VIEDMA C. de PATAGONES 1 132 740 - 150 20 300 20 630 - 400 - - - 150 TI origen

1392 VH-CN VALLE HERMOSO CERRO NEGRO 1 132 640 - 150 20 - - 400 - 400 - - - 150 TI origen

2525 WA-PY1 P.EOLICO MADRYN PTO MADRYN 500 1 132 740 - 800 20 800 20 - - - - - - 740 Conductor

3162 WA-PY2 P.EOLICO MADRYN PTO MADRYN 500 2 132 740 - 800 20 800 20 - - - - - - 740 Conductor

2905 WB-PM CHUBUT NORTE PUERTO MADRYN 1 132 740 - 800 20 800 20 - - - - - - 740 Conductor

3184 WB-PY CHUBUT NORTE PTO MADRYN 500 1 132 740 - 800 20 800 20 - - - - - - 740 Conductor

2912 ZN-HE SANTA CRUZ NORTE LOS HERCULES 1 132 640 - 600 20 600 20 630 - 1000 - - - 600 TI

(1) En régimen permanente

(2) Línea por campo de transferencia.

Información modificada y/o agregada
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TABLA b.2.1: RESUMEN DE LÍMITES ASOCIADOS AL CONTROL DE TENSIÓN (Condición N)
Corredor (1) Período de validez

desde

ID V[pu] ID V[pu]

FU 330 1,057 PM 330 0,95 330 14/06/1994 continúa 680 MW 1 PM 330

Dos líneas 330kV E/S.

El fp se refiere al extremo receptor de la 

línea.

5 A*

FU 330 1,057 PM 330 0,95 330 14/06/1994 continúa 550 MW 0,98 PM 330

Dos líneas 330kV E/S.

El fp se refiere al extremo receptor de la 

línea.

5 A*

FU 330 1,057 PM 330 0,95 330 14/06/1994 continúa 480 MW 0,95 PM 330

Dos líneas 330kV E/S.

El fp se refiere al extremo receptor de la 

línea.

5 A*

PM 132 1,05 VD 132 0,95 132 14/06/1994 continúa 52 MW 0,95 VD 132 El fp está referido a nivel 132kV 6 A*

TW 132 1,05 FA 132 1,02 132 14/06/1994 continúa 37 MW 0,95 PAT 132 Con generación mínima en H. F.Ameghino 9 A*

FA 132 0,99 TW 132 0,95 132 14/06/1994 continúa 105 MW 0,9 TW 132 Con generación (2x25) en H. F.Ameghino 1 A*

FA 132 1,05 PAT 132 0,95 132 01/05/2002 continúa 65 MW 0,95 PAT 132
Sin restricción de tensión en el nodo 

P.Truncado. 
3 A*

PAT 132 1,03 FA 132 0,98 132 14/06/1994 continúa 75 MW 0,9 TW 132

Con generación (2x25) en H. F.Ameghino. 

El nivel de transporte en el corredor 330kV 

debe permitir la inyección de reactivo 

capacitivo en el nodo PM-132 según lo 

indicado en la Ref.

1 A*

PAT 132 1,03 FA 132 0,95 132 14/06/1994 continúa 75 MW 0,9 FA 132

Sin generación en H. F.Ameghino. 

El nivel de transporte en el corredor 330kV 

debe permitir la inyección de reactivo 

capacitivo en el nodo PM-132 según lo 

indicado en la Ref.

2 A*

PAT 132 1,05 CN 132 0,95 132 07/01 continúa 64,3 MW 0,95 CN 132 El fp está referido a nivel 132kV 7 A*

hasta

EscenarioTensión

Nominal

[Kv]

Límite
Unidad

(2)

Ref. (3) 

N°

Eval. de 

CAMMESAdesde

MM/AA

hasta

MM/AA

fp

demanda

Barra/zona de

 menor tensión
Detalles parque generador/ Observaciones
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TABLA b.2.1: RESUMEN DE LÍMITES ASOCIADOS AL CONTROL DE TENSIÓN (Condición N)
Corredor (1) Período de validez

desde

ID V[pu] ID V[pu]

hasta

EscenarioTensión

Nominal

[Kv]

Límite
Unidad

(2)

Ref. (3) 

N°

Eval. de 

CAMMESAdesde

MM/AA

hasta

MM/AA

fp

demanda

Barra/zona de

 menor tensión
Detalles parque generador/ Observaciones

CR 132 1,05 PT132 1 132 30/04/2008 continúa 68,5 MW 0,95(Ind) PT

Con Interconexión 500kV PY-ZN  E/S

Línea FA-EP E/S

Capacitores en ETBS E/S

120 A*

PT 132 1,05 CR 132 1 132 30/04/2008 - 45 MW 1 CR Con Interconexión 500kV PY-ZN  E/S 120 A*

PT 132 1,05 CR 132 1 132 30/04/2008 - 55 MW 0,94(Cap) CR Con Interconexión 500kV PY-ZN  E/S 120 A*

ZN 132 1,05 LH 132 0,97 132 01/05/2002 continúa 58 MW 0,95 LP 132

Sin restricción de tensión en nodo ZN132 

para mantener un nivel de tensión de 

1,05pu

13 A*

LP 132 1,05 PT 132 0,95 132 Futuro - 79 MW 0,95 PT 132

Disponibilidad de inyección de reactivo en 

nodo C.Riv. para mantener la tensión en 

1,05pu ó Interconexión 500kV PY-ZN E/S
12 A*

(1) El corredor puede estar compuesto por una o mas líneas

(2) Indicar la unidad en la que se expresa el límite , por ej.: MW, MVA, Amp., % etc

(3) Indicar Nº de Referencia de el/los estudio/s que avalan el límite.

Información modificada y/o agregada

Guía de Referencia Transpa Anexo b.2 - 2/10



TABLA b.2.1: RESUMEN DE LÍMITES ASOCIADOS AL CONTROL DE TENSIÓN (Condición N -1)
Corredor (1) Período de validez

desde

ID V[pu] ID V[pu]

FU 330 1,057 PM 330 0,95 330 14/06/1994 continúa 340 MW 1 PM 330

Una sola línea 330kV E/S

El fp se refiere al extremo receptor de la 

línea.

15 A*

FU 330 1,057 PM 330 0,95 330 14/06/1994 continúa 270 MW 0,98 PM 330

Una sola línea 330kV E/S

El fp se refiere al extremo receptor de la 

línea.

15 A*

FU 330 1,057 PM 330 0,95 330 14/06/1994 continúa 240 MW 0,95 PM 330

Una sola línea 330kV E/S

El fp se refiere al extremo receptor de la 

línea.

15 A*

FA 132 1,05 PAT 132 0,95 132 05/03/2001 continúa 47 MW 0,92 CR 132

Sin generación en C. Rivadavia y 

P.Truncado. 

Interconexión 500kV PY-ZN F/S

20 A*

FA 132 1,04 PAT 132 0,95 132 01/05/2002 continúa 50 MW Actual CR 132

Idem caso anterior. Factor de Potencia 

Atlántico:0,87 PM:0,92 TW:0,9 CR:0,9 

Acueducto:0,88 PT:0,92 LH:0,94 LP:0,9
4 A*

CR 132 1,05 PT 132 0,95 132 14/06/1994 continúa 54 MW 0,95 PT 132
Corredor P.Truncado - Los Perales F/S. 

Interconexión 500kV PY-ZN F/S
16 A*

CR 132 1,05 PT 132 0,95 132 14/06/1994 continúa 47 MW 0,9 PT 132
Corredor P.Truncado - Los Perales F/S. 

Interconexión 500kV PY-ZN F/S
17 A*

CR 132 1,05 PT 132 0,95 132 05/03/2001 continúa 59 MW 0,95 PT 132

Sin generación en P.Truncado.

Disponibilidad de reactivo en el nodo 

C.Riv. para mantener un nivel de tensión 

de 138,6kV. 

Interconexión 500kV PY-ZN F/S

14 A*

CR 132 1,00 PT 132 0,95 132 14/06/1994 continúa 39 MW 0,95 PT 132
Corredor P.Truncado - Los Perales F/S. 

Interconexión 500kV PY-ZN F/S
18 A*

CR 132 1,00 PT 132 0,95 132 14/06/1994 continúa 35 MW 0,9 PT 132
Corredor P.Truncado - Los Perales F/S. 

Interconexión 500kV PY-ZN F/S
19 A*

hasta

EscenarioTensión

Nominal

[Kv]

Límite
Unidad

(2)desde

MM/AA

hasta

MM/AA

fp

demanda

Barra/zona de

menor tensión

Ref. (3)

N°

Eval. de

CAMMESADetalles parque generador/ Observaciones
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TABLA b.2.1: RESUMEN DE LÍMITES ASOCIADOS AL CONTROL DE TENSIÓN (Condición N -1)
Corredor (1) Período de validez

desde

ID V[pu] ID V[pu]

PT 132 1,015 LP 132 0,95 132 01/05/2002 continúa 28,7 MW 0,9 LP 132

Sin generación en Los Perales

45MW de genereración en P. Truncado.

Sin restricción de Tensión en nodo 

P.Truncado. 

Capacitores ET Las Heras F/S 

Interconexión 500kV PY-ZN F/S. 

16 A*

PT 132 1,015 LP 132 0,95 132 01/12/2005 - 39,1 MW 0,9 LP 132

Sin generación en Los Perales

45MW de gener. en P. Truncado.

Sin restricción de Tensión en nodo 

P.Truncado. 

Con un capacitor adicional de 12MVAr en 

nodo Las Heras. 

Interconexión 500kV PY-ZN F/S

11 A*

(1) El corredor puede estar compuesto por una o mas líneas

(2) Indicar la unidad en la que se expresa el límite , por ej.: MW, MVA, Amp., % etc

(3) Indicar Nº de Referencia de el/los estudio/s que avalan el límite.

Ref. (3)

N°

Eval. de

CAMMESADetalles parque generador/ Observaciones
hasta desde

MM/AA

hasta

MM/AA

fp

demanda

Tensión

Nominal

[Kv]

Límite
Unidad

(2)

Escenario

Barra/zona de

menor tensión
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TABLA b.2.2: RESUMEN DE LÍMITES POR ESTABILIDAD (frecuencia, tensión, ángulo) CORREDORES RADIALES (Condición N)

Corredor (1) Período de validez

desde hasta

ID ID

FU330 PM330 330 02/05/1997 continúa 472 MW OSC
Elementos estabilizantes:

PSS en C.H. Futaleufú
101/

102
1

A

PM330 PY500 330 07/12/2007 continúa 70 MW ET

H. Futaleufú opera con un Grupo E/S ó sin 

generación. 

TVCC02 ALUAR: F/S ó Automatismo SIP F/S
119

2

A

PM330 PY500 330 16/11/2009 continúa 190 MW ET
H. Futaleufú opera con dos Grupos E/S. 

TVCC02 ALUAR: F/S
119

3

A

PM330 PY500 330 16/11/2009 continúa 310 MW ET
H. Futaleufú opera con dos Grupos E/S. 

TVCC02 ALUAR: E/S
119

4

A

PM330 PY500 330 16/11/2009 continúa 320 MW ET
H. Futaleufú opera con tres ó cuatro Grupos E/S. 

TVCC02 ALUAR: F/S 119
5

A

PM330 PY500 330 16/11/2009 continúa 430 MW ET
H. Futaleufú opera con tres ó cuatro Grupos E/S. 

TVCC02 ALUAR: E/S 119
6

A

PM330 PY500 330 16/11/2009 continúa 190 MW ET
H. Futaleufú sin generación ó un Grupo E/S. 

TVCC02 ALUAR: E/S
119

7

A

PY500 PM330 330 31/03/2007 continúa 240 MW ET
Automatismo SIP F/S y Automatismo ALUAR E/S

(5)119
8

A*

PY500 PM330 330 31/03/2007 continúa 100 MW ET Automatismo ALUAR F/S 119
9

A*

PY500 PM330 330 31/03/2007 continúa 450 MW ET Automatismo SIP y Automatismo ALUAR E/S 119
10

A

PM330 PM132 132 30/04/2008 continúa 120 MW EV/EF Automatismo SIP - DAC-FU E/S 119
11

E

ZN500 ZN132 132 17/11/2009 continúa 120 MW EV Automatismo SIP - DAC-FU E/S 119

SADI SIP132 - 17/11/2009 continúa 200 MW EV

Límite de importación del área 132kV del SIP  

calculado como la suma de los siguientes 

intercambios:

SCN_500 - SCN_132

PM330 - PM132

Automatismo SIP - DAC-FU E/S

119

(1) El corredor puede estar compuesto por una o mas líneas       - Estabilidad en frecuencia (EF)

(2) Indicar la unidad en la que se expresa el límite , por ej.: MW, MVA, Amp., % etc       - Estabilidad en tensión (EV)

(3) Indicar Nº de Referencia de el/los estudio/s que avalan el límite.       - Estabilidad oscilatoria (OSC)

(4) - Estabilidad angular o transitoria (ET) (5) - Con Series A y B de Aluar operando con grupos a thyristores.

MODIFICADO POR CAMMESA

Tensión 

Nominal 

[Kv]

Límite
Unidad 

(2)

Ref. (3) 

N°

Eval. de 

CAMMES

A
desde

MM/AA

hasta

MM/AA

Riesgo

cubierto (4)
Robustez del cálculo / Detalles

Calificación del límite
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TABLA b.2.2: RESUMEN DE LÍMITES POR ESTABILIDAD (frecuencia, tensión, ángulo) CORREDORES RADIALES (Condición N-1)

Corredor (1) Período de validez

desde hasta

ID ID

FU330 PM330 330 14/06/1994 continúa 300 MW ET

Estado previo: Dos líneas en servicio.

Perturbación: Falla monofásica y desconexión de una 

línea 330kV.

Condición (N-1) Relé blindaje fuera de servicio. 

112
1

O

DG132 TW132 132 01/07/2002 continúa 96 MW EF

Límite para operar a resguardo de colapso de frecuencia 

en el área que se encuentra al sur de esta línea, ante 

apertura de la misma.

Este límite tiene vigencia mientras se encuentre en 

servicio el automatismo DAC-SIP132. 

Interconexión 500kV PY-ZN F/S

104
2

A*

FA132 TW 132 132 01/01/1999 continúa 105 MW EF

Límite para operar a resguardo de colapso de frecuencia 

en el área norte de la línea ante apertura de la misma.

Este límite tiene vigencia siempre que se encuentren en 

servicio el DAC denominado "Protección del Area Norte" 

y el Automatismo Integrado Corredor 330kV. 

Interconexión 500/330kV en Pto. Madryn F/S

108
3

O

FA132 PAT132 132 01/11/1998 continúa 76 MW ET

Elementos Estabilizantes: PSS en CH Futaleufú y en 

C.Patagonia.

Perturbación: Falla monofásica y recierre exitoso sobre 

línea 132kV FA-PAT. 

Interconexión 500kV PY-ZN F/S

103
4

Teórico

FA132 PAT132 132 01/07/2002 continúa 60 MW EF

Límite para operar a resguardo de colapso de frecuencia 

en el área que se encuentra al sur de esta línea, ante 

apertura de la misma.

Este límite tiene vigencia mientras se encuentre en 

servicio el automatismo DAC-SIP132. 

Interconexión 500kV PY-ZN F/S

105
5

A*

FA132 PAT132 132 01/05/2002 continúa 40 MW ET

Perturbación: Desengancha una unidad generadora en 

área C.Riv con 16MW

Criterio ET: No actuación relé blindaje. 

Interconexión 500kV PY-ZN F/S

111
6

O

Tensión 

Nominal [Kv]
Límite Unidad (2) Ref. (3) N°

Eval. de 

CAMMESAdesde

MM/AA

hasta

MM/AA

Riesgo

cubierto (4)
Robustez del cálculo / Detalles

Calificación del límite

Guía de Referencia Transpa Anexo b.2 - 6/10



TABLA b.2.2: RESUMEN DE LÍMITES POR ESTABILIDAD (frecuencia, tensión, ángulo) CORREDORES RADIALES (Condición N-1)

Corredor (1) Período de validez

desde hasta

ID ID

FA132 PAT132 132 01/05/2002 continúa 30 MW ET

Perturbación: Desengancha una unidad generadora en 

área C.Riv con 36MW

Criterio ET: No actuación relé blindaje. 

Interconexión 500kV PY-ZN F/S

111
7

O

FA132 PAT132 132 01/05/2002 continúa 10 MW ET

Perturbación: Desengancha una unidad generadora en 

área C.Riv. con 50MW

Criterio ET: No actuación relé blindaje. 

Interconexión 500kV PY-ZN F/S

111
8

O

FA132 PAT132 132 01/05/2002 continúa 30 MW ET

Perturbación: Desengancha una unidad generadora en 

nodo los Perales a plena carga con DAC asociado de 

20MW

Criterio ET: No actuación relé blindaje. 

Interconexión 500kV PY-ZN F/S

111
9

O

FA132 PAT132 132 01/05/2002 continúa 60 MW ET

Perturbación: Desengancha una unidad generadora en 

nodo Pto Madryn con  45 MW

Transporte Norte - Sur entre 0 y 60 MW

Criterio ET: No actuación relé blindaje. 

Interconexión 500/330kV en ET Pto. Madryn F/S.

111
10

O

FA132 PAT132 132 02/06/2002 continúa 35 MW OSC

C.F.Ameghino sin generación.

TG 27/28, TG LP y TG PAT con PSS. 

Interconexión 500kV PY-ZN F/S
113

11

A*

FA132 PAT132 132 01/08/2003 continúa 45 MW OSC

CT Patagonia F/S. Un PSS en Nodo C.Rivadav. CRI27 ó 

28.  PSS en dos TG Los Perales. 

Interconexión 500kV PY-ZN F/S
114

12

A*

FA132 PAT132 132 01/08/2003 continúa 55 MW OSC

CT Patagonia F/S. Dos PSS en Nodo C.Rivadav. con TV 

o sin TV.  PSS en dos TG Los Perales. 

Interconexión 500kV PY-ZN F/S

115

116
13

A*

FA132 PAT132 132 01/05/2002 continúa 20 MW ET

Perturbación: Desengancha una unidad generadora en 

nodo los Perales a plena carga con DAC asociado F/S

Criterio ET: No actuación relé blindaje. 

Interconexión 500kV PY-ZN F/S
111

14

O

Tensión 

Nominal [Kv]
Límite Unidad (2)

Calificación del límite

Ref. (3) N°
Eval. de 

CAMMESAdesde

MM/AA

hasta

MM/AA

Riesgo

cubierto (4)
Robustez del cálculo / Detalles
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TABLA b.2.2: RESUMEN DE LÍMITES POR ESTABILIDAD (frecuencia, tensión, ángulo) CORREDORES RADIALES (Condición N-1)

Corredor (1) Período de validez

desde hasta

ID ID

PAT132 FA132 132 01/01/2002 continúa 55 MW ET

Este límite es independiente del nivel de generación que 

opere en H.F.Ameghino.

Elementos estabilizantes: PSS en C. Los Perales, C. 

Patagonia, C. Combinado Electropatagonia, Generación 

ALUAR e H. Futaleufú.

Falla monofásica en extremo Patagonia. 

Interconexión 500kV PY-ZN F/S

109
15

O

PAT132 FA132 132 16/06/1994 continúa 55 MW ET

Límite para operar a resguardo de colapso de frecuencia 

en el área norte de la línea ante apertura de la misma.

Este límite tiene vigencia siempre que se encuentren en 

servicio el DAC denominado "Protección del Area Norte" 

y el Automatismo Integrado Corredor 330kV.

Relé de blindaje en servicio. 

Interconexión 500/330kV en ET Pto. Madryn F/S.

109
16

A*

PAT132 FA132 132 01/05/2002 continúa 30 MW ET

Perturbación: Desengancha una unidad generadora en 

nodo Pto Madryn con 45 MW, sin DAC asociado.

Transporte Sur - Norte

Criterio ET: No actuación relé blindaje. 

Interconexión 500/330kV en ET Pto. Madryn F/S.

111
17

O

PAT132 FA132 132 01/05/2002 continúa 40 MW ET

Perturbación: Desengancha una unidad generadora en 

nodo Pto Madryn con  30 MW, sin DAC asociado.

Transporte Sur - Norte

Criterio ET: No actuación relé blindaje. 

Interconexión 500/330kV en ET Pto. Madryn F/S.

111
18

O

PAT132 FA132 132 01/05/2002 continúa 60 MW ET

Perturbación: Desengancha una unidad generadora en 

nodo Pto Madryn con  15 MW, con o sin DAC asociado.

Transporte Sur - Norte

Criterio ET: No actuación relé blindaje. 

Interconexión 500/330kV en ET Pto. Madryn F/S.

111
19

A*

Tensión 

Nominal [Kv]
Límite Unidad (2)

Calificación del límite

Ref. (3) N°
Eval. de 

CAMMESAdesde

MM/AA

hasta

MM/AA

Riesgo

cubierto (4)
Robustez del cálculo / Detalles
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TABLA b.2.2: RESUMEN DE LÍMITES POR ESTABILIDAD (frecuencia, tensión, ángulo) CORREDORES RADIALES (Condición N-1)

Corredor (1) Período de validez

desde hasta

ID ID

PAT132 CR 132 132 01/07/2002 continúa 80 MW EF

Límite para operar a resguardo de colapso de frecuencia 

en el área que se encuentra al sur de esta línea, ante 

apertura de la misma.

Este límite tiene vigencia mientras se encuentre en 

servicio el automatismo DAC-SIP132. 

Interconexión 500kV PY-ZN F/S

106
20

A*

CR 132 PTI 132 132 01/07/2002 continúa 54 MW EF

Límite para operar a resguardo de colapso de frecuencia 

en el área que se encuentra al sur de esta línea, ante 

apertura de la misma.

Este límite tiene vigencia mientras se encuentre en 

servicio el automatismo DAC-SIP132. 

Interconexión 500kV PY-ZN F/S

107
21

A*

LP 132 LH 132 132 05/03/2001 continúa 110 MW ET

Tres unidades generadoras en Central Los Perales.

Transporte F.Ameghino - Patagonia: 45MW.

Perturbación: Falla monofásica y Recierre Exitoso.

No actúa Relé de blindaje. 

Interconexión 500kV PY-ZN F/S

110
22

O

LP 132 LH 132 132 05/03/2001 continúa 45 MW ET

Dos unidades generadoras en Central Los Perales.

Transporte F.Ameghino - Patagonia: 60MW.

Perturbación: Idem caso anterior.

Actúa Relé de blindaje. 

Interconexión 500kV PY-ZN F/S

110
23

O

SADI SIP132 - 17/11/2009 continúa 140 MW EV

Límite de importación del área 132kV del SIP  calculado 

como la suma de los siguientes intercambios:

SCN_500 - SCN_132

PM330 - PM132

Automatismo SIP - DAC-FU E/S

Un autotrafo, PM 60MVA F/S

119

(1) El corredor puede estar compuesto por una o mas líneas (4) - Estabilidad angular o transitoria (ET)

(2) Indicar la unidad en la que se expresa el límite , por ej.: MW, MVA, Amp., % etc       - Estabilidad en frecuencia (EF)

(3) Indicar Nº de Referencia de el/los estudio/s que avalan el límite.       - Estabilidad en tensión (EV)

      - Estabilidad oscilatoria (OSC)

Tensión 

Nominal [Kv]
Límite Unidad (2)

Calificación del límite

Ref. (3) N°
Eval. de 

CAMMESAdesde

MM/AA

hasta

MM/AA

Riesgo

cubierto (4)
Robustez del cálculo / Detalles
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Tensión [Kv]

N° de barra PSS/E

Demanda [MW]

Usuario

[Hz-seg] (MW) (%) (MW) (%) (MW) (%) (MW) (%) (MW) (%) 

49,2 - -  1,33 6,58 - - - - - -

Restitución primer escalón 49,2-15s - -  1,33 6,58 (1) 3,5 7,45 - - - -

Restitución segundo escalón 49,2-17s - - - - (1) 2,8 5,96 - - - -

Restitución tercer escalón 49,2-19s - - - - - - - - - -

Frecuencia primer escalón 49 6,06 13,30 1,45 7,18 (1) 2,6 5,53 - - - -

Frecuencia segundo escalón 48,9 - - - - (1) 1,4 2,98 - - - -

Frecuencia tercer escalón 48,8 - - 1,65 8,17 (1) 4, 8,51 1,77 3,77 17,60 100,00

Frecuencia cuarto escalón 48,7 - - - - (1) 1,9 4,04 - - - -

Escalón de seguridad 48,7-8s - - - - - - - - - -

Frecuencia quinto escalón 48,6 - - - - (1) 3,5 7,45 - - - -

Frecuencia sexto escalón 48,5 - - - - (1) 1,8 3,83 - - - -

Frecuencia séptimo escalón 48,4 - - - - - - - - - -

Escalón de seguridad 48,3 - - - - (1) 6,4 13,62 - - - -

Decremental primer escalón  - 0,6Hz/seg - - - - (1) 5,8 12,34 - - - -

Decremental segundo escalón  - 0,9Hz/seg - - - - (1) 3,5 7,45 - - - -

Total Nodo 6,06 4,43 37,20 1,77 17,60

(1) Corte en Instalaciones del Usuario

45,6

132

330

RAWSONDGPA VIEDMA

132

TRELEW

132

17,6

ESQUEMA DE ALIVIO DE CARGA

Coop Dolavon

Estación

Demanda Total del área: 146.2 MW (Area Norte)  

Escalones de alivio de Carga

2021

230

20,2

Coop PM EdERSA Coop RW

240

132

243

Coop TW

47,0
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Tensión [Kv]

N° de barra PSS/E

Demanda [MW]

Usuario

[Hz-seg] (MW) (%) 

49,2 - -

Restitución primer escalón 49,2-15s (1) 15 4,17

Restitución segundo escalón 49,2-17s (1) 15 4,17

Restitución tercer escalón 49,2-19s (1) 15 4,17

Frecuencia primer escalón 49 (1) 15 4,17

Frecuencia segundo escalón 48,9 (1) 15 4,17

Frecuencia tercer escalón 48,8 (1) 15 4,17

Frecuencia cuarto escalón 48,7 - -

Escalón de seguridad 48,7-8s - -

Frecuencia quinto escalón 48,6 (1) 135 37,50

Frecuencia sexto escalón 48,5 - -

Frecuencia séptimo escalón 48,4 - -

Escalón de seguridad 48,3 - -

Decremental primer escalón  - 0,6Hz/seg - -

Decremental segundo escalón  - 0,9Hz/seg - -

Total Nodo 150,00

(1) Corte en Instalaciones del Usuario

ESQUEMA DE ALIVIO DE CARGA

Demanda Total del área: 387.4 MW (Area 330kV)  

Estado: PICO 2021

Estación

Escalones de alivio de Carga

ALUAR

APPA

330

360,0

b.3 - 38/45



Escalones de alivio Tensión [Kv]

de Carga N° de barra PSS/E

Demanda [MW]

Usuario

[Hz-seg] (MW) (%) (MW) (%) (MW) (%) (MW) (%) (MW) (%) (MW) (%) (MW) (%) (MW) (%) (MW) (%) (MW) (%) (MW) (%) (MW) (%) (MW) (%) 

49,2 (1) 1,34 19,00 - - (1) 1,04 11,60 - - - - - - (1) ,5 1,20 (1) 1,5 3,80 - - - - (5) ,75 1,14 5,78 49,36

Restitución primer escalón 49,2-10s - - - - - - - - - - 7,30 17,60 - - - - - - - - - - - -

Restitución primer escalón 49,2-15s (1) 1,34 19,00 - - (1) 1,04 11,60 (3) 9, 29,72 - - - - (1) ,5 1,20 (1) 1,5 3,80 - - (1) 1,2 12,90 (4) 3, 4,57 - -

Restitución primer escalón 49,2-15s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (5) ,75 1,14 - -

Restitución segundo escalón 49,2-17s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Restitución tercer escalón 49,2-19s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Frecuencia primer escalón 49 - - - - - - (2) 2,4 7,93 18,81 34,94 - - - - (1) 1,5 3,80 - - (1) 1,2 12,90 (4) 2, 3,05 - - 7,20 13,50

Frecuencia primer escalón 49 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (5) ,3 0,46 - -

Frecuencia segundo escalón 48,9 - - - - - - (2) 1,6 5,28 - - 8,30 20,01 - - - - - - - - (4) 1,6 2,44 - -

Frecuencia tercer escalón 48,8 - - (1) 1,65 27,00 (1) ,7 7,80 (2) ,5 1,65 - - - - (1) ,34 0,81 (1) 1,5 3,80 (1) 3,1 7,85 - - (4) 3, 4,57 - -

Frecuencia tercer escalón 48,8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (5) 1,05 1,60 - -

Frecuencia cuarto escalón 48,7 - - - - - - (2) 2, 6,61 - - - - - - - - - - (1) 2,15 23,12 (4) 1,4 2,13 - - 8,26 15,50

Escalón de seguridad 48,7-8s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (4) 8,4 12,80 - -

Frecuencia quinto escalón 48,6 - - - - (1) ,96 10,70 (3) ,5 1,65 - - - - (1) ,46 1,11 (1) 1,5 3,80 (1) 3,1 7,85 - - (4) 9, 13,72 - -

Frecuencia sexto escalón 48,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (1) 1,36 14,62 - - 0,50 4,27 6,93 13,00

Frecuencia séptimo escalón 48,4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,66 5,64

Escalón de seguridad 48,3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (1) 1,44 15,48 (4) 8,4 12,80 - - 30,91 58,00

Decremental primer escalón  - 0,6Hz/seg - - - - - - (3) 9, 29,72 - - - - - - - - - - (1) 1,1 11,83 (4) 1,3 1,98 - -

Decremental segundo escalón  - 0,9Hz/seg - - - - - - (3) 9, 29,72 - - - - - - - - - - - - - - - -

Total Nodo 1,34 1,65 2,71 16,00 18,81 15,60 1,29 6,00 6,20 8,45 40,95 6,94 - 53,30

(1) Corte en Instalaciones del Usuario

(2) Corte en ET A

(3) Corte en ET AU

(4) Corte en ET LH

(5) Corte en ET PU

SPSE (RG)

Nodo Equivalente 

RG - CE

220

118/721

53,3

ET Petroquímica 

(Nodo PTI)

Mina Oro Plata

Oro Plata

132

457

11,7

Capex Coop. C.R.

9,0

PCR

41,5

SPSE

39,5

Inter Energy

53,8

ESQUEMA DE ALIVIO DE CARGA

132

Demanda Total del área: 417.8 MW (Area Sur + Austral)  

Pico Truncado IEstación

Estado: PICO 2021

AU-Comodoro

132132

Nodo Equivalente 

LH - PTI
P. Castillo

132

Coop. C.R.

132132

Barrio San MartínPto.Deseado

467

YPF

132

446/448

132

444

132

65,6

450400/401400/401

9,3

El Tordillo

Nodo 

Equivalente AU - 

EA

460

6,1 30,3

Tecpetrol

480 445

7,1

SPSE YPF SINOPEC

b.3 - 39/45



Tensión [Kv]

N° de barra PSS/E

Demanda [MW]

Usuario

[Hz-seg] (MW) (%) (MW) (%) (MW) (%) (MW) (%) (MW) (%) 

49,2 - -  ,91 5,36 - - - - - -

Restitución primer escalón 49,2-15s - -  ,91 5,36 (1) 2,6 6,39 - - - -

Restitución segundo escalón 49,2-17s - - - - (1) 2,08 5,11 - - - -

Restitución tercer escalón 49,2-19s - - - - - - - - - -

Frecuencia primer escalón 49 5,96 16,62 1,00 5,89 (1) 1,93 4,75 - - - -

Frecuencia segundo escalón 48,9 - - - - (1) 1,04 2,56 - - - -

Frecuencia tercer escalón 48,8 - - 1,46 8,60 (1) 2,97 7,30 1,46 3,59 13,13 100,00

Frecuencia cuarto escalón 48,7 - - - - (1) 1,41 3,47 - - - -

Escalón de seguridad 48,7-8s - - - - - - - - - -

Frecuencia quinto escalón 48,6 - - - - (1) 2,6 6,39 - - - -

Frecuencia sexto escalón 48,5 - - - - (1) 1,34 3,29 - - - -

Frecuencia séptimo escalón 48,4 - - - - - - - - - -

Escalón de seguridad 48,3 - - - - (1) 4,76 11,69 - - - -

Decremental primer escalón  - 0,6Hz/seg - - - - (1) 4,31 10,59 - - - -

Decremental segundo escalón  - 0,9Hz/seg - - - - (1) 2,6 6,39 - - - -

Total Nodo 5,96 3,37 27,64 1,46 13,13

(1) Corte en Instalaciones del Usuario

RAWSON

ESQUEMA DE ALIVIO DE CARGA

132

Demanda Total del área: 118.3 MW (Area Norte)  

TRELEW

Escalones de alivio de Carga

Coop RW

132

243

13,1

Estado: RESTO 2021

132

230

Estación VIEDMA

Coop TW

40,7

132

240

Coop Dolavon

17,0

Coop PM EdERSA

330

35,9

DGPA
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Tensión [Kv]

N° de barra PSS/E

Demanda [MW]

Usuario

[Hz-seg] (MW) (%) 

49,2 - -

Restitución primer escalón 49,2-15s (1) 15 4,17

Restitución segundo escalón 49,2-17s (1) 15 4,17

Restitución tercer escalón 49,2-19s (1) 15 4,17

Frecuencia primer escalón 49 (1) 15 4,17

Frecuencia segundo escalón 48,9 (1) 15 4,17

Frecuencia tercer escalón 48,8 (1) 15 4,17

Frecuencia cuarto escalón 48,7 - -

Escalón de seguridad 48,7-8s - -

Frecuencia quinto escalón 48,6 (1) 135 37,50

Frecuencia sexto escalón 48,5 - -

Frecuencia séptimo escalón 48,4 - -

Escalón de seguridad 48,3 - -

Decremental primer escalón  - 0,6Hz/seg - -

Decremental segundo escalón  - 0,9Hz/seg - -

Total Nodo 150,00

(1) Corte en Instalaciones del Usuario

ESQUEMA DE ALIVIO DE CARGA

Demanda Total del área: 381.2 MW (Area 330kV)  

Estado: RESTO 2021

Estación

Escalones de alivio de Carga

APPA

ALUAR

330

360,0
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Escalones de alivio Tensión [Kv]

de Carga N° de barra PSS/E

Demanda [MW]

Usuario

[Hz-seg] (MW) (%) (MW) (%) (MW) (%) (MW) (%) (MW) (%) (MW) (%) (MW) (%) (MW) (%) (MW) (%) (MW) (%) (MW) (%) (MW) (%) (MW) (%) 

49,2 (1) 1,17 19,00 - - (1) 1,04 11,60 - - - - - - (1) ,5 1,37 (1) 1,5 7,04 - - - - (5) ,75 1,14 5,78 49,36

Restitución primer escalón 49,2-10s - - - - - - - - - - 5,90 16,24 - - - - - - - - - - - -

Restitución primer escalón 49,2-15s (1) 1,17 19,00 - - (1) 1,04 11,60 (3) 9, 38,88 - - - - (1) ,5 1,37 (1) 1,5 7,04 - - (1) 1,2 12,90 (4) 3, 4,57 - -

Restitución primer escalón 49,2-15s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (5) ,75 1,14 - -

Restitución segundo escalón 49,2-17s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Restitución tercer escalón 49,2-19s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Frecuencia primer escalón 49 - - - - - - (2) 2,4 10,37 17,56 50,56 - - - - (1) 1,5 7,04 - - (1) 1,2 12,90 (4) 2, 3,05 - - 5,81 13,50

Frecuencia primer escalón 49 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (5) ,3 0,46 - -

Frecuencia segundo escalón 48,9 - - - - - - (2) 1,6 6,91 - - 7,20 19,82 - - - - - - - - (4) 1,6 2,44 - -

Frecuencia tercer escalón 48,8 - - (1) 1,65 27,00 (1) ,7 7,80 (2) ,5 2,16 - - - - (1) ,34 0,92 (1) 1,5 7,04 (1) 2,4 11,26 - - (4) 3, 4,57 - -

Frecuencia tercer escalón 48,8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (5) 1,4 2,13 - -

Frecuencia cuarto escalón 48,7 - - - - - - (2) 2, 8,64 - - - - - - - - - - (1) 2,15 23,12 (4) 1,4 2,13 - - 6,67 15,50

Escalón de seguridad 48,7-8s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (4) 8,4 12,80 - -

Frecuencia quinto escalón 48,6 - - - - (1) ,96 10,70 (3) ,5 2,16 - - - - (1) ,46 1,27 (1) 1,5 7,04 (1) 2,4 11,26 - - (4) 9, 13,72 - -

Frecuencia sexto escalón 48,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (1) 1,36 14,62 - - 0,50 4,27 5,59 13,00

Frecuencia séptimo escalón 48,4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,66 5,64

Escalón de seguridad 48,3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (1) 1,44 15,48 (4) 8,4 12,80 - - 24,94 58,00

Decremental primer escalón  - 0,6Hz/seg - - - - - - (3) 9, 38,88 - - - - - - - - - - (1) 1,1 11,83 (4) 1,3 1,98 - -

Decremental segundo escalón  - 0,9Hz/seg - - - - - - (3) 9, 38,88 - - - - - - - - - - - - - - - -

Total Nodo 1,17 1,65 2,71 16,00 17,56 13,10 1,29 6,00 4,80 8,45 41,30 6,94 - 43,00

(1) Corte en Instalaciones del Usuario

(2) Corte en ET A

(3) Corte en ET AU

(4) Corte en ET LH

(5) Corte en ET PU

Mina Oro Plata

Oro Plata

132

457

11,7

SPSE

Nodo Equivalente 

RG - CE

220

118/721

43,0

Nodo Equivalente 

LH - PTI
Pto.Deseado El Tordillo P. Castillo

Nodo Equivalente 

AU - EA

ET Petroquímica 

(Nodo PTI)

467460

Coop. C.R. Inter Energy

34,7

400/401

65,6

YPF

132

446/448

132

450

SPSE

9,3

PCR

132

9,0

480

36,36,2 23,2 21,3

445

6,1

444

ESQUEMA DE ALIVIO DE CARGA

132

Demanda Total del área: 345.2 MW (Area Sur + Austral)  

P. Truncado IEstación

132

Barrio San Martín

132 132 132

SPSE YPF SINOPEC

Estado: RESTO 2021

AU-Comodoro

132

400/401

Tecpetrol Capex Coop. C.R.
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Tensión [Kv]

N° de barra PSS/E

Demanda [MW]

Usuario

[Hz-seg] (MW) (%) (MW) (%) (MW) (%) (MW) (%) (MW) (%) 

49,2 - -  ,66 6,95 - - - - - -

Restitución primer escalón 49,2-15s - -  ,66 6,95 (1) 1,42 6,39 - - - -

Restitución segundo escalón 49,2-17s - - - - (1) 1,14 5,11 - - - -

Restitución tercer escalón 49,2-19s - - - - - - - - - -

Frecuencia primer escalón 49 3,55 14,83 0,75 7,90 (1) 1,06 4,75 - -  -

Frecuencia segundo escalón 48,9 - - - - (1) ,57 2,56 - - - -

Frecuencia tercer escalón 48,8 - - 0,91 9,63 (1) 1,63 7,30 0,73 3,28 8,18 100,00

Frecuencia cuarto escalón 48,7 - - - - (1) ,77 3,47 - - - -

Escalón de seguridad 48,7-8s - - - - - - - - - -

Frecuencia quinto escalón 48,6 - - - - (1) 1,42 6,39 - - - -

Frecuencia sexto escalón 48,5 - - - - (1) ,73 3,29 - - - -

Frecuencia séptimo escalón 48,4 - - - - - - - - - -

Escalón de seguridad 48,3 - - - - (1) 2,6 11,69 - - - -

Decremental primer escalón  - 0,6Hz/seg - - - - (1) 2,36 10,59 - - - -

Decremental segundo escalón  - 0,9Hz/seg - - - - (1) 1,42 6,39 - - - -

Total Nodo 3,55 2,32 15,13 0,73 8,18

(1) Corte en Instalaciones del Usuario

Coop RW

132

243

8,2

Coop TWCoop PM EdERSA

330

23,9

230

RAWSON

9,5

DGPA VIEDMA

22,3

132

Coop Dolavon

240

ESQUEMA DE ALIVIO DE CARGA

132

Demanda Total del área: 72.07 MW (Area Norte)  

TRELEW

Escalones de alivio de Carga

Estado: VALLE 2021

132

Estación

b.3 - 43/45



Tensión [Kv]

N° de barra PSS/E

Demanda [MW]

Usuario

[Hz-seg] (MW) (%) 

49,2 - -

Restitución primer escalón 49,2-15s (1) 15 4,17

Restitución segundo escalón 49,2-17s (1) 15 4,17

Restitución tercer escalón 49,2-19s (1) 15 4,17

Frecuencia primer escalón 49 (1) 15 4,17

Frecuencia segundo escalón 48,9 (1) 15 4,17

Frecuencia tercer escalón 48,8 (1) 15 4,17

Frecuencia cuarto escalón 48,7 - -

Escalón de seguridad 48,7-8s - -

Frecuencia quinto escalón 48,6 (1) 135 37,50

Frecuencia sexto escalón 48,5 - -

Frecuencia séptimo escalón 48,4 - -

Escalón de seguridad 48,3 - -

Decremental primer escalón  - 0,6Hz/seg - -

Decremental segundo escalón  - 0,9Hz/seg - -

Total Nodo 150,00

(1) Corte en Instalaciones del Usuario

360,0

APPA

ESQUEMA DE ALIVIO DE CARGA

Demanda Total del área: 373.5 MW (Area 330kV)  

Estado: VALLE 2021

Estación

Escalones de alivio de Carga

ALUAR

330
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Escalones de alivio Tensión [Kv]

de Carga N° de barra PSS/E

Demanda [MW]

Usuario

[Hz-seg] (MW) (%) (MW) (%) (MW) (%) (MW) (%) (MW) (%) (MW) (%) (MW) (%) (MW) (%) (MW) (%) (MW) (%) (MW) (%) (MW) (%) (MW) (%) 

49,2 (1) ,81 19,00 - - (1) 1,04 11,60 - - - - - - (1) ,5 2,22 (1) ,3 1,77 - - - - (5) ,75 1,19 5,78 52,50

Restitución primer escalón 49,2-10s - - - - - - - - - - 3,60 16,01 - - - - - - - - - - - -

Restitución primer escalón 49,2-15s (1) ,81 19,00 - - (1) 1,04 11,60 (3) 9, 42,23 - - - - (1) ,5 2,22 (1) ,3 1,77 - - (1) 1,2 48,00 (4) 3, 4,76 - -

Restitución primer escalón 49,2-15s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (5) ,75 1,19 - -

Restitución segundo escalón 49,2-17s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Restitución tercer escalón 49,2-19s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Frecuencia primer escalón 49 - - - - - - (2) 2,4 11,26 9,30 35,70 - - - - (1) ,3 1,77 - - (1) 1,2 48,00 (4) 2, 3,17 - - 4,06 13,50

Frecuencia primer escalón 49 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (5) ,3 0,48 - -

Frecuencia segundo escalón 48,9 - - - - - - (2) 1,6 7,51 - - 4,50 20,01 - - - - - - - - (4) 1,6 2,54 - -

Frecuencia tercer escalón 48,8 - - (1) 1,65 27,00 (1) ,7 7,80 (2) ,5 2,35 - - - - (1) ,67 2,96 (1) ,3 1,77 (1) 1,48 8,72 - - (4) 3, 4,76 - -

Frecuencia tercer escalón 48,8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (5) 1,05 1,67 - -

Frecuencia cuarto escalón 48,7 - - - - - - (2) 2, 9,39 - - - - - - - - - - (1) 2,15 86,00 (4) 1,4 2,22 - - 4,67 15,50

Escalón de seguridad 48,7-8s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (4) 8,4 13,33 - -

Frecuencia quinto escalón 48,6 - - - - (1) ,96 10,70 (3) ,5 2,35 - - - - (1) ,46 2,05 (1) ,3 1,77 (1) 1,48 8,72 - - (4) 9, 14,29 - -

Frecuencia sexto escalón 48,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (1) 1,36 54,40 - - 0,50 4,55 3,91 13,00

Frecuencia séptimo escalón 48,4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,66 6,00

Escalón de seguridad 48,3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (1) 1,44 57,60 (4) 8,4 13,33 - - 17,46 58,00

Decremental primer escalón  - 0,6Hz/seg - - - - - - (3) 9, 42,23 - - - - - - - - - - (1) 1,1 44,00 (4) 1,3 2,06 - -

Decremental segundo escalón  - 0,9Hz/seg - - - - - - (3) 9, 42,23 - - - - - - - - - - - - - - - -

Total Nodo 0,81 1,65 2,71 16,00 9,30 8,10 1,62 1,20 2,96 8,45 40,95 6,94 - 30,10

(1) Corte en Instalaciones del Usuario

(2) Corte en ET A

(3) Corte en ET AU

(4) Corte en ET LH

(5) Corte en ET PU

(6) Esquema de Alivio de carga no definitivo

SPSE

Nodo Equivalente 

RG - CE

220

118/721

30,1

460

Mina Oro Plata (6)

Oro Plata

132

457

11,063,0

YPF

132

446/448

132

467

Nodo Equivalente 

LH - PTI
Pto.Deseado El Tordillo P. Castillo

Nodo 

Equivalente AU - 

EA

ET Petroquímica 

(Nodo PTI)
Barrio San Martín

SPSE YPF SINOPEC

4,2 21,3

Coop. C.R. Inter Energy

17,06,1

Tecpetrol

ESQUEMA DE ALIVIO DE CARGA

132

Demanda Total del área: 286.7 MW (Area Sur + Austral)  

P. Truncado IEstación

132132

Estado: VALLE 2021

AU-

Comodoro

132

480 445

132

450

22,5

400/401

26,1

132132

444 400/401

2,5

PCRCapex

9,0

Coop. C.R. SPSE
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1. TÍTULO: OPERACIÓN 

  GIS 220 kV CENTRAL TERMOELÉCTRICA RÍO TURBIO 
 LAT 220 KV ESPERANZA – RÍO TURBIO,  
 TRANSFORMADOR DE DEMANDA 220/34,5/13,2 kV – 60/60/20 MVA 
 CENTRO DISTRIBUIDOR 33 KV. 

 

2. REFERENCIAS: 

• CAMMESA: Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico. 

• COC: Centro de Control de Operaciones de CAMMESA. 

• TRANSPA: Concesionaria de Transporte de Energía Eléctrica por 
Distribución Troncal de la Patagonia. 

• COTDT-TRANSPA: Centro de Operaciones del Transporte de Energía 
Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia. 

• TRANSENER: Concesionaria de Transporte de Energía Eléctrica en Alta 
Tensión.  

• COT-TRANSENER: Centro de Operaciones del Transporte de Energía 
Eléctrica en Alta Tensión (TRANSENER). 

• CTRT: Central Termoeléctrica Río Turbio. 

• YCRT: Yacimientos Carboníferos Río Turbio. 

• COGRT: Centro de Operación del Generador-CTRT. 

• SPSE: Servicios Públicos Sociedad del Estado de la Provincia de Santa 
Cruz. 
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3. OBJETO:  

En virtud de la Solicitud de Acceso de YCRT para la central CTRT y la 
Solicitud de Acceso y Ampliación de SPSE para conectar al SADI la demanda de 
la zona Río Turbio, y atendiendo al particular estado de situación durante el 
Período de Transición, desde la puesta en servicio de la central y hasta tanto 
TRANSPA tenga operativos los recursos tecnológicos y disponga en su COTDT 
de la información necesaria para la operación remota de las instalaciones 
correspondientes, es necesario establecer los criterios básicos que aseguren una 
eficiente Coordinación Operativa entre CTRT, TRANSPA y SPSE, consistente 
con sus funciones y responsabilidades. 
 
 
4. RESPONSABILIDADES 
 
4.1. CAMMESA 

CAMMESA es la responsable del OED (Organismo Encargado del 
Despacho). Desde el COC se lleva adelante el Control de la Operación en Tiempo 
Real, la coordinación operativa con los diferentes agentes del MEM y la gestión 
del Mantenimiento Estacional. El COTDT de TRANSPA (Centro de Área del 
Sistema Interconectado Patagónico – SIP) coordina con el COC y con los demás 
agentes, entre ellos CTRT y SPSE. 

 

4.1. TRANSENER 

TRANSENER es responsable de la Operación y el Mantenimiento de las 
instalaciones correspondientes a la línea de alta tensión (LAT) de 220 kV 
Esperanza-Río Turbio en la ET 500/220/132 kV Esperanza. 

 

4.1. TRANSPA 

TRANSPA es responsable de la Operación y el Mantenimiento de las 
instalaciones correspondientes a línea de alta tensión (LAT) de 220 kV 
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Esperanza-Río Turbio y operará en la transición el transformador de demanda 
de 220/34,5/13,2 kV – 60/60/20 MVA. 

 
4.2. CTRT 

La empresa CTRT, es responsable de la Operación y Mantenimiento de la 
Barra de Generación encapsulada en SF6 (GIS) de 220 kV. 

 
 

4.3. SPSE 

SPSE, en su carácter de Distribuidor Provincial de Energía en Media Tensión 
de la Provincia de Santa Cruz, es responsable de la operación y mantenimiento 
del Centro Distribuidor de 33 kV. 
 
  

5. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO: 
 
5.1. Barra de Generación Encapsulada en SF6 (GIS) de 220 kV 
 

La GIS de 220 kV se integra como un equipamiento indisoluble conformado 
por módulos o bahías, dos de las cuales se conectan con la Red Pública a través 
de sendos Puntos de Conexión en 220 kV según el esquema unifilar adjunto.  

 
Está compuesta por: 
• Bahía N°1: Constituye el Campo N°1 de maniobra del transformador de 
generador 225/13,2 kV de 150 MVA del turbo grupo TV N°1 con la barra de 
220 kV.  
• Bahía N°2: Constituye el Campo N°2 de maniobra del transformador de 
demanda 220/34,5/13,2 kV de 60/60/20 MVA con la barra de 220 kV. 
• Bahía N°3: Constituye el Campo N°3 de maniobra del transformador de 
arranque de la CTRT, 220/13,8/6,9 kV de 40/40/23 MVA con la barra de 220 
kV. 
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• Bahía N°4: Constituye el Campo N°4 de acoplamiento longitudinal de 
barras. 
• Bahía N°5: Constituye el Campo N°5 de maniobra del transformador de 
generador 225/13,2 kV de 150 MVA del turbo grupo TV N°2 con la barra de 
220 kV.  
• Bahía N°6: Constituye el Campo N°6 de maniobra de la Línea de 220 kV 
Esperanza- Río Turbio con la Barra de 220 kV. 
 

5.2. Transformador de Demanda 220/34,5/13,2 kV 60/60/20 MVA 
 

El Transformador de Demanda, conectado a la barra de generación a través 
del campo N°2, alimenta al Centro Distribuidor de 33 kV.  

 
5.3. Servicios Auxiliares de Corriente Alterna para la Central y el 

Transformador de Demanda. Transformador de Arranque 220/13,2/6 kV 

40/40/23 MVA. 

 

Los Servicios Auxiliares de Corriente Alterna de la GIS de 220 kV y del 
Transformador de Demanda se alimentan desde Transformadores de 6,9/0,38 
kV ubicados en una sala de celdas de la Central Termoeléctrica. Éstos (uno 
principal y otro en reserva fría) se alimentan desde el Transformador de 
Arranque 220/13,2/6 kV de 40 MVA de la Central. El campo de conexión del 
Transformador de Arranque en 220 kV es el N°3 de la GIS.  
 
5.4. Centro Distribuidor de 33 kV 

 
El Centro Distribuidor de 33 kV está conformado por una barra de 

distribución, una celda de acometida del transformador de demanda y tres 
celdas previstas para la alimentación de la localidad de Río Turbio y otros 
consumos de la zona. 
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6. LÍMITES INTER-EMPRESARIOS 

 
6.1. Límites entre CTRT y TRANSPA en el nivel de 220 kV 

 
a) Límite GIS - Transformador de Demanda  
    La Barra de Generación de 220 kV es responsabilidad de CTRT.  
    El Transformador de Demanda 220/34,5/13,2 kV de 60/60/20 MVA será 

operado y mantenido en la transición por TRANSPA. 
 

  El límite inter-empresario en 220 kV (Punto de Conexión N° 179) se 
materializa en la unión entre "el aislador pasatapas de salida del campo N° 2 
de la GIS" y "el conductor desnudo de vinculación con el Transformador de 
Demanda"   
• El aislador pasatapas es responsabilidad de CTRT. 

• El conductor desnudo y morseto de conexión son responsabilidad de 
TRANSPA. 

b) Límite GIS - LAT Esperanza - Río Turbio  
    La Barra de Generación de 220 kV es responsabilidad de CTRT.  
    La LAT es responsabilidad de TRANSPA.  
  

     El límite inter-empresario en 220 kV (Punto de Conexión N° 168) se 
materializa en la unión entre "el aislador pasatapas de salida del campo N° 
6 de la GIS" y "el conductor desnudo de vinculación con el pórtico de 
acometida de LAT”.  
• El aislador pasatapas es responsabilidad de CTRT. 

• El conductor desnudo y morseto de conexión son responsabilidad de 
TRANSPA. 
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6.2. Límites entre TRANSPA y SPSE en el nivel de 33 kV 
 

El límite inter-empresario (Punto de Conexión N° 181) se materializa en la 
unión entre "el ducto de barras de 33 kV de salida del Transformador de 
Demanda" y "el cable subterráneo de vinculación con el Centro 
Distribuidor”.  

• El Transformador de Demanda/ducto de barras y elementos de fijación, 
son responsabilidad de TRANSPA. 

• El Cable Subterráneo/Centro Distribuidor de 33 kV son responsabilidad 
de SPSE. 

 
Los límites establecidos se muestran en el esquema que se adjunta como 

Anexo Nº I (unifilar general).  

 
7. CRITERIOS PARA LA COORDINACIÓN DE LA OPERACIÓN 
 

7.1. Criterios Generales 
 

7.1.1. CTRT ejecutará sobre la GIS de su propiedad aquellas maniobras que, 
vinculadas con la operación del sistema de 220 kV, le sean solicitadas por el 
COTDT; e informará al mismo de forma inmediata, de todo acontecimiento o 
evento que ocurriere en las instalaciones bajo su Supervisión, que pudiera 
afectar el correcto funcionamiento de la Red Pública. 

 
7.1.2. La operación de la línea de 220 kV Esperanza - Río Turbio y del 
Transformador de Demanda de 60 MVA se encuentran bajo la 
responsabilidad operativa de TRANSPA; consistente con ello, toda maniobra 
a ejecutar por CTRT sobre los campos N° 2 y N° 6 de la GIS será por 
expresa solicitud del COTDT, salvo en aquellos casos donde se ponga de 
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manifiesto una situación de emergencia que pueda ocasionar daños a las 
personas o a las instalaciones.  

7.1.3. Todo requerimiento de la Red de Transporte de 220 kV, en lo referente 
al Control de Tensión de la LAT 220 kV Esperanza - Río Turbio o sobre el 
Transformador de Demanda, será ejecutado en el extremo Río Turbio por el 
operador del COGRT, bajo la expresa solicitud del COTDT. Con igual 
criterio, las operaciones necesarias a realizar sobre el extremo Esperanza 
serán solicitadas por el COTDT al COT de TRANSENER. 

 
7.1.4. Durante el Período de Transición, el COGRT supervisará el nivel 
tensión en barras de la GIS, manteniendo un valor de consigna de 220 kV +/- 
5%, y cualquier requerimiento que exceda la capacidad de control de la 
central, será informado al COTDT.  

 
7.1.5. El Regulador Automático de Tensión (RAT) del Transformador de 
Demanda de 60 MVA operará habitualmente en modo "Automático", 
regulando la tensión en el nivel de 33 kV según un valor de consigna 
prefijado, a solicitud de SPSE.  
 
7.1.6. El Sistema de Recierre de la línea de 220 kV Esperanza - Río Turbio 
puede configurarse en el modo "Monofásico" o en el modo "Trifásico". La 
línea en cuestión se operará con el Sistema de Recierre en modo 
"Monofásico". 
 
7.2. Energización LAT 220 kV Esperanza - Río Turbio  

 
El COTDT de TRANSPA coordinará las maniobras con el COT de 

TRANSENER y el COGRT. 
La energización de la línea de 220 kV se hará desde el extremo Esperanza, 

con el interruptor de línea del extremo Río Turbio ABIERTO.  

Al momento de la energización, la tensión previa en el extremo Esperanza 
deberá ser menor o igual a 214 kV. 
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Luego de energizada la línea, el COTDT solicitará al COGRT el cierre del 
interruptor de Campo N°6 de 220 kV, para energizar la Barra de 220 kV. 

Luego de tensionada la Barra de 220 kV, se le dará prioridad a la puesta en 
paralelo de la generación solo si la central se encuentra en condiciones de 
entrar en sincronismo; caso contrario, se continuará con la energización del 
Transformador de Demanda.  
 
Nota: Si las condiciones operativas de la red de 500kV no permiten la 
energización de la línea en vacío, la misma quedará "fuera de servicio por 
razones operativas" y "disponible". 

 
7.3. Energización del Sistema de 220 kV desde Río Turbio y funcionamiento 

en isla 

 
La Central Termoeléctrica Río Turbio se encuentra fuera de servicio e 

indisponible, al día de la fecha de emisión del presente. 
 

 
7.4. Re-energización de la línea de 220 kV Esperanza - Río Turbio, en caso 

de Falla y Recierre No Exitoso: 

 
a) En el caso de apertura de la línea por falla monofásica y recierre no 
exitoso, el COTDT solicitará al COT y al COGRT las distancias desde los 
correspondientes extremos de la línea hasta la falla y confirmará la 
apertura de los correspondientes interruptores de línea. Luego de realizado 
un análisis de la falla, el COTDT podrá solicitar una re-energización de la 
línea al COT de TRANSENER, con el interruptor de la línea en el extremo 
Río Turbio ABIERTO. En caso de que el intento sea fallido, la línea 
quedará fuera de servicio y se le informará consecuentemente al COGRT. 
 
b) En caso que la falla sea bifásica, el COTDT evaluará un intento de 
energización. 
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c) Para los demás tipos de falla (bifásica a tierra, trifásica, trifásica a 
tierra), no se debe realizar intento de reposición alguno hasta tanto esté 
determinado el origen de la misma y resuelta su remediación. 

 

d) En caso que el COTDT confirme la indisponibilidad de la LAT 
Esperanza - Río Turbio, no se podrá abastecer la demanda de SPSE desde 
la CTRT (en función de la información disponible a la fecha). 

 

7.5. Energización del Transformador de Demanda de 60 MVA 

 

Coordinando con SPSE, el COTDT solicitará al COGRT la maniobra de 
energización, que será llevada a cabo a través del interruptor del campo N° 2 
de 220 kV y ejecutada por el operador del COGRT. El Transformador deberá 
ser energizado con una tensión máxima de 225 kV en el nodo Río Turbio, 
(RBC posicionado en el punto correspondiente al valor de tensión en Río 
Turbio). A los efectos de lograr el nivel de tensión requerido, el operador del 
COTDT podrá solicitar al COT de TRANSENER y/o al COGRT las acciones 
correspondientes. 

Nota: Previo a la energización del Transformador de Demanda y en virtud 
que los Servicios Auxiliares de Corriente Alterna asociados se alimentan 
desde Transformadores de 6,9/0,38 kV de la Central Termoeléctrica, debe 
asegurarse que tanto el Transformador de Arranque (220/13,2/6,9 kV) como 
los Transformadores de Servicios Auxiliares (6,9/0,38 kV) estén en servicio.  
En ese sentido, se verificará entonces la efectiva presencia de los Servicios 
Auxiliares necesarios para el correcto funcionamiento y operación del 
equipamiento de potencia del Transformador de Demanda.   
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7.6. Re-energización del Transformador de Demanda luego de un 

desenganche por protecciones 

 
a) Si la salida de servicio se vincula con la actuación de protecciones 

propias del transformador, la máquina quedará fuera de servicio hasta tanto 
personal de TRANSPA analice y diagnostique el origen del evento. 

 
b) Si la salida de servicio se corresponde con la actuación de las 

protecciones eléctricas, el COTDT realizará un análisis de falla incorporando 
información de SPSE. Si se concluye que el desenganche es motivado por la 
actuación de protección en función de Respaldo, el operador del COGRT 
debe confirmar que la celda N°3 de acometida del Transformador de 
Demanda a barras de 33 kV del Centro Distribuidor de SPSE se encuentra 
con interruptor y seccionador abierto (carro extraído). SPSE procederá, a 
partir de allí, a la búsqueda de las causales de falla en sus instalaciones.  
TRANSPA ordenará eventualmente una re-energización del Centro 
Distribuidor de 33 kV, previa confirmación por parte de SPSE, que han sido 
removidas y superadas las causales del evento. 
 

Nota: Previo a la energización del Transformador de Demanda y en virtud 
que los Servicios Auxiliares de Corriente Alterna asociados se alimentan 
desde Transformadores de 6,9/0,38 kV de la Central Termoeléctrica, debe 
asegurarse que tanto el Transformador de Arranque (220/13,2/6,9 kV) como 
los Transformadores de Servicios Auxiliares (6,9/0,38 kV) estén en servicio. 
En ese sentido, se verificará entonces la efectiva presencia de los Servicios 
Auxiliares necesarios para el correcto funcionamiento y operación del 
equipamiento de potencia del Transformador de Demanda. 
 
7.7. Energización del Centro Distribuidor de 33 kV 
 

El Centro Distribuidor de 33kV será operado localmente por personal de 
SPSE. La maniobra de cierre del interruptor de alimentación al Centro 
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Distribuidor de 33 kV será ejecutada por SPSE, previa autorización del 
COTDT. 

La toma de carga a partir de los alimentadores disponibles será solicitada 
al COTDT por parte de SPSE. 
 
 
 

8. SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS 

8.1. Solicitud de Mantenimiento Programado por parte de SPSE: 

La eventual indisponibilidad del Transformador de Demanda, motivada por 
razones de mantenimiento de SPSE sobre el Centro Distribuidor de su 
propiedad, será considerada como "fuera de servicio por razones operativas" y 
"disponible". 

Toda solicitud de mantenimiento programado que requiera la 
indisponibilidad del Transformador de Demanda deberá ser realizada por 
SPSE a TRANSPA, con copia a CTRT, con una semana de anticipación (para 
novedades emergentes se podrá realizar con un día de anticipación), a: 

acejas@transpa-sa.com.ar, mbagnati@transpa-sa.com.ar  

8.2. Solicitud de Mantenimiento Programado por parte de CTRT   
 

Toda solicitud de mantenimiento que motivase la indisponibilidad de la 
GIS, deberá ser realizada por CTRT y dirigida a Operaciones TRANSPA, con 
una semana de anticipación (para novedades emergentes se podrá realizar con 
un día de anticipación), a: 

acejas@transpa-sa.com.ar, mbagnati@transpa-sa.com.ar  

TRANSPA coordinará eventualmente la consignación de las instalaciones 
con el COT de TRANSENER y el COGRT. 
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8.3. Solicitud de Mantenimiento Programado por parte de TRANSPA 

 

Toda vez que, por razones de mantenimiento programado, o tras un 
desenganche de la LAT Esperanza - Río Turbio, sea necesario consignar las 
instalaciones de la línea o el Transformador de Demanda, CTRT y el COT de 
TRANSENER ejecutarán, por expresa solicitud del COTDT, todas las 
maniobras necesarias, en el marco del Decreto 351/79, reglamentario de la ley 
de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587. 

Asimismo, toda vez que sea necesario realizar Trabajos con tensión (TCT), 
el COTDT solicitará la "anulación del recierre" en ambos extremos de la línea, 
dirigiéndose al COT y al COGRT respectivamente. 

 

9. CONSIGNACIÓN y DESCONSIGNACIÓN DEL TRANSFORMADOR 
DE DEMANDA 60 MVA 

 

El COTDT será Responsable de la Consigna y dará las instrucciones 
siguientes al COGRT para llevar adelante el proceso de Consignación. Cada 
acción será expresamente solicitada por el COTDT y ejecutada por el COGRT 
en el nivel de 220 kV y por SPSE en el Centro Distribuidor de 33 kV (que 
oficiarán como auxiliares de consigna). 

9.1. CONSIGNACIÓN del Transformador de Demanda: 

1) APERTURA y confirmación del estado ABIERTO del interruptor de la 
Celda N° 3 de 33 kV (acometida de Transformador de Demanda a Barra 
de 33 kV), por parte del personal de SPSE. SPSE informará al COGRT. 

2) APERTURA y confirmación del estado ABIERTO del interruptor de 
Campo N°2 de 220 kV de la GIS (52-2, L1 - salida hacia el 
Transformador Demanda), por parte del Operador de COGRT.  

3) APERTURA del seccionador de la celda N°3 de 33 kV (EXTRACCIÓN 
del carro del interruptor), por parte de SPSE. SPSE informará al COGRT. 



 

 

Orden de Servicio Nº48 

(De Transición) 

Código  

GE 

 

Edición Nro. Reemplaza a: Emisión Vigencia Hoja Nro. 
   Versión M 28/05/18 18/06/18 

 
 
 

13 / 18  

 Hoja Nro. Código Fecha    
  

4) APERTURA y confirmación del estado ABIERTO del Seccionador de 
Barra del Campo N°2 de 220 kV de la GIS (89-1-2, L1 – salida hacia el 
Transformador de Demanda), por parte del Operador del COGRT. 

5) APERTURA y confirmación del estado ABIERTO del Seccionador del 
Transformador del Campo N°2 de 220 kV de la GIS (89-2-2, L1 – salida 
hacia el Transformador de Demanda), por parte del Operador del 
COGRT. 

6) Verificación de Ausencia de Tensión en barras de 220 kV (VT02) por 
parte del operador COGRT y en barras de 33 kV del Centro Distribuidor 
por parte de SPSE. 

7) CIERRE y confirmación del estado CERRADO del Seccionador de 
Puesta a Tierra de lado Barra, campo N°2 de 220 kV (57-1-2), por parte 
del operador del COGRT. 

8) CIERRE y confirmación del estado CERRADO de los Seccionadores de 
Puesta a Tierra de lado Transformador de campo N°2 de 220 kV (57-2-2) 
y (57-3-2), por parte del operador del COGRT. 

9) CIERRE y confirmación del estado CERRADO del Seccionador de 
Puesta a Tierra de la Celda N°3 del Centro Distribuidor de 33 kV, por 
parte de personal de SPSE. SPSE informará al COGRT. 

10) BLOQUEOS mecánicos sobre el equipamiento de potencia del campo 
N°2 de la GIS 220 kV a través de los mecanismos destinados a tal fin 
(colocación de candados). 

11) COLOCACIÓN de Carteles de señalización de PELIGRO 
(“PROHIBIDO MANIOBRAR”) en los Tableros de Comando GIS del 
Campo N° 2 de 220 kV y sobre Celda N°3 de 33 kV en el Centro 
Distribuidor de SPSE. 

12) CORTE de la Alimentación de Corriente Continua del equipamiento a 
consignar, a través de las llaves/interruptores correspondientes. 
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13) DELIMITACIÓN de la zona consignada (zona protegida) mediante 
carteles y cintas de señalización. 

Se alcanza de esta manera el ESTADO DE CONSIGNACIÓN DEL 
TRANSFORMADOR DE DEMANDA de 60 MVA. 

A partir de aquí el Operador del COTDT estará en condiciones de realizar 
la EMISIÓN de la CONSIGNA DEL TRANSFORMADOR. Luego podrá 
EMITIR AUTORIZACIONES DE TRABAJO a personal designado y 
habilitado, registrando el número correspondiente.  

El operador de COGRT deberá registrar los horarios de cada una de las 
maniobras realizadas. 

 

9.2. DESCONSIGNACIÓN del Transformador de Demanda - Maniobras 
para dejarlo DISPONIBLE: 

Previo a la desconsignación de instalaciones, se deben cerrar todas las 
autorizaciones de trabajo abiertas, registrando el horario de cierre de 
cada una de ellas. El COGRT debe asegurarse que se haya retirado todo 
el personal de las zonas protegidas. 

1) DESCONEXIÓN de todas las Puestas a Tierra Manuales que pudieran 
haber sido colocadas tanto en el nivel de 220 kV como en el nivel de 
33kV (recorrida de instalaciones físicas). 

2) DESBLOQUEO mecánico del equipamiento de potencia del campo N°2 
de la GIS 220 kV (RETIRO de candados). 

3) APERTURA y confirmación del estado ABIERTO del Seccionador de 
Puesta a Tierra de la Celda N°3 del Centro Distribuidor de 33 kV, por 
parte de personal de SPSE. SPSE informará al COGRT. 
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4) APERTURA y confirmación del estado ABIERTO de los Seccionadores 
de Puesta a Tierra de lado Transformador de campo N°2 de 220 kV (57-
2-2) y (57-3-2), por parte del operador del COGRT. 

5) APERTURA y confirmación del estado ABIERTO del Seccionador de 
Puesta a Tierra de lado Barra, campo N°2 de 220 kV (57-1-2), por parte 
del operador del COGRT. 

6) CIERRE y confirmación del estado CERRADO del Seccionador del 
Transformador del Campo N°2 de 220 kV de la GIS (89-2-2, L1 – salida 
hacia el Transformador de Demanda), por parte del Operador del 
COGRT. 

7) CIERRE y confirmación del estado CERRADO del Seccionador de Barra 
del Campo N°2 de 220 kV de la GIS (89-1-2, L1 – salida hacia el 
Transformador de Demanda), por parte del Operador del COGRT. 

8) INSERCIÓN del carro del interruptor de celda N°3 de 33 kV, por parte 
de SPSE. SPSE informará al COGRT. 

9) RETIRO de cartelería de peligro y señalización. 

Se culmina de esta manera la DESCONSIGNACIÓN del 
TRANSFORMADOR DE DEMANDA de 60 MVA. El COGRT 
comunica al COTDT y a SPSE sobre el CIERRE de la consigna del 
equipo.  

A partir de aquí el TRANSFORMADOR se encuentra DISPONIBLE 
para ser puesto en servicio.  

El operador de COGRT deberá registrar los horarios de cada una de las 
maniobras realizadas. 
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9.3. CONSIGNACIÓN del Centro Distribuidor 33kV por parte de SPSE: 

Las maniobras serán ejecutadas por SPSE, según sus procedimientos 
habituales, en el marco del Decreto 351/79, reglamentario de la ley de Higiene 
y Seguridad en el Trabajo N° 19587. 

SPSE debe informar al COTDT de la necesidad de consignar sus 
instalaciones, según lo enunciado en el punto 8.1. de la presente Orden de 
Servicio. Además, el COGRT deberá registrar los horarios de las consignas y 
posteriores desconsignaciones de las instalaciones de SPSE.  

Asimismo, SPSE deberá solicitar al COTDT, previo a la consignación, las 
maniobras que pudieran resultar necesarias en el nivel de 220kV. 

 

10. INFORMACIÓN PARA LA OPERACIÓN 

 
10.1. El COGRT deberá registrar e informar diariamente al COTDT de 

TRANSPA (cotdt@transpa-sa.com.ar), los valores de las siguientes 

magnitudes: 

 
• Potencia Activa horaria [MW] en campo N°2 de 220kV. 

• Energía Activa Neta diaria [MWh] en campo N°2 de 220kV. 

• Potencia Reactiva horaria [MVAr] en campo N°2 de 220kV. 

• Tensión de la Barra de Generación de 220 kV horaria. 

• Frecuencia (Máxima y Mínima) registrada, margen de RPF-RSF-RTF. 
En caso de caída de la frecuencia en el SADI, deberá enviar el registro 
de la misma a Operaciones TRANSPA. 

• Conmutaciones del RBC del Transformador de Demanda. 
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Asimismo, deberá informar a Operaciones TRANSPA las Alarmas 
presentes y enviar los Oscilogramas correspondientes, luego de un evento. 

Nota: la información debe ser enviada en tiempo real. En aquellos casos 
donde hubiera habido algún impedimento circunstancial debidamente 
justificado, la información debe ser enviada a más tardar entre las 0 hs y 1 
hs del día siguiente al evento. 

 

10.2. Registros/Alarmas correspondientes a la actuación de las 

Protecciones: 

En el caso particular de una falla en la Red de Transporte de 220kV, el 
COGRT deberá comunicar y enviar la información de las protecciones 
actuadas al COTDT de forma inmediata.  

 

10.3.  Medios de Comunicación con el COTDT 

Los medios de comunicación asignados a la operación en tiempo real de 
la CTRT (Central de Comunicación, Celulares, etc.) deberán estar 
disponibles e informados por parte de CTRT al COTDT. 

TRANSPA ha dispuesto los internos 7062 y 7063 de su central telefónica 
para la comunicación operativa entre CTRT y COTDT. 

 

11. Unidades de Generación de SPSE Río Turbio. 

 
A los efectos de reducir los cortes de suministro por indisponibilidad 

prolongada de la LAT 220 kV Esperanza - Río Turbio, el mantenimiento de la 
generación aislada en Río Turbio y localidades aledañas (Reserva Fría) se 
observa como una alternativa indispensable. 
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   ANEXO I - Esquema Unifilar General 
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Título: 

OPERACIÓN LINEA 500kV CH-PY, SINCRONIZACION DEL SADI-SIP,  SIN 
REACTOR DE LINEA R1L5PY EN ET PY500. 

 
Fecha del 18 al 31 de Mayo. 

Objeto:  

Establecer las secuencias de Maniobras, Sincronización y criterios operativos, para 
condiciones normales y de emergencia, asociados a la Operación de la Red de 
Transporte de la Región Patagónica con la línea 500 kV Puerto Madryn – Choele 
Choel sin el Reactor de Línea R1L5PY en extremo Pto. Madryn. 
 
Antecedentes: 
Como referencia se mantienen las bases de las Ordenes de Servicio 44, 45 y 47 de 
Transpa y la OS 54 de Transener. 

Procedimiento: 

1. Equipamiento 
Red de Transpa normal. 
Como recurso para el Control de tensión de 330/132kV en Pto. Madryn, desde CTZ, 
durante la operación normal solo se podrán desconectar hasta 3 Filtros de 40MVAR 
en Aluar 132kV de los 7 disponibles. 
En condiciones extraordinarias o de emergencia se podrán desconectar los Filtros 
restantes de 132kV en coordinación con Aluar como ultimo recurso. 
 

ET Choele Choel 500 Transener:   
- Dos reactores de 150 MVAr de Barra y uno de 150MVAr Línea a PY. 
 

ET Puerto Madryn 500 Transener:   
- Indisponibilidad del Reactor R1L5PY. 
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2. Coordinación de la Operación 

La coordinación de la Operación será realizada por el COT de Transener y el 
COTDT de Transpa. 
 

3. Configuraciones Operativas en SIP. 
Previo al Sincronismo, el SIP se encontrara operando con 2 o 3 Grupos en CH 
Futaleufu y al menos 2 grupos Frame de Aluar. 

La CH Futaleufú contara con 4 Grupos disponibles y despachados durante el pico 
en condición Isla. 

Una vez que entre en Sincronismo el SADI-SIP, la CH Futaleufu operara con dos 
Grupos en 100MW c/u por la baja capacidad hidráulica de la Central, situación 
similar a un Valle, mientras este en servicio la línea de 500kV CH-PY se continuara 
en esta condición. 

El corredor FUT-PM de 330kV operará con 1 ò 2 Líneas en servicio en función de 
las condiciones operativas. 

En caso de necesidad operativa se operara con una Línea de 330kV dando la 
posibilidad de ingresar Reactores para el control en 330kV. 

El Ciclo Combinado de Aluar (CC02) estará en servicio y al menos 2 grupos Frame 
de 35MW en servicio de las 4 disponibles. 

En condición normal y de no mediar alguna razón que lo justifique, la red de 
transporte en 500 y 132 kV operará cerrada desde Pico Truncado hasta Pto. 
Madryn, lo cual conformará un camino paralelo con la línea 500 kV Pto. Madryn – 
Sta. Cruz Norte. 

La zona Austral se encuentra en configuración habitual desde Sta. Cruz Norte, Río 
Gallegos, Calafate y Rio Turbio. 

En función de las necesidades se podrá convocar generación UGM tanto en 
Calafate, Río Chico y Comodoro a efectos de afrontar la demanda del SIP en horas 
de Resto y Pico, capacidad disponible 95MW. 

Los Perales con disponibilidad de Gas para el despacho de 70MW. 

4. Energización de líneas de 500 kV 
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4.1 Maniobra Sincronismo Línea 500 kV Choele Choel – Puerto Madryn sin 
Reactor en PY, (ver Tabla Anexo 1). 
El Ciclo Combinado de Aluar en servicio y 4 Frame de 35MW en servicio. 

Maniobra durante un valle del SADI y SIP, CH Futaleufu generando 240 MW 
con 2 Grupos con alto despacho y uno con bajo despacho. 

Inicio Maniobras, condición inicial tensión en: 

Choele 475-480kV, energizacion en vacío desde Choele, tensión esperable en 
punta de línea PY 525kV máxima. 

El Sistema 330kV en condiciones normales. 

El COTDT solicita al COT bajar uno/dos puntos de tension en 330kV, a efectos 
de elevar tensión en 500kV PY. Maniobra a ejecutar por el COT y en 
coordinación con el COTDT. 

Una vez que se igualen las tensiones en PY 500, el COT realizara el 
Sincronismo SADI-SIP, previo aviso al COTDT. 

Sin variaciones al SIP, reactivo Campo 11, en el orden de -53MVAr. 

Luego el COT mueve RBC PY, baja a 519kV y sube tension a 332kV, reactivo 
aumenta por Campo 11 a -78MVAr. 

Siguiente paso el COTDT/CTZ saca un Filtro de Aluar, reactivo Campo 11, -
84MVAr. 

Luego COTDT/CTZ, mueve RBC en los tres Arribos Aluar (punto -3), sube 
tension en 132kV Aluar, Campo 11 a -93MVAr. 

Luego el COT mueve RBC PY, baja a 513kV y sube tension a 329kV, reactivo 
aumenta por Campo 11 a -102MVAr. 

Luego bajar perfil de tensiones en 330 (a 324kV) y 132 de Aluar (a 132kV), se 
baja excitación de CC de Aluar y se baja en Futaleufu (352kV). Campo 11 a -
119MVAr. 

Luego el COT sube tension en Choele, hasta 516kV en PY y sube tension a 
327kV, reactivo aumenta por Campo 11 a -146MVAr. 

Luego el COT mueve RBC PY 2 puntos, baja a 510kV y sube tension a 329kV, 
reactivo aumenta por Campo 11 a -166MVAr. 

Por ultimo el COT sube tension en Choele a 498kV (no mas de 500kV), Campo 
11 llega a -175MVAr. (Fin de la maniobra). Tensión 330-331kV. 
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4.2 Maniobra energizacion de linea 500kV PY-ZN, con línea 500 kV Choele 
Choel – Puerto Madryn E/S y sin Reactor en PY 
Referencia OS54, punto 4.5.1. 
La línea 500 kV Puerto Madryn – Santa Cruz Norte siempre deberá ser 
energizada desde el extremo Puerto Madryn. 

La energización desde el extremo Santa Cruz Norte es una maniobra 
expresamente prohibida. 
 
Con dos reactores de barra en ZN se podrá energizar la línea con 500kV (ideal) 
y hasta un máximo de 515 kV en el extremo PY. 

- La maniobra normal de energización de la línea es con los seis reactores 
conectados, dos de 120MVAr de línea en cada extremo y dos de 50MVAr de 
barra en extremo ZN.  

En estas condiciones particulares (F/S R1L5PY), la tensión previa en el 
extremo Puerto Madryn deberá tener los siguientes valores: 

Nivel 500 kv: 500kV (post maniobra 512kV) 

Nivel 330 kV: Menor o igual a 325 kV (post 330kV)  

Reactivo por la interconexión 500/330 KV: menor o igual a 130MVAr (post 
170MVAr). 

Nivel 132 kV: Menor o igual a 136 kV (post 137,5kV) 

- En caso de indisponibilidad de un reactor de barra en el extremo ZN, se 
podrá energizar la línea con cinco reactores, dos de 120MVAr de línea en 
cada extremo y uno de barra 50MVAr en extremo ZN. 
Se podrá energizar la línea con hasta un máximo de 502 kV en PY. 

Los niveles previos de tensión, en nodo Puerto Madryn,  deberán ser los 
siguientes: 

Nivel 500 kv: 502kV (post maniobra 521kV) 

Nivel 330 kV: Menor o igual a 326 kV (post 333kV)  
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Reactivo por la interconexión 500/330 KV: menor o igual a 115MVAr (post 
190MVAr). 

Nivel 132 kV: Menor o igual a 132 kV (post 134,5kV) 

- En caso de indisponibilidad de ambos reactores de barra de 50 MVAr en el 
extremo ZN, no podrá efectuarse la maniobra de energización de la línea 
500 kV. 

4.3 Maniobra energizacion de linea 500kV PY-ZN, con la línea 500 kV Choele 
Choel – Pto. Madryn F/S 

En caso de salir de servicio, en forma intempestiva o programada, la línea 500 
kV Choele Choel – Pto. Madryn, la línea Pto. Madryn – Santa Cruz Norte 
seguirá en servicio. 

La maniobra de energizacion de la linea 500kV PY-ZN, se podrá realizar con las 
siguientes condiciones. 

- Con los seis reactores disponibles  

En este caso el SIP y Aluar (CC y Frame), deberá disponer de una capacidad 
de absorción de reactivo capacitivo entre Aluar y Futaleufú de 70 MVAr.  
Asimismo los niveles previos de tensión en el extremo Pto. Madryn deberán 
mantener los siguientes valores: 

•  Nivel 330 kV:  Menor o igual a 320 kV 
•  Nivel 132 kV:  Menor o igual a 135 kV 

- Con cinco reactores, uno de barra indisponible. 

En este caso la capacidad de absorber reactivo entre Aluar y Futaleufú 
deberá ser del orden de los 120 MVAr. 

Los niveles de tensión previos en el extremo Pto. Madryn deberán respetar 
los siguientes valores: 

•  Nivel 330 kV:  Menor a 315 kV 
•  Nivel 132 kV:  Menor a 127 kV 

- En caso de indisponibilidad de ambos reactores de barra en extremo ZN, no 
podrá realizarse la maniobra de energización de la línea 500 kV. 
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5. Operación de Filtros 132kV en Aluar. 

- En coordinación con el Guma Aluar el CTZ podrá desconectar hasta 3 Filtros 
de 40MVAr en 132kV. Es decir quedar con un mínimo de 4 Filtros en servicio 
en 132kV, tanto para la condición sin Reactor de Línea en PY, como para la 
operación habitual en condicion N (Reactor de línea en extremo PY E/S). 

- En 33kV se encuentra 2 Filtros Arribo Norte y 1 en Arribo Sur. 

El orden de salida de Filtros en 132kV se designa: 

Primero Filtro 7, luego Filtro 6 y ultimo Filtro 2 

el Filtro 5 podrá reemplazar el Filtro 2. 

Aluar establece operar, con no menos de 4 Filtros en 132kV con Series A, B y D en 
servicio. 

En condiciones extraordinarias previstas, con el acuerdo de Aluar, se podrá sacar un 
cuarto Filtro, el Filtro 5 u otro. 

En condiciones de emergencia el Operador del CTZ podrá sacar por control de tensión 
los Filtros necesarios y coordinar con Aluar las acciones para reestablecer 
inmediatamente los 4 Filtros al servicio. 

Los Automatismo SIP y Aluar, determinan las desconexiones necesarias de Filtros 
para eventos previstos, luego se coordinara reestablecer los Filtros, en la medida que 
se vayan normalizando Series de Aluar. 
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Anexo 1 
Tabla Maniobra 

Estado Previo  Linea 500kV PY-Choele F/S. SIP Aislado
Maniobras previas a Sincronismo SIP-SADI sin Reactor de Linea en PY500
Condicion de Operación F/S Filtros en Aluar, no mas de 3.
Estado N-1 del SIP en un Valle
Filtros 6 y 7 F/S Aluar en Control de tension Generadores CC+ 4 Frame

Filtros E/S Aluar Futa TG10 MVAR TG9 MVAR TV02 MVAR Tension Aluar KV Demanda Aluar Arribos
75 MVA En Isla SIP
330,7 KV

71 MVA Se mueve un punto 500/330
330,4 KV 525 en PY

71 MVA Sincronismo Sin Reactor
330,3 KV 525 en PY

90 MVA Se mueve un punto 500/330
332,5 KV 519 en PY

96 MVA Se saca Filtro 5
330,7 KV

103 MVA Se mueve un punto Arribos 330
328,5 KV

112 MVA Se mueve un punto 500/330
329,4 KV 513 en PY
127 MVA Se baja excitación en CC+Frame
324,9 KV Se baja tension en 33-132-330 y FUTA
153 MVA Sube tension en Choele
327,2 KV PY 516
162 MVA Se mueve un punto 500/330
328,2 KV 513 en PY

172 MVA Se mueve un punto 500/330
329 KV 510 en PY

182 MVA Sube tension en Choele 497-500
330 KV PY 513

Delta Q 118,00 Delta Q-Aluar 120,00

1,5 -11,5 132,8 / 32,3

4 Filtros en 132 -15 MVAR -1 -1 -3,5 133 / 32,5

4 Filtros en 132 -13 MVAR -146 MVAR

18,5 20,5 134,1

4 Filtros en 132 -19 MVAR -102 MVAR 13 13 15 134,6

Ao Filtro 5 -23 MVAR -84 MVAR 18,5

13 13 15 134,5

Interconexion

5 Filtros en 132 240MW / -
21MVAR

-58 MVAR 143MW / 198MVar

144MW / 225MVar

144MW / 245MVar

144MW / 292MVar

144MW / 301MVar

-2

-2

-3

-3

-3

-2

-2

-2

-3

5 Filtros en 132 240MW / -
21MVAR

-54 MVAR 14 14 16 134,5 143MW / 195MVar

5 Filtros en 132 240MW / -
21MVAR

-53 MVAR 15 15 17 134,5 143MW / 195MVar

5 Filtros en 132 -27 MVAR -78 MVAR 8,8 8,8 10,6 135 143MW / 215MVar

4 Filtros en 132 -17 MVAR -93 MVAR 15 15 17 134,4 144MW / 237MVar

4 Filtros en 132 -7 MVAR -119 MVAR 8 8 5 132 / 32,2 144MW / 269MVar -3

-156 MVAR

4 Filtros en 132 -18 MVAR -166 MVAR -3 -3 -6 133,3 / 32,6 144MW / 310MVar -3

4 Filtros en 132 -20 MVAR -176 MVAR -6 -6 -8 133,5 / 32,8 144MW / 318MVar -3
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Flujo Inicial previo 
Sincronismo 

Area 330 
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Flujo Inicial previo 
Sincronismo 

SIP COMPLETO EN ISLA 
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Flujo Final SIP sin Reactor 
en PY, maximo reactivo 

Campo 11-330Kv 
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Flujo final  
SIP completo 

interconectado 
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CARGA DE TRANSFORMADORES

Sn (1) Sn (1) Sn (1) Sn (1) Sn (1) Sn (1) Sn (1) Sn (1)

[MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%]

Pico Truncado II 4TR01 1 12 0,0 0 12 0,0 0 12 0,0 0 12 0,0 0 12 0,0 0 12 0,0 0 12 0,0 0 12 0,0 0

4TR02 2 30 7,8 26 30 7,8 26 30 7,8 26 30 7,8 26 30 7,8 26 30 7,8 26 30 7,8 26 30 7,8 26

4TR04 4 20 7,6 38 20 7,6 38 20 7,6 38 20 7,6 38 20 7,6 38 20 7,6 38 20 7,6 38 20 7,6 38

5TR22 22 5 4,2 84 5 4,2 84 5 4,2 84 5 4,2 84 5 4,2 84 5 4,2 84 5 4,2 84 5 4,2 84

5TR23 23 5 4,2 84 5 4,2 84 5 4,2 84 5 4,2 84 5 4,2 84 5 4,2 84 5 4,2 84 5 4,2 84

4AU06 6 20 4,8 24 20 4,8 24 10 2,6 26 10 2,6 26 10 2,7 27 20 5,6 28 20 5,8 29 20 6,0 30

4AU07 7 20 4,8 24 20 4,8 24 10 2,6 26 10 2,6 26 10 2,7 27 20 5,6 28 20 5,8 29 20 6,0 30

4TR02 2 30 27,9 93 30 26,4 88 30 20,7 69 30 21,3 71 30 21,9 73 30 22,2 74 30 23,7 79 30 24,6 82

4TR03 3 15 13,1 87 15 12,2 81 15 9,8 65 15 9,9 66 15 10,1 67 15 10,4 69 30 22,2 74 30 22,8 76

Abásolo (7) 4TR01 1 - - - 30 28,2 94 30 29,1 97 30 29,7 99 30 30,6 102 30 18,0 60 30 18,6 62 30 19,2 64

4TR01 1 60 48,6 81 60 33,6 56 60 34,8 58 60 36,0 60 60 37,2 62 60 47,4 79 60 48,6 81 60 50,4 84

4TR05 5 30 24,3 81 30 17,1 57 30 17,4 58 30 18,0 60 30 18,6 62 30 23,7 79 30 24,6 82 30 25,2 84

4TR01 1 60 34,2 57 60 19,8 33 60 20,4 34 60 20,4 34 60 21,0 35 60 30,6 51 60 31,8 53 60 32,4 54

4TR05 5 20 16,6 83 20 9,6 48 20 10 50 20 10,2 51 20 10,4 52 20 15 75 20 15,4 77 20 16 80

4AU10 10 20 0,8 4 20 0,8 4 20 0,8 4 20 0,8 4 20 0,8 4 20 0,8 4 20 0,8 4 20 0,8 4

4AU11 11 15 0,6 4 15 0,6 4 15 0,6 4 15 0,6 4 15 0,6 4 15 0,6 4 15 0,6 4 15 0,6 4

4TR02 2 9 6,0 67 9 6,21 69 9 6,39 71 9 6,57 73 9 6,75 75 9 7,29 81 9 7,2 80 9 7,38 82

4TR04 4 9 6,0 67 9 6,21 69 9 6,39 71 9 6,57 73 9 6,75 75 9 7,29 81 9 7,2 80 9 7,38 82

4TR06 6 9 6,0 67 9 6,21 69 9 6,39 71 9 6,57 73 9 6,75 75 9 7,29 81 9 7,2 80 9 7,38 82

Comodoro EA 4TR05 5 27 18,6 69 27 19,2 71 27 19,7 73 27 20,3 75 27 20,8 77 27 21,6 80 27 22,4 83 27 23,0 85

4TR03 3 30 17,4 58 30 18 60 30 18,6 62 30 20,1 67 30 20,7 69 30 21,3 71 30 21,6 72 30 22,2 74

4TR04 4 30 18,6 62 30 19,5 65 30 19,8 66 30 21,6 72 30 22,2 74 30 22,8 76 30 23,4 78 30 23,7 79

4TR06 6 30 17,4 58 30 18 60 30 18,6 62 30 20,1 67 30 20,7 69 30 21,3 71 30 21,6 72 30 22,2 74

4TR02 2 40 24,0 60 40 24,8 62 40 26,0 65 40 23,2 58 40 24,0 60 40 24,8 62 40 12,4 31 40 12,8 32

4TR04 4 40 24,0 60 40 24,8 62 40 26,0 65 40 23,2 58 40 24,0 60 40 24,8 62 40 12,4 31 40 12,8 32

Puerto Madryn Sur (7) 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 30 24,9 83 30 25,5 85

3TR01 1 300 138,0 46 300 138,0 46 300 138,0 46 300 138,0 46 300 138,0 46 300 138,0 46 300 138,0 46 300 138,0 46

3TR02 2 300 138,0 46 300 138,0 46 300 138,0 46 300 138,0 46 300 138,0 46 300 138,0 46 300 138,0 46 300 138,0 46

3TR03 3 300 138,0 46 300 138,0 46 300 138,0 46 300 138,0 46 300 138,0 46 300 138,0 46 300 138,0 46 300 138,0 46

Futaleufú 3AU10 10 60 29,4 49 60 32,4 54 60 34,2 57 60 35,4 59 60 36,6 61 60 42,0 70 60 43,8 73 60 61,8 103

4TR01 1 15 14,9 99 15 15,8 105 15 8,1 54 15 8,4 56 15 8,7 58 15 8,7 58 15 9,0 60 15 9,0 60

4TR04 4 - - - - - - 15 8,1 54 15 8,4 56 15 8,7 58 15 8,7 58 15 9,0 60 15 9,0 60

Paso de Indios (5) - - - - - - - - - - - - - - - 15 6,8 45 15 7,1 47 15 7,2 48

Gan Gan (5) - - - - - - - - - - - - 15 2,6 17 15 2,7 18 15 2,9 19 15 2,9 19

Gobernador Costa (5) - - - - - - - - - - - - - - - 15 8,0 53 15 8,3 55 15 9,9 66

Río Senguer (5) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 3,5 23 15 3,5 23

Río Mayo (5) - - - - - - - - - - - - 15 4,4 29 15 4,5 30 15 4,8 32 15 5,0 33

4TR02 2 15 9,5 63 15 9,9 66 15 10,4 69 15 11,0 73 15 11,4 76 15 11,7 78 15 11,9 79 15 12,0 80

4TR03 3 15 9,0 60 15 9,5 63 15 9,9 66 15 10,5 70 15 10,8 72 15 11,1 74 15 11,4 76 15 11,4 76

3TR01 1 120 92,4 77 120 97,2 81 120 103,2 86 120 94,8 79 120 87,6 73 120 88,8 74 120 90,0 75 120 92,4 77

3TR10 10 60 45,6 76 60 48,0 80 60 50,4 84 120 93,6 78 120 85,2 71 120 86,4 72 120 87,6 73 120 88,8 74

Perito Moreno 4TR01 1 - - - 20 9,4 47 20 9,8 49 20 10,2 51 20 10,8 54 20 11,0 55 20 11,4 57 20 11,8 59

Río Gallegos 7TR01 1 100 41,0 41 100 43,0 43 100 45,0 45 100 46,0 46 100 48,0 48 100 48,0 48 100 49,0 49 100 51,0 51

(1) Potencia nominal del arrollamiento mas comprometido

(2) % respecto de Sn.

Resaltado en Negrita AZUL cuando se supera el 80%

Resaltado en Negrita ROJA cuando se supera el 100%

(3) Carga referida a arrollamientos de 33 ó 35 kV

(4) Incluye 9 MVAr de Compensación Capacitiva en barra de 10,4kV

(5) Con Demanda Zona Norte y Corredor Atlántico hasta ET SO

(7) Instalaciones futuras.

2028

  Carga (2)

2026

  Carga (2)

2027

  Carga (2)  Carga (2)

2022

  Carga (2)

20252024

  Carga (2)

2023

  Carga (2)   Carga (2)

Pico Truncado I (4)

Pico Truncado I

Barrio San Martín

Comodoro AU

Pico Truncado I (3)

 Ident.Estación Transformadora
Trafo 

Nº

2021

Puerto Madryn (5)

Rawson

DPGA

Comodoro AU (3)

Comodoro AU

Comodoro AU

APPA

Esquel

Trelew

b.5 - 1/2



CARGA DE TRANSFORMADORES

EdERSA

Sn (1) Sn (1) Sn (1) Sn (1) Sn (1) Sn (1) Sn (1) Sn (1)

[MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%]

4TR09 9 16 2,9 18 16 2,9 18 16 2,9 18 16 3,5 22 16 3,7 23 16 3,8 24 16 3,5 22 16 3,8 24

4TR10 10 20 2,9 15 20 2,9 15 20 3,0 15 20 3,5 18 20 3,7 19 20 3,8 19 20 3,5 18 20 3,8 19

4TR01 1 25 11,5 46 25 11,5 46 25 11,5 46 25 11,5 46 25 11,5 46 25 11,5 46 25 11,5 46 25 11,5 46

1TR02 2 12 11,5 96 12 11,5 96 12 11,5 96 12 11,5 96 12 11,5 96 12 11,5 96 12 11,5 96 12 11,5 96

Punta Colorada 4TR01 1 15 0,6 4 15 0,9 6 15 0,9 6 15 0,9 6 15 1,1 7 15 1,1 7 15 1,5 10 15 1,5 10

San Antonio Este 4TR01 1 15 2,9 19 15 2,9 19 15 3,2 21 15 2,9 19 15 2,9 19 15 2,9 19 15 2,9 19 15 2,9 19

San Antonio Oeste 4TR02 2 30 10,8 36 30 10,8 36 30 12,0 40 30 16,5 55 30 17,7 59 30 17,7 59 30 18,0 60 30 18,3 61

4TR04 4 30 16,2 54 30 15,6 52 30 18,6 62 30 21,9 73 30 22,2 74 30 23,4 78 30 23,7 79 30 24,3 81

4TR05 5 15 7,8 52 15 7,5 50 15 8,9 59 15 10,5 70 15 10,7 71 15 11,3 75 15 11,4 76 15 11,6 77

TRANSACUE

Sn (1) Sn (1) Sn (1) Sn (1) Sn (1) Sn (1) Sn (1) Sn (1)

[MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%]

El Coihue (4) 4TR01 1 14,3 9,7 68 14,3 10,2 71 20 15,0 75 20 15,4 77 20 16,0 80 20 16,8 84 20 16,4 82 20 17,4 87

SPSE (SANTA CRUZ)

Sn (1) Sn (1) Sn (1) Sn (1) Sn (1) Sn (1) Sn (1) Sn (1)

[MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%]

Puerto Deseado 4TR03 3 15 7,5 50 15 7,8 52 15 8,1 54 15 8,4 56 15 8,6 57 15 9,2 61 15 9,3 62 15 9,3 62

Caleta Olivia (5) 45 19,4 43 45 20,3 45 45 21,2 47 45 21,6 48 45 22,1 49 45 23,4 52 45 23,9 53 45 23,9 53

4TR02 2 15 6,2 41 15 6,3 42 15 6,6 44 15 6,8 45 15 7,1 47 15 7,4 49 15 7,5 50 15 7,5 50

4TR03 3 15 6,2 41 15 6,3 42 15 6,6 44 15 6,8 45 15 7,1 47 15 7,4 49 15 7,5 50 15 7,5 50

(1) Potencia nominal del arrollamiento mas comprometido

(2) % respecto de Sn. Resaltar en Negritas cuando se supera el 100%

Resaltado en Negrita AZUL cuando se supera el 80%

Resaltado en Negrita ROJA cuando se supera el 100%

(3) Minera Sierra Grande con demanda de 10,8 MW.

(4) Los cablés de 33 kV limitan la potencia (14,3 MVA) que puede transferir el Transformador de 20 MVA a la Barra de 33 kV.

Si no esta despachada la CHiPRE no es posible abastecer la totalidad de la demanda en hora Pico. A partir del año 2021 se considera disponible la potencia nominal del trafo (20 MVA) y sin despacho de CHiPRE.

(5) Instalación futura.

2028

  Carga (2)

2028

  Carga (2)

2028

  Carga (2)

2026

  Carga (2)

2027

  Carga (2)

2027

  Carga (2)

2026

  Carga (2)

2024

  Carga (2)

2025

  Carga (2)

2027

  Carga (2)

2026

  Carga (2)

2024

  Carga (2)

2024

  Carga (2)

2025

  Carga (2)

2025

  Carga (2)

2023

  Carga (2)

2023

  Carga (2)

2023

  Carga (2)

Sierra Grande

El Calafate

Sierra Grande (3)

Viedma

 Ident.
Trafo 

Nº

Estación Transformadora  Ident.

  Carga (2)

2021

Trafo 

Nº

2021

  Carga (2)

  Carga (2)

2021

  Carga (2)

2022

  Carga (2)

Estación Transformadora

2022

  Carga (2)

2022

Estación Transformadora  Ident.
Trafo 

Nº
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Trifásico Monofásico Trifásico Monofásico Trifásico Monofásico Trifásico Monofásico Trifásico Monofásico Trifásico Monofásico Trifásico Monofásico Trifásico Monofásico

Nombre Código [kV] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA]

200 330 12500 4967 5898 4967 5898 5033 5980 5150 6106 5147 6104 5550 6474 5545 6469 5684 6631

220 132 5000 1932 2425 1932 2425 2301 2798 2422 2921 2414 2916 2925 3411 2922 3408 2975 3467

150 330 (2) - - - - - - 2683 2775 2683 2775 2683 2775 2683 2775 2683 2775

151 132 (2) - - - - - - 1736 2127 1736 2127 1736 2127 1736 2127 1736 2127

295 132 (2) - - - - - - - - 355 306 355 306 361 312 361 312

573 33 (2) - - - - - - - - 100 130 100 130 102 132 102 132

294 132 (2) - - - - - - - - - - 333 295 333 295 333 295

575 33 (2) - - - - - - - - - - 99 129 101 131 101 131

212 1150 1407 127 1404 127 1401 126 1405 127 1406 127 1413 127 1413 127 1419 127

222 1150 1242 65 1238 64 1234 64 1238 64 1239 64 1247 64 1246 64 1253 65

100 330 12500 2558 3072 2573 3092 2566 3083 2571 3088 2580 3099 2593 3112 2593 3111 2658 3176

264 132 5500 672 828 675 839 673 836 668 831 671 834 670 834 670 834 737 903

266 132 7200 484 529 484 529 484 572 480 567 481 570 480 570 480 569 552 638

520 33 1200 115 18 115 18 176 33 175 34 175 34 177 34 176 34 185 34

271 132 5700 216 147 217 151 216 150 214 151 215 151 216 153 216 152 227 156

522 33 914 121 86 122 88 122 88 119 88 120 89 120 89 120 89 123 90

290 Gobernador Costa GC 132 (2) - - - - - - - - - - 165 119 165 119 262 177

291 Río Senguer RS 132 (2) - - - - - - - - - - - - 140 87 251 160

292 Río Mayo RM 132 (2) - - - - - - - - 171 109 169 108 169 107 223 141

230 132 5000 1627 1883 1875 2097 1864 2083 1988 2192 1981 2190 2601 2768 2598 2765 2644 2811

232 33 750 543 43 566 43 563 43 573 44 576 44 612 44 611 44 619 44

494 PE Chubut Norte (PM) WB 132 7200 (3) 1232 1403 1433 1559 1425 1550 1468 1601 1469 1604 1618 1716 1617 1715 1638 1737

272 PE Chubut Norte (PY) WB 132 7200 (3) 1495 1575 1495 1575 1486 1565 1532 1597 1519 1584 1631 1659 1629 1657 1662 1687

246 PE Puerto Madryn WA 132 7200 2071 2508 2231 2750 2220 2735 2316 2833 2290 2787 2546 3037 2543 3034 2599 3100

233 132 (2) - - - - - - - - - - - - 1670 1692 2254 2259

236 33 (2) - - - - - - - - - - - - 607 696 679 763

240 132 3000 747 880 769 900 767 896 1155 1236 1106 1200 1151 1243 1151 1242 1163 1255

244 33 1429 413 571 419 579 418 577 510 695 502 686 507 691 507 691 511 697

242 13,2 572 315 60 318 60 317 60 368 63 365 63 365 62 365 62 369 63

243 132 7200 636 768 651 782 649 779 1146 1279 1069 1213 1085 1225 1084 1224 1094 1235

245 33 1430 198 264 199 266 198 265 228 301 227 299 225 297 225 297 227 299

226 Loma Blanca Oeste LBO 132 7200 1171 1429 1171 1429 1164 1419 1184 1439 1177 1430 1221 1471 1220 1469 1240 1493

258 132 7200 598 746 610 758 609 756 1002 1154 945 1104 956 1112 955 1111 963 1120

570 33 1429 481 595 487 601 487 601 627 737 611 722 614 725 614 724 616 727

275 Loma Blanca LB 132 9145 870 1117 881 1145 877 1139 885 1147 881 1142 909 1171 908 1170 919 1184

223 Loma Blanca Este LBE 132 7200 932 1205 932 1205 928 1199 1314 1634 1085 1322 1157 1398 1157 1397 1168 1410

250 Florentino Ameghino FA 132 5500 544 615 546 617 545 615 603 666 606 671 609 672 608 671 612 675

402 132 9145 423 437 423 436 423 436 462 464 463 466 465 467 464 466 467 468

407 33 1428 175 240 175 240 175 240 181 247 181 247 182 247 182 247 182 248

311 132 3150 484 549 485 549 485 549 551 604 552 605 555 607 554 606 558 610

551 33 1429 283 49 284 49 284 49 299 49 299 49 300 49 299 49 300 49

490 Patagonia EP 132 5500 999 1356 1006 1363 1009 1366 1009 1366 2029 2531 2099 2598 2095 2593 2185 2689

400 132 2500 971 1317 978 1325 980 1327 980 1327 1830 2311 1884 2364 1880 2359 1954 2440

410 66 3955 368 477 366 474 366 473 366 473 445 560 445 560 444 559 452 567

420 33 750 430 27 431 27 431 27 431 27 536 27 538 27 537 27 547 27

422 13,2 500 335 41 335 41 335 41 335 41 390 41 390 41 389 41 395 41

401 132 5000 965 1294 972 1302 974 1304 974 1304 1801 2236 1853 2285 1849 2280 1921 2356

409 10,4 567 277 22 277 22 278 22 278 22 285 22 286 22 283 22 292 22

416 Kilómetro 9 KN 132 (2) - - - - - - - - 2026 2464 2097 2528 2093 2523 2187 2619

450 132 9145 817 1044 820 1046 822 1047 1508 1712 1510 1713 1545 1740 1542 1736 1597 1786

454 33 750 271 28 317 27 317 27 317 27 317 27 317 27 316 27 398 27

452 13,2 572 194 41 211 40 211 40 211 40 211 40 210 40 210 40 270 41

456 132 5716 835 712 1443 909 1443 909 1443 909 1444 910 1476 914 1473 912 1521 929

507 33 S/D 212 13 212 13 214 14 233 14 233 14 232 13 232 13 235 14

ML

Parque Eólico Rawson PW

Comodoro AU AU

GYGarayalde

Malaspina

Comodoro A EA

Barrio San Martín BS

EC

DGPA DG

Trelew TW

Rawson RW

Puerto Madryn Sur PS

2026 2027 2028

NIVEL DE CORTOCIRCUITO

Estación Transformadora

2022 2023 2024 20252021
Nº 

Barra en 

PSSE

Abásolo AO

APPA AP

Puerto Madryn PM

Futaleufú FU

Tensión 

Nominal

Nivel de 

Cortocircuito 

(1)

33

Esquel ES

El Coihue

El Escorial EL

Gan Gan GG

Paso de Indios PI
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Trifásico Monofásico Trifásico Monofásico Trifásico Monofásico Trifásico Monofásico Trifásico Monofásico Trifásico Monofásico Trifásico Monofásico Trifásico Monofásico

Nombre Código [kV] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA]

2026 2027 2028

NIVEL DE CORTOCIRCUITO

Estación Transformadora

2022 2023 2024 20252021
Nº 

Barra en 

PSSE

Tensión 

Nominal

Nivel de 

Cortocircuito 

(1)

543 13,2 S/D 141 21 140 21 144 21 149 21 149 21 148 21 148 21 150 21

449 Diadema DA 132 12550 789 943 795 948 797 949 797 949 1665 1642 1713 1665 1709 1661 1786 1716

404 Escalante ET 132 9145 1040 1104 1040 1104 1040 1104 1040 1104 1824 1711 1824 1711 1824 1711 1998 1827

444 Pampa del Castillo CA 132 9145 573 715 576 719 577 720 577 720 2578 3013 2737 3143 2729 3133 3002 3411

445 El Tordillo TO 132 9145 504 589 506 591 507 592 507 592 1597 1470 1647 1489 1642 1484 1749 1557

440 Valle Hermoso VH 132 9145 396 380 397 381 398 382 398 382 841 613 849 611 846 609 943 657

442 Cerro Negro CN 132 10000 285 254 286 254 287 255 287 255 457 328 457 325 455 322 539 377

460 132 5000 1343 1687 1725 2149 1713 2133 2150 2599 2150 2599 2380 2812 2375 2804 2507 2940

496 66 3955 544 660 601 723 596 717 645 766 645 766 660 778 657 774 674 793

462 35 600 628 152 670 155 668 154 692 156 692 156 698 155 696 155 706 156

609 13,2 300 188 39 197 40 196 39 201 40 201 40 201 39 200 39 204 40

470 132 5000 937 951 1115 1084 1106 1075 1282 1191 1282 1190 1356 1227 1351 1222 1402 1258

472 35 750 111 21 115 21 113 21 117 21 117 21 116 21 116 21 118 21

486 132 S/D 720 775 720 775 720 775 754 800 753 800 767 809 765 806 778 818

458 66 S/D 466 562 466 562 466 562 479 574 479 574 483 577 482 576 489 584

487 132 9145 1057 1275 1057 1275 1057 1275 1135 1349 1135 1349 1170 1379 1167 1376 1192 1402

590 33 1429 994 1148 994 1148 994 1148 1016 1164 1016 1164 1029 1175 1028 1173 1038 1183

467 Petroquímica PE 132 10045 1290 1561 1637 1944 1625 1929 2012 2303 2012 2302 2210 2464 2204 2457 2320 2565

495 132 9145 463 592 484 615 482 613 494 625 494 624 499 629 498 628 503 635

517 33 1000 423 94 434 94 433 94 439 94 439 94 442 94 442 94 445 94

480 132 5525 212 226 217 230 216 229 218 230 218 230 218 230 218 230 220 232

580 13,2 350 75 19 76 19 76 19 75 19 75 19 75 19 75 19 76 19

403 Hércules HE 132 7200 862 942 966 1047 962 1043 1037 1096 1038 1097 1067 1116 1069 1118 1086 1132

448 Las Heras LH 132 7200 620 690 656 723 654 720 670 733 671 734 679 739 685 745 686 745

446 Los Perales LP 132 7200 556 668 571 683 570 681 572 682 574 684 577 686 586 697 580 689

455 Aike AK 132 9145 335 349 346 367 344 366 349 369 349 370 350 370 353 373 353 372

441 San José SJ 132 12550 202 206 206 222 205 221 207 222 207 223 207 222 208 224 208 223

457 Oro Plata OP 132 9145 226 280 231 286 230 286 232 288 233 288 233 288 235 291 234 289

469 132 9145 - - 170 191 169 191 171 192 171 192 171 192 172 193 171 192

554 33 S/D - - 89 122 89 121 90 122 90 122 89 122 90 123 89 122

555 13,2 S/D - - 70 19 69 19 70 19 70 19 70 19 70 19 70 19

118 220 19052 436 574 446 586 440 578 579 376 578 376 707 412 698 404 727 412

547 33 1429 263 337 267 342 263 337 310 317 310 317 346 342 340 336 348 342

721 El Calafate CE 132 9145 152 177 154 179 152 176 188 194 188 194 196 200 194 198 196 199

115 220 15242 411 545 420 555 414 548 524 669 524 669 636 795 627 784 652 812

556 33 1429 195 277 198 280 195 276 219 309 219 309 239 336 234 329 239 335

119 220 (2) - - - - - - - - - - - - 1160 1151 1237 1203

592 33 (2) - - - - - - - - - - - - 665 53 683 53

722 132 (2) - - - - - - - - - - - - - - 528 643

594 33 (2) - - - - - - - - - - - - - - 443 51

300 132 5000 384 458 390 462 386 458 390 463 391 464 395 466 394 466 399 471

361 13,2 380 128 20 128 20 127 20 129 20 129 20 128 20 128 20 129 20

310 132 3000 298 317 301 318 298 315 302 319 303 320 304 320 303 319 307 323

354 33 750 90 121 90 120 89 119 91 121 91 121 90 120 90 120 91 122

320 132 5000 268 273 267 276 266 275 268 278 268 278 268 277 268 277 271 280

350 33 350 137 184 136 183 135 182 137 184 137 184 136 183 136 183 137 184

322 132 2000 259 165 257 163 256 162 258 163 259 162 258 161 258 161 261 163

352 33 S/D 87 113 86 112 85 111 87 113 87 113 86 112 86 111 87 113

330 132 5000 266 299 264 293 263 292 261 292 264 296 263 295 263 295 265 297

334 33 500 161 219 160 218 160 217 159 216 159 216 159 215 158 215 160 217

332 13,2 350 129 39 128 37 128 37 127 39 127 38 127 38 127 38 128 38

Elke EL

Cañadón León

Silvi SI

BC

Río Turbio RT

Río Gallegos RG

Pico Truncado I

Puerto Deseado

Perito Moreno PO

CL

PE Bicentenario

CO

DE

Caleta Olivia

Pico Truncado II PD

PU

Sierra Grande (4) SG

Punta Colorada (4) PC

Viedma  (4) VD

San Antonio Oeste (4) SO

San Antonio Este (4) SE
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P = 318,7 MW

ET ESP - Transferencia 500 > 220: 64,3 MW

ET RSC - Transferencia 500 > 132: 6,1 MW

ET ZN - Transferencia 500 > 132: 27,8 MW

ET PM - Transferencia 330 > 132: 83,6 MW

ET PY - Transferencia 500 > 330: 242,0 MW

Intercambio SADI > SIP: 350,3 MW

Demanda SIP 220kV: 64,3 MW

TOTALIZADORES

ET PY - Transferencia 500 > 132: -5,0 MW
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Generación Área CR: 204,5 MW

Demanda Área CR: 212,0 MW

Generación Eólica SIP 132kV: 15,5 MW

Generación SIP 132kV: 353,5 MW

Demanda SIP 132kV: 464,9 MW

Demanda SIP + ALUAR: 1368,3 MW

Demanda SIP: 905,3 MW

1,021,02

1,03 1,03

TRANSPA S.A.

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA PATAGONIA

Escenario:

Pico Hábil de Invierno 2021

Guía de Referencia 2021-2028

Hipótesis de FALTA TOTAL de Recurso Eólico en el SIP.

CH Futaleufú operando con dos grupos a 95 MW cada uno.

Importación SIP (PY->ZN + 330->132): 199,8 MW

CT Patagonia operando con Ciclo Combinado completo, a potencia nominal. CT Los Perales operando con dos grupos.

Despacho forzado de grupos térmicos PTI23, CRIV21 y CRIV27 con despacho pleno de CH FA para reducir 

importación del SIP hasta el nivel de seguridad de 200 MW. 
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P = 116,2 MW

ET ESP - Transferencia 500 > 220: 48,8 MW

ET RSC - Transferencia 500 > 132: 4,8 MW

ET ZN - Transferencia 500 > 132: -227,2 MW

ET PM - Transferencia 330 > 132: -152,9 MW

ET PY - Transferencia 500 > 330: -205,7 MW

Intercambio SADI > SIP: -1073,8 MW

Demanda SIP 220kV: 48,8 MW

TOTALIZADORES

ET PY - Transferencia 500 > 132: -401,4 MW
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Generación Área CR: 263,0 MW

Demanda Área CR: 186,5 MW

Generación Eólica SIP 132kV: 668,0 MW

Generación SIP 132kV: 837,0 MW

Demanda SIP 132kV: 456,9 MW

Demanda SIP + ALUAR: 1184,2 MW

Demanda SIP: 564,2 MW

1,021,02

1,02 1,02

TRANSPA S.A.

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA PATAGONIA

Escenario:

Resto Hábil de Invierno 2021

Guía de Referencia 2021-2028

Hipótesis de ALTO Recurso Eólico en el SIP: Parques Eólicos del SIP con posibilidad de entregar su potencia nominal.

CH Futaleufú operando con dos grupos a 95 MW cada uno.

CT Patagonia operando con Medio Ciclo Combinado, al mínimo técnico. CT Los Perales operando con un grupo.

LAT 132 kV Pico Truncado I - Comodoro al 100 % de LTC.

ET PY (Transener) - Transformador T2PY operando a potencia nominal.

LEAT 500 kV Choele Choel - Puerto Madryn (Transener) con sobrecarga de TI (22 %).
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P = 116,2 MW

ET ESP - Transferencia 500 > 220: 36,9 MW

ET RSC - Transferencia 500 > 132: 2,8 MW

ET ZN - Transferencia 500 > 132: -236,7 MW

ET PM - Transferencia 330 > 132: -164,4 MW

ET PY - Transferencia 500 > 330: -224,1 MW

Intercambio SADI > SIP: -1117,1 MW

Demanda SIP 220kV: 36,9 MW

TOTALIZADORES

ET PY - Transferencia 500 > 132: -400,4 MW
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Generación Área CR: 232,7 MW

Demanda Área CR: 153,5 MW

Generación Eólica SIP 132kV: 598,0 MW

Generación SIP 132kV: 761,0 MW

Demanda SIP 132kV: 359,8 MW

Demanda SIP + ALUAR: 1062,9 MW

Demanda SIP: 442,9 MW

1,021,02

1,04 1,04

TRANSPA S.A.

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA PATAGONIA

Escenario:

Valle de Invierno 2021

Guía de Referencia 2021-2028

ET PY (Transener) - Transformador T2PY operando a potencia nominal.

LAT 132 kV Puerto Madryn - DGPA con sobrecarga de TI (101 %).

Generación Eólica PE CHN I, II y III c/restricción de 30 MW por saturación de Interc. 330/132 kV - 180 MVA.

Generación Eólica CR c/restricción de 40 MW por saturación de LAT 132 kV PU-AU (LTC).

CT Patagonia operando con Medio Ciclo Combinado, al mínimo técnico. CT Los Perales operando con un grupo.

CH Futaleufú operando con dos grupos a 95 MW cada uno.

Hipótesis de ALTO Recurso Eólico en el SIP: Parques Eólicos del SIP con posibilidad de entregar su potencia nominal.

LEAT 500 kV Choele Choel - Puerto Madryn (Transener) con sobrecarga de TI (28 %).
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ET ESP - Transferencia 500 > 220: 50,0 MW

ET RSC - Transferencia 500 > 132: 5,4 MW

ET ZN - Transferencia 500 > 132: 42,5 MW

ET PY - Transferencia 500 > 330: 242,4 MW

Intercambio SADI > SIP: 347,2 MW

Demanda SIP 220kV: 50,0 MW

TOTALIZADORES

ET PY - Transferencia 500 > 132: -5,0 MW

* 
18

,9

10
,1

* 
16

,0 6,
3

11
,1

11
,1

17
,0

17
,0

1 1

1

34
,0

20
,6

1,038
36,3

-3
6,

2

-1
,3

* 
-1

8,
1

-0
,6

-0
,6

1

19
,8

11
,8

1

11
,2

3,
5R

* 
-1

8,
1

1,024
135,2

1

11
,2

3,
2R

2

11
,2

2

11
,2

3,
5R

3

11
,2

3,
5R

PE Aluar

YPF

-3
,9

5,
8

3,
2R 1,057

37,0

1,015
11,2

Generación Área CR: 204,5 MW

Demanda Área CR: 188,4 MW

Generación Eólica SIP 132kV: 15,5 MW

Generación SIP 132kV: 316,5 MW

Demanda SIP 132kV: 442,3 MW

Demanda SIP + ALUAR: 1328,2 MW

Demanda SIP: 865,2 MW

1,021,02

1,03 1,03

TRANSPA S.A.

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA PATAGONIA

Escenario:

Guía de Referencia 2021-2028

Hipótesis de FALTA TOTAL de Recurso Eólico en el SIP.

CH Futaleufú operando con dos grupos a 95 MW cada uno.

Pico Hábil Verano 2021/2022

ET PM - Transferencia 330 > 132: 83,2 MW

Importación SIP (PY->ZN + 330->132): 196,0 MW

CT Patagonia operando con Ciclo Combinado completo, a potencia nominal. CT Los Perales operando con un grupo.
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Despacho forzado de grupos térmicos PTI23, CRIV21 y CRIV27 y de los dos grupos de la CH FA para reducir 

importación del SIP. 

La generación disponible no es suficiente para operar por debajo del límite de seguridad de 200 MW.
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P = 116,2 MW

ET ESP - Transferencia 500 > 220: 38,5 MW

ET RSC - Transferencia 500 > 132: 4,8 MW

ET ZN - Transferencia 500 > 132: -233,4 MW

ET PY - Transferencia 500 > 330: -209,8 MW

Intercambio SADI > SIP: -1095,1 MW

Demanda SIP 220kV: 38,5 MW

TOTALIZADORES
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TRANSPA S.A.

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA PATAGONIA

Escenario:

Guía de Referencia 2021-2028

ET PM - Transferencia 330 > 132: -155,9 MW
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Hipótesis de ALTO Recurso Eólico en el SIP: Parques Eólicos del SIP con posibilidad de entregar su potencia nominal.

CH Futaleufú operando con dos grupos a 95 MW cada uno.

CT Patagonia operando con Medio Ciclo Combinado, al mínimo técnico. CT Los Perales operando con un grupo.

Generación Eólica CR c/restricción de 20 MW por saturación de LAT 132 kV PU-AU (LTC).

Generación Eólica PE CHN I, II y III c/restricción de 18 MW por saturación de Interc. 330/132 kV - 180 MVA.

ET PY (Transener) - Transformador T2PY operando a potencia nominal.

LEAT 500 kV Choele Choel - Puerto Madryn (Transener) con sobrecarga de TI (25 %).
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TRANSBA

P = 116,2 MW

ET ESP - Transferencia 500 > 220: 27,3 MW

ET RSC - Transferencia 500 > 132: 2,7 MW

ET ZN - Transferencia 500 > 132: -248,0 MW

ET PY - Transferencia 500 > 330: -230,6 MW

Intercambio SADI > SIP: -1147,1 MW

Demanda SIP 220kV: 27,3 MW

TOTALIZADORES

ET PY - Transferencia 500 > 132: -400,4 MW
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Generación Área CR: 219,8 MW

Demanda Área CR: 135,0 MW

Generación Eólica SIP 132kV: 573,0 MW

Generación SIP 132kV: 736,0 MW

Demanda SIP 132kV: 319,6 MW

Demanda SIP + ALUAR: 1007,9 MW

Demanda SIP: 387,9 MW
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1,04 1,04

TRANSPA S.A.

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA PATAGONIA

Escenario:

Guía de Referencia 2021-2028

ET PM - Transferencia 330 > 132: -168,4 MW
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Valle Verano 2021/2022

LEAT 500 kV Choele Choel - Puerto Madryn (Transener) con sobrecarga de TI (33 %).

ET PY (Transener) - Transformador T2PY operando a potencia nominal.

LAT 132 kV Trelew - DGPA con sobrecarga de TI (101 %).

LAT 132 kV Puerto Madryn - DGPA con sobrecarga de TI (110 %).

Generación Eólica CR c/restricción de 57 MW por saturación de LAT 132 kV PU-AU (LTC).

Generación Eólica PE CHN I, II y III c/restricción de 38 MW por saturación de Interc. 330/132 kV - 180 MVA.

CT Patagonia operando con Medio Ciclo Combinado, al mínimo técnico. CT Los Perales operando con un grupo.

CH Futaleufú operando con dos grupos a 95 MW cada uno.

Hipótesis de ALTO Recurso Eólico en el SIP: Parques Eólicos del SIP con posibilidad de entregar su potencia nominal.
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P = 318,7 MW

ET ESP - Transferencia 500 > 220: 66,6 MW

ET RSC - Transferencia 500 > 132: 6,3 MW

ET ZN - Transferencia 500 > 132: 30,2 MW

ET PY - Transferencia 500 > 330: 249,0 MW

Intercambio SADI > SIP: 363,0 MW

Demanda SIP 220kV: 66,6 MW

TOTALIZADORES

ET PY - Transferencia 500 > 132: -5,0 MW
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Generación Área CR: 204,5 MW

Demanda Área CR: 216,4 MW

Generación Eólica SIP 132kV: 15,5 MW

Generación SIP 132kV: 363,5 MW

Demanda SIP 132kV: 483,1 MW

Demanda SIP + ALUAR: 1391,0 MW

Demanda SIP: 928,0 MW

1,021,02

1,03 1,03

TRANSPA S.A.

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA PATAGONIA

Escenario:

Guía de Referencia 2021-2028

ET PM - Transferencia 330 > 132: 89,4 MW

Importación SIP (PY->ZN + 330->132): 211,4 MW

* 
5,

9

-2
,1

Pico Hábil Invierno 2022

Hipótesis de FALTA TOTAL de Recurso Eólico en el SIP.

CH Futaleufú operando con dos grupos a 95 MW cada uno.

CT Patagonia operando con Ciclo Combinado completo, a potencia nominal. CT Los Perales operando con dos grupos.

Despacho forzado de grupos térmicos PTI23, CRIV21 y CRIV27 y de los dos grupos de la CH FA para reducir 

importación del SIP. 

La generación disponible no es suficiente para operar por debajo del límite de seguridad de 200 MW.
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P = 116,2 MW

ET ESP - Transferencia 500 > 220: 50,6 MW

ET RSC - Transferencia 500 > 132: 5,0 MW

ET ZN - Transferencia 500 > 132: -217,7 MW

ET PY - Transferencia 500 > 330: -199,6 MW

Intercambio SADI > SIP: -1056,0 MW

Demanda SIP 220kV: 50,6 MW

TOTALIZADORES

ET PY - Transferencia 500 > 132: -401,4 MW
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Demanda Área CR: 185,6 MW

Generación Eólica SIP 132kV: 665,0 MW

Generación SIP 132kV: 834,0 MW

Demanda SIP 132kV: 468,7 MW

Demanda SIP + ALUAR: 1199,0 MW

Demanda SIP: 579,0 MW
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1,02 1,02

TRANSPA S.A.

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA PATAGONIA

Escenario:

Guía de Referencia 2021-2028

ET PM - Transferencia 330 > 132: -147,7 MW
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Resto Hábil Invierno 2022

ET PY (Transener) - Transformador T2PY operando a potencia nominal.

LAT 132 kV Pico Truncado I - Comodoro al 100 % de LTC.

CT Patagonia operando con Medio Ciclo Combinado, al mínimo técnico. CT Los Perales operando con un grupo.

CH Futaleufú operando con dos grupos a 95 MW cada uno.

Hipótesis de ALTO Recurso Eólico en el SIP: Parques Eólicos del SIP con posibilidad de entregar su potencia nominal.

LEAT 500 kV Choele Choel - Puerto Madryn (Transener) con sobrecarga de TI (20 %).
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P = 116,2 MW

ET ESP - Transferencia 500 > 220: 38,3 MW

ET RSC - Transferencia 500 > 132: 2,9 MW

ET ZN - Transferencia 500 > 132: -231,0 MW

ET PY - Transferencia 500 > 330: -248,2 MW

Intercambio SADI > SIP: -1133,9 MW

Demanda SIP 220kV: 38,3 MW

TOTALIZADORES

ET PY - Transferencia 500 > 132: -400,4 MW
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Generación Área CR: 232,7 MW

Demanda Área CR: 155,9 MW

Generación Eólica SIP 132kV: 628,0 MW

Generación SIP 132kV: 791,0 MW

Demanda SIP 132kV: 370,8 MW

Demanda SIP + ALUAR: 1076,1 MW

Demanda SIP: 456,1 MW

1,021,02

1,04 1,04

TRANSPA S.A.

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA PATAGONIA

Escenario:

Guía de Referencia 2021-2028

ET PM - Transferencia 330 > 132: -189,1 MW
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LEAT 500 kV Choele Choel - Puerto Madryn (Transener) con sobrecarga de TI (29 %).

ET PY (Transener) - Transformador T2PY operando a potencia nominal.

LAT 132 kV Puerto Madryn - DGPA con sobrecarga de TI (101 %).

Generación Eólica PE CHN I, II y III c/restricción de 30 MW por saturación de Interc. 330/132 kV - 180 MVA.

Generación Eólica CR c/restricción de 40 MW por saturación de LAT 132 kV PU-AU (LTC).

CT Patagonia operando con Medio Ciclo Combinado, al mínimo técnico. CT Los Perales operando con un grupo.

CH Futaleufú operando con dos grupos a 95 MW cada uno.

Hipótesis de ALTO Recurso Eólico en el SIP: Parques Eólicos del SIP con posibilidad de entregar su potencia nominal.

Valle Invierno 2022
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P = 318,7 MW

ET ESP - Transferencia 500 > 220: 51,8 MW

ET RSC - Transferencia 500 > 132: 5,6 MW

ET ZN - Transferencia 500 > 132: 45,0 MW

ET PY - Transferencia 500 > 330: 242,4 MW

Intercambio SADI > SIP: 352,4 MW

Demanda SIP 220kV: 51,8 MW

TOTALIZADORES

ET PY - Transferencia 500 > 132: -5,0 MW
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Demanda SIP 132kV: 453,6 MW

Demanda SIP + ALUAR: 1343,4 MW

Demanda SIP: 880,4 MW
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TRANSPA S.A.

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA PATAGONIA

Escenario:

Guía de Referencia 2021-2028

Hipótesis de FALTA TOTAL de Recurso Eólico en el SIP.

CH Futaleufú operando con dos grupos a 95 MW cada uno.

ET PM - Transferencia 330 > 132: 82,1 MW

Importación SIP (PY->ZN + 330->132): 200,0 MW

CT Patagonia operando con Ciclo Combinado completo, a potencia nominal. CT Los Perales operando con un grupo.
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Despacho forzado de grupos térmicos PTI23, CRIV21 y CRIV27 y de los dos grupos de la CH FA para reducir 

importación del SIP. 

La generación disponible no es suficiente para operar por debajo del límite de seguridad de 200 MW.

80
,7

-2
4,

1

-8
8,

0

80
,7

-2
4,

1

-1
38

,4

-7
9,

2

-7
9,

2

24
2,

4

8,
2

67
,9

67
,5

65
,1

10
6,

0

11
0,

0

10
2,

7

1,003
331,1

1,074
354,5

100
FUTAL330

200
PMADR330

95
,0

-1
2,

9R

-1
2,

9R

1

13
,0 3,
6

14
,0

3,
1R

95
,0

1 1

1,04

0,998
13,8

266
ESQUE132

28
,7

-2
8,

4
12

,6

-0
,1

-5
,3

-6
,5

-1
2,

4

67
,9

37
,3

17
,2

-7
,0

-1
7,

0

26
,3

20
,3

-2
5,

9

-2
1,

9

13
,1

-1
,1

-1
3,

0

-4
,5

3,
1

1,
2

-4
0,

2

-9
,7

0,
6

0,
3

330
VIEDM132

0,966
127,5

0,968
127,7

-2
7,

9

27
,9 2,
4

6,
0

4,
2

-2
,6

2,0

-0,6

16
,9 5,
1

-5
,8

-2
7,

3

-1
5,

5

27
,4

15
,1

-5
,6

40
,1

-3
0,

3

30
,4 5,
4

6,
1

1,
4

-6
,1

1,
8

-1
6,

7

-8
,4 7,
0

8,
6

1,
9

9,
2

4,
1

-9
,2

-6
,0

7,
5

4,
3

9,
2

6,
0

6,
1

16
,8

12
,2

-1
1,

6

-1
1,

9

6,
0

-4
0,

1

0,
0

0,
0

0,
0

-6
,3

13
,7

-2
,4 9,
3

3,
1

0,974
128,5

15
,0 3,
9

-1
4,

9

-5
,9

22
,0 6,
0

42
,2

24
,3

7,
2

3,
7

-4
,6 8,
9

-4
,6 8,
9

721
CALAFATE

-4
,2

-1
1,

0

0,
0

-1
,1

0,978
129,1

27
,3

-3
,0

5,
6

1,
8

2302
P. LURO

1,022
134,9

2206
B.BCA 1

1,048
138,4

9,
3

4,
4

S
W

-0
,0

S
W

-5
4,

9

1,025
135,3

322
SANES132

0,977
129,0

-1
1,

0

-4
,2

-3
,5

2222
C.PATAG.

-1
6,

9

0,983
129,8

442
CNEGR132

-4
,4

1,020
134,7

401
C.RIV.A

1,045
137,9

8,
3

400
C.RIV.A1

450
BSM132R

250
AMEGH132

-0
,8

-0
,3

320
SANOE132

1,020
134,7

-0
,7

0,
2

-7
,9

0,977
129,0

1,028
135,7

1,033
136,4

1,019
134,5

-2
0,

8
20

,9

10
,1

300
SGRAN132 0,

8

-1
,3

1,000
132,0

1,038
137,0

5,
5

264
FUTAL132

310
PCOLO132

1,037
136,9

1,037
136,9

4,
0

441
SAN JOSE

S
W

-1
1,

9

446
LPER1132

448
LASHE132

-1
,8

-4
,0

0,990
130,7

243
RAWSON

1,011
133,4

1,
5

0,997
131,6

403
HERCULES

1,018
134,3

55
,6 4,
4

-5
4,

6

-3
,5

11
,1

-3
,5

1,032
136,2

1,036
136,7

4,
4

-5
,4

-4
,3 6,
3

-2
,1

480
PDES132M1,033

136,3
467

PCR

1,033
136,3

17
,1

-3
7,

9

-1
7,

4

30
,6

10
,0

-3
0,

5

-1
0,

5

-2
6,

7

26
,8

14
,6

1,022
135,0

-1
4,

8

440
VHERM132

41
,6

402
GARAYALDE

1,049
138,5

-2
,2

-4
,3

2,
2

-1
,7

0,987
130,2

-9,5

0,6

35
,0 4,
8

-3
3,

9

-6
,7

-2
0,

0

-2
,5

20
,2 0,
1

-1
4,

8

-2
,2

15
,0

-2
,7

29
,8 3,
3

-4
,5

1,017
134,3

0,991
130,8

-3
,0

1,
1

3,
0

-2
,0

1,034
136,5

271
ELCOIHUE 0,984

129,9

1,021
134,7

1,010
133,3

1,031
136,1

4,
1

495
PEBICENT

1,
1

0,
5

220
PMADRYN1

240
TRELW132

230
DGPAL132

1,020
134,7

456
ABASOLO

-1
0,

4

-2
9,

5

0,987
130,2

1,033
136,4

487
PE CLEON

1,024
135,1

486
COLIVIA 132

1,018
134,4

14
,8

6,
9

-14,7

-8,5

-16,7

-6,6

16,7

5,7

38
,1

1,010
133,3

1,014
133,9

1,001
132,1

1,023
135,1

460
PT1-132M

-2
6,

9
-7

,2

-3
,7

7,
2

2,
5

15
,8

-3
,1

-1
5,

7

1,
2

-8
,4

1,
1

469
PMORENO

0,975
128,8

1,011
33,4

1,0454
13

,5 8,
4

15
,8 4,
7

12
,4

41
,4

14
,2

34
,6

15
,9

-0
,0

S
W

1,044
34,5

3,
0

1,
0

S
W

-1
5,

3

5,
3

13
,0 4,
3

0,
8

4,
0

23
,2

10
,2

1,001
33,0

1

1,04

1

1,0075

0,96

18
,9 4,
2

1,004
33,1

1,034
34,1

1,012
33,4

1,015
33,5

1,014
33,5

1,053
34,7

547
RGALLEGO

1,011
33,4

1,01

1,047
34,6

0,96 0,96
1,02

17
,5 7,
7

1

8,
4

2,
8

1,026
33,9

20
,0

3,
6R

20
,0

3,
6R

23
,8 7,
8

27
,3 7,
5

14
,6 7,
1

1,0091

6,
3

3,
1

0,9697
0,9697

1,007
13,3

11

0,95 0,950,95

1,02 1,02

1,008
13,3

1,036
13,7

0,96212

3,
4

0,
9

1

1,
0

-0
,9

R

1

1,
0

0,
7R

2

1,
0

0,
7R

1,
0

0,
2R

1,
0

8,
3R

1,
0

8,
3R

3

1,
0

-0
,8

R

1

1,
0

-0
,1

R

1

1,
0

-1
,5

R

2

1
15,0

-8,1R

1

1,
0

-0
,4

R

2

1,
0

-0
,3

R

1

1,
0

-1
,4

R
1,

0

-1
,4

R

1008
CH.CHOEL

1,014
506,9

57
,6

-7
1,

0

-5
7,

5

-9
4,

4

11
7,

9

-7
2,

2

-1
17

,4

-1
09

,7

S
W

15
0,

8

S
W

74
,5

51
,9

18
,1

-5
1,

8

-5
6,

3

S
W

97
,9

11
NPMD.CHL

S
W

-3
52

,4

-3
2,

2

35
5,

8

-4
7,

4

1,007
503,3

10
NPMADRYN

19
ESPERANZ

12
4,

3

-6
1,

5

15
RSCRUZ

0,996
498,2

-3
52

,4

0,989
494,7

1,003
501,4

12
SCN_500

1,018
508,8

37
,0

10
,2

R

37
,0

10
,2

R

2,
9R

45
,0

-0
,0

0,9625

1

0,
0

0,
0

0,9625

1

0,
0

-0
,0

0,9625

1

11
,0

2,
2R

15
,5 5,
3

0,
0

1,017
10,6

0,985

0,
5

-0
,2

R

-5
,2

R

12
,0

10
,0

-2
,6

R

1

3,
5

2,
4R

1,
2

0,
7

1,025
135,3

1,044
68,9

16
,7 6,
3

1,039
68,6

1

12
,6 9,
7

-0
,0

1

0,
0

0,
0

-0
,0

1,003
35,1

1,03

1,013
35,5

12
,0

2,
0R

16
0,

0

18
,5

R
16

0,
0

18
,5

R
14

0,
0

16
,3

R

1,04

1

37
,0

13
,5

R

1,000
11,0

1,000
11,0

-1
5,

7

-3
2,

7

-7
,7

-7
,8

-3
,5

7,
9

-2
4,

6

115
R.TURBIO

1,034
227,6

1,026
225,8

1,026
225,7

118
RGALLEGO

32
,8

4

1,
0

-0
,5

R

2

1,
0

-0
,2

R

1,0455

2

7,
8

3,
3

1,051
34,7

1

1,042
34,4

0,95515 0,95515

1,022
134,9

54
,2 3,
6

-5
3,

6

-3
,0

1,044
137,8

-0
,2 6,
7

0,
2

-1
2,

2

1,
2

-5
,8

-1
,2 1,
9

1,022
134,9

2,
0

12
,0

1,
0

0,
3

1,
0

1,
0

-1
,0

1,
0

-5
,4

-1
,0 3,
8

-1
,0

2,
0

2,
6

-2
,0

-4
,8

1,033
136,3

311
MALASPINA

1

1,
0

-0
,7

R

1

1,
0

-1
,3

R

1

1

1,
0

0,
0R

1

1,
0

3,
0R

3

1,
0

3,
0R

2

1,
0

-1
,4

R

6

1,
0

-8
,1

R

4

1,
0

-2
,6

R

3

1,
0

-3
,6

R

3

1,
0

-0
,3

R

2

1,
0

-0
,1

R

1,02

1,020
13,5

8,
5

3,
7

1,039
13,7

1,04 1,04

0,99

1

1,
0

-0
,2

R

1
15,0

2,2R

1

1,
0

-0
,6

R

1,033
68,2

1



-9
,0

S
W

457
OROPLATA

0,992
131,0

11
,0

4,
2

0,
8

0,
3

* 
25

,3 5,
7

1

0,
0

0,
0

1

1,
9

0,
0

0,
0

0,
8

1,0151

Comentarios:

* 
7,

9

-4
,7

-4
6,

2

* 
39

,8

* 
5,

0

1,
7

* 
-1

0,
3

0,
5

0,
5

* 
-1

0,
0

* 
-1

11
,4

44
,5

1,
5

0,
2

CC EDS:52,0 MW

CRI22/26 CRI25CRI27/28

74
,8

* 
16

,9 7,
5

* 
8,

1

3,
6

PTI24 PTI25

1,022
13,5

1,041
6,9

1,054
34,8

1

Q = 150,7 Mvar

CC02:460,0 MWCC01:0,0 MW

CH Futaleufú:190,0 MW

CT Los Perales:30,0 MW

4,
1

* 
16

,5 6,
3

* 
16

,5 6,
3

* 
12

,7 6,
7

* 
12

,7 6,
7

* 
13

,7 7,
2

1,02* 
7,

0

1,
9

1,02* 
6,

6

1,
8

* 
0,

7

0,
4

* 
0,

5

0,
3

* 
13

,6 6,
1

* 
19

,5 8,
6

4,
3

* 
9,

8

CRI21

* 
13

,5

-3
,0

-2
,9

* 
-1

11
,4

44
,5

1,03* 
4,

9

2,
7

1,030
13,6

CT Río Chico: 0,0 MW

CT Río Turbio: 0,0 MW

1,037
13,7

1,02* 
3,

9

1,
6

1,02* 
3,

9

1,
6

1,040
34,3

3,
9

1,
4

3,
9

1,
4

* 
0,

8

0,
3

1,02

* 
13

,2 4,
5

1,02* 
4,

2

1,
0

Demanda ALUAR

* 
10

,9

* 
-1

04
,6

57
,6

* 
-5

1,
2

28
,2

* 
17

,4

2,
6

* 
6,

5

2,
9

P
T

I2
3

SINOPEC

CH FA:10,0 MW

* 
-2

08
,9

15
6,

7

* 
-5

95
,8

1,03

* 
2,

5

1,
2

* 
2,

6

1,
2

* 
17

,2

* 
12

,68,
6

1

25
,3

4,
9

TRANSBA

P = 116,2 MW

ET ESP - Transferencia 500 > 220: 39,8 MW

ET RSC - Transferencia 500 > 132: 5,0 MW

ET ZN - Transferencia 500 > 132: -232,0 MW

ET PY - Transferencia 500 > 330: -208,9 MW

Intercambio SADI > SIP: -1090,8 MW

Demanda SIP 220kV: 39,8 MW

TOTALIZADORES

ET PY - Transferencia 500 > 132: -401,4 MW
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Demanda SIP + ALUAR: 1137,2 MW
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TRANSPA S.A.

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA PATAGONIA

Escenario:

Guía de Referencia 2021-2028

ET PM - Transferencia 330 > 132: -155,9 MW
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Hipótesis de ALTO Recurso Eólico en el SIP: Parques Eólicos del SIP con posibilidad de entregar su potencia nominal.

CH Futaleufú operando con dos grupos a 95 MW cada uno.

CT Patagonia operando con Medio Ciclo Combinado, al mínimo técnico. CT Los Perales operando con un grupo.

ET PY (Transener) - Transformador T2PY operando a potencia nominal.

Resto Hábil Verano 2022/2023

Generación Eólica CR c/restricción de 15 MW por saturación de LAT 132 kV PU-AU (LTC).

Generación Eólica PE CHN I, II y III c/restricción de 15 MW por saturación de Interc. 330/132 kV - 180 MVA.

LEAT 500 kV Choele Choel - Puerto Madryn (Transener) con sobrecarga de TI (24 %).
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P = 116,2 MW

ET ESP - Transferencia 500 > 220: 28,3 MW

ET RSC - Transferencia 500 > 132: 2,8 MW

ET ZN - Transferencia 500 > 132: -245,3 MW

ET PY - Transferencia 500 > 330: -227,6 MW

Intercambio SADI > SIP: -1140,1 MW

Demanda SIP 220kV: 28,3 MW

TOTALIZADORES

ET PY - Transferencia 500 > 132: -400,4 MW
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Generación Área CR: 219,8 MW

Demanda Área CR: 136,9 MW

Generación Eólica SIP 132kV: 573,0 MW

Generación SIP 132kV: 736,0 MW

Demanda SIP 132kV: 324,9 MW

Demanda SIP + ALUAR: 1014,9 MW

Demanda SIP: 394,9 MW

1,021,02

1,04 1,04

TRANSPA S.A.

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA PATAGONIA

Escenario:

Guía de Referencia 2021-2028

ET PM - Transferencia 330 > 132: -165,8 MW
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ET PY (Transener) - Transformador T2PY operando a potencia nominal.

Generación Eólica CR c/restricción de 57 MW por saturación de LAT 132 kV PU-AU (LTC).

Generación Eólica PE CHN I, II y III c/restricción de 38 MW por saturación de Interc. 330/132 kV - 180 MVA.

CT Patagonia operando con Medio Ciclo Combinado, al mínimo técnico. CT Los Perales operando con un grupo.

CH Futaleufú operando con dos grupos a 95 MW cada uno.

Hipótesis de ALTO Recurso Eólico en el SIP: Parques Eólicos del SIP con posibilidad de entregar su potencia nominal.

LAT 132 kV Puerto Madryn - DGPA con sobrecarga de TI (109 %).

LAT 132 kV Trelew - DGPA con TI a corriente nominal (100 %).

LEAT 500 kV Choele Choel - Puerto Madryn (Transener) con sobrecarga de TI (31 %).

Valle Verano 2022/2023
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TRANSBA

P = 318,7 MW

ET ESP - Transferencia 500 > 220: 69,4 MW

ET RSC - Transferencia 500 > 132: 6,5 MW

ET ZN - Transferencia 500 > 132: 40,7 MW

ET PY - Transferencia 500 > 330: 257,4 MW

Intercambio SADI > SIP: 386,0 MW

Demanda SIP 220kV: 69,4 MW

TOTALIZADORES

ET PY - Transferencia 500 > 132: -5,0 MW

* 
19

,9

17
,2

* 
20

,7 8,
2

11
,1

11
,1

17
,0

17
,0

1 1

1

34
,0

20
,6

1,038
36,3

-3
6,

2

-0
,4

* 
-1

8,
1

-0
,1

-0
,1

1

19
,8

11
,8

1

11
,2

3,
4R

* 
-1

8,
1

1,026
135,4

1

11
,2

3,
0R

2

11
,2

2

11
,2

3,
4R

3

11
,2

3,
4R

PE Aluar

YPF

-3
,8

1,
6

3,
0R 1,058

37,0

1,015
11,2

Generación Área CR: 204,5 MW

Demanda Área CR: 221,5 MW

Generación Eólica SIP 132kV: 15,5 MW

Generación SIP 132kV: 363,5 MW

Demanda SIP 132kV: 500,7 MW

Demanda SIP + ALUAR: 1414,0 MW

Demanda SIP: 951,0 MW

1,021,02

1,03 1,03

TRANSPA S.A.

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA PATAGONIA

Escenario:

Guía de Referencia 2021-2028

ET PM - Transferencia 330 > 132: 96,5 MW

Importación SIP (PY->ZN + 330->132): 233,1 MW

* 
9,

5

-0
,3

Hipótesis de FALTA TOTAL de Recurso Eólico en el SIP.

CH Futaleufú operando con dos grupos a 95 MW cada uno.

CT Patagonia operando con Ciclo Combinado completo, a potencia nominal. CT Los Perales operando con dos grupos.

* 
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7

2,
8

Pico Hábil Invierno 2023

Despacho forzado de grupos térmicos PTI23, CRIV21 y CRIV27 y de los dos grupos de la CH FA para reducir 

importación del SIP. 

La generación disponible no es suficiente para operar por debajo del límite de seguridad de 200 MW.
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P = 116,2 MW

ET ESP - Transferencia 500 > 220: 52,6 MW

ET RSC - Transferencia 500 > 132: 5,2 MW

ET ZN - Transferencia 500 > 132: -214,1 MW

ET PY - Transferencia 500 > 330: -193,6 MW

Intercambio SADI > SIP: -1043,6 MW

Demanda SIP 220kV: 52,6 MW

TOTALIZADORES

ET PY - Transferencia 500 > 132: -401,4 MW
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Generación Área CR: 263,0 MW

Demanda Área CR: 189,2 MW

Generación Eólica SIP 132kV: 668,0 MW

Generación SIP 132kV: 837,0 MW

Demanda SIP 132kV: 480,3 MW

Demanda SIP + ALUAR: 1214,4 MW

Demanda SIP: 594,4 MW
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1,02 1,02

TRANSPA S.A.

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA PATAGONIA

Escenario:

Guía de Referencia 2021-2028

ET PM - Transferencia 330 > 132: -142,5 MW
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ET PY (Transener) - Transformador T2PY operando a potencia nominal.

LAT 132 kV Pico Truncado I - Comodoro al 100 % de LTC.

CT Patagonia operando con Medio Ciclo Combinado, al mínimo técnico. CT Los Perales operando con un grupo.

CH Futaleufú operando con dos grupos a 95 MW cada uno.

Hipótesis de ALTO Recurso Eólico en el SIP: Parques Eólicos del SIP con posibilidad de entregar su potencia nominal.

Resto Hábil Invierno 2023
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P = 116,2 MW

ET ESP - Transferencia 500 > 220: 39,8 MW

ET RSC - Transferencia 500 > 132: 3,0 MW

ET ZN - Transferencia 500 > 132: -228,5 MW

ET PY - Transferencia 500 > 330: -223,7 MW

Intercambio SADI > SIP: -1104,7 MW

Demanda SIP 220kV: 39,8 MW

TOTALIZADORES

ET PY - Transferencia 500 > 132: -400,4 MW
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Generación Eólica SIP 132kV: 610,0 MW

Generación SIP 132kV: 773,0 MW

Demanda SIP 132kV: 379,5 MW

Demanda SIP + ALUAR: 1087,3 MW

Demanda SIP: 467,3 MW
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TRANSPA S.A.

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA PATAGONIA

Escenario:

Guía de Referencia 2021-2028

ET PM - Transferencia 330 > 132: -165,0 MW
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ET PY (Transener) - Transformador T2PY operando a potencia nominal.

LAT 132 kV Puerto Madryn - DGPA con sobrecarga de TI (101 %).

CT Patagonia operando con Medio Ciclo Combinado, al mínimo técnico. CT Los Perales operando con un grupo.

CH Futaleufú operando con dos grupos a 95 MW cada uno.

Hipótesis de ALTO Recurso Eólico en el SIP: Parques Eólicos del SIP con posibilidad de entregar su potencia nominal.

Valle Invierno 2023
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Generación Eólica CR c/restricción de 35 MW por saturación de LAT 132 kV PU-AU (LTC).

Generación Eólica PE CHN I, II y III c/restricción de 23 MW por saturación de Interc. 330/132 kV - 180 MVA.

LEAT 500 kV Choele Choel - Puerto Madryn (Transener) con sobrecarga de TI (27 %).
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P = 318,7 MW

ET ESP - Transferencia 500 > 220: 54,0 MW

ET RSC - Transferencia 500 > 132: 5,8 MW

ET ZN - Transferencia 500 > 132: 50,5 MW

ET PY - Transferencia 500 > 330: 250,8 MW

Intercambio SADI > SIP: 369,5 MW

Demanda SIP 220kV: 54,0 MW

TOTALIZADORES
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TRANSPA S.A.

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA PATAGONIA

Escenario:

Guía de Referencia 2021-2028

Hipótesis de FALTA TOTAL de Recurso Eólico en el SIP.

CH Futaleufú operando con dos grupos a 95 MW cada uno.

ET PM - Transferencia 330 > 132: 89,1 MW

Importación SIP (PY->ZN + 330->132): 215,7 MW

CT Patagonia operando con Ciclo Combinado completo, a potencia nominal. CT Los Perales operando con un grupo.
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importación del SIP. 
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P = 116,2 MW

ET ESP - Transferencia 500 > 220: 41,5 MW

ET RSC - Transferencia 500 > 132: 5,2 MW

ET ZN - Transferencia 500 > 132: -229,8 MW

ET PY - Transferencia 500 > 330: -219,3 MW

Intercambio SADI > SIP: -1096,7 MW

Demanda SIP 220kV: 41,5 MW

TOTALIZADORES

ET PY - Transferencia 500 > 132: -401,4 MW
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Demanda SIP + ALUAR: 1151,3 MW
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TRANSPA S.A.

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA PATAGONIA

Escenario:

Guía de Referencia 2021-2028

ET PM - Transferencia 330 > 132: -167,2 MW
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Hipótesis de ALTO Recurso Eólico en el SIP: Parques Eólicos del SIP con posibilidad de entregar su potencia nominal.

CH Futaleufú operando con dos grupos a 95 MW cada uno.

CT Patagonia operando con Medio Ciclo Combinado, al mínimo técnico. CT Los Perales operando con un grupo.

Resto Hábil Verano 2023/2024
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LEAT 500 kV Choele Choel - Puerto Madryn (Transener) con sobrecarga de TI (25 %).
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P = 116,2 MW

ET ESP - Transferencia 500 > 220: 29,4 MW

ET RSC - Transferencia 500 > 132: 2,9 MW

ET ZN - Transferencia 500 > 132: -242,6 MW

ET PY - Transferencia 500 > 330: -260,7 MW

Intercambio SADI > SIP: -1169,1 MW

Demanda SIP 220kV: 29,4 MW

TOTALIZADORES

ET PY - Transferencia 500 > 132: -400,4 MW
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Generación Área CR: 219,8 MW

Demanda Área CR: 138,9 MW

Generación Eólica SIP 132kV: 611,0 MW

Generación SIP 132kV: 774,0 MW

Demanda SIP 132kV: 331,9 MW

Demanda SIP + ALUAR: 1023,9 MW

Demanda SIP: 403,9 MW
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1,04 1,04

TRANSPA S.A.

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA PATAGONIA

Escenario:

Guía de Referencia 2021-2028

ET PM - Transferencia 330 > 132: -199,5 MW
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ET PY (Transener) - Transformador T2PY operando a potencia nominal.

Generación Eólica CR c/restricción de 57 MW por saturación de LAT 132 kV PU-AU (LTC).

CT Patagonia operando con Medio Ciclo Combinado, al mínimo técnico. CT Los Perales operando con un grupo.

CH Futaleufú operando con dos grupos a 95 MW cada uno.

Hipótesis de ALTO Recurso Eólico en el SIP: Parques Eólicos del SIP con posibilidad de entregar su potencia nominal.

LAT 132 kV Trelew - DGPA con TI a corriente nominal (100 %).
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Valle Verano 2023/2024

LAT 132 kV Puerto Madryn - DGPA con sobrecarga de TI (106 %).

LEAT 500 kV Choele Choel - Puerto Madryn (Transener) con sobrecarga de TI (35 %).
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EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA PATAGONIA

Escenario:

Guía de Referencia 2021-2028
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ET ESP - Transferencia 500 > 220: 71,1 MW

ET RSC - Transferencia 500 > 132: 6,7 MW

ET ZN - Transferencia 500 > 132: 44,8 MW

ET PM - Transferencia 330 > 132: 102,9 MW

ET PY - Transferencia 500 > 132: -5,0 MW

ET PY - Transferencia 500 > 330: 263,3 MW

Generación Área CR: 204,5 MW

Demanda Área CR: 226,1 MW

Generación Eólica SIP 132kV: 17,5 MW

Generación Eólica SIP 132kV: 15,5 MW

Generación SIP 132kV: 363,5 MW

Demanda SIP 132kV: 511,2 MW

Demanda SIP 220kV: 71,1 MW

Demanda SIP: 965,5 MW

Demanda SIP + ALUAR: 1428,5 MW

Intercambio SADI > SIP: 398,5 MW

Pico Hábil Año 2024

Hipótesis de FALTA TOTAL de Recurso Eólico en el SIP.

CH Futaleufú operando con dos grupos a 95 MW cada uno.

CT Patagonia operando con Ciclo Combinado completo, a potencia nominal. CT Los Perales operando con dos grupos.

Despacho forzado de grupos térmicos PTI23, CRIV21 y CRIV27 y de los dos grupos de la CH FA para reducir 

importación del SIP. 

La generación disponible no es suficiente para operar por debajo del límite de seguridad de 200 MW.

Importación SIP (PY->ZN + 330->132): 246,0 MW
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Generación Eólica CR c/restricción de 57 MW por saturación de LAT 132 kV PU-AU (LTC).

CT Patagonia operando con Medio Ciclo Combinado, al mínimo técnico. CT Los Perales operando con un grupo.

CH Futaleufú operando con dos grupos a 95 MW cada uno.

Hipótesis de ALTO Recurso Eólico en el SIP: Parques Eólicos del SIP con posibilidad de entregar su potencia nominal.
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ET PY - Transferencia 500 > 132: -400,4 MW
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Generación Área CR: 219,8 MW

Demanda Área CR: 142,7 MW

Generación Eólica SIP 132kV: 811,0 MW
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Generación SIP 132kV: 774,0 MW
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Demanda SIP: 419,4 MW

Demanda SIP + ALUAR: 1039,4 MW

Intercambio SADI > SIP: -1353,6 MW

LAT 132 kV Puerto Madryn - DGPA con TI a corriente nominal (100 %).

ET PY (Transener) - Transformadores T1PY y T2PY operando a potencia nominal.
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TRANSPA S.A.

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA PATAGONIA

Escenario:

Guía de Referencia 2021-2028
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ET PM - Transferencia 330 > 132: -156,6 MW

ET PY - Transferencia 500 > 132: -400,4 MW

ET PY - Transferencia 500 > 330: -440,6 MW

Generación Eólica SIP 132kV: 668,0 MW

Demanda SIP 220kV: 30,9 MW

Demanda SIP + ALUAR: 1038,5 MW

Intercambio SADI > SIP: -1445,5 MW

* 
-1

8
8
,5

4
9
,4

* 
1
,4

0
,5

* 
1
,1

0
,4

Demanda SIP: 418,5 MW

Demanda SIP 132kV: 329,7 MW

ET CRO - Transferencia 500 > 132: -188,5 MW

ET ZN - Transferencia 500 > 132: -156,2 MW

ET RSC - Transferencia 500 > 132: 3,1 MW

ET ESP - Transferencia 500 > 220: 30,9 MW

Generación SIP 132kV: 831,0 MW

Generación Eólica SIP: 868,0 MW

Generación Área CR: 263,0 MW

Demanda Área CR: 138,4 MW

CT Patagonia operando con Medio Ciclo Combinado, al mínimo técnico. CT Los Perales operando con un grupo.

Hipótesis de ALTO Recurso Eólico en el SIP: Parques Eólicos del SIP con posibilidad de entregar su potencia nominal.

Valle Año 2025

CH Futaleufú operando con dos grupos a 112 MW cada uno.

ET PY (Transener) - Transformadores T1PY y T2PY operando a potencia nominal.
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EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA PATAGONIA

Escenario:

Guía de Referencia 2021-2028
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ET PM - Transferencia 330 > 132: 126,3 MW

ET PY - Transferencia 500 > 132: -5,0 MW

ET PY - Transferencia 500 > 330: -41,4 MW

Generación Eólica SIP 132kV: 15,5 MW

Demanda SIP 220kV: 74,7 MW

Intercambio SADI > SIP: -361,9 MW
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ET CRO - Transferencia 500 > 132: 111,9 MW

ET ZN - Transferencia 500 > 132: 107,0 MW

ET RSC - Transferencia 500 > 132: 7,0 MW

ET ESP - Transferencia 500 > 220: 74,7 MW

Generación SIP 132kV: 197,5 MW

Generación Eólica SIP: 17,5 MW

Generación Área CR: 117,5 MW

Demanda Área CR: 221,1 MW
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Hipótesis de FALTA TOTAL de Recurso Eólico en el SIP.

Pico Hábil Año 2026
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Demanda SIP: 1066,1 MW

Demanda SIP + ALUAR: 1529,1 MW

CH Futaleufú operando con cuatro grupos a 140 MW cada uno.

CT Patagonia operando con medi Ciclo Combinado. CT Los Perales operando con un grupo.
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EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA PATAGONIA

Escenario:

Guía de Referencia 2021-2028
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ET PY - Transferencia 500 > 132: -400,4 MW

ET PY - Transferencia 500 > 330: -441,5 MW

Generación Eólica SIP 132kV: 668,0 MW

Demanda SIP 220kV: 31,7 MW

Intercambio SADI > SIP: -1646,7 MW
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ET CRO - Transferencia 500 > 132: -189,0 MW

ET ZN - Transferencia 500 > 132: -148,6 MW

ET RSC - Transferencia 500 > 132: 3,1 MW

ET ESP - Transferencia 500 > 220: 31,7 MW

Generación SIP 132kV: 831,0 MW

Generación Eólica SIP: 868,0 MW

Generación Área CR: 263,0 MW

Demanda Área CR: 135,3 MW

* 
2,

5

6,
3

* 
2,

9

1,
0

S
W

5,
1

457
OROPLATA

0,989
130,5

CT Patagonia operando con Medio Ciclo Combinado, al mínimo técnico. CT Los Perales operando con un grupo.

Hipótesis de ALTO Recurso Eólico en el SIP: Parques Eólicos del SIP con posibilidad de entregar su potencia nominal.

ET PY (Transener) - Transformadores T1PY y T2PY operando a potencia nominal.

Demanda SIP: 443,3 MW

Demanda SIP + ALUAR: 1063,3 MW

CH Futaleufú operando con dos grupos a 115 MW cada uno.
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EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA PATAGONIA

Escenario:

Guía de Referencia 2021-2028
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Pico Hábil Año 2027

ET ESP - Transferencia 500 > 220: 75,6 MW

ET RSC - Transferencia 500 > 132: 7,2 MW

ET ZN - Transferencia 500 > 132: 111,0 MW

ET CRO - Transferencia 500 > 132: 113,1 MW

ET PM - Transferencia 330 > 132: 132,8 MW

ET PY - Transferencia 500 > 132: -5,0 MW

ET PY - Transferencia 500 > 330: -33,6 MW

Intercambio SADI > SIP: -348,7 MW

Generación Área CR: 119,5 MW

Demanda Área CR: 227,2 MW

Generación Eólica SIP: 20,5 MW

Generación Eólica SIP 132kV: 17,5 MW

Demanda SIP 132kV: 556,4 MW

Demanda SIP 220kV: 76,6 MW

Generación SIP 132kV: 199,5 MW

Demanda SIP + ALUAR: 1545,3 MW

Demanda SIP: 1082,3 MW

Hipótesis de FALTA TOTAL de Recurso Eólico en el SIP.

CH Futaleufú operando con cuatro grupos a 140 MW cada uno.

CT Patagonia operando con medi Ciclo Combinado. CT Los Perales operando con un grupo.
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EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA PATAGONIA

Escenario:

Guía de Referencia 2021-2028

* 
4,

3

-0
,6

* 
3,

6

1,
3

* 
-4

42
,2

* 
-9

6,
2

22
,6

23
,1

* 
-9

8,
3

ET PY - Transferencia 500 > 132: -400,4 MW

ET PY - Transferencia 500 > 330: -442,2 MW

Intercambio SADI > SIP: -1837,9 MW

* 
-2

79
,4

86
,0

* 
1,

5

0,
6

* 
1,

2

0,
4

ET CRO - Transferencia 500 > 132: -279,4 MW

ET ZN - Transferencia 500 > 132: -149,9 MW

ET RSC - Transferencia 500 > 132: 3,2 MW
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Generación Área CR: 362,0 MW

Demanda SIP: 451,1 MW

Demanda SIP + ALUAR: 1071,1 MW

Demanda SIP 220kV: 33,5 MW

Generación Eólica SIP: 1067,0 MW
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ET PY (Transener) - Transformadores T1PY y T2PY operando a potencia nominal.

CT Patagonia operando con Medio Ciclo Combinado, al mínimo técnico. CT Los Perales operando con un grupo.

CH Futaleufú operando con dos grupos a 115 MW cada uno.

Hipótesis de ALTO Recurso Eólico en el SIP: Parques Eólicos del SIP con posibilidad de entregar su potencia nominal.

Valle Año 2027

ET PM - Transferencia 330 > 132: -158,6 MW

Demanda SIP 132kV: 342,1 MW
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Demanda SIP: 1136,9 MW

Demanda SIP + ALUAR: 1599,9 MW

Demanda SIP 220kV: 78,6 MW

Demanda SIP 132kV: 550,4 MW

Generación SIP 132kV: 199,5 MW

Generación Eólica SIP 132kV: 17,5 MW

Generación Eólica SIP: 21,5 MW

Demanda Área CR: 214,1 MW

Generación Área CR: 119,5 MW

Intercambio SADI > SIP: -885,1 MW

ET PY - Transferencia 500 > 330: -12,4 MW

ET PY - Transferencia 500 > 132: -5,0 MW

ET PM - Transferencia 330 > 132: 134,6 MW

ET CRO - Transferencia 500 > 132: 101,5 MW

ET ZN - Transferencia 500 > 132: 114,7 MW

ET RSC - Transferencia 500 > 132: 7,4 MW

ET ESP - Transferencia 500 > 220: 76,6 MW

Hipótesis de FALTA TOTAL de Recurso Eólico en el SIP.

CH Futaleufú operando con cuatro grupos a 140 MW cada uno.

CT Patagonia operando con medi Ciclo Combinado. CT Los Perales operando con un grupo.
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EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA PATAGONIA

Escenario:

Guía de Referencia 2021-2028
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ET PY (Transener) - Transformadores T1PY y T2PY operando a potencia nominal.

CT Patagonia operando con Medio Ciclo Combinado, al mínimo técnico. CT Los Perales operando con un grupo.

CH Futaleufú operando con dos grupos a 115 MW cada uno.

Hipótesis de ALTO Recurso Eólico en el SIP: Parques Eólicos del SIP con posibilidad de entregar su potencia nominal.
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Demanda SIP: 461,8 MW

Demanda SIP + ALUAR: 1081,8 MW

Demanda SIP 220kV: 37,1 MW

Demanda SIP 132kV: 334,3 MW

Generación SIP 132kV: 930,0 MW

Generación Eólica SIP 132kV: 767,0 MW

Generación Eólica SIP: 1167,0 MW

Demanda Área CR: 135,2 MW

Generación Área CR: 362,0 MW

Intercambio SADI > SIP: -1927,2 MW

ET PY - Transferencia 500 > 330: -434,5 MW

ET PY - Transferencia 500 > 132: -400,3 MW

ET PM - Transferencia 330 > 132: -163,5 MW

ET CRO - Transferencia 500 > 132: -280,7 MW

ET ZN - Transferencia 500 > 132: -151,4 MW

ET RSC - Transferencia 500 > 132: 3,3 MW

ET ESP - Transferencia 500 > 220: -162,9 MW

Valle Año 2028
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PROGRAMACION ESTACIONAL NOVIEMBRE'2020 - OCTUBRE'2023

DEMANDAS DE ENERGIA en GWh

2020 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

COOP. ELEC. PUERTO MADRYN (DIST) 18,019 19,667 37,686

HARENGUS S.A. (GU) - - -

D.G.S.P. - PROV CH (DIST) 3,630 3,801 7,431

COOP. ELEC. TRELEW (DIST) 19,155 19,311 38,466

COOP. ELEC. RAWSON (DIST) 7,725 8,957 16,682

COOP. ELEC. GAIMAN (DIST) 1,442 1,619 3,061

TOTAL SUBSISTEMA NORTE 132 kV 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 49,971 53,355 103,326

COOP. ELEC. C. RIVADAVIA (DIST) 37,942 37,238 75,180

SIPETROL ARGENTINA S.A. (GU) - - -

Y.P.F. Km 5 (GU) 4,614 4,375 8,989

SINOPEC ETBSM (GU) - - -

Y.P.F. EL TORDILLO (GU) 5,174 5,455 10,629

Y.P.F. EL TREBOL (GU) 0,720 0,744 1,464

TECPETROL S.A. (GU) 1,033 1,067 2,100

SINOPEC HUEMUL (GU) - - -

SINOPEC MINERALES (GU) 0,000 0,000 0,000

PETROQUIMICA CR (GU) 1,154 1,066 2,220

PETROQUIMICA PTI (GU) 5,392 3,752 9,144

Y.P.F. PICO TRUNCADO (GU) 2,200 2,504 4,704

Y.P.F. CAÑADON SECO (GU) 0,000 0,000 0,000

S. PUBL. S. E. SANTA CRUZ (DIST) 50,368 49,430 99,798

MUNICIP. DE PICO TRUNCADO (DIST) 3,411 3,258 6,669

PAN AMERICAN ENERGY LLC P.Clavada(GU) 0,000 0,000 0,000

MINERA SANTA CRUZ (GU) 5,256 5,431 10,687

Y.P.F. LAS HERAS (GU) 26,256 27,130 53,386

Y.P.F. LOS PERALES (AUTOG) 0,000 0,000 0,000

TOTAL SUBSISTEMA SUR 132 kV 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 143,520 141,450 284,970

TOTAL SUBSISTEMA 132 kV 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 193,491 194,805 388,296

ALUAR S. A. (DIST) 98,640 105,648 204,288

COOP. 16 DE OCTUBRE (GU) 6,197 6,280 12,477

TOTAL SUBSISTEMA 330 kV 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 104,837 111,928 216,765

TOTAL S.I.P. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 298,328 306,733 605,061

HARENGUS S.A.: Empresa no reconocida como Agente del MEMSP operando por Orden Judicial. Se mantienen los valores declarados oportunamente.
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DEMANDAS DE ENERGIA en GWh

2021 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

COOP. ELEC. PUERTO MADRYN (DIST) 20,910 18,487 18,508 18,489 20,959 22,525 24,361 23,062 21,039 19,345 18,300 19,953 245,938

HARENGUS S.A. (GU) - - - - - - - - - - - - -

D.G.S.P. - PROV CH (DIST) 4,191 3,919 4,001 3,989 4,361 4,468 4,408 4,480 4,143 4,022 3,703 3,876 49,561

COOP. ELEC. TRELEW (DIST) 18,788 17,523 19,311 18,483 19,482 19,554 19,657 19,443 18,064 17,720 17,358 17,450 222,833

COOP. ELEC. RAWSON (DIST) 9,293 7,928 7,932 7,245 8,454 9,045 9,576 9,329 8,444 7,812 8,111 9,405 102,574

COOP. ELEC. GAIMAN (DIST) 1,570 1,466 1,440 1,450 1,561 1,490 1,345 1,528 1,463 1,512 1,448 1,625 17,898

TOTAL SUBSISTEMA NORTE 132 kV 54,752 49,323 51,192 49,656 54,817 57,082 59,347 57,842 53,153 50,411 48,920 52,309 638,804

COOP. ELEC. C. RIVADAVIA (DIST) 36,459 39,741 39,892 43,524 47,027 53,334 52,642 51,306 39,694 36,180 38,752 38,765 517,316

SIPETROL ARGENTINA S.A. (GU) - - - - - - - - - - - - -

Y.P.F. Km 5 (GU) 4,226 4,129 4,489 4,408 3,911 3,933 3,978 3,493 5,085 3,508 4,614 4,375 50,149

SINOPEC ETBSM (GU) - - - - - - - - - - - - -

Y.P.F. EL TORDILLO (GU) 4,609 3,387 4,632 3,886 2,745 3,858 2,609 2,793 2,742 4,070 5,174 5,455 45,960

Y.P.F. EL TREBOL (GU) 0,170 0,134 0,149 0,144 0,149 0,144 0,149 0,149 0,350 0,149 0,350 0,203 2,240

TECPETROL S.A. (GU) 0,744 0,696 0,744 0,720 0,744 0,720 0,744 0,744 0,720 0,744 0,720 0,744 8,784

SINOPEC HUEMUL (GU) - - - - - - - - - - - - -

SINOPEC MINERALES (GU) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

PETROQUIMICA CR (GU) 1,002 0,948 0,883 0,894 0,993 0,923 0,883 1,022 1,065 1,171 1,154 1,066 12,004

PETROQUIMICA PTI (GU) 4,965 4,393 4,348 3,692 2,954 2,529 3,269 3,323 4,633 5,559 5,392 3,752 48,809

Y.P.F. PICO TRUNCADO (GU) 4,176 1,834 3,005 2,923 1,786 2,107 3,206 2,732 1,013 2,200 2,200 2,504 29,686

Y.P.F. CAÑADON SECO (GU) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

S. PUBL. S. E. SANTA CRUZ (DIST) 49,112 47,944 53,955 53,981 55,866 56,332 59,420 58,882 53,312 54,087 51,333 50,847 645,071

MUNICIP. DE PICO TRUNCADO (DIST) 3,129 3,069 3,410 3,601 4,197 4,527 4,856 4,649 4,178 3,853 3,411 3,258 46,138

PAN AMERICAN ENERGY LLC P.Clavada(GU) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

MINERA SANTA CRUZ (GU) 5,431 4,906 5,431 5,256 5,431 5,256 5,431 5,431 5,256 5,431 5,256 5,431 63,947

Y.P.F. LAS HERAS (GU) 27,130 24,504 27,134 26,256 27,130 26,258 27,132 27,130 26,261 27,132 26,256 27,130 319,453

Y.P.F. LOS PERALES (AUTOG) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL SUBSISTEMA SUR 132 kV 141,153 135,685 148,072 149,285 152,933 159,921 164,319 161,654 144,309 144,084 144,612 143,530 1789,557

TOTAL SUBSISTEMA 132 kV 195,905 185,008 199,264 198,941 207,750 217,003 223,666 219,496 197,462 194,495 193,532 195,839 2428,361

ALUAR S. A. (DIST) 186,000 168,000 186,000 180,000 186,000 180,000 186,000 186,000 180,000 186,000 180,000 186,000 2190,000

COOP. 16 DE OCTUBRE (GU) 6,390 5,773 6,750 6,243 7,017 6,972 7,280 7,009 6,425 6,299 6,422 6,532 79,112

TOTAL SUBSISTEMA 330 kV 192,390 173,773 192,750 186,243 193,017 186,972 193,280 193,009 186,425 192,299 186,422 192,532 2269,112

TOTAL S.I.P. 388,295 358,781 392,014 385,184 400,767 403,975 416,946 412,505 383,887 386,794 379,954 388,371 4697,473

HARENGUS S.A.: Empresa no reconocida como Agente del MEMSP operando por Orden Judicial. Se mantienen los valores declarados oportunamente.
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DEMANDAS DE ENERGIA en GWh

2022 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

COOP. ELEC. PUERTO MADRYN (DIST) 21,129 18,687 18,708 18,789 21,270 22,758 24,561 23,362 21,261 19,644 18,600 20,251 249,020

HARENGUS S.A. (GU) - - - - - - - - - - - - -

D.G.S.P. - PROV CH (DIST) 4,275 3,997 4,080 4,069 4,448 4,556 4,496 4,570 4,225 4,103 3,777 3,954 50,550

COOP. ELEC. TRELEW (DIST) 16,930 15,743 17,298 16,504 17,340 17,347 17,379 17,129 15,857 15,495 15,120 15,140 197,282

COOP. ELEC. RAWSON (DIST) 9,758 8,324 8,329 7,607 8,877 9,497 10,055 9,795 8,866 8,203 8,517 9,875 107,703

COOP. ELEC. GAIMAN (DIST) 1,577 1,472 1,446 1,456 1,575 1,503 1,357 1,542 1,475 1,525 1,454 1,633 18,015

TOTAL SUBSISTEMA NORTE 132 kV 53,669 48,223 49,861 48,425 53,510 55,661 57,848 56,398 51,684 48,970 47,468 50,853 622,570

COOP. ELEC. C. RIVADAVIA (DIST) 45,943 43,198 42,317 48,967 48,709 61,654 62,496 49,965 37,258 35,031 37,035 31,899 544,472

SIPETROL ARGENTINA S.A. (GU) - - - - - - - - - - - - -

Y.P.F. Km 5 (GU) 4,226 3,193 3,474 3,680 3,780 3,549 3,915 3,707 3,739 3,608 3,235 3,209 43,315

SINOPEC ETBSM (GU) - - - - - - - - - - - - -

Y.P.F. EL TORDILLO (GU) 4,609 3,387 4,632 3,886 2,745 3,858 2,609 2,793 2,742 4,070 5,174 5,455 45,960

Y.P.F. EL TREBOL (GU) 0,744 0,696 0,744 0,720 0,744 0,720 0,744 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,112

TECPETROL S.A. (GU) 1,280 1,195 1,283 1,277 0,711 0,936 0,945 0,711 0,689 0,711 1,075 1,111 11,924

SINOPEC HUEMUL (GU) - - - - - - - - - - - - -

SINOPEC MINERALES (GU) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

PETROQUIMICA CR (GU) 1,002 0,948 0,883 0,894 0,993 0,923 0,883 1,022 1,065 1,171 1,154 1,066 12,004

PETROQUIMICA PTI (GU) 4,965 4,393 4,348 3,692 2,954 2,529 3,269 3,323 4,633 5,559 5,392 3,752 48,809

Y.P.F. PICO TRUNCADO (GU) 4,176 1,171 1,505 1,042 0,657 1,389 0,466 0,457 0,857 1,396 0,965 0,638 14,719

Y.P.F. CAÑADON SECO (GU) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

S. PUBL. S. E. SANTA CRUZ (DIST) 51,635 49,472 55,037 54,231 56,305 57,432 60,076 59,632 55,088 55,421 52,121 52,100 658,550

MUNICIP. DE PICO TRUNCADO (DIST) 3,129 3,069 3,410 3,601 4,197 4,527 4,856 4,649 4,178 3,853 3,411 3,258 46,138

PAN AMERICAN ENERGY LLC P.Clavada(GU) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

MINERA SANTA CRUZ (GU) 5,431 4,906 5,431 5,256 5,431 5,256 5,431 5,431 5,256 5,431 5,256 5,431 63,947

Y.P.F. LAS HERAS (GU) 27,130 24,504 27,134 26,256 27,130 26,258 27,132 27,130 26,261 27,132 26,256 27,130 319,453

Y.P.F. LOS PERALES (AUTOG) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL SUBSISTEMA SUR 132 kV 154,270 140,132 150,198 153,502 154,356 169,031 172,822 158,820 141,766 143,383 141,074 135,049 1814,403

TOTAL SUBSISTEMA 132 kV 207,939 188,355 200,059 201,927 207,866 224,692 230,670 215,218 193,450 192,353 188,542 185,902 2436,973

ALUAR S. A. (DIST) 186,000 168,000 186,000 180,000 186,000 180,000 186,000 186,000 180,000 186,000 180,000 186,000 2190,000

COOP. 16 DE OCTUBRE (GU) 6,901 5,657 7,036 6,502 7,336 7,009 7,591 7,348 6,690 6,574 6,727 6,756 82,127

TOTAL SUBSISTEMA 330 kV 192,901 173,657 193,036 186,502 193,336 187,009 193,591 193,348 186,690 192,574 186,727 192,756 2272,127

TOTAL S.I.P. 400,840 362,012 393,095 388,429 401,202 411,701 424,261 408,566 380,140 384,927 375,269 378,658 4709,100

HARENGUS S.A.: Empresa no reconocida como Agente del MEMSP operando por Orden Judicial. Se mantienen los valores declarados oportunamente.
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DEMANDAS DE ENERGIA en GWh

2023 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

COOP. ELEC. PUERTO MADRYN (DIST) 21,426 18,887 18,908 19,109 21,582 23,065 24,751 23,662 21,562 19,942 212,894

HARENGUS S.A. (GU) - - - - - - - - - - - - -

D.G.S.P. - PROV CH (DIST) 4,360 4,077 4,162 4,151 4,537 4,648 4,586 4,660 4,310 4,185 43,676

COOP. ELEC. TRELEW (DIST) 14,627 13,543 14,814 14,068 14,710 14,642 14,592 22,561 20,536 20,836 164,929

COOP. ELEC. RAWSON (DIST) 10,246 8,740 8,745 7,987 9,321 9,972 10,558 10,285 9,309 8,613 93,776

COOP. ELEC. GAIMAN (DIST) 1,584 1,479 1,452 1,463 1,582 1,510 1,363 1,549 1,482 1,531 14,995

TOTAL SUBSISTEMA NORTE 132 kV 52,243 46,726 48,081 46,778 51,732 53,837 55,850 62,717 57,199 55,107 0,000 0,000 530,270

COOP. ELEC. C. RIVADAVIA (DIST) 35,978 31,797 35,643 37,334 43,304 44,226 45,814 46,738 42,962 40,444 404,240

SIPETROL ARGENTINA S.A. (GU) - - - - - - - - - - - - -

Y.P.F. Km 5 (GU) 3,279 3,193 3,474 3,680 3,780 3,549 3,915 3,707 3,739 3,608 35,924

SINOPEC ETBSM (GU) - - - - - - - - - - - - -

Y.P.F. EL TORDILLO (GU) 4,609 3,387 4,632 3,886 2,745 3,858 2,609 2,793 2,742 4,070 35,331

Y.P.F. EL TREBOL (GU) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TECPETROL S.A. (GU) 1,346 2,437 3,763 2,434 3,869 3,901 4,012 3,959 3,708 3,129 32,558

SINOPEC HUEMUL (GU) - - - - - - - - - - - - -

SINOPEC MINERALES (GU) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

PETROQUIMICA CR (GU) 1,002 0,948 0,883 0,894 0,993 0,923 0,883 1,022 1,065 1,171 9,784

PETROQUIMICA PTI (GU) 4,965 4,393 4,348 3,692 2,954 2,529 3,269 3,323 4,633 5,559 39,665

Y.P.F. PICO TRUNCADO (GU) 1,024 1,171 1,505 1,042 0,657 1,389 0,466 0,457 0,857 1,396 9,964

Y.P.F. CAÑADON SECO (GU) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

S. PUBL. S. E. SANTA CRUZ (DIST) 52,842 50,235 56,531 55,154 57,007 58,623 61,329 60,287 57,049 57,493 566,550

MUNICIP. DE PICO TRUNCADO (DIST) 3,129 3,069 3,410 3,601 4,197 4,527 4,856 4,649 4,178 3,853 39,469

PAN AMERICAN ENERGY LLC P.Clavada(GU) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

MINERA SANTA CRUZ (GU) 5,431 4,906 5,431 5,256 5,431 5,256 5,431 5,431 5,256 5,431 53,260

Y.P.F. LAS HERAS (GU) 27,130 24,504 27,134 26,256 27,130 26,258 27,132 27,130 26,261 27,132 266,067

Y.P.F. LOS PERALES (AUTOG) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL SUBSISTEMA SUR 132 kV 140,735 130,040 146,754 143,229 152,067 155,039 159,716 159,496 152,450 153,286 0,000 0,000 1492,812

TOTAL SUBSISTEMA 132 kV 192,978 176,766 194,835 190,007 203,799 208,876 215,566 222,213 209,649 208,393 0,000 0,000 2023,082

ALUAR S. A. (DIST) 186,000 168,000 186,000 180,000 186,000 180,000 186,000 186,000 180,000 186,000 1824,000

COOP. 16 DE OCTUBRE (GU) 7,218 5,921 7,343 6,784 7,645 7,322 7,915 7,657 6,965 6,851 71,621

TOTAL SUBSISTEMA 330 kV 193,218 173,921 193,343 186,784 193,645 187,322 193,915 193,657 186,965 192,851 0,000 0,000 1895,621

TOTAL S.I.P. 386,196 350,687 388,178 376,791 397,444 396,198 409,481 415,870 396,614 401,244 0,000 0,000 3918,703

HARENGUS S.A.: Empresa no reconocida como Agente del MEMSP operando por Orden Judicial. Se mantienen los valores declarados oportunamente.
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DATOS DE DEMANDAS

Tabla 1

DEMANDAS de ENERGÍA UNIDAD : GWh

AÑO MES ENERGIA 

2020 ENE -

2020 FEB -

2020 MAR -

2020 ABR -

2020 MAY -

2020 JUN -

2020 JUL -

2020 AGO -

2020 SEP -

2020 OCT -

2020 NOV 298

2020 DIC 307

2021 ENE 388

2021 FEB 359

2021 MAR 392

2021 ABR 385

2021 MAY 401

2021 JUN 404

2021 JUL 417

2021 AGO 413

2021 SEP 384

2021 OCT 387

2021 NOV 380

2021 DIC 388

2022 ENE 401

2022 FEB 362

2022 MAR 393

2022 ABR 388

2022 MAY 401

2022 JUN 412

2022 JUL 424

2022 AGO 409

2022 SEP 380

2022 OCT 385

2022 NOV 375

2022 DIC 379

2023 TOTAL 5012

2024 TOTAL 5334

2025 TOTAL 5690

2026 TOTAL 6069

2027 TOTAL 6474
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USUARIOS MEMSP
2021/19 

VERANO
2021/19 

INVIERNO
2022/2021 2023/2022 2024/2028

EDERSA (SG, PC, SO, SE y VD) 1,070 1,070 1,040 1,045 1,025
COOPERATIVA P. MADRYN 1,070 1,070 1,040 1,045 1,025
COOPERATIVA TRELEW 1,070 1,070 1,040 1,045 1,025
COOPERATIVA RAWSON / DOLAVON 1,080 1,080 1,040 1,045 1,025
COOPERATIVA GAIMAN 1,070 1,070 1,035 1,045 1,025
D.G.S.P. - CH 1,070 1,070 1,040 1,040 1,025
COOPERATIVA 16 DE OCTUBRE 1,070 1,070 1,040 1,045 1,025
COOP. C. RIVADAVIA Residencial 1,070 1,070 1,045 1,045 1,025
COOP. C. RIVADAVIA Industrial 1,000 1,000 1,000 1,000 1,025
Y.P.F. KM 5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,025
Y.P.F. EL TORDILLO 1,000 1,000 1,000 1,000 1,025
Y.P.F. EL TREBOL 1,000 1,000 1,000 1,000 1,025
SINOPEC. ETBSM (ex BELLA VISTA OESTE) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,025
SINOPEC - P. TRUNCADO I 1,000 1,000 1,000 1,000 1,025
Y.P.F. PICO TRUNCADO 1,000 1,000 1,000 1,000 1,025
Y.P.F. CAÑADON SECO 1,000 1,000 1,000 1,000 1,025
S.P.S.E. 1,065 1,065 1,040 1,045 1,025
MUNICIPALIDAD DE P. TRUNCADO 1,070 1,070 1,040 1,045 1,025
PAN AMER.E.P.CLAV. (ex Bridas) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,025
PAMPA DEL CASTILLO (SIPETROL) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,025
VALLE HERMOSO 1,000 1,000 1,000 1,000 1,025
CERRO NEGRO 1,100 1,100 1,040 1,045 1,025
ALUAR 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Y.P.F. LOS PERALES 1,000 1,000 1,000 1,000 1,025
Y.P.F. LAS HERAS 1,035 1,035 1,050 1,045 1,025
TECPETROL 1,000 1,000 1,000 1,000 1,025
CAPSA (ET DIADEMA) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,025
MINERA SIERRA GRANDE (EX HIPARSA) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,025
PETROQUIMICA (CR-33kV) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,025
PETROQUIMICA PCR (PTI) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,025
MINERA SAN JOSE (ETSJ) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,025
MINERA OPSA (ET OP) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,025

TASAS DE CRECIMIENTO Y DEMANDAS - MEMSP
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DATOS DE DEMANDAS - SIP
Tabla 2

CURVAS TIPICAS PARA DIAS HABIL-SABADO-DOMINGO (1)

PERIODO :   AÑO 2020 UNIDAD : MW

MES TDIA H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

(2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)

ENE H 446,2 416,7 402,2 374,9 378,4 327,3 339,3 378,3 415,3 468,0 482,3 481,3 470,1 461,0 460,8 454,9 459,4 441,9 440,2 462,0 470,9 515,4 489,5 712,7
ENE S 368,8 353,0 354,1 342,4 335,6 313,0 318,3 333,1 352,9 395,9 408,3 411,3 404,5 410,1 404,5 415,4 433,8 396,9 402,7 397,9 408,5 439,5 444,2 435,0
ENE D 527,8 497,1 487,8 472,6 452,4 414,3 423,3 428,3 421,7 436,0 443,8 454,2 456,1 464,2 467,2 473,3 471,7 452,6 451,9 451,5 474,9 526,3 537,1 543,2
FEB H 439,8 412,2 407,7 400,2 387,7 396,0 374,8 392,2 420,7 446,5 471,9 481,6 486,2 491,2 497,2 500,5 515,4 516,1 513,9 514,3 528,8 551,0 533,2 507,1
FEB S 409,3 399,0 382,9 373,0 361,6 369,6 342,5 356,4 379,2 400,5 413,5 434,6 444,9 449,9 466,9 468,7 469,7 467,8 466,6 463,4 485,8 503,5 477,8 454,7
FEB D 500,0 480,5 455,5 446,8 441,9 436,3 423,6 409,7 426,2 463,9 505,9 533,8 585,4 556,2 555,2 554,3 605,3 613,5 612,0 541,2 604,0 590,6 579,0 575,6
MAR H 396,3 381,4 364,8 358,5 352,6 350,5 356,5 361,5 331,6 343,7 372,7 390,7 386,3 392,5 397,9 403,4 405,7 410,9 471,0 479,7 480,4 477,3 459,3 433,2
MAR S 432,9 408,2 400,9 391,8 374,6 375,3 387,9 369,5 381,6 373,3 402,8 417,9 415,9 426,8 452,7 458,2 447,9 454,9 457,3 451,1 444,8 440,4 413,5 396,4
MAR D 376,8 368,3 353,8 342,9 344,4 338,1 336,2 307,6 318,7 327,2 341,1 339,6 345,0 343,6 344,2 343,4 340,4 350,9 359,6 411,1 433,6 429,6 417,0 392,9
ABR H 315,9 306,2 288,7 286,0 280,5 283,8 306,3 310,0 360,5 602,7 840,4 837,1 829,8 825,0 813,0 824,5 797,0 634,5 507,2 511,1 466,2 360,6 365,0 330,1
ABR S 556,6 537,5 526,5 524,9 527,7 519,8 528,4 522,0 509,5 528,8 532,2 540,9 532,7 530,4 524,7 536,7 547,3 544,5 568,8 605,5 599,4 588,9 582,1 556,3
ABR D 598,7 581,2 571,9 566,3 557,8 556,6 558,3 554,4 588,5 588,6 598,0 617,3 612,4 599,3 412,0 405,2 406,0 413,4 445,5 479,6 476,0 469,1 469,7 609,7
MAY H 432,7 422,3 417,1 406,6 411,5 426,2 436,3 474,0 465,4 472,7 453,6 470,9 457,2 464,5 458,9 465,5 480,2 481,4 544,9 528,9 516,2 497,0 521,1 536,8
MAY S 423,3 408,8 393,9 385,6 376,0 380,5 377,6 396,1 376,8 388,5 373,8 387,3 399,2 373,0 391,1 384,1 403,3 396,7 449,9 445,6 438,5 434,7 420,2 410,5
MAY D 532,9 513,7 489,1 481,8 473,8 470,3 473,4 482,0 434,7 448,8 488,3 513,9 507,7 517,0 523,0 529,7 531,4 541,6 623,5 631,5 634,9 632,6 610,4 577,3
JUN H 511,9 504,5 454,5 471,7 470,4 480,0 478,1 700,5 688,4 604,8 572,0 499,0 508,8 510,1 510,1 517,3 513,7 525,7 592,5 597,4 578,1 573,3 557,6 537,8
JUN S 475,7 464,6 456,0 433,6 446,6 457,0 428,4 455,2 450,6 443,0 473,1 463,0 472,3 477,7 474,5 466,2 490,8 500,4 532,0 546,8 545,9 537,2 514,8 488,1
JUN D 517,1 501,4 482,6 477,5 462,5 464,6 465,1 469,1 461,0 456,1 480,7 507,2 512,3 516,3 515,5 503,1 504,2 536,5 595,7 603,0 612,4 593,6 583,1 555,1
JUL H 785,7 751,3 737,0 718,8 716,1 739,3 748,5 793,0 830,0 827,1 837,3 846,7 839,4 828,1 829,4 801,0 800,1 851,5 902,3 891,7 880,4 852,8 828,1 785,7
JUL S 730,1 710,1 692,2 682,8 677,7 686,1 684,0 711,8 693,8 700,4 718,3 719,5 710,7 700,8 698,9 701,0 703,0 720,8 786,7 796,5 795,7 779,1 771,4 693,7
JUL D 680,0 667,4 646,7 642,9 635,4 628,4 616,1 629,9 593,2 605,7 626,3 601,0 653,3 656,7 653,8 653,3 651,3 646,4 665,0 727,8 729,7 713,1 707,3 685,5
AGO H 511,0 474,5 469,7 442,1 451,3 440,8 427,7 428,3 474,9 539,0 555,7 560,9 559,7 564,3 586,8 553,0 581,2 551,1 557,5 601,5 622,4 610,7 594,8 574,7
AGO S 616,5 594,8 598,9 592,0 570,5 585,7 549,7 580,0 601,4 634,1 637,2 651,8 643,9 644,6 647,0 644,1 645,4 662,4 647,4 656,5 709,9 700,4 701,4 632,9
AGO D 495,7 461,5 464,4 458,7 426,5 458,5 408,3 424,8 442,6 460,2 478,8 464,4 486,4 473,8 457,1 445,8 445,5 460,2 495,6 525,5 554,4 559,0 543,7 533,8
SET H 730,3 719,0 690,9 684,5 680,8 708,4 796,6 715,5 749,9 777,5 827,2 850,6 843,1 840,0 859,8 856,4 852,4 862,4 888,1 947,6 944,4 923,5 882,8 799,4
SET S 736,5 708,8 682,8 673,0 669,2 672,1 672,3 646,7 680,7 745,6 767,3 770,0 736,6 722,5 717,0 719,2 719,4 725,6 760,4 818,0 796,7 781,4 787,4 761,2
SET D 730,4 704,0 702,2 679,6 666,4 664,5 643,8 608,0 626,8 668,3 687,1 698,4 698,4 707,8 692,7 702,2 711,6 707,8 741,7 798,2 813,3 813,3 807,6 775,6
OCT H 585,1 543,7 536,7 508,0 518,0 505,8 484,2 488,3 539,5 612,7 631,7 638,7 636,7 641,9 667,4 629,1 660,0 628,4 629,9 678,3 710,7 698,9 680,9 659,1
OCT S 700,8 676,7 682,1 675,1 649,2 666,3 622,1 656,0 684,5 722,1 725,8 742,3 733,4 734,6 735,5 733,8 732,8 751,3 727,9 740,6 808,0 798,0 798,6 716,4
OCT D 625,2 581,8 585,4 578,9 537,8 578,4 511,4 535,7 558,8 580,4 604,2 586,0 614,4 906,4 903,9 901,5 922,7 892,8 899,4 974,5 967,1 976,8 883,5 666,3
NOV H 696,3 653,3 658,5 637,4 631,0 594,8 621,6 659,2 699,1 720,2 749,6 768,6 777,8 758,8 755,2 787,2 781,8 781,6 759,5 821,3 854,1 879,9 828,3 771,2
NOV S 681,1 663,7 637,9 630,6 611,0 585,6 589,3 619,0 631,5 669,0 693,4 723,4 739,8 734,4 722,3 725,5 729,3 738,2 736,0 746,9 777,9 803,1 776,6 757,4
NOV D 501,2 480,3 466,3 459,3 451,0 416,8 405,9 432,0 434,6 466,6 479,2 503,2 519,1 513,4 516,1 520,1 504,6 500,0 497,2 499,7 531,7 590,4 571,4 555,9
DIC H 462,3 459,1 444,6 434,1 417,3 395,5 408,6 439,5 456,9 471,8 478,8 486,6 482,8 479,5 470,1 476,4 491,1 506,6 493,7 497,2 506,9 548,8 525,2 494,8
DIC S 417,0 412,7 382,9 375,5 356,2 323,3 320,8 324,5 328,0 341,2 355,1 366,8 381,8 385,6 384,8 373,9 374,5 380,4 390,6 391,5 403,7 447,7 444,3 435,2
DIC D 506,4 492,0 478,3 463,2 441,2 417,8 412,1 438,2 434,5 458,5 473,2 491,3 495,7 499,3 535,7 535,0 555,1 559,2 571,8 559,7 552,2 604,1 583,6 576,9

(1) Presentar para el primer año del período y para años subsiguientes  solo si se modifica su forma.

(2) Tipo de día: Hábil (H), Sábado (S), Domingo (D)

(3) Hora del día
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DATOS DE DEMANDAS 132kV
Tabla 2a

CURVAS TIPICAS PARA DIAS HABIL-SABADO-DOMINGO (1)

PERIODO :   AÑO 2020 UNIDAD : MW

MES TDIA H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

(2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)

ENE H 400,3 376,0 365,4 351,7 353,3 326,0 322,9 330,5 362,4 415,4 433,6 435,1 435,1 433,6 421,5 418,5 418,5 423,0 385,1 389,6 421,5 438,2 491,2 445,7
ENE S 392,5 375,4 366,9 359,8 352,7 337,0 320,0 327,1 344,1 352,7 365,5 365,5 368,3 364,0 358,4 356,9 359,8 362,6 369,7 372,6 388,2 436,6 423,8 412,4
ENE D 405,7 389,1 373,9 361,6 349,4 312,8 314,3 314,3 322,0 326,6 340,3 354,0 360,1 354,0 358,6 357,1 364,7 351,0 355,5 363,2 381,5 436,4 431,8 419,6
FEB H 423,0 398,7 388,1 382,1 382,1 385,1 368,4 360,8 382,1 400,3 403,3 420,0 420,0 424,5 416,9 426,0 427,6 423,0 424,5 427,6 489,7 483,6 477,6 445,7
FEB S 392,5 371,2 362,6 365,5 364,0 362,6 335,6 332,8 347,0 355,5 374,0 381,1 382,5 371,2 368,3 365,5 365,5 366,9 375,4 384,0 433,7 438,0 425,2 408,1
FEB D 422,7 396,7 378,4 369,3 370,8 366,2 344,9 334,2 334,2 352,5 364,7 375,4 383,0 383,0 384,5 376,9 380,0 384,5 383,0 395,2 454,7 470,0 457,8 439,5
MAR H 344,9 324,2 328,3 313,1 311,7 313,1 344,9 339,4 365,7 382,3 386,5 385,1 386,5 381,0 378,2 386,5 396,2 382,3 429,4 455,8 441,9 425,3 407,3 378,2
MAR S 339,4 318,7 308,4 308,4 300,7 298,1 291,6 282,6 290,3 316,1 316,1 323,9 314,8 312,3 316,1 320,0 318,7 326,5 330,3 347,1 400,0 388,4 375,5 358,7
MAR D 419,3 412,3 398,2 372,8 374,2 374,2 379,8 364,3 381,2 398,2 427,8 426,4 439,1 417,9 422,2 436,3 412,3 405,2 413,7 470,2 487,1 485,7 465,9 436,3
ABR H 354,6 333,2 337,5 321,9 320,4 321,9 354,6 348,9 376,0 393,1 397,3 395,9 397,3 391,6 388,8 397,3 407,3 393,1 441,5 468,5 454,3 437,2 418,7 388,8
ABR S 367,9 348,5 334,3 327,8 327,8 334,3 334,3 345,9 335,6 347,2 352,4 353,7 348,5 335,6 344,6 331,7 351,1 361,5 412,0 417,2 413,3 404,2 402,9 383,5
ABR D 423,9 406,1 396,4 381,8 381,8 380,2 375,3 344,6 347,8 360,8 370,5 373,7 378,6 373,7 380,2 375,3 372,1 383,4 399,6 472,4 478,9 472,4 456,2 440,0
MAY H 377,4 361,2 353,0 354,4 350,3 357,1 370,7 391,0 391,0 399,2 400,5 401,9 395,1 392,4 391,0 392,4 399,2 419,5 458,9 469,8 452,1 444,0 429,0 415,5
MAY S 386,6 366,2 351,2 344,4 344,4 351,2 351,2 363,4 352,5 364,8 370,2 371,6 366,2 352,5 362,1 348,5 368,9 379,8 432,8 438,3 434,2 424,7 423,3 402,9
MAY D 448,5 429,2 414,8 405,2 402,0 398,8 398,8 406,8 381,2 384,4 397,2 408,4 406,8 408,4 397,2 402,0 403,6 411,6 482,1 485,3 488,5 482,1 474,1 453,3
JUN H 382,4 367,3 359,1 359,1 349,6 361,9 386,5 409,7 408,3 424,7 426,1 432,9 417,9 417,9 408,3 393,3 396,0 445,2 479,3 485,0 474,1 464,3 446,5 427,4
JUN S 369,6 356,8 345,2 345,2 345,2 343,9 341,4 347,8 367,0 363,2 377,3 363,2 361,9 358,1 360,6 360,6 359,3 396,6 422,2 427,4 429,9 417,1 408,1 392,7
JUN D 483,7 460,8 446,1 436,3 431,4 426,5 431,4 431,4 429,7 433,0 429,7 431,4 441,2 429,7 423,2 429,7 428,1 457,5 514,7 521,2 526,1 519,6 508,2 493,5
JUL H 404,2 348,1 351,0 356,7 368,2 376,9 399,9 424,3 427,2 427,2 427,2 421,4 421,4 414,3 382,6 398,4 412,8 434,4 491,9 496,2 497,7 486,2 463,2 453,1
JUL S 406,8 391,5 381,8 373,4 366,5 367,9 372,0 384,5 383,2 391,5 391,5 390,1 385,9 384,5 380,4 376,2 380,4 399,8 448,4 449,8 454,0 442,8 427,6 412,3
JUL D 351,6 339,0 326,5 318,9 313,9 311,4 310,1 312,7 264,9 267,5 288,8 307,6 307,6 303,9 302,6 298,8 303,9 315,2 367,9 375,4 379,2 375,4 364,1 352,8
AGO H 355,8 334,4 338,7 323,0 321,5 323,0 355,8 350,1 377,3 394,4 398,7 397,3 398,7 393,0 390,1 398,7 408,7 394,4 443,0 470,2 455,9 438,7 420,2 390,1
AGO S 402,1 380,8 365,3 358,2 358,2 365,3 365,3 378,0 366,7 379,4 385,1 386,5 380,8 366,7 376,6 362,4 383,7 395,0 450,2 455,9 451,6 441,7 440,3 419,1
AGO D 436,6 418,3 408,3 393,3 393,3 391,6 386,6 354,9 358,3 371,6 381,6 384,9 389,9 384,9 391,6 386,6 383,3 394,9 411,6 486,6 493,2 486,6 469,9 453,2
SET H 310,2 289,5 297,8 293,7 293,7 292,3 317,1 310,2 325,4 333,6 341,9 347,4 337,8 330,9 337,8 339,2 357,1 361,2 398,4 428,8 431,5 419,1 399,8 380,5
SET S 363,0 347,8 342,3 324,4 311,9 318,8 320,2 307,8 320,2 357,5 367,2 363,0 334,0 310,6 307,8 310,6 302,3 309,2 365,8 398,9 392,0 371,3 367,2 350,6
SET D 438,0 420,8 419,6 404,8 396,2 394,9 381,4 358,0 370,3 397,4 409,7 417,1 417,1 423,2 413,4 419,6 425,7 423,2 445,4 482,3 492,1 492,1 488,5 467,5
OCT H 425,1 401,7 395,4 397,0 392,3 392,3 379,8 398,6 415,8 437,6 442,3 448,6 445,5 439,2 436,1 445,5 448,6 451,7 462,7 481,4 528,3 520,5 500,2 475,2
OCT S 433,9 415,3 404,4 402,8 391,9 398,2 371,7 381,0 401,3 418,4 426,2 427,7 421,5 409,0 405,9 402,8 405,9 412,2 421,5 446,4 494,6 491,5 485,3 427,7
OCT D 368,1 368,1 358,7 349,2 347,7 346,1 319,3 311,5 317,8 325,6 336,7 339,8 347,7 344,5 339,8 335,1 328,8 333,5 298,9 289,5 319,3 371,3 372,8 354,0
NOV H 379,8 348,0 349,5 340,8 342,2 322,0 335,0 353,8 376,9 385,6 394,2 400,0 405,8 400,0 398,5 402,9 400,0 408,7 414,4 420,2 450,5 467,9 453,4 426,0
NOV S 347,4 330,4 320,0 314,8 312,2 295,2 288,6 293,9 310,9 333,1 335,7 342,2 335,7 331,7 317,4 326,5 330,4 335,7 340,9 348,7 398,4 395,7 381,4 363,1
NOV D 428,2 405,9 391,6 383,6 375,7 356,6 324,7 337,5 350,2 359,8 374,1 378,9 388,4 382,0 383,6 386,8 391,6 383,6 391,6 402,7 469,6 476,0 471,2 442,5
DIC H 404,9 395,4 384,3 379,6 379,6 351,1 359,0 378,0 395,4 411,2 414,4 425,5 420,7 420,7 416,0 423,9 436,5 434,9 428,6 430,2 460,2 488,7 476,1 450,8
DIC S 394,6 391,6 372,3 357,5 344,2 302,6 296,7 293,7 299,7 311,5 321,9 329,3 329,3 327,8 329,3 330,8 326,4 335,3 338,2 357,5 412,4 413,9 409,4 408,0
DIC D 311,4 298,3 290,0 280,5 274,6 250,8 246,0 254,4 254,4 265,1 272,2 285,3 290,0 288,8 291,2 286,4 287,6 290,0 291,2 293,6 301,9 349,4 345,9 334,0

(1) Presentar para el primer año del período y para años subsiguientes  solo si se modifica su forma.

(2) Tipo de día: Hábil (H), Sábado (S), Domingo (D)

(3) Hora del día

d.1 - 8/16
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Tensión P Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q

[kV] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr]

Pico Truncado II 472 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Puerto Deseado 580 13,2 7,07 3,42 6,16 2,98 4,24 2,05 6,12 2,96 4,79 2,32 2,96 1,43 7,35 3,56 6,41 3,10 4,41 2,14

Petroquímica 467 132 9,30 3,06 6,10 2,00 2,50 0,82 9,30 3,06 6,10 2,00 2,50 0,82 9,30 3,06 6,10 2,00 2,50 0,82

Pico Truncado I 496 66 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pico Truncado I 609 13,2 8,89 3,92 6,46 2,85 5,56 3,88 8,16 3,60 4,90 2,16 3,57 2,49 9,24 3,74 6,72 2,25 5,78 2,59

Pico Truncado I 463 35 11,50 10,05 0,00 0,00 0,00 0,00 12,60 9,66 0,00 0,00 0,00 0,00 11,50 10,05 0,0 0,00 0,0 0,00

Caleta Olivia 458 66 19,09 7,24 14,85 5,63 11,41 3,87 16,01 6,07 13,97 5,30 8,16 2,77 19,85 7,53 15,44 5,86 11,87 4,03

Los Perales 446 132 23,00 6,25 23,00 6,25 23,00 6,25 22,00 5,98 22,00 5,98 22,00 5,98 23,00 6,25 23,00 6,25 23,00 6,25

Las Heras 448 132 42,62 24,50 42,62 24,50 40,00 22,99 40,39 23,22 35,70 20,52 30,60 17,59 44,54 25,60 44,54 25,60 41,80 24,02

San José 441 132 9,00 4,61 9,00 4,61 2,90 1,49 7,20 3,69 7,20 3,69 2,90 1,49 9,00 4,61 9,00 4,61 2,90 1,49

Oro Plata 457 132 11,70 4,48 11,70 4,48 11,00 4,21 11,00 4,21 11,00 4,21 11,00 4,21 11,70 4,44 11,70 4,44 11,00 4,17

Perito Moreno 554 33 - - - - - - 8,10 2,67 5,86 1,92 3,61 1,19 8,92 2,93 6,11 2,01 3,31 1,09

Comodoro AU 410 66 1,20 0,69 1,20 0,69 1,20 0,68 1,20 0,69 1,20 0,69 1,20 0,68 1,20 0,69 1,20 0,69 1,20 0,68

Comodoro EA 409 10,4 17,72 6,16 15,49 5,57 10,90 4,35 15,10 5,23 13,26 4,78 9,02 6,72 18,19 6,30 15,87 5,68 11,29 4,49

Comodoro AU 420 33 26,51 12,92 18,24 9,13 14,46 6,06 22,50 9,97 18,48 8,45 11,49 4,90 27,23 13,19 18,71 9,30 14,87 6,20

Comodoro AU 422 13,2 18,69 5,01 9,19 2,26 9,90 2,67 12,55 3,45 9,89 2,72 7,65 2,06 19,43 5,21 9,56 2,35 10,29 2,78

Barrio San Martín 454 33 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00

Barrio San Martín 452 13,2 34,25 9,45 29,66 8,18 17,35 4,79 26,24 7,24 22,24 6,13 12,53 3,46 35,62 9,82 30,85 8,51 18,04 4,98

Abásolo 507 33 20,00 9,75 13,76 6,89 10,91 4,58 16,97 7,52 13,94 6,37 8,67 3,70 20,54 9,95 14,11 7,02 11,22 4,68

Abásolo 543 13,2 4,23 1,17 3,67 1,01 2,14 0,59 3,24 0,89 2,75 0,76 1,55 0,43 4,40 1,21 3,81 1,05 2,23 0,62

Pampa del Castillo 444 132 9,00 2,03 9,00 2,03 9,00 2,03 8,60 1,94 8,60 1,94 8,60 1,94 9,00 2,03 9,00 2,03 9,00 2,03

Diadema 451 33 2,00 0,20 1,50 0,15 0,70 0,07 2,00 0,20 1,50 0,15 0,70 0,07 2,00 0,20 1,50 0,15 0,70 0,07

Nueva Escalante (YPF) 429 35 34,00 20,60 34,00 20,60 34,00 20,60 34,00 20,60 34,00 20,60 34,00 20,60 34,00 20,60 34,00 20,60 34,00 20,60

CT MBII (YPF) 426 35 19,80 11,80 19,80 11,80 19,80 11,80 19,80 11,80 19,80 11,80 19,80 11,80 19,80 11,80 19,80 11,80 19,80 11,80

Valle Hermoso 440 132 6,30 3,64 5,50 3,18 4,50 2,60 7,50 4,33 6,40 3,70 5,40 3,12 6,30 3,64 5,50 3,18 4,50 2,60

Cerro Negro 442 132 8,28 5,41 6,16 4,02 5,05 3,30 8,77 5,73 8,06 5,26 6,12 3,99 8,63 5,63 6,45 4,21 5,30 3,46

Florentino Ameghino 250 132 0,61 0,26 0,40 0,17 0,30 0,13 0,61 0,26 0,40 0,17 0,51 0,22 0,63 0,27 0,42 0,18 0,31 0,13

Trelew 244 33 31,82 14,43 26,16 12,03 16,11 7,41 33,25 15,26 25,38 11,70 14,25 6,61 33,09 15,01 27,21 12,51 16,75 7,71

Trelew 242 13,2 15,17 7,35 14,54 7,04 6,17 2,99 14,26 6,91 12,46 6,03 4,79 2,32 15,50 7,51 14,81 7,18 6,35 2,85

Rawson 245 33 17,57 3,92 13,13 2,93 8,18 1,83 18,16 4,05 13,06 2,91 6,53 1,46 18,28 4,08 13,66 3,05 8,51 1,90

DGPA 232 33 45,65 16,08 35,86 12,54 23,94 8,85 39,78 13,69 31,78 10,74 15,19 5,61 47,48 16,72 37,29 13,04 24,89 9,20

Puerto Madryn Sur 236 33 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gan Gan 573 33 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Paso de Indios 575 33 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sierra Grande 360 6,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sierra Grande 361 13,2 2,63 1,04 1,92 0,76 1,31 0,52 2,96 1,17 1,82 0,72 1,11 0,44 2,72 1,07 1,99 0,78 1,36 0,54

Punta Colorada 354 33 0,61 0,22 0,50 0,17 0,40 0,13 0,81 0,30 0,81 0,30 0,51 0,17 0,62 0,22 0,52 0,18 0,41 0,13

San Antonio Oeste 350 33 9,90 3,25 7,68 2,52 4,65 1,53 12,48 4,10 12,67 4,16 6,13 2,02 10,29 3,38 7,98 2,62 4,83 1,59

San Antonio Este 352 33 2,63 0,53 2,12 0,43 1,82 0,37 3,86 0,78 3,99 0,81 1,40 0,29 2,73 0,55 2,21 0,45 1,89 0,38

Viedma 332 13,2 20,20 6,64 16,97 5,58 9,49 4,60 22,91 7,53 24,09 7,92 9,59 4,64 21,01 6,90 17,65 5,80 9,87 4,78

ALUAR (2) - 132/33 360,0 210,0 360,0 210,0 360,0 210,0 360,0 210,0 360,0 210,0 360,0 210,0 360,0 210,0 360,0 210,0 360,0 210,0

Esquel 520 33 14,0 4,19 10,86 3,25 7,7 2,31 15,2 4,55 10,5 3,13 6,1 1,81 14,6 4,36 11,29 3,38 8,02 2,40

El Coihue 522 33 13,4 8,3 10,56 6,5 5,8 3,6 13,0 8,0 9,9 6,1 4,8 3,0 13,9 8,6 10,98 6,8 6,02 3,7

Gobernador Costa 576 33 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Río Senguer 577 33 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Río Mayo 569 33 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El Tordillo 445 132 6,1 1,80 6,10 1,80 6,1 1,80 6,1 1,80 1,5 0,48 1,5 0,48 6,1 1,80 6,10 1,80 6,10 1,80

Río Gallegos 547 33 41,6 8,0 33,53 6,4 22,4 1,5 31,6 6,1 24,5 4,7 16,9 1,1 43,1 8,3 34,7 6,7 23,2 1,5

Río Turbio 556 33 10,6 4,5 5,56 2,4 6,7 2,8 7,5 3,2 6,2 2,7 4,5 1,9 11,0 4,7 5,8 2,5 6,9 3,0

Río Santa Cruz 315 132 6,1 2,0 4,85 1,6 2,8 0,9 5,4 1,8 4,8 1,6 2,7 0,9 6,3 2,1 5,0 1,6 2,9 1,0

El Calafate 668 33 5,9 1,9 4,7 1,7 3,8 1,4 5,3 1,7 3,8 1,4 2,9 1,0 6,1 2,0 4,9 1,8 4,0 1,4

El Calafate 669 13,2 5,9 1,9 4,7 1,7 3,8 1,4 5,3 1,7 3,8 1,4 2,9 1,0 6,1 2,0 4,9 1,8 4,0 1,4

957,4 850,3 735,1 920,9 826,0 679,3 983,2 869,8 748,4

(1) Todas las estaciones modeladas para estudios. Contienen las demandas propias de la barra y las inyecciones equivalentes de redes no representadas.

Para determinar las demandas de Q deben suponerse desconectados los capacitores shunt.

(2) Demanda aproximada de Aluar del Sistema de 330 kV cuando el PE Aluar se encuentra sin generación.

TOTAL [MW]

Valle

Invierno '21 Verano '21/22 Invierno '22

Resto Valle Pico Resto Pico Valle Pico
Escenario

Nº Barra 

PSS/E

Estación 

Transformadora (1)

Resto 

DATOS DE DEMANDAS DE POTENCIA ACTIVA Y REACTIVA POR BARRA MODELADA EN PSS/E

d.1 - 13/16 



Tensión P Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q

[kV] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr]

Pico Truncado II 472 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Puerto Deseado 580 13,2 6,30 3,05 4,94 2,39 3,05 1,48 7,65 3,70 6,66 3,23 4,59 2,22 6,55 3,17 5,13 1,69 3,17 1,04

Petroquímica 467 132 9,30 3,06 6,10 2,00 2,50 0,82 9,30 3,06 6,10 2,00 2,50 0,82 9,30 3,06 6,10 2,00 2,50 0,82

Pico Truncado I 496 66 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pico Truncado I 609 13,2 8,49 3,74 5,09 2,25 3,71 2,59 9,66 4,26 7,03 3,10 6,04 4,21 8,87 3,91 5,32 2,35 3,88 2,71

Pico Truncado I 463 35 12,60 9,66 0,00 0,00 0,00 0,00 11,50 4,12 0,00 0,00 0,00 0,00 12,60 4,38 0,0 0,00 0,0 0,00

Caleta Olivia 458 66 16,65 6,32 14,53 5,51 8,49 2,88 20,75 7,87 16,14 6,12 12,40 4,21 17,40 6,60 15,19 5,76 8,87 3,01

Los Perales 446 132 22,00 5,98 22,00 5,98 22,00 5,98 23,00 6,25 23,00 6,25 23,00 6,25 22,00 5,98 22,00 5,98 22,00 5,98

Las Heras 448 132 42,21 24,26 37,31 21,44 31,98 18,38 46,54 26,75 46,54 26,75 43,68 25,10 44,11 25,35 38,99 22,41 33,42 19,21

San José 441 132 7,20 3,69 7,20 3,69 2,90 1,49 9,00 4,61 9,00 4,61 2,90 1,49 7,20 3,11 7,20 3,11 2,90 1,19

Oro Plata 457 132 11,00 4,17 11,00 4,17 11,00 4,17 11,70 4,44 11,70 4,44 11,00 4,17 11,00 4,17 11,00 4,17 11,00 4,17

Perito Moreno 554 33 8,38 2,76 6,06 1,99 3,73 1,23 9,54 3,13 6,54 2,15 3,54 1,16 8,67 2,86 6,27 2,06 3,86 1,27

Comodoro AU 410 66 1,20 0,69 1,20 0,69 1,20 0,68 1,20 0,69 1,20 0,69 1,20 0,68 1,20 0,69 1,20 0,69 1,20 0,68

Comodoro EA 409 10,4 15,50 5,34 13,58 4,88 9,27 6,81 18,74 6,46 16,31 5,81 11,76 4,66 15,96 5,48 13,96 4,44 9,56 3,03

Comodoro AU 420 33 23,16 10,21 18,98 8,63 11,78 5,00 28,08 13,51 19,25 9,51 15,34 6,36 23,93 10,50 19,56 8,85 12,13 5,12

Comodoro AU 422 13,2 13,05 3,59 10,29 2,83 7,96 2,14 20,31 4,85 9,99 2,43 10,76 2,92 13,63 3,28 10,75 2,59 8,31 2,25

Barrio San Martín 454 33 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00

Barrio San Martín 452 13,2 27,28 7,53 23,13 6,38 13,03 3,59 37,22 10,27 32,24 8,89 18,85 5,20 28,51 7,86 24,17 6,67 13,62 3,76

Abásolo 507 33 17,47 7,70 14,32 6,51 8,89 3,77 21,18 10,19 14,52 7,17 11,57 4,80 18,05 7,92 14,76 6,68 9,15 3,86

Abásolo 543 13,2 3,37 0,93 2,86 0,79 1,61 0,44 4,60 1,27 3,98 1,10 2,33 0,64 3,52 0,97 2,99 0,82 1,68 0,46

Pampa del Castillo 444 132 8,60 1,94 8,60 1,94 8,60 1,94 9,00 2,03 9,00 2,03 9,00 2,03 8,60 1,94 8,60 1,94 8,60 1,94

Diadema 451 33 2,00 0,20 1,50 0,15 0,70 0,07 2,00 0,20 1,50 0,15 0,70 0,07 2,00 0,20 1,50 0,15 0,70 0,07

Nueva Escalante (YPF) 429 35 34,00 20,60 34,00 20,60 34,00 20,60 34,00 20,60 34,00 20,60 34,00 20,60 34,00 20,60 34,00 20,60 34,00 20,60

CT MBII (YPF) 426 35 19,80 11,80 19,80 11,80 19,80 11,80 19,80 11,80 19,80 11,80 19,80 11,80 19,80 11,80 19,80 11,80 19,80 11,80

Valle Hermoso 440 132 7,50 4,33 6,40 3,70 5,40 3,12 6,30 3,64 5,50 3,18 4,50 2,60 7,50 4,33 6,40 3,70 5,40 3,12

Cerro Negro 442 132 9,15 5,97 8,42 5,50 6,34 4,14 8,99 5,87 6,56 4,28 5,43 3,55 9,43 6,16 8,61 5,62 6,46 4,21

Florentino Ameghino 250 132 0,63 0,27 0,42 0,18 0,52 0,22 0,65 0,21 0,43 0,14 0,32 0,11 0,65 0,21 0,43 0,14 0,54 0,18

Trelew 244 33 34,58 15,88 26,39 12,17 14,82 6,88 34,58 14,87 28,43 12,39 17,51 7,64 36,14 15,84 27,58 12,22 15,49 6,85

Trelew 242 13,2 14,59 7,07 12,73 6,16 4,94 2,21 15,88 7,01 15,13 6,80 6,56 2,17 14,98 6,56 13,04 5,81 5,12 1,63

Rawson 245 33 18,88 4,21 13,58 3,03 6,79 1,51 19,10 4,26 14,27 3,18 8,89 1,98 19,73 4,40 14,19 3,17 7,09 1,58

DGPA 232 33 41,37 14,24 33,05 11,17 15,80 5,84 49,61 17,47 38,97 13,63 26,01 9,61 43,23 14,88 34,54 11,67 16,51 6,10

Puerto Madryn Sur 236 33 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gan Gan 573 33 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Paso de Indios 575 33 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sierra Grande 360 6,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sierra Grande 361 13,2 3,06 1,21 1,88 0,74 1,15 0,45 2,83 0,00 2,07 0,00 1,41 0,00 3,18 0,00 1,95 0,00 1,20 0,00

Punta Colorada 354 33 0,84 0,31 0,84 0,31 0,52 0,18 0,64 0,23 0,53 0,14 0,43 0,11 0,87 0,33 0,87 0,25 0,54 0,14

San Antonio Oeste 350 33 12,98 4,27 13,18 4,33 6,38 2,10 10,76 3,54 8,34 2,74 5,05 1,66 13,57 4,46 13,77 4,53 6,66 2,19

San Antonio Este 352 33 4,01 0,81 4,15 0,84 1,46 0,30 2,85 0,58 2,31 0,47 1,98 0,40 4,19 0,85 4,34 0,88 1,53 0,31

Viedma 332 13,2 23,83 7,83 25,05 8,23 9,97 4,83 21,95 7,22 18,44 6,06 10,32 5,00 24,90 8,18 26,18 8,60 10,42 5,05

ALUAR (2) - 132/33 360,0 210,0 360,0 210,0 360,0 210,0 360,0 210,0 360,0 210,0 360,0 210,0 360,0 210,0 360,0 210,0 360,0 210,0

Esquel 520 33 15,8 4,73 10,88 3,26 6,3 1,89 15,2 4,56 11,8 3,53 8,4 2,51 16,5 4,94 11,37 3,40 6,58 1,97

El Coihue 522 33 13,5 8,4 10,26 6,4 5,0 3,1 14,6 9,0 11,5 7,1 6,3 3,9 14,1 8,7 10,73 6,6 5,24 3,2

Gobernador Costa 576 33 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Río Senguer 577 33 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Río Mayo 569 33 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El Tordillo 445 132 6,1 1,80 1,50 0,48 1,5 0,48 6,1 1,80 6,1 1,80 6,1 1,80 6,1 1,80 1,50 0,48 1,50 0,48

Río Gallegos 547 33 32,7 6,3 25,34 4,9 17,5 1,2 44,8 8,6 36,1 6,9 24,1 1,6 34,0 6,5 26,4 5,1 18,2 1,2

Río Turbio 556 33 7,8 3,3 6,47 2,8 4,7 2,0 11,5 4,9 6,0 2,6 7,2 3,1 8,2 3,5 6,8 2,9 4,9 2,1

Río Santa Cruz 315 132 5,6 1,8 4,96 1,6 2,8 0,9 6,5 2,1 5,2 1,7 3,0 1,0 5,8 1,9 5,2 1,7 2,9 1,0

El Calafate 668 33 5,5 1,8 3,9 1,4 3,0 1,1 6,3 2,1 5,1 1,9 4,1 1,5 5,7 1,9 4,1 1,5 3,1 1,1

El Calafate 669 13,2 5,5 1,8 3,9 1,4 3,0 1,1 6,3 2,1 5,1 1,9 4,1 1,5 5,7 1,9 4,1 1,5 3,1 1,1

936,5 838,9 687,1 1003,2 885,4 759,8 954,5 853,4 695,8

(1) Todas las estaciones modeladas para estudios. Contienen las demandas propias de la barra y las inyecciones equivalentes de redes no representadas.

Para determinar las demandas de Q deben suponerse desconectados los capacitores shunt.

(2) Demanda aproximada de Aluar del Sistema de 330 kV cuando el PE Aluar se encuentra sin generación.

Pico Resto Valle

Verano '23/24

Resto Valle Pico Resto Valle

TOTAL [MW]

DATOS DE DEMANDAS DE POTENCIA ACTIVA Y REACTIVA POR BARRA MODELADA EN PSS/E

Nº Barra 

PSS/E

Estación 

Transformadora (1)

Escenario
Verano '22/23 Invierno '23

Pico

d.1 - 14/16 



Tensión P Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q

[kV] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr]

Pico Truncado II 472 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Puerto Deseado 580 13,2 7,84 3,80 3,25 1,07 8,03 3,89 3,33 1,09 8,23 3,99 3,41 1,12 8,44 4,09 3,50 1,15 8,65 4,19 

Petroquímica 467 132 9,53 3,13 2,56 0,84 9,77 3,21 2,63 0,86 10,02 3,29 2,69 0,88 10,27 3,37 2,76 0,91 10,52 3,46 

Pico Truncado I 496 66 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pico Truncado I 609 13,2 9,90 4,37 3,98 2,78 10,15 4,47 4,08 2,85 10,40 4,59 4,18 2,92 10,66 4,70 4,28 2,99 10,93 4,82 

Pico Truncado I 463 35 11,79 4,22 0,00 0,00 12,08 4,32 0,00 0,00 12,38 4,43 0,00 0,00 12,69 4,54 0,00 0,00 13,01 4,66 

Caleta Olivia 458 66 21,26 6,99 9,09 2,99 21,80 7,16 9,32 3,06 22,34 7,34 9,55 3,14 22,90 7,53 9,79 3,22 23,47 7,71 

Los Perales 446 132 23,58 6,41 22,55 6,13 24,16 6,57 23,11 6,28 24,77 6,73 23,69 6,44 25,39 6,90 24,28 6,60 26,02 7,07 

Las Heras 448 132 45,21 25,99 34,25 19,69 46,34 26,64 35,11 20,18 47,50 27,30 35,99 20,68 48,69 27,98 36,88 21,20 49,91 28,68 

San José 441 132 9,23 3,99 2,97 1,22 9,23 3,99 3,05 1,25 9,46 4,08 3,12 1,28 9,69 4,19 3,20 1,31 9,93 4,29 

Oro Plata 457 132 11,99 4,55 11,28 4,28 11,99 4,55 11,56 4,38 12,29 4,66 11,85 4,49 12,60 4,78 12,14 4,61 12,91 4,90 

Perito Moreno 554 33 9,87 3,24 4,00 1,32 10,12 3,32 4,10 1,35 10,37 3,40 4,20 1,38 10,63 3,49 4,30 1,42 10,90 3,58 

Comodoro AU 410 66 1,23 0,70 1,23 0,70 1,26 0,72 1,26 0,72 1,29 0,74 1,29 0,74 1,32 0,75 1,32 0,75 1,36 0,77 

Comodoro EA 409 10,4 19,21 6,62 9,80 3,10 19,69 6,79 10,05 3,18 20,18 6,95 10,30 3,26 20,69 7,13 10,55 3,34 21,21 7,31 

Comodoro AU 420 33 28,78 13,65 12,43 4,09 29,50 13,99 12,74 4,19 30,24 14,34 13,06 4,29 30,99 14,70 13,39 4,40 31,77 15,06 

Comodoro AU 422 13,2 20,81 5,48 8,52 2,80 21,33 5,62 8,73 2,87 21,87 5,76 8,95 2,94 22,41 5,90 9,18 3,02 22,98 6,05 

Barrio San Martín 454 33 3,08 1,02 3,08 1,02 3,15 1,05 3,15 1,05 3,23 1,08 3,23 1,08 3,31 1,10 3,31 1,10 3,39 1,13 

Barrio San Martín 452 13,2 38,15 10,52 13,96 3,85 39,11 10,79 14,30 3,95 40,08 11,06 14,66 4,04 41,08 11,33 15,03 4,15 42,11 11,62 

Abásolo 507 33 21,71 10,29 1,72 3,08 22,25 10,55 9,61 3,16 22,81 10,82 9,85 3,24 23,38 11,09 10,10 3,32 23,96 11,36 

Abásolo 543 13,2 4,72 1,30 11,10 0,48 4,83 1,33 1,77 0,49 4,95 1,37 1,81 0,50 5,08 1,40 1,86 0,51 5,20 1,44 

Pampa del Castillo 444 132 9,23 2,08 8,82 1,99 9,46 2,13 9,04 2,03 9,69 2,18 9,26 2,09 9,93 2,24 9,49 2,14 10,18 2,29 

Diadema 451 33 2,05 0,21 0,72 0,07 2,10 0,21 0,74 0,07 2,15 0,22 0,75 0,08 2,21 0,22 0,77 0,08 2,26 0,23 

Nueva Escalante (YPF) 429 35 34,00 20,60 34,00 20,60 34,00 20,60 34,00 20,60 34,00 20,60 34,00 20,60 34,00 20,60 34,00 20,60 34,00 20,60

CT MBII (YPF) 426 35 19,80 11,80 19,80 11,80 19,80 11,80 19,80 11,80 19,80 11,80 19,80 11,80 19,80 11,80 19,80 11,80 19,80 11,80

Valle Hermoso 440 132 6,46 3,66 5,54 1,82 6,62 3,75 5,67 1,86 6,78 3,84 5,82 1,91 6,95 3,94 5,96 1,96 7,13 4,04 

Cerro Negro 442 132 9,67 5,48 6,62 3,75 9,91 5,61 6,78 3,84 10,16 5,76 6,95 3,94 10,41 5,90 7,13 4,04 10,67 6,05 

Florentino Ameghino 250 132 0,67 0,22 0,55 0,18 0,68 0,22 0,57 0,19 0,70 0,23 0,58 0,19 0,72 0,24 0,60 0,20 0,73 0,24 

Trelew 244 33 37,04 17,00 15,87 5,00 37,97 17,43 16,27 5,13 38,92 17,87 16,68 5,25 39,89 18,31 17,09 5,39 40,89 18,77 

Trelew 242 13,2 16,28 7,88 5,25 1,73 16,69 8,08 5,38 1,77 17,10 8,28 5,52 1,81 17,53 8,49 5,65 1,86 17,97 8,70 

Rawson 245 33 20,23 4,51 9,11 2,03 20,73 4,63 9,34 2,08 21,25 4,74 9,57 2,14 21,78 4,86 9,81 2,19 22,32 4,98 

DGPA 232 33 44,31 15,25 16,92 5,56 45,42 15,64 17,34 5,70 46,56 16,03 17,78 5,84 23,86 8,21 9,11 2,99 24,46 8,42 

Puerto Madryn Sur 236 33 - - - - - - - - - - - - 23,86 8,21 9,11 2,99 24,46 8,42 

Gan Gan 573 33 - - - - 2,50 0,90 1,10 0,40 2,59 0,93 1,14 0,41 2,68 0,96 1,18 0,43 2,77 1,00 

Paso de Indios 575 33 - - - - - - - - 6,50 2,15 2,90 0,94 6,73 2,23 3,00 0,97 6,96 2,30 

Sierra Grande 360 6,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sierra Grande 361 13,2 3,26 1,29 1,23 0,40 3,35 1,32 1,26 0,41 3,43 1,36 1,29 0,42 3,51 1,39 1,32 0,43 3,60 1,42

Punta Colorada 354 33 0,89 0,34 0,55 0,15 0,91 0,34 0,56 0,15 0,93 0,35 0,58 0,16 0,95 0,36 0,59 0,16 0,97 0,37 

San Antonio Oeste 350 33 15,63 4,92 5,18 1,70 16,02 5,04 5,30 1,74 16,42 5,17 5,44 1,79 16,83 5,30 5,57 1,83 17,25 5,43 

San Antonio Este 352 33 2,58 0,52 2,03 0,41 2,64 0,54 2,08 0,42 2,71 0,55 2,13 0,43 2,78 0,56 2,18 0,44 2,84 0,58 

Viedma 332 13,2 25,52 12,36 10,68 2,68 26,16 12,67 10,95 2,74 26,82 12,99 11,22 2,81 27,49 13,31 11,50 2,88 28,17 13,65 

ALUAR (2) - 132/33 360,0 210,0 360,0 210,0 360,0 210,0 360,0 210,0 360,0 210,0 360,0 210,0 360,0 210,0 360,0 210,0 360,0 210,0

Esquel 520 33 15,60 5,13 6,75 2,22 15,99 5,26 6,92 2,27 16,39 5,39 7,09 2,33 16,80 5,52 7,27 2,39 17,22 5,66

El Coihue 522 33 14,92 9,25 5,37 1,76 15,30 9,48 5,50 1,81 15,68 9,72 5,64 1,85 16,07 9,96 5,78 1,90 16,47 10,21

Gobernador Costa 576 33 - - - - - - - - 7,50 2,50 2,50 0,83 7,84 2,61 2,61 0,84 8,19 2,73

Río Senguer 577 33 - - - - - - - - - - - - 1,35 0,45 0,52 0,17 1,41 0,44

Río Mayo 569 33 - - - - 4,20 1,40 1,40 0,46 4,39 1,46 1,46 0,52 4,59 1,53 1,53 0,55 4,79 1,60

El Tordillo 445 132 6,25 0,89 1,54 0,49 6,41 1,89 1,58 0,50 6,57 1,94 1,62 0,51 6,73 1,99 1,66 0,53 6,90 2,04

Río Gallegos 547 33 45,91 8,83 18,68 1,24 47,06 9,05 19,15 1,27 48,24 9,28 19,63 1,30 49,44 9,51 20,12 1,34 50,68 9,75

Río Turbio 556 33 11,81 5,03 5,00 2,13 12,11 5,16 5,12 2,18 12,41 5,29 5,25 2,24 12,72 5,42 5,38 2,29 13,04 5,56

Río Santa Cruz 315 132 6,69 2,20 2,98 0,98 6,85 2,25 3,06 1,00 7,02 2,31 3,13 1,03 7,20 2,37 3,21 1,06 7,38 2,43

El Calafate 668 33 6,46 2,12 3,18 1,05 6,62 2,18 3,26 1,07 6,79 2,23 3,35 1,10 6,96 2,29 3,43 1,13 7,13 2,34

El Calafate 669 13,2 6,46 2,12 3,18 1,05 6,62 2,18 3,26 1,07 6,79 2,23 3,35 1,10 6,96 2,29 3,43 1,13 7,13 2,34

1019,6 705,3 1040,9 713,3 1070,7 726,3 1088,8 734,7 1106,0

(1) Todas las estaciones modeladas para estudios. Contienen las demandas propias de la barra y las inyecciones equivalentes de redes no representadas.

Para determinar las demandas de Q deben suponerse desconectados los capacitores shunt.

(2) Demanda aproximada de Aluar del Sistema de 330 kV cuando el PE Aluar se encuentra sin generación.

Valle
Escenario

Pico Pico Valle

TOTAL [MW]

DATOS DE DEMANDAS DE POTENCIA ACTIVA Y REACTIVA POR BARRA MODELADA EN PSS/E

Pico Valle Pico Valle Pico

2024 2025 2026 2027 2028

Nº Barra 

PSS/E

Estación 

Transformadora (1)
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Tensión P Q

[kV] [MW] [MVAr]

Pico Truncado II 472 35 0,00 0,00

Puerto Deseado 580 13,2 3,58 1,18

Petroquímica 467 132 2,83 0,93

Pico Truncado I 496 66 - -

Pico Truncado I 609 13,2 4,39 3,06

Pico Truncado I 463 35 0,00 0,00

Caleta Olivia 458 66 10,03 3,30

Los Perales 446 132 24,89 6,76

Las Heras 448 132 37,81 21,73

San José 441 132 3,28 1,35

Oro Plata 457 132 12,45 4,72

Perito Moreno 554 33 4,41 1,45

Comodoro AU 410 66 1,36 0,77

Comodoro EA 409 10,4 10,82 3,43

Comodoro AU 420 33 13,72 4,51

Comodoro AU 422 13,2 9,41 3,09

Barrio San Martín 454 33 3,39 1,13

Barrio San Martín 452 13,2 15,40 4,25

Abásolo 507 33 10,35 3,40

Abásolo 543 13,2 1,90 0,53

Pampa del Castillo 444 132 9,73 2,19

Diadema 451 33 0,79 0,08

Nueva Escalante (YPF) 429 35 34,00 20,60

CT MBII (YPF) 426 35 19,80 11,80

Valle Hermoso 440 132 6,11 2,01

Cerro Negro 442 132 7,31 4,14

Florentino Ameghino 250 132 0,61 0,20

Trelew 244 33 17,52 5,52

Trelew 242 13,2 5,79 1,90

Rawson 245 33 10,06 2,24

DGPA 232 33 9,34 3,07

Puerto Madryn Sur 236 33 9,34 3,07

Gan Gan 573 33 1,22 0,44

Paso de Indios 575 33 3,11 1,01

Sierra Grande 360 6,6 0,00 0,00

Sierra Grande 361 13,2 1,35 0,45

Punta Colorada 354 33 0,60 0,16

San Antonio Oeste 350 33 5,71 1,88

San Antonio Este 352 33 2,24 0,45

Viedma 332 13,2 11,79 2,95

ALUAR (2) - 132/33 360,0 210,0

Esquel 520 33 7,4 2,45

El Coihue 522 33 5,9 1,9

Gobernador Costa 576 33 2,73 0,9

Río Senguer 577 33 0,54 0,2

Río Mayo 569 33 1,60 0,6

El Tordillo 445 132 1,7 0,54

Río Gallegos 547 33 20,6 1,4

Río Turbio 556 33 5,5 2,4

Río Santa Cruz 315 132 3,3 1,1

El Calafate 668 33 3,5 1,2

El Calafate 669 13,2 3,5 1,2

742,9

(1) Todas las estaciones modeladas para estudios. Contienen las demandas propias de la barra y las inyecciones equivalentes de redes no representadas.

Para determinar las demandas de Q deben suponerse desconectados los capacitores shunt.

(2) Demanda aproximada de Aluar del Sistema de 330 kV cuando el PE Aluar se encuentra sin generación.

DATOS DE DEMANDAS DE POTENCIA ACTIVA Y REACTIVA POR BARRA MODELADA EN PSS/E

Valle

2028

TOTAL [MW]

Estación 

Transformadora (1)

Escenario

Nº Barra 

PSS/E
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DATOS DE LINEAS AEREAS
TABLA1: Características Generales

Codigo Terna Tens. Ramal Puesta Long.  Conductores Hilo guardia  Resist. Torres Pot. Imped. Const. Const Vel.
Ident.  E.T. Origen  E.T. Destino nom. (1) Propietario E/S total  terreno Compartida nat. caract. atenuac fase prop

BDE Nombre     Nº  kV Nº   Fecha  km Secc. Tipo Material Nº Secc. Material  ohm x m Material Si/No km MW  ohm neper/km rad/km km/seg
o Nº mm2 x fase mm2 (x E-6) (x E-6) (x E3)

2708 AK-OP AIKE ORO PLATA 1 132 - TRANSPA 2015 58,0 240/40 Al/Ac 1 OPGW/FO24 190 Ac. Gal No - 43,4 411,4 241,78 1094 287

2707 AK-SJ AIKE SAN JOSE 1 132 - TRANSPA 2009 75,0 150/25 Al/Ac 1 50 Ac 190 Ac. Gal No - 43,4 381,1 246,63 1104 284

1164 AU-EA C. RIV. "A1" C. RIV. "A" 1 132 - TRANSPA 1982 0,47 300/50 Al/Ac 1 50 Ac 190 Hº Aº No - 45 393,6 152,67 1082 290

2441 BC-DE BICENTENARIO P. DESEADO 1 132 - SPSE 1990 110,8 185/30 Al/Ac 1 50 Ac 190 Hº Aº No - 47,27 382,5 207,65 1078 291

1808 CA-TO P.del CASTILLO EL TORDILLO 1 132 - TRANSPA 2001 8,9 120/20 Al/Ac 1 95 OPGW 106 Hº Aº No - 44,8 422,8 322,47 1117 281

1391 CA-VH P.del CASTILLO V. HERMOSO 1 132 - TRANSACUE 1999 33,6 240/40 Al/Ac 1 50 Ac 106 Hº Aº No - 46,99 380,7 174,23 1074 293

2158 DA-TE DIADEMA ESCALANTE 1 132 - TRANSACUE 1999 8,0 240/40 Al/Ac 1 50 Ac 128 Hº Aº No - 46,87 381,5 174,51 1088 289

EP-AO PATAGONIA ABASOLO 1 132 - TRANSPA 2020 8,1 150/25 Al/Ac 1 Hº Aº No -

1149 EP-AU PATAGONIA C. RIV. "A1" 1 132 - TRANSPA 1996 6,9 300/50 Al/Ac 1 50 Ac 190 Hº Aº SI 0,62 48,3 366,7 133,32 1061 296

1147 EP-BS PATAGONIA Bº SAN MARTIN 1 132 - TRANSPA 1982 9,4 150/25 Al/Ac 1 50 Ac 190 Hº Aº No - 48,05 381,1 246,63 1104 284

1389 EP-DA PATAGONIA DIADEMA 1 132 - TRANSACUE 1999 15,0 240/40 Al/Ac 1 50 Ac 128 Hº Aº No - 46,87 381,5 174,51 1088 289

1972 ES-EC ESQUEL EL COIHUE 1 132 - TRANSACUE 2007 128,0 150/25 Al/Ac 1 50 Ac 130 Hº Aº No - 48,31 381,1 246,63 1104 284

2152 EZ-CE ESPERANZA EL CALAFATE 1 132 - SPSE 2013 141,5 185/30 Al/Ac 1 OPGW/FO24 Ac. Gal No - 44 405,1 229,54 1094 287

2198 EZ-RG ESPERANZA RIO GALLEGOS 1 220 - TRANSPA 2013 122,4 365/32 Al/Ac 2 50+OPGW Ac. Gal No - 175,1 277,1 72,96 1071 293

2759 EZ-RT ESPERANZA RIO TURBIO 1 220 - TRANSPA 2013 142,0 365/32 Al/Ac 2 50+OPGW Ac. Gal No - 175,1 277,1 72,96 1071 293

2344 FA-GY F. AMEGHINO GARAYALDE 1 132 - TRANSPA 1973 121,2 300/50 Al/Ac 1 50 Ac 190 Hº Aº No - 48,3 366,7 133,32 1061 296

1151 FA-TW F. AMEGHINO TRELEW 1 132 - TRANSPA 1969 112,0 240/40 Al/Ac 1 50 Ac 190 Hº Aº No - 46,49 382,4 159,9 1081 291

1388 FU-ES FUTALEUFU ESQUEL 1 132 - TRANSPA 1999 28,4 185/30 Al/Ac 1 50 Ac 130 Hº Aº No - 47,27 382,5 207,65 1078 291

1160 FU-PM1 FUTALEUFU P. MADRYN 1 330 - TRANSPA 1978 550,0 322/73 Al/Ac 2 (A) Ac 130 Ac. Gal No - 346,78 315,4 73,38 1079 291

1161 FU-PM2 FUTALEUFU P. MADRYN 2 330 - TRANSPA 1978 550,0 322/73 Al/Ac 2 (A) Ac 130 Ac. Gal No - 346,78 315,4 73,38 1079 291

3111 GY-ML GARAYALDE MALASPINA 1 132 - TRANSPA 1973 70,4 300/50 Al/Ac 1 50 Ac 190 Hº Aº No - 48,3 366,7 133,32 1061 296

2911 HE-LH LOS HÉRCULES LAS HERAS 1 132 - TRANSPA 2001 44,5 240/40 Al/Ac 1 50 Ac 190 Ac. Gal No - 45 393,6 152,67 1082 290

2706 LH-AK LAS HERAS AIKE 1 132 - TRANSPA 2009 53,0 150/25 Al/Ac 1 50 Ac 190 Ac. Gal No - 43,4 381,1 246,63 1104 284

1328 LP-LH LAS HERAS LOS PERALES 1 132 - TRANSPA 2001 47,0 150/25 Al/Ac 1 50 Ac 190 Hº Aº No - 45 406,9 264,07 1102 285

3112 ML-EP MALASPINA PATAGONIA 1 132 - TRANSPA 1973 108,0 300/50 Al/Ac 1 50 Ac 190 Hº Aº SI 0,62 48,3 366,7 133,32 1061 296

2440 PE-BC PETROQUIMICA BICENTENARIO 1 132 - SPSE 1990 96,7 185/30 Al/Ac 1 50 Ac 190 Hº Aº No - 47,27 382,5 207,65 1078 291

1162 PM-AP1 P. MADRYN P.ALU. APPA 1 330 - TRANSPA 1978 5,5 322/73 Al/Ac 2 (B) Al/Ac 190 Ac. Gal No - 346,78 315,4 73,38 1079 291

1163 PM-AP2 P. MADRYN P.ALU. APPA 2 330 - TRANSPA 1978 5,5 322/73 Al/Ac 2 (B) Al/Ac 190 Ac. Gal No - 346,78 315,4 73,38 1079 291

2094 PM-AP3 P. MADRYN P.ALU. APPA 3 330 - TRANSPA 2007 4,90 322/73 Al/Ac 2 (B) Al/Ac 190 Ac. Gal No - 46,49 315,4 73,38 1079 291

1153 PM-DG P. MADRYN P.ALU. DGPA 1 132 - TRANSPA 1975 5,7 300/50 Al/Ac 1 50 Ac 190 Hº Aº No - 47,39 372 138,07 1101 285

1154 PM-SG P. MADRYN S. GRANDE 1 132 - TRANSPA 1975 121,5 300/50 Al/Ac 1 50 Ac 300 Hº Aº No - 48,31 366,4 133,5 1062 296

1145 PU-AU P.TRUNCADO I C. RIV. "A1" 1 132 - TRANSPA 1967 138,0 120 Cu 1 50 Ac 190 Ac. Gal No - 41,08 441,8 221,76 1085 290
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DATOS DE LINEAS AEREAS
TABLA1: Características Generales

Codigo Terna Tens. Ramal Puesta Long.  Conductores Hilo guardia  Resist. Torres Pot. Imped. Const. Const Vel.
Ident.  E.T. Origen  E.T. Destino nom. (1) Propietario E/S total  terreno Compartida nat. caract. atenuac fase prop

BDE Nombre     Nº  kV Nº   Fecha  km Secc. Tipo Material Nº Secc. Material  ohm x m Material Si/No km MW  ohm neper/km rad/km km/seg
o Nº mm2 x fase mm2 (x E-6) (x E-6) (x E3)

1144 PU-PD P.TRUNCADO I P.TRUNCADO II 1 132 - TRANSPA 1986 13,4 185/30 Al/Ac 1 50 Ac 190 Hº Aº No - 47,28 382,8 207,67 1065 295

2100 PU-PE P.TRUNCADO I PETROQUIMICA 1 132 - SPSE 1990 1,5 185/30 Al/Ac 1 50 Ac 190 Hº Aº No - 200 382,5 207,65 1078 291

2216 PU-ZN1 P.TRUNCADO I S. CRUZ NOR 1 132 - TRANSPA 2008 2,5 240/40 Al/Ac 1 50 Ac 190 Ac. Gal No - 146 393,6 152,67 1082 290

2174 PU-ZN2 P.TRUNCADO I S. CRUZ NOR 2 132 - TRANSPA 2001 2,5 240/40 Al/Ac 1 50 Ac 190 Ac. Gal No - 146 393,6 152,67 1082 290

2476 PW-RW P.EOLICO RAW. RAWSON 1 132 - TRANSPA 2011 7,2 300/50 Al/Ac 1 OPGW98 190 Hº Aº No - 48,3 366,7 133,32 1061 296

2524 PY-LB P. MADRYN 500 LOMA BLANCA 1 132 - TRANSPA 2013 43,3 300/50 Al/Ac 1 OPGW Hº Aº SI 38 49,1 358,2 146,36 1081 291

3151 PY-LBO PTO MADRYN 500LOMA BLANCA OES. 1 132 - TRANSPA 2021 33,8 300/50 Al/Ac 1 50 Ac 190 Ac. Gal No - 49,18 357 134,2 1082 290

3147 PY-LBT PTO MADRYN 500LOMA BLANCA EST. 1 132 - TRANSPA 2020 39,3 300/50 Al/Ac 1 50 Ac H°A°/Ac.Gal SI 38 49,22 354 134,3 1082 290

1833 PY-PM P. MADRYN P. MADRYN 500 1 330 - TRANSPA 2006 0,50 322/73 Al/Ac 2 (B) Al/Ac 190 Ac. Gal No - 350,9 315,4 73,38 1079 291

1158 SE-VD S.A. ESTE VIEDMA 1 132 - EdERSA 1983 162,6 300/50 Al/Ac 1 50 Ac 190 Hº Aº No - 47,29 374,7 138,6 1078 291

1155 SG-PC S. GRANDE P. COLORADA 1 132 - EdERSA 1975 31,0 150/25 Al/Ac 1 50 Ac 300 Hº Aº No - 47,28 387,4 242 1087 289

1156 SG-SO S. GRANDE S.A. OESTE 1 132 - EdERSA 1983 110,3 300/50 Al/Ac 1 50 Ac 300 Hº Aº No - 47,29 374,7 138,6 1078 291

1157 SO-SE S.A. OESTE S.A. ESTE 1 132 - EdERSA 1983 23,0 300/50 Al/Ac 1 50 Ac 190 Hº Aº No - 47,06 373,3 139,1 1082 290

2159 TE-CA ESCALANTE P.del CASTILLO 1 132 - TRANSACUE 1999 19,6 240/40 Al/Ac 1 50 Ac 128 Hº Aº No - 46,87 381,5 174,51 1088 289

1152 TW-DG TRELEW P.ALU. DGPA 1 132 - TRANSPA 1970 62,0 240/40 Al/Ac 1 50 Ac 190 Hº Aº No - 46,71 381,5 160,29 1084 290

1990 TW-RW TRELEW RAWSON 1 132 - TRANSPA 2008 21,8 240/40 Al/Ac 1 50 Ac 190 Hº Aº No - 46,49 382,4 159,9 1081 291

1172 VD-CP VIEDMA C. PATAGONES 1 132 - EdERSA 1992 4,4 300/50 Al/Ac 1 50 Ac 100 Hº Aº No - 50,01 353,3 138,57 1102 285

1392 VH-CN V. HERMOSO C. NEGRO 1 132 - TRANSACUE 1999 41,0 240/40 Al/Ac 1 50 Ac 38 Hº Aº No - 46,88 381,5 174,86 1084 290

2525 WA-PY1 P.E. MADRYN P. MADRYN 500 1 132 - TRANSPA 2018 12,9 300/50 Al/Ac 1 OPGW 190 Ac. Gal SI 12,9 48,3 366,7 133,32 1061 296

3162 WA-PY2 P.E. MADRYN P. MADRYN 500 2 132 - TRANSPA 2019 12,9 300/50 Al/Ac 1 OPGW 190 Ac. Gal SI 12,9 48,3 366,7 133,32 1061 296

2905 WB-PM CHUBUT NORTE - PUERTO MADRYN  132kVP. MADRYN 132 1 132 - TRANSPA 2018 14,5 300/50 Al/Ac 1 OPGW 190 Ac. Gal SI 13,1 48,3 366,7 133,32 1061 296

3184 WB-PY CHUBUT NORTE PTO MADRYN 500 1 132 - TRANSPA 2020 13,6 300/50 Al/Ac 1 OPGW Ac. Gal SI 13,1 48,3 366,7 133,32 1061 296

2912 ZN-HE SANTA CRUZ NORTELOS HÉRCULES 1 132 - TRANSPA 2001 35,5 240/40 Al/Ac 1 50 Ac 190 Ac. Gal No - 45 393,6 152,67 1082 290

(1) Solo en los casos que alguna de las E.T. sea ficticia, definir con un Nº el ramal a que pertenece. (A): Tramo FU-Rio 90 mm; Rio-PM 70 mm; en llegada a ET conductor Brama 103/91,8 mm
Utilizar el mismo Nº para todos los equipos que formen parte del ramal (líneas, cables, trafos, etc) (B): Brama 103/91,8 mm

Información modificada y/o agregada
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DATOS DE LINEAS AEREAS
TABLA 2:   Parámetros eléctricos

Codigo Línea Reactores de línea
Ident.  E.T. Origen  E.T. Destino Terna Tensión  Long Origen Destino

BDE Nombre nominal  total  R  (1)  X    B    R0 (1)  X0  B0  Sn
React
neutro

Interr. Sn
React
neutro

interr.

o Nº    Nº      kV     km   ohm/km   ohm/km   µs/km   ohm/km   ohm/km   µs/km MVA   ohm  Si/No  MVA   ohm  Si/No

2708 AK-OP AIKE ORO PLATA 1 132 58,0 0,128 0,4194 2,7478 0,2666 1,3406 1,745 - - - - - -

2707 AK-SJ AIKE SAN JOSE 1 132 75,0 0,194 0,418 2,73 0,413 1,45 1,660 - - - - - -

1164 AU-EA C. RIVADAVIA A1 C. RIVADAVIA A 1 132 0,47 0,119 0,4134 2,777 0,231 1,322 1,536 - - - - - -

2441 BC-DE BICENTENARIO PUERTO DESEADO 1 132 110,8 0,156 0,39 2,871 0,306 1,17 1,58 - - - - - -

1808 CA-TO PAMP.D.CASTILLO EL TORDILLO 1 132 8,9 0,262 0,416 2,75 0,509 1,3307 1,550 - - - - - -

1391 CA-VH PAMP.D.CASTILLO VALLE HERMOSO 1 132 33,6 0,1309 0,3928 2,8571 0,357 1,3631 1,685 - - - - - -

2158 DA-TE DIADEMA ESCALANTE 1 132 8,0 0,13145 0,399 2,887 0,359 1,3756 1,700 - - - - - -

EP-AO PATAGONIA ABASOLO 1 132 8,1 - - - - - -

1149 EP-AU PATAGONIA C. RIVADAVIA A1 1 132 6,9 0,097 0,38 2,917 0,247 1,14 1,65 - - - - - -

1147 EP-BS PATAGONIA BARRIO SAN MARTIN 1 132 9,4 0,183 0,39 2,752 0,333 1,17 1,55 - - - - - -

1389 EP-DA PATAGONIA DIADEMA 1 132 15,0 0,13145 0,399 2,887 0,359 1,3756 1,700 - - - - - -

1972 ES-EC ESQUEL EL COIHUE 1 132 128,00 0,2090 0,411 2,784 0,406 1,315 1,580 - - - - - -

2152 EZ-CE ESPERANZA EL CALAFATE 1 132 141,5 0,182 0,4145 2,7588 0,3152 1,3943 1,6729 - - - - - -

2198 EZ-RG ESPERANZA RIO GALLEGOS 1 220 122,4 0,0403 0,2945 3,8727 0,1608 0,05522 2,0152 - - - - - -

2759 EZ-RT ESPERANZA RIO TURBIO 1 220 142,0 0,0403 0,2945 3,8727 0,1608 0,05522 2,0152 - - - - - -

2344 FA-GY FLORENTINO AMEGHINOGARAYALDE 1 132 121,2 0,097 0,38 2,917 0,247 1,14 1,65 - - - - - -

1151 FA-TW FLORENTINO AMEGHINOTRELEW 1 132 112,0 0,121 0,4 2,871 0,271 1,2 1,61 - - - - - -

1388 FU-ES FUTALEUFU ESQUEL 1 132 28,4 0,156 0,39 2,8708 0,306 1,17 1,580 - - - - - -

1160 FU-PM1 FUTALEUFU PUERTO MADRYN 1 330 550,0 0,0462 0,333 3,474 0,283 0,999 2,56 50 - SI 50 - SI

1161 FU-PM2 FUTALEUFU PUERTO MADRYN 2 330 550,0 0,0462 0,333 3,474 0,283 0,999 2,56 50 - SI 50 - SI

3111 GY-ML GARAYALDE MALASPINA 1 132 70,4 0,097 0,38 2,917 0,247 1,14 1,650 - - - - - -

2911 HE-LH LOS HÉRCULES LAS HERAS 1 132 44,5 0,119 0,4134 2,777 0,231 1,322 1,536 - - - - - -

2706 LH-AK LAS HERAS AIKE 1 132 53,0 0,194 0,418 2,73 0,413 1,45 1,660 - - - - - -

1328 LP-LH LOS PERALES LAS HERAS 1 132 47,0 0,209 0,411 2,784 0,406 1,315 1,580 - - - - - -

3112 ML-EP MALASPINA PATAGONIA 1 132 108,0 0,097 0,38 2,917 0,247 1,14 1,650 - - - - - -

2440 PE-BC PETROQUIMICA BICENTENARIO 1 132 96,7 0,156 0,39 2,871 0,306 1,17 1,58 - - - - - -

1162 PM-AP1 PUERTO MADRYN P. ALUMINIO APPA 1 330 5,5 0,0462 0,333 3,474 0,283 0,999 2,56 - - - - - -

1163 PM-AP2 PUERTO MADRYN P. ALUMINIO APPA 2 330 5,5 0,0462 0,333 3,474 0,283 0,999 2,56 - - - - - -

2094 PM-AP3 PUERTO MADRYN P. ALUMINIO APPA 3 330 4,90 0,0462 0,333 3,474 0,283 0,999 2,560 - - - - - -

1153 PM-DG PUERTO MADRYN P. ALUMINIO DGPA 1 132 5,7 0,097 0,38 2,922 0,253 1,14 1,65 - - - - - -

1154 PM-SG PUERTO MADRYN SIERRA GRANDE 1 132 121,5 0,097 0,38 2,922 0,247 1,14 1,65 - - - - - -

1145 PU-AU PICO TRUNCADO I C. RIVADAVIA A1 1 132 138,0 0,192 0,45 2,507 0,342 1,348 1,95 - - - - - -

1144 PU-PD PICO TRUNCADO I PICO TRUNCADO II 1 132 13,4 0,156 0,385 2,836 0,306 1,155 1,58 - - - - - -
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DATOS DE LINEAS AEREAS
TABLA 2:   Parámetros eléctricos

Codigo Línea Reactores de línea
Ident.  E.T. Origen  E.T. Destino Terna Tensión  Long Origen Destino

BDE Nombre nominal  total  R  (1)  X    B    R0 (1)  X0  B0  Sn
React
neutro

Interr. Sn
React
neutro

interr.

o Nº    Nº      kV     km   ohm/km   ohm/km   µs/km   ohm/km   ohm/km   µs/km MVA   ohm  Si/No  MVA   ohm  Si/No

2100 PU-PE PICO TRUNCADO I PETROQUIMICA 1 132 1,5 0,156 0,39 2,871 0,306 1,17 1,58 - - - - - -

2216 PU-ZN1 PICO TRUNCADO I SANTA CRUZ NORTE 1 132 2,5 0,119 0,4134 2,777 0,231 1,322 1,536 - - - - - -

2174 PU-ZN2 PICO TRUNCADO I SANTA CRUZ NORTE 2 132 2,5 0,119 0,4134 2,777 0,231 1,322 1,536 - - - - - -

2476 PW-RW P.EOLICO RAWSON RAWSON 1 132 7,2 0,097 0,38 2,917 0,247 1,14 1,650 - - - - - -

2524 PY-LB PTO MADRYN 500 LOMA BLANCA 1 132 43,3 0,09514 0,37727 3,05306 0,2908 1,03578 1,73187 - - - - - -

3151 PY-LBO PTO MADRYN 500 LOMA BLANCA OES. 1 132 33,8 0,0951 0,3773 3,0531 0,2908 1,0358 1,732 - - - - - -

3147 PY-LBT PTO MADRYN 500 LOMA BLANCA EST. 1 132 39,3 0,0951 0,3772 3,0566 0,3077 1,0101 1,783 - - - - - -

1833 PY-PM PTO MADRYN 500 PUERTO MADRYN 1 330 0,50 0,0462 0,333 3,474 0,283 0,999 2,56 - - - - - -

1158 SE-VD S. ANTONIO ESTE VIEDMA 1 132 162,6 0,103 0,394 2,922 0,253 1,182 1,65 - - - - - -

1155 SG-PC SIERRA GRANDE PUNTA COLORADA 1 132 31,0 0,183 0,39 2,752 0,333 1,17 1,55 - - - - - -

1156 SG-SO SIERRA GRANDE S. ANTONIO OESTE 1 132 110,3 0,103 0,394 2,922 0,253 1,182 1,65 - - - - - -

1157 SO-SE S. ANTONIO OESTE S. ANTONIO ESTE 1 132 23,0 0,103 0,394 2,922 0,253 1,182 1,65 - - - - - -

2159 TE-CA ESCALANTE PAMPA DEL CASTILLO 1 132 19,6 0,13145 0,399 2,887 0,359 1,3756 1,700 - - - - - -

1152 TW-DG TRELEW P. ALUMINIO DGPA 1 132 62,0 0,121 0,4 2,871 0,271 1,2 1,61 - - - - - -

1990 TW-RW TRELEW RAWSON 1 132 21,80 0,1210 0,400 2,871 0,271 1,200 1,610 - - - - - -

1172 VD-CP VIEDMA C. de PATAGONES 1 132 4,4 0,097 0,38 2,922 0,247 1,14 1,65 - - - - - -

1392 VH-CN VALLE HERMOSO CERRO NEGRO 1 132 41,0 0,1317 0,3976 2,878 0,3585 1,3756 1,700 - - - - - -

2525 WA-PY1 P.EOLICO MADRYN PTO MADRYN 500 1 132 12,9 0,097 0,38 2,917 0,247 1,14 1,650 - - - - - -

3162 WA-PY2 P.EOLICO MADRYN PTO MADRYN 500 2 132 12,9 0,097 0,38 2,917 0,247 1,14 1,650 - - - - - -

2905 WB-PM CHUBUT NORTE PUERTO MADRYN 1 132 14,5 0,097 0,38 2,917 0,247 1,14 1,650 - - - - - -

3184 WB-PY CHUBUT NORTE PTO MADRYN 500 1 132 13,6 0,097 0,38 2,917 0,247 1,14 1,650 - - - - - -

2912 ZN-HE SANTA CRUZ NORTE LOS HÉRCULES 1 132 35,5 0,119 0,4134 2,777 0,231 1,322 1,536 - - - - - -

Información modificada y/o agregada (1) Valor a 20º C
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DATOS DE TRANSFORMADORES - TRANSPA
TABLA 1:   Parámetros eléctricos

Codigo  Estación Transformadora Trafo
Ramal Potencia Tensión nom.de red

Conexión Nº Tipo Pérd. Sat
Reactancia Directa React. Homopolar

BDE  Ident. (*) Arr. 1 Arr. 2 Arr. 3 Arr. 1 Arr. 2 Arr. 3 arroll. vacio (6) X 1-2 X 1-3 X 2-3 X0 1-2 X0 1-3 X0 2-3
 Nombre

  o Nº    
    Nº Nº MVA (1)MVA (2) MVA (3) kV (1) kV (2) kV (3) Tipo (4) (5) kW p.u. % (7) % (7) % (7) % (7) % (7) % (7)

AO4TR02 ABASOLO 2 - 30 30 20 132 33 13,2 YNYND11 3 TC T 20,009 10,10 17,24 5,68 14,08 24,03 7,92

2613 AP3AU01 P. ALUMINIO APPA 1 - 300 300 140 330 132 33 YNYND5 3 TC A 92,43 1,2 11,90 35,29 25,39 11,36 32,87 24,49

2615 AP3AU02 P. ALUMINIO APPA 2 - 300 300 140 330 132 33 YNYND5 3 TC A 100 11,85 35,35 25,31 11,36 32,87 24,49

2257 AP3AU03 P. ALUMINIO APPA 3 - 300 300 140 330 132 33 YNYND5 3 TC A 100 1,2 11,93 35,33 25,32 11,36 32,87 24,49

895 AU4AU10 C. RIVADAVIA "A1" 10 - 20 20 15 132 66 13,2 YNYND11 3 TC A 13,7 5,60 21,87 14,50 4,65 18,16 12,05

851 AU4AU11 C. RIVADAVIA "A1" 11 - 15 15 15 132 66 13,2 YNYND11 3 TC A 5,66 12,55 5,69 4,811 10,67 4,837

3101 AU4TR01 C. RIVADAVIA "A1" 1 - 60 60 20 132 33 13,2 YNYND11 3 TC T 11,19 18,12 5,5

844 AU4TR02 C. RIVADAVIA "A1" 2 - 9 9 - 132 10,4 - YND5 2 TC T 9,67 - - 8,22 - -

849 AU4TR04 C. RIVADAVIA "A1" 4 - 9 9 - 132 10,4 - YND5 2 TC T 9,63 - - 8,19 - -

805 AU4TR05 C. RIVADAVIA "A1" 5 - 30 20 30 132 33 13,2 YNYND11 3 TC T 20,12 11,19 18,00 5,48 9,512 15,3 4,658

850 AU4TR06 C. RIVADAVIA "A1" 6 - 9 9 - 132 10,4 - YND5 2 TC T 9,66 - - 8,21 - -

3808 BC4TR02 BICENTENARIO 2 - 70 70 - 132 33 - YND11 2 TC T 29,77 12,40 - - 10,92 - -

3807 BC4TR04 BICENTENARIO 4 - 70 70 - 132 33 - YND11 2 TC T 29,07 12,30 - - 10,92 - -

2095 BS4TR02 BARRIO SAN MARTIN 2 - 30 20 30 132 33 13,2 YNYND11 3 TC T 21 10,29 17,09 6,27 10,4 - -

843 BS4TR03 BARRIO SAN MARTIN 3 - 15 10 15 132 33 13,2 YNYND11 3 TC T 19,3 10,90 17,60 5,81 9,27 14,96 4,94

796 DG4TR02 P. ALUMINIO DGPA 2 - 40 40 25 132 33 13,2 YND5D5 3 TC T 10,02 17,30 5,60 8,59 14,71 4,74

795 DG4TR04 P. ALUMINIO DGPA 4 - 40 40 25 132 33 13,2 YND5D5 3 TC T 10,10 17,30 5,58 8,59 14,71 4,74

2289 EA4TR05 C. RIVADAVIA "A" 5 - 30 30 27 132 33 10,4 YNYND11 3 TC T 24,48 11,13 17,72 5,50 12,21 18,88 6,55

845 EA6TR01 C. RIVADAVIA "A" 1 - 3 3 - 66 10,4 - YY 2 TC T 5,91 - - 5,02 - -

846 EA6TR02 C. RIVADAVIA "A" 2 - 3 3 - 66 10,4 - YY 2 TC T 5,91 - - 5,02 - -

847 EA6TR03 C. RIVADAVIA "A" 3 - 3 3 - 66 10,4 - YY 2 TC T 5,91 - - 5,02 - -

848 EA6TR04 C. RIVADAVIA "A" 4 - 4 4 - 66 10,4 - YY 2 TC T 9,25 - - 7,86 - -

893 ES4TR01 ESQUEL 1 - 15 15 10 132 33 13,2 YNYND11 3 TC T 14,3 10,41 17,25 6,16 8,85 14,66 5,24

- FU3TR11 FUTALEUFU 11 - 60 60 15 330 132,0 33 YNYND11 3 TC T 45,33 9,01 5,82 3,13 7,94 5,13 2,76
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DATOS DE TRANSFORMADORES - TRANSPA
TABLA 1:   Parámetros eléctricos

Codigo  Estación Transformadora Trafo
Ramal Potencia Tensión nom.de red

Conexión Nº Tipo Pérd. Sat
Reactancia Directa React. Homopolar

BDE  Ident. (*) Arr. 1 Arr. 2 Arr. 3 Arr. 1 Arr. 2 Arr. 3 arroll. vacio (6) X 1-2 X 1-3 X 2-3 X0 1-2 X0 1-3 X0 2-3
 Nombre

  o Nº    
    Nº Nº MVA (1)MVA (2) MVA (3) kV (1) kV (2) kV (3) Tipo (4) (5) kW p.u. % (7) % (7) % (7) % (7) % (7) % (7)

4042 GY4TR05 GARAYALDE 5 - 30 30 10 132 33 13,2 YNYND11 3 TC T 24,98 10,41 17,73 5,8 15,02 9,3 3,39

3338 LB4TR03 LOMA BLANCA 3 - 60 60 - 132 33 - YND11 2 TC T 28,41 10,74 - - 9,55 - -

4202 LBO.4TR01 LOMA BLANCA OESTE 1 - 60 60 - 132 33 - YND11 2 TC T 27,87 10,65 - - 9,391 - -

4203 LBO.4TR03 LOMA BLANCA OESTE 3 - 60 60 - 132 33 - YND11 2 TC T 28,23 10,71 - - 9,391 - -

LBT.4TR01 LOMA BLANCA ESTE 1 - 60 60 - 132 33 - YND11 2 TC T 29,08 10,67 - - 9,4 - -

LBT.4TR03 LOMA BLANCA ESTE 3 - 60 60 - 132 33 - YND11 2 TC T 28,48 10,62 - - 9,4 - -

ML4TR01 MALASPINA 1 - 60 60 - 132 33 - YND11 2 TC T 10,86 - - 9,433 - -

2097 PD4TR01 PICO TRUNCADO II 1 - 9 9 - 132 35 - YD5   2 TC T 9,70 - - - -

794 PM3AU17 PUERTO MADRYN 17 - 60 60 40 330 132 33 YNYND5 3 TC A 7,15 16,57 11,21 6,1 14,1 9,5

4048 PM3TR01 PUERTO MADRYN 1 - 120 120 40 330 132 33 YNYND5 3 TC T 7,26 7,43 4,75

1745 PU4AU06 PICO TRUNCADO I 6 - 20 20 10 132 66 13,2 YNYND11 3 TC A 14,14 4,02 16,61 11,61 3,56 13,63 10,56

793 PU4AU07 PICO TRUNCADO I 7 - 20 20 10 132 66 13,2 YNYND11 3 TC A 4,00 16,80 11,80 3,40 14,28 10,03

791 PU4TR02 PICO TRUNCADO I 2 - 30 30 20 132 33 13,2 YNYND11 3 TC T 10,49 16,59 5,53 8,917 14,1 4,701

792 PU4TR04 PICO TRUNCADO I 4 - 30 20 30 132 33 13,2 YNYND11 3 TC T 19,68 10,72 17,51 6,00 9,48 14,29 5,82

871 PU5TR22 PICO TRUNCADO I 22 - 5 5 - 35 10,4 - YD5 2 TC T 6,65 - - 5,65 - -

872 PU5TR23 PICO TRUNCADO I 23 - 5 5 - 35 10,4 - YD5 2 TC T 6,67 - - 5,67 - -

3256 PW4TR02 P.EOLICO RAW. 2 - 60 60 - 132 33 - YND5 2 TC T 31,99 11,22 - - 10,84 - -

3258 PW4TR04 P.EOLICO RAW. 4 - 60 60 - 132 33 - YND5 2 TC T 31,18 11,31 - - 10,34 - -

2630 RG7TR01 RIO GALLEGOS 1 - 100 100 33 220 33 13,2 YNYND11 3 TC T 68,27 13,52 45,96 29,1 11,17 24,63 19,31

RT7TR02 RIO TURBIO 2 - 60 60 20 220 33 13,2 YNYND11 3 TC T 45 15,00 22,9 4,8 12,75 19,5 4,6

3621 RW4TR02 RAWSON 2 - 15 15 10 132 33 13,2 YNYND11 3 TC T 17,80 9,69 16,39 5,67 8,45 14,29 4,94

2250 RW4TR03 RAWSON 3 - 15 15 10 132 33 13,2 YNYND11 3 TC T 15,47 10,19 17,54 6,03 9,04 14,9 5,66

874 TW4TR03 TRELEW 3 - 30 30 20 132 33 13,2 YNYND11 3 TC T 22,17 10,47 17,59 5,59 8,9 14,95 4,752

875 TW4TR04 TRELEW 4 - 30 30 20 132 33 13,2 YNYND11 3 TC T 22,17 10,00 17,10 5,50 8,5 14,54 4,675
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DATOS DE TRANSFORMADORES - TRANSPA
TABLA 1:   Parámetros eléctricos

Codigo  Estación Transformadora Trafo
Ramal Potencia Tensión nom.de red

Conexión Nº Tipo Pérd. Sat
Reactancia Directa React. Homopolar

BDE  Ident. (*) Arr. 1 Arr. 2 Arr. 3 Arr. 1 Arr. 2 Arr. 3 arroll. vacio (6) X 1-2 X 1-3 X 2-3 X0 1-2 X0 1-3 X0 2-3
 Nombre

  o Nº    
    Nº Nº MVA (1)MVA (2) MVA (3) kV (1) kV (2) kV (3) Tipo (4) (5) kW p.u. % (7) % (7) % (7) % (7) % (7) % (7)

3854 TW4TR06 TRELEW 6 - 30 30 20 132 33 13,2 YNYND11 3 TC T 22,69 9,77 16,38 5,34 - - -

3342 WA4TR01 P.E. MADRYN 1 - 60 60 - 132 33 - YND5 2 TC T 37,5 10,85 - - 9,52 - -

4045 WA4TR02 P.E. MADRYN 2 - 60 60 - 132 33 - YND5 2 TC T 37,5 10,80 - - 9,52 - -

WA4TR05 P.E. MADRYN 5 - 60 60 - 132 33 - YND5 2 TC T 37,5 10,60 - - 9,52 - -

WA4TR06 P.E. MADRYN 6 - 60 60 - 132 33 - YND5 2 TC T 37,5 10,58 - - 9,52 - -

3847 WB4TR01 CHUBUT NOR 1 - 60 60 - 132 33 - YND5 2 TC T 28,26 10,84 - - 9,52 - -

4197 WB4TR04 CHUBUT NORTE 4 - 60 60 - 132 33 - YND5 2 TC T 28,26 10,59 - - 9,35 - -

4199 WB4TR05 CHUBUT NORTE 5 - 60 60 - 132 33 - YND5 2 TC T 28,26 10,64 - - 9,23 - -

4198 WB4TR07 CHUBUT NORTE 7 - 60 60 - 132 33 - YND5 2 TC T 28,26 10,70 - - 9,44 - -
(*) Solo en los casos que la E.T. sea ficticia, definir con un Nº el ramal a que pertenece. (5) Trafo (T) o  Autotrafo (A)
Utilizar el mismo Nº para todos los equipos que formen parte del ramal (líneas, cables, trafos, etc) (6) Tensión del Codo de saturación (en p.u. de la tensión nominal del Arrollamiento 1)
(1) Arrollamiento de mayor tensión. (7) En % de los valores nominales del Arrollamiento 1
(2) Arrollamiento de tensión media.
(3) Arrollamiento de menor tensión.
(4) Trifásico Acorazado (TA), Trifásico de columnas (TC) o Banco (B) 

Información modificada y/o agregada
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DATOS DE TRANSFORMADORES - TRANSPA
TABLA 2:   Datos y regulación por arrollamiento

Codigo Arrollamiento 1 Arrollamiento 2 Arrollamiento 3

BDE  Ident.  Estación Transformadora Trafo Topes P.tierra (8) Corr. Topes P.tierra (8) Corr. Topes P.tierra (8) Corr.

Nombre Tipo Cant. Actual Vnom Vmax Vmin R X nom. Tipo Cant. Actual Vnom Vmax Vmin R X nom. Tipo Cant. Actual Vnom Vmax Vmin R X nom.
o Nº     Nº (1) (2) (3) (4) kV (5) kV (6) kV (7) ohm ohm A (1) (2) (3) (4) kV (5) kV (6) kV (7) ohm ohm A (1) (2) (3) (4) kV (5) kV (6) kV (7) ohm ohm A

AO4TR02 ABASOLO 2 C 19 - - 132 145,1 105,7 0 0 131 V 5 34,5 36,23 32,8 502 - - - - 13,8 - - - - 837

2613 AP3AU01 P. ALUMINIO APPA 1 C 21 - - 330 349,8 283,8 0 0 525 - - - - 135,0 - - - - 1283 - - - - 34,5 - - - - 2343

2615 AP3AU02 P. ALUMINIO APPA 2 C 21 - - 330 349,8 283,8 0 0 525 - - - - 135,0 - - - - 1283 - - - - 34,5 - - - - 2343

2257 AP3AU03 P. ALUMINIO APPA 3 C 21 - - 330 349,8 283,8 0 0 525 - - - - 135,0 - - - - 1283 - - - - 34,5 - - - - 2343

895 AU4AU10 C. RIVADAVIA "A1" 10 C 21 - - 132 138,6 112,2 0 0 87,5 - - - - 69,0 - - 0 0 167 - - - - 13,8 - - - - 628

851 AU4AU11 C. RIVADAVIA "A1" 11 C 17 - - 132 138,6 112,2 0 0 65,6 - - - - 69,0 - - 0 0 126 V 5 13,8 14,5 13,1 - - 628

3101 AU4TR01 C. RIVADAVIA "A1" 1 C 21 - - 132 145,2 118,8 0 0 262 - - - - 34,5 - - 75 - 1004 - - - - 13,8 - - - 837

844 AU4TR02 C. RIVADAVIA "A1" 2 V 9 132 151,8 112,2 0 0 39,4 - - - - 10,4 - - - 14,2 500 - - - - - - - - - -

849 AU4TR04 C. RIVADAVIA "A1" 4 V 9 132 151,8 112,2 0 0 39,4 - - - - 10,4 - - - - 500 - - - - - - - - - -

805 AU4TR05 C. RIVADAVIA "A1" 5 C 31 - - 132 145,2 105,6 0 0 131 V 5 34,5 36,23 32,8 75 0 335 - - - - 13,8 - - - 23 1255

850 AU4TR06 C. RIVADAVIA "A1" 6 V 9 132 151,8 112,2 0 0 39,4 - - - - 10,4 - - - - 500 - - - - - - - - - -

3808 BC4TR02 BICENTENARIO 2 C 26 - - 138 151,8 117,3 0 0 293 - - - - 33,0 - - - - 1225 - - - - - - - - - -

3807 BC4TR04 BICENTENARIO 4 C 26 - - 138 151,8 117,3 0 0 293 - - - - 33,0 - - - - 1225 - - - - - - - - - -

2095 BS4TR02 BARRIO SAN MARTIN 2 C 21 - - 132 145,2 112,2 0 0 131 V 5 34,5 36,23 32,8 60 0 335 - - - - 13,8 - - - 23 1255

843 BS4TR03 BARRIO SAN MARTIN 3 C 21 - - 132 145,2 112,2 0 0 65,6 V 5 34,5 36,23 32,8 60 0 167 - - - - 13,8 - - - 23 628

796 DG4TR02 P. ALUMINIO DGPA 2 C 17 - - 132 138,6 112,2 0 0 175 - - - - 34,5 - - 0 135 669 - - - - 13,8 - - - - 1046

795 DG4TR04 P. ALUMINIO DGPA 4 C 17 - - 132 138,6 112,2 0 0 175 - - - - 34,5 - - 0 135 669 - - - - 13,8 - - - - 1046

2289 EA4TR05 C. RIVADAVIA "A" 5 C 23 - - 132 142,6 113,5 0 0 131 V 5 34,5 36,23 32,8 75 0 502 - - - - 10,9 - - - 23 1434

845 EA6TR01 C. RIVADAVIA "A" 1 V 3 66 69,3 62,7 - - 26,2 - - - - 10,4 - - - - 167 - - - - - - - - - -

846 EA6TR02 C. RIVADAVIA "A" 2 V 3 66 69,3 62,7 - - 26,2 - - - - 10,4 - - - - 167 - - - - - - - - - -

847 EA6TR03 C. RIVADAVIA "A" 3 V 3 66 69,3 62,7 - - 26,2 - - - - 10,4 - - - - 167 - - - - - - - - - -

848 EA6TR04 C. RIVADAVIA "A" 4 V 3 66 69,3 62,7 - - 35 - - - - 10,4 - - - - 222 - - - - - - - - - -

893 ES4TR01 ESQUEL 1 C 19 - - 132 151,8 112,2 0 0 65,6 V 5 34,5 36,23 32,8 60 0 251 - - - - 13,8 - - - - 418

- FU3TR11 FUTALEUFU 11 C 16 - - 352 369,6 316,8 0 0 98,4 - - - - 138,0 - - 0 0 251,0 - - - - 34,5 - - - - 251,0

4042 GY4TR05 GARAYALDE 5 C 21 - - 138 151,8 117,3 0 0 126 - - - - 34,5 - - - - 502,1 - - - - 13,9 - - - - 416,9

3338 LB4TR03 LOMA BLANCA 3 C 26 - - 138 151,8 117,3 0 0 251 - - - - 33 - - - - 1050 - - - - - - - - - -

4202 LBO.4TR01 LOMA BLANCA OESTE 1 C 26 - - 138 151,8 117,3 0 0 251 - - - - 33,0 - - - - 1050 - - - - - - - - - -

4203 LBO.4TR03 LOMA BLANCA OESTE 3 C 26 - - 138 151,8 117,3 0 0 251 - - - - 33,0 - - - - 1050 - - - - - - - - - -
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DATOS DE TRANSFORMADORES - TRANSPA
TABLA 2:   Datos y regulación por arrollamiento

Codigo Arrollamiento 1 Arrollamiento 2 Arrollamiento 3

BDE  Ident.  Estación Transformadora Trafo Topes P.tierra (8) Corr. Topes P.tierra (8) Corr. Topes P.tierra (8) Corr.

Nombre Tipo Cant. Actual Vnom Vmax Vmin R X nom. Tipo Cant. Actual Vnom Vmax Vmin R X nom. Tipo Cant. Actual Vnom Vmax Vmin R X nom.
o Nº     Nº (1) (2) (3) (4) kV (5) kV (6) kV (7) ohm ohm A (1) (2) (3) (4) kV (5) kV (6) kV (7) ohm ohm A (1) (2) (3) (4) kV (5) kV (6) kV (7) ohm ohm A

LBT.4TR01 LOMA BLANCA ESTE 1 C 26 - - 138 151,8 117,3 0 0 251 - - - - 33,0 - - - - 1050 - - - - - - - - - -

LBT.4TR03 LOMA BLANCA ESTE 3 C 26 - - 138 151,8 117,3 0 0 251 - - - - 33,0 - - - - 1050 - - - - - - - - - -

ML4TR01 MALASPINA 1 C 21 - - 138 155,3 120,8 0 0 251 - - - - 33,0 - - - - 1050 - - - - - - - - - -

2097 PD4TR01 PICO TRUNCADO II 1 C 17 - - 132 151,8 112,2 0 0 39,4 - - - - 35,0 - - 0 0 149 - - - - - - - - - -

794 PM3AU17 PUERTO MADRYN 17 C 17 - - 330 343,2 290,4 0 0 105 - - - - 132,0 - - 0 0 262 - - - - 34,5 - - - - 669

4048 PM3TR01 PUERTO MADRYN 1 C 21 - - 330 363,0 297,0 0 0 210 - - - - 138,0 - - 0 0 502 - - - - 34,5 - - - - 669

1745 PU4AU06 PICO TRUNCADO I 6 C 13 - - 132 138,6 118,8 0 0 87,5 - - - - 69,0 - - 0 0 167 V 5 4 4 13,8 14,5 13,1 0 23 418

793 PU4AU07 PICO TRUNCADO I 7 C 13 - - 132 138,6 118,8 0 0 87,5 - - - - 69,0 - - 0 0 167 V 5 13,8 14,5 13,1 418

791 PU4TR02 PICO TRUNCADO I 2 C 31 - - 132 145,2 105,6 0 0 131 V 7 34,5 37,95 32,8 75 0 502 - - - - 13,8 - - - - 837

792 PU4TR04 PICO TRUNCADO I 4 C 17 - - 132 139,9 118,8 0 0 131 V 5 34,5 36,23 32,8 75 0 335 - - - - 13,8 - - - - 1255

871 PU5TR22 PICO TRUNCADO I 22 V 4 35 36,8 31,5 - - 82,5 - - - - 10,4 - - - - 278 - - - - - - - - - -

872 PU5TR23 PICO TRUNCADO I 23 V 4 35 36,8 31,5 - - 82,5 - - - - 10,4 - - - - 278 - - - - - - - - - -

3256 PW4TR02 P.EOLICO RAW. 2 C 26 - - 138 151,8 117,3 0 0 251 - - - - 33,0 - - - - 1050 - - - - - - - - - -

3258 PW4TR04 P.EOLICO RAW. 4 C 26 - - 138 151,8 117,3 0 0 251 - - - - 33,0 - - - - 1050 - - - - - - - - - -

2630 RG7TR01 RIO GALLEGOS 1 C 21 - - 233 244,7 198,1 0 0 248 - - - - 34,5 - - 0 0 1674 - - - - 13,8 - - - - 1381

RT7TR02 RIO TURBIO 2 C 21 - - 220 242,0 198,0 0 0 158 - - - - 34,5 - - 0 0 1004 - - - - 13,2 - - - - 875

3621 RW4TR02 RAWSON 2 C 19 - - 132 151,8 112,2 0 0 65,6 V 5 3 3 34,5 36,23 32,8 0 0 251 - - - - 13,8 - - - - 418

2250 RW4TR03 RAWSON 1 C 19 - - 132 151,8 112,2 0 0 65,6 V 5 3 3 34,5 36,23 32,8 0 0 251 - - - - 13,8 - - - - 418

874 TW4TR03 TRELEW 3 C 31 - - 132 145,2 105,6 0 0 131 V 5 3 3 34,5 36,23 32,8 0 0 502 - - - - 13,8 - - - 23 837

875 TW4TR04 TRELEW 4 C 31 - - 132 145,2 105,6 0 0 131 V 5 3 3 34,5 36,23 32,8 0 0 502 - - - - 13,8 - - - 21 837

3854 TW4TR06 TRELEW 6 C 31 - - 132 145,2 105,6 0 0 131 V 5 3 3 34,5 36,23 32,8 0 0 502 - - - - 13,8 - - - 837

3342 WA4TR01 P.E. MADRYN 1 C 26 - - 138 151,8 117,3 0 0 251 - - - - 33,0 - - - - 1050 - - - - - - - - - -

4045 WA4TR02 P.E. MADRYN 2 C 26 - - 138 151,8 117,3 0 0 251 - - - - 33,0 - - - - 1050 - - - - - - - - - -

WA4TR05 P.E. MADRYN 5 C 26 - - 138 151,8 117,3 0 0 251 - - - - 33,0 - - - - 1050 - - - - - - - - - -

WA4TR06 P.E. MADRYN 6 C 26 - - 138 151,8 117,3 0 0 251 - - - - 33,0 - - - - 1050 - - - - - - - - - -

3847 WB4TR01 CHUBUT NOR 1 C 26 - - 138 151,8 117,3 0 0 251 - - - - 33,0 - - - - 1050 - - - - - - - - - -

4197 WB4TR04 CHUBUT NORTE 4 C 26 - - 138 151,8 117,3 0 0 251 - - - - 33,0 - - - - 1050 - - - - - - - - - -

4199 WB4TR05 CHUBUT NORTE 5 C 26 - - 138 151,8 117,3 0 0 251 - - - - 33,0 - - - - 1050 - - - - - - - - - -
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DATOS DE TRANSFORMADORES - TRANSPA
TABLA 2:   Datos y regulación por arrollamiento

Codigo Arrollamiento 1 Arrollamiento 2 Arrollamiento 3

BDE  Ident.  Estación Transformadora Trafo Topes P.tierra (8) Corr. Topes P.tierra (8) Corr. Topes P.tierra (8) Corr.

Nombre Tipo Cant. Actual Vnom Vmax Vmin R X nom. Tipo Cant. Actual Vnom Vmax Vmin R X nom. Tipo Cant. Actual Vnom Vmax Vmin R X nom.
o Nº     Nº (1) (2) (3) (4) kV (5) kV (6) kV (7) ohm ohm A (1) (2) (3) (4) kV (5) kV (6) kV (7) ohm ohm A (1) (2) (3) (4) kV (5) kV (6) kV (7) ohm ohm A

4198 WB4TR07 CHUBUT NORTE 7 C 26 - - 138 151,8 117,3 0 0 251 - - - - 33,0 - - - - 1050 - - - - - - - - - -

(1) En Vacio (V) o en Carga (C) (6) Tensión Máxima del arrollamiento (c/Tope extremo)

(2) Nº total de topes (7) Tensión Mínima del arrollamiento (c/Tope extremo)

(3) Para regulación en Vacio, indicar tope actual de Invierno (8) Puesta a tierra del Neutro

(4) Para regulación en Vacio, indicar tope actual de Verano

(5) Tensión Nominal del arrollamiento

Información modificada y/o agregada
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DATOS DE TRANSFORMADORES - TRANSPORTISTAS INDEPENDIENTES

TABLA 1:   Parámetros eléctricos

Codigo  Estación Transformadora Trafo Ramal Potencia Tensión nom.de red Conexión Nº Tipo Pérd. Sat Reactancia Directa React. Homopolar

BDE  Ident. (*) Arr. 1 Arr. 2 Arr. 3 Arr. 1 Arr. 2 Arr. 3 arroll. vacio (6) X 1-2 X 1-3 X 2-3 X0 1-2 X0 1-3 X0 2-3

 Nombre  o 

Nº    
    Nº Nº MVA (1) MVA (2)MVA (3) kV (1) kV (2) kV (3) Tipo (4) (5) kW p.u. % (7) % (7) % (7) % (7) % (7) % (7)

3459 CE4TR02 EL CALAFATE 2 - 15 10 15 132 33 13,2 YNYND11 3 TC T 18,3 10,55 16,86 5,94 9,45 15 5,28

3461 CE4TR03 EL CALAFATE 3 - 15 10 15 132 33 13,2 YNYND11 3 TC T 18,3 10,55 16,86 5,94 9,45 15 5,28

827 DE4TR02 PUERTO DESEADO 2 - 5 5 2,5 132 13,2 13,2 YNYND11 3 TC T 9,60 14,70 4,25 8,16 12,5 3,61

3800 DE4TR03 PUERTO DESEADO 3 - 20 10 15 132 33 13,2 YNYND11 3 TC T 10,33 16,88 6,04

2206 EC4TR02 EL COIHUE 2 - 15 10 15 132 33 6,6 YNYND11 3 TC T 11,00 17,00 6,00 9,35 14,5 5,1

834 PC4TR01 PUNTA COLORADA 1 - 15 10 15 132 33 6,6 YNYND11 3 TC T 11,00 17,00 6,00 9,35 14,5 5,1

3054 SE4TR01 S. ANTONIO ESTE 1 - 15 15 10 132 33 13,2 YNYND11 3 TC T 11,48 18,92 6,41 9,76 16 5,44

838 SG4TR01 SIERRA GRANDE 1 - 25 25 - 132 6,6 - YND11 2 TC T 12,00 - - 10,2 - -

839 SG4TR02 SIERRA GRANDE 2 - 13 13 - 13,2 6,6 - YND11 2 TC T - - - -

836 SG4TR09 SIERRA GRANDE 9 - 16 16 - 132 13,2 - YND11 2 TC T 8,85 - - 7,23 - -

837 SG4TR10 SIERRA GRANDE 10 - 35 20 27,5 132 33 13,2 YNYND11 3 TC T 11,00 17,00 6,00 9,35 14,5 5,1

833 SO4TR02 S. ANTONIO OESTE 2 - 15 15 10 132 33 13,2 YNYND11 3 TC T 10,95 18,09 5,72 9,31 15,4 4,86

3789 SO4TR04 S. A. OESTE 4 - 30 30 - 132 33 - YNYN 2 TC T 25,9 10,6 - - 9,4 - -

3755 VD4TR04 VIEDMA 4 - 30 30 30 132 33 13,2 YNYND11 3 TC T 10,26 17,91 5,68

831 VD4TR05 VIEDMA 5 - 15 10 15 132 33 13,2 YNYND11 3 TC T 11,65 17,30 5,64 9,9 13,8 4,79

(*) Solo en los casos que la E.T. sea ficticia, definir con un Nº el ramal a que pertenece.

Utilizar el mismo Nº para todos los equipos que formen parte del ramal (líneas, cables, trafos, etc)

(1) Arrollamiento de mayor tensión.

(2) Arrollamiento de tensión media.

(3) Arrollamiento de menor tensión.

(4) Trifásico Acorazado (TA), Trifásico de columnas (TC) o Banco (B) 

(5) Trafo (T) o  Autotrafo (A)

(6) Tensión del Codo de saturación (en p.u. de la tensión nominal del Arrollamiento 1)

(7) En % de los valores nominales del Arrollamiento 1
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DATOS DE TRANSFORMADORES - TRANSPORTISTAS INDEPENDIENTES
TABLA 2:   Datos y regulación por arrollamiento

Codigo Arrollamiento 1 Arrollamiento 2 Arrollamiento 3

BDE  Ident.  Estación Transformadora Trafo Topes P.tierra (8) Corr. Topes P.tierra (8) Corr. Topes P.tierra (8) Corr.
Nombre Tipo Cant. Actual Vnom Vmax Vmin R X nom. Tipo Cant. Actual Vnom Vmax Vmin R X nom. Tipo Cant. Actual Vnom VmaxVmin R X nom.

o Nº     Nº (1) (2) (3) (4) kV (5) kV (6) kV (7) ohm ohm A (1) (2) (3) (4) kV (5) kV (6) kV (7) ohm ohm A (1) (2) (3) (4) kV (5) kV (6)kV (7) ohm ohm A

3459 CE4TR02 EL CALAFATE 1 C 17 - - 132,0 138,6 112,2 0 0 65,6 - - - - 34,5 - - - 30,3 167,4 - - - - 13,8 - - 0 0 627,6

3461 CE4TR03 EL CALAFATE 3 C 17 - - 132,0 138,6 112,2 0 0 65,6 - - - - 34,5 - - - 30,3 167,4 - - - - 13,8 - - 0 0 627,6

827 DE4TR02 PUERTO DESEADO 2 C 19 - - 132 145,2 105,6 0 0 21,9 - - - - 13,8 - - 0 0 209,2 - - - - 13,8 - - - - 104,6

3800 DE4TR03 PUERTO DESEADO 1 C 26 - - 132 145,2 112,2 0 0 87,5 - - - - 34,5 - - 0 0 167,4 - - - - 13,8 - - - - 627,6

2206 EC4TR02 EL COIHUE 2 C 19 - - 132 138,6 112,3 0 0 65,6 V 7 - - 34,5 38,0 32,8 0 0 167,4 - - - - 6,9 - - - - 1255,1

834 PC4TR01 PUNTA COLORADA 1 C 19 - - 132 138,6 112,3 0 0 65,6 V 7 - - 34,5 38,0 32,8 0 0 167,4 - - - - 6,9 - - - - 1255,1

832 SE4TR01 S. ANTONIO ESTE 1 C 19 - - 132 145,1 105,7 0 0 65,6 V 5 3 3 34,5 36,2 32,8 0 0 251,0 - - - - 13,8 - - - - 418,4

838 SG4TR01 SIERRA GRANDE 1 C 19 - - 132 138,6 112,2 0 0 109,3 - - - - 6,9 - - - - 2091,9 - - - - - - - - - -

839 SG4TR02 SIERRA GRANDE 2 V 5 - - 13,2 13,9 12,5 0 0 568,0 - - - - 6,9 - - - - 1087,8 - - - - - - - - - -

836 SG4TR09 SIERRA GRANDE 9 V 5 1 1 141 148,0 134,0 0 0 65,5 - - - - 13,2 - - - - 699,8 - - - - - - - - - -

837 SG4TR10 SIERRA GRANDE 10 C 19 - - 132 151,7 118,8 0 0 153,1 - - - - 34,5 - - 0 0 334,7 - - - - 13,8 - - - - 1150,6

833 SO4TR02 S. ANTONIO OESTE 2 C 21 - - 132 138,6 112,2 0 0 65,6 V 5 3 3 34,5 36,2 32,8 0 0 251,0 - - - - 13,8 - - - - 418,4

3789 SO4TR04 S. A. OESTE 4 C 21 - - 132 138,6 112,2 0 0 131,2 - - - - 34,5 - - - - 502,1 - - - - - - - - - -

3755 VD4TR04 VIEDMA 4 C 26 - - 132 145,2 112,2 0 0 131,2 V 5 34,5 36,2 32,8 0 0 502,1 - - - - 13,9 - - - 1249,7

831 VD4TR05 VIEDMA 5 C 21 - - 132 138,6 112,2 0 0 65,6 V 5 3 3 34,5 36,2 32,8 0 0 167,4 - - - - 13,9 - - - 23 624,9

(1) En Vacio (V) o en Carga (C)

(2) Nº total de topes

(3) Para regulación en Vacio, indicar tope actual de Invierno

(4) Para regulación en Vacio, indicar tope actual de Verano

(5) Tensión Nominal del arrollamiento

(6) Tensión Máxima del arrollamiento (c/Tope extremo)

(7) Tensión Mínima del arrollamiento (c/Tope extremo)

(8) Puesta a tierra del Neutro
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DATOS DE COMPENSACIÓN SHUNT
TABLA 1: Datos generales

Codigo Estación Tens. Pot. nominal Impedancia Interr. Operación Fecha

 Ident. Transformadora Tipo nom. Q Ind. Q Cap. R X Ind. X Cap. Man/Aut Lógica E/S Propietario

Nombre        o 

Nº 
(1) (2)  kV MVAr MVAr ohm ohm ohm SI/No (3) Nº  (4) Año

PM3SH03 P. MADRYN B 362 60 2184 SI M 1978 TRANSPA

PM3SH06 P. MADRYN B 362 60 2184 SI M 1978 TRANSPA

FU3SH06 FUTALEUFU B 362 60 2184 SI M 1978 TRANSPA

FU3SH09 FUTALEUFU B 362 60 2184 SI M 1978 TRANSPA

BS2SH00 BARRIO SAN MARTIN C 34,5 7 170 SI M 2005 TRANSPA

BS2SH01 BARRIO SAN MARTIN C 34,5 7 170 SI M 2005 TRANSPA

BS2SH02 BARRIO SAN MARTIN C 34,5 7 170 SI M 2005 TRANSPA

BS2SH09 BARRIO SAN MARTIN C 34,5 7 170 SI M 2005 TRANSPA

PU0SH02 PICO TRUNCADO I C 10,4 4,5 24 SI M 1998 TRANSPA

PU0SH03 PICO TRUNCADO I C 10,4 4,5 24 SI M 1998 TRANSPA

VD2SH03 VIEDMA B 33 6 181,5 SI M 2004 EDERSA

(1) Solamente para tensiones iguales o superiores a 66 kV

(2) Bobina (B), Capacitor (C)

(3) Conexión y Desconexión Automática (A), Manual (M)

(4) Para operación Automática, identificar el Nº de Figura donde se presenta  la lógica de funcionamiento

Guía de Referencia Transpa Anexo d.2 - 13/22



DATOS DE INTERRUPTORES
TABLA1

Codigo Ident.
 Estación Transformadora 

Tensión
nominal Equipo a Marca Modelo   tipo de 

Corriente
nominal

Potencia 
ruptura

Polos
Tiempo 
apert. Propietario

Nombre        o Nº      kV Maniobrar accionam. A MVA Unip/Trip mseg.

TRANSPA

AK45201 AIKE 132 LAT AK-SJ 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 U 40 TRANSPA
AK45202 AIKE 132 LAT AK-OP 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 U 40 TRANSPA
AK45203 AIKE 132 RESERVA  ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 U 40 TRANSPA
AK45205 AIKE 132 Trafo SA TV 0,15MVA  4TR05 ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 U 40 TRANSPA
AK45206 AIKE 132 LAT LH-AK 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 U 40 TRANSPA
AO45202 ABASOLO 132 Trafo 30MVA  4TR02 ABB LTB145D1 MECANICO 1250 5716 U 40 TRANSPA
AP25201A ALIMENTAC. PRINCIPAL 33 Trafo 300MVA  3AU01 secun BBC DB 30q NEUMATICO 3500 1500 T 50 TRANSPA
AP25201B ALIMENTAC. PRINCIPAL 33 Trafo 300MVA  3AU01 secun BBC DB 30q NEUMATICO 3500 1500 T 50 TRANSPA
AP25203 ALIMENTAC. PRINCIPAL 33 AL 2 FILTRO ALUAR   BBC DB 30q NEUMATICO 3500 1500 T 50 TRANSPA
AP25205 ALIMENTAC. PRINCIPAL 33 Filtro 1  20 MVAr BBC DB 45m NEUMATICO 1250 800 T 50 TRANSPA
AP25206 ALIMENTAC. PRINCIPAL 33 AL 6 - RESERVA  BBC DB 45m NEUMATICO 1250 800 T 50 TRANSPA
AP25207 ALIMENTAC. PRINCIPAL 33 Filtro 3  20 MVAr BBC DB 45m NEUMATICO 1250 800 T 50 TRANSPA
AP25210 ALIMENTAC. PRINCIPAL 33 Filtro 4  20 MVAr BBC DB 45m NEUMATICO 1250 800 T 50 TRANSPA
AP25212 ALIMENTAC. PRINCIPAL 33 AL 12 - RESERVA  BBC DB 45m NEUMATICO 1250 800 T 50 TRANSPA
AP25213 ALIMENTAC. PRINCIPAL 33 Filtro 6  20 MVAr BBC DB 45m NEUMATICO 1250 800 T 50 TRANSPA
AP25214 ALIMENTAC. PRINCIPAL 33 Filtro 7  20 MVAr BBC DB 45m NEUMATICO 1250 800 T 50 TRANSPA
AP25216 ALIMENTAC. PRINCIPAL 33 AL 1 FILTRO ALUAR   BBC DB 30q NEUMATICO 3500 1500 T 50 TRANSPA

AP25217A ALIMENTAC. PRINCIPAL 33 Trafo 300MVA  3AU02 secun BBC DB 30q NEUMATICO 3500 1500 T 50 TRANSPA
AP25217B ALIMENTAC. PRINCIPAL 33 Trafo 300MVA  3AU02 secun BBC DB 30q NEUMATICO 3500 1500 T 50 TRANSPA
AU15201 C. RIVADAVIA A1 13,2 AL 1-GUILFORD1-COOP.CR   IATE 17MG 500(8) MECANICO 800 500 T 50 TRANSPA
AU15202 C. RIVADAVIA A1 13,2 AL 2-QUITRAL-QUITAL S.A.   EMA VE 17-12-25 MECANICO 1250 572 T 35 TRANSPA
AU15203 C. RIVADAVIA A1 13,2 AL 3 - RESERVA  IATE 17MG 500(8) MECANICO 800 500 T 50 TRANSPA
AU15204 C. RIVADAVIA A1 13,2 AL 04 TURBOGAS 23   IATE 17MG 500(16) MECANICO 1600 500 T 50 TRANSPA
AU15205 C. RIVADAVIA A1 13,2 Trafo 60MVA  4TR01 terc EMA VE 17-20-25 MECANICO 2000 572 T 35 TRANSPA
AU15206 C. RIVADAVIA A1 13,2 ACOPLAMIENTO  IATE 17MG 500(16) MECANICO 1600 500 T 50 TRANSPA
AU15207 C. RIVADAVIA A1 13,2 Trafo 30MVA  4TR05 terc EMA VE 17-20-25 MECANICO 2000 572 T 35 TRANSPA
AU15208 C. RIVADAVIA A1 13,2 AL  - RESERVA  IATE 17MG 500(16) MECANICO 1600 500 T 50 TRANSPA
AU15209 C. RIVADAVIA A1 13,2 AL 4 - RESERVA  IATE 17MG 500(8) MECANICO 800 500 T 50 TRANSPA
AU15210 C. RIVADAVIA A1 13,2 AL 5-B. Orquideas-COOP.CR   EMA VE 17-12-25 MECANICO 1250 572 T 35 TRANSPA
AU15211 C. RIVADAVIA A1 13,2 AL 6-GUILFORD2-COOP.CR   IATE 17MG 500(8) MECANICO 800 500 T 50 TRANSPA
AU25200 C. RIVADAVIA A1 33 AL 8-PETROQUIMICA-PCR   EMA VE 36-12-20 MECANICO 1250 1143 T 30 TRANSPA
AU25201 C. RIVADAVIA A1 33 AL 1-EL TORDILLO I-YPF   IATE 38MG 750(i) MECANICO 800 750 T 50 TRANSPA
AU25202 C. RIVADAVIA A1 33 AL TRAFO EA4TR05  30MVA  IATE 38MG 750(i) MECANICO 800 750 T 50 TRANSPA
AU25203 C. RIVADAVIA A1 33 AL 3-P.INDUSTRIAL-COOP.CR   IATE 38MG 750(i) MECANICO 800 750 T 50 TRANSPA
AU25204 C. RIVADAVIA A1 33 Trafo 30MVA  4TR05 secun IATE 38MG 750(i) MECANICO 800 750 T 50 TRANSPA
AU25205 C. RIVADAVIA A1 33 ACOPLAMIENTO  IATE 38MG 750(i) MECANICO 800 750 T 50 TRANSPA
AU25206 C. RIVADAVIA A1 33 Trafo 60MVA  4TR01 secun EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA
AU25207 C. RIVADAVIA A1 33 AL 4-DIADEMA-COOP.CR   IATE 38MG 750(i) MECANICO 800 750 T 50 TRANSPA
AU25208 C. RIVADAVIA A1 33 AL 5-TERMAP-COOP.CR   IATE 38MG 750(i) MECANICO 800 750 T 50 TRANSPA
AU25209 C. RIVADAVIA A1 33 AL 6-Km. 20-COOP.CR   IATE 38MG 750(i) MECANICO 800 750 T 50 TRANSPA
AU25210 C. RIVADAVIA A1 33 AL 7-EL TORDILLO II-YPF   EMA VE 36-08-16 MECANICO 800 915 T 30 TRANSPA
AU45201 C. RIVADAVIA A1 132 Trafo 60MVA  4TR01 AREVA GL312-F1 MECANICO 3150 9145 T 38 TRANSPA
AU45202 C. RIVADAVIA A1 132 Trafo 9MVA  4TR02 AEG CP25-Serie150E NEUMATICO 800 2500 T 80 TRANSPA
AU45203 C. RIVADAVIA A1 132 LAT AU-EA 132kV NMG (SB6) SB6-145 NEUMATICO 3150 7202 U 50 TRANSPA
AU45204 C. RIVADAVIA A1 132 Trafo 9MVA  4TR04 AEG CP25-Serie150E NEUMATICO 800 2500 T 80 TRANSPA
AU45205 C. RIVADAVIA A1 132 Trafo 30MVA  4TR05 AREVA GL312-F1 MECANICO 3150 9145 T 38 TRANSPA
AU45206 C. RIVADAVIA A1 132 Trafo 9MVA  4TR06 AEG CP25-Serie150E NEUMATICO 800 2500 T 80 TRANSPA
AU45207 C. RIVADAVIA A1 132 LAT PU-AU 132kV NMG (SB6) SB6-145 NEUMATICO 3150 7202 U 50 TRANSPA
AU45209 C. RIVADAVIA A1 132 LAT EP-AU 132kV NMG (SB6) SB6-145 NEUMATICO 3150 7202 U 50 TRANSPA
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DATOS DE INTERRUPTORES
TABLA1

Codigo Ident.
 Estación Transformadora 

Tensión
nominal Equipo a Marca Modelo   tipo de 
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AU45210 C. RIVADAVIA A1 132 Trafo 20MVA  4AU10 NMG (SB6) SB6-145 NEUMATICO 3150 7202 U 50 TRANSPA
AU45211 C. RIVADAVIA A1 132 Trafo 15MVA  4AU11 NMG (SB6) SB6-145 NEUMATICO 3150 7202 U 50 TRANSPA
AU65201 C. RIVADAVIA A1 66 AL LINEA a M.BEHR   MERLIN G. SB6-72,5 MECANICO 2000 3601 T 60 TRANSPA
AU65202 C. RIVADAVIA A1 66 AL LINEA a EL TREBOL  MERLIN G. SB6-72,5 MECANICO 2000 3601 T 60 TRANSPA
BC25202 BICENTENARIO 33 AL 2 - PEBSA  EMA VE 36-06-16 MECANICO 630 915 T 30 TRANSPA
BC25203 BICENTENARIO 33 Trafo SA 0,315MVA  2TR03 EMA VE 36-06-16 MECANICO 630 915 T 30 TRANSPA
BC25204 BICENTENARIO 33 Trafo 70MVA  4TR04 secund EMA MECANICO 2000 1000 T 30 TRANSPA
BC25206 BICENTENARIO 33 AL 6 - PEBSA  EMA MECANICO 2000 1000 T 30 TRANSPA
BC25208 BICENTENARIO 33 ACOPLAMIENTO  EMA MECANICO 2000 1000 T 30 TRANSPA
BC25209 BICENTENARIO 33 AL 9 - PEBSA  EMA MECANICO 2000 1000 T 30 TRANSPA
BC25211 BICENTENARIO 33 Trafo 70MVA  4TR02 secund EMA MECANICO 2000 1000 T 30 TRANSPA
BC25212 BICENTENARIO 33 Trafo SA 0,315MVA  2TR12 EMA VE 36-06-16 MECANICO 630 915 T 30 TRANSPA
BC25213 BICENTENARIO 33 AL 13 - PEBSA  EMA VE 36-06-16 MECANICO 630 915 T 30 TRANSPA
BC45201 BICENTENARIO 132 LAT BC-DE 132kV G. ELECTRIC GS GL312 PF3 MECANICO 3150 9145 U 38 TRANSPA
BC45202 BICENTENARIO 132 Trafo 70MVA  4TR02 G. ELECTRIC GS GL312 PF3 MECANICO 3150 9145 U 38 TRANSPA
BC45204 BICENTENARIO 132 Trafo 70MVA  4TR04 G. ELECTRIC GS GL312 PF3 MECANICO 3150 9145 U 38 TRANSPA
BC45206 BICENTENARIO 132 ACOPLAMIENTO  G. ELECTRIC GS GL312 PF3 MECANICO 3150 9145 U 38 TRANSPA
BC45207 BICENTENARIO 132 LAT PE-BC 132kV G. ELECTRIC GS GL312 PF3 MECANICO 3150 9145 U 38 TRANSPA
BS15201 BARRIO SAN MARTIN 13,2 AL 1-COOP.CR   SIEMENS 3AH5 214-1 MECANICO 800 572 T 65 TRANSPA
BS15202 BARRIO SAN MARTIN 13,2 AL 2-COOP.CR   SIEMENS 3AH5 214-1 MECANICO 800 572 T 65 TRANSPA
BS15203 BARRIO SAN MARTIN 13,2 AL 3-COOP.CR   SIEMENS 3AH5 214-1 MECANICO 800 572 T 65 TRANSPA
BS15204 BARRIO SAN MARTIN 13,2 AL 4-COOP.CR   SIEMENS 3AH5 214-1 MECANICO 800 572 T 65 TRANSPA
BS15205 BARRIO SAN MARTIN 13,2 AL 5-COOP.CR   SIEMENS 3AH5 214-1 MECANICO 800 572 T 65 TRANSPA
BS15206 BARRIO SAN MARTIN 13,2 Trafo 30MVA  4TR02 terc SIEMENS 3AH1 164-4 MECANICO 2000 572 T 65 TRANSPA
BS15207 BARRIO SAN MARTIN 13,2 ACOPLAMIENTO  SIEMENS 3AH1 164-4 MECANICO 2000 572 T 65 TRANSPA
BS15208 BARRIO SAN MARTIN 13,2 Trafo 15MVA  4TR03 terc SIEMENS 3AH1 164-4 MECANICO 2000 572 T 65 TRANSPA
BS15209 BARRIO SAN MARTIN 13,2 AL 6-COOP.CR   SIEMENS 3AH5 214-1 MECANICO 800 572 T 65 TRANSPA
BS15210 BARRIO SAN MARTIN 13,2 AL 7-COOP.CR   SIEMENS 3AH5 214-1 MECANICO 800 572 T 65 TRANSPA
BS15211 BARRIO SAN MARTIN 13,2 AL 8-COOP.CR   SIEMENS 3AH5 214-1 MECANICO 800 572 T 65 TRANSPA
BS25200 BARRIO SAN MARTIN 33 CAP N°4  7MVAr EMA VE 36-12-20 MECANICO 1250 1143 T 30 TRANSPA
BS25201 BARRIO SAN MARTIN 33 CAP N°3  7MVAr EMA VE 36-12-20 MECANICO 1250 1143 T 30 TRANSPA
BS25202 BARRIO SAN MARTIN 33 CAP N°2  7MVAr EMA VE 36-12-20 MECANICO 1250 1143 T 30 TRANSPA
BS25203 BARRIO SAN MARTIN 33 Trafo 30MVA  4TR02 secun MAGRINI 38MG 750(m) MECANICO 800 750 T 50 TRANSPA
BS25205 BARRIO SAN MARTIN 33 ACOPLAMIENTO  MAGRINI 38MG 750(m) MECANICO 800 750 T 50 TRANSPA
BS25207 BARRIO SAN MARTIN 33 Trafo 15MVA  4TR03 secun MAGRINI 38MG 750(m) MECANICO 800 750 T 50 TRANSPA
BS25208 BARRIO SAN MARTIN 33 AL 3-CAPEX   MERLIN G. MECANICO T 50 TRANSPA
BS25209 BARRIO SAN MARTIN 33 CAP N°1  7MVAr EMA VE 36-12-20 MECANICO 1250 1143 T 30 TRANSPA
BS45202 BARRIO SAN MARTIN 132 Trafo 30MVA  4TR02 AREVA GL312-F1 MECANICO 3150 9145 T 38 TRANSPA
BS45203 BARRIO SAN MARTIN 132 Trafo 15MVA  4TR03 AREVA GL312-F1 MECANICO 3150 9145 T 38 TRANSPA
CA45205 PAMPA DEL CASTILLO 132 LAT CA-TO 132kV SIEMENS 3AP1 FI MECANICO 3150 9145 U 30 TRANSPA
DA45201 DIADEMA 132 LAT EP-DA 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 U 40 TRANSPA
DA45202 DIADEMA 132 LAT DA-TE 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 1250 5716 U 40 TRANSPA
DA45203 DIADEMA 132 AL TRAFO 1   ABB LTB145D1 MECANICO 1250 5716 T 40 TRANSPA
DG15201 DISTRIBUCION GENERAL 13,2 Trafo 40MVA  4TR04 terc TRANSPA
DG15202 DISTRIBUCION GENERAL 13,2 Trafo 40MVA  4TR02 terc TRANSPA
DG25201 DISTRIBUCION GENERAL 33 AL 1-RESERVA  EMA VE 36-12-20 MECANICO 1250 1143 T 30 TRANSPA
DG25202 DISTRIBUCION GENERAL 33 Trafo 40MVA  4TR04 secund EMA VE 36-12-20 MECANICO 1250 1143 T 30 TRANSPA
DG25203 DISTRIBUCION GENERAL 33 AL 3-Coop PM   EMA VE 36-12-20 MECANICO 1250 1143 T 30 TRANSPA
DG25204 DISTRIBUCION GENERAL 33 AL 4-TG CTP SA   EMA RG 36-75 MECANICO 800 750 T 70 TRANSPA
DG25205 DISTRIBUCION GENERAL 33 DIST. GEN. 33kV SS.AA. a PM  EMA RG 36-75 MECANICO 800 750 T 70 TRANSPA
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DG25206 DISTRIBUCION GENERAL 33 ACOPLAMIENTO  EMA RG 36-75 MECANICO 800 750 T 70 TRANSPA
DG25208 DISTRIBUCION GENERAL 33 AL 8-TG CTP SA   EMA VE 36-12-20 MECANICO 1250 1143 T 30 TRANSPA
DG25209 DISTRIBUCION GENERAL 33 AL 9-Coop PM   EMA VE 36-12-20 MECANICO 1250 1143 T 30 TRANSPA
DG25210 DISTRIBUCION GENERAL 33 Trafo 40MVA  4TR02 secund EMA VE 36-12-20 MECANICO 1250 1143 T 30 TRANSPA
DG25211 DISTRIBUCION GENERAL 33 AL 11-Coop PM   EMA VE 36-12-20 MECANICO 1250 1143 T 30 TRANSPA
DG25212 DISTRIBUCION GENERAL 33 AL 12-RESERVA  EMA RG 36-75 MECANICO 800 750 T 70 TRANSPA
DG25213 DISTRIBUCION GENERAL 33 AL 13-Sociedad Rural   EMA VE 36-12-20 MECANICO 1250 1143 T 30 TRANSPA
DG45201 DISTRIBUCION GENERAL 132 LAT TW-DG 132kV SIEMENS H801-132E HIDRAULICO 800 5000 U 65 TRANSPA
DG45202 DISTRIBUCION GENERAL 132 Trafo 40MVA  4TR02 SIEMENS H801-132E HIDRAULICO 800 5000 T 65 TRANSPA
DG45203 DISTRIBUCION GENERAL 132 ACOPLAMIENTO  SIEMENS H801-132E HIDRAULICO 800 5000 T 65 TRANSPA
DG45204 DISTRIBUCION GENERAL 132 Trafo 40MVA  4TR04 SIEMENS H801-132E HIDRAULICO 800 5000 T 65 TRANSPA
DG45205 DISTRIBUCION GENERAL 132 LAT PM-DG 132kV SIEMENS H801-132E HIDRAULICO 800 5000 T 65 TRANSPA
EA05201 C. RIVADAVIA A 10,4 AL 1 ExCable 1-COOP.CR   WESTING H 175-VCP-W32 MECANICO 1250 567 T 100 TRANSPA
EA05202 C. RIVADAVIA A 10,4 Trafo 30MVA  4TR05 terc WESTING H 175-VCP-W32 MECANICO 1250 567 T 100 TRANSPA
EA05203 C. RIVADAVIA A 10,4 AL 3 ExCable 13-YPF   WESTING H 175-VCP-W32 MECANICO 1250 567 T 100 TRANSPA
EA05204 C. RIVADAVIA A 10,4 AL 4 ExCable 7-YPF   WESTING H 175-VCP-W32 MECANICO 1250 567 T 100 TRANSPA
EA05205 C. RIVADAVIA A 10,4 AL 5 ExCable 3-YPF   WESTING H 175-VCP-W32 MECANICO 1250 567 T 100 TRANSPA
EA05206 C. RIVADAVIA A 10,4 AL 6 ExCable 9-YPF   WESTING H 175-VCP-W32 MECANICO 1250 567 T 100 TRANSPA
EA05207 C. RIVADAVIA A 10,4 AL 7 ExCable 4-YPF   WESTING H 175-VCP-W32 MECANICO 1250 567 T 100 TRANSPA
EA05208 C. RIVADAVIA A 10,4 Trafo 9MVA  4TR06 secun WESTING H 175-VCP-W32 MECANICO 1250 567 T 100 TRANSPA
EA05209 C. RIVADAVIA A 10,4 Trafo 4MVA  6TR04 secun WESTING H 175-VCP-W32 MECANICO 1250 567 T 100 TRANSPA
EA05210 C. RIVADAVIA A 10,4 Trafo 9MVA  4TR04 secun WESTING H 175-VCP-W32 MECANICO 1250 567 T 100 TRANSPA
EA05211 C. RIVADAVIA A 10,4 Trafo 3MVA  6TR03 secun WESTING H 175-VCP-W32 MECANICO 1250 567 T 100 TRANSPA
EA05212 C. RIVADAVIA A 10,4 ACOPLAMIENTO  WESTING H 175-VCP-W32 MECANICO 1250 567 T 100 TRANSPA
EA05213 C. RIVADAVIA A 10,4 Trafo 9MVA  4TR02 secund WESTING H 175-VCP-W32 MECANICO 1250 567 T 100 TRANSPA
EA05214 C. RIVADAVIA A 10,4 AL 14 TG   WESTING H 175-VCP-W32 MECANICO 1250 567 T 100 TRANSPA
EA05215 C. RIVADAVIA A 10,4 Trafo 3MVA  6TR02 secun WESTING H 175-VCP-W32 MECANICO 1250 567 T 100 TRANSPA
EA05217 C. RIVADAVIA A 10,4 AL 9 ExCable 2-COOP.CR   WESTING H 175-VCP-W32 MECANICO 1250 567 T 100 TRANSPA
EA05218 C. RIVADAVIA A 10,4 AL 10 ExCable 5-YPF   WESTING H 175-VCP-W32 MECANICO 1250 567 T 100 TRANSPA
EA05219 C. RIVADAVIA A 10,4 AL 11 ExCable 6-YPF   WESTING H 175-VCP-W32 MECANICO 1250 567 T 100 TRANSPA
EA05220 C. RIVADAVIA A 10,4 AL 12 ExCable 28-COOP.CR   WESTING H 175-VCP-W32 MECANICO 1250 567 T 100 TRANSPA
EA05221 C. RIVADAVIA A 10,4 Trafo 30MVA  4TR05 terc WESTING H 175-VCP-W32 MECANICO 1250 567 T 100 TRANSPA
EA05222 C. RIVADAVIA A 10,4 Trafo 3MVA  6TR01 secun WESTING H 175-VCP-W32 MECANICO 1250 567 T 100 TRANSPA
EA45201 C. RIVADAVIA A 132 LAT AU-EA 132kV AEG S1-145 NEUMATICO 1250 5000 U 60 TRANSPA
EA45205 C. RIVADAVIA A 132 Trafo 30MVA  4TR05 MAGRINI 170MHM-30C NEUMATICO 1600 7202 T 40 TRANSPA
EA65201 C. RIVADAVIA A 66 Trafo 3MVA  6TR01 SCARPA-M PO 196N MECANICO 600 900 T 130 TRANSPA
EA65202 C. RIVADAVIA A 66 Trafo 3MVA  6TR02 SCARPA-M PO 196N MECANICO 600 900 T 130 TRANSPA
EA65203 C. RIVADAVIA A 66 Trafo 3MVA  6TR03 SCARPA-M PO 196N MECANICO 600 900 T 130 TRANSPA
EA65204 C. RIVADAVIA A 66 Trafo 4MVA  6TR04 SCARPA-M PO 196N MECANICO 600 900 T 130 TRANSPA
EA65205 C. RIVADAVIA A 66 AL LINEA a M.BEHR-YPF   SCARPA-M PO 196N MECANICO 600 900 T 130 TRANSPA
EP45202 PATAGONIA 132 LAT EP-AO 132kV VATECH(SB6) SB6-145 NEUMATICO 1600 7202 U TRANSPA
EP45204 PATAGONIA 132 LAT EP-DA 132kV NMG (SB6) SB6-145 NEUMATICO 3150 7202 U 50 TRANSPA
EP45206 PATAGONIA 132 LAT ML-EP 132kV NMG (SB6) SB6-145 NEUMATICO 3150 7202 U 50 TRANSPA
EP45208 PATAGONIA 132 LAT EP-AU 132kV NMG (SB6) SB6-145 NEUMATICO 3150 7202 U 50 TRANSPA
EP45210 PATAGONIA 132 LAT EP-BS 132kV NMG (SB6) SB6-145 NEUMATICO 3150 7202 U 50 TRANSPA
ES25201 ESQUEL 33 AL TRAFO 4TR01-COOP16   ALSTOM FP3620D MECANICO 1250 1200 T 50 TRANSPA
ES45201 ESQUEL 132 Trafo 15MVA  4TR01 NMG (SB6) SB6-145 NEUMATICO 2000 7202 U 50 TRANSPA
ES45203 ESQUEL 132 LAT ES-EC 132kV NMG (SB6) SB6-145 NEUMATICO 2000 7202 U 50 TRANSPA
FA45201 FLORENTINO AMEGHINO 132 LAT FA-TW 132kV NMG (SB6) SB6-145 NEUMATICO 3150 7202 U 50 TRANSPA
FA45203 FLORENTINO AMEGHINO 132 LAT FA-GY 132kV NMG (SB6) SB6-145 NEUMATICO 3150 7202 U 50 TRANSPA
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FA45204 FLORENTINO AMEGHINO 132 ACOPLAMIENTO  ALSTOM GL312 F1 MECANICO 3150 9145 T 38 TRANSPA
FU25201 FUTALEUFU 33 Trafo 60MVA  3TR11 terc SCHNEIDER MECANICO 400 714 T 70 TRANSPA
FU35201 FUTALEUFU 330 AL TRAFO MAQUINA 1-CHF   MAGRINI 362MHM-20000 NEUMATICO 1600 11432 U 40 TRANSPA
FU35202 FUTALEUFU 330 AL TRAFO MAQUINA 2-CHF   MAGRINI 362MHM-20000 NEUMATICO 1600 11432 U 40 TRANSPA
FU35203 FUTALEUFU 330 AL TRAFO MAQUINA 3-CHF   MAGRINI 362MHM-20000 NEUMATICO 1600 11432 U 40 TRANSPA
FU35204 FUTALEUFU 330 AL TRAFO MAQUINA 4-CHF   MAGRINI 362MHM-20000 NEUMATICO 1600 11432 U 40 TRANSPA
FU35205 FUTALEUFU 330 ACOPLAMIENTO  MAGRINI 362MHM-20000 NEUMATICO 1600 11432 U 40 TRANSPA
FU35206 FUTALEUFU 330 REACTOR 1  50MVAr MAGRINI 362MHM-20000 NEUMATICO 1600 11432 U 40 TRANSPA
FU35207 FUTALEUFU 330 LAT FU-PM1 330kV MAGRINI 362MHM-20000 NEUMATICO 1600 11432 U 40 TRANSPA
FU35208 FUTALEUFU 330 LAT FU-PM2 330kV MAGRINI 362MHM-20000 NEUMATICO 1600 11432 U 40 TRANSPA
FU35209 FUTALEUFU 330 REACTOR 2  50MVAr MAGRINI 362MHM-20000 NEUMATICO 1600 11432 U 40 TRANSPA
FU35210 FUTALEUFU 330 TRAFO RESERVA 3AU99  MAGRINI 362MHMe-2Y NEUMATICO 3150 36009 U 40 TRANSPA
FU35T07 FUTALEUFU 330 LAT FU-PM1 330kV tierra MAGRINI 362MHM-20000 NEUMATICO 1600 11432 U 40 TRANSPA
FU35T08 FUTALEUFU 330 LAT FU-PM2 330kV tierra MAGRINI 362MHM-20000 NEUMATICO 1600 11432 U 40 TRANSPA
FU45204 FUTALEUFU 132 LAT FU-ES 132kV NMG (SB6) SB6-145 NEUMATICO 3150 7202 U 50 TRANSPA
GY25201 GARAYALDE 33 Trafo 30MVA  4TR05 secun SIEMENS 3AH MECANICO 1250 1246 T 55 TRANSPA
GY25202 GARAYALDE 33 Trafo SA 0,2MVA  2TR02 SIEMENS 3AH MECANICO 1250 1246 T 55 TRANSPA
GY25203 GARAYALDE 33 AL 03 - PES  SIEMENS 3AH MECANICO 1250 1246 T 55 TRANSPA
GY25204 GARAYALDE 33 ACOPLAMIENTO  SIEMENS 3AH MECANICO 1250 1246 T 55 TRANSPA
GY45201 GARAYALDE 132 LAT FA-GY 132kV SIEMENS 3AP1 FI MECANICO 3150 9145 U 30 TRANSPA
GY45205 GARAYALDE 132 Trafo 30MVA  4TR05 SIEMENS 3AP1 FG MECANICO 3150 9145 T 30 TRANSPA
GY45206 GARAYALDE 132 LAT GY-ML 132kV SIEMENS 3AP1 FI MECANICO 3150 9145 U 30 TRANSPA
HE45202 LOS HERCULES 132 ACOPLAMIENTO  SIEMENS 3AP1 FI MECANICO 3150 9145 U 30 TRANSPA
HE45203 LOS HERCULES 132 LAT HE-LH 132kV SIEMENS 3AP1 FI MECANICO 3150 9145 U 30 TRANSPA
HE45204 LOS HERCULES 132 AL TRAFO 4TR04 - PE HE  SIEMENS 3AP1 FG MECANICO 3150 9145 T 30 TRANSPA
HE45206 LOS HERCULES 132 Trafo SA TV 0,1MVA  4TR06 SIEMENS 3AP1 FI MECANICO 3150 9145 U 30 TRANSPA
HE45207 LOS HERCULES 132 LAT ZN-HE 132kV SIEMENS 3AP1 FI MECANICO 3150 9145 U 30 TRANSPA
HE45208 LOS HERCULES 132 AL TRAFO 4TR08 - PE HE  SIEMENS 3AP1 FG MECANICO 3150 9145 T 30 TRANSPA
LB25231 LOMA BLANCA 33 Trafo 60MVA  4TR03 secund EMA VEr-36 MECANICO 1600 1429 T TRANSPA
LB25232 LOMA BLANCA 33 AL 32 - PE LB II  EMA VEr-36 MECANICO 1600 1429 T TRANSPA
LB45201 LOMA BLANCA 132 AL TRAFO 1  ALSTOM GL312 F1 MECANICO 3150 9145 T 38 TRANSPA
LB45202 LOMA BLANCA 132 LAT PY-LB 132kV ALSTOM GL312 F3 MECANICO 3150 9145 U 38 TRANSPA
LB45203 LOMA BLANCA 132 Trafo 60MVA  4TR03 SIEMENS 3AP1 FG MECANICO 3150 9145 T 30 TRANSPA

LBO.25201 LOMA BLANCA OESTE 33 Trafo 60MVA  4TR01 secund EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA
LBO.25202 LOMA BLANCA OESTE 33 AL 02 - PE LB VI  EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA
LBO.25203 LOMA BLANCA OESTE 33 ACOPLAMIENTO  EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA
LBO.25205 LOMA BLANCA OESTE 33 AL 05 - PE LB VI  EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA
LBO.25206 LOMA BLANCA OESTE 33 Trafo 60MVA  4TR03 secund EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA
LBO.45201 LOMA BLANCA OESTE 132 Trafo 60MVA  4TR01 ABB LTB145D1 MECANICO 1250 7202 T 40 TRANSPA
LBO.45202 LOMA BLANCA OESTE 132 LAT PY-LBO 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 1250 7202 U 40 TRANSPA
LBO.45203 LOMA BLANCA OESTE 132 Trafo 60MVA  4TR03 ABB LTB145D1 MECANICO 1250 7202 T 40 TRANSPA
LBT.25201 LOMA BLANCA ESTE 33 Trafo 60MVA  4TR01 secund EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA
LBT.25202 LOMA BLANCA ESTE 33 AL 02 - PE LB I  EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA
LBT.25203 LOMA BLANCA ESTE 33 ACOPLAMIENTO  EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA
LBT.25205 LOMA BLANCA ESTE 33 AL 05 - PE LB III  EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA
LBT.25206 LOMA BLANCA ESTE 33 Trafo 60MVA  4TR03 secund EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA
LBT.45201 LOMA BLANCA ESTE 132 Trafo 60MVA  4TR01 ABB LTB145D1 MECANICO 1250 7202 T 40 TRANSPA
LBT.45202 LOMA BLANCA ESTE 132 LAT PY-LBT 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 1250 7202 U 40 TRANSPA
LBT.45203 LOMA BLANCA ESTE 132 Trafo 60MVA  4TR03 ABB LTB145D1 MECANICO 1250 7202 T 40 TRANSPA
LH45201 LAS HERAS 132 AL TRAFO 4TR01-YPF   ALSTOM SI-145 F1 MECANICO 3150 7202 T 60 TRANSPA
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LH45202 LAS HERAS 132 LAT HE-LH 132kV ALSTOM SI-145 F3 MECANICO 3150 7202 U 60 TRANSPA
LH45203 LAS HERAS 132 AL TRAFO 4TR03-YPF   ALSTOM SI-145 F1 MECANICO 3150 7202 T 60 TRANSPA
LH45204 LAS HERAS 132 LAT LH-AK 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 U 40 TRANSPA
LH45205 LAS HERAS 132 ACOPLAMIENTO  ALSTOM SI-145 F3 MECANICO 3150 7202 U 60 TRANSPA
LH45206 LAS HERAS 132 LAT LP-LH 132kV ALSTOM SI-145 F3 MECANICO 3150 7202 U 60 TRANSPA
LP45203 LOS PERALES 132 AL TRAFO 4TR03-YPF   ALSTOM SI-145 F1 MECANICO 3150 7202 T 60 TRANSPA
LP45205 LOS PERALES 132 AL TRAFO 4TR05-YPF   ALSTOM SI-145 F1 MECANICO 3150 7202 T 60 TRANSPA
LP45207 LOS PERALES 132 AL TRAFO 4TR07-YPF   ALSTOM SI-145 F1 MECANICO 3150 7202 T 60 TRANSPA
LP45208 LOS PERALES 132 ACOPLAMIENTO  ALSTOM SI-145 F3 MECANICO 3150 7202 U 60 TRANSPA
LP45209 LOS PERALES 132 AL TRAFO 4TR09-YPF   ALSTOM SI-145 F1 MECANICO 3150 7202 T 60 TRANSPA
LP45210 LOS PERALES 132 LAT LP-LH 132kV ALSTOM SI-145 F3 MECANICO 3150 7202 U 60 TRANSPA
ML25201 MALASPINA 33 Trafo 60MVA  4TR01 secund EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA
ML25202 MALASPINA 33 AL 02 -  PE ML  EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA
ML45201 MALASPINA 132 Trafo 60MVA  4TR01 SIEMENS 3AP1 FG MECANICO 3150 9145 T 30 TRANSPA
ML45202 MALASPINA 132 LAT ML-EP 132kV SIEMENS 3AP1 FI MECANICO 3150 9145 U 30 TRANSPA
ML45205 MALASPINA 132 LAT GY-ML 132kV SIEMENS 3AP1 FI MECANICO 3150 9145 U 30 TRANSPA
OP45201 ORO PLATA 132 LAT AK-OP 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 U 40 TRANSPA
OP45202 ORO PLATA 132 AL TRAFO 1  ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 U 40 TRANSPA
OP45203 ORO PLATA 132 AL TRAFO 2  ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 U 40 TRANSPA
PD45201 PICO TRUNCADO II 132 Trafo 9MVA  4TR01 IATE 145MHD-1P NEUMATICO 1250 5000 U 40 TRANSPA
PD55201 PICO TRUNCADO II 35 Trafo 9MVA  4TR01 secund EMA RG 36-75 MECANICO 800 750 T 70 TRANSPA
PD55202 PICO TRUNCADO II 35 AL 1-SPSE   EMA RG 36-75 MECANICO 800 750 T 70 TRANSPA
PD55203 PICO TRUNCADO II 35 AL 2 - RESERVA EMA RG 36-75 MECANICO 800 750 T 70 TRANSPA
PD55205 PICO TRUNCADO II 35 AL 4-PAE   EMA RG 36-75 MECANICO 800 750 T 70 TRANSPA
PE45201 PETROQUIMICA 132 LAT PU-PE 132kV SIEMENS 3AP1 FI MECANICO 3150 9145 U 30 TRANSPA
PE45202 PETROQUIMICA 132 LAT PE-BC 132kV SIEMENS 3AP1 FI MECANICO 3150 9145 U 30 TRANSPA
PE45205 PETROQUIMICA 132 AL TRAFO 1   SIEMENS 3AP1 FG MECANICO 3150 9145 T 30 TRANSPA
PE45206 PETROQUIMICA 132 AL TRAFO 2   SIEMENS 3AP1 FG MECANICO 3150 9145 T 30 TRANSPA
PM25201 PUERTO MADRYN 33 Trafo SA 1MVA  2TR01 EMA RG 36-50 MECANICO 800 500 T 70 TRANSPA
PM25202 PUERTO MADRYN 33 Trafo SA 1MVA  2TR02 EMA RG 36-50 MECANICO 800 500 T 70 TRANSPA
PM35201 PUERTO MADRYN 330 Trafo 120MVA  3TR01 MAGRINI 362MHMe-2Y NEUMATICO 3150 36009 U 40 TRANSPA
PM35202 PUERTO MADRYN 330 ACOPLAMIENTO MAGRINI 362MHM-20000 NEUMATICO 1600 11432 U 40 TRANSPA
PM35203 PUERTO MADRYN 330 REACTOR 2  50MVAr MAGRINI 362MHM-20000 NEUMATICO 1600 11432 U 40 TRANSPA
PM35204 PUERTO MADRYN 330 LAT FU-PM2 330kV MAGRINI 362MHM-20000 NEUMATICO 1600 11432 U 40 TRANSPA
PM35205 PUERTO MADRYN 330 LAT FU-PM1 330kV MAGRINI 362MHM-20000 NEUMATICO 1600 11432 U 40 TRANSPA
PM35206 PUERTO MADRYN 330 REACTOR 1  50MVAr MAGRINI 362MHM-20000 NEUMATICO 1600 11432 U 40 TRANSPA
PM35207 PUERTO MADRYN 330 LAT PM-AP2 330kV MAGRINI 362MHM-20000 NEUMATICO 1600 11432 U 40 TRANSPA
PM35208 PUERTO MADRYN 330 LAT PM-AP1 330kV MAGRINI 362MHM-20000 NEUMATICO 1600 11432 U 40 TRANSPA
PM35209 PUERTO MADRYN 330 LAT PM-AP3 330kV SIEMENS 3AP2 FI MECANICO 2500 22863 U 28 TRANSPA
PM35211 PUERTO MADRYN 330 LAT PY-PM 330kV ABB LTB420E2 MECANICO 4000 22863 T 20 TRANSPA
PM35217 PUERTO MADRYN 330 Trafo 60MVA  3AU17 ABB LTB420E2 MECANICO 4000 28579 T 20 TRANSPA
PM35T04 PUERTO MADRYN 330 LAT FU-PM2 330kV tierra MAGRINI 362MHM-20000 NEUMATICO 1600 11432 U 40 TRANSPA
PM35T05 PUERTO MADRYN 330 LAT FU-PM1 330kV tierra MAGRINI 362MHM-20000 NEUMATICO 1600 11432 U 40 TRANSPA
PM45201 PUERTO MADRYN 132 Trafo 120MVA  3TR01 secun MAGRINI 145MHM-20000 NEUMATICO 1600 5000 U 40 TRANSPA
PM45202 PUERTO MADRYN 132 Trafo 60MVA  3AU17 secun ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 T 40 TRANSPA
PM45203 PUERTO MADRYN 132 ACOPLAMIENTO MAGRINI 145MHM-20000 NEUMATICO 1600 5000 U 40 TRANSPA
PM45204 PUERTO MADRYN 132 LAT PM-DG 132kV MAGRINI 145MHM-20000 NEUMATICO 1600 5000 U 40 TRANSPA
PM45205 PUERTO MADRYN 132 LAT PM-SG 132kV MAGRINI 145MHM-20000 NEUMATICO 1600 5000 U 40 TRANSPA
PM45206 PUERTO MADRYN 132 LAT WB-PM 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 3150 7202 U 40 TRANSPA
PM45207 PUERTO MADRYN 132 RESERVA ALSTOM GL312 F3 MECANICO 3150 9145 U 38 TRANSPA
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PU05202 PICO TRUNCADO I 10,4 CAP N°1  4,5MVAr EMA VE 17-12-25 MECANICO 1250 572 T 35 TRANSPA
PU05203 PICO TRUNCADO I 10,4 CAP N°2  4,5MVAr EMA VE 17-12-25 MECANICO 1250 572 T 35 TRANSPA
PU05204 PICO TRUNCADO I 10,4 AL 1-YPF   AEG CP3212p-10 NEUMATICO 600 300 T 80 TRANSPA
PU05205 PICO TRUNCADO I 10,4 AL 2-YPF   AEG CP3212p-10 NEUMATICO 600 300 T 80 TRANSPA
PU05206 PICO TRUNCADO I 10,4 Trafo 5MVA  5TR23 secun AEG CP3212p-10 NEUMATICO 600 300 T 80 TRANSPA
PU05207 PICO TRUNCADO I 10,4 Trafo 5MVA  5TR22 secun AEG CP3212p-10 NEUMATICO 600 300 T 80 TRANSPA
PU05208 PICO TRUNCADO I 10,4 Trafo SA 0,5MVA  0TR08 EMA VE 17-12-25 MECANICO 1250 572 T 35 TRANSPA
PU15210 PICO TRUNCADO I 13,2 Trafo 20MVA  4AU07 terc EMA VE 17-12-25 MECANICO 1250 572 T 35 TRANSPA
PU15211 PICO TRUNCADO I 13,2 AL 1-M. PICO TRUNCADO   EMA VE 17-12-25 MECANICO 1250 572 T 35 TRANSPA
PU15212 PICO TRUNCADO I 13,2 Trafo 20MVA  4AU06 terc EMA VE 17-12-25 MECANICO 1250 572 T 35 TRANSPA
PU15213 PICO TRUNCADO I 13,2 AL 2-M. PICO TRUNCADO RES  EMA RMr 15(35) MECANICO 630 350 T 65 TRANSPA
PU45201 PICO TRUNCADO I 132 LAT PU-PD 132kV IATE 145MHD-1P NEUMATICO 1250 5000 U 40 TRANSPA
PU45202 PICO TRUNCADO I 132 Trafo 30MVA  4TR02 ALSTOM GL312 F1 MECANICO 3150 9145 T 38 TRANSPA
PU45203 PICO TRUNCADO I 132 ACOPLAMIENTO IATE 145MHD-1P NEUMATICO 1250 5000 U 40 TRANSPA
PU45204 PICO TRUNCADO I 132 Trafo 30MVA  4TR04 ALSTOM GL312 F1 MECANICO 3150 9145 T 38 TRANSPA
PU45205 PICO TRUNCADO I 132 LAT PU-AU 132kV G. ELECTRIC GL312 PF3 MECANICO 1250 7202 U 40 TRANSPA
PU45206 PICO TRUNCADO I 132 Trafo 20MVA  4AU06 ALSTOM GL312 F1 MECANICO 3150 9145 T 38 TRANSPA
PU45207 PICO TRUNCADO I 132 Trafo 20MVA  4AU07 IATE 145MHD-1P NEUMATICO 1250 5000 U 40 TRANSPA
PU45208 PICO TRUNCADO I 132 LAT PU-PE 132kV IATE 145MHD-1P NEUMATICO 1250 5000 U 40 TRANSPA
PU45209 PICO TRUNCADO I 132 LAT PU-ZN1 132kV ALSTOM SI-145 F1 MECANICO 3150 7202 T 60 TRANSPA
PU45210 PICO TRUNCADO I 132 LAT PU-ZN2 132kV AREVA GL312-F3 MECANICO 3150 9145 U 38 TRANSPA
PU55202 PICO TRUNCADO I 35 AL 3-SINOPEC CAÑADON MINERALES   ABB VD4 MECANICO 3150 1910 T TRANSPA
PU55203 PICO TRUNCADO I 35 AL 4-YPF   EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA
PU55207 PICO TRUNCADO I 35 AL 5-YPF   EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA
PU55208 PICO TRUNCADO I 35 AL 6-SINOPEC HUEMUL   ABB VD4 MECANICO 3150 1910 T TRANSPA
PU55209 PICO TRUNCADO I 35 AL 7-YPF   EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA
PU55216 PICO TRUNCADO I 35 AL 8-YPF   EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA
PU55217 PICO TRUNCADO I 35 AL 1-VINTAGE   ABB VD4 MECANICO 3150 1910 T TRANSPA
PU55218 PICO TRUNCADO I 35 AL 18 - RESERVA AEG CP6346-Serie 30 NEUMATICO 1000 600 T 80 TRANSPA
PU55219 PICO TRUNCADO I 35 Trafo 30MVA  4TR02 secun EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA
PU55220 PICO TRUNCADO I 35 Trafo 30MVA  4TR04 secun EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA
PU55221 PICO TRUNCADO I 35 AL 21 - RESERVA AEG CP6346-Serie 30 NEUMATICO 1000 600 T 80 TRANSPA
PU55222 PICO TRUNCADO I 35 Trafo 5MVA  5TR22 EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA
PU55223 PICO TRUNCADO I 35 Trafo 5MVA  5TR23 EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA
PU55224 PICO TRUNCADO I 35 ACOPLAMIENTO EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA
PU65201 PICO TRUNCADO I 66 AL LINEA a C SECO/C OLIVIA   MERLIN G. SB6-72,5 MECANICO 2000 3601 T 60 TRANSPA
PU65206 PICO TRUNCADO I 66 Trafo 20MVA  4AU06 secun MERLIN G. SB6-72,5 MECANICO 2000 3601 T 60 TRANSPA
PU65207 PICO TRUNCADO I 66 Trafo 20MVA  4AU07 secun MERLIN G. SB6-72,5 MECANICO 2000 3601 T 60 TRANSPA
PW25222 P.EOLICO RAWSON 33 Trafo 60MVA  4TR02 secun ORMAZABAL CPG.0 MECANICO 1250 1429 T 45 TRANSPA
PW25242 P.EOLICO RAWSON 33 Trafo 60MVA  4TR04 secun ORMAZABAL CPG.0 MECANICO 1250 1429 T 45 TRANSPA
PW45201 P.EOLICO RAWSON 132 LAT PW-RW 132kV ABB COMPASS MECANICO 1600 7202 U 40 TRANSPA
PW45202 P.EOLICO RAWSON 132 Trafo 60MVA  4TR02 ABB COMPASS MECANICO 1600 7202 U 40 TRANSPA
PW45204 P.EOLICO RAWSON 132 Trafo 60MVA  4TR04 ABB COMPASS MECANICO 1600 7202 U 40 TRANSPA
RG25201 RIO GALLEGOS 33 AL 1  CD3 - SPSE  EMA VE 36-06-25 MECANICO 630 1429 T 35 TRANSPA
RG25202 RIO GALLEGOS 33 AL 2  CD2 - SPSE  EMA VE 36-06-25 MECANICO 630 1429 T 35 TRANSPA
RG25203 RIO GALLEGOS 33 AL 3  CD1 - SPSE  EMA VE 36-06-25 MECANICO 630 1429 T 35 TRANSPA
RG25204 RIO GALLEGOS 33 Trafo 100MVA  7TR01 secun EMA VE 36-25-25 MECANICO 2500 1429 T 35 TRANSPA
RG25205 RIO GALLEGOS 33 AL 5  RESERVA EMA VE 36-06-25 MECANICO 630 1429 T 35 TRANSPA
RG25206 RIO GALLEGOS 33 AL 6  RESERVA EMA VE 36-06-25 MECANICO 630 1429 T 35 TRANSPA
RG25207 RIO GALLEGOS 33 AL 7 PALERMO AIKE-SPSE  EMA VE 36-06-25 MECANICO 630 1429 T 35 TRANSPA
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RG25208 RIO GALLEGOS 33 Trafo SA 1MVA  2TR08 EMA VE 36-06-25 MECANICO 630 1429 T 35 TRANSPA
RG25210 RIO GALLEGOS 33 ACOPLAMIENTO EMA VE 36-25-25 MECANICO 2500 1429 T 35 TRANSPA
RG75201 RIO GALLEGOS 220 Trafo 100MVA  7TR01 ABB LTB 245 E1 trip MECANICO 3150 19053 T 40 TRANSPA
RG75203 RIO GALLEGOS 220 ACOPLAMIENTO ABB LTB 245 E1 uni MECANICO 3150 19053 U 40 TRANSPA
RG75204 RIO GALLEGOS 220 LAT EZ-RG 220kV ABB LTB 245 E1 uni MECANICO 3150 19053 U 40 TRANSPA
RW25203 RAWSON 33 AL TRAFO 4TR03 COOP RW   EMA VEE 36-06-25 MECANICO 630 1429 T 35 TRANSPA
RW25206 RAWSON 33 AL TRAFO 4TR02 COOP RW   EMA VEE 36-08-25 MECANICO 800 1429 T 35 TRANSPA
RW45201 RAWSON 132 LAT TW-RW 132kV ABB COMPASS MECANICO 1600 7202 U 40 TRANSPA
RW45202 RAWSON 132 Trafo 15MVA  4TR02 ALSTOM SI-145 F1 MECANICO 3150 7202 T TRANSPA
RW45203 RAWSON 132 Trafo 15MVA  4TR03 ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 T 40 TRANSPA
RW45207 RAWSON 132 LAT PW-RW 132kV ABB COMPASS MECANICO 1600 7202 U 40 TRANSPA
SJ45201 SAN JOSE 132 LAT AK-SJ 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 U 40 TRANSPA
TE45205 ESCALANTE 132 AL 5 - YPF LUZ  ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 T 40 TRANSPA
TE45206 ESCALANTE 132 Trafo SA 0,1x3MVA  4TR06 ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 T 40 TRANSPA
TE45207 ESCALANTE 132 LAT TE-CA 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 U 40 TRANSPA
TE45211 ESCALANTE 132 LAT DA-TE 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 U 40 TRANSPA
TO05200 EL TORDILLO 10,4 AL Vientos de la Patag 1 TRANSPA
TO45201 EL TORDILLO 132 AL TRAFO TR01-TECPETROL   SIEMENS 3AP1 FG MECANICO 3150 9145 T 30 TRANSPA
TO45202 EL TORDILLO 132 AL TRAFO TR02-TECPETROL   SIEMENS 3AP1 FG MECANICO 3150 9145 T 30 TRANSPA
TW15201 TRELEW 13,2 AL 1-COOP.TW   EMA VE 17-12-25 MECANICO 1250 572 T 35 TRANSPA
TW15202 TRELEW 13,2 AL 2-COOP.TW   EMA VE 17-12-25 MECANICO 1250 572 T 35 TRANSPA
TW15203 TRELEW 13,2 AL 3-COOP.TW   EMA VE 17-12-25 MECANICO 1250 572 T 35 TRANSPA
TW15204 TRELEW 13,2 Trafo 30MVA  4TR06 terc EMA VE 17-12-25 MECANICO 1250 572 T 35 TRANSPA
TW15205 TRELEW 13,2 Trafo 30MVA  4TR03 terc EMA VE 17-12-25 MECANICO 1250 572 T 35 TRANSPA
TW15207 TRELEW 13,2 AL 5-COOP.TW   EMA VE 17-12-25 MECANICO 1250 572 T 35 TRANSPA
TW15208 TRELEW 13,2 AL S/N RESERVA EMA VE 17-12-25 MECANICO 1250 572 T 35 TRANSPA
TW15209 TRELEW 13,2 Trafo 30MVA  4TR04 terc EMA VE 17-12-25 MECANICO 1250 572 T 35 TRANSPA
TW15210 TRELEW 13,2 AL 6 RESERVA EMA VE 17-12-25 MECANICO 1250 572 T 35 TRANSPA
TW15211 TRELEW 13,2 AL 7-COOP.TW   EMA VE 17-12-25 MECANICO 1250 572 T 35 TRANSPA
TW15212 TRELEW 13,2 Trafo SA  0,3MVA  1TR12 EMA VE 17-12-25 MECANICO 1250 572 T 35 TRANSPA
TW25201 TRELEW 33 AL 1 OMEGA-COOP.TW   EMA VEE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 35 TRANSPA
TW25202 TRELEW 33 AL 2 COOP.DOLAVON   EMA VEE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 35 TRANSPA
TW25203 TRELEW 33 AL 3 CIUDAD1-COOP.TW   EMA VEE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 35 TRANSPA
TW25204 TRELEW 33 AL 4 CIUDAD2-COOP.TW   EMA VEE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 35 TRANSPA
TW25205 TRELEW 33 Trafo 30MVA  4TR04 secun EMA VEE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 35 TRANSPA
TW25206 TRELEW 33 Trafo 30MVA  4TR06 secun EMA VEE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 35 TRANSPA
TW25208 TRELEW 33 Trafo 30MVA  4TR03 secun EMA VEE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 35 TRANSPA
TW25209 TRELEW 33 AL 5 COOP.GAIMAN   EMA VEE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 35 TRANSPA
TW45201 TRELEW 132 LAT TW-DG 132kV NMG (SB6) SB6-145 NEUMATICO 3150 7202 U 50 TRANSPA
TW45202 TRELEW 132 LAT FA-TW 132kV NMG (SB6) SB6-145 NEUMATICO 3150 7202 U 50 TRANSPA
TW45203 TRELEW 132 Trafo 30MVA  4TR03 AREVA GL312-F1 MECANICO 3150 9145 T 38 TRANSPA
TW45204 TRELEW 132 Trafo 30MVA  4TR04 AREVA GL312-F1 MECANICO 3150 9145 T 38 TRANSPA
TW45205 TRELEW 132 LAT TW-RW 132kV NMG (SB6) SB6-145 NEUMATICO 3150 7202 U 50 TRANSPA
TW45206 TRELEW 132 Trafo 30MVA  4TR06 ALSTOM GL312P MECANICO 1250 7202 T TRANSPA
WA45201 P.EOLICO MADRYN 132 Trafo 60MVA  4TR01 ABB LTB145D1 MECANICO 3150 7202 T 40 TRANSPA
WA45202 P.EOLICO MADRYN 132 Trafo 60MVA  4TR02 ABB LTB145D1 MECANICO 3150 7202 T 40 TRANSPA
WA45203 P.EOLICO MADRYN 132 LAT WA-PY2 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 3150 7202 U 40 TRANSPA
WA45204 P.EOLICO MADRYN 132 LAT WA-PY1 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 3150 7202 U 40 TRANSPA
WA45205 P.EOLICO MADRYN 132 Trafo 60MVA  4TR05 ABB LTB145D1 MECANICO 3150 7202 T 40 TRANSPA
WA45206 P.EOLICO MADRYN 132 Trafo 60MVA  4TR06 ABB LTB145D1 MECANICO 3150 7202 T 40 TRANSPA
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WA45207 P.EOLICO MADRYN 132 ACOPLAMIENTO ABB LTB145D1 MECANICO 3150 7202 T 40 TRANSPA
WB45201 CHUBUT NORTE 132 Trafo 60MVA  4TR01 ABB LTB145D1 MECANICO 3150 7202 T 40 TRANSPA
WB45202 CHUBUT NORTE 132 LAT WB-PM 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 3150 7202 U 40 TRANSPA
WB45203 CHUBUT NORTE 132 LAT WB-PY 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 3150 7202 U 40 TRANSPA
WB45204 CHUBUT NORTE 132 Trafo 60MVA  4TR04 ABB LTB145D1 MECANICO 3150 7202 T 40 TRANSPA
WB45205 CHUBUT NORTE 132 Trafo 60MVA  4TR05 ABB LTB145D1 MECANICO 3150 7202 T 40 TRANSPA
WB45206 CHUBUT NORTE 132 ACOPLAMIENTO ABB LTB145D1 MECANICO 3150 7202 T 40 TRANSPA
WB45207 CHUBUT NORTE 132 Trafo 60MVA  4TR07 ABB LTB145D1 MECANICO 3150 7202 T 40 TRANSPA

CE45201 EL CALAFATE 132 ACOPLAMIENTO  SIEMENS 3AP1 FI MECANICO 4000 9145 U 30 SPSE
CE45202 EL CALAFATE 132 Trafo 15MVA  4TR02 SIEMENS 3AP1 FG MECANICO 4000 9145 T 30 SPSE
CE45203 EL CALAFATE 132 Trafo 15MVA  4TR03 SIEMENS 3AP1 FG MECANICO 4000 9145 T 30 SPSE
CE45204 EL CALAFATE 132 LAT EZ-CE 132kV SIEMENS 3AP1 FI MECANICO 4000 9145 U 30 SPSE
DE45203 PUERTO DESEADO 132 Trafo 20MVA  4TR03 ALSTOM GL312 F1 MECANICO 3150 9145 T 38 SPSE
DE45202 PUERTO DESEADO 132 Trafo 5MVA  4TR02 EMA ELF145 1250 5000 50 SPSE
DE15201 PUERTO DESEADO 13,2 Trafo 20MVA  4TR03 secun EMA RM 17,5p35 MECANICO 630 350 T SPSE
DE15202 PUERTO DESEADO 13,2 AL 2-SPSE   EMA RM 17,5p35 MECANICO 630 350 T SPSE
DE15207 PUERTO DESEADO 13,2 AL 7-SPSE   EMA RM 17,5p35 MECANICO 630 350 T SPSE
DE15208 PUERTO DESEADO 13,2 Trafo 5MVA  4TR02 secun EMA RM 17,5p35 MECANICO 630 350 T SPSE

EdERSA

PC25200 PUNTA COLORADA 33 AL 2 EL SALADO   EMA RG 36-50 MECANICO 800 500 T 70 EdERSA
PC25203 PUNTA COLORADA 33 Trafo 15MVA  4TR01 secun EMA RG 36-50 MECANICO 800 500 T 70 EdERSA
PC45201 PUNTA COLORADA 132 Trafo 15MVA  4TR01 SIEMENS HIDRAULICO 800 2500 65 EdERSA
PC45202 PUNTA COLORADA 132 RESERVA SIEMENS HIDRAULICO 800 2500 65 EdERSA
SE25201 S. ANTONIO ESTE 33 AL 1 CONESA   S/D RECONECTADOR EdERSA
SE25202 S. ANTONIO ESTE 33 Trafo 15MVA  4TR01 secun EdERSA
SE25203 S. ANTONIO ESTE 33 AL 2 PUERTO   S/D RECONECTADOR EdERSA
SE45201 S. ANTONIO ESTE 132 Trafo 15MVA  4TR01 GALILEO 800 2000 EdERSA
SG15201 SIERRA GRANDE 13,2 Trafo 16MVA  4TR09 terc EdERSA
SG15201b SIERRA GRANDE 13,2 Trafo 16MVA  4TR09 terc EdERSA
SG15202 SIERRA GRANDE 13,2 Trafo 35MVA  4TR10 terc EdERSA
SG15202b SIERRA GRANDE 13,2 Trafo 35MVA  4TR10 terc EdERSA
SG25207 SIERRA GRANDE 33 Trafo SA 13,2/0,4kV BBC SBKJ 36 MECANICO 1250 743 T EdERSA
SG25208 SIERRA GRANDE 33 Trafo 16MVA  4TR09 secun BBC SBKJ 36 MECANICO 1250 743 T EdERSA
SG25209 SIERRA GRANDE 33 AL 9 CIUDAD-EDERSA   BBC SBKJ 36 MECANICO 1250 743 T EdERSA
SG25210 SIERRA GRANDE 33 Trafo 35MVA  4TR10 secun BBC SBKJ 36 MECANICO 1250 743 T EdERSA
SG25211 SIERRA GRANDE 33 S. GRANDE Reac N 13,2kV BBC SBKJ 36 MECANICO 1250 743 T EdERSA
SG45201 SIERRA GRANDE 132 Trafo 25MVA  4TR01 EMA TR-170 HIDRAULICO 1250 5000 T 25 EdERSA
SG45202 SIERRA GRANDE 132 Trafo 12MVA  4TR02 EMA TR-170 HIDRAULICO 1250 5000 T 25 EdERSA
SG45203 SIERRA GRANDE 132 LAT SG-PC 132kV EMA TR-170 HIDRAULICO 1250 5000 T 25 EdERSA
SG45204 SIERRA GRANDE 132 LAT PM-SG 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 U 40 EdERSA
SG45206 SIERRA GRANDE 132 ACOPLAMIENTO EMA TR-170 HIDRAULICO 1250 5000 T 25 EdERSA
SG45209 SIERRA GRANDE 132 Trafo 16MVA  4TR09 EMA TR-170 HIDRAULICO 1250 5000 T 25 EdERSA
SG45210 SIERRA GRANDE 132 Trafo 35MVA  4TR10 EMA TR-170 HIDRAULICO 1250 5000 T 25 EdERSA
SG45211 SIERRA GRANDE 132 LAT SG-SO 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 U 40 EdERSA
SO25201 S. ANTONIO OESTE 33 AL 1 VALCHETA   EMA MECANICO 630 350 T 70 EdERSA
SO25202 S. ANTONIO OESTE 33 Trafo 15MVA  4TR02 secun EMA MECANICO 630 350 T 70 EdERSA
SO25203 S. ANTONIO OESTE 33 AL 2 P.S.A.ESTE   EMA MECANICO 630 350 T 70 EdERSA
SO25204 S. ANTONIO OESTE 33 AL 3 S.A.OESTE   EMA MECANICO 630 350 T 70 EdERSA
SO45201 S. ANTONIO OESTE 132 LAT SO-SE 132kV IATE 145MHD-1P NEUMATICO 1250 5000 U 40 EdERSA
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SO45202 S. ANTONIO OESTE 132 Trafo 15MVA  4TR02 IATE 145MHD-1P NEUMATICO 1250 5000 U 40 EdERSA
VD15201 VIEDMA 13,2 AL 1 RURAL   EMA RMr 15(35) MECANICO 630 350 T 65 EdERSA
VD15202 VIEDMA 13,2 AL 2 VIEDMA 5  EMA RMr 15(35) MECANICO 630 350 T 65 EdERSA
VD15203 VIEDMA 13,2 AL 3 VIEDMA 3   EMA RMr 15(35) MECANICO 630 350 T 65 EdERSA
VD15204 VIEDMA 13,2 AL 4 C.TERMICA   EMA RMr 15(35) MECANICO 630 350 T 65 EdERSA
VD15205 VIEDMA 13,2 Trafo 30MVA  4TR04 terc EMA RMr 15(35) MECANICO 630 350 T 65 EdERSA
VD15207 VIEDMA 13,2 ACOPLAMIENTO EMA RMr 15(35) MECANICO 630 350 T 65 EdERSA
VD15208 VIEDMA 13,2 Trafo 15MVA  4TR05 terc EMA RMr 15(35) MECANICO 630 350 T 65 EdERSA
VD15209 VIEDMA 13,2 AL 5 VIEDMA 1   EMA RMr 15(35) MECANICO 630 350 T 65 EdERSA
VD15210 VIEDMA 13,2 AL 6 VIEDMA 4   EMA RMr 15(35) MECANICO 630 350 T 65 EdERSA
VD15211 VIEDMA 13,2 AL 7 VIEDMA 2   EMA RMr 15(35) MECANICO 630 350 T 65 EdERSA
VD15212 VIEDMA 13,2 AL 8 IDEVI   EMA RMr 15(35) MECANICO 630 350 T 65 EdERSA
VD25201 VIEDMA 33 AL 1 RESERVA IATE MECANICO 630 500 T 50 EdERSA
VD25202 VIEDMA 33 AL 2 RESERVA IATE MECANICO 630 500 T 50 EdERSA
VD25203 VIEDMA 33 REACTOR  6MVAr EMA VE 36-06-16 MECANICO 630 915 T 30 EdERSA
VD25204 VIEDMA 33 Trafo 15MVA  4TR05 secun IATE MECANICO 630 500 T 50 EdERSA
VD25206 VIEDMA 33 ACOPLAMIENTO IATE MECANICO 630 500 T 50 EdERSA
VD25207 VIEDMA 33 Trafo 30MVA  4TR04 secun IATE MECANICO 630 500 T 50 EdERSA
VD45202 VIEDMA 132 LAT SE-VD 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 U 40 EdERSA
VD45203 VIEDMA 132 ACOPLAMIENTO IATE 145MHD-1P NEUMATICO 1250 5000 U 40 EdERSA
VD45204 VIEDMA 132 Trafo 30MVA  4TR04 IATE 145MHD-1P NEUMATICO 1250 5000 U 40 EdERSA
VD45205 VIEDMA 132 Trafo 15MVA  4TR05 IATE 145MHD-1P NEUMATICO 1250 5000 U 40 EdERSA
VD45206 VIEDMA 132 LAT VD-CP 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 U 40 EdERSA

TRANSACUE

CA45202 PAMPA DEL CASTILLO 132 LAT CA-VH 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 1250 5716 U 40 TRANSACUE
CA45203 PAMPA DEL CASTILLO 132 AL TRAFO TP1   ABB LTB145D1 MECANICO 1250 5716 T 40 TRANSACUE
CA45204 PAMPA DEL CASTILLO 132 AL TRAFO TP2   ABB LTB145D1 MECANICO 1250 5716 T 40 TRANSACUE
CN45202 CERRO NEGRO 132 AL TRAFO TP1   ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 T 40 TRANSACUE
EC45202 EL COIHUE 132 Trafo 15MVA  4TR02 EMA ELF145 2000 5716 U 30 TRANSACUE
EC25202 EL COIHUE 33 AL 02 CHOLILA-DGPS CH   BBC SBKJ 36 MECANICO 1250 743 T TRANSACUE
EC25203 EL COIHUE 33 AL 03 LAGO PUELO-DGPS CH   BBC SBKJ 36 MECANICO 1250 743 T TRANSACUE
EC25204 EL COIHUE 33 AL 04 EL MAITEN-DGPS CH   BBC SBKJ 36 MECANICO 1250 743 T TRANSACUE
EC25206 EL COIHUE 33 Trafo 15MVA  4TR02 secun BBC SBKJ 36 MECANICO 1250 743 T TRANSACUE
VH45202 VALLE HERMOSO 132 AL TRAFO TP1   TRANSACUE
VH45203 VALLE HERMOSO 132 AL TRAFO TP2   ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 T 40 TRANSACUE
VH45204 VALLE HERMOSO 132 LAT VH-CN 132kV TRANSACUE
VH45206 VALLE HERMOSO 132 AL TRAFO TP3   TRANSACUE
VH45207 VALLE HERMOSO 132 AL LINEA a V. HERM. II - PAE   TRANSACUE

Información modificada y/o agregada
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DATOS DE LINEAS AEREAS
TABLA 4: Protecciones de líneas

Codigo Terna  Tensión T protec. Oscilosc.

BDE Ident.  E.T. Origen Salida a E.T. Nominal Principal Respaldo Falla Int. fases tipo T muerto Long. + interr.   Tipo Observaciones
Nombre        o 

Nº 
   Nº      kV mono/tri  seg. km seg.   

1144 PU-PD P.TRUNCADO I P.TRUNCADO II 1 132 LZ92-1 - No mo. - 0,3 13,4 0,08 No

1144 PU-PD P.TRUNCADO II P.TRUNCADO I 1 132 LZ92-1 - No mo. - 0,3 13,4 0,08 No

1145 PU-AU P.TRUNCADO I A "1" 1 132 LZ3 - - mo. - 0,4 138 0,1 S41

1145 PU-AU A "1" P.TRUNCADO I 1 132 LZ3 - No mo. - 0,4 138 0,1 S41

1147 EP-BS PATAGONIA Bº SAN MARTIN 1 132 LZ3 - No tri - 0,4 9,4 0,1 No

1149 EP-AU PATAGONIA A "1" 1 132 RED670 - SI mo. mono 0,4 6,9 0,09 si

1149 EP-AU A "1" PATAGONIA 1 132 RED670 - SI mo. mono 0,4 6,9 0,09 si

2344 FA-GY F. AMEGHINO GARAYALDE 1 132 REL670 REL670 Si mo. mono 0,4 107,6 0,1 Si

2344 GY-FA GARAYALDE F. AMEGHINO 1 132 7SL87 7SL87 Si mo. mono 0,4 107,6 0,1 Si

3111 GY-ML GARAYALDE MALASPINA 1 132 7SL87 7SL87 Si mo. mono 0,4 70,7 0,1 Si

3111 GY-ML MALASPINA GARAYALDE 1 132 REL670 REL670 Si mo. mono 0,4 70,7 0,1 Si

3112 ML-EP MALASPINA PATAGONIA 1 132 REL670 REL670 Si mo. mono 0,4 106,3 0,1 Si

3112 ML-EP PATAGONIA MALASPINA 1 132 REL670 REL670 No mo. mono 0,4 106,3 0,1 Si

1151 FA-TW F. AMEGHINO TRELEW 1 132 REL670 REL670 No mo. - 0,4 112 0,1 No

1151 FA-TW TRELEW F. AMEGHINO 1 132 REL670 REL670 No mo. mono 0,4 112 0,1 Si

1152 TW-DG TRELEW P.ALU. DGPA 1 132 RED670 - No mo. mono 0,4 62 0,1 Si

1152 TW-DG P.ALU. DGPA TRELEW 1 132 RED670 - No mo. mono 0,4 62 0,1 Si

1153 PM-DG P. MADRYN P.ALU. DGPA 1 132 RED670 - No - - - 5,7 0,1 Si

1153 PM-DG P.ALU. DGPA P. MADRYN 1 132 RED670 - No - - - 5,7 0,1 Si

1154 PM-SG P. MADRYN S. GRANDE 1 132 LZ3 - No mo. - 0,45 121,5 0,1 No

1154 PM-SG S. GRANDE P. MADRYN 1 132 LZ3 - No mo. - 0,45 121,5 0,1 S41

2525 PY-WA1 WA P. MADRYN 500 1 132 7SL87 7SJ85 Si mo. mono 0,4 13,0 0,1 Si

3162 PY-WA2 WA P. MADRYN 500 2 132 7SL87 7SJ85 Si mo. mono 0,4 13,0 0,1 Si

2905 PM-WB P. MADRYN WB 1 132 7SL87 7SJ85 No mo. mono 0,4 13,1 0,1 Si

2905 PM-WB WB P. MADRYN 1 132 7SL87 7SJ85 Si mo. mono 0,4 13,1 0,1 Si

3184 PY-WB WB P. MADRYN 500 1 132 7SL87 7SJ85 Si mo. mono 0,4 13,1 0,1 Si

1155 SG-PC S. GRANDE P. COLORADA 1 132 LZ3 - No mo. - - 31 0,10 -

1156 SG-SO S. GRANDE S.A. OESTE 1 132 LZ3 - No trif. - 500 110,3 0,10 S41

Protección Recierre
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DATOS DE LINEAS AEREAS
TABLA 4: Protecciones de líneas

Codigo Terna  Tensión T protec. Oscilosc.

BDE Ident.  E.T. Origen Salida a E.T. Nominal Principal Respaldo Falla Int. fases tipo T muerto Long. + interr.   Tipo Observaciones
Nombre        o 

Nº 
   Nº      kV mono/tri  seg. km seg.   

Protección Recierre

1157 SE-SO S.A. OESTE S.A. ESTE 1 132 LZ3 - No trif. - 350 23 0,10 -

1158 VD-SE VIEDMA S.A. ESTE 1 132 LZ3 - No - - - 162,6 0,10 -

1159 VD-CP VIEDMA C. PATAGONES 1 132 LZ92-1 - No mo. - - 7 0,10 -

1160 FU-PM1 FUTALEUFU P. MADRYN 1 330 LZ32 YZ/L22 No - - - 550 0,10 S41

1160 FU-PM1 P. MADRYN FUTALEUFU 1 330 LZ32 YZ/L22 No - - - 550 0,10 S41

1161 FU-PM2 FUTALEUFU P. MADRYN 2 330 LZ32 YZ/L22 No - - - 550 0,1 S41

1161 FU-PM2 P. MADRYN FUTALEUFU 2 330 LZ32 YZ/L22 No - - - 550 0,10 S41

1162 PM-AP1 P. MADRYN P.ALU. APPA 1 330 REL561 REX521 No - - - 5,5 0,10 -

1162 PM-AP1 P.ALU. APPA P. MADRYN 1 330 REL561 REX521 No - - - 5,5 0,10 -

1163 PM-AP2 P. MADRYN P.ALU. APPA 2 330 REL561 REX521 No - - - 5,5 0,10 -

1163 PM-AP2 P.ALU. APPA P. MADRYN 2 330 REL561 REX521 No - - - 5,5 0,10 -

1164 AU-EA C. RIV. "A1" C. RIV. "A" 1 132 AEG RQ4 SPAJ140 - - - - 0,5 0,10 No

1164 AU-EA C. RIV. "A" C. RIV. "A1" 1 132 AEG RQ4 CAMSA - - - - 0,5 0,10 No

2100 PU-PE P.TRUNCADO I PETROQUIMICA 1 132 REL561 - No mo. - 0,4 1,5 0,10 No

2100 PU-PE PETROQUIMICA P.TRUNCADO I 1 132 REL561 - No mo. - 0,4 1,5 0,10 No

2440 PE-BC PETROQUIMICA BICENTENARIO 1 132 REL670 REF615 Si mo. mono 0,4 96,7 0,10 Si

2440 PE-BC BICENTENARIO PETROQUIMICA 1 132 REL650 REF615 Si mo. mono 0,4 96,7 0,10 Si

2441 BC-DE BICENTENARIO P. DESEADO 1 132 REL650 REF615 Si mo. tri 0,4 99,1 0,10 Si

1391 CA-VH P.del CASTILLO V. HERMOSO 1 132 EPAC3400 - No tri - 0,35 33,6 0,07 No

1392 VH-CN V. HERMOSO C. NEGRO 1 132 REL511 - No tri - 0,35 41 0,07 No

1388 FU-ES FUTALEUFU ESQUEL 1 132 REL511 - No tri - 0,4 28,4 0,08 No

2911 HE-LH LAS HERAS HERCULES 1 132 MICON442 - No mo. - 0,4 44 0,10 -

2911 HE-LH HERCULES LAS HERAS 1 132 REL670 REL670 Si mo. mono 0,4 44 0,10 Si

2912 ZN-HE HERCULES S. CRUZ NOR 1 132 REL670 REL670 Si mo. mono 0,4 36 0,10 Si

1328 LP-LH LAS HERAS LOS PERALES 1 132 MICON442 - No mo. - 0,4 47 0,10 -

1328 LP-LH LOS PERALES LAS HERAS 1 132 MICON442 - No mo. - 0,4 47 0,10 -

1808 CA-TO P.del CASTILLO EL TORDILLO 1 132 REL511 - No tri - 0,35 8,9 0,10 -

1833 PY-PM P. MADRYN P. MADRYN 500 1 330 561/561 511 Si - - - 0,47 - -
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DATOS DE LINEAS AEREAS
TABLA 4: Protecciones de líneas

Codigo Terna  Tensión T protec. Oscilosc.

BDE Ident.  E.T. Origen Salida a E.T. Nominal Principal Respaldo Falla Int. fases tipo T muerto Long. + interr.   Tipo Observaciones
Nombre        o 

Nº 
   Nº      kV mono/tri  seg. km seg.   

Protección Recierre

1972 ES-EC ESQUEL EL COIHUE 1 132 REL511 - No tri - 0,4 121 0,1 REVAL

2094 PM-AP3 P. MADRYN P.ALU. APPA 3 330 REL561 REX 521 Si - - - 4,8 0,8 REVAL

2158 TE-DA DIADEMA ESCALANTE 1 132 RED670 - Si mo. mono 0,4 8,0 0,1 Si

2158 TE-DA ESCALANTE DIADEMA 1 132 RED670 - Si mo. mono 0,4 8,0 0,1 Si

2159 TE-CA ESCALANTE P. del CASTILLO 1 132 RED670 REF615 Si mo. mono 0,4 19,9 0,1 Si

2159 TE-CA P. del CASTILLO ESCALANTE 1 132 RED670 REF615 Si mo. mono 0,4 19,9 0,1 Si

1990 TW-RW TRELEW RAWSON 1 132 RED630 REF615 No mo. - 0,35 23 0,1 REVAL

2476 PW-RW P.EOLICO RAW. RAWSON 1 132 RED630 REF615 Si mo. - 0,35 7,3 0,8 REVAL

1389 EP-DA PATAGONIA DIADEMA 1 132 RED670 - Si mo. mono 0,4 15 0,08 Si

1389 EP-DA DIADEMA PATAGONIA 1 132 RED670 - Si mo. mono 0,4 15 0,1 Si

2707 AK-SJ AIKE SAN JOSE 1 132 REL650 REQ650 Si mo. - 0,4 75 Si

2708 AK-OP AIKE ORO PLATA 1 132 RED670 REQ650 Si mo. 0,4 58 Si

2216 PU-ZN1 P.TRUNCADO I S. CRUZ NOR 1 132 REL561 REX 521 No mo. - 0,4 2,5 0,08 -

2174 PU-ZN2 P.TRUNCADO I S. CRUZ NOR 2 132 REL561 REX 521 No mo. - 0,4 2,5 0,08 -

2524 PY-LB P. MADRYN 500 LOMA BLANCA 1 132 RED670 REQ650 Si mo. - 0,4 42,5 0,08 SI

2198 EZ-RG ESPERANZA RIO GALLEGOS 1 220 7SD522 7SD522 Si mo. 0,4 128 0,08 SI

2150 EZ-RT ESPERANZA RIO TURBIO 1 220 7SD522 7SD522 Si mo. 0,4 149 0,08 SI

3147 PY-LBT L. BLANCA ESTE P. MADRYN 500 1 132 7SL87 7SL87 Si mo. mono 0,4 39,8 0,1 Si

3151 PY-LBO L. BLANCA OESTE P. MADRYN 500 1 132 7SL87 7SL87 Si mo. mono 0,4 33,8 0,1 Si

Información modificada y/o agregada

Guía de Referencia Transpa Anexo d.3 - 3/8



DATOS DE LINEAS AEREAS
TABLA 5: Protecciones distanciometricas

Codigo 
Ident.

 Tensión

BDE Nombre  E.T. Origen Salida a E.T. Terna Nominal Marca Tipo Caract. Enlace Difer. X 1 R 1 T 1 X 2 R 2 T 2 X 3 R 3 T 3 X a T a antip. Zbloq Tpas Tbloqueo

 o Nº    Nº      kV (1) (2) (6) ohm ohm seg. ohm ohm seg. ohm ohm seg. ohm seg. Si/No ohm (3) seg (4) seg (5)

1144 PU-PD P.TRUNCADO I P.TRUNCADO II 1 132 BBC LZ92-1 C AE - 12,9 11,6 0 94,1 84,2 3,0 - - - 96,0 3,5 SI - - 1,00

1144 PU-PD P.TRUNCADO II P.TRUNCADO I 1 132 BBC LZ92-1 C AE - 12,9 11,6 0 100,0 89,6 2,0 - - - 80,0 3,5 SI - - 1,00

1145 PU-AU P.TRUNCADO I A "1" 1 132 BBC LZ3 M AE - 55,6 16,7 0 74,5 22,4 0,5 171,9 51,6 2,0 178,0 3,5 No - - -

1145 PU-AU A "1" P.TRUNCADO I 1 132 BBC LZ32 M AE - 56,0 19,6 0 81,1 28,4 0,5 133,1 46,6 2,8 98,6 3,5 No - - -

1147 EP-BS PATAGONIA Bº SAN MARTIN 1 132 BBC LZ3 M - - 15,4 11,5 0 34,5 25,9 0,5 54,5 41,0 1,0 120,0 2,5 No - - -

1149 EP-AU PATAGONIA C. RIV. "A1" 1 132 ABB RED670 C FO Si 2,6 - 0,25 15,0 - 0,4 19,0 - 0,9 30,0 0,9 Si 2,6 0,25

1149 AU-EP C. RIV. "A1" PATAGONIA 1 132 ABB RED670 C FO Si 2,6 - 0,25 12,0 - 0,4 30,0 - 0,8 45,0 0,9 Si 2,6 0,25

2344 FA-GY F. AMEGHINO GARAYALDE 1 132 ABB REL670 C AE - 30,0 7,6 0 65,0 16,6 0,6 78,0 19,9 1,3 80,0 - Si 180,0 0,04 0,50

2344 FA-GY GARAYALDE F. AMEGHINO 1 132 SIEMENS 7SL87 C AE No 16,0 6,0 0 36,0 13,4 0,4 52,0 19,4 1,05 - - Si - - 2,00

3111 GY-ML GARAYALDE MALASPINA 1 132 SIEMENS 7SL87 C AE No 12,0 4,5 0 24,0 8,9 0,3 32,0 11,9 1,0 - - Si - - 2,00

3111 GY-ML MALASPINA GARAYALDE 1 132 ABB REL670 C AE - 12,0 3,1 0 40,0 10,2 0,3 60,0 15,3 0,7 50,0 - Si 124,0 0,04 0,50

3112 EP-ML MALASPINA PATAGONIA 1 132 ABB REL670 C AE - 16,0 4,1 0 48,0 12,2 0,7 75,0 19,1 1,3 60,0 - Si 180,0 0,04 0,50

3112 EP-ML PATAGONIA MALASPINA 1 132 ABB REL670 C AE - 32,0 8,2 0 60,0 15,3 0,60 80,0 20,4 3,0 72,0 - Si 180,0 0,04 0,50

1151 FA-TW F. AMEGHINO TRELEW 1 132 ABB REL670 C AE - 26,0 7,9 0 57,0 17,2 0,75 68,0 20,6 1,0 72,0 - Si 180,0 0,04 0,50

1151 FA-TW TRELEW F. AMEGHINO 1 132 ABB REL670 C AE - 36,0 10,9 0 64,0 19,4 0,4 84,0 25,4 1,0 76,0 - Si 210,0 0,04 0,50

1152 TW-DG TRELEW P.ALU. DGPA 1 132 ABB RED670 C FO Si 15,00 4,54 0 30,0 9,08 0,5 36,0 10,9 3,3 42,0 - Si 90,0 0,04 0,50

1152 TW-DG P.ALU. DGPA TRELEW 1 132 ABB RED670 C FO Si 19,8 6,0 0 32,0 9,68 0,4 60,0 18,2 3,0 76,0 - Si 140,0 0,04 0,50

1153 PM-DG P. MADRYN P.ALU. DGPA 1 132 ABB RED670 C FO Si 1,73 0,44 0 10,0 2,55 0,4 18,0 4,59 0,7 27,0 - Si 160,0 0,04 0,50

1153 PM-DG P.ALU. DGPA P. MADRYN 1 132 ABB RED670 C FO Si 1,73 0,44 0 6,0 1,53 0,25 15,0 3,82 3,0 20,0 - Si 64,0 0,04 0,50

1154 PM-SG P. MADRYN S. GRANDE 1 132 BBC LZ3 M AE - 43,4 10,8 0 62,0 15,5 0,5 80,5 20,1 2,5 120,0 3,5 No - - -

1154 PM-SG S. GRANDE P. MADRYN 1 132 BBC LZ3 M AE - 42,7 10,8 0 62,0 15,5 0,5 75,3 18,8 2,5 85,0 3,5 No - - -

2525 PY-WA1 WA P. MADRYN 500 1 132 SIEMENS 7SL87 C FO Si 2,00 0,91 0 5,97 2,71 0,4 - - - - - Si - - Inf.

3162 PY-WA2 WA P. MADRYN 500 2 132 SIEMENS 7SL87 C FO Si 2,00 0,91 0 5,97 2,71 0,4 - - - - - Si - - Inf.

2905 PM-WB P. MADRYN WB 1 132 SIEMENS 7SL87 C FO Si 3,50 1,59 0 7,00 3,17 0,4 - - - - - Si - - Inf.

2905 PM-WB WB P. MADRYN 1 132 SIEMENS 7SL87 C FO Si 2,33 0,79 0 4,33 1,48 0,4 - - - - - Si - - Inf.

3184 PY-WB WB P. MADRYN 500 1 132 SIEMENS 7SL87 C FO Si 2,33 0,85 0 4,33 1,59 0,4 - - - - - Si - - Inf.

Arranque BloqueoZona 1 Zona 2 Zona 3Rele
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DATOS DE LINEAS AEREAS
TABLA 5: Protecciones distanciometricas

Codigo 
Ident.

 Tensión

BDE Nombre  E.T. Origen Salida a E.T. Terna Nominal Marca Tipo Caract. Enlace Difer. X 1 R 1 T 1 X 2 R 2 T 2 X 3 R 3 T 3 X a T a antip. Zbloq Tpas Tbloqueo

 o Nº    Nº      kV (1) (2) (6) ohm ohm seg. ohm ohm seg. ohm ohm seg. ohm seg. Si/No ohm (3) seg (4) seg (5)

Arranque BloqueoZona 1 Zona 2 Zona 3Rele

1155 SG-PC S. GRANDE P. COLORADA 1 132 BBC LZ3 M - - 12,4 5,4 0 24,7 10,9 0,5 49,4 21,8 1,5 54,4 1,5 No - - -

1156 SG-SO S. GRANDE S.A. OESTE 1 132 BBC LZ3 M - - 39,7 10,4 0 94,7 24,7 0,5 180 32 2,5 200 2,5 No - - -

1157 SE-SO S.A. OESTE S.A. ESTE 1 132 BBC LZ3 M - - 73,5 19,0 0 97,3 25,2 0,5 103,5 26,8 1 136 3 No - - -

1158 VD-SE VIEDMA S.A. ESTE 1 132 BBC LZ3 M - - 60 15,5 0 87,0 22,5 0,5 157,4 40,7 1,5 256 3 No - - -

1159 VD-CP VIEDMA C. PATAGONES 1 132 BBC LZ92-1 C - - 2,8 0,8 0 5,6 1,5 0,5 10,4 2,7 1,5 200 3 No - - -

1160 FU-PM1 FUTALEUFU P. MADRYN 1 330 BBC LZ32 M DI - 161.5 22,6 0 219,2 30,7 0,5 246,4 34,5 1,2 223 4 No - - -

1160 FU-PM1 P. MADRYN FUTALEUFU 1 330 BBC LZ32 M DI - 161,5 22,6 0 219,2 30,7 0,5 230,3 32,2 1 276 2 No - - -

1161 FU-PM2 FUTALEUFU P. MADRYN 2 330 BBC LZ32 M DI - 161.5 22,6 0 219,2 30,7 0,5 246,4 34,5 1,2 223 4 No - - -

1161 FU-PM2 P. MADRYN FUTALEUFU 2 330 BBC LZ32 M DI - 161,5 22,6 0 219,2 30,7 0,5 230,3 32,2 1 276 2 No - - -

1164 AU-EA C. RIV. "A1" C. RIV. "A" 1 132 AEG RQ4 - - Si - - - - - - - - - - - - - - -

1164 AU-EA C. RIV. "A" C. RIV. "A1" 1 132 AEG RQ4 - - Si - - - - - - - - - - - - - - -

2440 PE-BC PETROQUIMICA BICENTENARIO 1 132 ABB REL670 C AE - 30,17 12,07 0 49,03 19,61 0,4 120 48 3 60 - Si 144 0,04 0,5

2440 PE-BC BICENTENARIO PETROQUIMICA 1 132 ABB REL650 C AE - 32,0 17,6 0 42,7 23,47 0,5 51,23 28,17 1 75,00 3,5 Si 90 0,035 0,5

2441 BC-DE BICENTENARIO P. DESEADO 1 132 ABB REL650 C - - 32,8 18,0 0 43,76 24,06 0,5 52,51 28,87 1 65,92 3,5 Si 78 0,035 0,5

1391 CA-VH P.del CASTILLO V. HERMOSO 1 132 ALSTOM EPAC3400 C - - 11,6 3,35 0 23,7 6,85 0,4 64,8 18,72 0,8 87,6 1,2 No - - -

1392 VH-CN V. HERMOSO C. NEGRO 1 132 ABB REL511 C - - 14,22 4,16 0 60,0 5,6 0,4 104,7 6,4 0,8 135,0 1,6 Si 162,0 0,04 2,0

1388 FU-ES FUTALEUFU ESQUEL 1 132 ABB REL511 C - - 10,01 3,76 0 24,07 6,4 0,4 78,17 24 0,8 136 1,6 No - - -

2911 HE-LH LAS HERAS HERCULES 1 132 ALSTOM MICON442 C AE 10,6 4,2 0 19,8 7,84 0,4 49,5 19,6 1,8 - - - - - -

2911 HE-LH HERCULES LAS HERAS 1 132 ABB REL670 C AE - 12,7 3,7 0 25,5 7,3 0,4 58,2 16,8 1,8 64,00 - Si 69,84 0,045 0,5

2912 ZN-HE HERCULES S. CRUZ NOR 1 132 ABB REL670 C AE - 10,4 3,0 0 17,9 5,1 0,6 26,8 7,7 1,2 29,80 - Si 35,8 0,045 0,5

1328 LP-LH LAS HERAS LOS PERALES 1 132 ALSTOM MICON442 C AE - 18,48 40 0 28,6 40 0,4 42 44,8 1,5 65 3,2 Si 77,0 0,01 2,00

1328 LP-LH LOS PERALES LAS HERAS 1 132 ALSTOM MICON442 C AE - 18,48 40 0 46 40 0,4 68 50 1,5 85 2,3 Si 97,0 0,01 2,00

1808 CA-TO P.del CASTILLO EL TORDILLO 1 132 ABB REL511 C - - 3,488 1,84 0 12,8 6,96 0,4 44 23,2 0,8 200 1,3 No - - -

1833 PY-PM P. MADRYN P. MADRYN 500 1 330 ABB REL511 C FO Si 11,1 1,5 0,5 20,2 2,8 1,8 -20,2 -28 0,3 -50 -0,8 Si 100,0 0,04 2,00

1972 ES-EC ESQUEL EL COIHUE 1 132 ABB REL511 C - - 58,9 18,4 0 86,6 36,8 0,4 153 54 1 256 1,3 - - - -

2158 TE-DA DIADEMA ESCALANTE 1 132 ABB RED670 C FO Si 2,55 0,84 0 7,1 5,0 0,4 12,1 9,75 0,8 92,5 - Si 15,9 0,05 0,5

Guía de Referencia Transpa Anexo d.3 - 5/8



DATOS DE LINEAS AEREAS
TABLA 5: Protecciones distanciometricas

Codigo 
Ident.

 Tensión

BDE Nombre  E.T. Origen Salida a E.T. Terna Nominal Marca Tipo Caract. Enlace Difer. X 1 R 1 T 1 X 2 R 2 T 2 X 3 R 3 T 3 X a T a antip. Zbloq Tpas Tbloqueo

 o Nº    Nº      kV (1) (2) (6) ohm ohm seg. ohm ohm seg. ohm ohm seg. ohm seg. Si/No ohm (3) seg (4) seg (5)

Arranque BloqueoZona 1 Zona 2 Zona 3Rele

2158 TE-DA ESCALANTE DIADEMA 1 132 ABB RED670 C FO Si 2,55 0,84 0 6,2 4,0 0,4 10,1 7,30 0,8 88,1 - Si 13,2 0,05 0,5

2159 TE-CA ESCALANTE P. del CASTILLO 1 132 ABB RED670 C FO Si 6,26 2,06 0 9,7 4,4 0,4 13,8 7,54 0,8 83,0 - Si 16,6 0,05 0,5

2159 TE-CA P. del CASTILLO ESCALANTE 1 132 ABB RED670 C FO Si 6,34 2,09 0 12,4 4,1 0,4 80,7 26,60 0,8 96,9 - Si 116,2 0,05 0,5

1389 EP-DA PATAGONIA DIADEMA 1 132 ABB RED670 C FO Si 4,79 1,58 0 7,6 3,6 0,4 9,3 5,21 0,8 154,1 - Si 15,9 0,05 0,5

1389 EP-DA DIADEMA PATAGONIA 1 132 ABB RED670 C FO Si 4,79 1,58 0 7,3 3,3 0,4 8,7 4,64 0,8 69,6 - Si 16,4 0,05 0,5

2707 AK-SJ AIKE SAN JOSE 1 132 ABB REL650 C AE - 29 42 0 45 64 0,4 200 70 0,9 - - SI 120,0 99,00 0,5

2708 AK-OP AIKE ORO PLATA 1 132 ABB RED670 C FO Si 20 42 0 40 46 0,4 58 49 0,9 - - SI 88,0 99,00 0,5

2524 PY-LB LOMA BLANCA P. MADRYN 500 1 132 ABB RED670 C FO Si 14,43 3,60 0 18,4 4,7 0,45 38,0 9,33 0,8 75,0 - Si 90,0 0,045 0,5

2198 EZ-RG ESPERANZA RIO GALLEGOS 1 220 SIEMENS 7SD522 C - 13 10 0 24,0 12 0,30 -6 -10 0,2 SI - - -

2150 EZ-RT ESPERANZA RIO TURBIO 1 220 SIEMENS 7SD522 C - - - - - - - - - - - - - - - -

3147 PY-LBT L. BLANCA ESTE P. MADRYN 500 1 132 SIEMENS 7SL87 C FO Si 13,26 3,21 0 18,72 4,53 0,4 25,0 6,04 0,8 - - Si - - 0,5

3151 PY-LBO L. BLANCA OESTE P. MADRYN 500 1 132 SIEMENS 7SL87 C FO Si 10,86 2,63 0 17,89 4,33 0,4 23,8 5,76 0,8 - - Si - - 0,5

Información modificada y/o agregada
(1) Indicará su característica en el plano X-R, a saber: ohm (O), mho (M), cuadrilateral (C), lenticular (L) DI: Disparo Incondicionado

(2) Indicará el esquema de teleprotección entre protecciones si existiese, a saber:

Subalcance Condicionado (SC), Acel. de Estado (AE), Sobrealcance Permitido (SP), Esq. de Bloqueo (EB), Fibra óptica (FO), Otro (describir)

(3) Zbloq: ajuste del elemento de bloqueo por penduleo

(4) Tpas: Indica el tiempo transcurrido entre el elemento de bloqueo y el del arranque para la discriminación entre falla y penduleo

(5)  Tbloqueo: Tiempo de duración del bloqueo de penduleo

(6)  Difer.: Indica si la protección tiene habilitada la funcion diferencial de linea como función principal, y distanciométrica como respaldo.
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Tiempo Fabricante Modelo

Barra Origen Barra Destino Identificador Corriente tiempo Corriente tiempo I1 t1 I2 t2 I3 t3 Corriente tiempo Interruptor

TRANSPA - TRANSFORMADORES

PM330 PM132 PM3TR01 187 61 280 3,9 - - - - - - - - 40 ABB SPAJ140C

PM132 PM330 PM3TR01 405 60 630 3,5 - - - - - - - - 40 ABB SPAJ140C

PM330 PM132 PM3AU07b 187 61 280 3,9 - - - - - - - - 20 ABB SPAJ144C

PM132 PM330 PM3AU07b 405 60 630 3,5 - - - - - - - - 20 ABB SPAJ144C

FU330 FU132 FU3AU10 70 1,9 350 1,5 - - - - - - - - 40 ABB SPAJ144C

FU132 FU330 FU3AU10 165 1,5 870 1,1 - - - - - - - - 40 ABB SPAJ144C

PM500 PM330 675,5 9 40 ABB RET316*4

ZN132 ZN500 950 5 40 ABB RET316*4

Información modificada y/o agregada

Nivel inferior Nivel superior Curva de Calibración Límite de Actuación

DATOS DE PROTECCIONES
TABLA 6: Protecciones de Máxima Corriente
Líneas y Transformadores de Interconexión

Rama de medición Tiempo Independiente Tiempo dependiente
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DATOS DE LÍNEAS AÉREAS

Codigo
Ident.

E.T. Origen E.T. Destino Terna
Tensión
Nominal

Por Protecciones 
propias (1)

Por PFI 
(protección por 

falla de 
interruptor) (2)

 Por protección 
de reactor (3)

Nombre  o Nº    Nº      kV Manual Automática (4)

FU-PM1 Futaleufú Pto. Madryn 1 330 SI NO NO SI SI

FU-PM2 Futaleufú Pto. Madryn 2 330 SI NO NO SI SI

PU-ZN1 P.Truncado I S. Cruz Nor 1 132 SI NO NO NO NO

PU-ZN2 P.Truncado I S. Cruz Nor 2 132 SI NO NO NO NO

PU-PE P.Truncado I Petroquim. 1 132 SI NO NO NO NO

EP-AU ET Patagonia ET AU KM5 1 132 SI NO NO NO NO

AU-EP ET AU KM5 ET Patagonia 1 132 SI NO NO NO NO

Ref.:
(1) Indicar por separado si existe alguna de las protecciones de líneas que no posean TDD
(2) Indicar tiempos de actuación
(3) Cuando el reactor de línea no tiene interruptor
(4) Señales provenientes de otras protecciones y/o automatismos diseñados para el sistema (por Ej. Controles postfalla.)

Transferencia de Disparo Directo (TDD)

Por Apertura de Línea
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ANEXO d.4 
 

Características técnicas de los equipamientos de 
generadores, distribuidores y grandes usuarios que 

afectan el comportamiento del Sistema de Transporte 

Indice General



DATOS DE TRANSFORMADORES - OTROS

TABLA 1:   Parámetros eléctricos
Codigo  Estación Transformadora Trafo Ramal Potencia Tensión nom.de red Conexión Nº Tipo Pérd. Sat Reactancia Directa React. Homopolar

BDE  Ident. (*) Arr. 1 Arr. 2 Arr. 3 Arr. 1 Arr. 2 Arr. 3 arroll. vacio (6) X 1-2 X 1-3 X 2-3 X0 1-2 X0 1-3 X0 2-3

 Nombre  

o Nº    
    Nº Nº MVA (1) MVA (2) MVA (3) kV (1) kV (2) kV (3) Tipo (4) (5) kW p.u. % (7) % (7) % (7) % (7) % (7) % (7)

3TR01 FUTALEUFU 1 140 140 - 353 13,8 - YND7 2 TC T 11,89 - -

3TR02 FUTALEUFU 2 140 140 - 353 13,8 - YND7 2 TC T 11,89 - -

799 3TR03 FUTALEUFU 3 140 140 - 353 13,8 - YND7 2 TC T 11,89 - -

800 3TR04 FUTALEUFU 4 140 140 - 353 13,8 - YND7 2 TC T 11,89 - -

0 2TR05 FUTALEUFU 5 6,3 6,3 - 33 13,2 - YRD5 2 TC T 13,00 - - 11,05

0 2TR07 FUTALEUFU 7 6,3 6,3 - 33 13,2 - YRD5 2 TC T 13,00 - - 11,05

0 3TR01 C. P. MADRYN 1 55 55 - 34,5 13,2 - YRD5 2 TC T 12,10 - - 10,29

801 4TR09 F. AMEGHINO 21 30 30 - 132 13,2 - YND11 2 TC T 10,50 - - 8,925

802 4TR08 F. AMEGHINO 22 30 30 - 132 13,2 - YND11 2 TC T 10,50 - - 8,925

803 4TR05 F. AMEGHINO 25 4 4 - 132 13,2 - YNYN 2 TC T 6,45 - - 5,483

4TR02 "A" 60 60 - 132 13,2 - YND11 2 TC T S/D - - S/D

4TR03 "A" 40 40 - 132 13,2 - YND11 2 TC T 10,23 - - 8,696

4TR04 "A" 40 40 - 132 13,2 - YND11 2 TC T 10,23 - - 8,696

5TR05 P. TRUNCADO I 202 10 10 - 35 10,4 - YD5 2 TC T 8,00 - - 6,8

5TR06 P. TRUNCADO I 203 10 10 - 35 10,4 - YD5 2 TC T 8,00 - - 6,8

- P. TRUNCADO II 14 14 - 38 6,0 - YD11 2 TC T 10,00 - - 8,5

4TR01 PATAGONIA TRU2 50 50 - 138 11,5 - YND11 2 TC T 11,23 - - 9,546

4TR07 PATAGONIA TRU1 50 50 - 138 11,5 - YND11 2 TC T 11,23 - - 9,546

4TR11 PATAGONIA 13 85 85 - 138 11,5 - YND11 2 TC T 42,3 11,28 - - -

TG/FIAT- ALUAR 34,8 34,8 35,11 13,2 - YRD11 2 9,67 - - 8,22

TG/ALSTOM- ALUAR 47 47 35,0 11,0 - YRD11 2 12,28 - - 10,44

4TR03 P.del CASTILLO TP1 15 15 - 132,0 10,4 - YND11 2 TC T 9,60

4TR04 P.del CASTILLO TP2 15 15 - 132,0 10,4 - YND11 2 TC T 9,60

4TR02 V. HERMOSO TP1 15 15 10 132,0 34,65 6,9 YNYND11 3 TC T 10,60 17,75 5,78

4TR03 V. HERMOSO TP2 15 15 10 132,0 34,65 6,9 YNYND11 3 TC T 10,60 17,75 5,78

4TR06 V. HERMOSO TP3 15 15 10 132,0 34,65 6,9 YNYND11 3 TC T 10,60 17,75 5,78
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DATOS DE TRANSFORMADORES - OTROS

TABLA 1:   Parámetros eléctricos
Codigo  Estación Transformadora Trafo Ramal Potencia Tensión nom.de red Conexión Nº Tipo Pérd. Sat Reactancia Directa React. Homopolar

BDE  Ident. (*) Arr. 1 Arr. 2 Arr. 3 Arr. 1 Arr. 2 Arr. 3 arroll. vacio (6) X 1-2 X 1-3 X 2-3 X0 1-2 X0 1-3 X0 2-3

 Nombre  

o Nº    
    Nº Nº MVA (1) MVA (2) MVA (3) kV (1) kV (2) kV (3) Tipo (4) (5) kW p.u. % (7) % (7) % (7) % (7) % (7) % (7)

4TR02 C. NEGRO TP1 15 15 10 132,0 34,65 6,9 YNYND11 3 TC T 10,60 17,75 5,78

4TR03 LOS PERALES 3 30 30 10 132,0 10,90 10,9 YY0 YD11 3 TC T 10,11 - - 8,6 - -

4TR05 LOS PERALES 5 30 30 10 132,0 10,90 10,9 YY0 YD11 3 TC T 10,16 - - 8,6 - -

4TR07 LOS PERALES 7 50 50 - 138,0 11,00 - YD11 2 TC T 11,83 - - 10 - -

4TR09 LOS PERALES 9 50 50 - 138,0 11,00 - YD11 2 TC T 11,80 - - 10 - -

4TR01 LAS HERAS 1 30 30 10 132,0 36,75 10,9 YY0 YD11 3 TC T 22 10,40 14,30 5,47 8,5 - -

4TR03 LAS HERAS 3 30 30 10 132,0 36,75 10,9 YY0 YD11 3 TC T 22,3 10,57 17,57 5,50 8,5 - -

4TR02 SAN JOSE 4TR1 12,5 12,5 4,2 132,0 6,90 13,2 YY0 YD11 3 - T - 11,00 13,00 6,00 - - -

4TR01 EL TORDILLO 1 15 15 10 132,0 36,60 10,9 YY0 YD11 3 TC T 14,1 9,84 12,90 4,01 - 9,35 5,1

4TR02 EL TORDILLO 2 15 15 10 132,0 36,60 10,9 YY0 YD11 3 TC T 14,1 10,22 18,48 6,03 - 9,35 5,1

4TR03 DIADEMA 1 40 40 - 132,0 34,50 - YND11 2 TC T 13,00 - - 43,13 - -

4TR05 PETROQUIMICA 1 17 17 7 132,0 6,30 13,8 YNYND11 3 TC T 14,9 11,02 18,60 5,80 - - -

4TR06 PETROQUIMICA 2 17 17 7 132,0 6,30 13,8 YNYND11 3 TC T 14,9 11,02 18,60 5,80 - - -

ALUAR (TG21) 1 210 210 - 132,0 15,75 - YND1 2 TC T 83 13,90 - - 11,5 - -

ALUAR (TG22) 2 210 210 - 132,0 15,75 - YND1 2 TC T 83 13,90 - - 11,5 - -

ALUAR (TG23) 3 210 210 - 132,0 15,75 - YND1 2 TC T 83 13,90 - - 11,5 - -

4TR01 EO LOMA BLANCA 1 80 80 - 138,0 33,00 - YND11 2 TC T 10,00 - - - -

4TR02 ORO PLATA 1 30 20 20 132,0 34,50 13,8 YND11 3 TC T 20,8 9,97 17,43 6,29 9,94 17,4 6,27

OP4TR03ORO PLATA 2 30 20 20 132,0 34,50 13,8 YND11 3 TC T 20,7 9,98 17,13 6,28 14,91 25,6 9,38

(*) Solo en los casos que la E.T. sea ficticia, definir con un Nº el ramal a que pertenece. (4) Trifásico Acorazado (TA), Trifásico de columnas (TC) o Banco (B) 

Utilizar el mismo Nº para todos los equipos que formen parte del ramal (líneas, cables, trafos, etc) (5) Trafo (T) o  Autotrafo (A)

(1) Arrollamiento de mayor tensión. (6) Tensión del Codo de saturación (en p.u. de la tensión nominal del Arrollamiento 1)

(2) Arrollamiento de tensión media. (7) En % de los valores nominales del Arrollamiento 1

(3) Arrollamiento de menor tensión.

Información modificada y/o agregada
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DATOS DE TRANSFORMADORES - OTROS

TABLA 2:   Datos y regulación por arrollamiento

Codigo Arrollamiento 1 Arrollamiento 2 Arrollamiento 3

 Ident.  Estación Transformadora Trafo Topes P.tierra (8) Corr. Topes P.tierra (8) Corr. Topes P.tierra (8) Corr.

BDE Nombre Tipo Cant. Actual Vnom Vmax Vmin R X nom. Tipo Cant. Actual Vnom Vmax Vmin R X nom. Tipo Cant. Actual Vnom Vmax Vmin R X nom.

o Nº     Nº (1) (2) (3) (4) kV (5) kV (6) kV (7) ohm ohm A (1) (2) (3) (4) kV (5) kV (6) kV (7) ohm ohm A (1) (2) (3) (4) kV (5) kV (6) kV (7) ohm ohm A

3TR01 FUTALEUFU 1 - - - - 353 - - 0 0 229 - - - - 13,8 - - - - 5857 - - - - - - - - - -

3TR02 FUTALEUFU 2 - - - - 353 - - 0 0 229 - - - - 13,8 - - - - 5857 - - - - - - - - - -

799 3TR03 FUTALEUFU 3 - - - - 353 - - 0 0 229 - - - - 13,8 - - - - 5857 - - - - - - - - - -

800 3TR04 FUTALEUFU 4 - - - - 353 - - 0 0 229 - - - - 13,8 - - - - 5857 - - - - - - - - - -

0 2TR05 FUTALEUFU 5 C 21 - - 33 38,0 28,1 130 - 110 - - - - 13,2 - - - 276 - - - - - - - - - -

0 2TR07 FUTALEUFU 7 C 21 - - 33 38,0 28,1 130 - 110 - - - - 13,2 - - - 276 - - - - - - - - - -

0 3TR01 C. P. MADRYN 1 V 5 - - 34,5 36,2 32,9 94 0 965 - - - - 13,2 - - - 2406 - - - - - - - - - -

801 4TR09 F. AMEGHINO 21 V 5 3 3 132 138,6 125,4 0 0 131 - - - - 13,2 - - - - 1312 - - - - - - - - - -

802 4TR08 F. AMEGHINO 22 V 5 3 3 132 138,6 125,4 0 0 131 - - - - 13,2 - - - - 1312 - - - - - - - - - -

803 4TR05 F. AMEGHINO 25 V 5 3 3 132 138,6 125,4 0 0 17,5 - - - - 13,2 - - 0 0 175 - - - - - - - - - -

4TR02 "A" V 5 3 3 132 138,6 125,4 0 0 87,5 - - - - 13,2 - - 0 0 875 - - - - - - - - - -

4TR03 "A" V 5 3 3 132 138,6 125,4 0 0 175 - - - - 13,2 - - 0 0 1750 - - - - - - - - - -

4TR04 "A" V 5 3 3 132 138,6 125,4 0 0 175 - - - - 13,2 - - 0 0 1750 - - - - - - - - - -

5TR05 P. TRUNCADO I 202 V 5 3 3 35 36,8 33,3 - - 165 - - - - 10,4 - - - - 555 - - - - - - - - - -

5TR06 P. TRUNCADO I 203 V 5 3 3 35 36,8 33,3 - - 165 - - - - 10,4 - - - - 555 - - - - - - - - - -

- P. TRUNCADO II V 7 1 1 38 39,9 34,2 - - 213 - - - - 6 - - - - 1347 - - - - - - - - - -

4TR01 PATAGONIA TRU2 C 9 - - 138 148,4 124,2 0 0 209 - - - - 11,5 - - - - 2510 - - - - - - - - - -

4TR07 PATAGONIA TRU1 C 9 - - 138 148,4 124,2 0 0 209 - - - - 11,5 - - - - 2510 - - - - - - - - - -

4TR11 PATAGONIA 13 C - - - 138 144,9 124,2 0 0 355 - - - - 11,5 - - - - 4267 - - - - - - - - - -

TG/FIAT- ALUAR V 3 2 2 35,1 37,8 32,5 180 - 572 - - - - 13,2 - - 1522 - - - - - - - - - -

TG/ALSTOM- ALUAR V 3 2 2 35,0 37,6 32,4 34,6 - 775 - - - - 11,0 - - 2467 - - - - - - - - - -

4TR03 P.del CASTILLO TP1 C 17 - - 132,0 138,6 112,2 0 0 66 - - - - 10,4 - - - - 833 - - - - - - - - - -

4TR04 P.del CASTILLO TP2 C 17 - - 132,0 138,6 112,2 0 0 66 - - - - 10,4 - - - - 833 - - - - - - - - - -

4TR02 V. HERMOSO TP1 C 21 - - 132 145,2 112,2 0 0 66 V 5 - - 34,65 36,4 32,92 0 0 250 - - - - 6,9 - - - - 838

4TR03 V. HERMOSO TP2 C 21 - - 132 145,2 112,2 0 0 66 V 5 - - 34,65 36,4 32,92 0 0 250 - - - - 6,9 - - - - 838

4TR06 V. HERMOSO TP3 C 21 - - 132 145,2 112,2 0 0 66 V 5 - - 34,65 36,4 32,92 0 0 250 - - - - 6,9 - - - - 838

4TR02 C. NEGRO TP1 C 21 - - 132 145,2 112,2 0 0 66 V 5 - - 34,65 36,4 32,92 0 0 250 - - - - 6,9 - - - - 838

4TR03 LOS PERALES 3 C 19 - - 132 141,9 112,2 0 0 131 - - - - 10,90 - - - - 1589 - - - - - - - - - -

4TR05 LOS PERALES 5 C 19 - - 132 141,9 112,2 0 0 131 - - - - 10,90 - - - - 1589 - - - - - - - - - -
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DATOS DE TRANSFORMADORES - OTROS

TABLA 2:   Datos y regulación por arrollamiento

Codigo Arrollamiento 1 Arrollamiento 2 Arrollamiento 3

 Ident.  Estación Transformadora Trafo Topes P.tierra (8) Corr. Topes P.tierra (8) Corr. Topes P.tierra (8) Corr.

BDE Nombre Tipo Cant. Actual Vnom Vmax Vmin R X nom. Tipo Cant. Actual Vnom Vmax Vmin R X nom. Tipo Cant. Actual Vnom Vmax Vmin R X nom.

o Nº     Nº (1) (2) (3) (4) kV (5) kV (6) kV (7) ohm ohm A (1) (2) (3) (4) kV (5) kV (6) kV (7) ohm ohm A (1) (2) (3) (4) kV (5) kV (6) kV (7) ohm ohm A

4TR07 LOS PERALES 7 C 17 - - 138 151,8 124,2 0 0 209 - - - - 11,00 - - - - 2624 - - - - - - - - - -

4TR09 LOS PERALES 9 C 17 - - 138 151,8 124,2 0 0 209 - - - - 11,00 - - - - 2624 - - - - - - - - - -

4TR01 LAS HERAS 1 C 19 - - 132 141,9 112,2 0 0 131 - - - - 36,75 - - - - 471 - - - - - - - - - -

4TR03 LAS HERAS 3 C 19 - - 132 141,9 112,2 0 0 131 - - - - 36,75 - - - - 471 - - - - - - - - - -

4TR02 SAN JOSE 3TR1 C 21 - - 132 151,8 125,4 0 0 54,7 - - - - 6,90 - - - - 1046 - - - - 13,2 - - - - 184

4TR01 EL TORDILLO 1 C 17 - - 132 138,6 112,2 0 0 66 V 5 - - 34,65 36,4 32,92 0 0 250 - - - - 6,9 - - - - 838

4TR02 EL TORDILLO 2 C 17 - - 132 138,6 112,2 0 0 66 V 5 - - 34,65 36,4 32,92 0 0 250 - - - - 6,9 - - - - 838

4TR03 DIADEMA 1 C 26 - - 132 145,2 112,2 0 0 226,4 - - - - 34,50 - - - - 736 - - - - - - - - - -

4TR05 PETROQUIMICA 1 C 17 - - 132 148,2 118,8 0 0 82,6 - - - - 6,30 - - - - 1556 V 5 - - 13,8 14,5 13,11 - - 308

4TR06 PETROQUIMICA 2 C 17 - - 132 148,2 118,8 0 0 82,6 - - - - 6,30 - - - - 1556 V 5 - - 13,8 14,5 13,11 - - 308

ALUAR (TG21) 1 C 21 - - 132 148,5 115,5 0 0 105 - - - - 15,75 - - 0 0 13333 - - - - - - - - - -

ALUAR (TG22) 2 C 21 - - 132 148,5 115,5 0 0 105 - - - - 15,75 - - 0 0 13333 - - - - - - - - - -

ALUAR (TG23) 3 C 21 - - 132 148,5 115,5 0 0 105 - - - - 15,75 - - 0 0 13333 - - - - - - - - - -

4TR01 EO LOMA BLANCA 1 C 17 - - 138 151,8 124,2 0 0 335 - - - - 33,00 - - - - 1400 - - - - - - - - - -

4TR02 ORO PLATA 1 C 21 - - 132 138,6 112,2 0 0 131 V 5 - - 34,50 36,2 32,8 0 0 335 - - - - 13,8 - - - - 837

4TR03 ORO PLATA 2 C 21 - - 132 138,6 112,2 0 0 131 V 5 - - 34,50 36,2 32,8 0 0 335 - - - - 13,8 - - - - 837

(1) En Vacio (V) o en Carga (C) (5) Tensión Nominal del arrollamiento

(2) Nº total de topes (6) Tensión Máxima del arrollamiento (c/Tope extremo)

(3) Para regulación en Vacio, indicar tope actual de Invierno (7) Tensión Mínima del arrollamiento (c/Tope extremo)

(4) Para regulación en Vacio, indicar tope actual de Verano (8) Puesta a tierra del Neutro

Información modificada y/o agregada
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DATOS DE GENERADORES y COMPENSADORES SINCRÓNICOS
TABLA 1: Datos generales

Codigo Central Gen. Tens. Potencia Vel. Resisten. Inercia Cos. Tipo Arroll. Fecha Curvas Func. Transferencia

 Ident. nom. Nominal Max. Tipo  nom. Ra Rt GD2 (2) H (2) phi Excit. amort. E/S P-Q Vacio R.Tens. R.Vel. Estab. Propietario
Nombre        o 

Nº 
Estación Transformadora Nº  kV MVA MW MW (1) r.p.m. ohm ohm Tm

2 Seg. (3) Si/No Año Nº (4) Nº (4) Nº (4) Nº (4) Nº (4)

PTII-21 P. TRUNCADO II 1 6,3 14 10,8 TG 3000 3 E No - - - - - CTPATSA

PTII-22 P. TRUNCADO II 2 6,3 14 10,8 TG 3000 3 E No - - - - - CTPATSA

PTI-23 P. TRUNCADO I 3 10,5 22 15 TG 1500 2000 6,93 0,8 R No BD-1 EXAC4 GASPT3 CTPATSA

PTI-24 P. TRUNCADO I 4 13,8 21 15 TG 1500 2500 6,93 0,8 R No BD-1 EXAC4 GASPT3 CTPATSA

PTI-25 P. TRUNCADO I 5 10,5 22,5 15 TG 1500 2000 6,93 0,8 R No BD-1 EXAC4 GASPT3 CTPATSA

CRI-21 COM. RIVADAVIA 1 10,5 22 15 TG 1500 2000 6,67 0,8 R No BD-1 EXAC4 GASPT3 CTPATSA

CRI-22 COM. RIVADAVIA 2 13,2 22 16 TG 3000 2900 6,82 0,8 E No 1982 BD-6 SEX5 GASPT3 CTPATSA

CRI-23 COM. RIVADAVIA 3 13,8 26,15 21 TG 3000 2000 6,9 0,8 R No BD-2 IEET1A GASPT3 CTPATSA

CRI-24 COM. RIVADAVIA 4 13,8 26,15 21 TG 3000 2000 6,9 0,8 R No BD-2 IEET1A GASPT3 CTPATSA

CRI-26 COM. RIVADAVIA 5 13,2 32,25 28,3 TG 3000 2500 4,64 0,8 E No BD-3 EXAC4 GASPT3 CTPATSA

CRI-27 COM. RIVADAVIA 6 13,8 30,4 23,2 S/D TG 3000 S/D S/D 6,11 0,8 R No 2001 BD-11 BD-24 EXLP GASTW1 S/D ELECTRO

CRI-28 COM. RIVADAVIA 7 13,8 30,4 23,2 S/D TG 3000 S/D S/D 6,11 0,8 R No 2001 BD-11 BD-24 EXLP GASTW1 S/D ELECTRO

CRITV-25 COM. RIVADAVIA 8 13,8 28 22 S/D TV 3000 S/D S/D 5 0,8 R No 2001 BD-12 S/D EXLP TV-CC S/D ELECTRO

FAM-01 F. AMEGHINO 1 13,2 29,2 23,4 H 250 1250 3,22 0,8 R Si 1968 BD-5 IEEET5 IEEEG2 H.AMEGH.

FAM-02 F. AMEGHINO 2 13,2 29,2 23,4 H 250 1250 3,22 0,8 R Si 1968 BD-5 IEEET5 IEEEG2 H.AMEGH.

PMA-21 PTO. MADRYN 1 13,2 29 22,8 TG 1500 2000 6,35 0,8 R No BD-4 EXAC4 GASPT3 CTPATSA

PMA-22 PTO. MADRYN 2 13,2 29 22,8 TG 1500 2000 6,35 0,8 R No BD-4 EXAC4 GASPT3 CTPATSA

FUT-01 FUTALEUFU 1 13,8 118 112 123,5 H 231 1100 7000 4,32 0,95 E Si 1978 BD-7  ESST1A IEEEG2 PSS2A H.FUTAL.

FUT-02 FUTALEUFU 2 13,8 118 112 123,5 H 231 1100 7000 4,32 0,95 E Si 1978 BD-7  ESST1A IEEEG2 PSS2A H.FUTAL.

FUT-03 FUTALEUFU 3 13,8 118 112 123,5 H 231 1100 7000 4,32 0,95 E Si 1978 BD-7  ESST1A IEEEG2 PSS2A H.FUTAL.

FUT-04 FUTALEUFU 4 13,8 118 112 123,5 H 231 1100 7000 4,32 0,95 E Si 1978 BD-7  ESST1A IEEEG2 PSS2A H.FUTAL.

PER-21 LOS PERALES 1 11 46,25 37 S/D TG 3000 0,00346 635 5202 5,55 0,8 R No 1996 BD-13 BD-23 EXST3 GASPTG PWX500 YPF

PER-22 LOS PERALES 2 11 46,25 37 S/D TG 3000 0,00346 635 5202 5,55 0,8 R No 1996 BD-13 BD-23 EXST3 GASPTG PWX500 YPF

PAT-21 PATAGONIA 1 11,5 45,4 39,3 42,7 TG 3000 0,007 1650 6,17 0,8 R No 1996 BD-8 BD-23 EXAC2 GASPT3 PSS2A EN.del SUR
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DATOS DE GENERADORES y COMPENSADORES SINCRÓNICOS
TABLA 1: Datos generales

Codigo Central Gen. Tens. Potencia Vel. Resisten. Inercia Cos. Tipo Arroll. Fecha Curvas Func. Transferencia

 Ident. nom. Nominal Max. Tipo  nom. Ra Rt GD2 (2) H (2) phi Excit. amort. E/S P-Q Vacio R.Tens. R.Vel. Estab. Propietario
Nombre        o 

Nº 
Estación Transformadora Nº  kV MVA MW MW (1) r.p.m. ohm ohm Tm

2 Seg. (3) Si/No Año Nº (4) Nº (4) Nº (4) Nº (4) Nº (4)

PAT-22 PATAGONIA 2 11,5 45,4 39,2 42,6 TG 3000 0,007 1650 6,17 0,8 R No 1996 BD-8 BD-23 EXAC2 GASPT3 PSS2A EN.del SUR

PATAGONIA 3 11,5 84,2 60 60 TV-CC 3000 2,533 0,8 E SI 2009HTCZ656855-3HTCZ656855-2ESAC8B AECCTV PSS2A EN.del SUR

ALU-1 ALUAR 1 13,2 39,5 29 TG 3000 0,011 8 0,9 E No 1975 BD-10 BD-22 ESST3A TGOV1 ALUAR

ALU-2 ALUAR 2 13,2 39,5 29 TG 3000 0,011 8 0,9 E No 1975 BD-10 BD-22 ESST3A - ALUAR

ALU-3 ALUAR 3 13,2 39,5 29 TG 3000 0,011 8 0,9 E No 1975 BD-10 BD-22 ESST3A TGOV1 ALUAR

ALU-4 ALUAR 4 13,2 39,5 29 TG 3000 0,011 8 0,9 E No 1975 BD-10 BD-22 ESST3A - ALUAR

ALU-5 ALUAR 5 11 45,45 38,6 TG 3000 0,00421 5,85 0,85 R No 1995 BD-9 BD-21 GECALU GASPT3 PSS2A ALUAR

ALU-6 ALUAR 6 11 45,45 38,6 TG 3000 0,00421 5,5 0,85 R No 1997 BD-9 BD-21 GECALU GASPT3 PSS2A ALUAR

ALU-7 ALUAR (TG7-CC01) 7 11 48,24 41 TG-CC 3000 0,00421 5,5 0,85 R No 1997 BD-9 BD-21 GECALU GASPT3 PSS2A ALUAR

ALU-8 ALUAR (TG8-CC01) 8 11 48,24 41 TG-CC 3000 0,00421 5,5 0,85 R No 1997 BD-9 BD-21 GECALU GASPT3 PSS2A ALUAR

ALU-TV01 ALUAR (TV-CC01) 1 11 50,35 42,8 TV-CC 3000 0,00421 4 0,85 R No - BD-9 - GECALU CCLCMB ALUAR

ALU-9 ALUAR (TG9-CC02) 9 15,75 210 168 TG-CC 3000 0,001291 1,288 0,8 R No 2007 Ver d.4 Guia Actual ALUAR

ALU-10 ALUAR (TG10-CC02) 10 15,75 210 168 TG-CC 3000 0,001291 1,288 0,8 R No 2007 Parametros y modelos ALUAR

ALU-TV02 ALUAR (TV-CC02) 2 15,75 210 168 TV-CC 3000 0,001291 1,288 0,8 R No 2007
CC02

ALUAR

(1) Turbovapor (TV), en ciclo comb.(TV-CC), Turbogás (TG),en ciclo comb. (TG-CC), Hidráulica (H), Nuclear (N), Diesel (D)
(2) Total del generador y su máquina motriz
(3) Rotativa (R), Estática (E)
(4) Identificar el Nº de Figura donde se presenta
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DATOS DE GENERADORES y COMPENSADORES SINCRÓNICOS
TABLA 2: Resistencias, Reactancias y Constantes de tiempo

Codigo Central Gen. Tens. Potencia Reactancias (No saturadas) Param. Sat.

 Ident. nom. Nominal Xd Xq X'd X'q X''d X''q X2 X0 Xp Xl T'd T'q T''d T''q T'd0 T'q0 T''d0 T''q0 S(1.0) S(1.2)
Nombre        o 

Nº 
Estación Transformadora Nº  kV MVA MW % (1) % (1) % (1) % (1) % (1) % (1) % (1) % (1) % (1) % (1) seg seg seg seg seg seg seg seg p.u. p.u.

PTII-21 P. TRUNCADO II 1 6,3 14 10,8 194 - - - 13,9 16,4 - -

PTII-22 P. TRUNCADO II 2 6,3 14 10,8 194 - - - 13,9 16,4 - -

PTI-23 P. TRUNCADO I 3 10,5 22 15 218 160 20,0 40 16 18 6,4 11 7,2 0,9 0,05 0,06 0,1000 0,3700

PTI-24 P. TRUNCADO I 4 13,8 21 15 212 179 19,3 49 17 18 11 6,7 1 0,05 0,06 0,1000 0,3700

PTI-25 P. TRUNCADO I 5 10,5 22,5 15 218 160 20,0 40 16 18 6,4 11 7,2 0,9 0,05 0,06 0,1000 0,3700

CRI-21 COM. RIVADAVIA 1 10,5 22 15 218 180 37,0 50 18 18 6,4 12 4,6 0,7 0,05 0,06 0,1000 0,3700

CRI-22 COM. RIVADAVIA 2 13,2 22 16 208 194 22,9 40 15,2 11 4,94 0,9 0,027 0,06 0,1090 0,3900

CRI-23 COM. RIVADAVIA 3 13,8 26,15 21 224 179 17,9 49 17 11 6,7 1 0,05 0,06 0,0920 0,1950

CRI-24 COM. RIVADAVIA 4 13,8 26,15 21 224 179 17,9 49 17 11 6,7 1 0,05 0,06 0,0920 0,1950

CRI-26 COM. RIVADAVIA 5 13,2 32,25 28,3 216 182 21,4 50 15 6,1 10 7 1 0,05 0,06 0,1040 0,2610

CRI-27 COM. RIVADAVIA 6 13,2 30,4 23,2 198,0 187,0 27,2 39,50 20,1 S/D 18,3 7,5 S/D 15,9 1,08 0,411 0,015 0,015 5,72 0,41 0,021 0,051 0,0900 0,4800

CRI-28 COM. RIVADAVIA 7 13,2 30,4 23,2 198,0 187,0 27,2 39,50 20,1 S/D 18,3 7,5 S/D 15,9 1,08 0,411 0,015 0,015 5,72 0,41 0,021 0,051 0,0900 0,4800

CRITV-25 COM. RIVADAVIA 8 13,2 28 22 182,4 172,3 25,1 39,50 18,6 S/D 16,9 6,9 S/D 14,7 1,08 0,399 0,015 0,015 5,72 0,4 0,021 0,053 0,0900 0,4800

FAM-01 F. AMEGHINO 1 13,2 29,2 23,4 100 60 30,0 60 21 21 13 9,63 - 0,054 0,102 0,1000 0,5000

FAM-02 F. AMEGHINO 2 13,2 29,2 23,4 100 60 30,0 60 21 21 13 9,63 - 0,054 0,102 0,1000 0,5000

PMA-21 PTO. MADRYN 1 13,2 29 22,8 193 182 20 50 15 18 9,7 10 7 1 0,05 0,06 0,1000 0,3700

PMA-22 PTO. MADRYN 2 13,2 29 22,8 193 182 20 50 15 18 9,7 10 7 1 0,05 0,06 0,1000 0,3700

FUT-01 FUTALEUFU 1 13,8 118 112 105 61 29 61 19 21 20 13 21 13 2,71 0,035 0,035 9,63 - 0,054 0,102 0,1137 0,2885

FUT-02 FUTALEUFU 2 13,8 118 112 105 61 29 61 19 21 20 13 21 13 2,71 0,035 0,035 9,63 - 0,054 0,102 0,1137 0,2885

FUT-03 FUTALEUFU 3 13,8 118 112 105 61 29 61 19 21 20 13 21 13 2,71 0,035 0,035 9,63 - 0,054 0,102 0,1137 0,2885

FUT-04 FUTALEUFU 4 13,8 118 112 105 61 29 61 19 21 20 13 21 13 2,71 0,035 0,035 9,63 - 0,054 0,102 0,1137 0,2885

PER-21 LOS PERALES 1 11 46,25 37 206,6 S/D 25,2 S/D 14,5 S/D S/D 7,4 S/D S/D 0,645 S/D S/D S/D 5,07 S/D S/D S/D 0,0900 0,4800

Constantes de tiempo
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DATOS DE GENERADORES y COMPENSADORES SINCRÓNICOS
TABLA 2: Resistencias, Reactancias y Constantes de tiempo

Codigo Central Gen. Tens. Potencia Reactancias (No saturadas) Param. Sat.

 Ident. nom. Nominal Xd Xq X'd X'q X''d X''q X2 X0 Xp Xl T'd T'q T''d T''q T'd0 T'q0 T''d0 T''q0 S(1.0) S(1.2)
Nombre        o 

Nº 
Estación Transformadora Nº  kV MVA MW % (1) % (1) % (1) % (1) % (1) % (1) % (1) % (1) % (1) % (1) seg seg seg seg seg seg seg seg p.u. p.u.

Constantes de tiempo

PER-22 LOS PERALES 2 11 46,25 37 206,6 S/D 25,2 S/D 14,5 S/D S/D 7,4 S/D S/D 0,645 S/D S/D S/D 5,07 S/D S/D S/D 0,0900 0,4800

PAT-21 PATAGONIA 1 11,5 45,4 38 236,3 218,2 28 39,5 20,4 19,8 19,4 10,7 17,7 0,866 0,554 0,015 0,015 6,45 0,554 0,021 0,043 0,0900 0,4800

PAT-22 PATAGONIA 2 11,5 45,4 38 236,3 218,2 28 39,5 20,4 19,8 19,4 10,7 17,7 0,866 0,554 0,015 0,015 6,45 0,554 0,021 0,043 0,0900 0,4800

PATAGONIA 3 11,5 84,2 60 247,3 228,2 24,3 40,5 19,2 20,3 19,5 8,4 23,9 17,2 0,770 0,170 0,016 0,016 7,8 0,930 0,021 0,033 - -

ALU-1 ALUAR 1 13,2 39,5 29 220 152 20 40 13 11 0,62 5,6 0,9 0,05 0,06 0,1000 0,3700

ALU-2 ALUAR 2 13,2 39,5 29 220 152 20 40 13 11 0,62 5,6 0,9 0,05 0,06 0,1000 0,3700

ALU-3 ALUAR 3 13,2 39,5 29 220 152 20 40 13 11 0,62 5,6 0,9 0,05 0,06 0,1000 0,3700

ALU-4 ALUAR 4 13,2 39,5 29 220 152 20 40 13 11 0,62 5,6 0,9 0,05 0,06 0,1000 0,3700

ALU-5 ALUAR 5 11 45,45 38,6 203 197,4 25,7 29,13 16,6 17,7 7,3 11 0,65 5,15 0,64 0,033 0,034 0,1167 0,5555

ALU-6 ALUAR 6 11 45,45 38,6 203 197,4 25,7 29,13 16,6 11 5,15 0,64 0,033 0,034 0,1167 0,5555

ALU-7 ALUAR (TG7-CC01) 7 11 48,24 41 215,5 197,4 24,9 29,13 16,9 16 5,84 0,64 0,033 0,034 0,1250 0,5454

ALU-8 ALUAR (TG8-CC01) 8 11 48,24 41 215,5 197,4 24,9 29,13 16,9 16 5,84 0,64 0,033 0,034 0,1250 0,5454

ALU-9 ALUAR (TV-CC01) 9 11 50,35 42,8 270,5 243,7 28,4 34,54 18,3 17 5,98 0,7 0,032 0,034 0,1071 0,4412

ALU-10 ALUAR (TG21) 10 15,75 210 168 253,0 235,6 0,248 0,402 0,188 0,201 0,192 0,086 0,252 0,168 0,99 0,16 0,016 0,016 10,12 0,93 0,021 0,032 1,17 1,58

ALU-11 ALUAR (TG22) 11 15,75 210 168 253,0 235,6 0,248 0,402 0,188 0,201 0,192 0,086 0,252 0,168 0,99 0,16 0,016 0,016 10,12 0,93 0,021 0,032 1,17 1,58

ALU-12 ALUAR (TG23) 12 15,75 210 168 253,0 235,6 0,248 0,402 0,188 0,201 0,192 0,086 0,252 0,168 0,99 0,16 0,016 0,016 10,12 0,93 0,021 0,032 1,17 1,58

(1) En % de los valores nominales del generador
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Tabla 1

Líneas (Global) - Año 2020
Tensión Long Forzadas Forzada Programadas Tasa de sal Indice de P. Corte Energia no

Líneas nominal total N. A. autorizada forzada Disp  suministrada
kV km Nº sal T(h) Nº sal T(h) Nº sal T(h) C sal/100km-año (%) MW Energ

TRANSACUE 132 244,9 8 47,683 0 0 5 28,451 3,27 99,688 86,8 180,10
EdERSA 132 331,3 17 50,484 0 0 30 222,136 5,13 99,037 43,8 10,07

SPSE 132 350,5 0 0 0 0 3 24,75 0,00 99,886 0,0 0,00
TRANSPA 330 330 1116,4 8 7851,016 0 0 5 49,167 0,72 55,570 219,0 204,00
TRANSPA 220 220 264,7 3 2,967 0 0 6 49,033 1,13 99,704 46,0 55,00
TRANSPA 132 132 1245,1 32 169,369 0 0 45 418,232 2,57 99,665 146,9 169,40

TRANSPA TOTAL - 2626,2 43 8023,352 0 0 56 516,432 1,64 80,924 411,9 428,40
TOTAL - 3552,9 68 8121,519 0 0 94 791,769 1,91 85,777 542,5 618,57

Tabla 2

Salidas forzadas de circuitos dobles (Global)  Año 2020
Corredor Tensión Long. Salidas forzadas Tasa de sal P. corte Ener.no Sum.
Fallado  E.T. Origen  E.T. Destino Kv km Cant Hs c/100km-año MW MWh

FU-PM FU PM 330 550 3 3915,22 0,55 219 204
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Tabla 3

Causa de salidas forzadas de líneas (Global) - Año 2020
Descripción Ident Cantidad de salidas Energía no suministrada Potencia cortada

Nro % Particip MW-h % Particip MW % Particip

Falla interna en el equipo de potencia 1 20 29% 98,42 16% 115,6 21%
Tormenta eléctrica 2 0 0% 0 0% 0 0%
Incendio de campos 3 1 1% 17,9 3% 32,6 6%
Animales, plantaciones y otros 4 0 0% 0 0% 0 0%
objetos que afecten la aislación
Error humano / maniobra 5 2 3% 0,3 0% 0,2 0%
Meteoro 6 17 25% 211,15 34% 91,3 17%
Atentado 7 0 0% 0 0% 0 0%
Actuación incorrecta de los sistemas 8 9 13% 0 0% 0 0%
de protecciones y comunicaciones
Falla en barras 9 0 0% 0 0% 0 0%
Actuación de protecciones en zona 10 5 7% 140,75 23% 200 37%
de respaldo remoto
Protección de sobretensión, 11 0 0% 0 0% 0 0%
subfrecuencia, sobrefrecuencia
Sobrecarga 12 1 1% 0 0% 0 0%
Oscilaciones de potencia 13 0 0% 0 0% 0 0%
Actuacion correcta de automatismos de SIP 14 0 0% 0 0% 0 0%
Actuacion incorrecta de automatismos de SIP 15 0 0% 0 0% 0 0%
Desconocidas 16 8 12% 33,85 5% 51,4 9%
Otras 17 5 7% 116,2 19% 51,4 9%
Total Total 68 100% 618,57 100% 542,50 100%
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Tabla 4

Salidas forzadas por línea - Año 2020
Codigo 
Ident.(*)  E.T. Origen  E.T. Destino

Terna Tens Long Forzadas no Autorizadas Forzadas autorizadas Programadas Indice de Pcorte Ener.no Sum.

Causa    Nº kV km Nº sal T(h) Nº sal T(h) Nº sal T(h) Disponib MW MWh

TRANSPA

6 AIKE ORO PLATA - 132 58 4 49,667 0 0 0 0 99,433 21,4 89,95
6 AIKE SAN JOSE - 132 75 1 3,9 0 0 0 0 99,955 7,9 3,8
P AIKE SAN JOSE - 132 75 0 0 0 0 1 8,767 99,9 0 0
10 PAMPA DEL CASTILLO EL TORDILLO - 132 8,9 1 1,917 0 0 0 0 99,978 0 0
17 PAMPA DEL CASTILLO EL TORDILLO - 132 8,9 1 0,517 0 0 0 0 99,994 0,4 0,2
P PAMPA DEL CASTILLO EL TORDILLO - 132 8,9 0 0 0 0 1 6,133 99,93 0 0
P PATAGONIA C. RIVADAVIA "A1" - 132 6,9 0 0 0 0 1 2,2 99,975 0 0
1 PATAGONIA BARRIO SAN MARTIN - 132 9,4 2 5,967 0 0 0 0 99,932 64,6 50,25
P ESPERANZA EL CALAFATE - 132 141,5 0 0 0 0 3 24,75 99,717 0 0
6 ESPERANZA RIO GALLEGOS - 220 122,4 1 0,983 0 0 0 0 99,989 31 39,8
P ESPERANZA RIO GALLEGOS - 220 122,4 0 0 0 0 3 25,766 99,706 0 0
16 ESPERANZA RIO TURBIO - 220 142,3 2 1,984 0 0 0 0 99,977 15 15,2
P ESPERANZA RIO TURBIO - 220 142,3 0 0 0 0 3 23,267 99,734 0 0
1 FLORENTINO GARAYALDE - 132 121,2 1 5,817 0 0 0 0 99,934 0 0
P FLORENTINO GARAYALDE - 132 121,2 0 0 0 0 8 85,149 99,028 0 0
P F. AMEGHINO TRELEW - 132 112 0 0 0 0 7 88,116 98,994 0 0
6 FUTALEUFU PUERTO MADRYN 1 330 550 2 3915,05 0 0 0 0 55,308 12 33
10 FUTALEUFU PUERTO MADRYN 1 330 550 1 0,933 0 0 0 0 99,989 185 133
17 FUTALEUFU PUERTO MADRYN 1 330 550 1 1,733 0 0 0 0 99,98 22 38
P FUTALEUFU PUERTO MADRYN 1 330 550 0 0 0 0 2 18,55 99,788 0 0
6 FUTALEUFU PUERTO MADRYN 2 330 550 2 3928,567 0 0 0 0 55,153 0 0
8 FUTALEUFU PUERTO MADRYN 2 330 550 1 2,783 0 0 0 0 99,968 0 0
10 FUTALEUFU PUERTO MADRYN 2 330 550 1 1,95 0 0 0 0 99,978 0 0
P FUTALEUFU PUERTO MADRYN 2 330 550 0 0 0 0 3 30,617 99,65 0 0
1 GARAYALDE MALASPINA - 132 70,4 1 5,683 0 0 0 0 99,935 0 0
6 GARAYALDE MALASPINA - 132 70,4 2 6,75 0 0 0 0 99,923 0 0
8 GARAYALDE MALASPINA - 132 70,4 1 2,617 0 0 0 0 99,97 0 0
P GARAYALDE MALASPINA - 132 70,4 0 0 0 0 5 73,249 99,164 0 0
6 LOS PERALES LAS HERAS - 132 47 3 46,434 0 0 0 0 99,47 4,4 3
P MALASPINA PATAGONIA - 132 108 0 0 0 0 1 3,283 99,963 0 0
3 PUERTO MADRYN SIERRA GRANDE - 132 121,5 1 4,35 0 0 0 0 99,95 32,6 17,9
16 PUERTO MADRYN SIERRA GRANDE - 132 121,5 1 1,333 0 0 0 0 99,985 1,8 2,4
P PUERTO MADRYN SIERRA GRANDE - 132 121,5 0 0 0 0 2 9,133 99,896 0 0
8 PICO TRUNCADO I C. RIVADAVIA "A1" - 132 138 1 2,05 0 0 0 0 99,977 0 0
P PICO TRUNCADO I C. RIVADAVIA "A1" - 132 138 0 0 0 0 1 3,817 99,956 0 0
1 PICO TRUNCADO I PICO TRUNCADO II - 132 13,4 1 4,883 0 0 0 0 99,944 0,1 0,5
5 PICO TRUNCADO I PICO TRUNCADO II - 132 13,4 1 0,183 0 0 0 0 99,998 0,2 0,3
P PICO TRUNCADO I PICO TRUNCADO II - 132 13,4 0 0 0 0 3 18,334 99,791 0 0
8 PUERTO MADRYN 500 PE LOMA BLANCA - 132 43,3 1 2,667 0 0 0 0 99,97 0 0
1 TRELEW DISTRIBUCION GENERAL - 132 62 2 14,117 0 0 0 0 99,839 13,5 1,1
12 TRELEW DISTRIBUCION GENERAL - 132 62 1 0,7 0 0 0 0 99,992 0 0
P TRELEW DISTRIBUCION GENERAL - 132 62 0 0 0 0 6 45,767 99,478 0 0
P P.E. MADRYN P. MADRYN 500 1 132 12,9 0 0 0 0 1 2,883 99,967 0 0
8 P.E. MADRYN P. MADRYN 500 2 132 12,9 3 4,816 0 0 0 0 99,945 0 0
16 P.E. MADRYN P. MADRYN 500 2 132 12,9 1 2,667 0 0 0 0 99,97 0 0
P P.E. MADRYN P. MADRYN 500 2 132 12,9 0 0 0 0 2 7,867 99,91 0 0
8 CHUBUT NOR P. MADRYN - 132 14,5 1 1,067 0 0 0 0 99,988 0 0
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Tabla 4

Salidas forzadas por línea - Año 2020
Codigo 
Ident.(*)  E.T. Origen  E.T. Destino

Terna Tens Long Forzadas no Autorizadas Forzadas autorizadas Programadas Indice de Pcorte Ener.no Sum.

Causa    Nº kV km Nº sal T(h) Nº sal T(h) Nº sal T(h) Disponib MW MWh

10 SANTA CRUZ NORTE LAS HERAS - 132 80 1 1,267 0 0 0 0 99,986 0 0
P SANTA CRUZ NORTE LAS HERAS - 132 80 0 0 0 0 2 24,65 99,719 0 0

EdERSA

1 S. ANTONIO ESTE VIEDMA - 132 162,6 9 37,866 0 0 0 0 99,568 21,7 5,17
5 S. ANTONIO ESTE VIEDMA - 132 162,6 1 0,033 0 0 0 0 100 0 0
16 S. ANTONIO ESTE VIEDMA - 132 162,6 1 0,1 0 0 0 0 99,999 0 0
P S. ANTONIO ESTE VIEDMA - 132 162,6 0 0 0 0 12 91,685 98,953 0 0
P SIERRA GRANDE PUNTA COLORADA - 132 31 0 0 0 0 2 16,667 99,81 0 0
16 SIERRA GRANDE SAN ANTONIO OESTE - 132 110,3 1 0,117 0 0 0 0 99,999 12,6 1,5
P SIERRA GRANDE SAN ANTONIO OESTE - 132 110,3 0 0 0 0 7 45,167 99,484 0 0
1 SAN ANTONIO OESTE S. ANTONIO ESTE - 132 23 3 9,984 0 0 0 0 99,886 9,5 3,4
8 SAN ANTONIO OESTE S. ANTONIO ESTE - 132 23 1 0,417 0 0 0 0 99,995 0 0
P SAN ANTONIO OESTE S. ANTONIO ESTE - 132 23 0 0 0 0 5 43,133 99,508 0 0
17 VIEDMA C. de PATAGONES - 132 4,4 1 1,967 0 0 0 0 99,978 0 0
P VIEDMA C. de PATAGONES - 132 4,4 0 0 0 0 4 25,484 99,709 0 0

TRANSACUE

10 PAMPA DEL CASTILLO VALLE HERMOSO - 132 33,3 1 0,517 0 0 0 0 99,994 15 7,75
16 PAMPA DEL CASTILLO VALLE HERMOSO - 132 33,3 1 0,683 0 0 0 0 99,992 15 1,25
P PAMPA DEL CASTILLO VALLE HERMOSO - 132 33,3 0 0 0 0 1 4,067 99,954 0 0
1 ESQUEL EL COIHUE - 132 128 1 31,883 0 0 0 0 99,636 6,2 38
6 ESQUEL EL COIHUE - 132 128 2 7,817 0 0 0 0 99,911 14,6 41,6
16 ESQUEL EL COIHUE - 132 128 1 1,917 0 0 0 0 99,978 7 13,5
P ESQUEL EL COIHUE - 132 128 0 0 0 0 2 5,6 99,936 0 0
17 ESCALANTE P. CASTILLO - 132 19,6 2 4,866 0 0 0 0 99,944 29 78
P ESCALANTE P. CASTILLO - 132 19,6 0 0 0 0 2 18,784 99,786 0 0

(*) Código coincide con las descripciones presentadas en el PT 12
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Tabla 5

Salidas forzadas de circuitos dobles - Año 2020
Tensión Tiempo rest Pcorte Ener.no

Fecha Corredor E.T.Origen E.T.Destino servicio  Suminis.
 KV Hs MW MWh

7/1/20 FU-PM FUTALEUFU PTO MADRYN 330 0,93 185 133
30/6/20 FU-PM FUTALEUFU PTO MADRYN 330 1,73 22 38
21/7/20 FU-PM FUTALEUFU PTO MADRYN 330 3912,55 12 33

Tabla 6

Tipificación de faltas - Año 2020
Cantidad de faltas

Permanentes  Transitorias  
Tensión Monofásica a Bifásica Bifásica Trifásica Monofásica c/ (1) Trifásica c/ Totales

Tierra a Tierra recierre exitoso recierre exitoso
330 4 0 0 0 0 0 4
220 0 3 0 0 0 0 3
132 21 14 3 0 66 21 125

(1) Si existiese
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Tabla 7

Equipos de compensación - Año 2020
Identific Cantidad Forz N. Autorizadas Forz autorizadas Programadas P. corte ENS Disp. Global

de equipos MVA Nro sal T(h) Nro sal T(h) Nro sal T(h) MW MWh (%)
Serie - - - - - - - - - - -

ETFU Reactor 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ETFU Reactor 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Paralelo ETPM Reactor 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ETPM Reactor 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100

ETPU Cap1 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ETPU Cap2 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ETBS Cap1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ETBS Cap2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ETBS Cap3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ETBS Cap4 7 2 177,866 0 0 0 0 0 0 97,97

ETVD Reactor 1 6 0 0 0 0 1 1,217 0 0 99,986

TOTAL 243 2 177,866 0 0 1 1,217 0 0 99,941
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Tabla 8

Puntos de conexión (global) - Año 2020
Estación Cantidad Forz N. Autorizadas Forz autorizadas Programadas P. corte Ener.no Sum. Disp. Global

de equipos Nro sal T(h) Nro sal T(h) Nro sal T(h) MW MWh (%)
TRANSPA

ALIMENTAC. PRINCIPAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
C. RIVADAVIA "A1" 14 1 0,683 0 0 0 0 0 0,0 99,992
BICENTENARIO 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
BARRIO SAN MARTIN 9 0 0 0 0 1 2,333 0 0,0 99,973
EL CALAFATE 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
DIADEMA 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
PUERTO DESEADO 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
DISTRIBUCION GENERAL 6 2 1,466 0 0 0 0 0 0,0 99,983
C. RIVADAVIA "A" 12 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
PATAGONIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
ESQUEL 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
FUTALEUFU 4 4 110,232 0 0 0 0 0 0,0 98,742
GARAYALDE 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
EO. LOMA BLANCA 2 0 0 0 0 2 16,716 0 0,0 99,809
LOMA BLANCA ESTE 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
LAS HERAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
LOS PERALES 4 0 0 0 0 1 3,517 0 0,0 99,96
MALASPINA 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
ORO PLATA 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
PICO TRUNCADO II 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
PETROQUIMICA 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
PICO TRUNCADO I 13 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
P.EOLICO RAWSON 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
RÍO GALLEGOS 4 0 0 0 0 4 5,717 0 0,0 99,935
RAWSON 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
SAN JOSE 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
ESCALANTE 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
EL TORDILLO 2 2 7,834 0 0 0 0 0 0,0 99,911
TRELEW 10 0 0 0 0 1 3,667 0 0,0 99,958
P.EOLICO MADRYN 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
CHUBUT NORTE 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100

EdERSA

PUNTA COLORADA 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
SAN ANTONIO ESTE 2 1 0,75 0 0 1 2,1 0 0,0 99,967
SAN ANTONIO OESTE 3 0 0 0 0 3 8,133 0 0,0 99,907
SIERRA GRANDE 2 1 6,183 0 0 3 9,3 0 0,0 99,823
VIEDMA 7 0 0 0 0 4 0,416 0 0,0 99,995

TRANSACUE

CERRO NEGRO 1 1 5,333 0 0 0 0 0 0,0 99,939
EL COIHUE 3 0 0 0 0 1 1,233 0 0,0 99,986
PAMPA DEL CASTILLO 2 2 10,55 0 0 0 0 0 0,0 99,88
VALLE HERMOSO 4 4 11,901 0 0 0 0 25 14,0 99,864

TOTAL 149 18 154,932 0 0 21 53,132 25 14,0 99,984
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Tabla 9

Transformadores - Año 2020
Identificación Estación Potencia Forzadas N. Autorizadas Forzadas Autorizadas Programadas Indice de Pcorte Ener.no Sum.

Transf MVA Nro sal T(h) Nro sal T(h) Nro sal T(h) Disponib MW MWh
TRANSPA

AP3AU01
Sal por falla propia ALIMENTAC. PRINCIPAL 300 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

AP3AU02
Sal por falla propia ALIMENTAC. PRINCIPAL 300 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

AP3AU03
Sal por falla propia ALIMENTAC. PRINCIPAL 300 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

AU4AU10
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A1" 20 0 0 0 0 1 1,717 99,98 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 1 1,717 99,98 0 0,0

AU4AU11
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A1" 15 0 0 0 0 1 1,783 99,98 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 1 1,783 99,98 0 0,0

AU4TR01
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A1" 60 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

AU4TR02
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A1" 9 0 0 0 0 1 2,217 99,975 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 1 2,217 99,975 0 0,0

AU4TR04
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A1" 9 0 0 0 0 1 1,25 99,986 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 1 1,25 99,986 0 0,0

AU4TR05
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A1" 30 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

AU4TR06
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A1" 9 0 0 0 0 1 1,083 99,988 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 1 1,083 99,988 0 0,0

BS4TR02
Sal por falla propia BARRIO SAN MARTIN 30 0 0 0 0 1 1,717 99,98 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 1 1,717 99,98 0 0,0

BS4TR03
Sal por falla propia BARRIO SAN MARTIN 15 0 0 0 0 1 3,433 99,961 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 4 8,716 0 0 0 0 99,901 8,9 4,6
Total 4 8,716 0 0 1 3,433 99,861 8,9 4,6

DG4TR02
Sal por falla propia DISTRIBUCION GENERAL 40 0 0 0 0 1 4,633 99,947 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 1 4,633 99,947 0 0,0

DG4TR04
Sal por falla propia DISTRIBUCION GENERAL 40 0 0 0 0 2 7,433 99,915 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 2 7,433 99,915 0 0,0

EA4TR05
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A" 30 0 0 0 0 1 4,617 99,947 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 1 4,617 99,947 0 0,0

EA6TR01
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A" 3 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

EA6TR02
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A" 3 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

EA6TR03
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A" 3 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

EA6TR04
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A" 4 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

ES4TR01
Sal por falla propia ESQUEL 15 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 1,8 0 0 0 0 99,979 12 24,0
Total 1 1,8 0 0 0 0 99,979 12 24,0

FU3TR11
Sal por falla propia FUTALEUFU 60 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

GY4TR05
Sal por falla propia GARAYALDE 30 0 0 0 0 2 36,55 99,583 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 2 36,55 99,583 0 0,0

PD4TR01
Sal por falla propia PICO TRUNCADO II 12 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

PM3AU17
Sal por falla propia PUERTO MADRYN 60 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

PM3TR01
Sal por falla propia PUERTO MADRYN 120 0 0 0 0 1 5,1 99,942 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 1 5,1 99,942 0 0,0

PU4AU06
Sal por falla propia PICO TRUNCADO I 20 0 0 0 0 1 5,967 99,932 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 1,417 0 0 0 0 99,984 0 0,0
Total 1 1,417 0 0 1 5,967 99,916 0 0,0

PU4AU07
Sal por falla propia PICO TRUNCADO I 20 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 1,483 0 0 0 0 99,983 0 0,0
Total 1 1,483 0 0 0 0 99,983 0 0,0

PU4TR02
Sal por falla propia PICO TRUNCADO I 30 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 1,75 0 0 0 0 99,98 35 49,2
Total 1 1,75 0 0 0 0 99,98 35 49,2

PU4TR04
Sal por falla propia PICO TRUNCADO I 30 0 0 0 0 3 10,817 99,877 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 1,733 0 0 0 0 99,98 0 0,0
Total 1 1,733 0 0 3 10,817 99,857 0 0,0

PU5TR22
Sal por falla propia PICO TRUNCADO I 5 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

PU5TR23
Sal por falla propia PICO TRUNCADO I 5 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

PW4TR02
Sal por falla propia EO. RAWSON 60 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 3,933 0 0 0 0 99,955 0 0,0
Total 1 3,933 0 0 0 0 99,955 0 0,0

PW4TR04
Sal por falla propia EO. RAWSON 60 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 1,767 0 0 0 0 99,98 0 0,0
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Identificación Estación Potencia Forzadas N. Autorizadas Forzadas Autorizadas Programadas Indice de Pcorte Ener.no Sum.
Transf MVA Nro sal T(h) Nro sal T(h) Nro sal T(h) Disponib MW MWh

Total 1 1,767 0 0 0 0 99,98 0 0,0
RG7TR01

Sal por falla propia RIO GALLEGOS 100 1 7,4 0 0 4 14,467 99,75 25 178,0
Sal por falla de prot de alim/transf 2 2,716 0 0 0 0 99,969 22,9 5,0
Total 3 10,116 0 0 4 14,467 99,719 47,9 183,0

RW4TR02
Sal por falla propia RAWSON 15 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

RW4TR03
Sal por falla propia RAWSON 15 0 0 0 0 1 2,333 99,973 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 1 2,333 99,973 0 0,0

TW4TR03
Sal por falla propia TRELEW 30 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 2 6,566 0 0 0 0 99,925 0 0,0
Total 2 6,566 0 0 0 0 99,925 0 0,0

TW4TR04
Sal por falla propia TRELEW 30 0 0 0 0 1 2,583 99,971 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 2,233 0 0 0 0 99,975 16 2,0
Total 1 2,233 0 0 1 2,583 99,945 16 2,0

TW4TR06
Sal por falla propia TRELEW 30 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 2,417 0 0 0 0 99,972 0 0,0
Total 1 2,417 0 0 0 0 99,972 0 0,0

WA4TR01
Sal por falla propia P.EOLICO MADRYN 60 1 4,133 0 0 0 0 99,953 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 1 4,133 0 0 0 0 99,953 0 0,0

WA4TR02
Sal por falla propia P.EOLICO MADRYN 60 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

WB4TR01
Sal por falla propia CHUBUT NORTE 60 0 0 0 0 1 2,733 99,969 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 1 2,733 99,969 0 0,0

BC4TR02
Sal por falla propia BICENTENARIO 70 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

BC4TR04
Sal por falla propia BICENTENARIO 70 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

WA4TR05
Sal por falla propia P.EOLICO MADRYN 60 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

WA4TR06
Sal por falla propia P.EOLICO MADRYN 60 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

AO4TR02
Sal por falla propia ABASOLO 30 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

LB4TR03
Sal por falla propia LOMA BLANCA 60 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

LBT.4TR01
Sal por falla propia LOMA BLANCA ESTE 60 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

LBT.4TR03
Sal por falla propia LOMA BLANCA ESTE 60 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 50,6 0 0 0 0 99,422 0 0,0
Total 1 50,6 0 0 0 0 99,422 0 0,0

ML4TR01
Sal por falla propia MALASPINA 60 0 0 0 0 1 4,917 99,944 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 1 4,917 99,944 0 0,0

EdERSA

PC4TR01
Sal por falla propia PUNTA COLORADA 15 0 0 0 0 3 16,184 99,815 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 3 16,184 99,815 0 0,0

SE4TR01
Sal por falla propia SAN ANTONIO ESTE 15 1 2,783 0 0 4 181,5 97,896 8,4 2,8
Sal por falla de prot de alim/transf 2 1,567 0 0 0 0 99,982 0 0,0
Total 3 4,35 0 0 4 181,5 97,878 8,4 2,8

SG4TR01
Sal por falla propia SIERRA GRANDE 25 1 6,25 0 0 1 7,967 99,838 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 1 6,25 0 0 1 7,967 99,838 0 0,0

SG4TR02
Sal por falla propia SIERRA GRANDE 12 0 0 0 0 1 8,667 99,901 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 1 8,667 99,901 0 0,0

SG4TR09
Sal por falla propia SIERRA GRANDE 16 1 0,017 0 0 3 16,7 99,809 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 1 0,017 0 0 3 16,7 99,809 0 0,0

SG4TR10
Sal por falla propia SIERRA GRANDE 35 2 5,534 0 0 4 25,716 99,643 1 2,0
Sal por falla de prot de alim/transf 3 14,283 0 0 0 0 99,837 3 3,8
Total 5 19,817 0 0 4 25,716 99,48 4 5,8

SO4TR04
Sal por falla propia SAN ANTONIO OESTE 30 0 0 0 0 3 13,001 99,852 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 3 13,001 99,852 0 0,0

VD4TR04
Sal por falla propia VIEDMA 30 0 0 0 0 3 18,084 99,794 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 3 18,084 99,794 0 0,0

VD4TR05
Sal por falla propia VIEDMA 15 1 2,967 0 0 2 10,633 99,845 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 5,25 0 0 0 0 99,94 0 0,0
Total 2 8,217 0 0 2 10,633 99,785 0 0,0

Transpa ex SPSE

CE4TR02
Sal por falla propia EL CALAFATE 15 0 0 0 0 4 17,066 99,805 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 0,467 0 0 0 0 99,995 0 0,0
Total 1 0,467 0 0 4 17,066 99,8 0 0,0

CE4TR03
Sal por falla propia EL CALAFATE 15 0 0 0 0 3 14,617 99,833 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 3 14,617 99,833 0 0,0

DE4TR02
Sal por falla propia PUERTO DESEADO 5 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

DE4TR03
Sal por falla propia PUERTO DESEADO 20 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

TRANSACUE

EC4TR02
Sal por falla propia EL COIHUE 15 1 0,083 0 0 0 0 99,999 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 2,8 0 0 0 0 99,968 1 49,0
Total 2 2,883 0 0 0 0 99,967 1 49,0
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Tabla 9a

Transformadores (Global) - Año 2020
Identificación Potencia Forzadas N. Autorizadas Forzadas Autorizadas Programadas Indice de Pcorte Ener.no Sum.

Transf MVA Nro sal T(h) Nro sal T(h) Nro sal T(h) Disponib MW MWh
EdERSA 193 12 38,651 0 0 24 298,452 99,612 12,4 8,570

TRANSACUE 15 2 2,883 0 0 0 0 99,967 1,0 49,000
TRANSPA 2732 21 99,131 0 0 33 147,033 99,955 119,8 262,800

TOTAL 2940 35 140,665 0 0 57 445,485 99,933 133,2 320,370
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e.2    Consecuencias de la indisponibilidades

IT1 Energía no suministrada en "Minutos del sistema"

Demanda máxima del sistema = 809 MW.

Energía no suministrada = 1367 MWh.

Minutos del sistema =  101,4 minutos.

IT2 a. Disturbios mayores originados en la Red de Transporte

1) 07/01/20  09:30hs. Falla en TI de Campo 03 (330 kV) de ET Futaleufú y consecuencias

en el SIP.

� Instalaciones afectadas : Corredor de 330 kV Futaleufú - Puerto Madryn y Corredor Andino de 132 kV.

� Potencia cortada :  185 MW.

2) 30/06/20  22:28hs. ET Puerto Madryn - Cierre intempestivo de interruptor de 330 kV de

puesta a tierra de línea. 

� Instalaciones afectadas : Corredor de 330 kV Futaleufú - Puerto Madryn y Corredor Andino de 132 kV.

� Potencia cortada :  22 MW.

3) 31/12/20  12:27hs. ET Río Gallegos - Desenganche por falla de Transformador 220/33 kV

de 100 MVA.

� Instalaciones afectadas : El Transformador 7TR01 sufrió una falla interna. 

Durante la jornada se restableció el servicio mediante la m´quina de reserva.

� Potencia cortada :  31 MW.

IT2 b. Disturbios mayores originados por Usuarios de la Red de Transporte

1) 03/03/20  02:48hs. Desenganche de LAT 132 kV Escalante - P. del Castillo (respaldo) por 

falla no despejada en LAT 132 kV Valle Hermoso - Cerro Negro (TI Transacue)

� Instalaciones afectadas : Cortes de carga en el Acueducto de 132 kV.

� Potencia cortada :  25 MW.

2) 27/08/2020  21:13hs. ET P. del Castillo (TI Transacue): apertura indeseada de seccionador de 

línea salida a ET Escalante con carga.

� Instalaciones afectadas : Cortes de carga en el Acueducto de 132 kV.

� Potencia cortada :  24 MW.
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e.3    Forma de Onda de la tensión

En la Norma IEEE std 519-1992 (Pág. 85) se incluye, la tabla que se detalla textualmente a

continuación y donde constan los valores límites admisibles de distorsión de tensión en barras

de vinculación con el consumo (PCC: Poíno of common coupling with each consummer).

Tabla e3 - I

Voltage Distortion Limits

Bus Voltage at Pcc IVD(%) THD(%)

69 kV and below 3,0 5,0

69,001 kV through 161kV 1,5 2,5

161,001 kV and above 1,0 1,5

* THD : Total Harmonie voltage Distorsion

* IVD : Individual Voltage Distorsion

( i = 2, 3... )

Ei = valor eficaz de la armónica de orden i.

E1 = valor eficaz de la componente de frecuencia fundamental.

En la mencionada norma se establece que los valores incluidos en la Tabla e3-I deben ser

considerados como correspondientes al caso más severo en operación normal (condición de

duración superior a una hora). Para periodos más cortos asociados a arranques o condiciones

inusuales, los límites mencionados pueden excederse en un 50%.

En la tabla e3.II , que se muestra más abajo se detallan valores que corresponden a mediciones

efectuadas en distintas barras del SIP. En cada barra se efectuaron mediciones en distintas

horas de día, incluyéndose los máximos valores registrados. Los valores de armónicas medidos

en las distintas barras se mantienen prácticamente estables, y similares a los indicados en las Guías de

Referencia correspondientes a los años 97, 98 y 99, según puede apreciarse en las siguientes tablas:

Tabla e3-II

PM-330 PM-132 AP-33(1) AP-33(2) DG-132 DG-33 TW-132 TW-33 TW-13,2

verificac 0,5 0,7 0,8 0,5 0,5 0,7 1,4 1,9 2,0

THD 0,5 0,7 0,8 0,5 0,5 0,7 1,4 1,9 2

2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3

3 0,2 0,4 0,2 0,3 0,1 0,4 0,1 0,1 0,3

4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1

5 0,4 0,2 0,3 0 0,2 0,5 1,3 1,8 1,7

6 0 0,3 0,2 0,2 0,2 0 0 0,1 0,1

7 0,3 0,4 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,5 0,6

8 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0,4 0 0 0 0 0,1 0,7

11 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1

15 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0,1

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0

47 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0

(1) Serie B - sin  filtros.         (2) Series A y C -  con filtros.
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Tabla e3-II

(continuación)

A1-132 A1-33 A1-13,2 A1-66 A-10,4 BS-33 BS -13,2 LH-132 PU-132

verificac 0,5 0,6 0,7 0,6 0,4 0,8 1,3 0,4 0,5

THD 0,5 0,6 0,7 0,6 0,4 0,8 1,3 0,4 0,5

3 0,3 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2

5 0,4 0,6 0,6 0,5 0,3 0,7 1,3 0,4 0,4

7 0 0 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 0 0,1

11 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,2

Tabla e3-II

(continuación)

verificac 0,6 0,7 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4

THD 0,6 0,7 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4

3 0,1 0,4 0,2 0 0 0,4 0,4 0,3

5 0,6 0,5 0,4 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2

7 0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1

11 0 0 0 0 0 0 0,1 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0

17 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0

Tabla e3-II

RW132 RW33 PW132
PW33

TR02

PW33

TR04

verificac 1,5 2,5 1,4 1,4 1,5

THD 1,5 2,5 1,4 1,4 1,5

2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3

3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3

4 0,1 0,1 0,1 0 0,1

5 1,4 2,5 1,3 1,3 1,3

6 0 0 0,1 0 0

7 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2

8 0 0 0,1 0 0

9 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0

13 0,2 0 0,1 0,2 0,2

e.4 Niveles de Tensión

Tabla e4-I

Tensión    

(kV)

Estación Desv.     

Max    

(%)

Desv.   

Media 

(%)

Tiempo    

(Hs)

Total          

%

132 P Truncado 7,6 6,1 49,5 0,57

132 Acueducto -9 -7,5 50 0,57
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Tabla 1

Líneas (Global) - Año 2019
Tensión Long Forzadas Forzada Programadas Tasa de sal Indice de P. Corte Energia no

Líneas nominal total N. A. autorizada forzada Disp  suministrada
kV km Nº sal T(h) Nº sal T(h) Nº sal T(h) C sal/100km-año (%) MW Energ

TRANSACUE 132 244,9 7 11,418 0 0 8 37,366 2,86 99,878 78,4 74,30
EdERSA 132 331,3 10 11,084 0 0 22 136,749 3,02 99,594 68,0 17,50

SPSE 132 350,5 11 14,451 0 0 6 31,418 3,14 99,906 60,1 70,35
TRANSPA 330 330 1116,4 10 47 0 0 8 63,249 0,90 99,384 611,3 281,30
TRANSPA 220 220 264,7 2 2,533 0 0 4 43,9 0,76 99,717 30,9 69,70
TRANSPA 132 132 1236,3 17 69,182 1 1,033 39 231,417 1,46 99,782 237,8 365,73

TRANSPA TOTAL - 2617,4 29 118,715 1 1,033 51 338,566 1,15 99,606 880,0 716,73
TOTAL - 3544,1 57 155,668 1 1,033 87 544,099 1,64 99,653 1086,5 878,88

Tabla 2

Salidas forzadas de circuitos dobles (Global)  Año 2019
Corredor Tensión Long. Salidas forzadas Tasa de sal P. corte Ener.no Sum.
Fallado  E.T. Origen  E.T. Destino Kv km Cant Hs c/100km-año MW MWh

FU-PM FU PM 330 550 3 18,10 0,55 591,3 256,6
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Tabla 3

Causa de salidas forzadas de líneas (Global) - Año 2019
Descripción Ident Cantidad de salidas Energía no suministrada Potencia cortada

Nro % Particip MW-h % Particip MW % Particip

Falla interna en el equipo de potencia 1 10 17% 377,4 43% 176,5 16%
Tormenta eléctrica 2 0 0% 0 0% 0 0%
Incendio de campos 3 6 10% 256,6 29% 591,3 54%
Animales, plantaciones y otros 4 0 0% 0 0% 0 0%
objetos que afecten la aislación
Error humano / maniobra 5 1 2% 1,9 0% 15 1%
Meteoro 6 5 9% 91,3 10% 64,7 6%
Atentado 7 0 0% 0 0% 0 0%
Actuación incorrecta de los sistemas 8 8 14% 71 8% 42,8 4%
de protecciones y comunicaciones
Falla en barras 9 0 0% 0 0% 0 0%
Actuación de protecciones en zona 10 9 16% 2,53 0% 1,6 0%
de respaldo remoto
Protección de sobretensión, 11 1 2% 0 0% 0 0%
subfrecuencia, sobrefrecuencia
Sobrecarga 12 0 0% 0 0% 0 0%
Oscilaciones de potencia 13 0 0% 0 0% 0 0%
Actuacion correcta de automatismos de SIP 14 0 0% 0 0% 0 0%
Actuacion incorrecta de automatismos de SIP 15 0 0% 0 0% 0 0%
Desconocidas 16 15 26% 68,15 8% 163,7 15%
Otras 17 3 5% 10 1% 30,9 3%
Total Total 58 100% 878,88 100% 1086,50 100%
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Tabla 4

Salidas forzadas por línea - Año 2019
Codigo 
Ident.(*)  E.T. Origen  E.T. Destino

Terna Tens Long Forzadas no Autorizadas Forzadas autorizadas Programadas Indice de Pcorte Ener.no Sum.

Causa    Nº kV km Nº sal T(h) Nº sal T(h) Nº sal T(h) Disponib MW MWh

TRANSPA

P AIKE SAN JOSE - 132 75 0 0 0 0 1 2,4 99,973 0 0
1 PATAGONIA C. RIVADAVIA "A1" - 132 6,9 1 3 0 0 0 0 99,966 111,2 246
P PATAGONIA C. RIVADAVIA "A1" - 132 6,9 0 0 0 0 1 3 99,966 0 0
1 PATAGONIA BARRIO SAN MARTIN - 132 9,4 0 0 1 1,033 0 0 99,988 0 0
6 ESPERANZA RIO GALLEGOS - 220 122,4 1 1,95 0 0 0 0 99,978 26,5 67,1
6 ESPERANZA RIO TURBIO - 220 142,3 1 0,583 0 0 0 0 99,993 4,4 2,6
P ESPERANZA RIO TURBIO - 220 142,3 0 0 0 0 4 43,9 99,499 0 0
1 FLORENTINO GARAYALDE - 132 121,2 1 1,467 0 0 0 0 99,983 0 0
10 FLORENTINO GARAYALDE - 132 121,2 2 5,633 0 0 0 0 99,936 0,4 1,33
P FLORENTINO GARAYALDE - 132 121,2 0 0 0 0 7 42,55 99,514 0 0
10 F. AMEGHINO TRELEW - 132 112 1 4,683 0 0 0 0 99,947 0 0
P F. AMEGHINO TRELEW - 132 112 0 0 0 0 2 14,6 99,833 0 0
10 FUTALEUFU ESQUEL - 132 28,4 1 0,05 0 0 0 0 99,999 0 0
P FUTALEUFU ESQUEL - 132 28,4 0 0 0 0 1 7,167 99,918 0 0
3 FUTALEUFU PUERTO MADRYN 1 330 550 3 23,367 0 0 0 0 99,733 231,3 40,6
8 FUTALEUFU PUERTO MADRYN 1 330 550 2 3,234 0 0 0 0 99,963 20 24,7
10 FUTALEUFU PUERTO MADRYN 1 330 550 1 0,383 0 0 0 0 99,996 0 0
P FUTALEUFU PUERTO MADRYN 1 330 550 0 0 0 0 4 31,149 99,644 0 0
3 FUTALEUFU PUERTO MADRYN 2 330 550 3 19,283 0 0 0 0 99,78 360 216
P FUTALEUFU PUERTO MADRYN 2 330 550 0 0 0 0 4 32,1 99,634 0 0
1 GARAYALDE PATAGONIA - 132 178,4 2 20,883 0 0 0 0 99,762 0 0
16 GARAYALDE PATAGONIA - 132 178,4 1 6,25 0 0 0 0 99,929 0 0
P GARAYALDE PATAGONIA - 132 178,4 0 0 0 0 2 13,167 99,85 0 0
P LOS PERALES LAS HERAS - 132 47 0 0 0 0 1 8,45 99,904 0 0
P PUERTO MADRYN PE LOMA BLANCA - 132 42,6 0 0 0 0 2 15,333 99,825 0 0
16 PUERTO MADRYN SIERRA GRANDE - 132 121,5 2 0,55 0 0 0 0 99,994 64,2 11,2
P PUERTO MADRYN SIERRA GRANDE - 132 121,5 0 0 0 0 2 17,217 99,803 0 0
1 PICO TRUNCADO I C. RIVADAVIA "A1" - 132 138 1 8,85 0 0 0 0 99,899 32 10,3
17 PICO TRUNCADO I C. RIVADAVIA "A1" - 132 138 1 0,483 0 0 0 0 99,994 0 0
P PICO TRUNCADO I C. RIVADAVIA "A1" - 132 138 0 0 0 0 2 9,316 99,894 0 0
8 PICO TRUNCADO I PICO TRUNCADO II - 132 13,4 1 8 0 0 0 0 99,909 0 0
P PICO TRUNCADO I PICO TRUNCADO II - 132 13,4 0 0 0 0 3 17,167 99,804 0 0
P PICO TRUNCADO I SANTA CRUZ NORTE 1 132 2,5 0 0 0 0 1 6,1 99,93 0 0
P PICO TRUNCADO I SANTA CRUZ NORTE 2 132 2,5 0 0 0 0 1 6,4 99,927 0 0
P P.EOLICO RAWSON RAWSON - 132 7,3 0 0 0 0 1 3,2 99,963 0 0
10 PUERTO MADRYN 500 PUERTO MADRYN - 330 0,5 1 0,733 0 0 0 0 99,992 0 0
P TRELEW DISTRIBUCION GENERAL - 132 62 0 0 0 0 1 10,817 99,877 0 0
1 TRELEW RAWSON - 132 21,8 3 9,333 0 0 0 0 99,893 30 96,9
P TRELEW RAWSON - 132 21,8 0 0 0 0 2 5,75 99,934 0 0
P P.E. MADRYN P. MADRYN 500 1 132 12,9 0 0 0 0 3 18,5 99,789 0 0
P P.E. MADRYN P. MADRYN 500 2 132 12,9 0 0 0 0 1 4,85 99,945 0 0
P CHUBUT NOR P. MADRYN 0 132 14,5 0 0 0 0 5 25,433 99,71 0 0

EdERSA

5 S. ANTONIO ESTE VIEDMA - 132 162,6 1 0,117 0 0 0 0 99,999 15 1,9
10 S. ANTONIO ESTE VIEDMA - 132 162,6 2 0,05 0 0 0 0 99,999 0 0
P S. ANTONIO ESTE VIEDMA - 132 162,6 0 0 0 0 1 5,217 99,94 0 0
16 SIERRA GRANDE PUNTA COLORADA - 132 31 1 2,067 0 0 0 0 99,976 1,8 4,9
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Tabla 4

Salidas forzadas por línea - Año 2019
Codigo 
Ident.(*)  E.T. Origen  E.T. Destino

Terna Tens Long Forzadas no Autorizadas Forzadas autorizadas Programadas Indice de Pcorte Ener.no Sum.

Causa    Nº kV km Nº sal T(h) Nº sal T(h) Nº sal T(h) Disponib MW MWh

P SIERRA GRANDE PUNTA COLORADA - 132 31 0 0 0 0 3 11,617 99,867 0 0
11 SIERRA GRANDE SAN ANTONIO OESTE - 132 110,3 1 0,95 0 0 0 0 99,989 0 0
16 SIERRA GRANDE SAN ANTONIO OESTE - 132 110,3 2 0,083 0 0 0 0 99,999 20,3 0,7
P SIERRA GRANDE SAN ANTONIO OESTE - 132 110,3 0 0 0 0 13 87,333 99,003 0 0
16 SAN ANTONIO OESTE S. ANTONIO ESTE - 132 23 1 7,2 0 0 0 0 99,918 0 0
17 SAN ANTONIO OESTE S. ANTONIO ESTE - 132 23 2 0,617 0 0 0 0 99,993 30,9 10
P SAN ANTONIO OESTE S. ANTONIO ESTE - 132 23 0 0 0 0 3 22,899 99,739 0 0
P VIEDMA C. de PATAGONES - 132 4,4 0 0 0 0 2 9,683 99,889 0 0

SPSE

8 BICENTENARIO PUERTO DESEADO - 132 110,8 2 7,233 0 0 0 0 99,917 10,5 37
16 BICENTENARIO PUERTO DESEADO - 132 110,8 5 2,5 0 0 0 0 99,971 28,6 17,85
P BICENTENARIO PUERTO DESEADO - 132 110,8 0 0 0 0 2 8,884 99,899 0 0
6 ESPERANZA EL CALAFATE - 132 141,5 1 0,717 0 0 0 0 99,992 8,7 6,2
8 PETROQUIMICA BICENTENARIO - 132 96,7 3 4,001 0 0 0 0 99,954 12,3 9,3
P PETROQUIMICA BICENTENARIO - 132 96,7 0 0 0 0 1 3,167 99,964 0 0
P PICO TRUNCADO I PETROQUIMICA - 132 1,5 0 0 0 0 3 19,367 99,779 0 0

TRANSACUE

1 PAMPA DEL CASTILLO VALLE HERMOSO - 132 33,3 1 7,333 0 0 0 0 99,916 3,3 24,2
6 PAMPA DEL CASTILLO VALLE HERMOSO - 132 33,3 1 0,417 0 0 0 0 99,995 14,6 6,1
16 PAMPA DEL CASTILLO VALLE HERMOSO - 132 33,3 2 1,484 0 0 0 0 99,983 21,7 19,6
P PAMPA DEL CASTILLO VALLE HERMOSO - 132 33,3 0 0 0 0 1 2,733 99,969 0 0
P DIADEMA ESCALANTE - 132 8 0 0 0 0 2 5,917 99,932 0 0
16 PATAGONIA DIADEMA - 132 15 1 0,417 0 0 0 0 99,995 27,1 13,9
P PATAGONIA DIADEMA - 132 15 0 0 0 0 2 9,516 99,891 0 0
6 ESQUEL EL COIHUE - 132 128 1 0,867 0 0 0 0 99,99 10,5 9,3
10 ESQUEL EL COIHUE - 132 128 1 0,9 0 0 0 0 99,99 1,2 1,2
P ESQUEL EL COIHUE - 132 128 0 0 0 0 2 13,083 99,851 0 0
P ESCALANTE P. CASTILLO - 132 19,6 0 0 0 0 1 6,117 99,93 0 0

(*) Código coincide con las descripciones presentadas en el PT 12
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Tabla 5

Salidas forzadas de circuitos dobles - Año 2019
Tensión Tiempo rest Pcorte Ener.no

Fecha Corredor E.T.Origen E.T.Destino servicio  Suminis.
 KV Hs MW MWh

22/1/19 FU-PM FUTALEUFU PTO MADRYN 330 6,63 - -
17/2/19 FU-PM FUTALEUFU PTO MADRYN 330 7,883 231,3 40,6
15/12/19 FU-PM FUTALEUFU PTO MADRYN 330 3,583 360 216

Tabla 6

Tipificación de faltas - Año 2019
Cantidad de faltas

Permanentes  Transitorias  
Tensión Monofásica a Bifásica Bifásica Trifásica Monofásica c/ (1) Trifásica c/ Totales

Tierra a Tierra recierre exitoso recierre exitoso
330 6 0 0 0 0 0 6
220 1 1 0 0 0 0 2
132 19 8 0 0 60 20 107

(1) Si existiese
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Tabla 7

Equipos de compensación - Año 2019
Identific Cantidad Forz N. Autorizadas Forz autorizadas Programadas P. corte ENS Disp. Global

de equipos MVA Nro sal T(h) Nro sal T(h) Nro sal T(h) MW MWh (%)
Serie - - - - - - - - - - -

ETFU Reactor 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ETFU Reactor 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Paralelo ETPM Reactor 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ETPM Reactor 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100

ETPU Cap1 4,5 0 0 0 0 1 29,967 0 0 99,658
ETPU Cap2 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ETBS Cap1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ETBS Cap2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ETBS Cap3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ETBS Cap4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 100

ETVD Reactor 1 6 0 0 0 0 2 1,65 0 0 99,981

TOTAL 243 0 0 0 0 3 31,617 0 0 99,993
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Tabla 8

Puntos de conexión (global) - Año 2019
Estación Cantidad Forz N. Autorizadas Forz autorizadas Programadas P. corte Ener.no Sum. Disp. Global

de equipos Nro sal T(h) Nro sal T(h) Nro sal T(h) MW MWh (%)
TRANSPA

ALIMENTAC. PRINCIPAL 4 0 0 0 0 2 61,934 0 0,0 99,293
BARRIO SAN MARTIN 9 1 0,633 0 0 2 7,533 0 0,0 99,907
C. RIVADAVIA "A" 12 2 0,85 0 0 5 21,267 0 0,0 99,748
C. RIVADAVIA "A1" 14 1 1,567 0 0 3 9,75 0 0,0 99,871
DIADEMA 2 0 0 0 0 1 5,067 0 0,0 99,942
DISTRIBUCION GENERAL 5 1 2,383 0 0 1 3,067 20 28,2 99,938
EL TORDILLO 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
EO. LOMA BLANCA 1 0 0 0 0 1 5,65 0 0,0 99,936
ESCALANTE 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
ESQUEL 2 0 0 0 0 1 7,25 0 0,0 99,917
FUTALEUFU 4 0 0 0 0 1 30,65 0 0,0 99,65
GARAYALDE 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
LAS HERAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
LOS PERALES 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
ORO PLATA 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
P.EOLICO RAWSON 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
PATAGONIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
PETROQUIMICA 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
PICO TRUNCADO I 13 1 0,617 0 0 5 207,1 0 0,0 97,629
PICO TRUNCADO II 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
RAWSON 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
RÍO GALLEGOS 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
P.EOLICO MADRYN 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
CHUBUT NORTE 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
SAN JOSE 1 0 0 0 0 1 7,8 0 0,0 99,911
TRELEW 10 1 2,333 0 0 5 15,517 0 0,0 99,796

SPSE

EL CALAFATE 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
PUERTO DESEADO 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100

EdERSA

PUNTA COLORADA 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
SAN ANTONIO ESTE 2 1 6,65 0 0 1 5,7 0 0,0 99,859
SAN ANTONIO OESTE 3 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
SIERRA GRANDE 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
VIEDMA 7 1 4 0 0 6 4,55 0 0,0 99,902

TRANSACUE

CERRO NEGRO 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
EL COIHUE 3 5 3921,083 0 0 3 24,501 0 0,0 54,959
PAMPA DEL CASTILLO 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
VALLE HERMOSO 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100

TOTAL 140 14 3940,116 0 0 38 417,336 20 28,2 99,645
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Tabla 9

Transformadores - Año 2019
Identificación Estación Potencia Forzadas N. Autorizadas Forzadas Autorizadas Programadas Indice de Pcorte Ener.no Sum.

Transf MVA Nro sal T(h) Nro sal T(h) Nro sal T(h) Disponib MW MWh
TRANSPA

AP3AU01
Sal por falla propia ALIMENTAC. PRINCIPAL 300 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 68,917 0 0 0 0 99,213 0 0,0
Total 1 68,917 0 0 0 0 99,213 0 0,0

AP3AU02
Sal por falla propia ALIMENTAC. PRINCIPAL 300 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

AP3AU03
Sal por falla propia ALIMENTAC. PRINCIPAL 300 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 1,1 0 0 0 0 99,987 0 0,0
Total 1 1,1 0 0 0 0 99,987 0 0,0

AU4AU10
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A1" 20 0 0 0 0 2 12,284 99,86 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 2 12,284 99,86 0 0,0

AU4AU11
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A1" 15 0 0 0 0 3 15,133 99,827 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 3 15,133 99,827 0 0,0

AU4TR01
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A1" 60 0 0 0 0 2 4,367 99,95 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 2 4,367 99,95 0 0,0

AU4TR02
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A1" 9 0 0 0 0 3 2320,6 73,509 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 3 2320,6 73,509 0 0,0

AU4TR04
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A1" 9 0 0 0 0 2 745,617 91,488 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 2 745,617 91,488 0 0,0

AU4TR05
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A1" 30 0 0 0 0 2 6,467 99,926 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 2 6,467 99,926 0 0,0

AU4TR06
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A1" 9 0 0 0 0 2 1044,667 88,075 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 2 1044,667 88,075 0 0,0

BS4TR02
Sal por falla propia BARRIO SAN MARTIN 30 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

BS4TR03
Sal por falla propia BARRIO SAN MARTIN 15 0 0 0 0 5 15,567 99,822 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 2 9,85 0 0 0 0 99,888 28,2 158,2
Total 2 9,85 0 0 5 15,567 99,71 28,2 158,2

DG4TR02
Sal por falla propia DISTRIBUCION GENERAL 40 1 2,4 0 0 4 21,899 99,723 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 3 3,316 0 0 0 0 99,962 43,3 22,2
Total 4 5,716 0 0 4 21,899 99,685 43,3 22,2

DG4TR04
Sal por falla propia DISTRIBUCION GENERAL 40 0 0 0 0 4 15,2 99,826 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 0,05 0 0 0 0 99,999 0 0,0
Total 1 0,05 0 0 4 15,2 99,826 0 0,0

EA4TR05
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A" 30 0 0 0 0 2 11,2 99,872 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 2 11,2 99,872 0 0,0

EA6TR01
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A" 3 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

EA6TR02
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A" 3 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

EA6TR03
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A" 3 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

EA6TR04
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A" 4 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

ES4TR01
Sal por falla propia ESQUEL 15 0 0 0 0 1 7,25 99,917 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 1 7,25 99,917 0 0,0

FU3TR11
Sal por falla propia FUTALEUFU 60 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

GY4TR05
Sal por falla propia GARAYALDE 30 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

PD4TR01
Sal por falla propia PICO TRUNCADO II 12 0 0 0 0 1 9,383 99,893 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 1 9,383 99,893 0 0,0

PM3AU17
Sal por falla propia PUERTO MADRYN 60 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

PM3TR01
Sal por falla propia PUERTO MADRYN 120 1 0,85 0 0 0 0 99,99 214 270,0
Sal por falla de prot de alim/transf 2 1,25 0 0 0 0 99,986 0 0,0
Total 3 2,1 0 0 0 0 99,976 214 270,0

PU4AU06
Sal por falla propia PICO TRUNCADO I 20 0 0 0 0 2 10,917 99,875 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 22,5 0 0 0 0 99,743 16 32,8
Total 1 22,5 0 0 2 10,917 99,619 16 32,8

PU4AU07
Sal por falla propia PICO TRUNCADO I 20 0 0 0 0 4 47,567 99,457 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 4 47,567 99,457 0 0,0

PU4TR02
Sal por falla propia PICO TRUNCADO I 30 0 0 0 0 2 7,85 99,91 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 2 7,85 99,91 0 0,0

PU4TR04
Sal por falla propia PICO TRUNCADO I 30 0 0 0 0 2 6,333 99,928 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 1,1 0 0 0 0 99,987 1 0,6
Total 1 1,1 0 0 2 6,333 99,915 1 0,6

PU5TR22
Sal por falla propia PICO TRUNCADO I 5 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

PU5TR23
Sal por falla propia PICO TRUNCADO I 5 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
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Identificación Estación Potencia Forzadas N. Autorizadas Forzadas Autorizadas Programadas Indice de Pcorte Ener.no Sum.
Transf MVA Nro sal T(h) Nro sal T(h) Nro sal T(h) Disponib MW MWh

Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
PW4TR02

Sal por falla propia EO. RAWSON 60 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

PW4TR04
Sal por falla propia EO. RAWSON 60 0 0 0 0 1 2,5 99,971 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 2 6,883 0 0 0 0 99,921 0 0,0
Total 2 6,883 0 0 1 2,5 99,893 0 0,0

RG7TR01
Sal por falla propia RIO GALLEGOS 100 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

RW4TR02
Sal por falla propia RAWSON 15 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

RW4TR03
Sal por falla propia RAWSON 15 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

TW4TR03
Sal por falla propia TRELEW 30 0 0 0 0 3 21,484 99,755 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 3 21,484 99,755 0 0,0

TW4TR04
Sal por falla propia TRELEW 30 0 0 0 0 3 10,483 99,88 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 3 10,483 99,88 0 0,0

TW4TR06
Sal por falla propia TRELEW 30 0 0 0 0 1 2,883 99,967 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 1,917 0 0 0 0 99,978 0 0,0
Total 1 1,917 0 0 1 2,883 99,945 0 0,0

WA4TR01
Sal por falla propia P.EOLICO MADRYN 60 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

WA4TR02
Sal por falla propia P.EOLICO MADRYN 60 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

WB4TR01
Sal por falla propia CHUBUT NORTE 60 0 0 0 0 1 6,067 99,931 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 26,817 0 0 0 0 99,694 0 0,0
Total 1 26,817 0 0 1 6,067 99,625 0 0,0

BC4TR02
Sal por falla propia BICENTENARIO 70 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 4 11,401 0 0 0 0 99,87 0 0,0
Total 4 11,401 0 0 0 0 99,87 0 0,0

BC4TR04
Sal por falla propia BICENTENARIO 70 0 0 0 0 1 5,417 99,938 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 3 10,983 0 0 0 0 99,875 0 0,0
Total 3 10,983 0 0 1 5,417 99,813 0 0,0

WA4TR05
Sal por falla propia P.EOLICO MADRYN 60 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

WA4TR06
Sal por falla propia P.EOLICO MADRYN 60 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

EdERSA

PC4TR01
Sal por falla propia PUNTA COLORADA 15 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 0,2 0 0 0 0 99,998 0,3 0,1
Total 1 0,2 0 0 0 0 99,998 0,3 0,1

SE4TR01
Sal por falla propia SAN ANTONIO ESTE 15 0 0 0 0 3 88,2 98,993 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 3 88,2 98,993 0 0,0

SG4TR01
Sal por falla propia SIERRA GRANDE 25 1 6,6 0 0 4 19,8 99,699 0,4 2,2
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 1 6,6 0 0 4 19,8 99,699 0,4 2,2

SG4TR02
Sal por falla propia SIERRA GRANDE 12 0 0 0 0 2 13,583 99,845 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 2 13,583 99,845 0 0,0

SG4TR09
Sal por falla propia SIERRA GRANDE 16 0 0 0 0 2 9,3 99,894 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 2 9,3 99,894 0 0,0

SG4TR10
Sal por falla propia SIERRA GRANDE 35 0 0 0 0 3 42,533 99,514 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 3 42,533 99,514 0 0,0

SO4TR04
Sal por falla propia SAN ANTONIO OESTE 30 0 0 0 0 2 15,767 99,82 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 2 15,767 99,82 0 0,0

VD4TR04
Sal por falla propia VIEDMA 30 0 0 0 0 3 19,333 99,779 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 3 19,333 99,779 0 0,0

VD4TR05
Sal por falla propia VIEDMA 15 0 0 0 0 2 11,9 99,864 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 2 11,9 99,864 0 0,0

SPSE

CE4TR02
Sal por falla propia EL CALAFATE 15 0 0 0 0 1 3,683 99,958 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 1 3,683 99,958 0 0,0

CE4TR03
Sal por falla propia EL CALAFATE 15 0 0 0 0 1 4,233 99,952 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 9,967 0 0 0 0 99,886 0,9 0,1
Total 1 9,967 0 0 1 4,233 99,838 0,9 0,1

DE4TR02
Sal por falla propia PUERTO DESEADO 5 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

DE4TR03
Sal por falla propia PUERTO DESEADO 20 1 0,717 0 0 0 0 99,992 4,4 3,1
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 1 0,717 0 0 0 0 99,992 4,4 3,1

TRANSACUE

EC4TR02
Sal por falla propia EL COIHUE 15 0 0 0 0 1 7,833 99,911 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 1 7,833 99,911 0 0,0
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Tabla 9a

Transformadores (Global) - Año 2019
Identificación Potencia Forzadas N. Autorizadas Forzadas Autorizadas Programadas Indice de Pcorte Ener.no Sum.

Transf MVA Nro sal T(h) Nro sal T(h) Nro sal T(h) Disponib MW MWh
EdERSA 193 2 6,8 0 0 21 220,416 99,703 0,7 2,260

SPSE 55 2 10,684 0 0 2 7,916 99,941 5,3 3,200
TRANSACUE 15 0 0 0 0 1 7,833 99,911 0,0 0,000

TRANSPA 2407 25 169,334 0 0 53 4351,135 99,670 302,5 483,800
TOTAL 2670 29 186,818 0 0 77 4587,3 99,680 308,5 489,260
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e.2    Consecuencias de la indisponibilidades

IT1 Energía no suministrada en "Minutos del sistema"

Demanda máxima del sistema = 1013 MW.

Energía no suministrada = 1396 MWh.

Minutos del sistema =  82,7 minutos.

IT2 a. Disturbios mayores originados en la Red de Transporte

1) 17/02/19  03:27hs. Desenganche de Transformador PM3TR01 (120 MVA) y consecuencias
en el SIP.

� Instalaciones afectadas : Área Nortde SIP 132 kV y área Comodoro Rivadavia sin tensión.

� Potencia cortada :  214 MW.

2) 02/05/19  21:01hs. Desenganche de LAT 132 kV Patagonia - Comodoro AU 
y consecuencias en el SIP.

� Instalaciones afectadas : Área Comodoro Rivadavia..

� Potencia cortada :  111 MW.

3) 15/12/19  16:19hs. Desenganche de LAT 330 kV Futaleufú - Puerto Madryn Nº2
y de LEAT 500 kV CL-PY por incendio de campo.

� Instalaciones afectadas : La serie A y B fueron desconectadas por protecciones propias.
No hubo ninguna afectación a la demanda del SIP 132 kV.

� Potencia cortada :  360 MW.

IT2 b. Disturbios mayores originados por Usuarios de la Red de Transporte

1) 16/01/19  15:48hs. Desenganche de LEAT 500 kV PY-ZN.

� Instalaciones afectadas : Cortes de Carga en el SIP.

� Potencia cortada :  111 MW.

2) 05/03/2019  21:15hs. ET Santa Crus Norte (Transener):
Desenganche de interruptores de 132 kV.

� Instalaciones afectadas : Área Pico Truncado del SIP.

� Potencia cortada :  87 MW.

3) 16/06/2019  07:06hs. Colapso del SADI.

� Instalaciones afectadas : Totalidad del SIP sin tensión.

� Potencia cortada :  535 MW.
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e.3    Forma de Onda de la tensión

En la Norma IEEE std 519-1992 (Pág. 85) se incluye, la tabla que se detalla textualmente a
continuación y donde constan los valores límites admisibles de distorsión de tensión en barras
de vinculación con el consumo (PCC: Poíno of common coupling with each consummer).

Tabla e3 - I

Voltage Distortion Limits
Bus Voltage at Pcc IVD(%) THD(%)

69 kV and below 3,0 5,0
69,001 kV through 161kV 1,5 2,5
161,001 kV and above 1,0 1,5
* THD : Total Harmonie voltage Distorsion
* IVD : Individual Voltage Distorsion

( i = 2, 3... )

Ei = valor eficaz de la armónica de orden i.

E1 = valor eficaz de la componente de frecuencia fundamental.

En la mencionada norma se establece que los valores incluidos en la Tabla e3-I deben ser
considerados como correspondientes al caso más severo en operación normal (condición de
duración superior a una hora). Para periodos más cortos asociados a arranques o condiciones
inusuales, los límites mencionados pueden excederse en un 50%.

En la tabla e3.II , que se muestra más abajo se detallan valores que corresponden a mediciones
efectuadas en distintas barras del SIP. En cada barra se efectuaron mediciones en distintas
horas de día, incluyéndose los máximos valores registrados. Los valores de armónicas medidos
en las distintas barras se mantienen prácticamente estables, y similares a los indicados en las Guías de
Referencia correspondientes a los años 97, 98 y 99, según puede apreciarse en las siguientes tablas:

Tabla e3-II

PM-330 PM-132 AP-33(1) AP-33(2) DG-132 DG-33 TW-132 TW-33 TW-13,2
verificac 0,5 0,7 0,8 0,5 0,5 0,7 1,4 1,9 2,0

THD 0,5 0,7 0,8 0,5 0,5 0,7 1,4 1,9 2
2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3
3 0,2 0,4 0,2 0,3 0,1 0,4 0,1 0,1 0,3
4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1
5 0,4 0,2 0,3 0 0,2 0,5 1,3 1,8 1,7
6 0 0,3 0,2 0,2 0,2 0 0 0,1 0,1
7 0,3 0,4 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,5 0,6
8 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0,4 0 0 0 0 0,1 0,7
11 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1
15 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0,1
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0

(1) Serie B - sin  filtros.         (2) Series A y C -  con filtros.
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Tabla e3-II

(continuación)
A1-132 A1-33 A1-13,2 A1-66 A-10,4 BS-33 BS -13,2 LH-132 PU-132

verificac 0,5 0,6 0,7 0,6 0,4 0,8 1,3 0,4 0,5
THD 0,5 0,6 0,7 0,6 0,4 0,8 1,3 0,4 0,5

3 0,3 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
5 0,4 0,6 0,6 0,5 0,3 0,7 1,3 0,4 0,4
7 0 0 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 0 0,1
11 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,2

Tabla e3-II

(continuación)
verificac 0,6 0,7 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4

THD 0,6 0,7 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4
3 0,1 0,4 0,2 0 0 0,4 0,4 0,3
5 0,6 0,5 0,4 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2
7 0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1
11 0 0 0 0 0 0 0,1 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0

Tabla e3-II

RW132 RW33 PW132
PW33
TR02

PW33
TR04

verificac 1,5 2,5 1,4 1,4 1,5
THD 1,5 2,5 1,4 1,4 1,5

2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3
3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3
4 0,1 0,1 0,1 0 0,1
5 1,4 2,5 1,3 1,3 1,3
6 0 0 0,1 0 0
7 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2
8 0 0 0,1 0 0
9 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0
13 0,2 0 0,1 0,2 0,2

e.4 Niveles de Tensión

Tabla e4-I

Tensión    
(kV)

Estación Desv.     
Max    
(%)

Desv.   
Media 

(%)

Tiempo    
(Hs)

Total          
%

132 P Truncado 7,6 6,1 49,5 0,57
132 Acueducto -9 -7,5 50 0,57
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Calidad de Servicio del Sistema de Transporte

Año 2018



Tabla 1

Líneas (Global) - Año 2018
Tensión Long Forzadas Forzada Programadas Tasa de sal Indice de P. Corte Energia no

Líneas nominal total N. A. autorizada forzada Disp  suministrada
kV km Nº sal T(h) Nº sal T(h) Nº sal T(h) C sal/100km-año (%) MW Energ

TRANSACUE 132 244,9 4 5,967 0 0 9 53,233 1,63 99,795 19,0 68,40
EdERSA 132 331,3 10 29,501 0 0 20 113,468 3,02 99,605 79,4 62,12

SPSE 132 350,5 0 0 0 0 2 14,483 0,00 99,902 0,0 0,00
TRANSPA 330 330 1116,4 12 18,533 0 0 1 2,15 1,07 99,886 354,5 807,00
TRANSPA 220 220 264,7 3 1,666 0 0 6 39,468 1,13 99,768 12,5 28,56
TRANSPA 132 132 1223,4 17 58,251 0 0 40 240,501 1,39 99,705 70,1 40,02

TRANSPA TOTAL - 2604,5 32 78,45 0 0 47 282,119 1,23 99,789 437,1 875,58
TOTAL - 3531,2 46 113,918 0 0 78 463,303 1,30 99,784 535,5 1006,10

Tabla 2

Salidas forzadas de circuitos dobles (Global)  Año 2018
Corredor Tensión Long. Salidas forzadas Tasa de sal P. corte Ener.no Sum.
Fallado  E.T. Origen  E.T. Destino Kv km Cant Hs c/100km-año MW MWh

FU-PM FU PM 330 550 2 3,15 0,36 354,5 807
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Tabla 3

Causa de salidas forzadas de líneas (Global) - Año 2018
Descripción Ident Cantidad de salidas Energía no suministrada Potencia cortada

Nro % Particip MW-h % Particip MW % Particip

Falla interna en el equipo de potencia 1 12 26% 855,63 85% 380,2 71%
Tormenta eléctrica 2 3 7% 0 0% 0 0%
Incendio de campos 3 1 2% 0 0% 0 0%
Animales, plantaciones y otros 4 2 4% 51,5 5% 8,2 2%
objetos que afecten la aislación
Error humano / maniobra 5 1 2% 0 0% 0 0%
Meteoro 6 10 22% 64,48 6% 59,8 11%
Atentado 7 0 0% 0 0% 0 0%
Actuación incorrecta de los sistemas 8 4 9% 22 2% 18,5 3%
de protecciones y comunicaciones
Falla en barras 9 0 0% 0 0% 0 0%
Actuación de protecciones en zona 10 2 4% 1,27 0% 7,6 1%
de respaldo remoto
Protección de sobretensión, 11 0 0% 0 0% 0 0%
subfrecuencia, sobrefrecuencia
Sobrecarga 12 3 7% 0 0% 0 0%
Oscilaciones de potencia 13 0 0% 0 0% 0 0%
Actuacion correcta de automatismos de SIP 14 0 0% 0 0% 0 0%
Actuacion incorrecta de automatismos de SIP 15 0 0% 0 0% 0 0%
Desconocidas 16 8 17% 11,22 1% 61,2 11%
Otras 17 0 0% 0 0% 0 0%
Total Total 46 100% 1006,10 100% 535,50 100%
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Tabla 4

Salidas forzadas por línea - Año 2018
Codigo 
Ident.(*)  E.T. Origen  E.T. Destino

Terna Tens Long Forzadas no Autorizadas Forzadas autorizadas Programadas Indice de Pcorte Ener.no Sum.

Causa    Nº kV km Nº sal T(h) Nº sal T(h) Nº sal T(h) Disponib MW MWh

TRANSPA

6 AIKE SAN JOSE - 132 75 1 0,483 0 0 0 0 99,994 7,7 3,72
16 AIKE SAN JOSE - 132 75 2 1,184 0 0 0 0 99,986 13,1 7,7
8 PATAGONIA C. RIVADAVIA "A1" - 132 6,9 1 2,6 0 0 0 0 99,97 0 0

12 PATAGONIA C. RIVADAVIA "A1" - 132 6,9 2 1,167 0 0 0 0 99,987 0 0
P PATAGONIA C. RIVADAVIA "A1" - 132 6,9 0 0 0 0 5 42,067 99,52 0 0
P PATAGONIA BARRIO SAN MARTIN - 132 9,4 0 0 0 0 1 5,017 99,943 0 0
6 ESPERANZA RIO GALLEGOS - 220 122,4 1 0,333 0 0 0 0 99,996 2,8 18,7
P ESPERANZA RIO GALLEGOS - 220 122,4 0 0 0 0 4 23,601 99,731 0 0
6 ESPERANZA RIO TURBIO - 220 142,3 2 1,333 0 0 0 0 99,985 9,7 9,86
P ESPERANZA RIO TURBIO - 220 142,3 0 0 0 0 2 15,867 99,819 0 0
1 FLORENTINO GARAYALDE - 132 121,2 1 7,25 0 0 0 0 99,917 0 0
P FLORENTINO GARAYALDE - 132 121,2 0 0 0 0 3 34,351 99,608 0 0
1 FLORENTINO GARAYALDE - 132 121,2 1 4,683 0 0 0 0 99,947 0 0
P FLORENTINO GARAYALDE - 132 121,2 0 0 0 0 1 5,233 99,94 0 0
P F. AMEGHINO TRELEW - 132 112 0 0 0 0 1 6,433 99,927 0 0
P FUTALEUFU ESQUEL - 132 28,4 0 0 0 0 1 4,767 99,946 0 0
1 FUTALEUFU PUERTO MADRYN 1 330 550 2 9,433 0 0 0 0 99,892 336 785
8 FUTALEUFU PUERTO MADRYN 1 330 550 1 0,617 0 0 0 0 99,993 0 0

12 FUTALEUFU PUERTO MADRYN 1 330 550 1 0,433 0 0 0 0 99,995 0 0
16 FUTALEUFU PUERTO MADRYN 1 330 550 1 0,9 0 0 0 0 99,99 0 0
5 FUTALEUFU PUERTO MADRYN 2 330 550 1 0,583 0 0 0 0 99,993 0 0
6 FUTALEUFU PUERTO MADRYN 2 330 550 2 1,967 0 0 0 0 99,978 0 0
8 FUTALEUFU PUERTO MADRYN 2 330 550 1 0,883 0 0 0 0 99,99 18,5 22

10 FUTALEUFU PUERTO MADRYN 2 330 550 1 1,567 0 0 0 0 99,982 0 0
16 FUTALEUFU PUERTO MADRYN 2 330 550 1 1,683 0 0 0 0 99,981 0 0
P FUTALEUFU PUERTO MADRYN 2 330 550 0 0 0 0 1 2,15 99,975 0 0
P GARAYALDE PATAGONIA - 132 178,4 0 0 0 0 1 3,333 99,962 0 0
6 LOS PERALES LAS HERAS - 132 47 2 2,517 0 0 0 0 99,971 28,8 15,3
P PUERTO MADRYN DISTRIBUCION GENERAL - 132 5,7 0 0 0 0 4 14,984 99,829 0 0
P PUERTO MADRYN PE LOMA BLANCA - 132 42,6 0 0 0 0 1 5,233 99,94 0 0
1 PUERTO MADRYN SIERRA GRANDE - 132 121,5 1 4,9 0 0 0 0 99,944 8,7 1,3
P PUERTO MADRYN SIERRA GRANDE - 132 121,5 0 0 0 0 8 52,049 99,406 0 0
1 PICO TRUNCADO I C. RIVADAVIA "A1" - 132 138 1 19,617 0 0 0 0 99,776 0 0
P PICO TRUNCADO I C. RIVADAVIA "A1" - 132 138 0 0 0 0 8 33,434 99,618 0 0
P PICO TRUNCADO I PICO TRUNCADO II - 132 13,4 0 0 0 0 1 7,717 99,912 0 0
1 P.EOLICO RAWSON RAWSON - 132 7,3 1 3,883 0 0 0 0 99,956 11,8 12
2 P.EOLICO RAWSON RAWSON - 132 7,3 1 3,233 0 0 0 0 99,963 0 0
P P.EOLICO RAWSON RAWSON - 132 7,3 0 0 0 0 2 11,65 99,867 0 0
8 PUERTO MADRYN 500 PUERTO MADRYN - 330 0,5 1 0,467 0 0 0 0 99,995 0 0
1 TRELEW DISTRIBUCION GENERAL - 132 62 1 3,467 0 0 0 0 99,96 0 0
2 TRELEW DISTRIBUCION GENERAL - 132 62 1 2,3 0 0 0 0 99,974 0 0
3 TRELEW DISTRIBUCION GENERAL - 132 62 1 0,967 0 0 0 0 99,989 0 0
P TRELEW DISTRIBUCION GENERAL - 132 62 0 0 0 0 2 9,233 99,895 0 0
P TRELEW RAWSON - 132 21,8 0 0 0 0 1 5 99,943 0 0

EdERSA

1 S. ANTONIO ESTE VIEDMA - 132 162,6 1 6 0 0 0 0 99,932 2 6,53
2 S. ANTONIO ESTE VIEDMA - 132 162,6 1 0,017 0 0 0 0 100 0 0

16 S. ANTONIO ESTE VIEDMA - 132 162,6 1 0 0 0 0 0 100 7,8 0,05
P S. ANTONIO ESTE VIEDMA - 132 162,6 0 0 0 0 4 22,2 99,747 0 0
16 SIERRA GRANDE PUNTA COLORADA - 132 31 1 0,067 0 0 0 0 99,999 1 0,07
P SIERRA GRANDE PUNTA COLORADA - 132 31 0 0 0 0 3 14,75 99,832 0 0
P SIERRA GRANDE SAN ANTONIO OESTE - 132 110,3 0 0 0 0 8 52,734 99,398 0 0
16 SAN ANTONIO OESTE S. ANTONIO ESTE - 132 23 2 0,184 0 0 0 0 99,998 39,3 3,4
P SAN ANTONIO OESTE S. ANTONIO ESTE - 132 23 0 0 0 0 4 20,117 99,77 0 0
1 VIEDMA C. de PATAGONES - 132 4,4 3 19,933 0 0 0 0 99,772 21,7 50,8

10 VIEDMA C. de PATAGONES - 132 4,4 1 3,3 0 0 0 0 99,962 7,6 1,27
P VIEDMA C. de PATAGONES - 132 4,4 0 0 0 0 1 3,667 99,958 0 0

SPSE

P PETROQUIMICA PUERTO DESEADO - 132 207,5 0 0 0 0 2 14,483 99,835 0 0
TRANSACUE

P DIADEMA ESCALANTE - 132 8 0 0 0 0 2 20,067 99,771 0 0
P PATAGONIA DIADEMA - 132 15 0 0 0 0 1 5,083 99,942 0 0
4 ESQUEL EL COIHUE - 132 128 2 4,283 0 0 0 0 99,951 8,2 51,5
6 ESQUEL EL COIHUE - 132 128 2 1,684 0 0 0 0 99,981 10,8 16,9
P ESQUEL EL COIHUE - 132 128 0 0 0 0 5 22,7 99,741 0 0
P ESCALANTE P. CASTILLO 0 132 19,6 0 0 0 0 1 5,383 99,939 0 0

(*) Código coincide con las descripciones presentadas en el PT 12
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Tabla 5

Salidas forzadas de circuitos dobles - Año 2018
Tensión Tiempo rest Pcorte Ener.no

Fecha Corredor E.T.Origen E.T.Destino servicio  Suminis.
 KV Hs MW MWh

26/1/18 FU-PM Futaleufu Pto. Madryn 330 2,72 336 785
7/12/18 FU-PM Futaleufu Pto. Madryn 330 0,43 18,5 22

Tabla 6

Tipificación de faltas - Año 2018
Cantidad de faltas

Permanentes  Transitorias  
Tensión Monofásica a Bifásica Bifásica Trifásica Monofásica c/ (1) Trifásica c/ Totales

Tierra a Tierra recierre exitoso recierre exitoso
330 5 0 0 0 0 0 5
220 0 3 0 0 0 0 3
132 12 11 0 1 26 23 73

(1) Si existiese
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Tabla 7

Equipos de compensación - Año 2018
Identific Cantidad Forz N. Autorizadas Forz autorizadas Programadas P. corte ENS Disp. Global

de equipos MVA Nro sal T(h) Nro sal T(h) Nro sal T(h) MW MWh (%)
Serie - - - - - - - - - - -

ETFU Reactor 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ETFU Reactor 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Paralelo ETPM Reactor 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ETPM Reactor 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100

ETPU Cap1 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ETPU Cap2 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ETBS Cap1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ETBS Cap2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ETBS Cap3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ETBS Cap4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 100

ETVD Reactor 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 100

TOTAL 243 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000

Guía de Referencia Transpa e - 34/69



Tabla 8

Puntos de conexión (global) - Año 2018
Estación Cantidad Forz N. Autorizadas Forz autorizadas Programadas P. corte Ener.no Sum. Disp. Global

de equipos Nro sal T(h) Nro sal T(h) Nro sal T(h) MW MWh (%)
TRANSPA

ALIMENTAC. PRINCIPAL 4 0 0 0 0 4 11,934 0 0,0 99,864
BARRIO SAN MARTIN 9 1 0,583 0 0 1 5,067 0 0,0 99,936
C. RIVADAVIA "A" 12 4 4,383 0 0 0 0 0 0,0 99,95
C. RIVADAVIA "A1" 14 1 0,817 0 0 1 3,833 0 0,0 99,947
DIADEMA 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
DISTRIBUCION GENERAL 5 0 0 0 0 3 14,05 0 0,0 99,84
EL TORDILLO 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
EO. LOMA BLANCA 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
ESCALANTE 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
ESQUEL 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
FUTALEUFU 4 1 0,283 0 0 0 0 0 0,0 99,997
GARAYALDE 1 1 0,25 0 0 0 0 0 0,0 99,997
LAS HERAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
LOS PERALES 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
ORO PLATA 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
P.EOLICO RAWSON 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
PATAGONIA 1 0 0 0 0 1 12 0 0,0 99,863
PETROQUIMICA 4 0 0 0 0 1 7,133 0 0,0 99,919
PICO TRUNCADO I 13 2 3,7 0 0 2 10,65 15,6 39,5 99,836
PICO TRUNCADO II 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
RAWSON 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
RÍO GALLEGOS 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
SAN JOSE 1 1 0,25 0 0 0 0 5,8 1,5 99,997
TRELEW 10 1 0,233 0 0 8 18,166 11,8 2,8 99,79

SPSE

EL CALAFATE 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
PUERTO DESEADO 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100

EdERSA

PUNTA COLORADA 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
SAN ANTONIO ESTE 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
SAN ANTONIO OESTE 3 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
SIERRA GRANDE 2 0 0 0 0 1 3,9 0 0,0 99,955
VIEDMA 7 0 0 0 0 4 2,867 0 0,0 99,967

TRANSACUE

CERRO NEGRO 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
EL COIHUE 3 2 2,634 0 0 0 0 0 0,0 99,97
PAMPA DEL CASTILLO 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
VALLE HERMOSO 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100

TOTAL 135 14 13,133 0 0 26 89,6 33,2 43,7 99,991
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Tabla 9

Transformadores - Año 2018
Identificación Estación Potencia Forzadas N. Autorizadas Forzadas Autorizadas Programadas Indice de Pcorte Ener.no Sum.

Transf MVA Nro sal T(h) Nro sal T(h) Nro sal T(h) Disponib MW MWh
TRANSPA

AP3AU01
Sal por falla propia ALIMENTAC. PRINCIPAL 300 0 0 0 0 2 15,4 99,824 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 2 15,4 99,824 0 0,0

AP3AU02
Sal por falla propia ALIMENTAC. PRINCIPAL 300 0 0 0 0 1 5,033 99,943 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 1 5,033 99,943 0 0,0

AP3AU03
Sal por falla propia ALIMENTAC. PRINCIPAL 300 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

AU4AU10
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A1" 20 0 0 0 0 2 8,9 99,898 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 0,4 0 0 0 0 99,995 1,9 0,7
Total 1 0,4 0 0 2 8,9 99,894 1,9 0,7

AU4AU11
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A1" 15 0 0 0 0 3 10,117 99,885 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 3 10,117 99,885 0 0,0

AU4TR01
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A1" 60 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

AU4TR02
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A1" 9 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

AU4TR04
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A1" 9 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

AU4TR05
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A1" 30 0 0 0 0 3 12,633 99,856 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 3 12,633 99,856 0 0,0

AU4TR06
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A1" 9 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

BS4TR02
Sal por falla propia BARRIO SAN MARTIN 30 0 0 0 0 2 12,167 99,861 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 4,167 0 0 0 0 99,952 10,6 49,6
Total 1 4,167 0 0 2 12,167 99,814 10,6 49,6

BS4TR03
Sal por falla propia BARRIO SAN MARTIN 15 0 0 0 0 5 21,567 99,754 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 5 21,567 99,754 0 0,0

DG4TR02
Sal por falla propia DISTRIBUCION GENERAL 40 0 0 0 0 3 18,084 99,794 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 3 18,084 99,794 0 0,0

DG4TR04
Sal por falla propia DISTRIBUCION GENERAL 40 0 0 0 0 2 11,617 99,867 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 1,783 0 0 0 0 99,98 7,7 6,3
Total 1 1,783 0 0 2 11,617 99,847 7,7 6,3

EA4TR05
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A" 30 0 0 0 0 1 7,767 99,911 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 1 7,767 99,911 0 0,0

EA6TR01
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A" 3 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

EA6TR02
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A" 3 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

EA6TR03
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A" 3 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

EA6TR04
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A" 4 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

ES4TR01
Sal por falla propia ESQUEL 15 0 0 0 0 1 4,217 99,952 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 1 4,217 99,952 0 0,0

FU3AU10
Sal por falla propia FUTALEUFU 30 0 0 0 0 1 2 99,977 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 1 2 99,977 0 0,0

GY4TR05
Sal por falla propia GARAYALDE 30 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 4,617 0 0 0 0 99,947 0 0,0
Total 1 4,617 0 0 0 0 99,947 0 0,0

PD4TR01
Sal por falla propia PICO TRUNCADO II 12 0 0 0 0 2 5,05 99,942 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 4 332,934 0 0 0 0 96,199 177,6 187,8
Total 4 332,934 0 0 2 5,05 96,142 177,6 187,8

PM3AU17
Sal por falla propia PUERTO MADRYN 60 0 0 0 0 1 6,183 99,929 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 3,7 0 0 0 0 99,958 15 2,5
Total 1 3,7 0 0 1 6,183 99,887 15 2,5

PM3TR01
Sal por falla propia PUERTO MADRYN 120 0 0 0 0 1 0,383 99,996 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 1 0,383 99,996 0 0,0

PU4AU06
Sal por falla propia PICO TRUNCADO I 20 0 0 0 0 1 7,333 99,916 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 1 7,333 99,916 0 0,0

PU4AU07
Sal por falla propia PICO TRUNCADO I 20 0 0 0 0 2 12,75 99,854 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 2 12,75 99,854 0 0,0

PU4TR02
Sal por falla propia PICO TRUNCADO I 30 0 0 0 0 2 40,934 99,533 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 2 1,734 0 0 0 0 99,98 0 0,0
Total 2 1,734 0 0 2 40,934 99,513 0 0,0

PU4TR04

Guía de Referencia Transpa e - 36/69



Identificación Estación Potencia Forzadas N. Autorizadas Forzadas Autorizadas Programadas Indice de Pcorte Ener.no Sum.
Transf MVA Nro sal T(h) Nro sal T(h) Nro sal T(h) Disponib MW MWh

Sal por falla propia PICO TRUNCADO I 30 0 0 0 0 4 48,416 99,447 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 4 48,416 99,447 0 0,0

PU5TR22
Sal por falla propia PICO TRUNCADO I 5 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

PU5TR23
Sal por falla propia PICO TRUNCADO I 5 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

PW4TR02
Sal por falla propia EO. RAWSON 60 0 0 0 0 1 4,833 99,945 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 1 4,833 99,945 0 0,0

PW4TR04
Sal por falla propia EO. RAWSON 60 0 0 0 0 1 2,983 99,966 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 1 2,983 99,966 0 0,0

RG7TR01
Sal por falla propia RIO GALLEGOS 100 0 0 0 0 5 41,366 99,528 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 5 41,366 99,528 0 0,0

RW4TR02
Sal por falla propia RAWSON 15 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

RW4TR03
Sal por falla propia RAWSON 15 0 0 0 0 3 11,699 99,866 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 3 11,699 99,866 0 0,0

TW4TR03
Sal por falla propia TRELEW 30 0 0 0 0 3 10,2 99,884 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 0,133 0 0 0 0 99,998 0 0,0
Total 1 0,133 0 0 3 10,2 99,882 0 0,0

TW4TR04
Sal por falla propia TRELEW 30 0 0 0 0 3 11,417 99,87 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 0,133 0 0 0 0 99,998 0 0,0
Total 1 0,133 0 0 3 11,417 99,868 0 0,0

TW4TR06
Sal por falla propia TRELEW 30 0 0 0 0 5 18,8 99,785 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 5,45 0 0 0 0 99,938 0 0,0
Total 1 5,45 0 0 5 18,8 99,723 0 0,0

WA4TR01
Sal por falla propia P.EOLICO MADRYN 60 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

WA4TR02
Sal por falla propia P.EOLICO MADRYN 60 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

WB4TR01
Sal por falla propia CHUBUT NORTE 60 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

EdERSA

PC4TR01
Sal por falla propia PUNTA COLORADA 15 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

SE4TR01
Sal por falla propia SAN ANTONIO ESTE 15 0 0 0 0 1 5,733 99,935 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 1 5,733 99,935 0 0,0

SG4TR01
Sal por falla propia SIERRA GRANDE 25 0 0 0 0 1 3,267 99,963 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 1 3,267 99,963 0 0,0

SG4TR02
Sal por falla propia SIERRA GRANDE 12 0 0 0 0 1 7,383 99,916 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 1 7,383 99,916 0 0,0

SG4TR09
Sal por falla propia SIERRA GRANDE 16 0 0 0 0 1 6,967 99,92 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 1 6,967 99,92 0 0,0

SG4TR10
Sal por falla propia SIERRA GRANDE 35 0 0 0 0 1 7,917 99,91 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 1 7,917 99,91 0 0,0

SO4TR04
Sal por falla propia SAN ANTONIO OESTE 30 0 0 0 0 1 5,933 99,932 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 1 5,933 99,932 0 0,0

VD4TR04
Sal por falla propia VIEDMA 30 0 0 0 0 3 11,75 99,866 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 6,883 0 0 0 0 99,921 0 0,0
Total 1 6,883 0 0 3 11,75 99,787 0 0,0

VD4TR05
Sal por falla propia VIEDMA 15 0 0 0 0 3 45,767 99,478 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 3 45,767 99,478 0 0,0

SPSE

CE4TR02
Sal por falla propia EL CALAFATE 15 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

CE4TR03
Sal por falla propia EL CALAFATE 15 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

DE4TR02
Sal por falla propia PUERTO DESEADO 5 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

DE4TR03
Sal por falla propia PUERTO DESEADO 20 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

TRANSACUE

EC4TR02
Sal por falla propia EL COIHUE 15 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 2,967 0 0 0 0 99,966 13,2 39,8
Total 1 2,967 0 0 0 0 99,966 13,2 39,8
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Tabla 9a

Transformadores (Global) - Año 2018
Identificación Potencia Forzadas N. Autorizadas Forzadas Autorizadas Programadas Indice de Pcorte Ener.no Sum.

Transf MVA Nro sal T(h) Nro sal T(h) Nro sal T(h) Disponib MW MWh
EdERSA 193 1 6,883 0 0 12 94,717 99,878 0,0 0,000

SPSE 55 0 0 0 0 0 0 100,000 0,0 0,000
TRANSACUE 15 1 2,967 0 0 0 0 99,966 13,2 39,800

TRANSPA 2117 14 355,051 0 0 60 351,849 99,874 212,8 246,920
TOTAL 2380 16 364,901 0 0 72 446,566 99,878 226,0 286,720
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e.2    Consecuencias de la indisponibilidades

IT1 Energía no suministrada en "Minutos del sistema"

Demanda máxima del sistema = 917 MW. Evento mayor ENS>15,28 MWh

Energía no suministrada = 1336 MWh.

Minutos del sistema =  87,4 minutos.

IT2 a. Disturbios mayores originados en la Red de Transporte

1) 26/01/18  17:54hs. Perturbación en barra de 330 kV de ET Puerto Madryn durante maniobra
operativa de Emergencia.

� Instalaciones afectadas : Desenganche de LEAT 500 kV 5CLPY1 y colapso del SIP.

� Potencia cortada :  336 MW.

2) 03/04/18  23:29hs. Perturbación en ET Pico Truncado II y consecuencias en el SIP.

� Instalaciones afectadas : Área Pico Truncado y Estaciones AU y EA sin tensión.

� Potencia cortada :  177 MW.

3) 07/12/18  17:37hs. Desenganche de LAT 330 kV Futaleufú - Puerto Madryn Nº2
por recepción de señal espuria.

� Instalaciones afectadas : ET Futaleufú y Corredor Andino de 132 kV sin tensión.

� Potencia cortada :  18,5 MW.

4) 07/12/18  18:10hs. ET Pico Truncado I - Desenganche de Salida de 66 kV
a Caleta Olivia por falla en TI.

� Instalaciones afectadas : Localidad de Caleta Olivia sin tensión.

� Potencia cortada :  15,6 MW.

IT2 b. Disturbios mayores originados por Usuarios de la Red de Transporte

1) 12/04/18  14:22hs. Desenganche de LEAT 500 kV PY-ZN y consecuencias en el SIP.

� Instalaciones afectadas : Nodos al sur de ET Ameghino sin tensión.

� Potencia cortada :  195 MW.

2) 17/01/2018  17:43hs. Desenganche de LEAT 500 kV CL-PY y consecuencias en el SIP.

� Instalaciones afectadas : Perdida de Carga en ALUAT (360 MW) y en el resto del SIP.

� Potencia cortada :  413 MW.
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e.3    Forma de Onda de la tensión

En la Norma IEEE std 519-1992 (Pág. 85) se incluye, la tabla que se detalla textualmente a
continuación y donde constan los valores límites admisibles de distorsión de tensión en barras
de vinculación con el consumo (PCC: Poíno of common coupling with each consummer).

Tabla e3 - I

Voltage Distortion Limits
Bus Voltage at Pcc IVD(%) THD(%)

69 kV and below 3,0 5,0
69,001 kV through 161kV 1,5 2,5
161,001 kV and above 1,0 1,5
* THD : Total Harmonie voltage Distorsion
* IVD : Individual Voltage Distorsion

( i = 2, 3... )

Ei = valor eficaz de la armónica de orden i.

E1 = valor eficaz de la componente de frecuencia fundamental.

En la mencionada norma se establece que los valores incluidos en la Tabla e3-I deben ser
considerados como correspondientes al caso más severo en operación normal (condición de
duración superior a una hora). Para periodos más cortos asociados a arranques o condiciones
inusuales, los límites mencionados pueden excederse en un 50%.

En la tabla e3.II , que se muestra más abajo se detallan valores que corresponden a mediciones
efectuadas en distintas barras del SIP. En cada barra se efectuaron mediciones en distintas
horas de día, incluyéndose los máximos valores registrados. Los valores de armónicas medidos
en las distintas barras se mantienen prácticamente estables, y similares a los indicados en las Guías de
Referencia correspondientes a los años 97, 98 y 99, según puede apreciarse en las siguientes tablas:

Tabla e3-II

PM-330 PM-132 AP-33(1) AP-33(2) DG-132 DG-33 TW-132 TW-33 TW-13,2
verificac 0,5 0,7 0,8 0,5 0,5 0,7 1,4 1,9 2,0

THD 0,5 0,7 0,8 0,5 0,5 0,7 1,4 1,9 2
2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3
3 0,2 0,4 0,2 0,3 0,1 0,4 0,1 0,1 0,3
4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1
5 0,4 0,2 0,3 0 0,2 0,5 1,3 1,8 1,7
7 0,3 0,4 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,5 0,6
8 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0,4 0 0 0 0 0,1 0,7
11 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1
13 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1
15 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0,1
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0

(1) Serie B - sin  filtros.         (2) Series A y C -  con filtros.
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Tabla e3-II

(continuación)
A1-132 A1-33 A1-13,2 A1-66 A-10,4 BS-33 BS -13,2 LH-132 PU-132

verificac 0,5 0,6 0,7 0,6 0,4 0,8 1,3 0,4 0,5
THD 0,5 0,6 0,7 0,6 0,4 0,8 1,3 0,4 0,5

3 0,3 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
5 0,4 0,6 0,6 0,5 0,3 0,7 1,3 0,4 0,4
7 0 0 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 0 0,1

11 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0
17 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,2

Tabla e3-II

(continuación)
PU-66 PU-13,2 PU-10,4 PU-35 PD-35 VH-132 CA-132 TO-132

verificac 0,6 0,7 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4
THD 0,6 0,7 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4

3 0,1 0,4 0,2 0 0 0,4 0,4 0,3
5 0,6 0,5 0,4 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2
7 0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1

11 0 0 0 0 0 0 0,1 0
17 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0

Tabla e3-II

(continuación)

RW132 RW33 PW132
PW33
TR02

PW33
TR04

verificac 1,5 2,5 1,4 1,4 1,5
THD 1,5 2,5 1,4 1,4 1,5

2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3
3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3
4 0,1 0,1 0,1 0 0,1

5 1,4 2,5 1,3 1,3 1,3
7 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2
8 0 0 0,1 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4
13 0,2 0 0,1 0,2 0,2

e.4 Niveles de Tensión

Tabla e4-I

Tensión    
(kV)

Estación Desv.     
Max    
(%)

Desv.   
Media 

(%)

Tiempo    
(Hs)

Total          
%

132 P Truncado 7,6 6,1 49,5 0,57
132 Acueducto -9 -7,5 50 0,57
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Tabla 1

Líneas (Global) - Año 2017
Tensión Long Forzadas Forzada Programadas Tasa de sal Indice de P. Corte Energia no

Líneas nominal total N. A. autorizada forzada Disp  suministrada
kV km Nº sal T(h) Nº sal T(h) Nº sal T(h) C sal/100km-año (%) MW Energ

TRANSACUE 132 244,9 9 37,267 0 0 0 0 3,67 99,829 64,8 216,16

EdERSA 132 331,3 13 59,765 0 0 21 121,602 3,92 99,275 85,9 32,01

SPSE 132 350,5 6 27,5 0 0 0 0 1,71 99,828 23,5 64,80

TRANSPA 330 330 1116,4 3 2,349 0 0 1 2,25 0,27 99,987 0,0 0,00

TRANSPA 220 220 264,7 3 2,033 0 0 2 7,45 1,13 99,942 3,0 2,48

TRANSPA 132 132 1196 24 135,932 0 0 19 116,65 2,01 99,657 385,8 740,06

TRANSPA TOTAL - 2577,1 30 140,314 0 0 22 126,35 1,16 99,829 388,8 742,54

TOTAL - 3503,8 58 264,846 0 0 43 247,952 1,66 99,777 563,0 1055,51

Tabla 2

Salidas forzadas de circuitos dobles (Global)  Año 2017
Corredor Tensión Long. Salidas forzadas Tasa de sal P. corte Ener.no Sum.

Fallado  E.T. Origen  E.T. Destino Kv km Cant Hs c/100km-año MW MWh

FU-PM FU PM 330 550 0 0 0,00 0 0
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Tabla 3

Causa de salidas forzadas de líneas (Global) - Año 2017
Descripción Ident Cantidad de salidas Energía no suministrada Potencia cortada

Nro % Particip MW-h % Particip MW % Particip

Falla interna en el equipo de potencia 1 17 29% 341,54 32% 190,3 34%
Tormenta eléctrica 2 2 3% 10,8 1% 12 2%
Incendio de campos 3 1 2% 0,12 0% 1,5 0%
Animales, plantaciones y otros 4 0 0% 0 0% 0 0%
objetos que afecten la aislación
Error humano / maniobra 5 1 2% 1,19 0% 13 2%
Meteoro 6 15 26% 107,93 10% 100,9 18%
Atentado 7 0 0% 0 0% 0 0%
Actuación incorrecta de los sistemas 8 2 3% 0 0% 0 0%
de protecciones y comunicaciones
Falla en barras 9 0 0% 0 0% 0 0%
Actuación de protecciones en zona 10 6 10% 496,3 47% 139 25%
de respaldo remoto
Protección de sobretensión, 11 0 0% 0 0% 0 0%
subfrecuencia, sobrefrecuencia
Sobrecarga 12 0 0% 0 0% 0 0%
Oscilaciones de potencia 13 0 0% 0 0% 0 0%
Actuacion correcta de automatismos de SIP 14 0 0% 0 0% 0 0%
Actuacion incorrecta de automatismos de SIP 15 0 0% 0 0% 0 0%
Desconocidas 16 12 21% 97,63 9% 106,3 19%
Otras 17 2 3% 0 0% 0 0%
Total Total 58 100% 1055,51 100% 563,00 100%
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Tabla 4

Salidas forzadas por línea - Año 2017
Codigo 
Ident.(*)  E.T. Origen  E.T. Destino

Terna Tens Long Forzadas no Autorizadas Forzadas autorizadas Programadas Indice de Pcorte Ener.no Sum.

Causa    Nº kV km Nº sal T(h) Nº sal T(h) Nº sal T(h) Disponib MW MWh

TRANSPA

P AIKE SAN JOSE - 132 75 0 0 0 0 1 4,367 99,95 0 0
17 C. RIVADAVIA "A1" C. RIVADAVIA "A" - 132 0,5 2 2,45 0 0 0 0 99,972 0 0
P C. RIVADAVIA "A1" C. RIVADAVIA "A" - 132 0,5 0 0 0 0 2 10,75 99,877 0 0
1 PATAGONIA C. RIVADAVIA "A1" - 132 6,9 1 12,017 0 0 0 0 99,863 18,8 26,85
P PATAGONIA C. RIVADAVIA "A1" - 132 6,9 0 0 0 0 1 3,433 99,961 0 0
6 ESPERANZA RIO TURBIO - 220 142,3 3 2,033 0 0 0 0 99,977 3 2,48
P ESPERANZA RIO TURBIO - 220 142,3 0 0 0 0 2 7,45 99,915 0 0
1 FLORENTINO AMEGHINO PATAGONIA - 132 299,6 1 5,483 0 0 0 0 99,937 0 0
6 FLORENTINO AMEGHINO PATAGONIA - 132 299,6 1 60,467 0 0 0 0 99,31 40 42
P FLORENTINO AMEGHINO PATAGONIA - 132 299,6 0 0 0 0 1 9,233 99,895 0 0
2 FLORENTINO AMEGHINO TRELEW - 132 112 1 2,617 0 0 0 0 99,97 0 0
8 FLORENTINO AMEGHINO TRELEW - 132 112 1 0,133 0 0 0 0 99,998 0 0
P FLORENTINO AMEGHINO TRELEW - 132 112 0 0 0 0 2 14,233 99,838 0 0
6 FUTALEUFU ESQUEL - 132 28,4 3 5,233 0 0 0 0 99,94 41,9 24,75
16 FUTALEUFU PUERTO MADRYN 1 330 550 2 1,116 0 0 0 0 99,987 0 0
16 FUTALEUFU PUERTO MADRYN 2 330 550 1 1,233 0 0 0 0 99,986 0 0
1 LOS PERALES LAS HERAS - 132 47 1 8,867 0 0 0 0 99,899 41,5 36,2
6 LOS PERALES LAS HERAS - 132 47 1 9,183 0 0 0 0 99,895 0 0
P PUERTO MADRYN ALIMENTAC. PRINCIPAL 2 330 5,5 0 0 0 0 1 2,25 99,974 0 0
1 PUERTO MADRYN DISTRIBUCION GENERAL - 132 5,7 1 2,133 0 0 0 0 99,976 0 0
10 PUERTO MADRYN DISTRIBUCION GENERAL - 132 5,7 1 0,783 0 0 0 0 99,991 0 0
8 PUERTO MADRYN PE LOMA BLANCA - 132 42,6 1 1,433 0 0 0 0 99,984 0 0
1 PUERTO MADRYN SIERRA GRANDE - 132 121,5 2 9,133 0 0 0 0 99,896 25,8 5,66
16 PUERTO MADRYN SIERRA GRANDE - 132 121,5 2 0,45 0 0 0 0 99,995 61,5 16,9
P PUERTO MADRYN SIERRA GRANDE - 132 121,5 0 0 0 0 2 8,533 99,903 0 0
10 PICO TRUNCADO I C. RIVADAVIA "A1" - 132 138 1 1 0 0 0 0 99,989 114 456
P PICO TRUNCADO I C. RIVADAVIA "A1" - 132 138 0 0 0 0 6 43,201 99,507 0 0
P PICO TRUNCADO I PICO TRUNCADO II - 132 13,4 0 0 0 0 1 3,033 99,965 0 0
1 TRELEW DISTRIBUCION GENERAL - 132 62 1 4,967 0 0 0 0 99,943 21 63
6 TRELEW DISTRIBUCION GENERAL - 132 62 1 3,083 0 0 0 0 99,965 0 0
P TRELEW DISTRIBUCION GENERAL - 132 62 0 0 0 0 2 14,5 99,834 0 0
1 TRELEW RAWSON - 132 21,8 2 6,5 0 0 0 0 99,926 21,3 68,7
P TRELEW RAWSON - 132 21,8 0 0 0 0 1 5,367 99,939 0 0

EdERSA

1 S. ANTONIO ESTE VIEDMA - 132 162,6 1 5,133 0 0 0 0 99,941 2 1,3
P S. ANTONIO ESTE VIEDMA - 132 162,6 0 0 0 0 12 71,651 99,182 0 0
16 SIERRA GRANDE PUNTA COLORADA - 132 31 3 0,45 0 0 0 0 99,995 3 0,47
P SIERRA GRANDE PUNTA COLORADA - 132 31 0 0 0 0 1 2,95 99,966 0 0
1 SIERRA GRANDE SAN ANTONIO OESTE - 132 110,3 2 13,4 0 0 0 0 99,847 12,4 8,27
2 SIERRA GRANDE SAN ANTONIO OESTE - 132 110,3 1 25,25 0 0 0 0 99,712 12 10,8
16 SIERRA GRANDE SAN ANTONIO OESTE - 132 110,3 2 0,1 0 0 0 0 99,999 18 0,96
P SIERRA GRANDE SAN ANTONIO OESTE - 132 110,3 0 0 0 0 6 35,184 99,598 0 0
1 SAN ANTONIO OESTE S. ANTONIO ESTE - 132 23 1 8,883 0 0 0 0 99,899 8,2 3,6
3 SAN ANTONIO OESTE S. ANTONIO ESTE - 132 23 1 0,083 0 0 0 0 99,999 1,5 0,12
1 VIEDMA C. de PATAGONES - 132 4,4 1 6,383 0 0 0 0 99,927 15,8 5,3
5 VIEDMA C. de PATAGONES - 132 4,4 1 0,083 0 0 0 0 99,999 13 1,19
P VIEDMA C. de PATAGONES - 132 4,4 0 0 0 0 2 11,817 99,865 0 0
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Tabla 4

Salidas forzadas por línea - Año 2017
Codigo 
Ident.(*)  E.T. Origen  E.T. Destino

Terna Tens Long Forzadas no Autorizadas Forzadas autorizadas Programadas Indice de Pcorte Ener.no Sum.

Causa    Nº kV km Nº sal T(h) Nº sal T(h) Nº sal T(h) Disponib MW MWh

SPSE

6 ESPERANZA EL CALAFATE - 132 141,5 3 5,083 0 0 0 0 99,942 8,4 26,7
1 PETROQUIMICA PUERTO DESEADO - 132 207,5 2 21,917 0 0 0 0 99,75 15,1 38,1
10 PICO TRUNCADO I PETROQUIMICA - 132 1,5 1 0,5 0 0 0 0 99,994 0 0

TRANSACUE

16 PAMPA DEL CASTILLO VALLE HERMOSO - 132 33,3 2 6,884 0 0 0 0 99,921 23,8 79,3
6 DIADEMA PAMP.D.CASTILLO - 132 27,6 1 2,967 0 0 0 0 99,966 3 9
10 PATAGONIA DIADEMA - 132 15 1 1,317 0 0 0 0 99,985 17,7 33,3
1 ESQUEL EL COIHUE - 132 128 1 10,033 0 0 0 0 99,885 8,4 84,56
6 ESQUEL EL COIHUE - 132 128 2 14,466 0 0 0 0 99,835 4,6 3
10 ESQUEL EL COIHUE - 132 128 2 1,6 0 0 0 0 99,982 7,3 7

(*) Código coincide con las descripciones presentadas en el PT 12
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Tabla 5

Salidas forzadas de circuitos dobles - Año 2017
Tensión Tiempo rest Pcorte Ener.no

Fecha Corredor E.T.Origen E.T.Destino servicio  Suminis.
 KV Hs MW MWh

- - - - - - - -

Tabla 6

Tipificación de faltas - Año 2017
Cantidad de faltas

Permanentes  Transitorias  
Tensión Monofásica a Bifásica Bifásica Trifásica Monofásica c/ (1) Trifásica c/ Totales

Tierra a Tierra recierre exitoso recierre exitoso
330 3 0 0 0 0 0 3
220 0 3 0 0 0 0 3
132 21 12 8 2 29 41 113

(1) Si existiese
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Tabla 7

Equipos de compensación - Año 2017
Identific Cantidad Forz N. Autorizadas Forz autorizadas Programadas P. corte ENS Disp. Global

de equipos MVA Nro sal T(h) Nro sal T(h) Nro sal T(h) MW MWh (%)
Serie - - - - - - - - - - -

ETFU Reactor 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ETFU Reactor 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Paralelo ETPM Reactor 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ETPM Reactor 2 50 0 0 0 0 2 11,117 0 0 99,873

ETPU Cap1 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ETPU Cap2 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ETBS Cap1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ETBS Cap2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ETBS Cap3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ETBS Cap4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 100

ETVD Reactor 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 100

TOTAL 243 0 0 0 0 2 11,117 0 0 99,974

Guía de Referencia Transpa e - 48/69



Tabla 8

Puntos de conexión (global) - Año 2017
Estación Cantidad Forz N. Autorizadas Forz autorizadas Programadas P. corte Ener.no Sum. Disp. Global

de equipos Nro sal T(h) Nro sal T(h) Nro sal T(h) MW MWh (%)
TRANSPA

ALIMENTAC. PRINCIPAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
BARRIO SAN MARTIN 9 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
C. RIVADAVIA "A" 12 0 0 0 0 3 6,55 0 0,0 99,925
C. RIVADAVIA "A1" 13 0 0 0 0 5 8,549 0 0,0 99,902
DIADEMA 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
DISTRIBUCION GENERAL 5 0 0 0 0 2 11,967 0 0,0 99,863
EL TORDILLO 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
EO. LOMA BLANCA 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
ESQUEL 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
FUTALEUFU 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
LAS HERAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
LOS PERALES 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
ORO PLATA 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
P.EOLICO RAWSON 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
PATAGONIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
PETROQUIMICA 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
PICO TRUNCADO I 13 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
PICO TRUNCADO II 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
RAWSON 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
RÍO GALLEGOS 4 0 0 0 0 4 19,268 0 0,0 99,78
SAN JOSE 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
TRELEW 10 0 0 0 0 6 20,232 0 0,0 99,769

SPSE

EL CALAFATE 4 1 49,1 0 0 0 0 8 14,6 99,439
PUERTO DESEADO 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100

EdERSA

PUNTA COLORADA 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
SAN ANTONIO ESTE 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
SAN ANTONIO OESTE 3 0 0 0 0 1 0,283 0 0,0 99,997
SIERRA GRANDE 2 0 0 0 0 5 24,55 0 0,0 99,72
VIEDMA 7 2 0,134 0 0 9 24,149 0 0,0 99,723

TRANSACUE

CERRO NEGRO 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
EL COIHUE 3 8 11,617 0 0 0 0 16,7 27,2 99,867
PAMPA DEL CASTILLO 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
VALLE HERMOSO 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100

TOTAL 132 11 60,851 0 0 35 115,548 24,7 41,8 99,985
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Tabla 9

Transformadores - Año 2017
Identificación Estación Potencia Forzadas N. Autorizadas Forzadas Autorizadas Programadas Indice de Pcorte Ener.no Sum.

Transf MVA Nro sal T(h) Nro sal T(h) Nro sal T(h) Disponib MW MWh
TRANSPA

AP3AU01
Sal por falla propia ALIMENTAC. PRINCIPAL 300 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 0,6 0 0 0 0 99,993 137 192,0
Total 1 0,6 0 0 0 0 99,993 137 192,0

AP3AU02
Sal por falla propia ALIMENTAC. PRINCIPAL 300 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

AP3AU03
Sal por falla propia ALIMENTAC. PRINCIPAL 300 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

AU4TR01
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A1" 60 0 0 0 0 6 601,434 93,134 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 6 601,434 93,134 0 0,0

AU4TR05
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A1" 30 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

AU4AU10
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A1" 20 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

AU4AU11
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A1" 15 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

AU4TR02
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A1" 9 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 1,7 0 0 0 0 99,981 0 0,0
Total 1 1,7 0 0 0 0 99,981 0 0,0

AU4TR04
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A1" 9 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

AU4TR06
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A1" 9 0 0 0 0 1 1,15 99,987 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 1 1,15 99,987 0 0,0

BS4TR02
Sal por falla propia BARRIO SAN MARTIN 30 0 0 0 0 4 9,317 99,894 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 12,083 0 0 0 0 99,862 17 26,0
Total 1 12,083 0 0 4 9,317 99,756 17 26,0

BS4TR03
Sal por falla propia BARRIO SAN MARTIN 15 0 0 0 0 1 7,517 99,914 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 1 7,517 99,914 0 0,0

DG4TR02
Sal por falla propia DISTRIBUCION GENERAL 40 0 0 0 0 2 11,916 99,864 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 2 11,916 99,864 0 0,0

DG4TR04
Sal por falla propia DISTRIBUCION GENERAL 40 0 0 0 0 2 11,916 99,864 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 2 11,916 99,864 0 0,0

EA4TR05
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A" 30 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 3,383 0 0 0 0 99,961 0 0,0
Total 1 3,383 0 0 0 0 99,961 0 0,0

EA6TR01
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A" 3 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

EA6TR02
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A" 3 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

EA6TR03
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A" 3 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

EA6TR04
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A" 4 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

ES4TR01
Sal por falla propia ESQUEL 15 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

FU3AU10
Sal por falla propia FUTALEUFU 30 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 0,333 0 0 0 0 99,996 15,9 8,0
Total 1 0,333 0 0 0 0 99,996 15,9 8,0

PM3AU01
Sal por falla propia PUERTO MADRYN 60 0 0 0 0 1 3,25 99,963 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 1 3,25 99,963 0 0,0

PM3AU07b
Sal por falla propia PUERTO MADRYN 60 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

PU4AU06
Sal por falla propia PICO TRUNCADO I 20 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 0,967 0 0 0 0 99,989 19,9 20,9
Total 1 0,967 0 0 0 0 99,989 19,9 20,9

PU4AU07
Sal por falla propia PICO TRUNCADO I 20 0 0 0 0 1 5,25 99,94 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 0,983 0 0 0 0 99,989 0 0,0
Total 1 0,983 0 0 1 5,25 99,929 0 0,0

PU4TR02
Sal por falla propia PICO TRUNCADO I 30 0 0 0 0 4 27,183 99,69 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 0,617 0 0 0 0 99,993 0 0,0
Total 1 0,617 0 0 4 27,183 99,683 0 0,0

PU4TR04
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Identificación Estación Potencia Forzadas N. Autorizadas Forzadas Autorizadas Programadas Indice de Pcorte Ener.no Sum.
Transf MVA Nro sal T(h) Nro sal T(h) Nro sal T(h) Disponib MW MWh

Sal por falla propia PICO TRUNCADO I 30 1 216,667 0 0 3 15,633 97,348 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 2 0,95 0 0 0 0 99,989 0,6 0,6
Total 3 217,617 0 0 3 15,633 97,337 0,6 0,6

PU5TR22
Sal por falla propia PICO TRUNCADO I 5 0 0 0 0 1 5,733 99,935 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 1 5,733 99,935 0 0,0

PU5TR23
Sal por falla propia PICO TRUNCADO I 5 0 0 0 0 1 5,867 99,933 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 1 5,867 99,933 0 0,0

TW4TR03
Sal por falla propia TRELEW 30 0 0 0 0 4 16,8 99,808 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 0,133 0 0 0 0 99,998 0 0,0
Total 1 0,133 0 0 4 16,8 99,807 0 0,0

TW4TR04
Sal por falla propia TRELEW 30 0 0 0 0 3 8,266 99,906 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 3 8,266 99,906 0 0,0

TW4TR06
Sal por falla propia TRELEW 30 0 0 0 0 6 55,115 99,371 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 6 55,115 99,371 0 0,0

RW4TR02
Sal por falla propia RAWSON 15 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

RW4TR03
Sal por falla propia RAWSON 15 0 0 0 0 1 3,117 99,964 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 1 3,117 99,964 0 0,0

PD4TR01
Sal por falla propia PICO TRUNCADO II 12 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

PW4TR02
Sal por falla propia EO. RAWSON 60 0 0 0 0 1 4,633 99,947 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 1,483 0 0 0 0 99,983 0 0,0
Total 1 1,483 0 0 1 4,633 99,93 0 0,0

PW4TR04
Sal por falla propia EO. RAWSON 60 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

RG7TR01
Sal por falla propia RIO GALLEGOS 100 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

EdERSA

PC4TR01
Sal por falla propia PUNTA COLORADA 15 1 3,8 0 0 1 2,533 99,928 1 3,8
Sal por falla de prot de alim/transf 1 9,3 0 0 0 0 99,894 0 0,0
Total 2 13,1 0 0 1 2,533 99,822 1 3,8

SE4TR01
Sal por falla propia SAN ANTONIO ESTE 15 0 0 0 0 1 2,85 99,967 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 1 2,85 99,967 0 0,0

SG4TR01
Sal por falla propia SIERRA GRANDE 25 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

SG4TR02
Sal por falla propia SIERRA GRANDE 12 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

SG4TR09
Sal por falla propia SIERRA GRANDE 16 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

SG4TR10
Sal por falla propia SIERRA GRANDE 35 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 3 0,934 0 0 0 0 99,989 3,4 2,8
Total 3 0,934 0 0 0 0 99,989 3,4 2,8

SO4TR04
Sal por falla propia SAN ANTONIO OESTE 30 0 0 0 0 1 6,217 99,929 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 1 6,217 99,929 0 0,0

VD4TR04
Sal por falla propia VIEDMA 30 0 0 0 0 2 8,983 99,897 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 2 0,134 0 0 0 0 99,998 19,5 1,5
Total 2 0,134 0 0 2 8,983 99,896 19,5 1,5

VD4TR05
Sal por falla propia VIEDMA 15 1 1,667 0 0 7 34,017 99,593 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 6 3,7 0 0 0 0 99,958 0 0,0
Total 7 5,367 0 0 7 34,017 99,55 0 0,0

SPSE

DE4TR02
Sal por falla propia PUERTO DESEADO 5 1 395,583 0 0 0 0 95,484 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 1 395,583 0 0 0 0 95,484 0 0,0

DE4TR03
Sal por falla propia PUERTO DESEADO 20 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 0,683 0 0 0 0 99,992 5,1 3,5
Total 1 0,683 0 0 0 0 99,992 5,1 3,5

CE4TR02
Sal por falla propia EL CALAFATE 15 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 0,75 0 0 0 0 99,991 0 0,0
Total 1 0,75 0 0 0 0 99,991 0 0,0

CE4TR03
Sal por falla propia EL CALAFATE 15 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

TRANSACUE

EC4TR02
Sal por falla propia EL COIHUE 15 2 1,6 0 0 0 0 99,982 7,8 7,8
Sal por falla de prot de alim/transf 1 0,8 0 0 0 0 99,991 0 0,0
Total 3 2,4 0 0 0 0 99,973 7,8 7,8

Guía de Referencia Transpa e - 51/69



Tabla 9a

Transformadores (Global) - Año 2017
Identificación Potencia Forzadas N. Autorizadas Forzadas Autorizadas Programadas Indice de Pcorte Ener.no Sum.

Transf MVA Nro sal T(h) Nro sal T(h) Nro sal T(h) Disponib MW MWh
EdERSA 193 14 19,535 0 0 12 54,6 99,920 23,9 8,140

SPSE 55 3 397,016 0 0 0 0 99,584 5,1 3,500
TRANSACUE 15 3 2,4 0 0 0 0 99,973 7,8 7,800

TRANSPA 1847 13 239,899 0 0 42 794,097 99,696 190,4 247,500
TOTAL 2110 33 658,85 0 0 54 848,697 99,716 227,2 266,940
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e.2    Consecuencias de la indisponibilidades

IT1 Energía no suministrada en "Minutos del sistema"

Demanda máxima del sistema = 892 MW.

Energía no suministrada = 1328 MWh.

Minutos del sistema =  89,3 minutos.

IT2 a. Disturbios mayores originados en la Red de Transporte

1) 27/02/17  07:34hs. Desenganche de líneas de 132 kV en Zona Norte del SIP debido a presencia 
de densa bruma marina.

� Instalaciones afectadas : Estaciones Rawson, Trelew y DGPA (Puerto Madryn) sin tensión.

� Potencia cortada :  31 MW.

2) 29/03/17  17:55hs. Impacto de descarga atmosférica en barra de 132 kV de ET EA ocasiona corte 
de demanda en área Comodoro Rivadavia. Desenganche de CC de CT Patagonia.

� Instalaciones afectadas : Colapso de Área Comodoro Rivadavia (Estaciones AU, EA, BS, EP y Acueducto).

� Potencia cortada :  114 MW.

3) 02/10/17  11:13hs. Caída de HºGº de LAT 132 kV Esquel - El Coihue (TI Transacue) por fuertes vientos.

� Instalaciones afectadas : ET El Coihue (TI Transacue) sin tensión durante 10 hs.

� Potencia cortada :  8.4 MW.

4) 31/10/17  06:41hs. Desenganche de LAT 330 kV PM-AP1 por disparo espurio.

� Instalaciones afectadas : Corte de demanda al Usuario ALUAR.

� Potencia cortada :  137 MW.

IT2 b. Disturbios mayores originados por Usuarios de la Red de Transporte

1) 16/06/17  02:58hs. Desenganche de LEAT 500 kV CL-PY durante intenso temporal de nieve
en la provincia de Chubut.

� Instalaciones afectadas : Colapso de área Comodoro Rivadavia, área Pico Truncado y Sistema Austral.

� Potencia cortada :  283 MW.

2) 27/06/2017  21:15hs. Desenganche de LEAT 500 kV CL-PY durante intenso temporal de viento
en la provincia de Chubut.

� Instalaciones afectadas : Colapso de área Comodoro Rivadavia, área Pico Truncado y Sistema Austral.

� Potencia cortada :  315 MW.

3) 04/09/2017 02:42hs. Desenganche de Ciclo Combinado de CT Patagonia por altas vibraciones
en grupo TV13.

� Instalaciones afectadas : ET Comodoro AU.

� Potencia cortada :  20,4 MW.
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e.3    Forma de Onda de la tensión

En la Norma IEEE std 519-1992 (Pág. 85) se incluye, la tabla que se detalla textualmente a
continuación y donde constan los valores límites admisibles de distorsión de tensión en barras
de vinculación con el consumo (PCC: Poíno of common coupling with each consummer).

Tabla e3 - I

Voltage Distortion Limits
Bus Voltage at Pcc IVD(%) THD(%)

69 kV and below 3,0 5,0
69,001 kV through 161kV 1,5 2,5
161,001 kV and above 1,0 1,5
* THD : Total Harmonie voltage Distorsion
* IVD : Individual Voltage Distorsion

( i = 2, 3... )

Ei = valor eficaz de la armónica de orden i.

E1 = valor eficaz de la componente de frecuencia fundamental.

En la mencionada norma se establece que los valores incluidos en la Tabla e3-I deben ser
considerados como correspondientes al caso más severo en operación normal (condición de
duración superior a una hora). Para periodos más cortos asociados a arranques o condiciones
inusuales, los límites mencionados pueden excederse en un 50%.

En la tabla e3.II , que se muestra más abajo se detallan valores que corresponden a mediciones
efectuadas en distintas barras del SIP. En cada barra se efectuaron mediciones en distintas
horas de día, incluyéndose los máximos valores registrados. Los valores de armónicas medidos
en las distintas barras se mantienen prácticamente estables, y similares a los indicados en las Guías de
Referencia correspondientes a los años 97, 98 y 99, según puede apreciarse en las siguientes tablas:

Tabla e3-II

PM-330 PM-132 AP-33(1) AP-33(2) DG-132 DG-33 TW-132 TW-33 TW-13,2
verificac 0,5 0,7 0,8 0,5 0,5 0,7 1,4 1,9 2,0

THD 0,5 0,7 0,8 0,5 0,5 0,7 1,4 1,9 2
2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3
3 0,2 0,4 0,2 0,3 0,1 0,4 0,1 0,1 0,3
4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1
5 0,4 0,2 0,3 0 0,2 0,5 1,3 1,8 1,7
7 0,3 0,4 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,5 0,6
8 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0,4 0 0 0 0 0,1 0,7
11 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1
13 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1
15 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0,1
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0

(1) Serie B - sin  filtros.         (2) Series A y C -  con filtros.
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Tabla e3-II

(continuación)
A1-132 A1-33 A1-13,2 A1-66 A-10,4 BS-33 BS -13,2 LH-132 PU-132

verificac 0,5 0,6 0,7 0,6 0,4 0,8 1,3 0,4 0,5
THD 0,5 0,6 0,7 0,6 0,4 0,8 1,3 0,4 0,5

3 0,3 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
5 0,4 0,6 0,6 0,5 0,3 0,7 1,3 0,4 0,4
7 0 0 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 0 0,1

11 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0
17 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,2

Tabla e3-II

(continuación)
PU-66 PU-13,2 PU-10,4 PU-35 PD-35 VH-132 CA-132 TO-132

verificac 0,6 0,7 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4
THD 0,6 0,7 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4

3 0,1 0,4 0,2 0 0 0,4 0,4 0,3
5 0,6 0,5 0,4 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2
7 0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1

11 0 0 0 0 0 0 0,1 0
17 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0

Tabla e3-II

(continuación)

RW132 RW33 PW132
PW33
TR02

PW33
TR04

verificac 1,5 2,5 1,4 1,4 1,5
THD 1,5 2,5 1,4 1,4 1,5

2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3
3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3
4 0,1 0,1 0,1 0 0,1

5 1,4 2,5 1,3 1,3 1,3
7 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2
8 0 0 0,1 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4
13 0,2 0 0,1 0,2 0,2

e.4 Niveles de Tensión

Tabla e4-I

Tensión    
(kV)

Estación Desv.     
Max    
(%)

Desv.   
Media 

(%)

Tiempo    
(Hs)

Total          
%

132 P Truncado 7,6 6,1 49,5 0,57
132 Acueducto -9 -7,5 50 0,57

Guía de Referencia Transpa e - 55/69



Calidad de Servicio del Sistema de Transporte
Año 2016



Tabla 1

Líneas (Global) - Año 2016
Tensión Long Forzadas Forzada Programadas Tasa de sal Indice de P. Corte Energia no

Líneas nominal total N. A. autorizada forzada Disp  suministrada
kV km Nº sal T(h) Nº sal T(h) Nº sal T(h) C sal/100km-año (%) MW Energ

TRANSACUE 132 244,9 3 3,6 0 0 0 0 1,22 99,988 21,0 27,20
EdERSA 132 331,3 16 25,117 0 0 8 49,484 4,83 99,645 141,7 35,92

SPSE 132 350,5 4 19,283 0 0 1 1,883 1,14 99,857 7,6 74,20
TRANSPA 330 330 1116,4 1 0,283 0 0 0 0 0,09 99,998 13,0 4,24
TRANSPA 220 220 264,7 0 0 0 0 2 11,65 0,00 99,939 0,0 0,00
TRANSPA 132 132 1196 29 145,082 0 0 18 107,353 2,42 99,776 268,2 451,40

TRANSPA TOTAL - 2577,1 30 145,365 0 0 20 119,003 1,16 99,889 281,2 455,64
TOTAL - 3503,8 53 193,365 0 0 29 170,37 1,51 99,870 451,5 592,96

Tabla 2

Salidas forzadas de circuitos dobles (Global)  Año 2016
Corredor Tensión Long. Salidas forzadas Tasa de sal P. corte Ener.no Sum.
Fallado  E.T. Origen  E.T. Destino Kv km Cant Hs c/100km-año MW MWh

FU-PM FU PM 330 550 0 0 0,00 0 0
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Tabla 3

Causa de salidas forzadas de líneas (Global) - Año 2016
Descripción Ident Cantidad de salidas Energía no suministrada Potencia cortada

Nro % Particip MW-h % Particip MW % Particip

Falla interna en el equipo de potencia 1 19 36% 161,89 27% 126,4 28%
Tormenta eléctrica 2 0 0% 0 0% 0 0%
Incendio de campos 3 2 4% 20,8 4% 18,6 4%
Animales, plantaciones y otros 4 3 6% 99,02 17% 16,5 4%
objetos que afecten la aislación
Error humano / maniobra 5 1 2% 0,08 0% 15 3%
Meteoro 6 5 9% 31,24 5% 19 4%
Atentado 7 0 0% 0 0% 0 0%
Actuación incorrecta de los sistemas 8 1 2% 0 0% 0 0%
de protecciones y comunicaciones
Falla en barras 9 0 0% 0 0% 0 0%
Actuación de protecciones en zona 10 10 19% 219,45 37% 135,3 30%
de respaldo remoto
Protección de sobretensión, 11 0 0% 0 0% 0 0%
subfrecuencia, sobrefrecuencia
Sobrecarga 12 1 2% 3,8 1% 38,5 9%
Oscilaciones de potencia 13 0 0% 0 0% 0 0%
Actuacion correcta de automatismos de SIP 14 0 0% 0 0% 0 0%
Actuacion incorrecta de automatismos de SIP 15 0 0% 0 0% 0 0%
Desconocidas 16 8 15% 34,707 6% 52,9 12%
Otras 17 3 6% 21,97 4% 29,3 6%
Total Total 53 100% 592,96 100% 451,50 100%
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Tabla 4

Salidas forzadas por línea - Año 2016
Codigo 
Ident.(*)  E.T. Origen  E.T. Destino

Terna Tens Long Forzadas no Autorizadas Forzadas autorizadas Programadas Indice de Pcorte Ener.no Sum.

Causa    Nº kV km Nº sal T(h) Nº sal T(h) Nº sal T(h) Disponib MW MWh

TRANSPA

P C. RIVADAVIA "A1" C. RIVADAVIA "A" - 132 0,5 0 0 0 0 1 3,517 99,96 0 0
6 PAMPA DEL CASTILLO EL TORDILLO - 132 8,9 1 5,083 0 0 0 0 99,942 6 30,5
1 PATAGONIA C. RIVADAVIA "A1" - 132 6,9 1 10,883 0 0 0 0 99,876 0 0
P ESPERANZA RIO GALLEGOS - 220 122,4 0 0 0 0 2 11,65 99,867 0 0
1 FLORENTINO AMEGHINO PATAGONIA - 132 299,6 2 11,35 0 0 0 0 99,87 0 0
4 FLORENTINO AMEGHINO PATAGONIA - 132 299,6 1 2,767 0 0 0 0 99,968 0 0
6 FLORENTINO AMEGHINO PATAGONIA - 132 299,6 1 3,783 0 0 0 0 99,957 0 0
10 FLORENTINO AMEGHINO PATAGONIA - 132 299,6 1 1,083 0 0 0 0 99,988 0 0
P FLORENTINO AMEGHINO PATAGONIA - 132 299,6 0 0 0 0 1 7,05 99,92 0 0
1 FLORENTINO AMEGHINO TRELEW - 132 112 3 4,867 0 0 0 0 99,944 0 0
10 FUTALEUFU ESQUEL - 132 28,4 1 0,1 0 0 0 0 99,999 0 0
16 FUTALEUFU PUERTO MADRYN 2 330 550 1 0,283 0 0 0 0 99,997 13 4,24
4 LAS HERAS AIKE - 132 53 1 6,233 0 0 0 0 99,929 15 97,3
P LAS HERAS AIKE - 132 53 0 0 0 0 1 3,967 99,955 0 0
8 PUERTO MADRYN DISTRIBUCION GENERAL - 132 5,7 1 0,2 0 0 0 0 99,998 0 0
10 PUERTO MADRYN DISTRIBUCION GENERAL - 132 5,7 1 0,6 0 0 0 0 99,993 0 0
1 PUERTO MADRYN SIERRA GRANDE - 132 121,5 1 5,067 0 0 0 0 99,942 21 24,15
3 PUERTO MADRYN SIERRA GRANDE - 132 121,5 2 20,8 0 0 0 0 99,763 18,6 20,8
10 PUERTO MADRYN SIERRA GRANDE - 132 121,5 1 0,933 0 0 0 0 99,989 0 0
P PUERTO MADRYN SIERRA GRANDE - 132 121,5 0 0 0 0 6 25,934 99,704 0 0
1 PICO TRUNCADO I C. RIVADAVIA "A1" - 132 138 1 12,05 0 0 0 0 99,862 0 0
10 PICO TRUNCADO I C. RIVADAVIA "A1" - 132 138 2 7 0 0 0 0 99,92 0 0
P PICO TRUNCADO I C. RIVADAVIA "A1" - 132 138 0 0 0 0 1 2,1 99,976 0 0
10 PICO TRUNCADO I SANTA CRUZ NORTE 1 132 2,5 1 0,733 0 0 0 0 99,992 60,7 67,05
P PICO TRUNCADO I SANTA CRUZ NORTE 1 132 2,5 0 0 0 0 3 22,667 99,741 0 0
P PICO TRUNCADO I SANTA CRUZ NORTE 2 132 2,5 0 0 0 0 2 13,117 99,85 0 0
1 TRELEW DISTRIBUCION GENERAL - 132 62 3 16,967 0 0 0 0 99,806 17 11,33
17 TRELEW DISTRIBUCION GENERAL - 132 62 1 31,9 0 0 0 0 99,636 29,3 21,97
P TRELEW DISTRIBUCION GENERAL - 132 62 0 0 0 0 2 19,084 99,782 0 0
1 TRELEW RAWSON - 132 21,8 2 2,55 0 0 0 0 99,971 23,2 25,5
6 TRELEW RAWSON - 132 21,8 1 0,133 0 0 0 0 99,998 2,8 0,4
P SANTA CRUZ NORTE LAS HERAS - 132 80 0 0 0 0 1 9,917 99,887 0 0

EdERSA

1 S. ANTONIO ESTE VIEDMA - 132 162,6 3 8,483 0 0 0 0 99,903 36 5,86
6 S. ANTONIO ESTE VIEDMA - 132 162,6 1 0,05 0 0 0 0 99,999 0 0
16 S. ANTONIO ESTE VIEDMA - 132 162,6 2 0,3 0 0 0 0 99,997 14,9 2,8
P S. ANTONIO ESTE VIEDMA - 132 162,6 0 0 0 0 7 43,667 99,502 0 0
4 SIERRA GRANDE PUNTA COLORADA - 132 31 1 1,2 0 0 0 0 99,986 1,5 1,72
16 SIERRA GRANDE PUNTA COLORADA - 132 31 1 0,017 0 0 0 0 100 1 0,017
17 SIERRA GRANDE PUNTA COLORADA - 132 31 1 0,517 0 0 0 0 99,994 0 0
1 SIERRA GRANDE SAN ANTONIO OESTE - 132 110,3 2 14,1 0 0 0 0 99,839 24,6 21,3
6 SIERRA GRANDE SAN ANTONIO OESTE - 132 110,3 1 0,033 0 0 0 0 100 10,2 0,34
12 SAN ANTONIO OESTE S. ANTONIO ESTE - 132 23 1 0,1 0 0 0 0 99,999 0 0
16 SAN ANTONIO OESTE S. ANTONIO ESTE - 132 23 2 0,3 0 0 0 0 99,997 0 0
P SAN ANTONIO OESTE S. ANTONIO ESTE - 132 23 0 0 0 0 1 5,817 99,934 0 0
5 VIEDMA C. de PATAGONES - 132 4,4 1 0,017 0 0 0 0 100 15 0,08

SPSE

Guía de Referencia Transpa e - 59/69



Tabla 4

Salidas forzadas por línea - Año 2016
Codigo 
Ident.(*)  E.T. Origen  E.T. Destino

Terna Tens Long Forzadas no Autorizadas Forzadas autorizadas Programadas Indice de Pcorte Ener.no Sum.

Causa    Nº kV km Nº sal T(h) Nº sal T(h) Nº sal T(h) Disponib MW MWh

1 PETROQUIMICA PUERTO DESEADO - 132 207,5 1 16,05 0 0 0 0 99,817 4,6 73,75
10 PETROQUIMICA PUERTO DESEADO - 132 207,5 1 1,05 0 0 0 0 99,988 0 0
16 PETROQUIMICA PUERTO DESEADO - 132 207,5 1 0,15 0 0 0 0 99,998 3 0,45
17 PETROQUIMICA PUERTO DESEADO - 132 207,5 1 2,033 0 0 0 0 99,977 0 0
P PETROQUIMICA PUERTO DESEADO - 132 207,5 0 0 0 0 1 1,883 99,979 0 0

TRANSACUE

16 PAMPA DEL CASTILLO VALLE HERMOSO - 132 33,3 1 2,1 0 0 0 0 99,976 21 27,2
10 ESQUEL EL COIHUE - 132 128 2 1,5 0 0 0 0 99,983 0 0

(*) Código coincide con las descripciones presentadas en el PT 12
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Tabla 5

Salidas forzadas de circuitos dobles - Año 2016
Tensión Tiempo rest Pcorte Ener.no

Fecha Corredor E.T.Origen E.T.Destino servicio  Suminis.
 KV Hs MW MWh

- - - - - - - -

Tabla 6

Tipificación de faltas - Año 2016
Cantidad de faltas

Permanentes  Transitorias  
Tensión Monofásica a Bifásica Bifásica Trifásica Monofásica c/ (1) Trifásica c/ Totales

Tierra a Tierra recierre exitoso recierre exitoso
330 1 0 0 0 0 0 1
220 0 0 0 0 0 0 0
132 28 4 4 0 40 49 125

(1) Si existiese
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Tabla 7

Equipos de compensación - Año 2016
Identific Cantidad Forz N. Autorizadas Forz autorizadas Programadas P. corte ENS Disp. Global

de equipos MVA Nro sal T(h) Nro sal T(h) Nro sal T(h) MW MWh (%)
Serie - - - - - - - - - - -

ETFU Reactor 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ETFU Reactor 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Paralelo ETPM Reactor 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ETPM Reactor 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100

ETPU Cap1 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ETPU Cap2 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ETBS Cap1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ETBS Cap2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ETBS Cap3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ETBS Cap4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 100

ETVD Reactor 1 6 2 19,867 0 0 1 2,55 0 0 99,744

TOTAL 243 2 19,867 0 0 1 2,55 0 0 99,994
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Tabla 8

Puntos de conexión (global) - Año 2016
Estación Cantidad Forz N. Autorizadas Forz autorizadas Programadas P. corte Ener.no Sum. Disp. Global

de equipos Nro sal T(h) Nro sal T(h) Nro sal T(h) MW MWh (%)
TRANSPA

ALIMENTAC. PRINCIPAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
BARRIO SAN MARTIN 9 0 0 0 0 3 9,333 0 0,0 99,893
C. RIVADAVIA "A" 12 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
C. RIVADAVIA "A1" 13 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
DIADEMA 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
DISTRIBUCION GENERAL 5 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
EL TORDILLO 2 0 0 0 0 1 1,5 0 0,0 99,983
EO. LOMA BLANCA 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
ESQUEL 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
FUTALEUFU 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
LAS HERAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
LOS PERALES 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
ORO PLATA 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
P.EOLICO RAWSON 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
PATAGONIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
PETROQUIMICA 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
PICO TRUNCADO I 13 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
PICO TRUNCADO II 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
RAWSON 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
RÍO GALLEGOS 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
SAN JOSE 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
TRELEW 10 2 7,283 0 0 0 0 37,9 26,6 99,917

SPSE

EL CALAFATE 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
PUERTO DESEADO 2 4 0,35 0 0 0 0 0 0,0 99,996

EdERSA

PUNTA COLORADA 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
SAN ANTONIO ESTE 2 0 0 0 0 5 13,7 0 0,0 99,844
SAN ANTONIO OESTE 3 0 0 0 0 2 10,467 0 0,0 99,881
SIERRA GRANDE 2 1 1,483 0 0 1 1,883 18 9,0 99,962
VIEDMA 7 1 2,4 0 0 7 6,633 13,6 2,3 99,897

TRANSACUE

CERRO NEGRO 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
EL COIHUE 3 7 8,934 0 0 0 0 13,3 10,1 99,898
PAMPA DEL CASTILLO 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100
VALLE HERMOSO 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100

TOTAL 132 15 20,45 0 0 19 43,516 82,8 48,0 99,994
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Tabla 9

Transformadores - Año 2016
Identificación Estación Potencia Forzadas N. Autorizadas Forzadas Autorizadas Programadas Indice de Pcorte Ener.no Sum.

Transf MVA Nro sal T(h) Nro sal T(h) Nro sal T(h) Disponib MW MWh
TRANSPA

AP3AU01
Sal por falla propia ALIMENTAC. PRINCIPAL 300 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

AP3AU02
Sal por falla propia ALIMENTAC. PRINCIPAL 300 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

AP3AU03
Sal por falla propia ALIMENTAC. PRINCIPAL 300 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

AU4TR01
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A1" 30 0 0 0 0 4 17,683 99,798 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 4 17,683 99,798 0 0,0

AU4TR05
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A1" 30 0 0 0 0 8 33,285 99,62 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 8 33,285 99,62 0 0,0

AU4AU10
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A1" 20 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

AU4AU11
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A1" 15 1 2,15 0 0 1 3,3 99,938 7,5 6,8
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 1 2,15 0 0 1 3,3 99,938 7,5 6,8

AU4TR02
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A1" 9 1 1,367 0 0 0 0 99,984 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 1 1,367 0 0 0 0 99,984 0 0,0

AU4TR04
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A1" 9 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

AU4TR06
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A1" 9 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

BS4TR02
Sal por falla propia BARRIO SAN MARTIN 30 0 0 0 0 1 6,983 99,92 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 8,433 0 0 0 0 99,904 20,2 29,6
Total 1 8,433 0 0 1 6,983 99,824 20,2 29,6

BS4TR03
Sal por falla propia BARRIO SAN MARTIN 15 0 0 0 0 2 11,417 99,87 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 1,117 0 0 0 0 99,987 0 0,0
Total 1 1,117 0 0 2 11,417 99,857 0 0,0

DG4TR02
Sal por falla propia DISTRIBUCION GENERAL 40 0 0 0 0 3 16,317 99,814 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 1,783 0 0 0 0 99,98 2,9 3,1
Total 1 1,783 0 0 3 16,317 99,793 2,9 3,1

DG4TR04
Sal por falla propia DISTRIBUCION GENERAL 40 0 0 0 0 4 25,45 99,709 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 4 3,933 0 0 0 0 99,955 28,4 9,4
Total 4 3,933 0 0 4 25,45 99,665 28,4 9,4

EA4TR05
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A" 30 0 0 0 0 2 7,7 99,912 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 2 7,7 99,912 0 0,0

EA6TR01
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A" 3 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

EA6TR02
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A" 3 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

EA6TR03
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A" 3 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

EA6TR04
Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A" 4 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

ES4TR01
Sal por falla propia ESQUEL 15 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

FU3AU10
Sal por falla propia FUTALEUFU 30 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

PM3AU01
Sal por falla propia PUERTO MADRYN 60 0 0 0 0 2 11,983 99,863 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 2 11,983 99,863 0 0,0

PM3AU07b
Sal por falla propia PUERTO MADRYN 60 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

PU4AU06
Sal por falla propia PICO TRUNCADO I 20 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

PU4AU07
Sal por falla propia PICO TRUNCADO I 20 0 0 0 0 3 20,917 99,761 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 3 20,917 99,761 0 0,0

PU4TR02
Sal por falla propia PICO TRUNCADO I 30 0 0 0 0 1 76,883 99,122 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 1 76,883 99,122 0 0,0

PU4TR04
Sal por falla propia PICO TRUNCADO I 30 0 0 0 0 2 104,667 98,805 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 2 104,667 98,805 0 0,0

PU5TR22
Sal por falla propia PICO TRUNCADO I 5 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 30,85 0 0 0 0 99,648 1,4 1,1
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Identificación Estación Potencia Forzadas N. Autorizadas Forzadas Autorizadas Programadas Indice de Pcorte Ener.no Sum.
Transf MVA Nro sal T(h) Nro sal T(h) Nro sal T(h) Disponib MW MWh

Total 1 30,85 0 0 0 0 99,648 1,4 1,1
PU5TR23

Sal por falla propia PICO TRUNCADO I 5 0 0 0 0 1 98,783 98,872 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 0,817 0 0 0 0 99,991 0 0,0
Total 1 0,817 0 0 1 98,783 98,863 0 0,0

TW4TR03
Sal por falla propia TRELEW 30 0 0 0 0 2 8,117 99,907 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 0,433 0 0 0 0 99,995 0 0,0
Total 1 0,433 0 0 2 8,117 99,902 0 0,0

TW4TR04
Sal por falla propia TRELEW 30 0 0 0 0 1 2,883 99,967 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 0,45 0 0 0 0 99,995 0 0,0
Total 1 0,45 0 0 1 2,883 99,962 0 0,0

TW4TR06
Sal por falla propia TRELEW 15 0 0 0 0 1 2,483 99,972 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 1 0,467 0 0 0 0 99,995 0 0,0
Total 1 0,467 0 0 1 2,483 99,966 0 0,0

RW4TR02
Sal por falla propia RAWSON 15 0 0 0 0 3 15,516 99,823 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 3 15,516 99,823 0 0,0

RW4TR03
Sal por falla propia RAWSON 15 0 0 0 0 2 10,35 99,882 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 2 10,35 99,882 0 0,0

PD4TR01
Sal por falla propia PICO TRUNCADO II 12 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

PW4TR02
Sal por falla propia EO. RAWSON 60 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

PW4TR04
Sal por falla propia EO. RAWSON 60 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

RG7TR01
Sal por falla propia RIO GALLEGOS 100 0 0 0 0 1 5,933 99,932 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 1 5,933 99,932 0 0,0

EdERSA

PC4TR01
Sal por falla propia PUNTA COLORADA 15 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

SE4TR01
Sal por falla propia SAN ANTONIO ESTE 15 0 0 0 0 4 18,666 99,787 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 4 18,666 99,787 0 0,0

SG4TR01
Sal por falla propia SIERRA GRANDE 25 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

SG4TR02
Sal por falla propia SIERRA GRANDE 12 0 0 0 0 1 1,25 99,986 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 1 1,25 99,986 0 0,0

SG4TR09
Sal por falla propia SIERRA GRANDE 16 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

SG4TR10
Sal por falla propia SIERRA GRANDE 35 1 6,217 0 0 1 4,3 99,88 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 1 6,217 0 0 1 4,3 99,88 0 0,0

SO4TR02
Sal por falla propia SAN ANTONIO OESTE 15 1 0,033 0 0 3 11,101 99,873 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 1 0,033 0 0 3 11,101 99,873 0 0,0

SO4TR04
Sal por falla propia SAN ANTONIO OESTE 30 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

VD4TR04
Sal por falla propia VIEDMA 15 0 0 0 0 3 39,016 99,555 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 3 1,516 0 0 1 2,017 99,96 0 0,0
Total 3 1,516 0 0 4 41,033 99,514 0 0,0

VD4TR05
Sal por falla propia VIEDMA 15 1 2,65 0 0 0 0 99,97 19,4 9,1
Sal por falla de prot de alim/transf 2 0,184 0 0 1 2,9 99,965 12,5 3,6
Total 3 2,834 0 0 1 2,9 99,935 31,9 12,7

SPSE

DE4TR02
Sal por falla propia PUERTO DESEADO 5 5 0,315 0 0 0 0 99,996 20,1 11,0
Sal por falla de prot de alim/transf 7 4,282 0 0 1 1,917 99,929 25,9 22,0
Total 12 4,597 0 0 1 1,917 99,926 46 33,0

DE4TR03
Sal por falla propia PUERTO DESEADO 20 1 5269,133 0 0 1 1,85 39,829 4,9 7,4
Sal por falla de prot de alim/transf 2 2,966 0 0 0 0 99,966 4,8 11,4
Total 3 5272,099 0 0 1 1,85 39,795 9,7 18,8

CE4TR02
Sal por falla propia EL CALAFATE 15 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 5 3,3 0 0 0 0 99,962 45,5 29,6
Total 5 3,3 0 0 0 0 99,962 45,5 29,6

CE4TR03
Sal por falla propia EL CALAFATE 15 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Sal por falla de prot de alim/transf 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0
Total 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0

TRANSACUE

EC4TR02
Sal por falla propia EL COIHUE 15 1 0,25 0 0 0 0 99,997 5,5 1,4
Sal por falla de prot de alim/transf 7 5,882 0 0 0 0 99,933 43,8 44,9
Total 8 6,132 0 0 0 0 99,93 49,3 46,3
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Tabla 9a

Transformadores (Global) - Año 2016
Identificación Potencia Forzadas N. Autorizadas Forzadas Autorizadas Programadas Indice de Pcorte Ener.no Sum.

Transf MVA Nro sal T(h) Nro sal T(h) Nro sal T(h) Disponib MW MWh
EdERSA 193 8 10,6 0 0 14 79,25 99,908 31,9 12,650

SPSE 55 20 5279,996 0 0 2 3,767 78,090 101,2 81,430
TRANSACUE 15 8 6,132 0 0 0 0 99,930 49,3 46,250

TRANSPA 1802 14 51,8 0 0 44 480,65 99,918 60,4 50,030
TOTAL 2065 50 5348,528 0 0 60 563,667 99,335 242,8 190,360
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e.2    Consecuencias de la indisponibilidades

IT1 Energía no suministrada en "Minutos del sistema"

Demanda máxima del sistema = 810 MW.

Energía no suministrada = 836 MWh.

Minutos del sistema =  61,9 minutos.

IT2 a. Disturbios mayores originados en la Red de Transporte

1) 26/04/16  13:37hs. Falla en LAT 132 kV DG-TW y arrastre de LAT 132 kV PM-DG.
Vehículo colisionó conductores y daño cabezal de torre.

� Instalaciones afectadas : ET DG.

� Potencia cortada :  29.3 MW.

2) 04/08/16  12:32hs. ET PU - Falla en barra de 132 kV.

� Instalaciones afectadas : Estaciones PU, PD, PE y DE sin tensión.

� Potencia cortada :  60.7 MW.

3) 05/12/16  06:28hs. ET EA - Falla fugaz en barra de 132 kV.

� Instalaciones afectadas : Estaciones EP, AU, EA, BS y Acueducto de 132 kV sin tensión.

� Potencia cortada :  74.6 MW.

4) 15/12/16  22:22hs. ET TW - Falla en barra de 33 kV (falla sobre TI que se propagó a la barra).

� Instalaciones afectadas : Demadas asociadas a la Barra de 33 kV de la ET TW.

� Potencia cortada :  31.9 MW.

IT2 b. Disturbios mayores originados por Usuarios de la Red de Transporte

1) 15/01/16  01:46hs. Desenganche de LEAT 500 kV CL-PY durante intensa bruma marina
en las proximidades de ET PY. Actuación de DAC SIP + DAC AB (Aluar)

� Instalaciones afectadas : Desconexión de Series A y B en Aluar y desconexión de carga en el SIP.

� Potencia cortada :  342 MW (ALUAR + SIP).

2) 06/02/2016  05:41hs. Desenganche de LEAT 500 kV CL-PY, y consecuente actuación de relé 
antipenduleo.

� Instalaciones afectadas : Demanda del SIP 132 por actuación de DAC FU.

� Potencia cortada :  37 MW.

3) 09/04/2016  10:37hs. Desenganche de LEAT 500 kV CL-PY debido a señal espuria durante 
trabajos no programados en ET PY.

� Instalaciones afectadas : Planta de Aluar.
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� Potencia cortada :  192 MW.

4) 13/04/16  09:56hs. Desenganche de LEAT 500 kV CL-PY debido a señal espúria 
durante trabajos asociados a la ampliación de Comp. Serie

� Instalaciones afectadas : Planta de Aluar + demandas del SIP132.

� Potencia cortada :  349 MW.

e.3    Forma de Onda de la tensión

En la Norma IEEE std 519-1992 (Pág. 85) se incluye, la tabla que se detalla textualmente a
continuación y donde constan los valores límites admisibles de distorsión de tensión en barras
de vinculación con el consumo (PCC: Poíno of common coupling with each consummer).

Tabla e3 - I

Voltage Distortion Limits
Bus Voltage at Pcc IVD(%) THD(%)

69 kV and below 3,0 5,0
69,001 kV through 161kV 1,5 2,5
161,001 kV and above 1,0 1,5
* THD : Total Harmonie voltage Distorsion
* IVD : Individual Voltage Distorsion

( i = 2, 3... )

Ei = valor eficaz de la armónica de orden i.

E1 = valor eficaz de la componente de frecuencia fundamental.

En la mencionada norma se establece que los valores incluidos en la Tabla e3-I deben ser
considerados como correspondientes al caso más severo en operación normal (condición de
duración superior a una hora). Para periodos más cortos asociados a arranques o condiciones
inusuales, los límites mencionados pueden excederse en un 50%.

En la tabla e3.II , que se muestra más abajo se detallan valores que corresponden a mediciones
efectuadas en distintas barras del SIP. En cada barra se efectuaron mediciones en distintas
horas de día, incluyéndose los máximos valores registrados. Los valores de armónicas medidos
en las distintas barras se mantienen prácticamente estables, y similares a los indicados en las Guías de
Referencia correspondientes a los años 97, 98 y 99, según puede apreciarse en las siguientes tablas:

Tabla e3-II

PM-330 PM-132 AP-33(1) AP-33(2) DG-132 DG-33 TW-132 TW-33 TW-13,2

THD 0,5 0,7 0,8 0,5 0,5 0,7 1,4 1,9 2

2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3
3 0,2 0,4 0,2 0,3 0,1 0,4 0,1 0,1 0,3
4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1
5 0,4 0,2 0,3 0 0,2 0,5 1,3 1,8 1,7
6 0 0,3 0,2 0,2 0,2 0 0 0,1 0,1
7 0,3 0,4 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,5 0,6
8 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0,4 0 0 0 0 0,1 0,7
11 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1
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13 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1
15 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0,1
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0

(1) Serie B - sin  filtros.         (2) Series A y C -  con filtros.

Tabla e3-II

(continuación)

A1-132 A1-33 A1-13,2 A1-66 A-10,4 BS-33 BS -13,2 LH-132 PU-132

THD 0,5 0,6 0,7 0,6 0,4 0,8 1,3 0,4 0,5

3 0,3 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
5 0,4 0,6 0,6 0,5 0,3 0,7 1,3 0,4 0,4
7 0 0 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 0 0,1
11 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,2

Tabla e3-II

(continuación)

PU-66 PU-13,2 PU-10,4 PU-35 PD-35 VH-132 CA-132 TO-132

THD 0,6 0,7 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4

3 0,1 0,4 0,2 0 0 0,4 0,4 0,3
5 0,6 0,5 0,4 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2
7 0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1
11 0 0 0 0 0 0 0,1 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0

Tabla e3-II

(continuación)

RW132 RW33 PW132
PW33
TR02

PW33
TR04

THD 1,5 2,5 1,4 1,4 1,5

2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3
3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3
4 0,1 0,1 0,1 0 0,1
5 1,4 2,5 1,3 1,3 1,3
6 0 0 0,1 0 0
7 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2
8 0 0 0,1 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4
13 0,2 0 0,1 0,2 0,2

e.4 Niveles de Tensión

Tabla e4-I

Tensión    
(kV)

Estación Desv.     
Max    
(%)

Desv.   
Media 

(%)

Tiempo    
(Hs)

Total          
%

132 P Truncado 7,6 6,1 49,5 0,57
132 Acueducto -9 -7,5 50 0,57

Guía de Referencia Transpa e - 69/69


