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1. OBJETO 
 

Detallar información técnica actualizada de la infraestructura de la red de Transporte de Energía 

Eléctrica en Alta Tensión y por Distribución Troncal de la Patagonia concesionada a TRANSPA S.A ., 

incluyendo datos sobre ampliaciones futuras, conforme al Procedimiento Técnico N°12 y el Anexo 20 

de Los Procedimientos de CAMMESA. 

 

2. ALCANCE 
 

La información contenida en la presente comprende la descripción del sistema existente y las 

estadísticas, estudios de desempeño, capacidad y recomendaciones de inversión en equipamiento 

para la red por los próximos ocho años desde la fecha de publicación del presente documento. 

El ámbito de la concesión incluye el litoral Atlántico de la provincia de Rio Negro, y las provincias de 

Chubut y Santa Cruz. 

Nota: Lo expresado en esta Guía de Referencia responde exclusivamente al cumplimiento de los 

Procedimientos de CAMMESA, y debe ser tomado únicamente como referencia o informativo. La 

realización de cualquier tipo de estudio para el acceso y/o ampliación del sistema de transporte 

deberá, en todos los casos, ser presentado formalmente a la Gerencia de Explotación de TRANSPA 

para su análisis y validación. 

 

3. DESARROLLO 
 

3.1. Introducción . 

 

En función del objeto y del alcance del presente documento, se describen brevemente las 

instalaciones y su filosofía de operación de la red de transporte en el ámbito de concesión. 

TRANSPA S.A. realiza la operación de sus instalaciones a distancia desde su Centro de Operación 

de Transporte por Distribución Troncal (COTDT) ubicado en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut 

Para ello, se utiliza un Software Supervisory Control and Data Acquisition (Software destinado a la 

Supervisión, Control y Adquisición de Datos) (SCADA), configurando el Sistema de Operación en 

Tiempo Real (SOTR). Este software, utilizando la infraestructura de comunicaciones de la red, se 

conecta con todas las unidades remotas terminales de supervisión, control y comando (RTU), 

ubicadas en cada estación transformadora. Las RTU son las que comandan y supervisan de manera 

remota a cada uno de los equipos pertenecientes de la red de transporte. Adicionalmente, las RTU se 

comunican con las unidades remotas de automatismos (URA) con el objeto de brindarles la 
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información necesaria para que estos controladores lógicos armen las matrices de predisposición que 

los automatismos destinados a brindar acciones estabilizantes del sistema de potencia necesitan.  

 

 

RESUMEN DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE CONTROL Y AUTOMATISMOS  

Equipamiento Cantidad de unidades 
Puntos digitales de 

entrada para supervisión  
"DI" 

Puntos de medición 
analógicos para 

supervisión  
"AI" 

Puntos de ejecución de 
comandos digitales 

 "DO" 

"RTU" 67 18280 2488 3652 

"URA" 18 1472 416 616 

 

Además de la comunicación de control y automatismo, las redes de comunicación del sistema están 

destinadas tanto a la comunicación por vos de control operativo, supervisión de protecciones, video 

vigilancia, red corporativa e intercambio de información con usuarios del sistema. Este intercambio de 

información se resuelve con la implementación de equipos FRONT-END, que se vincularán por medio 

de redes ethernet conectadas por fibra óptica y dispositivos de seguridad perimetral (FIREWALL). 

Las redes de comunicación basan su transmisión sobre la misma infraestructura de electroductos, 

usando para ello onda portadora o fibras ópticas. 

 

RESUMEN DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES 

Equipamiento 
Cantidad de 

unidades 

Terminal de enlace de comunicaciones por medio de onda portadora ï ñOPò 70 

Terminal de enlace de comunicaciones por medio de fibra óptica ï ñMUXò 82 

FRONT END - FIU 43 

 

El sistema de potencia de la red de transporte de energía está conformado por líneas de alta y extra 

alta tensión que vinculan las estaciones transformadoras destinadas a la trasmisión o subtransmisión 

de la energía. 
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RESUMEN DEL SISTEMA DE POTENCIA 

Empresa que opera y 
mantiene  

Nivel de 
tensión  

(kV) 

Líneas de Alta Tensión  Estaciones Transformador as 

Longitud  
 (km) 

Cantidad de 
electroductos  

(und)  

Cantidad de 
emplazamientos  

(und)  

Capacidad de 
potencia 
instalada  

 (MVA) 

Puntos de 
conexión  

 (und)  

TRANSPA S.A  

Ò66 0 0 0 23 106 

132 1389,77 34 34 1894 53 

220 264,4 2 1 100 3 

330 1116,32 6 3 1140 5 

Total TRANSPA  2770,5 42 38 3157 167 

            

Transportistas 
independientes  

<66 0 0 0 12 30 

132 927 15 12 306 9 

220 0 0 1 60 1 

            

Total área de concesión de TRANSPA 3697,5 57 51 3535 207 

 

 

Dentro del ámbito de la concesión se encuentran operando tres transportistas independientes, 

Empresa de Energía Rio Negro S.A. (EDERSA), Empresa Transportista Independiente del Acueducto 

Lago Musters Comodoro Rivadavia S.A. (TRANSACUE) y Servicios Públicos Sociedad del Estado de 

la Provincia de Santa Cruz (SPSE). 
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3.2. Descripción del Sistema de Transporte . 

 

3.2.1. Corrientes admisibles en líneas y cables . 
 

Tabla 3. Elementos limitantes  

BDE 

Código 
Ident. 

E.T. Origen E.T. Destino 

Terna 
Tensión 
Nominal 

Conductor TI origen TI destino OP origen OP destino 
Otro Límite aplicado 

Nominal sobrec. Nominal sobrec. Nominal sobrec. Nominal sobrec. Nominal sobrec. 

Nombre ó 
Nº 

Nº kV A % (1) A % (1) A % (1) A % (1) A % (1) A Detalle A Motivo 

2708 4AKOP1 AIKE ORO PLATA 1 132 640 - 100 20 100 20 - - - - - - 100 TI 

2707 4AKSJ1 AIKE SAN JOSE 1 132 470 - 50 20 100 20 630 - 630 - - - 50 TI origen 

1164 4AUEA1 C. RIVADAVIA A1 C. RIVADAVIA A 1 132 740 - 400 20 400 20 - - - - - - 400 TI 

2441 4BCDE1 BICENTENARIO 
PUERTO 

DESEADO 
1 132 534 - 100 20 - - 400 - 400 - - - 100 TI origen 

1808 4CATO1 
PAMPA DEL 
CASTILLO 

EL TORDILLO 1 132 410 - 150 20 - - - - - - - - 150 TI origen 

1391 4CAVH1 
PAMPA DEL 
CASTILLO 

VALLE HERMOSO 1 132 640 - 300 20 - - 400 - 400 - - - 300 TI origen 

2869 4CLECO1 CAÑADÓN LEÓN CALETA OLIVIA 1 132 534 - 400 20 300 20 - - - - - - 300 TI destino 

2868 4CLEZN1 CAÑADÓN LEÓN 
SANTA CRUZ 

NORTE 
1 132 534 - 800 20 600 20 - - - - - - 534 Conductor 

2158 4DATE1 DIADEMA ESCALANTE 1 132 640 - 800 20 600 20 - - - - - - 600 TI destino 

3032 4EPAO1 PATAGONIA ABASOLO 1 132 470 - 150 20 - - - - - - - - 150 TI origen 

1149 4EPAU1 PATAGONIA C. RIVADAVIA A1 1 132 740 - 800 20 800 20 - - - - - - 740 Conductor 

1147 4EPBS1 PATAGONIA 
BARRIO SAN 

MARTIN 
1 132 470 - 400 20 - - 400 - 400 - - - 400 TI origen 

1389 4EPDA1 PATAGONIA DIADEMA 1 132 640 - 600 20 800 20 630 - 630 - - - 600 TI origen 

1972 4ESEC1 ESQUEL EL COIHUE 1 132 470 - 75 20 - - 630 - 630 - - - 75 TI origen 

2152 4EZCE1 ESPERANZA EL CALAFATE 1 132 534 - 300 20 600 20 - - - - - - 300 TI origen 

2198 7EZRG1 ESPERANZA RIO GALLEGOS 1 220 1480 - 400 20 400 20 - - - - - - 400 TI 

2759 7EZRT1 ESPERANZA RIO TURBIO 1 220 1480 - 600 20 600 20 - - - - - - 600 TI 

2344 4FAGY1 
FLORENTINO 
AMEGHINO 

GARAYALDE 1 132 740 - 800 20 800 20 800 - 800 - 400 
Secc.B 
origen 

400 
Secc.B 
origen 

1151 4FATW1 
FLORENTINO 
AMEGHINO 

TRELEW 1 132 640 - 800 20 800 20 630 - 630 - 400 
Secc.B 
origen 

400 
Secc.B 
origen 

1388 4FUES1 FUTALEUFU ESQUEL 1 132 534 - 150 20 - - 630 - 630 - - - 150 TI origen 

1160 3FUPM1 FUTALEUFU 
PUERTO 
MADRYN 

1 330 1710 - 600 20 600 20 1250 - 1250 - - - 600 TI 

1161 3FUPM2 FUTALEUFU 
PUERTO 
MADRYN 

2 330 1710 - 600 20 600 20 1250 - 1250 - - - 600 TI 

3111 4GYML1 GARAYALDE MALASPINA 1 132 740 - 800 20 800 20 800 - 800 - - - 740 Conductor 

2911 4HELH1 LOS HERCULES LAS HERAS 1 132 640 - 600 20 600 20 1000 - 630 - - - 600 TI 

2706 4LHAK1 LAS HERAS AIKE 1 132 470 - 200 20 200 20 630 - 630 - - - 200 TI 

1328 4LPLH1 LOS PERALES LAS HERAS 1 132 470 - 300 20 300 20 630 - 630 - - - 300 TI 
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Tabla 3. Elementos limitantes  

BDE 

Código 
Ident. 

E.T. Origen E.T. Destino 

Terna 
Tensión 
Nominal 

Conductor TI origen TI destino OP origen OP destino 
Otro Límite aplicado 

Nominal sobrec. Nominal sobrec. Nominal sobrec. Nominal sobrec. Nominal sobrec. 

Nombre ó 
Nº 

Nº kV A % (1) A % (1) A % (1) A % (1) A % (1) A Detalle A Motivo 

3112 4MLEP1 MALASPINA PATAGONIA 1 132 740 - 800 20 800 20 800 - 630 - - - 630 OP destino 

2440 4PEBC1 PETROQUIMICA BICENTENARIO 1 132 534 - 600 20 600 20 630 - 630 - - - 534 Conductor 

1162 3PMAP1 
PUERTO 
MADRYN 

ALIMENTAC. 
PRINCIPAL 

1 330 1710 - 500 20 600 20 - - - - - - 500 TI origen 

1163 3PMAP2 
PUERTO 
MADRYN 

ALIMENTAC. 
PRINCIPAL 

2 330 1710 - 500 20 600 20 - - - - - - 500 TI origen 

2094 3PMAP3 
PUERTO 
MADRYN 

ALIMENTAC. 
PRINCIPAL 

3 330 1710 - 600 20 600 20 - - - - - - 600 TI 

1153 4PMDG1 
PUERTO 
MADRYN 

DISTRIBUCION 
GENERAL 

1 132 740 - 500 20 500 20 - - 630 - - - 500 TI 

1154 4PMSG1 
PUERTO 
MADRYN 

SIERRA GRANDE 1 132 740 - 300 20 300 20 400 - 400 - - - 300 TI 

1145 4PUAU1 
PICO TRUNCADO 

I 
C. RIVADAVIA A1 1 132 400 - 400 20 400 20 630 - 630 - - - 400 Conductor 

1144 4PUPD1 
PICO TRUNCADO 

I 
PICO TRUNCADO 

II 
1 132 534 - 150 20 150 20 500 - 500 - - - 150 TI 

2100 4PUPE1 
PICO TRUNCADO 

I 
PETROQUIMICA 1 132 534 - 600 20 600 20 - - - - - - 534 Conductor 

2216 4PUZN1 
PICO TRUNCADO 

I 
SANTA CRUZ 

NORTE 
1 132 640 - 600 20 600 20 - - - - - - 600 TI 

2174 4PUZN2 
PICO TRUNCADO 

I 
SANTA CRUZ 

NORTE 
2 132 640 - 600 20 600 20 - - - - - - 600 TI 

2476 4PWRW1 
P. EOLICO 
RAWSON 

RAWSON 1 132 740 - 500 20 500 20 - - - - - - 500 TI 

2524 4PYLB1 
NUEVA PUERTO 

MADRYN 
LOMA BLANCA 1 132 740 - 800 20 600 20 - - - - - - 600 TI destino 

3151 4PYLBO1 
NUEVA PUERTO 

MADRYN 
LOMA BLANCA 

OESTE 
1 132 740 - 800 20 800 20 - - - - - - 740 Conductor 

3147 4PYLBT1 
NUEVA PUERTO 

MADRYN 
LOMA BLANCA 

ESTE 
1 132 740 - 800 20 800 20 - - - - - - 740 Conductor 

1833 3PYPM1 
NUEVA PUERTO 

MADRYN 
PUERTO 
MADRYN 

1 330 1710 - 800 20 1000 20 - - - - - - 800 TI origen 

1833 3PYPM1 
NUEVA PUERTO 

MADRYN 
PUERTO 

MADRYN (2) 
1 330 1710 - 800 20 600 20 - - - - - - 600 TI destino 

1158 4SEVD1 S. ANTONIO ESTE VIEDMA 1 132 740 - - - 150 20 - - 630 - - - 150 TI destino 

1155 4SGPC1 SIERRA GRANDE 
PUNTA 

COLORADA 
1 132 470 - 150 20 - - 400 - 400 - - - 150 TI origen 

1156 4SGSO1 SIERRA GRANDE 
S. ANTONIO 

OESTE 
1 132 740 - 300 20 - - 630 - 630 - - - 300 TI origen 

1157 4SOSE1 
S. ANTONIO 

OESTE 
S. ANTONIO ESTE 1 132 740 - 150 20 - - 630 - - - - - 150 TI origen 

2159 4TECA1 ESCALANTE 
PAMPA DEL 
CASTILLO 

1 132 640 - 600 20 600 20 630 - 400 - - - 400 OP destino 
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Tabla 3. Elementos limitantes  

BDE 

Código 
Ident. 

E.T. Origen E.T. Destino 

Terna 
Tensión 
Nominal 

Conductor TI origen TI destino OP origen OP destino 
Otro Límite aplicado 

Nominal sobrec. Nominal sobrec. Nominal sobrec. Nominal sobrec. Nominal sobrec. 

Nombre ó 
Nº 

Nº kV A % (1) A % (1) A % (1) A % (1) A % (1) A Detalle A Motivo 

1152 4TWDG1 TRELEW 
DISTRIBUCION 

GENERAL 
1 132 640 - 600 20 600 20 800 - 630 - - - 600 TI 

1990 4TWRW1 TRELEW RAWSON 1 132 640 - 500 20 500 20 630 - 630 - - - 500 TI 

1172 4VDCP1 VIEDMA 
C. de 

PATAGONES 
1 132 740 - 150 20 300 20 630 - 400 - - - 150 TI origen 

1392 4VHCN1 VALLE HERMOSO CERRO NEGRO 1 132 640 - 150 20 - - 400 - 400 - - - 150 TI origen 

2525 4WAPY1 
P. EOLICO 
MADRYN 

NUEVA PUERTO 
MADRYN 

1 132 740 - 800 20 800 20 - - - - - - 740 Conductor 

3162 4WAPY2 
P. EOLICO 
MADRYN 

NUEVA PUERTO 
MADRYN 

2 132 740 - 800 20 800 20 - - - - - - 740 Conductor 

2905 4WBPM1 CHUBUT NORTE 
PUERTO 
MADRYN 

1 132 740 - 800 20 800 20 - - - - - - 740 Conductor 

3184 4WBPY1 CHUBUT NORTE 
NUEVA PUERTO 

MADRYN 
1 132 740 - 800 20 800 20 - - - - - - 740 Conductor 

2912 4ZNHE1 
SANTA CRUZ 

NORTE 
LOS HERCULES 1 132 640 - 600 20 600 20 630 - 1000 - - - 600 TI 

                    

Referencias: 

(1) Admisible en régimen permanente 

(2) Línea por campo de transferencia. 

 Información modificada y/o agregada 
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3.2.2. Resumen de límites  a la capacidad de transporte . 
 

Tabla b.2.1: resumen de límites asociados al control de tensión (condición N)  

Corredor (1) 

Tensión Nominal [kV] 

Período de validez 

Límite 
Unidad 

(2) 

Escenario 

Ref. (3) 
N° 

Eval. de CAMMESA desde hasta desde 
MM/AA 

hasta 
MM/AA 

fp 
demanda 

Barra/zona de 
menor tensión 

Detalles parque generador/ Observaciones 
ID V[pu] ID V[pu] 

FU 330 1,057 PM 330 0,95 330 14/06/1994 continúa 680 MW 1 PM 330 
Dos líneas 330kV E/S. 
El fp se refiere al extremo receptor de la línea. 

5 A* 

FU 330 1,057 PM 330 0,95 330 14/06/1994 continúa 550 MW 0,98 PM 330 
Dos líneas 330kV E/S. 
El fp se refiere al extremo receptor de la línea. 

5 A* 

FU 330 1,057 PM 330 0,95 330 14/06/1994 continúa 480 MW 0,95 PM 330 
Dos líneas 330kV E/S. 
El fp se refiere al extremo receptor de la línea. 

5 A* 

PM 132 1,05 VD 132 0,95 132 14/06/1994 continúa 52 MW 0,95 VD 132 El fp está referido a nivel 132kV 6 A* 

TW 132 1,05 FA 132 1,02 132 14/06/1994 continúa 37 MW 0,95 EP 132 Con generación mínima en H. F.Ameghino 9 A* 

FA 132 0,99 TW 132 0,95 132 14/06/1994 continúa 105 MW 0,9 TW 132 Con generación (2x25) en H. F.Ameghino 1 A* 

FA 132 1,05 EP 132 0,95 132 01/05/2002 continúa 65 MW 0,95 EP 132 Sin restricción de tensión en el nodo P.Truncado.  3 A* 

EP 132 1,03 FA 132 0,98 132 14/06/1994 continúa 75 MW 0,9 TW 132 
Con generación (2x25) en H. F.Ameghino.  
El nivel de transporte en el corredor 330kV debe permitir la inyección 
de reactivo capacitivo en el nodo PM-132 según lo indicado en la Ref. 

1 A* 

EP 132 1,03 FA 132 0,95 132 14/06/1994 continúa 75 MW 0,9 FA 132 
Sin generación en H. F.Ameghino.  
El nivel de transporte en el corredor 330kV debe permitir la inyección 
de reactivo capacitivo en el nodo PM-132 según lo indicado en la Ref. 

2 A* 

EP 132 1,05 CN 132 0,95 132 07/01 continúa 64,3 MW 0,95 CN 132 El fp está referido a nivel 132kV 7 A* 

AU 132 1,05 PU132 1 132 30/04/2008 continúa 68,5 MW 0,95(Ind) PU 
Con Interconexión 500kV PY-ZN E/S 
Línea FA-EP E/S 
Capacitores en ETBS E/S 

120 A* 

PU 132 1,05 AU 132 1 132 30/04/2008 - 45 MW 1 AU Con Interconexión 500kV PY-ZN E/S 120 A* 
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Tabla b.2.1: resumen de límites asociados al control de tensión (condición N)  

Corredor (1) 

Tensión Nominal [kV] 

Período de validez 

Límite 
Unidad 

(2) 

Escenario 

Ref. (3) 
N° 

Eval. de CAMMESA desde hasta desde 
MM/AA 

hasta 
MM/AA 

fp 
demanda 

Barra/zona de 
menor tensión 

Detalles parque generador/ Observaciones 
ID V[pu] ID V[pu] 

PU 132 1,05 AU 132 1 132 30/04/2008 - 55 MW 0,94(Cap) AU Con Interconexión 500kV PY-ZN E/S 120 A* 

ZN 132 1,05 LH 132 0,97 132 01/05/2002 continúa 58 MW 0,95 LP 132 
Sin restricción de tensión en nodo ZN132 para mantener un nivel de 
tensión de 1,05pu 

13 A* 

LP 132 1,05 PU 132 0,95 132 Futuro - 79 MW 0,95 PU 132 
Disponibilidad de inyección de reactivo en nodo C.Riv. para mantener 
la tensión en 1,05pu ó Interconexión 500kV PY-ZN E/S 

12 A* 

              

(1) El corredor puede estar compuesto por una o más líneas         

(2) Indicar la unidad en la que se expresa el límite, por ej.: MW, MVA, Amp., % etc      

(3) Indicar Nº de Referencia de el/los estudio/s que avalan el límite.         

 Información modificada y/o agregada 

Fecha última modificación: Julio 2010 (Guía referencia período 2010-2017)       
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Tabla b.2.1: resumen de límites asociados al control de tensión (condición N -1) 

Corredor (1) 

Tensión Nominal [kV] 

Período de validez 

Límite 
Unidad 

(2) 

Escenario 

Ref. (3) 
N° 

Eval. de CAMMESA desde hasta desde 
MM/AA 

hasta 
MM/AA 

fp 
demanda 

Barra/zona de 
menor tensión 

Detalles parque generador/ Observaciones 
ID V[pu] ID V[pu] 

FU 330 1,057 PM 330 0,95 330 14/06/1994 continúa 340 MW 1 PM 330 

Una sola línea 330kV E/S 
El fp se refiere al extremo receptor de la línea. 15 A* 

FU 330 1,057 PM 330 0,95 330 14/06/1994 continúa 270 MW 0,98 PM 330 

Una sola línea 330kV E/S 
El fp se refiere al extremo receptor de la línea. 15 A* 

FU 330 1,057 PM 330 0,95 330 14/06/1994 continúa 240 MW 0,95 PM 330 

Una sola línea 330kV E/S 
El fp se refiere al extremo receptor de la línea. 15 A* 

FA 132 1,05 EP 132 0,95 132 05/03/2001 continúa 47 MW 0,92 AU 132 

Sin generación en C. Rivadavia y P.Truncado.  
Interconexión 500kV PY-ZN F/S 20 A* 

FA 132 1,04 EP 132 0,95 132 01/05/2002 continúa 50 MW Actual AU 132 

Idem caso anterior. Factor de Potencia Atlántico:0,87 PM:0,92 TW:0,9 
CR:0,9 Acueducto:0,88 PT:0,92 LH:0,94 LP:0,9 4 A* 

AU 132 1,05 PU 132 0,95 132 14/06/1994 continúa 54 MW 0,95 PU 132 

Corredor P.Truncado - Los Perales F/S.  
Interconexión 500kV PY-ZN F/S 16 A* 

AU 132 1,05 PU 132 0,95 132 14/06/1994 continúa 47 MW 0,9 PU 132 

Corredor P.Truncado - Los Perales F/S.  
Interconexión 500kV PY-ZN F/S 17 A* 

AU 132 1,05 PU 132 0,95 132 05/03/2001 continúa 59 MW 0,95 PU 132 

Sin generación en P.Truncado. 
Disponibilidad de reactivo en el nodo C.Riv. para mantener un nivel de 
tensión de 138,6kV.  
Interconexión 500kV PY-ZN F/S 

14 A* 

AU 132 1,00 PU 132 0,95 132 14/06/1994 continúa 39 MW 0,95 PU 132 

Corredor P.Truncado - Los Perales F/S.  
Interconexión 500kV PY-ZN F/S 18 A* 

AU 132 1,00 PU 132 0,95 132 14/06/1994 continúa 35 MW 0,9 PU 132 

Corredor P.Truncado - Los Perales F/S.  
Interconexión 500kV PY-ZN F/S 19 A* 

PU 132 1,015 LP 132 0,95 132 01/05/2002 continúa 28,7 MW 0,9 LP 132 

Sin generación en Los Perales 
45MW de genereración en P. Truncado. 
Sin restricción de Tensión en nodo P.Truncado.  
Capacitores ET Las Heras F/S  
Interconexión 500kV PY-ZN F/S.  

16 A* 
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Tabla b.2.1: resumen de límites asociados al control de tensión (condición N -1) 

Corredor (1) 

Tensión Nominal [kV] 

Período de validez 

Límite 
Unidad 

(2) 

Escenario 

Ref. (3) 
N° 

Eval. de CAMMESA desde hasta desde 
MM/AA 

hasta 
MM/AA 

fp 
demanda 

Barra/zona de 
menor tensión 

Detalles parque generador/ Observaciones 
ID V[pu] ID V[pu] 

PU 132 1,015 LP 132 0,95 132 01/12/2005 - 39,1 MW 0,9 LP 132 

Sin generación en Los Perales 
45MW de gener. en P. Truncado. 
Sin restricción de Tensión en nodo P.Truncado.  
Con un capacitor adicional de 12MVAr en nodo Las Heras.  
Interconexión 500kV PY-ZN F/S 

11 A* 

              

(1) El corredor puede estar compuesto por una o más líneas         

(2) Indicar la unidad en la que se expresa el límite, por ej.: MW, MVA, Amp., % etc       

(3) Indicar Nº de Referencia de el/los estudio/s que avalan el límite.         

 Información modificada y/o agregada 

Fecha última modificación: Abril 2008 (Guía referencia período 2008-2015)       
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Tabla b.2.2: resumen de límites por estabilidad (frecuencia, tensión, ángulo) corredores radiales (Condición N)  

Corredor (1) 
Tensión 

Nominal [kV] 

Período de validez 

Límite 
Unidad 

(2) 

Calificación del límite 
Ref. (3) 

N° 
Eval. de 

CAMMESA 
desde 

ID 
hasta 

ID 
desde 
MM/AA 

hasta 
MM/AA 

Riesgo cubierto 
(4) 

Robustez del cálculo / Detalles 

FU330 PM330 330 02/05/1997 continúa 472 MW OSC 
Elementos estabilizantes: 
PSS en C.H. Futaleufú 

101/ 
102 

1 
A 

PM330 PY500 330 07/12/2007 continúa 70 MW ET 
H. Futaleufú opera con un Grupo E/S ó sin generación.  
TVCC02 ALUAR: F/S ó Automatismo SIP F/S 

119 
2 
A 

PM330 PY500 330 16/11/2009 continúa 190 MW ET 
H. Futaleufú opera con dos Grupos E/S.  
TVCC02 ALUAR: F/S 

119 
3 
A 

PM330 PY500 330 16/11/2009 continúa 310 MW ET 
H. Futaleufú opera con dos Grupos E/S.  
TVCC02 ALUAR: E/S 

119 
4 
A 

PM330 PY500 330 16/11/2009 continúa 320 MW ET 
H. Futaleufú opera con tres ó cuatro Grupos E/S.  
TVCC02 ALUAR: F/S 

119 
5 
A 

PM330 PY500 330 16/11/2009 continúa 430 MW ET 
H. Futaleufú opera con tres ó cuatro Grupos E/S.  
TVCC02 ALUAR: E/S 

119 
6 
A 

PM330 PY500 330 16/11/2009 continúa 190 MW ET 
H. Futaleufú sin generación ó un Grupo E/S.  
TVCC02 ALUAR: E/S 

119 
7 
A 

PY500 PM330 330 31/03/2007 continúa 240 MW ET Automatismo SIP F/S y Automatismo ALUAR E/S (5)119 
8 
A* 

PY500 PM330 330 31/03/2007 continúa 100 MW ET Automatismo ALUAR F/S 119 
9 
A* 

PY500 PM330 330 31/03/2007 continúa 450 MW ET Automatismo SIP y Automatismo ALUAR E/S 119 
10 
A 

PM330 PM132 132 30/04/2008 continúa 120 MW EV/EF 

Automatismo SIP - DAC-FU E/S 

119 
11 
E 
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Tabla b.2.2: resumen de límites por estabilidad (frecuencia, tensión, ángulo) corredores radiales (Condición N)  

Corredor (1) 
Tensión 

Nominal [kV] 

Período de validez 

Límite 
Unidad 

(2) 

Calificación del límite 
Ref. (3) 

N° 
Eval. de 

CAMMESA 
desde 

ID 
hasta 

ID 
desde 
MM/AA 

hasta 
MM/AA 

Riesgo cubierto 
(4) 

Robustez del cálculo / Detalles 

ZN500 ZN132 132 17/11/2009 continúa 120 MW EV 

Automatismo SIP - DAC-FU E/S 

119   

SADI SIP132 - 17/11/2009 continúa 200 MW EV 

Límite de importación del área 132kV del SIP calculado como la suma de los 
siguientes intercambios: 
SCN_500 - SCN_132 
PM330 - PM132 
Automatismo SIP - DAC-FU E/S 

119   

    

(1) El corredor puede estar compuesto por una o más líneas  (4) - Estabilidad angular o transitoria (ET)  

(2) Indicar la unidad en la que se expresa el límite, por ej.: MW, MVA, Amp., % etc       - Estabilidad en frecuencia (EF)  

(3) Indicar Nº de Referencia de el/los estudio/s que avalan el límite.       - Estabilidad en tensión (EV)  

           - Estabilidad oscilatoria (OSC)  

      (5) - Con Series A y B de Aluar operando con grupos a thyristores.  

 Información modificada y/o agregada       

           

 Modificado por cammesa       

Fecha última modificación: Julio 2010 (Guía referencia período 2010-2017)      
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Tabla b.2.2: resumen de límites por estabilidad (frecuencia, tensión, ángulo) corredores radiales (Condición N -1) 

Corredor (1) 
Tensión 

Nominal [kV] 

Período de validez 

Límite 
Unidad 

(2) 

Calificación del límite 
Ref. 

(3) N° 
Eval. de 

CAMMESA 
desde 

ID 
hasta 

ID 
desde 
MM/AA 

hasta 
MM/AA 

Riesgo 
cubierto (4) 

Robustez del cálculo / Detalles 

FU330 PM330 330 14/06/1994 continúa 300 MW ET 

Estado previo: Dos líneas en servicio. 
Perturbación: Falla monofásica y desconexión de una línea 330kV. 
Condición (N-1) Relé blindaje fuera de servicio.  

112 
1 
O 

DG132 TW132 132 01/07/2002 continúa 96 MW EF 

Límite para operar a resguardo de colapso de frecuencia en el área que se encuentra al sur 
de esta línea, ante apertura de la misma. 
Este límite tiene vigencia mientras se encuentre en servicio el automatismo DAC-SIP132. 
Interconexión 500kV PY-ZN F/S 

104 
2 
A* 

FA132 TW 132 132 01/01/1999 continúa 105 MW EF 

Límite para operar a resguardo de colapso de frecuencia en el área norte de la línea ante 
apertura de la misma.  
Este límite tiene vigencia siempre que se encuentren en servicio el DAC denominado 
"Protección del Area Norte" y el Automatismo Integrado Corredor 330kV. Interconexión 
500/330kV en Pto. Madryn F/S 

108 
3 
O 

FA132 EP132 132 01/11/1998 continúa 76 MW ET 

Elementos Estabilizantes: PSS en CH Futaleufú y en C.Patagonia.  
Perturbación: Falla monofásica y recierre exitoso sobre línea 132kV FA-PAT. Interconexión 
500kV PY-ZN F/S 

103 
4 

Teórico 

FA132 EP132 132 01/07/2002 continúa 60 MW EF 

Límite para operar a resguardo de colapso de frecuencia en el área que se encuentra al sur 
de esta línea, ante apertura de la misma.  
Este límite tiene vigencia mientras se encuentre en servicio el automatismo DAC-SIP132. 
Interconexión 500kV PY-ZN F/S 

105 
5 
A* 

FA132 EP132 132 01/05/2002 continúa 40 MW ET 

Perturbación: Desengancha una unidad generadora en área C.Riv con 16MW. 
Criterio ET: No actuación relé blindaje.  
Interconexión 500kV PY-ZN F/S 

111 
6 
O 

FA132 EP132 132 01/05/2002 continúa 30 MW ET 

Perturbación: Desengancha una unidad generadora en área C.Riv con 36MW. 
Criterio ET: No actuación relé blindaje. 
Interconexión 500kV PY-ZN F/S 

111 
7 
O 

FA132 EP132 132 01/05/2002 continúa 10 MW ET 

Perturbación: Desengancha una unidad generadora en área C.Riv. con 50MW 
Criterio ET: No actuación relé blindaje.  
Interconexión 500kV PY-ZN F/S 

111 
8 
O 

FA132 EP132 132 01/05/2002 continúa 30 MW ET 

Perturbación: Desengancha una unidad generadora en nodo los Perales a plena carga con 
DAC asociado de 20MW. 
Criterio ET: No actuación relé blindaje. 
Interconexión 500kV PY-ZN F/S 

111 
9 
O 

FA132 EP132 132 01/05/2002 continúa 60 MW ET 

Perturbación: Desengancha una unidad generadora en nodo Pto Madryn con 45 MW. 
Transporte Norte - Sur entre 0 y 60 MW 
Criterio ET: No actuación relé blindaje.  
Interconexión 500/330kV en ET Pto. Madryn F/S. 

111 
10 
O 
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Tabla b.2.2: resumen de límites por estabilidad (frecuencia, tensión, ángulo) corredores radiales (Condición N -1) 

Corredor (1) 
Tensión 

Nominal [kV] 

Período de validez 

Límite 
Unidad 

(2) 

Calificación del límite 
Ref. 

(3) N° 
Eval. de 

CAMMESA 
desde 

ID 
hasta 

ID 
desde 
MM/AA 

hasta 
MM/AA 

Riesgo 
cubierto (4) 

Robustez del cálculo / Detalles 

FA132 EP132 132 02/06/2002 continúa 35 MW OSC 

C.F.Ameghino sin generación. 
TG 27/28, TG LP y TG PAT con PSS.  
Interconexión 500kV PY-ZN F/S 

113 
11 
A* 

FA132 EP132 132 01/08/2003 continúa 45 MW OSC 

CT Patagonia F/S. Un PSS en Nodo C.Rivadav. CRI27 ó 28.  PSS en dos TG Los Perales. 
Interconexión 500kV PY-ZN F/S 114 

12 
A* 

FA132 EP132 132 01/08/2003 continúa 55 MW OSC 

CT Patagonia F/S. Dos PSS en Nodo C.Rivadav. con TV o sin TV.  PSS en dos TG Los 
Perales. 
Interconexión 500kV PY-ZN F/S 

115 
116 

13 
A* 

FA132 EP132 132 01/05/2002 continúa 20 MW ET 

Perturbación: Desengancha una unidad generadora en nodo los Perales a plena carga con 
DAC asociado F/S 
Criterio ET: No actuación relé blindaje. 
Interconexión 500kV PY-ZN F/S 

111 
14 
O 

EP132 FA132 132 01/01/2002 continúa 55 MW ET 

Este límite es independiente del nivel de generación que opere en H.F.Ameghino. 
Elementos estabilizantes: PSS en C. Los Perales, C. Patagonia, C. Combinado 
Electropatagonia, Generación ALUAR e H. Futaleufú. 
Falla monofásica en extremo Patagonia.  
Interconexión 500kV PY-ZN F/S 

109 
15 
O 

EP132 FA132 132 16/06/1994 continúa 55 MW ET 

Límite para operar a resguardo de colapso de frecuencia en el área norte de la línea ante 
apertura de la misma. 
Este límite tiene vigencia siempre que se encuentren en servicio el DAC denominado 
"Protección del Area Norte" y el Automatismo Integrado Corredor 330kV. 
Relé de blindaje en servicio. 
Interconexión 500/330kV en ET Pto. Madryn F/S. 

109 
16 
A* 

EP132 FA132 132 01/05/2002 continúa 30 MW ET 

Perturbación: Desengancha una unidad generadora en nodo Pto Madryn con 45 MW, sin 
DAC asociado. 
Transporte Sur ï Norte 
Criterio ET: No actuación relé blindaje. 
Interconexión 500/330kV en ET Pto. Madryn F/S. 

111 
17 
O 

EP132 FA132 132 01/05/2002 continúa 40 MW ET 

Perturbación: Desengancha una unidad generadora en nodo Pto Madryn con 30 MW, sin 
DAC asociado. 
Transporte Sur ï Norte 
Criterio ET: No actuación relé blindaje.  
Interconexión 500/330kV en ET Pto. Madryn F/S. 

111 
18 
O 

EP132 FA132 132 01/05/2002 continúa 60 MW ET 

Perturbación: Desengancha una unidad generadora en nodo Pto Madryn con 15 MW, con o 
sin DAC asociado. 
Transporte Sur ï Norte 
Criterio ET: No actuación relé blindaje.  
Interconexión 500/330kV en ET Pto. Madryn F/S. 

111 
19 
A* 
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Tabla b.2.2: resumen de límites por estabilidad (frecuencia, tensión, ángulo) corredores radiales (Condición N -1) 

Corredor (1) 
Tensión 

Nominal [kV] 

Período de validez 

Límite 
Unidad 

(2) 

Calificación del límite 
Ref. 

(3) N° 
Eval. de 

CAMMESA 
desde 

ID 
hasta 

ID 
desde 
MM/AA 

hasta 
MM/AA 

Riesgo 
cubierto (4) 

Robustez del cálculo / Detalles 

EP132 AU 132 132 01/07/2002 continúa 80 MW EF 

Límite para operar a resguardo de colapso de frecuencia en el área que se encuentra al sur 
de esta línea, ante apertura de la misma. 
Este límite tiene vigencia mientras se encuentre en servicio el automatismo DAC-SIP132. 
Interconexión 500kV PY-ZN F/S 

106 
20 
A* 

AU 132 PU 132 132 01/07/2002 continúa 54 MW EF 

Límite para operar a resguardo de colapso de frecuencia en el área que se encuentra al sur 
de esta línea, ante apertura de la misma. 
Este límite tiene vigencia mientras se encuentre en servicio el automatismo DAC-SIP132.  
Interconexión 500kV PY-ZN F/S 

107 
21 
A* 

LP 132 LH 132 132 05/03/2001 continúa 110 MW ET 

Tres unidades generadoras en Central Los Perales. 
Transporte F.Ameghino - Patagonia: 45MW. 
Perturbación: Falla monofásica y Recierre Exitoso. 
No actúa Relé de blindaje.  
Interconexión 500kV PY-ZN F/S 

110 
22 
O 

LP 132 LH 132 132 05/03/2001 continúa 45 MW ET 

Dos unidades generadoras en Central Los Perales. 
Transporte F.Ameghino - Patagonia: 60MW. 
Perturbación: Idem caso anterior. 
Actúa Relé de blindaje.  
Interconexión 500kV PY-ZN F/S 

110 
23 
O 

SADI SIP132 - 17/11/2009 continúa 140 MW EV 

Límite de importación del área 132kV del SIP calculado como la suma de los siguientes 
intercambios: 
SCN_500 - SCN_132 
PM330 - PM132 
Automatismo SIP - DAC-FU E/S 
Un autotrafo, PM 60MVA F/S 

119   

    

(1) El corredor puede estar compuesto por una o más líneas  (4) - Estabilidad angular o transitoria (ET)  

(2) Indicar la unidad en la que se expresa el límite, por ej.: MW, MVA, Amp., % etc       - Estabilidad en frecuencia (EF)  

(3) Indicar Nº de Referencia de el/los estudio/s que avalan el límite.       - Estabilidad en tensión (EV)  

           - Estabilidad oscilatoria (OSC)  

 Información modificada y/o agregada       

           

 Modificado por cammesa       

Fecha última modificación: Julio 2010 (Guía referencia período 2010-2017)      
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Referencias  para tabla resumen de límites : 
  
Límites asociados al control de tensión . 
Ref 1: Guía de Referencia 2003-2010 - Anexo b.2 - I.a.1. 
Ref 2: Guía de Referencia 2003-2010 - Anexo b.2 - I.a.2. 
Ref 3: Guía de Referencia 2003-2010 - Anexo b.2 - I.a.3. 
Ref 4: Guía de Referencia 2003-2010 - Anexo b.2 - I.g.1. 
Ref 5: Guía de Referencia 2003-2010 - Anexo b.2 - II.a. 
Ref 6: Guía de Referencia 2003-2010 - Anexo b.2 - I.d.1 - I.d.2 
Ref 7: Guía de Referencia 2003-2010 - Anexo b.2 - I.h.2. 
Ref 12: Guía de Referencia 2003-2010 - Anexo b.2 - I.e.1. 
Ref 13: Guía de Referencia 2003-2010 - Anexo b.2 - I.e.2. 
Ref 14: Guía de Referencia 2003-2010 - Anexo b.2 - I.e.4. 
Ref 15: Guía de Referencia 2003-2010 - Anexo b.2 - II.b. 
Ref 16: Guía de Referencia 2003-2010 - Anexo b.2 - I.b.1. 
Ref 17: Guía de Referencia 2003-2010 - Anexo b.2 - I.b.2. 
Ref 18: Guía de Referencia 2003-2010 - Anexo b.2 - I.b.7. 
Ref 19: Guía de Referencia 2003-2010 - Anexo b.2 - I.b.8. 
Ref 20: Guía de Referencia 2004-2011 - Anexo b.2 - I.g.5. 
  

Límites por estabilidad  
Ref 101: Estudio de estabilidad ante pequeñas perturbaciones - Guía de Referencia 2000 -2007 - 

Anexo C.3. 
Ref 102: Informe final puesta en servicio PSS en C.H. Futaleufú - Guía de Referencia '97 - Anexo XII. 
Ref 103: Guía de Referencia 1999 - 2006 - Anexo C.3. 
Ref 104: Guía de Referencia 2001 - 2008 - Anexo. Etapa 2. 
Ref 105: Guía de Referencia 2001 - 2008 - Anexo. Etapa 3. 
Ref 106: Guía de Referencia 2001 - 2008 - Anexo. Etapa 4. 
Ref 107: Guía de Referencia 2001 - 2008 - Anexo. Etapa 5. 
Ref 108: Guía de Referencia 2005 - 2012 - Anexo b.3 - Items 1.b y 2.b. 
Ref 109: Guía de Referencia 2002 - 2009 - Anexo C. Estudio IT 824. 
Ref 110: Guía de Referencia 2001 - Período 2002 - 2009 - Anexo C.3.1. - Estudio IT 833 
Ref 111: Guía de Referencia 2002 - Período 2003 - 2010 - Anexo C.3.3. - Estudio IT 917 
Ref 112: Guía de Referencia 2001 - Período 2002 - 2009 - Anexo C.3.4. 
Ref 113: Guía de Referencia 2002 - Período 2003 - 2010 - Anexo b.2.Apartado IV. 
Ref 114: Guía de Referencia 2003 - Período 2004 - 2011 - Anexo b.2.Apartado V. 
Ref 115: Guía de Referencia 2003 - Período 2004 - 2011 - Anexo b.2.Apartado VI. 
Ref 116: Guía de Referencia 2003 - Período 2004 - 2011 - Anexo b.2.Apartado VII. 
Ref 117: Guía de Referencia 2005 - Período 2006 - 2013 - Anexo b.3.Apar.5.4 Reg. Pat. Export. 
Ref 118: Guía de Referencia 2005 - Período 2006 - 2013 - Anexo b.3.Apar.5.4 Reg. Pat. Import. 
Ref 119: Guía de Referencia 2007 - Período 2008 - 2015 - Anexo b.3.Apartados 1 y 2. 
Ref 120: Estudios Etapa II - Interconexión 500kV PY-ZN 
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3.2.3. Control de Emergencia.  
 

El control de emergencia en el SIP se divide principalmente en 3 grupos independientes entre sí: 

¶ Sistema de Alivio de Carga (DAC SIP ó DAC FU, DAC CC) 

¶ Sistema de Desconexión Automática de Generación: Automatismo SIP-ABB 

¶ Sistema de Desconexión Automática de Generación: DAG Regional 

 

3.2.3.1. Sistema de alivio de carga DAC -FU. 
 

3.2.3.1.1. Principio de funcionamiento.  
 

Este sistema activa su funcionamiento ante eventos de desenganche de ciertos vínculos de transporte 

o de generación, a efectos de operar a resguardo del colapso de frecuencia y/o tensión en las áreas 

que queden operando en isla y en las áreas que queden vinculadas a la red de transporte. 

El suceso activa una señal (DAC FU), que transita por la red de transporte, y activa en las Estaciones 

Transformadoras participantes una ventana de tiempo en la cual se analizan los parámetros de 

frecuencia y tensión en cada una de estas. 

Si durante dicha ventana de tiempo, la frecuencia y/o la tensión alcanzan valores límites 

preestablecidos, las celdas de media tensión que se encuentren preseleccionadas, reciben una orden 

automática de desconectarse de la red. 

Entonces, en una estación transformadora, un escalón de DAC se activa si se dan dos condiciones: 

¶ Si se recibe señal DAC FU de evento (pérdida elemento de transporte o generación). 

¶ Si hay activación de relé por nivel de mínima frecuencia y/o mínima tensión, que 

corresponda al escalón de DAC ajustado por ET. 

 
Ver esquema teleseñales DAC FU (apartado 3.2.3.4.1.). 

 

3.2.3.1.2. Tecnología implementada.  
 

Para lograr el propósito de resguardar la estabilidad del sistema ante el suceso, se implementa como 

primera condición una señal dedicada (DAC FU) que transita por el corredor de 132 kV. Para ello se 

utiliza una señal de teledisparo (de idénticas características a las utilizadas para las protecciones de 

línea como el TDD) que va transitando por las distintas ET. En el esquema conceptual del apartado 

anterior se representa dicho tránsito. 

Para el control de la tensión y la frecuencia han sido preestablecidos niveles de acción o escalones, 

quedando 3 para la tensión y 4 para la frecuencia. Las variables se monitorean particularmente con 
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relés de tensión y frecuencia dedicados que, alcanzado un nivel preestablecido, activan en forma 

instant§nea una se¶al correspondiente al ñescal·nò detectado. 

Finalmente, por medio de una lógica discreta y de una llave selectora instalada en cada celda de 

media tensión participante del automatismo, se predispone la apertura de estas en un escalón definido. 

 
3.2.3.1.3. Señales, eventos y/o sucesos que activan el automatismo.  

 

¶ Desconexión Transformadores y/o Autotransformadores 330/132 kV en ETPM 

¶ Apertura de campo 11 330 kV en ETPM (interconexión SADI) 

¶ Apertura LAT 330 kV FU-PM 

¶ Apertura LAT 132 kV PM-DG 

¶ Apertura LAT 132 kV DG-TW  

¶ Apertura LAT 132 kV TW-FA 

¶ Apertura LAT 132 kV FA-GY 

¶ Apertura LAT 132 kV GY-ML 

¶ Apertura LAT 132 kV ML-EP 

¶ Desenganche Generador Energías del Sur (ET EP) 

¶ Desenganche generador Electropatagonia (ET EA) 

¶ Apertura LAT 132 kV AU-PU 

¶ Apertura LAT 132 kV AU-EP 

¶ Apertura LAT 132 kV AU-EA 

¶ Eventos del SADI desde 500 kV (A, B, I, J, J1, J2, J3) 

¶ Apertura LATs 132 kV PU-ZN1 y PU-ZN2 

¶ Apertura LAT 132 kV ZN-HE 

¶ Apertura LAT 132 kV HE-LH 

 

 

 

3.2.3.1.4. Estaciones que participan en la acción correctiva . 
 

Área Norte: 

¶ ET DG (Puerto Madryn) 

¶ ET TW (Trelew) 

¶ ET RW (Rawson, futuro, requiere inversión) 
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Área Comodoro Rivadavia: 

¶ ET BS (Barrio San Martín) 

¶ ET EA (km5) 

¶ ET AU (km5) 

¶ ETAO (Abasolo, pendiente) 

 

Área Acueducto: 

¶ ET VH (Valle Hermoso) 

¶ ET CN (Cerro Negro, F/S por falla OP) 

¶ ET CA (Pampa del Castillo) 

¶ ET TO (El Tordillo) 

¶ ET DA (Diadema) 

¶ ET TE (Escalante, pendiente YPF; que, además, prevé implementar localmente la 

actuación de la DAC-FU ante la ñSobrecarga PM-DGò) 

 

Área Pico Truncado: 

¶ ET PU (Pico Truncado I) 

¶ ET LH (Las Heras) 

¶ ET CO (Caleta Olivia) 

¶ ET PTM (Futura ET Perito Moreno) 

 

Se deberán incorporar al esquema DAC-FU las Estaciones Transformadoras San José y Oro Plata. 

 
3.2.3.1.5. Estado actual de la tecnología . 

 

Este sistema se encuentra implementado en cada ET que participa mediante relés de tensión y 

frecuencia parametrizables en forma local, cableado rígido, lógica discreta y predisposición de celdas 

con llaves selectoras, por lo que representa un ajuste fijo, y la dinámica de reconfigurar la actuación 

de una celda puede insumir tiempos considerables, del orden de días en estaciones lejanas. 

El sistema se puede mejorar mediante la instalaci·n de tableros URAôs que permitan una actuaci·n 

lógica selectiva donde la inteligencia de modificación puede realizarse en segundos y adaptarse este 

automatismo al escenario actual de la red de transporte y el evento ocurrente. 

En la ET TE, por implementación de YPF, se está adoptando esta tecnología, permitiendo fácilmente 

en el futuro mejorar la inteligencia de adaptación al contexto de la red de transporte. 

Requiere una inversión o ampliación menor en la red de transporte, que deberían costear los usuarios 
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que participan. 

 

3.2.3.2. Sistema DAG AUTOMATISMO SIP -ABB . 
 

3.2.3.2.1. Principio de funcionamiento.  
 

Este sistema está basado en una gestión centralizada (Estación Maestra ñEMò) de la información de 

la red de transporte y la confección de matrices de actuación ante determinados eventos del sistema 

de transporte, de usuario y de generador, que se actualizan minuto a minuto de acuerdo con las 

condiciones de flujos de potencia y estado de conectividad de una parte de la red de transporte. Para 

la actuación, en las Estaciones participantes se encuentran instalados PLC que, de acuerdo con los 

cálculos realizados por la EM (mediante algoritmos y condiciones preestablecidas), reciben por el 

sistema de comunicaciones una matriz de predisposición que condiciona las acciones a realizar si 

recibiera un evento asociado a este automatismo. 

Para el control y monitoreo del sistema se proveyeron 2 terminales con escritorio remoto. Una 

instalada en COTDT TW y otra en CTZ PM. Adicionalmente se cuenta con la consola de acceso directo 

a los servidores. 

 

Ver esquema comunicaciones sistemas DAG (apartado 3.2.3.4.3.). 

 

3.2.3.2.2. Tecnología Implementada . 
 

La Estación Maestra está constituida por dos servidores (PC tipo enterprise), en configuración Hot 

Stand By, sincronizados por GPS y conectados por comunicaciones seriales al ADR del SADI y a 4 

PLC ABB AC860A (programados con Control Builder 3.2) de la red de transporte del SIP. Este 

equipamiento data del año 2006/2007. 

Los cálculos se realizan en el servidor activo con sistema operativo Windows XP SP3 y software 

MicroSCADA. Para ello, utiliza la información de la red de transporte que recibe de cada uno de los 4 

PLC. 

Cada PLC se encuentra desarrollado en un tablero dedicado, conectado a determinadas señales de 

campo en forma directa, por lo que recibe los eventos locales en forma directa, y por medio de equipos 

de teledisparo el resto de los eventos de la red de transporte a los que debe reaccionar. El grueso de 

la información de la estación transformadora que el PLC debe enviarle a la EM para los cálculos (en 

especial las magnitudes analógicas) las recibe por protocolo MODBUS de la RTU local (que en algún 

caso provee información de la red de estaciones no participantes). 

Las señales de teledisparo se encuentran implementadas por TBIT (ABB FOX 615), SWT (Siemens 

equipo externo), NSD 50 (ABB ETL 580) y NSD 570A (ABB equipo externo). 
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Puntualmente el PLC instalado en la ET330 kV dentro de la planta de aluminio, cuenta adicionalmente 

con otro vínculo de comunicaciones al PLC del automatismo propio de ALUAR para integrar la 

actuación. 

Adicionalmente, y por las bondades de la red de control de TRANSPA, la EM obtiene información de 

la ET FA y el dato de potencia de la LAT PY-CL. 

Este sistema desconoce el nivel de actuación de otros automatismos dentro de la red de transporte, 

en especial aquellos asociados al mismo suceso de actuación. 

En el esquemático siguiente se observa a grandes rasgos la arquitectura del sistema. 

 

Ver esquema teleseñales SIP (apartado 3.2.3.4.2.). 

 

3.2.3.2.3. Señales, eventos y/o sucesos que activan el automatismo.  
 

¶ Evento A: Apertura línea 500 kV Pto. Madryn ï Choele Choel (PY-CL). 

¶ Evento B: Apertura vinculo Pto. Madryn 500 / 330 kV. 

¶ Evento C: Apertura de una sola línea 330 kV. 

¶ Evento CC: Apertura de ambas líneas 330 kV. 

¶ Evento G: Apertura de un Grupo en Hidroeléctrica Futaleufú. 

¶ Evento I: Apertura línea 500 kV Pto.MadrynïSanta Cruz Norte (PY-ZN). 

¶ Evento J1: Salida de servicio transformador 500/132 kV T1ZN en ETZN. 

¶ Evento J2: Salida de servicio transformador 500/132 kV T2ZN en ETZN. 

¶ Evento J3: Salida de servicio transformador 500/132 kV T3ZN en ETZN. 

¶ Evento K1: Apertura terna I LAT 132 kV Santa Cruz Norte ï P. Truncado I (PU-ZN1) 

¶ Evento K2: Apertura terna II LAT 132 kV Santa Cruz Norte ï P. Truncado I (PU-ZN2) 

 

Función de respaldo: previo al disparo de la interconexión 500/330 kV de Puerto Madryn por 

Sobrecarga, las funciones de máxima corriente existentes en el Campo 11 activan en el Automatismo 

SIP las acciones previstas por Evento B en la MAESTRA. 

Esta función de respaldo está asociada a eventos en Planta de Aluar (pérdida de series). 

 
3.2.3.2.4. Equipos  que participan en la acción correctiva . 

 

¶ DAG1: Desconexión de un Grupo en Hidroeléctrica Futaleufú. 

¶ DAG2: Desconexión de dos Grupos en Hidroeléctrica Futaleufú. 

¶ L Trip: Desconexión de una línea 330 kV. 
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¶ RAG: Reducción Automática de Generación en Hidroeléctrica Futaleufú (cierre del 

distribuidor al 50 % de la apertura máxima), tras DAG2. 

¶ DAG-Backup: Acción de DAG en Hidroeléctrica Futaleufú en un Grupo por dos arranques 

consecutivos de la protección de impedancia de una línea cuando disparó la otra. 

¶ DAC-FU: Activación esquema de DAC/DAD por mínima frecuencia y/o mínima tensión en 

red trocal de 132kV. 

¶ DAC AB: pedido de DAC/DAD hacia Aluar, ante evento A ó B. 

¶ DAG/DAC PA: Activación señal de DAG de Energía del Sur ó DAC FU Zona Pico. 

Truncado I y Comodoro/Acueducto, desde PLC de ZN, por evento I ó Jx. 

¶ Desconexión capacitores en arribo 330kV. 

¶ Conexión de un reactor en ETPM. 

¶ Desconexión de línea 330kV FU-PM. 

 
3.2.3.2.5. Estado actual de la tecnología . 

 

Este sistema se encuentra obsoleto, con la necesidad y urgencia de ser actualizado y/o reemplazado, 

presentando la siguiente situación de criticidad: 

¶ Servidor Maestro: 1 en HOT y el Stand By apagado y reparado el hardware, con tecnología 

adaptada y sin garantía de funcionamiento. 

¶ Estaciones de monitoreo: los equipos originales, por compatibilidad, se utilizaron para 

reconstruir los servidores. Hoy se utiliza la consola de administración del servidor y desde 

COTDT se utiliza una PC tipo clon con escritorio remoto. 

¶ Lote de repuesto de PLC en cero. 

¶ Fuentes de alimentación de los tableros reemplazadas en su totalidad. 

¶ Fuentes propias del PLC, reparadas en condiciones de contingencia (ETFU, ETAP).  

 

Ver esquema arquitectura comunicaciones AUTOMATISMO SIP-ABB (apartado 3.2.3.4.4.). 

 

3.2.3.3. Sistema de DAG REGIONAL . 
 

3.2.3.3.1. Principio de funcionamiento.  
 

Este sistema está basado en gestión centralizada/distribuida de la información referente al estado 

actual de la red completa del SIP más información del SADI de ZN y PY. 

Actualmente se encuentran operativos 2 centros regionales (Norte y Austral) y un tercero en desarrollo 

(Comodoro). Los regionales se encuentran integrados de tal forma que conocen la actuación de su 
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equivalente, pudiendo de esta manera suplir en sus cálculos la pérdida del otro regional, encargándose 

ante un mismo evento, de realizar las acciones necesarias para la estabilidad del sistema. 

Estos regionales son los encargados de armar matrices de predisposición que son calculadas segundo 

a segundo de acuerdo con la conectividad y flujos de potencia de todo el SIP para luego distribuirlas 

a los PLC (URA). Para ello se los dotó de la capacidad de comunicarse con cada una de las RTU que 

componen la red de control del SIP, dándole la potestad de realizar cálculos en base a condición 

exacta de la red eléctrica (intervalos de 10 segundos) 

En el funcionamiento de este sistema que se encuentra en desarrollo / crecimiento, resta incorporar 

en la administración regional, unidades de automatismos de la región de Comodoro Rivadavia. 

Adicionalmente, el sistema regional está incorporando parcialmente los cálculos que realiza el sistema 

DAG SIP, con el objeto de poder compensar y minimizar los efectos ante eventos de actuación común 

a ambos sistemas. 

A nivel de control, se encuentra instrumentado en SCADA las pantallas que muestran el nivel de 

actuación ante cada evento del sistema que se encuentra incorporado en el automatismo. Estas 

pantallas que representan los equipos intervinientes para cada suceso se refrescan y actualizan cada 

10 segundos, representando además el déficit previsto ante la ocurrencia de cada evento en particular. 

Las mismas son accesibles de toda terminal de SCADA disponible. Posteriormente, y en la actualidad 

en proceso de desarrollo, se instrumentará una lógica de cálculo en paralelo a los regionales con el 

objeto de controlar en tiempo real el funcionamiento del automatismo, buscando detectar fallas en los 

cálculos de acuerdo con el escenario presente, fallas en la telemetría y otro tipo de errores que 

pudieran llevar a una actuación deficiente que pudiera introducir problemas de estabilidad adicionales 

por un funcionamiento incorrecto. 

 

Ver esquema comunicaciones sistemas DAG (apartado 3.2.3.4.3.). 

 

3.2.3.3.2. Tecnología Implementada . 
 

El equipo encargado de ser ñREGIONALò est§ constituido por un par de PLC de la l²nea MOTOROLA 

ACE 3600 (S1 y S2) que, dentro de una misma región, se encuentran en ET diferentes. Se programan 

con STS y son accesibles en forma remota. 

A nivel de comunicaciones se soporta principalmente en una red de datos IP y las bondades propias 

del protocolo MDLC que permite la comunicación con equipos que son accesibles por RS232. Entre 

regionales, la comunicación es por protocolo MDLC y red IP. 

Para la comunicación con otros sistemas de automatismo, se cuenta con capacidad de manejar el 

protocolo DNP 3.0 (un standard en la red eléctrica) por interface IP y por interface RS232. 

Las matrices resultantes, son enviadas a cada URA para su predisposición y actuación. Estas URAs 
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son tableros dedicados, constituidos por PLC de la línea MOTOROLA ACE 3600, conectados a 

señales de campo, comunicados con la RTU local y con las RTU aledañas (para funciones 

estrictamente local) y con cada unidad Regional. 

Las señales de teledisparo se encuentran implementadas por TBIT (ABB FOX 515), TEPI1 (HITACHI 

FOX 615), NSD600 (ABB/HITACHI ETL 600), TPU-1 ZIV (DIMAT equipo externo), SWT 3000 

(Siemens equipo externo), NSD 50 (ABB ETL 580) y NSD 70 (ABB equipo externo), NSD 570 (ABB 

equipo externo). 

Por medio de FRONT END (PLC en la red de control), y conexiones dedicadas, se obtiene información 

parcial del SADI y de la planta ALUAR, que se integra a los regionales. 

Dentro del SIP existen URAs (pendientes de integrar al concepto Regional) de actuación 

independiente, pero integradas en la red de control basadas en tecnología ACE 3600 y en tecnología 

MOSCAD 400. Estas últimas integradas en la red de control y con necesidad de actualización de 

Hardware. 

 

Ver esquema teleseñales SIP (apartado 3.2.3.4.2.). 

 

3.2.3.3.3. Señales, eventos y/o sucesos que activan el automatismo.  
 

DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION 

Apertura LAT 500kV PY-CL Apertura LAT 132kV EP-BS Apertura LAT WB-PY 

Apertura T1PY Interconexión 330/500kV Apertura LAT 132kV FA-TW Apertura LAT WB-PM 

Apertura LAT 500kV PY-ZN Apertura LAT 132kV FA-GY Apertura WB4TR01 

Apertura simultanea T1ZN, T2ZN y T3ZN Apertura LAT 132kV GY-ML Apertura WB4TR04 

Apertura T1ZN Apertura LAT 132kV ML-EP Apertura WB4TR05 

Apertura T2ZN Apertura LAT 132kV EP-AO Apertura WB4TR07 

Apertura T3ZN Apertura LAT 132kV PM-DG Apertura WB2CE17 Acople 1 

Apertura ZN-PU 1   Apertura WB2CE25 Acople 2 

Apertura ZN-PU 2 Apertura LAT N°1 WA-PY Apertura WB2CE35 Acople 3 

Apertura LAT 132kV TE-CA Apertura LAT N°2 WA-PY Sobrecarga 3TR01 ETPM 

Apertura LAT 132kV PU-AU Apertura WA4TR01 Apertura 3TR01 ETPM 

Apertura LAT 132kV EP-AU Apertura WA4TR02 Sobrecarga 3TR07 ETPM 

Apertura LAT 132kV TW-DG Apertura WA4TR05 Apertura 3TR07 ETPM 

Apertura LAT 132kV EP-DA Apertura WA4TR06   

Apertura LAT 132kV DA-TE Apertura WA2CE16 Acople 1 Apertura HE4TR04 

  Apertura WA2CE26 Acople 2 Apertura HE4TR08 

Apertura LB4TR03 Apertura WA2CE36 Acople 3 Apertura LAT HE-ZN 

Apertura LB2CE32 o 2CE42 vinculación al PE   Apertura LAT HE-LH 

  Apertura DA4TR03 Apertura LAT LH-AK 

Apertura LBT4TR01   Sobrecarga HE4TR04 

Apertura LBT4TR03 Apertura KO4TR08 Sobrecarga HE4TR08 

Apertura LBT2CE03 Acople 33KV Apertura LAT 132kV CA-VH Sobrecarga LAT HE-ZN 

Apertura LAT LBT-PY Apertura LAT 132kV CA-TO Sobrecarga LAT HE-LH 
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DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION 

      

Apertura LBO4TR01 Apertura MB4TR01 Apertura CLE4TR04 

Apertura LBO4TR03 Apertura MB4TR02 Apertura CLE4TR05 

Apertura LBO2CE03 Acople 33KV Apertura LAT 132kV PEMB-ETTE Apertura LAT CLE-ZN 

Apertura LAT LBO-PY Sobrecarga LAT 132kV PEMB-ETTE Sobrecarga CLE4TR04 

  Sobrecarga LAT 132kV DA-TE Sobrecarga CLE4TR05 

Apertura BC4TR02 Sobrecarga LAT 132kV DA-EP Sobrecarga LAT CLE-ZN 

Apertura BC4TR04 Sobrecarga direccional campo 05 ETTE 
Apertura CLE2CE02 o 2CE26 Acometida 1 
PECLE 

Apertura 2CE28 Acople   
Apertura CLE2CE05 o 2CE28 Acometida 2 
PECLE 

Apertura 2CE02 Acometida 1 PEBC II Apertura PERW4TR02 Apertura CLE2CE03 Acople 

Apertura 2CE13 Acometida 2 PEBC II Apertura PERW4TR04   

Apertura 2CE06 Acometida 1 PEBC I Apertura LAT PERW-ETRW Apertura ML4TR01 

Apertura 2CE09 Acometida 2 PEBC I Apertura LAT RW-TW Apertura ML2CE02 Acometida PEML 

Apertura PU-PE     

Apertura PE-BC     

Sobrecarga PU-PE     

Sobrecarga PE-BC     

 
3.2.3.3.4. Equipos  que participan en la acción correctiva . 

 

¶ Tren de celdas de media tensión de los circuitos de aerogeneradores de las siguientes 

estaciones transformadoras: 

WA, WB, LBO, LBT, LB, PW, HE, CLE, BC, ML, DA, BH y CA. 

¶ Central Térmica Energías del Sur (ET EP) 

¶ En los casos puntuales, y con el uso de la tecnología MOTOROLA, ante eventos de 

Transformadores, se actúa en celdas de distribución. Esto ocurre en ET TW, BS y A1. 

 
3.2.3.3.5. Estado actual de la tecnología . 

 

La tecnología ACE 3600 es actual y vigente. 

En base a esta tecnología se continúa desarrollando el sistema de automatismo basado en un 

concepto de regionales integradas entre sí. 

Dentro del sistema se encuentra operativa una URA basada en tecnología MOSCAD, la cual solo 

cuenta con repuesto a nivel de CPU no así con módulos de I/O, que debiera realizarse la inversión 

para actualizarla. 

TRANSPA cuenta con las herramientas, conocimiento y repuestos para desarrollar, mantener y 

modificar los automatismos de acuerdo con las necesidades emergentes y dependiendo de la misma, 

con una rápida respuesta de implementación. 
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3.2.3.3.6. Proyección.  

 

Equipo  Actual  En desarrollo  Futuro  
Total 

proyectado  

Regionales 2 1 1 4 

Procesadores REG. ACE3600 2 3 3 8 

URAs ACE3600     

URAs MOSCAD 1 0 -1 0 

 

3.2.3.4. Esquemas conceptuales de los Automatismos de l Sistema de Control de 

Emergencia de  TRANSPA. 

 
3.2.3.4.1. Esquema conceptual teleseñales DAC FU.  
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3.2.3.4.2. Esquema conceptual teleseñales SIP . 
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3.2.3.4.3. Esquema conceptual comunicaciones sistemas DAG . 
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3.2.3.4.4. Esquema conceptual arquitectura comunicaciones AUTOMATISMO SIP -ABB.  

 

 

 

3.2.3.5. Automatismos de terceros que interactúan con la red de transporte de 

energía por distribución troncal . 

 
3.2.3.5.1. Automatismos Transener.  

 

Proveniente del sistema de 500kV, se producen actuaciones sobre la red de transporte del SIP: 

¶ Evento A, Evento I, Eventos Jx, Evento B: actúan sobre el AUTOMATISMO SIP. 

¶ La Señal de DAG 5 actúa sobre generación en Hidroeléctrica Futaleufú. 

¶ Señal DAG actuante sobre generación del PE Bicentenario. 

 
3.2.3.5.2. Automatismos Aluar . 

 

Tanto el Automatismo SIP como los Automatismos internos de ALUAR son adaptivos en función de la 

configuración de la interconexión 500/330 kV, la Línea PYCL, del número de líneas 330 kV en servicio, 
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del nivel de generación en Hidroeléctrica Futaleufú. 

La lógica de Aluar actúa también: 

¶ Generando las señales de DAG1, DAG 2 y RDC, hacia Futaleufú. 

¶ Realiza Control de tensión mediante desconexión de Filtros de 33kV y 132kV ante eventos 

de Planta. 

¶ Habilita el control de tensión en PM 330kV. 

 
3.2.3.5.3. Acciones de DAG sobre Hidroeléctrica Futaleufú . 

 

Tanto el automatismo SIP como la lógica Aluar utilizan los mismos grupos disponibles para DAG en 

la Central Hidroeléctrica Futaleufú. Por lo tanto, ante un evento doble en el sistema, que actúe 

simultáneamente sobre el automatismo SIP y el automatismo de Aluar, podría ocurrir una 

superposición y déficit de DAG en el sistema de hasta 250 MVA. 

 

 

 

NOTAS: 

Lo expresado en esta Guía de Referencia respect o a automatismos y control de emergencia 

debe ser tomado como referencia o informativo , y cualquier consulta respecto a estos temas 

debe ser dirigida al sector Operaciones de TRANSPA.  

 

La operación y mantenimiento del equipamiento de control de la red de transporte, integrado 

por los automatismos descriptos en los  apartado s 3.2.3.1 al 3.2.3.4 , debería ser remunerada. 

No obstante, TRANSPA sólo percibe remuneración por el AUTOMATISMO SIP.  
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3.2.3.6. Esquema de alivio de carga  
 

Esquema de Alivio de Carga: Área Norte. Demanda total del área: 1 98 MW. Estado: Pico 202 6 

Escalones de alivio de Carga 

Estación DGPA VIEDMA TRELEW RAWSON  

Tensión [kV] 132 132 132 132  

N° de barra PSS/E 230 330 240 243  

Demanda [MW] 53,2 25,2 56,6 22,0  

Usuario Coop PM EdERSA Coop TW Coop Dolavon Coop RW  

[Hz-s] (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)   

  49,2 - -  1,33 5,28 - - - - - -  

Restitución primer escalón 49,2-15s - -  1,33 5,28 (1) 3,5 6,18 - - - -  

Restitución segundo escalón 49,2-17s - - - - (1) 2,8 4,95 - - - -  

Restitución tercer escalón 49,2-19s - - - - - - - - - -  

Frecuencia primer escalón 49 2,45 4,60 1,45 5,75 (1) 2,6 4,59 - - - -  

Frecuencia segundo escalón 48,9 4,63 8,70 - - (1) 1,4 2,47 - - - -  

Frecuencia tercer escalón 48,8 4,15 7,80 1,65 6,55 (1) 4,0 7,07 1,77 3,13 22,00 100,00  

Frecuencia cuarto escalón 48,7 8,19 15,40 - - (1) 1,9 3,36 - - - -  

Escalón de seguridad 48,7-8s - - - - - - - - - -  

Frecuencia quinto escalón 48,6 - - - - (1) 3,5 6,18 - - - -  

Frecuencia sexto escalón 48,5 - - - - (1) 1,8 3,18 - - - -  

Frecuencia séptimo escalón 48,4 - - - - - - - - - -  

Escalón de seguridad 48,3 - - - - (1) 6,4 11,31 - - - -  

Decremental primer escalón  - 0,6Hz/s - - - - (1) 5,8 10,25 - - - -  

Decremental segundo escalón  - 0,9Hz/s - - - - (1) 3,5 6,18 - - - -  

Total Nodo   19,42   4,43   37,20   1,77   22,00    

             

(1) Corte en Instalaciones del Usuario            
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Esquema de Alivio de Carga: Área 330 kV. Demanda total del área: 562 MW. Estado: Pico 202 6 

Escalones de alivio de Carga por Sub Frecuencia 

Estación APPA 

Tensión [kV] 330  

N° de barra PSS/E 210/211/213  

Demanda [MW] 532,0  

Usuario ALUAR  

[Hz-s] (MW) (%)   

FREC. ABSOLUTA - 1° escalón 49 (1) 12 2,26  

FREC. ABSOLUTA - 2° escalón 48,9 (1) 40 7,52  

FREC. ABSOLUTA - 3° escalón 48,8 (1) 40 7,52  

FREC. ABSOLUTA - 4° escalón 48,7 (1) 38 7,14  

FREC. ABSOLUTA - 5° escalón 48,6 (1) 40 7,52  

FREC. ABSOLUTA - 6° escalón 48,5 (1) 20 3,76  

FREC. ABSOLUTA - 7° escalón 48,4 (1) 40 7,52  

DECREMENTAL - 1° escalón  - 0,6Hz/s (1) 40 7,52  

DECREMENTAL - 2° escalón  - 0,9Hz/s (1) 40 7,52  

RESTABLECIMIENTO - 1° escalón 49,2-15s (1) 40 7,52  

RESTABLECIMIENTO - 2° escalón 49,2-17s (1) 52 9,77  

RESTABLECIMIENTO - 3° escalón 49,2-19s - -  

FREC. ABSOLUTA - escalón de seguridad 48,3 (1) 128 24,06  

RESTABLECIMIENTO - escalón de seguridad 48,7-8s - -  

Total Nodo   530,00    

     

(1) Corte en Instalaciones del Usuario     
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Esquema de Alivio de Carga: Área Sur + Austral. Demanda total del área: 404 MW. Estado: Pico 202 6 

Escalones 
de alivio  
de Carga 

Estación Pto.Deseado El Tordillo P. Castillo 
Nodo 

Equivalente 
AU - EA 

Nodo 
Equivalente 
AU - EA - AO 

Barrio San Martín 
Pico Truncado I y Caleta 

Olivia 

ET 
Petroquímica 
(Nodo PTI) 

Nodo 
Equivalente 

LH - LP 
Oro Plata 

Nodo 
Equivalente 

RG - CE 

Tensión 
[kV] 

132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 220 

N° de barra 
PSS/E 

480 445 444 400/401 400/401/507 450 460 467 446/448 457 118/721 

Demanda 
[MW] 

7,0 0,5 9,5 2,0 68,2 38,5 29,3 9,3 54,2 16,0 58,1 

Usuario SPSE Tecpetrol Capex YPF Coop. C.R. Coop. C.R. Inter Energy SINOPEC SPSE PCR YPF 
Mina Oro 

Plata 
SPSE (RG) 

[Hz-s] (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  

  49,2 
(1) 

1,33 
19,00 - - (1) 1,1 11,60 - - - - - - (1) ,5 1,30 (1) 1,5 5,12 - - - - (5) ,75 1,38 5,78 36,09     

Restitución 
primer escalón 

49,2-10s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

Restitución 
primer escalón 

49,2-15s 
(1) 

1,33 
19,00 - - (1) 1,1 11,60 (3) 9, 450,00 - - - - (1) ,5 1,30 (1) 1,5 5,12 - - (1) 1,2 12,90 (4) 3, 5,54 - -     

Restitución 
primer escalón 

49,2-15s - - - - - - - - - - 5,98 5,60 - - - - - - - - (5) ,75 1,38 - -     

Restitución 
segundo 
escalón 

49,2-17s - - - - - - - - - - 4,80 4,50 - - - - - - - - - - - -     

Restitución 
tercer escalón 

49,2-19s - - - - - - - - 6,30 5,90 - - - - - - - - - - - - - -     

Frecuencia 
primer escalón 

49 - - - - - - (2) 2,4 120,00 3,73 3,50 - - - - (1) 1,5 5,12 - - (1) 1,2 12,90 (4) 2, 3,69 - - 7,84 13,50 

Frecuencia 
primer escalón 

49 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (5) ,3 0,55 - -     

Frecuencia 
segundo 
escalón 

48,9 - - - - - - (2) 1,6 80,00 5,98 5,60 - - - - - - - - - - (4) 1,6 2,95 - -     

Frecuencia 
tercer escalón 

48,8 - - (1) ,14 27,00 (1) ,74 7,80 (2) ,5 25,00 - - 11,31 10,60 (1) ,34 0,87 (1) 1,5 5,12 (1) 3,1 10,58 - - (4) 3, 5,54 - -     

Frecuencia 
tercer escalón 

48,8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
(5) 

1,05 
1,94 - -     

Frecuencia 
cuarto escalón 

48,7 - - - - - - (2) 2, 100,00 0,91 0,85 - - - - - - - - 
(1) 

2,15 
23,12 (4) 1,4 2,58 - - 9,01 15,50 

Escalón de 
seguridad 

48,7-8s - - - - - - - - 4,69 4,40 7,04 6,60 - - - - - - - - (4) 8,4 15,50 - -     

Frecuencia 
quinto escalón 

48,6 - - - - 
(1) 

1,02 
10,70 (3) ,5 25,00 11,52 10,80 - - (1) ,46 1,20 (1) 1,5 5,12 (1) 3,1 10,58 - - (4) 9, 16,61 - -     

Frecuencia 
sexto escalón 

48,5 - - - - - - - - 11,10 10,40 - - - - - - - - 
(1) 

1,36 
14,62 - - 0,50 3,13 7,55 13,00 

Frecuencia 
séptimo escalón 

48,4 - - - - - - - - 6,30 5,90 - - - - - - - - - - - - 0,66 4,13     
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Esquema de Alivio de Carga: Área Sur + Austral. Demanda total del área: 404 MW. Estado: Pico 202 6 

Escalones 
de alivio  
de Carga 

Estación Pto.Deseado El Tordillo P. Castillo 
Nodo 

Equivalente 
AU - EA 

Nodo 
Equivalente 
AU - EA - AO 

Barrio San Martín 
Pico Truncado I y Caleta 

Olivia 

ET 
Petroquímica 
(Nodo PTI) 

Nodo 
Equivalente 

LH - LP 
Oro Plata 

Nodo 
Equivalente 

RG - CE 

Tensión 
[kV] 

132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 220 

N° de barra 
PSS/E 

480 445 444 400/401 400/401/507 450 460 467 446/448 457 118/721 

Demanda 
[MW] 

7,0 0,5 9,5 2,0 68,2 38,5 29,3 9,3 54,2 16,0 58,1 

Usuario SPSE Tecpetrol Capex YPF Coop. C.R. Coop. C.R. Inter Energy SINOPEC SPSE PCR YPF 
Mina Oro 

Plata 
SPSE (RG) 

[Hz-s] (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  

Escalón de 
seguridad 

48,3 - - - - - - - - 4,69 4,40 7,04 6,60 - - - - - - 
(1) 

1,44 
15,48 (4) 8,4 15,50 - - 33,70 58,00 

Decremental 
primer escalón 

 - 0,6Hz/s - - - - - - (3) 9, 450,00 11,10 10,40     - - - - - - (1) 1,1 11,83 (4) 1,3 2,40 - -     

Decremental 
segundo 
escalón 

 - 0,9Hz/s - - - - - - (3) 9, 450,00 6,30 5,90 - - - - - - - - - - - - - -     

Total Nodo   1,33   0,14   2,86   16,00   72,61   36,17   1,29   6,00   6,20   8,45   40,95   6,94 - 58,10   

                            

(1) Corte en Instalaciones del Usuario                       

(2) Corte en ET EA                       

(3) Corte en ET AU                       

(4) Corte en ET LH                       

(5) Corte en ET PU                       
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Esquema de Alivio de Carga: Área Norte. Demanda total del área: 1 94 MW. Estado: Resto  2026 

Escalones de alivio de Carga 

Estación DGPA VIEDMA TRELEW RAWSON  

Tensión [kV] 132 132 132 132  

N° de barra PSS/E 230 330 240 243  

Demanda [MW] 57,1 29,0 58,5 22,2  

Usuario Coop PM EdERSA Coop TW Coop Dolavon Coop RW  

[Hz-s] (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)   

  49,2 - -  ,91 3,14 - - - - - -  

Restitución primer escalón 49,2-15s - -  ,91 3,14 (1) 3,74 6,39 - - - -  

Restitución segundo escalón 49,2-17s - - - - (1) 2,99 5,11 - - - -  

Restitución tercer escalón 49,2-19s - - - - - - - - - -  

Frecuencia primer escalón 49 2,63 4,60 1,00 3,45 (1) 2,78 4,75 - - - -  

Frecuencia segundo escalón 48,9 4,97 8,70 - - (1) 1,5 2,56 - - - -  

Frecuencia tercer escalón 48,8 4,45 7,80 1,46 5,03 (1) 4,27 7,30 1,46 2,50 22,20 100,00  

Frecuencia cuarto escalón 48,7 8,79 15,40 - - (1) 2,03 3,47 - - - -  

Escalón de seguridad 48,7-8s - - - - - - - - - -  

Frecuencia quinto escalón 48,6 - - - - (1) 3,74 6,39 - - - -  

Frecuencia sexto escalón 48,5 - - - - (1) 1,92 3,29 - - - -  

Frecuencia séptimo escalón 48,4 - - - - - - - - - -  

Escalón de seguridad 48,3 - - - - (1) 6,84 11,69 - - - -  

Decremental primer escalón  - 0,6Hz/s - - - - (1) 6,19 10,59 - - - -  

Decremental segundo escalón  - 0,9Hz/s - - - - (1) 3,74 6,39 - - - -  

Total Nodo   20,84   3,37   39,73   1,46   22,20    

             

(1) Corte en Instalaciones del Usuario            
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Esquema de Alivio de Carga: Área 330 kV. Demanda total del área: 557 MW. Estado: Resto  2026 

Escalones de alivio de Carga por Sub Frecuencia 

Estación APPA 

Tensión [kV] 330  

N° de barra PSS/E 210/211/213  

Demanda [MW] 532,0  

Usuario ALUAR  

[Hz-s] (MW) (%)   

FREC. ABSOLUTA - 1° escalón 49 (1) 12 2,26  

FREC. ABSOLUTA - 2° escalón 48,9 (1) 40 7,52  

FREC. ABSOLUTA - 3° escalón 48,8 (1) 40 7,52  

FREC. ABSOLUTA - 4° escalón 48,7 (1) 38 7,14  

FREC. ABSOLUTA - 5° escalón 48,6 (1) 40 7,52  

FREC. ABSOLUTA - 6° escalón 48,5 (1) 20 3,76  

FREC. ABSOLUTA - 7° escalón 48,4 (1) 40 7,52  

DECREMENTAL - 1° escalón  - 0,6Hz/s (1) 40 7,52  

DECREMENTAL - 2° escalón  - 0,9Hz/s (1) 40 7,52  

RESTABLECIMIENTO - 1° escalón 49,2-15s (1) 40 7,52  

RESTABLECIMIENTO - 2° escalón 49,2-17s (1) 52 9,77  

RESTABLECIMIENTO - 3° escalón 49,2-19s - -  

FREC. ABSOLUTA - escalón de seguridad 48,3 (1) 128 24,06  

RESTABLECIMIENTO - escalón de seguridad 48,7-8s - -  

Total Nodo   530,00    

     

(1) Corte en Instalaciones del Usuario     
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Esquema de Alivio de Carga: Área Sur + Austral. Demanda total del área: 353 MW. Estado: Resto 2026 

Escalones 
de alivio  
de Carga 

Estación Pto.Deseado El Tordillo P. Castillo 
Nodo 

Equivalente 
AU - EA 

Nodo 
Equivalente 
AU - EA - AO 

Barrio San Martín 
Pico Truncado I y Caleta 

Olivia 

ET 
Petroquímica 
(Nodo PTI) 

Nodo 
Equivalente 

LH - LP 
Oro Plata 

Nodo 
Equivalente 

RG - CE 

Tensión 
[kV] 

132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 220 

N° de barra 
PSS/E 

480 445 444 400/401 400/401/507 450 460 467 446/448 457 118/721 

Demanda 
[MW] 

6,6 0,5 9,0 0,0 56,0 25,4 28,1 6,3 48,5 14,3 47,0 

Usuario SPSE Tecpetrol Capex YPF Coop. C.R. Coop. C.R. Inter Energy SINOPEC SPSE PCR YPF 
Mina Oro 

Plata 
SPSE (RG) 

[Hz-s] (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  

  49,2 
(1) 

1,25 
19,00 - - 

(1) 
1,04 

11,60 - - - - - - (1) ,5 1,96 (1) 1,5 5,34 - - - - (5) ,75 1,55 5,78 40,38     

Restitución 
primer escalón 

49,2-10s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

Restitución 
primer escalón 

49,2-15s 
(1) 

1,25 
19,00 - - 

(1) 
1,04 

11,60 (3) 9, 
#¡DIV/

0! 
- - - - (1) ,5 1,96 (1) 1,5 5,34 - - (1) 1,2 19,05 (4) 3, 6,19 - -     

Restitución 
primer escalón 

49,2-15s - - - - - - - - - - 4,56 5,60 - - - - - - - - (5) ,75 1,55 - -     

Restitución 
segundo 
escalón 

49,2-17s - - - - - - - - - - 3,66 4,50 - - - - - - - - - - - -     

Restitución 
tercer escalón 

49,2-19s - - - - - - - - 4,80 5,90 - - - - - - - - - - - - - -     

Frecuencia 
primer escalón 

49 - - - - - - (2) 2,4 
#¡DIV/

0! 
2,85 3,50 - - - - (1) 1,5 5,34 - - (1) 1,2 19,05 (4) 2, 4,12 - - 6,35 13,50 

Frecuencia 
primer escalón 

49 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (5) ,3 0,62 - -     

Frecuencia 
segundo 
escalón 

48,9 - - - - - - (2) 1,6 
#¡DIV/

0! 
4,56 5,60 - - - - - - - - - - (4) 1,6 3,30 - -     

Frecuencia 
tercer escalón 

48,8 - - (1) ,14 27,00 (1) ,7 7,80 (2) ,5 
#¡DIV/

0! 
- - 8,63 10,60 (1) ,34 1,32 (1) 1,5 5,34 (1) 2,4 8,54 - - (4) 3, 6,19 - -     

Frecuencia 
tercer escalón 

48,8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (5) 1,4 2,89 - -     

Frecuencia 
cuarto escalón 

48,7 - - - - - - (2) 2, 
#¡DIV/

0! 
0,69 0,85 - - - - - - - - 

(1) 
2,15 

34,13 (4) 1,4 2,89 - - 7,29 15,50 

Escalón de 
seguridad 

48,7-8s - - - - - - - - 3,58 4,40 5,37 6,60 - - - - - - - - (4) 8,4 17,32 - -     

Frecuencia 
quinto escalón 

48,6 - - - - (1) ,96 10,70 (3) ,5 
#¡DIV/

0! 
8,79 10,80 - - (1) ,46 1,81 (1) 1,5 5,34 (1) 2,4 8,54 - - (4) 9, 18,56 - -     

Frecuencia 
sexto escalón 

48,5 - - - - - - - - 8,47 10,40 - - - - - - - - 
(1) 

1,36 
21,59 - - 0,50 3,50 6,11 13,00 

Frecuencia 
séptimo escalón 

48,4 - - - - - - - - 4,80 5,90 - - - - - - - - - - - - 0,66 4,62     
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Esquema de Alivio de Carga: Área Sur + Austral. Demanda total del área: 353 MW. Estado: Resto 2026 

Escalones 
de alivio  
de Carga 

Estación Pto.Deseado El Tordillo P. Castillo 
Nodo 

Equivalente 
AU - EA 

Nodo 
Equivalente 
AU - EA - AO 

Barrio San Martín 
Pico Truncado I y Caleta 

Olivia 

ET 
Petroquímica 
(Nodo PTI) 

Nodo 
Equivalente 

LH - LP 
Oro Plata 

Nodo 
Equivalente 

RG - CE 

Tensión 
[kV] 

132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 220 

N° de barra 
PSS/E 

480 445 444 400/401 400/401/507 450 460 467 446/448 457 118/721 

Demanda 
[MW] 

6,6 0,5 9,0 0,0 56,0 25,4 28,1 6,3 48,5 14,3 47,0 

Usuario SPSE Tecpetrol Capex YPF Coop. C.R. Coop. C.R. Inter Energy SINOPEC SPSE PCR YPF 
Mina Oro 

Plata 
SPSE (RG) 

[Hz-s] (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  

Escalón de 
seguridad 

48,3 - - - - - - - - 3,58 4,40 5,37 6,60 - - - - - - 
(1) 

1,44 
22,86 (4) 8,4 17,32 - - 27,26 58,00 

Decremental 
primer escalón 

 - 0,6Hz/s - - - - - - (3) 9, 
#¡DIV/

0! 
8,47 10,40     - - - - - - (1) 1,1 17,46 (4) 1,3 2,68 - -     

Decremental 
segundo 
escalón 

 - 0,9Hz/s - - - - - - (3) 9, 
#¡DIV/

0! 
4,80 5,90 - - - - - - - - - - - - - -     

Total Nodo   1,25   0,14   2,71   16,00   55,39   27,59   1,29   6,00   4,80   8,45   41,30   6,94 - 47,00   

                            

(1) Corte en Instalaciones del Usuario                       

(2) Corte en ET A                       

(3) Corte en ET AU                       

(4) Corte en ET LH                       

(5) Corte en ET PU                       
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Esquema de Alivio de Carga: Área Norte. Demanda total del área: 78 MW. Estado: Valle 2026 

Escalones de alivio de Carga 

Estación DGPA VIEDMA TRELEW RAWSON  

Tensión [kV] 132 132 132 132  

N° de barra PSS/E 230 330 240 243  

Demanda [MW] 18,6 9,0 19,8 7,8  

Usuario Coop PM EdERSA Coop TW Coop Dolavon Coop RW  

[Hz-s] (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)   

  49,2 - -  ,66 7,33 - - - - - -  

Restitución primer escalón 49,2-15s - -  ,66 7,33 (1) 1,27 6,39 - - - -  

Restitución segundo escalón 49,2-17s - - - - (1) 1,01 5,11 - - - -  

Restitución tercer escalón 49,2-19s - - - - - - - - - -  

Frecuencia primer escalón 49 0,86 4,60 0,75 8,33 (1) ,94 4,75 - -   -  

Frecuencia segundo escalón 48,9 1,62 8,70 - - (1) ,51 2,56 - - - -  

Frecuencia tercer escalón 48,8 1,45 7,80 0,91 10,16 (1) 1,45 7,30 0,73 3,69 7,80 100,00  

Frecuencia cuarto escalón 48,7 2,86 15,40 - - (1) ,69 3,47 - - - -  

Escalón de seguridad 48,7-8s - - - - - - - - - -  

Frecuencia quinto escalón 48,6 - - - - (1) 1,27 6,39 - - - -  

Frecuencia sexto escalón 48,5 - - - - (1) ,65 3,29 - - - -  

Frecuencia séptimo escalón 48,4 - - - - - - - - - -  

Escalón de seguridad 48,3 - - - - (1) 2,31 11,69 - - - -  

Decremental primer escalón  - 0,6Hz/s - - - - (1) 2,1 10,59 - - - -  

Decremental segundo escalón  - 0,9Hz/s - - - - (1) 1,27 6,39 - - - -  

Total Nodo   6,79   2,32   13,45   0,73   7,80    

             

(1) Corte en Instalaciones del Usuario            
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Esquema de Alivio de Carga: Área 330 kV. Demanda total del área: 545 MW. Estado: Valle 2026 

Escalones de alivio de Carga por Sub Frecuencia 

Estación APPA 

Tensión [kV] 330  

N° de barra PSS/E 210/211/213  

Demanda [MW] 532,0  

Usuario ALUAR  

[Hz-s] (MW) (%)   

FREC. ABSOLUTA - 1° escalón 49 (1) 12 2,26  

FREC. ABSOLUTA - 2° escalón 48,9 (1) 40 7,52  

FREC. ABSOLUTA - 3° escalón 48,8 (1) 40 7,52  

FREC. ABSOLUTA - 4° escalón 48,7 (1) 38 7,14  

FREC. ABSOLUTA - 5° escalón 48,6 (1) 40 7,52  

FREC. ABSOLUTA - 6° escalón 48,5 (1) 20 3,76  

FREC. ABSOLUTA - 7° escalón 48,4 (1) 40 7,52  

DECREMENTAL - 1° escalón  - 0,6Hz/s (1) 40 7,52  

DECREMENTAL - 2° escalón  - 0,9Hz/s (1) 40 7,52  

RESTABLECIMIENTO - 1° escalón 49,2-15s (1) 40 7,52  

RESTABLECIMIENTO - 2° escalón 49,2-17s (1) 52 9,77  

RESTABLECIMIENTO - 3° escalón 49,2-19s - -  

FREC. ABSOLUTA - escalón de seguridad 48,3 (1) 128 24,06  

RESTABLECIMIENTO - escalón de seguridad 48,7-8s - -  

Total Nodo   530,00    

     

(1) Corte en Instalaciones del Usuario     
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Esquema de Alivio de Carga: Área Sur + Austral. Demanda total del área: 265 MW. Estado: Valle 2026 

Escalones 
de alivio  
de Carga 

Estación Pto.Deseado El Tordillo P. Castillo 
Nodo 

Equivalente 
AU - EA 

Nodo 
Equivalente 
AU - EA - AO 

Barrio San Martín 
Pico Truncado I y Caleta 

Olivia 

ET 
Petroquímica 
(Nodo PTI) 

Nodo 
Equivalente 

LH - LP 
Oro Plata 

Nodo 
Equivalente 

RG - CE 

Tensión 
[kV] 

132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 220 

N° de barra 
PSS/E 

480 445 444 400/401 400/401/507 450 460 467 446/448 457 118/721 

Demanda 
[MW] 

4,3 0,5 6,5 0,0 37,8 18,1 20,7 1,5 41,0 11,0 37,5 

Usuario SPSE Tecpetrol Capex YPF Coop. C.R. Coop. C.R. Inter Energy SINOPEC SPSE PCR YPF 
Mina Oro 

Plata 
SPSE (RG) 

[Hz-s] (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  

  49,2 (1) ,82 19,00 - - (1) ,75 11,60 - - - - - - (1) ,5 2,76 (1) ,3 1,45 - - - - (5) ,75 1,83 5,78 52,50     

Restitución 
primer escalón 

49,2-10s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

Restitución 
primer escalón 

49,2-15s (1) ,82 19,00 - - (1) ,75 11,60 (3) 9, - - - - - (1) ,5 2,76 (1) ,3 1,45 - - (1) 1,2 80,00 (4) 3, 7,32 - -     

Restitución 
primer escalón 

49,2-15s - - - - - - - - - - 3,13 5,60 - - - - - - - - (5) ,75 1,83 - -     

Restitución 
segundo 
escalón 

49,2-17s - - - - - - - - - - 2,52 4,50 - - - - - - - - - - - -     

Restitución 
tercer escalón 

49,2-19s - - - - - - - - 3,30 5,90 - - - - - - - - - - - - - -     

Frecuencia 
primer escalón 

49 - - - - - - (2) 2,4 - 1,96 3,50 - - - - (1) ,3 1,45 - - (1) 1,2 80,00 (4) 2, 4,88 - - 5,06 13,50 

Frecuencia 
primer escalón 

49 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (5) ,3 0,73 - -     

Frecuencia 
segundo 
escalón 

48,9 - - - - - - (2) 1,6 - 3,13 5,60 - - - - - - - - - - (4) 1,6 3,90 - -     

Frecuencia 
tercer escalón 

48,8 - - (1) ,14 27,00 (1) ,51 7,80 (2) ,5 - - - 5,93 10,60 (1) ,67 3,68 (1) ,3 1,45 
(1) 

1,48 
7,15 - - (4) 3, 7,32 - -     

Frecuencia 
tercer escalón 

48,8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
(5) 

1,05 
2,56 - -     

Frecuencia 
cuarto escalón 

48,7 - - - - - - (2) 2, - 0,48 0,85 - - - - - - - - 
(1) 

2,15 
143,33 (4) 1,4 3,41 - - 5,81 15,50 

Escalón de 
seguridad 

48,7-8s - - - - - - - - 2,46 4,40 3,69 6,60 - - - - - - - - (4) 8,4 20,49 - -     

Frecuencia 
quinto escalón 

48,6 - - - - (1) ,7 10,70 (3) ,5 - 6,04 10,80 - - (1) ,46 2,54 (1) ,3 1,45 
(1) 

1,48 
7,15 - - (4) 9, 21,95 - -     

Frecuencia 
sexto escalón 

48,5 - - - - - - - - 5,81 10,40 - - - - - - - - 
(1) 

1,36 
90,67 - - 0,50 4,55 4,88 13,00 

Frecuencia 
séptimo escalón 

48,4 - - - - - - - - 3,30 5,90 - - - - - - - - - - - - 0,66 6,00     



 

GUÍA DE REFERENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL EN LA REGIÓN 

PATAGÓNICA  

Código  Versión  

PT-G-010 2025 

Página: 45 de 387 

 

 

Esquema de Alivio de Carga: Área Sur + Austral. Demanda total del área: 265 MW. Estado: Valle 2026 

Escalones 
de alivio  
de Carga 

Estación Pto.Deseado El Tordillo P. Castillo 
Nodo 

Equivalente 
AU - EA 

Nodo 
Equivalente 
AU - EA - AO 

Barrio San Martín 
Pico Truncado I y Caleta 

Olivia 

ET 
Petroquímica 
(Nodo PTI) 

Nodo 
Equivalente 

LH - LP 
Oro Plata 

Nodo 
Equivalente 

RG - CE 

Tensión 
[kV] 

132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 220 

N° de barra 
PSS/E 

480 445 444 400/401 400/401/507 450 460 467 446/448 457 118/721 

Demanda 
[MW] 

4,3 0,5 6,5 0,0 37,8 18,1 20,7 1,5 41,0 11,0 37,5 

Usuario SPSE Tecpetrol Capex YPF Coop. C.R. Coop. C.R. Inter Energy SINOPEC SPSE PCR YPF 
Mina Oro 

Plata 
SPSE (RG) 

[Hz-s] (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  (MW) (%)  

Escalón de 
seguridad 

48,3 - - - - - - - - 2,46 4,40 3,69 6,60 - - - - - - 
(1) 

1,44 
96,00 (4) 8,4 20,49 - - 21,75 58,00 

Decremental 
primer escalón 

 - 0,6Hz/s - - - - - - (3) 9, - 5,81 10,40     - - - - - - (1) 1,1 73,33 (4) 1,3 3,17 - -     

Decremental 
segundo 
escalón 

 - 0,9Hz/s - - - - - - (3) 9, - 3,30 5,90 - - - - - - - - - - - - - -     

Total Nodo   0,82   0,14   1,96   16,00   38,04   18,95   1,62   1,20   2,96   8,45   40,95   6,94 - 37,50   

                            

(1) Corte en Instalaciones del Usuario                       

(2) Corte en ET A                       

(3) Corte en ET AU                       

(4) Corte en ET LH                       

(5) Corte en ET PU                       

(6) Esquema de Alivio de carga no definitivo                       
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3.2.4. Normas Operativas . 
 

A continuación, se listan las Normas Operativas de TRANSPA S.A: 

¶ Orden de Servicio NÜ45 ñRECUPERACIčN DEL SISTEMA EL£CTRICO DE LA PATAGONIA 

LUEGO DE UN COLAPSO TOTALò 

¶ Orden de Servicio Nº51 ñRIESGO DE DESENGANCHE LEAT 500 kV PTO. MADRYN-

CHOELE CHOELò 

¶ Orden de Servicio NÜ27 ñRESTRICCIONES DE SUMINISTRO Y CORTES EN EL SIP POR 

DEFICIT DE GENERACIÓN O INDISPONIBILIDAD VÍNCULO DE LA RED DE 

TRANSPORTEò 

 

En el Anexo I se adjuntan las Normas Operativas listadas. 
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3.2.5. Carga de Transformadores.  
 

Tabla b.5: Carga de transformadores . Equipos propiedad de TRANSPA S.A.  

Estación Transformadora Ident. Trafo Nº 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Sn (1) Carga (2) Sn (1) Carga (2) Sn (1) Carga (2) Sn (1) Carga (2) Sn (1) Carga (2) Sn (1) Carga (2) Sn (1) Carga (2) Sn (1) Carga (2) 

[MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] 

Abásolo - AO  AO4TR02 2 30 23,1 77,0 30 23,8 79,3 30 24,5 81,7 30 25,2 84,1 30 26,0 86,7 30 26,8 89,3 30 27,6 91,9 30 28,4 94,7 

Alimentación Principal Planta Aluminio - AP 

AP3AU01 1 300 189 63,0 300 189,0 63,0 300 189,0 63,0 300 189,0 63,0 300 189,0 63,0 300 189,0 63,0 300 189,0 63,0 300 189,0 63,0 

AP3AU02 2 300 183 61,0 300 183,0 61,0 300 183,0 61,0 300 183,0 61,0 300 183,0 61,0 300 183,0 61,0 300 183,0 61,0 300 183,0 61,0 

AP3AU03 3 300 180 60,0 300 180,0 60,0 300 180,0 60,0 300 180,0 60,0 300 180,0 60,0 300 180,0 60,0 300 180,0 60,0 300 180,0 60,0 

Barrio San Martín - BS 

BS4TR02 2 30 27 90,0 30 27,8 92,7 30 28,6 95,5 30 29,5 98,3 30 30,4 101,3 30 31,3 104,3 30 32,2 107,5 30 33,2 110,7 

BS4TR03 3 15 12,45 83,0 15 12,8 85,5 15 13,2 88,1 15 13,6 90,7 15 14,0 93,4 15 14,4 96,2 15 14,9 99,1 15 15,3 102,1 

Camarones - CAM (7) CAM4TR02 2 15 1,4 9,3 15 1,4 9,3 15 1,4 9,5 15 1,5 9,8 15 1,5 10,1 15 1,6 10,4 15 1,6 10,7 15 1,7 11,1 

Comodoro Rivadavia A - EA EA4TR05 5 27 12,42 46,0 27 12,8 47,4 27 13,2 48,8 27 13,6 50,3 27 14,0 51,8 27 14,4 53,3 27 14,8 54,9 27 15,3 56,6 

Comodoro Rivadavia A - EA 

EA6TR01 1 3 0 0,0 3 0,0 0,0 3 0,0 0,0 3 0 0,0 3 0 0,0 3 0 0,0 3 0 0,0 3 0 0,0 

EA6TR02 2 3 0 0,0 3 0,0 0,0 3 0,0 0,0 3 0 0,0 3 0 0,0 3 0 0,0 3 0 0,0 3 0 0,0 

EA6TR03 3 3 0 0,0 3 0,0 0,0 3 0,0 0,0 3 0 0,0 3 0 0,0 3 0 0,0 3 0 0,0 3 0 0,0 

EA6TR04 4 4 0 0,0 4 0,0 0,0 4 0,0 0,0 4 0 0,0 4 0 0,0 4 0 0,0 4 0 0,0 4 0 0,0 

Comodoro Rivadavia A1 - AU 

AU4TR01 1 60 27,6 46,0 60 28,4 47,4 60 29,3 48,8 60 30,2 50,3 60 31,1 51,8 60 32,0 53,3 60 33,0 54,9 60 33,9 56,6 

AU4TR05 5 30 12,9 43,0 30 13,3 44,3 30 13,7 45,6 30 14,1 47,0 30 14,5 48,4 30 15,0 49,8 30 15,4 51,3 30 15,9 52,9 

Comodoro Rivadavia A1 - AU (3) 

AU4TR01 1 60 23,4 39,0 60 24,1 40,2 60 24,8 41,4 60 25,6 42,6 60 26,3 43,9 60 27,1 45,2 60 27,9 46,6 60 28,8 48,0 

AU4TR05 5 20 5,8 29,0 20 6,0 29,9 20 6,2 30,8 20 6,3 31,7 20 6,5 32,6 20 6,7 33,6 20 6,9 34,6 20 7,1 35,7 

Comodoro Rivadavia A1 - AU 

AU4TR02 2 9 4,14 46,0 9 4,3 47,4 9 4,4 48,8 9 4,5 50,3 9 4,7 51,8 9 4,8 53,3 9 4,9 54,9 9 5,1 56,6 

AU4TR04 4 9 4,14 46,0 9 4,3 47,4 9 4,4 48,8 9 4,5 50,3 9 4,7 51,8 9 4,8 53,3 9 4,9 54,9 9 5,1 56,6 

AU4TR06 6 9 4,14 46,0 9 4,3 47,4 9 4,4 48,8 9 4,5 50,3 9 4,7 51,8 9 4,8 53,3 9 4,9 54,9 9 5,1 56,6 
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Tabla b.5: Carga de transformadores . Equipos propiedad de TRANSPA S.A.  

Estación Transformadora Ident. Trafo Nº 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Sn (1) Carga (2) Sn (1) Carga (2) Sn (1) Carga (2) Sn (1) Carga (2) Sn (1) Carga (2) Sn (1) Carga (2) Sn (1) Carga (2) Sn (1) Carga (2) 

[MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] 

Comodoro Rivadavia A1 - AU 

AU4AU10 10 20 0 0,0 20 0,0 0,0 20 0,0 0,0 20 0 0,0 20 0 0,0 20 0 0,0 20 0 0,0 20 0 0,0 

AU4AU11 11 15 0 0,0 15 0,0 0,0 15 0,0 0,0 15 0 0,0 15 0 0,0 15 0 0,0 15 0 0,0 15 0 0,0 

Distribución General 
Planta Aluminio - DG 

DG4TR02 2 40 38,2 95,5 40 39,3 98,3 40 40,5 101,3 40 41,7 104,3 40 43,0 107,5 40 44,3 110,7 40 45,6 114,0 40 47,0 117,4 

DG4TR04 4 40 23,4 58,6 40 24,1 60,3 40 24,9 62,1 40 25,6 64,0 40 26,4 65,9 40 27,2 67,9 40 28,0 69,9 40 28,8 72,0 

Esquel - ES ES4TR01 1 15 15,15 101,0 15 15,6 104,0 15 16,1 107,2 15 16,6 110,4 15 17,1 113,7 15 17,6 117,1 15 18,1 120,6 15 18,6 124,2 

Futaleufú - FU FU3TR11 11 60 31,2 52,0 60 32,1 53,6 60 33,1 55,2 60 34,1 56,8 60 35,1 58,5 60 36,2 60,3 60 37,3 62,1 60 38,4 64,0 

Perito Moreno - PTM (7) PTM4TR04 4 10 6,3 63,0 20 13,0 64,9 20 13,4 66,8 20 13,8 68,8 20 14,2 70,9 20 14,6 73,0 20 15,0 75,2 20 15,5 77,5 

Pico Truncado I - PU (3) 

PU4TR02 2 30 6,6 22,0 30 6,6 22,0 30 6,6 22,0 30 6,6 22,0 30 6,6 22,0 30 6,6 22,0 30 6,6 22,0 30 6,6 22,0 

PU4TR04 4 20 6,4 32,0 20 6,4 32,0 20 6,4 32,0 20 6,4 32,0 20 6,4 32,0 20 6,4 32,0 20 6,4 32,0 20 6,4 32,0 

Pico Truncado I - PU 

PU4AU06 6 10 3,8 38,0 10 3,9 39,1 10 4,0 40,3 10 4,2 41,5 10 4,3 42,8 10 4,4 44,1 10 4,5 45,4 10 4,7 46,7 

PU4AU07 7 10 3,8 38,0 10 3,9 39,1 10 4,0 40,3 10 4,2 41,5 10 4,3 42,8 10 4,4 44,1 10 4,5 45,4 10 4,7 46,7 

Pico Truncado I -PU (4) 

PU5TR22 22 5 4,2 84,0 5 4,2 84,0 5 4,2 84,0 5 4,2 84,0 5 4,2 84,0 5 4,2 84,0 5 4,2 84,0 5 4,2 84,0 

PU5TR23 23 5 4,2 84,0 5 4,2 84,0 5 4,2 84,0 5 4,2 84,0 5 4,2 84,0 5 4,2 84,0 5 4,2 84,0 5 4,2 84,0 

Pico Truncado II - PD PD4TR01 1 12 0 0,0 12 0,0 0,0 12 0,0 0,0 12 0 0,0 12 0 0,0 12 0 0,0 12 0 0,0 12 0 0,0 

Puerto Madryn - PM (5) 

PM3TR01 1 120 112,8 94,0 120 116,2 96,8 120 119,7 99,7 120 123,3 102,7 120 127,0 105,8 120 130,8 109,0 120 134,7 112,2 120 138,7 115,6 

PM3AU17 17 60 53,4 89,0 60 55,0 91,7 60 56,7 94,4 60 58,4 97,3 60 60,1 100,2 60 61,9 103,2 60 63,8 106,3 60 65,7 109,5 

Puerto Madryn - PM (6) 

PM3TR01 1 120 145,2 121,0 120 140,8 117,4 120 136,6 113,8 120 132,5 110,4 120 128,5 107,1 120 124,7 103,9 120 120,9 100,8 120 117,3 97,8 

PM3AU17 17 60 69 115,0 60 66,9 111,6 60 64,9 108,2 60 63,0 105,0 60 61,1 101,8 60 59,3 98,8 60 57,5 95,8 60 55,8 92,9 

Rawson - RW 

RW4TR02 2 15 12,3 82,0 15 12,7 84,5 15 13,0 87,0 15 13,4 89,6 15 13,8 92,3 15 14,3 95,1 15 14,7 97,9 15 15,1 100,8 

RW4TR03 3 15 11,7 78,0 15 12,1 80,3 15 12,4 82,8 15 12,8 85,2 15 13,2 87,8 15 13,6 90,4 15 14,0 93,1 15 14,4 95,9 
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Tabla b.5: Carga de transformadores . Equipos propiedad de TRANSPA S.A.  

Estación Transformadora Ident. Trafo Nº 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Sn (1) Carga (2) Sn (1) Carga (2) Sn (1) Carga (2) Sn (1) Carga (2) Sn (1) Carga (2) Sn (1) Carga (2) Sn (1) Carga (2) Sn (1) Carga (2) 

[MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] 

Río Gallegos - RG RG7TR01 1 100 44 44,0 100 45,3 45,3 100 46,7 46,7 100 48,1 48,1 100 49,5 49,5 100 51,0 51,0 100 52,5 52,5 100 54,1 54,1 

Trelew - TW 

TW4TR03 3 30 22,5 75,0 30 23,2 77,3 30 23,9 79,6 30 24,6 82,0 30 25,3 84,4 30 26,1 86,9 30 26,9 89,6 30 27,7 92,2 

TW4TR04 4 30 24 80,0 30 24,7 82,4 30 25,5 84,9 30 26,2 87,4 30 27,0 90,0 30 27,8 92,7 30 28,7 95,5 30 29,5 98,4 

TW4TR06 6 30 22,5 75,0 30 23,2 77,3 30 23,9 79,6 30 24,6 82,0 30 25,3 84,4 30 26,1 86,9 30 26,9 89,6 30 27,7 92,2 

                           

(1) Potencia nominal del arrollamiento más comprometido                

(2) % respecto de Sn.                

Resaltado en Negrita AZUL cuando se supera el 80%                

Resaltado en Negrita ROJA cuando se supera el 100%                

(3) Carga referida a arrollamientos de 33 ó 35 kV                

(4) Incluye 9 MVAr de Compensación Capacitiva en barra de 10,4kV                

(5) Escenario de demanda Pico, sin recurso de generación eólica. Con Demanda Zona Norte y corredor Atlántico de 132 kV hasta ET SO. 

(6) Escenario de demanda Valle, con pleno recurso eólico en el área norte (SIP 132 kV exportador); sin restricción de generación eólica. Corredor Atlántico de 132 kV hasta ET VD.  

(7) Instalaciones futuras.                
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Tabla b.5: Carga de transformadores. Equipos propiedad de Transportistas Independientes.  

Estación 
Transformadora 

Ident. 
Trafo 

Nº 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Sn (1) Carga (2) Sn (1) Carga (2) Sn (1) Carga (2) Sn (1) Carga (2) Sn (1) Carga (2) Sn (1) Carga (2) Sn (1) Carga (2) Sn (1) Carga (2) 

[MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] 

EDERSA 

Punta Colorada - PC PC4TR01 1 10 1,1 11,0 10 1,1 11,3 10 1,2 11,7 10 1,2 12,0 10 1,2 12,4 10 1,3 12,8 10 1,3 13,1 10 1,4 13,5 

Punta Colorada Oeste 
- PCO 

A definir - 20 14,0 70,0 20 14,0 70,0 20 14,0 70,0 20 14,0 70,0 20 14,0 70,0 20 14,0 70,0 20 14,0 70,0 20 14,0 70,0 

San Antonio Este - SE SE4TR01 1 15 1,2 8,0 15 1,2 8,2 15 4,8 32,0 15 5,0 33,0 15 5,1 34,0 15 5,4 36,0 15 5,6 37,0 15 5,7 38,0 

San Antonio Oeste - 
SO 

SO4TR04 4 30 23,7 79,0 30 24,4 81,4 30 25,1 83,8 30 25,9 86,3 30 26,7 88,9 30 27,5 91,6 30 28,3 94,3 30 29,1 97,2 

Sierra Grande - SG 

SG4TR09 1 16 2,7 17,0 16 2,8 17,5 16 2,9 18,0 16 3,0 18,6 16 3,1 19,1 16 3,2 19,7 16 3,2 20,3 16 3,3 20,9 

SG4TR10 2 27,5 2,7 9,8 27,5 2,8 10,0 27,5 2,8 10,3 27,5 2,9 10,7 27,5 3,0 11,0 27,5 3,1 11,3 27,5 3,2 11,6 27,5 3,3 12,0 

Sierra Grande -SG (3) 

SG4TR01 3 25 0,3 1,0 25 0,3 1,0 25 0,3 1,0 25 0,3 1,0 25 0,3 1,0 25 0,3 1,0 25 0,3 1,0 25 0,3 1,0 

SG4TR02 4 12 0,3 2,1 12 0,3 2,1 12 0,3 2,1 12 0,3 2,1 12 0,3 2,1 12 0,3 2,1 12 0,3 2,1 12 0,3 2,1 

Viedma - VD 

VD4TR04 4 30 20,7 69,1 30 21,4 71,2 30 22,0 73,3 30 22,7 75,5 30 23,3 77,8 30 24,0 80,1 30 24,8 82,5 30 25,5 85,0 

VD4TR05 5 15 9,9 66,0 15 10,2 68,0 15 10,5 70,0 15 10,8 72,1 15 11,1 74,3 15 11,5 76,5 15 11,8 78,8 15 12,2 81,2 

TRANSACUE 

El Coihue - EC 

EC4TR02 2 20 11,0 55,0 20 11,3 56,7 20 11,7 58,3 20 12,0 60,1 20 12,4 61,9 20 12,8 63,8 20 13,1 65,7 20 13,5 67,6 

EC4TR04 4 20 10,2 51,0 20 10,5 52,5 20 10,8 54,1 20 11,1 55,7 20 11,5 57,4 20 11,8 59,1 20 12,2 60,9 20 12,5 62,7 
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Tabla b.5: Carga de transformadores. Equipos propiedad de Transportistas Independientes.  

Estación 
Transformadora 

Ident. 
Trafo 

Nº 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Sn (1) Carga (2) Sn (1) Carga (2) Sn (1) Carga (2) Sn (1) Carga (2) Sn (1) Carga (2) Sn (1) Carga (2) Sn (1) Carga (2) Sn (1) Carga (2) 

[MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] [MVA] [MVA] [%] 

SPSE (SANTA CRUZ)  

El Calafate - CE 

CE4TR02 2 15 7,4 49,0 15 7,6 50,5 15 7,8 52,0 15 8,0 53,5 15 8,3 55,1 15 8,5 56,8 15 8,8 58,5 15 9,0 60,3 

CE4TR03 3 15 7,4 49,0 15 7,6 50,5 15 7,8 52,0 15 8,0 53,5 15 8,3 55,1 15 8,5 56,8 15 8,8 58,5 15 9,0 60,3 

Puerto Deseado - DE 

DE4TR03 3 15 7,8 52,0 15 8,0 53,6 15 8,3 55,2 15 8,5 56,8 15 8,8 58,5 15 9,0 60,3 15 9,3 62,1 15 9,6 64,0 

DE4TR02 2 5 0,0 0,0 15 0,0 0,0 15 0 0,0 15 0 0,0 15 0 0,0 15 0 0,0 15 0 0,0 15 0 0,0 

                           

(1) Potencia nominal del arrollamiento más comprometido                

(2) % respecto de Sn.                

Resaltado en Negrita AZUL cuando se supera el 80%                

Resaltado en Negrita ROJA cuando se supera el 100%                

(3) Demanda de Minera Sierra Grande                
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3.2.6. Niveles de Cortocircuito.  
 

Tabla b. 6: Niveles de Cortocircuito . 

Nº Barra en 
PSSE 

Estación Transformadora 
Tensión 
Nominal 

Nivel de 
Cortocircuito (1) 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Trif. Mono Trif. Mono Trif. Mono Trif. Mono Trif. Mono Trif. Mono Trif. Mono Trif. Mono 

Nombre Código [kV] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] 

456 

Abásolo AO 

132 5716 1443 909 1443 909 1443 909 1443 909 1443 909 1443 909 1443 909 1443 909 

968 33 S/D 212 13 212 13 212 13 212 13 212 13 212 13 212 13 212 13 

969 13,2 S/D 141 21 141 21 141 21 141 21 141 21 141 21 141 21 141 21 

455 Aike AK 132 9145 335 349 335 349 335 349 335 349 335 349 335 349 335 349 335 349 

212 
Alimentación Principal 

Planta Aluminio  
AP 

33 1150 1407 127 1407 127 1407 127 1407 127 1407 127 1407 127 1407 127 1407 127 

222 33 1150 1242 65 1242 65 1242 65 1242 65 1242 65 1242 65 1242 65 1242 65 

450 

Barrio San Martín BS 

132 9145 817 1044 817 1044 817 1044 817 1044 817 1044 817 1044 817 1044 817 1044 

966 33 750 271 28 271 28 271 28 271 28 271 28 271 28 271 28 271 28 

967 13,2 572 194 41 194 41 194 41 194 41 194 41 194 41 194 41 194 41 

495 
Bicentenario BC 

132 9145 463 592 463 592 463 592 463 592 463 592 463 592 463 592 463 592 

517 33 1000 423 94 423 94 423 94 423 94 423 94 423 94 423 94 423 94 

454 
Caleta Olivia CO 

132 9145 720 775 720 775 720 775 720 775 720 775 720 775 720 775 720 775 

964 66 S/D 466 562 466 562 466 562 466 562 466 562 466 562 466 562 466 562 

411 
Camarones CAM 

132 S/D (2) 260 280 260 280 260 280 260 280 260 280 260 280 260 280 260 280 

508 33 S/D (2) 207 S/D 207 S/D 207 S/D 207 S/D 207 S/D 207 S/D 207 S/D 207 S/D 

458 
Cañadón León CLE 

132 9145 1057 1275 1057 1275 1057 1275 1057 1275 1057 1275 1057 1275 1057 1275 1057 1275 

512 33 1429 994 1148 994 1148 994 1148 994 1148 994 1148 994 1148 994 1148 994 1148 

442 Cerro Negro CN 132 10000 285 254 285 254 285 254 285 254 285 254 285 254 285 254 285 254 

494 Chubut Norte (PM) WB 132 7200 (3) 1232 1403 1232 1403 1232 1403 1232 1403 1232 1403 1232 1403 1232 1403 1232 1403 
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Tabla b. 6: Niveles de Cortocircuito . 

Nº Barra en 
PSSE 

Estación Transformadora 
Tensión 
Nominal 

Nivel de 
Cortocircuito (1) 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Trif. Mono Trif. Mono Trif. Mono Trif. Mono Trif. Mono Trif. Mono Trif. Mono Trif. Mono 

Nombre Código [kV] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] 

272 Chubut Norte (PY) WB 132 7200 (3) 1495 1575 1495 1575 1495 1575 1495 1575 1495 1575 1495 1575 1495 1575 1495 1575 

401 
Comodoro Rivadavia 

A 
EA 

132 5000 965 1294 965 1294 965 1294 965 1294 965 1294 965 1294 965 1294 965 1294 

409 10,4 567 277 22 277 22 277 22 277 22 277 22 277 22 277 22 277 22 

400 

Comodoro Rivadavia 
A1 

AU 

132 2500 971 1317 971 1317 971 1317 971 1317 971 1317 971 1317 971 1317 971 1317 

410 66 3955 368 477 368 477 368 477 368 477 368 477 368 477 368 477 368 477 

420 33 750 430 27 430 27 430 27 430 27 430 27 430 27 430 27 430 27 

422 13,2 500 335 41 335 41 335 41 335 41 335 41 335 41 335 41 335 41 

449 Diadema DA 132 12550 789 943 789 943 789 943 789 943 789 943 789 943 789 943 789 943 

230 
Distribución General 

Planta Aluminio  
DG 

132 5000 1627 1883 1627 1883 1627 1883 1627 1883 1627 1883 1627 1883 1627 1883 1627 1883 

956 33 750 543 43 543 43 543 43 543 43 543 43 543 43 543 43 543 43 

721 El Calafate CE 132 9145 152 177 152 177 152 177 152 177 152 177 152 177 152 177 152 177 

271 
El Coihue EC 

132 5700 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 

522 33 914 148 184 148 184 148 184 148 184 148 184 148 184 148 184 148 184 

445 El Tordillo TO 132 9145 504 589 504 589 504 589 504 589 504 589 504 589 504 589 504 589 

404 Escalante TE 132 9145 1040 1104 1040 1104 1040 1104 1040 1104 1040 1104 1040 1104 1040 1104 1040 1104 

266 
Esquel ES 

132 7200 484 529 484 529 484 529 484 529 484 529 484 529 484 529 484 529 

520 33 1200 115 18 115 18 115 18 115 18 115 18 115 18 115 18 115 18 

978 Florentino Ameghino FA 132 5500 544 615 544 615 544 615 544 615 544 615 544 615 544 615 544 615 

100 
Futaleufú FU 

330 12500 2558 3072 2558 3072 2558 3072 2558 3072 2558 3072 2558 3072 2558 3072 2558 3072 

264 132 5500 672 828 672 828 672 828 672 828 672 828 672 828 672 828 672 828 

402 
Garayalde GY 

132 9145 423 437 423 437 423 437 423 437 423 437 423 437 423 437 423 437 

407 33 1428 175 240 175 240 175 240 175 240 175 240 175 240 175 240 175 240 



 
GUÍA DE REFERENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL EN LA REGIÓN PATAGÓNICA  

Código  Versión  

PT-G-010 2025 

Página: 54 de 387 

 

 

Tabla b. 6: Niveles de Cortocircuito . 

Nº Barra en 
PSSE 

Estación Transformadora 
Tensión 
Nominal 

Nivel de 
Cortocircuito (1) 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Trif. Mono Trif. Mono Trif. Mono Trif. Mono Trif. Mono Trif. Mono Trif. Mono Trif. Mono 

Nombre Código [kV] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] 

448 Las Heras LH 132 7200 620 690 620 690 620 690 620 690 620 690 620 690 620 690 620 690 

275 Loma Blanca LB 132 9145 870 1117 870 1117 870 1117 870 1117 870 1117 870 1117 870 1117 870 1117 

223 Loma Blanca Este LBT 132 7200 932 1205 932 1205 932 1205 932 1205 932 1205 932 1205 932 1205 932 1205 

226 Loma Blanca Oeste LBO 132 7200 1171 1429 1171 1429 1171 1429 1171 1429 1171 1429 1171 1429 1171 1429 1171 1429 

403 Los Hércules HE 132 7200 862 942 862 942 862 942 862 942 862 942 862 942 862 942 862 942 

446 Los Perales LP 132 7200 556 668 556 668 556 668 556 668 556 668 556 668 556 668 556 668 

311 
Malaspina ML 

132 3150 484 549 484 549 484 549 484 549 484 549 484 549 484 549 484 549 

551 33 1429 283 49 283 49 283 49 283 49 283 49 283 49 283 49 283 49 

457 Oro Plata OP 132 9145 226 280 226 280 226 280 226 280 226 280 226 280 226 280 226 280 

444 Pampa del Castillo CA 132 9145 573 715 573 715 573 715 573 715 573 715 573 715 573 715 573 715 

490 Patagonia EP 132 5500 999 1356 999 1356 999 1356 999 1356 999 1356 999 1356 999 1356 999 1356 

246 Parque Eólico Madryn WA 132 7200 2071 2508 2071 2508 2071 2508 2071 2508 2071 2508 2071 2508 2071 2508 2071 2508 

258 
Parque Eólico 

Rawson 
PW 

132 7200 598 746 598 746 598 746 598 746 598 746 598 746 598 746 598 746 

570 33 1429 481 595 481 595 481 595 481 595 481 595 481 595 481 595 481 595 

469 

Perito Moreno PTM 

132 S/D (2) 169 191 169 191 169 191 169 191 169 191 169 191 169 191 169 191 

962 33 S/D (2) 89 121 89 121 89 121 89 121 89 121 89 121 89 121 89 121 

963 13,2 S/D (2) 69 19 69 19 69 19 69 19 69 19 69 19 69 19 69 19 

979 Petroquímica PE 132 10045 1290 1561 1290 1561 1290 1561 1290 1561 1290 1561 1290 1561 1290 1561 1290 1561 

460 

Pico Truncado I PU 

132 5000 1343 1687 1343 1687 1343 1687 1343 1687 1343 1687 1343 1687 1343 1687 1343 1687 

972 66 3955 544 660 544 660 544 660 544 660 544 660 544 660 544 660 544 660 

463 35 600 628 152 628 152 628 152 628 152 628 152 628 152 628 152 628 152 

973 13,2 300 188 39 188 39 188 39 188 39 188 39 188 39 188 39 188 39 
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Tabla b. 6: Niveles de Cortocircuito . 

Nº Barra en 
PSSE 

Estación Transformadora 
Tensión 
Nominal 

Nivel de 
Cortocircuito (1) 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Trif. Mono Trif. Mono Trif. Mono Trif. Mono Trif. Mono Trif. Mono Trif. Mono Trif. Mono 

Nombre Código [kV] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] 

470 
Pico Truncado II PD 

132 5000 937 951 937 951 937 951 937 951 937 951 937 951 937 951 937 951 

472 35 750 111 21 111 21 111 21 111 21 111 21 111 21 111 21 111 21 

480 
Puerto Deseado DE 

132 5525 212 226 212 226 212 226 212 226 212 226 212 226 212 226 212 226 

975 13,2 350 75 19 75 19 75 19 75 19 75 19 75 19 75 19 75 19 

200 

Puerto Madryn PM 

330 12500 4967 5898 4967 5898 4967 5898 4967 5898 4967 5898 4967 5898 4967 5898 4967 5898 

220 132 5000 1932 2425 1932 2425 1932 2425 1932 2425 1932 2425 1932 2425 1932 2425 1932 2425 

310 
Punta Colorada (4) PC 

132 3000 298 317 298 317 298 317 298 317 298 317 298 317 298 317 298 317 

952 33 750 90 121 90 121 90 121 90 121 90 121 90 121 90 121 90 121 

243 

Rawson RW 

132 7200 636 768 636 768 636 768 636 768 636 768 636 768 636 768 636 768 

959 33 1430 198 264 198 264 198 264 198 264 198 264 198 264 198 264 198 264 

118 
Río Gallegos RG 

220 19052 436 574 436 574 436 574 436 574 436 574 436 574 436 574 436 574 

547 33 1429 263 337 263 337 263 337 263 337 263 337 263 337 263 337 263 337 

115 

Río Turbio RT 

220 15242 411 545 411 545 411 545 411 545 411 545 411 545 411 545 411 545 

556 33 1429 195 277 195 277 195 277 195 277 195 277 195 277 195 277 195 277 

322 
San Antonio Este (4) SE 

132 2000 259 165 259 165 259 165 259 165 259 165 259 165 259 165 259 165 

948 33 S/D 87 113 87 113 87 113 87 113 87 113 87 113 87 113 87 113 

320 

San Antonio Oeste (4) SO 

132 5000 268 273 268 273 268 273 268 273 268 273 268 273 268 273 268 273 

950 33 350 137 184 137 184 137 184 137 184 137 184 137 184 137 184 137 184 

441 San José SJ 132 12550 202 206 202 206 202 206 202 206 202 206 202 206 202 206 202 206 

300 
Sierra Grande (4) SG 

132 5000 384 458 384 458 384 458 384 458 384 458 384 458 384 458 384 458 

955 13,2 380 128 20 128 20 128 20 128 20 128 20 128 20 128 20 128 20 
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Tabla b. 6: Niveles de Cortocircuito . 

Nº Barra en 
PSSE 

Estación Transformadora 
Tensión 
Nominal 

Nivel de 
Cortocircuito (1) 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Trif. Mono Trif. Mono Trif. Mono Trif. Mono Trif. Mono Trif. Mono Trif. Mono Trif. Mono 

Nombre Código [kV] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] 

240 

Trelew TW 

132 3000 747 880 747 880 747 880 747 880 747 880 747 880 747 880 747 880 

244 33 1429 413 571 413 571 413 571 413 571 413 571 413 571 413 571 413 571 

242 13,2 572 315 60 315 60 315 60 315 60 315 60 315 60 315 60 315 60 

440 Valle Hermoso VH 132 9145 396 380 396 380 396 380 396 380 396 380 396 380 396 380 396 380 

330 

Viedma (4) VD 

132 5000 266 299 266 299 266 299 266 299 266 299 266 299 266 299 266 299 

334 33 500 161 219 161 219 161 219 161 219 161 219 161 219 161 219 161 219 

332 13,2 350 129 39 129 39 129 39 129 39 129 39 129 39 129 39 129 39 

Referencias: 

(1) - Capacidad nominal correspondiente a los interruptores. 

(2) - Capacidad no definida por tratarse de un nodo futuro. 

(3) - ET WB con barras de 132 kV desacopladas. 

(4) - Corredor Atlántico de 132 kV operando con anillo cerrado. 

Rojo: Potencia de cortocircuito que excede la máxima admitida por los interruptores. 

                     

NOTA:                     

Dado que el nivel máximo de cortocircuito admitido por una instalación puede ser inferior a la capacidad nominal de los interruptores indicada en (1), se hace notar que en caso de ampliaciones de la red que incrementen el nivel de cortocircuito, el Solicitante deberá requerir a TRANSPA 
información detallada a los efectos de poder verificar adecuadamente la aptitud de la totalidad del equipamiento involucrado.  
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3.2.7. Inversiones necesarias para minimizar las restricciones del transporte.  

 

En el apartado 3.4.5. se listan las inversiones necesarias para minimizar las restricciones del 

transporte y el estado de estas, junto con las obras previstas de ampliación necesarias para asegurar 

y/o mejorar el abastecimiento eléctrico. 

 

3.2.8. Esquema s Geográfico s y Unifilares.  
 

En el anexo II se presentan los esquemas geográficos y diagramas unifilares del sistema 

actual y del futuro. También se incluyen los diagramas unifilares por Estación Transformadora 

dentro del área de concesión. 

 

3.3. Estudios del Sistema para el corto y mediano plazo.  

 

3.3.1. Flujos de Potencia.  
 

En el anexo III se presentan los Flujos de Potencia, escenarios pico, resto y valle de invierno 

y verano, contemplando en cada año las obras de ampliaciones en la red que tienen fecha 

prevista de ingreso. 

 

3.3.2. Estudios de Cortocircuito.  
 

En Tabla b.6 (ver 3.2.6). 

 

3.3.3. Estudios de límites y restricciones al transporte.  
 

En el anexo III ver ñComentarios a los Flujos de Potenciaò.  
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3.4. Información del Sistema empleada para los Estudios . 

 

3.4.1. Pronósticos de demanda.  
 

3.4.1.1. Demanda global de Energía  
 

Programación Estacional definitiva Noviembre  2025 ï Octubre 2028  

Agente Demanda de Energía Año 2025 [GWh] 

NEMO Nombre ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

CGAIMAUW Coop. Eléc. Gaiman (DIST)           1,424 1,587 3,011 

CMADRYUW Coop. Eléc. Madryn (DIST)           21,144 21,950 43,094 

CRAWSOUW Coop. Eléc. Rawson (DIST)           9,270 9,822 19,092 

CTRELEUW Coop. Eléc. Trelew (DIST)           20,837 22,898 43,735 

DGSPCHUD Dir. Gral. De Serv. Públicos de Chubut (DIST)           9,115 9,779 18,894 

 Sub Total Sistema Norte 132 kV            61,790 66,036 127,826 

CCOMODUW Coop. Eléc. Comodoro Rivadavia (DIST)           38,685 37,641 76,326 

MISCSJZZ Minera Santa Cruz (GUMA)           6,400 6,400 12,800 

MUPITRZW Municipalidad de Pico Truncado (DIST)           3,671 3,556 7,227 

OROPCPZZ Minera Oro Plata (GUMA)           11,509 11,542 23,051 

PQCRCRUZ Petroquímica CR (GUMA)           1,025 0,902 1,927 

PQCRPTZZ Petroquímica PT (GUMA)           5,202 4,451 9,653 

SINOHUZA Sinopec Huemul (GUMA)           0,000 0,000 0,000 

SINOMEZA Sinopec Meseta Espinoza (AUTOG)           0,000 0,000 0,000 
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Programación Estacional definitiva Noviembre  2025 ï Octubre 2028  

Agente Demanda de Energía Año 2025 [GWh] 

NEMO Nombre ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

SINOMIZZ Sinopec Minerales (GUMA)           0,000 0,000 0,000 

SPSECRZD Servicios Públicos de Santa Cruz (DIST)           46,122 47,235 93,357 

TECPETUZ Tecpetrol (GUMA)           0,035 0,035 0,070 

YPFMBE2A YPF CT MANANTIALES BEHR II AG           2,160 2,232 4,392 

YPFKM5UZ YPF KM5 (GUMA)           0,000 0,000 0,000 

YPFLHEZZ YPF Las Heras (GUMA)           19,440 20,088 39,528 

YPFLPEZA YPF Los Perales (AUTOG)           15,840 16,368 32,208 

YPFPTRZZ YPF Pico Truncado (GUMA)           1,440 1,488 2,928 

YPF-SCCY YPF Cañadón Seco (GUMA)           0,352 0,380 0,732 

YPFTORUZ YPF El Tordillo (GUMA)           7,634 7,594 15,228 

 Sub Total Sistema Sur 132 kV           159,515 159,912 319,427 

ALUAREUA ALUAR (GUMA)           272,880 281,976 554,856 

C16OCTUW Coop. Eléc. Esquel (DIST)           7,634 7,594 15,228 

 Subtotal Sistema 330 kV            280,514 289,570 570,084 

 Total SIP            501,819 515,518 1017,337 

               

 

 

  



 
GUÍA DE REFERENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL EN LA REGIÓN PATAGÓNICA  

Código  Versión  

PT-G-010 2025 

Página: 60 de 387 

 

 

Programación Estacional definitiva Noviembre 2025 ï Octubre 2028  

Agente Demanda de Energía Año 2026 [GWh] 

NEMO Nombre ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

CGAIMAUW Coop. Eléc. Gaiman (DIST) 1,769 1,548 1,477 1,313 1,559 1,506 1,509 1,536 1,458 1,503 1,453 1,619 18,250 

CMADRYUW Coop. Eléc. Madryn (DIST) 24,514 21,888 20,885 21,386 24,305 25,167 25,841 25,925 22,277 20,438 21,779 22,609 277,014 

CRAWSOUW Coop. Eléc. Rawson (DIST) 10,710 9,240 8,859 8,403 9,599 9,996 10,348 10,234 8,640 8,145 9,734 10,313 114,221 

CTRELEUW Coop. Eléc. Trelew (DIST) 22,141 20,112 21,491 21,028 23,327 24,642 25,649 24,680 22,259 21,462 20,837 21,899 269,527 

DGSPCHUD Dir. Gral. De Serv. Públicos de Chubut (DIST) 10,355 9,293 9,864 9,360 9,605 9,151 9,357 9,157 8,811 9,181 9,217 9,884 113,235 

 
Sub Total Sistema Norte 132 kV 69,489 62,081 62,576 61,490 68,395 70,462 72,704 71,532 63,445 60,729 63,020 66,324 792,247 

CCOMODUW Coop. Eléc. Comodoro Rivadavia (DIST) 38,621 35,473 38,687 43,629 50,215 53,650 55,698 50,090 46,751 41,203 39,458 38,394 531,869 

MISCSJZZ Minera Santa Cruz (GUMA) 6,100 3,500 6,500 6,300 6,900 7,000 7,000 6,600 6,600 6,600 6,400 6,400 75,900 

MUPITRZW Municipalidad de Pico Truncado (DIST) 3,428 3,204 3,872 4,332 4,672 4,944 5,464 5,336 4,703 4,357 3,671 3,615 51,598 

OROPCPZZ Minera Oro Plata (GUMA) 10,043 9,554 11,278 8,968 11,058 10,441 10,399 11,771 10,180 8,957 11,509 11,542 125,700 

PQCRCRUZ Petroquímica CR (GUMA) 0,917 0,799 0,801 0,789 0,834 0,814 0,814 0,877 0,918 0,982 1,025 0,902 10,472 

PQCRPTZZ Petroquímica PT (GUMA) 4,076 3,719 4,606 4,294 2,457 2,023 2,336 2,493 3,455 4,718 5,202 4,451 43,830 

SINOHUZA Sinopec Huemul (GUMA) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SINOMEZA Sinopec Meseta Espinoza (AUTOG) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SINOMIZZ Sinopec Minerales (GUMA) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SPSECRZD Servicios Públicos de Santa Cruz (DIST) 46,409 45,085 51,707 52,905 59,202 61,966 62,104 60,345 55,529 53,122 47,169 48,307 643,850 

TECPETUZ Tecpetro (GUMA) 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,420 

YPFMBE2A YPF CT MANANTIALES BEHR II AG 2,232 2,016 2,232 2,160 2,232 2,160 2,232 2,232 2,160 2,232 2,160 2,232 26,280 

YPFKM5UZ YPF KM5 (GUMA) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

YPFLHEZZ YPF Las Heras (GUMA) 20,088 18,144 20,088 19,440 20,088 19,440 20,088 20,088 19,440 20,088 19,440 20,088 236,520 
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Programación Estacional definitiva Noviembre 2025 ï Octubre 2028  

Agente Demanda de Energía Año 2026 [GWh] 

NEMO Nombre ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

YPFLPEZA YPF Los Perales (AUTOG) 16,368 14,784 16,368 15,840 16,368 15,840 16,368 16,368 15,840 16,368 15,840 16,368 192,720 

YPFPTRZZ YPF Pico Truncado (GUMA) 1,488 1,344 1,488 1,440 1,488 1,440 1,488 1,488 1,440 1,488 1,440 1,488 17,520 

YPF-SCCY YPF Cañadón Seco (GUMA) 0,505 0,455 0,453 0,383 0,442 0,503 0,486 0,471 0,430 0,443 0,616 0,676 5,863 

YPFTORUZ YPF El Tordillo (GUMA) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
Sub Total Sistema Sur 132 kV 150,310 138,112 158,115 160,515 175,991 180,256 184,512 178,194 167,481 160,593 153,965 154,498 1962,542 

ALUAREUA ALUAR (GUMA) 281,976 254,688 397,296 427,680 293,136 272,880 281,976 281,976 384,480 397,296 252,540 260,958 3786,882 

C16OCTUW Coop. Eléc. Esquel (DIST) 7,306 6,442 6,953 7,272 8,058 8,501 8,986 7,749 8,107 8,172 7,634 6,245 91,425 

 
Subtotal Sistema 330 kV 289,282 261,130 404,249 434,952 301,194 281,381 290,962 289,725 392,587 405,468 260,174 267,203 3878,307 

 
Total SIP 509,081 461,323 624,940 656,957 545,580 532,099 548,178 539,451 623,513 626,790 477,159 488,025 6633,096 
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Programación Estacional definitiva Noviembre 2025 ï Octubre 2028  

Agente Demanda de Energía Año 2027 [GWh] 

NEMO Nombre ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

CGAIMAUW Coop. Eléc. Gaiman (DIST) 1,805 1,579 1,506 1,339 1,590 1,536 1,539 1,567 1,487 1,533 1,482 1,652 18,615 

CMADRYUW Coop. Eléc. Madryn (DIST) 25,249 22,545 21,512 22,028 25,034 25,922 26,616 26,703 22,945 21,051 22,431 23,287 285,323 

CRAWSOUW Coop. Eléc. Rawson (DIST) 11,246 9,702 9,302 8,823 10,079 10,495 10,865 10,746 9,072 8,552 10,221 10,829 119,932 

CTRELEUW Coop. Eléc. Trelew (DIST) 21,906 20,646 22,389 21,519 23,068 23,128 23,380 22,842 21,626 20,574 20,385 20,879 262,342 

DGSPCHUD Dir. Gral. De Serv. Públicos de Chubut (DIST) 10,468 9,394 9,971 9,468 9,724 9,269 9,479 9,276 8,923 9,289 9,321 9,991 114,573 

 
Sub Total Sistema Norte 132 kV 70,674 63,866 64,680 63,177 69,495 70,350 71,879 71,134 64,053 60,999 63,840 66,638 800,785 

CCOMODUW Coop. Eléc. Comodoro Rivadavia (DIST) 39,393 36,182 39,461 44,502 51,219 54,723 56,812 51,092 47,686 42,027 40,247 39,162 542,506 

MISCSJZZ Minera Santa Cruz (GUMA) 6,100 3,500 6,500 6,300 6,900 7,000 7,000 6,600 6,600 6,600 6,400 6,400 75,900 

MUPITRZW Municipalidad de Pico Truncado (DIST) 3,460 3,054 3,696 4,085 4,729 4,855 5,104 5,184 4,432 3,779 3,406 3,388 49,172 

OROPCPZZ Minera Oro Plata (GUMA) 10,043 9,554 11,278 8,968 11,058 10,441 10,399 11,771 10,180 8,957 11,509 11,542 125,700 

PQCRCRUZ Petroquímica CR (GUMA) 0,917 0,799 0,801 0,789 0,834 0,814 0,814 0,877 0,918 0,982 1,025 0,902 10,472 

PQCRPTZZ Petroquímica PT (GUMA) 4,076 3,719 4,606 4,294 2,457 2,023 2,336 2,493 3,455 4,718 5,202 4,451 43,830 

SINOHUZA Sinopec Huemul (GUMA) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SINOMEZA Sinopec Meseta Espinoza (AUTOG) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SINOMIZZ Sinopec Minerales (GUMA) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SPSECRZD Servicios Públicos de Santa Cruz (DIST) 47,462 46,109 52,880 54,106 60,546 63,373 63,514 61,715 56,789 54,328 48,240 49,404 658,466 

TECPETUZ Tecpetro (GUMA) 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,420 

YPFMBE2A YPF CT MANANTIALES BEHR II AG 2,232 2,016 2,232 2,160 2,232 2,160 2,232 2,232 2,160 2,232 2,160 2,232 26,280 

YPFKM5UZ YPF KM5 (GUMA) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

YPFLHEZZ YPF Las Heras (GUMA) 20,088 18,144 20,088 19,440 20,088 19,440 20,088 20,088 19,440 20,088 19,440 20,088 236,520 
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Programación Estacional definitiva Noviembre 2025 ï Octubre 2028  

Agente Demanda de Energía Año 2027 [GWh] 

NEMO Nombre ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

YPFLPEZA YPF Los Perales (AUTOG) 16,368 14,784 16,368 15,840 16,368 15,840 16,368 16,368 15,840 16,368 15,840 16,368 192,720 

YPFPTRZZ YPF Pico Truncado (GUMA) 1,488 1,344 1,488 1,440 1,488 1,440 1,488 1,488 1,440 1,488 1,440 1,488 17,520 

YPF-SCCY YPF Cañadón Seco (GUMA) 0,776 0,662 0,802 0,466 0,444 0,427 0,454 0,418 0,391 0,396 0,501 0,568 6,305 

YPFTORUZ YPF El Tordillo (GUMA) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
Sub Total Sistema Sur 132 kV 152,438 139,902 160,235 162,425 178,398 182,571 186,644 180,361 169,366 161,998 155,445 156,028 1985,811 

ALUAREUA ALUAR (GUMA) 260,958 235,704 260,958 252,540 293,136 272,880 281,976 281,976 384,480 397,296 252,540 260,958 3435,402 

C16OCTUW Coop. Eléc. Esquel (DIST) 6,034 5,900 5,925 6,036 6,396 6,715 6,399 6,009 6,267 5,952 6,617 6,591 74,841 

 
Subtotal Sistema 330 kV 266,992 241,604 266,883 258,576 299,532 279,595 288,375 287,985 390,747 403,248 259,157 267,549 3510,243 

 
Total SIP 490,104 445,372 491,798 484,178 547,425 532,516 546,898 539,480 624,166 626,245 478,442 490,215 6296,839 
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Programación Estacional definitiva Noviembre 2025 ï Octubre 2028  

Agente Demanda de Energía Año 2028 [GWh] 

NEMO Nombre ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

CGAIMAUW Coop. Eléc. Gaiman (DIST) 1,841 1,610 1,536 1,366 1,622 1,567 1,570 1,598 1,516 1,564   15,790 

CMADRYUW Coop. Eléc. Madryn (DIST) 26,007 23,221 22,157 22,688 25,785 26,700 27,415 27,504 23,634 21,683   246,794 

CRAWSOUW Coop. Eléc. Rawson (DIST) 11,808 10,187 9,767 9,264 10,583 11,020 11,408 11,283 9,526 8,980   103,826 

CTRELEUW Coop. Eléc. Trelew (DIST) 22,421 21,109 20,681 20,621 22,818 22,116 23,551 22,763 19,955 19,617   215,652 

DGSPCHUD Dir. Gral. De Serv. Públicos de Chubut (DIST) 10,584 9,497 10,080 9,578 9,846 9,392 9,605 9,398 9,037 9,383   96,400 

 
Sub Total Sistema Norte 132 kV 72,661 65,624 64,221 63,517 70,654 70,795 73,549 72,546 63,668 61,227 0 0 678,462 

CCOMODUW Coop. Eléc. Comodoro Rivadavia (DIST) 40,181 36,906 40,250 45,392 52,244 55,817 57,948 52,113 47,686 42,027   470,564 

MISCSJZZ Minera Santa Cruz (GUMA) 6,100 3,500 6,500 6,300 6,900 7,000 7,000 6,600 6,600 6,600   63,100 

MUPITRZW Municipalidad de Pico Truncado (DIST) 3,221 3,054 3,696 4,085 4,729 4,855 5,104 5,184 4,432 3,779   42,139 

OROPCPZZ Minera Oro Plata (GUMA) 10,043 9,554 11,278 8,968 11,058 10,441 10,399 11,771 10,180 8,957   102,649 

PQCRCRUZ Petroquímica CR (GUMA) 0,917 0,799 0,801 0,789 0,834 0,814 0,814 0,877 0,918 0,982   8,545 

PQCRPTZZ Petroquímica PT (GUMA) 4,076 3,719 4,606 4,294 2,457 2,023 2,336 2,493 3,455 4,718   34,177 

SINOHUZA Sinopec Huemul (GUMA) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 

SINOMEZA Sinopec Meseta Espinoza (AUTOG) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 

SINOMIZZ Sinopec Minerales (GUMA) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 

SPSECRZD Servicios Públicos de Santa Cruz (DIST) 48,540 47,156 54,081 55,334 61,920 64,812 64,956 63,116 58,078 55,561   573,554 

TECPETUZ Tecpetro (GUMA) 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035   0,350 

YPFMBE2A YPF CT MANANTIALES BEHR II AG 2,232 2,016 2,232 2,160 2,232 2,160 2,232 2,232 2,160 2,232   21,888 

YPFKM5UZ YPF KM5 (GUMA) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 

YPFLHEZZ YPF Las Heras (GUMA) 20,088 18,144 20,088 19,440 20,088 19,440 20,088 20,088 19,440 20,088   196,992 
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Programación Estacional definitiva Noviembre 2025 ï Octubre 2028  

Agente Demanda de Energía Año 2028 [GWh] 

NEMO Nombre ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

YPFLPEZA YPF Los Perales (AUTOG) 16,368 14,784 16,368 15,840 16,368 15,840 16,368 16,368 15,840 16,368   160,512 

YPFPTRZZ YPF Pico Truncado (GUMA) 1,488 1,344 1,488 1,440 1,488 1,440 1,488 1,488 1,440 1,488   14,592 

YPF-SCCY YPF Cañadón Seco (GUMA) 0,683 0,618 0,550 0,416 0,379 0,328 0,413 0,389 0,355 0,441   4,572 

YPFTORUZ YPF El Tordillo (GUMA) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 

 
Sub Total Sistema Sur 132 kV 153,972 141,629 161,973 164,493 180,732 185,005 189,181 182,754 170,619 163,276 0 0 1693,634 

ALUAREUA ALUAR (GUMA) 260,958 244,122 260,958 252,540 293,136 272,880 281,976 281,976 384,480 397,296   2930,322 

C16OCTUW Coop. Eléc. Esquel (DIST) 6,601 5,940 6,090 6,459 7,289 7,382 7,706 7,580 6,978 6,899   68,924 

 
Subtotal Sistema 330 kV 267,559 250,062 267,048 258,999 300,425 280,262 289,682 289,556 391,458 404,195 0 0 2999,246 

 
Total SIP 494,192 457,315 493,242 487,009 551,811 536,062 552,412 544,856 625,745 628,698 0 0 5371,342 
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Tabla 1: Demanda  global  de Energía  

AÑO MES ENERGIA [GWh] 

2025 ENE - 

2025 FEB - 

2025 MAR - 

2025 ABR - 

2025 MAY - 

2025 JUN - 

2025 JUL - 

2025 AGO - 

2025 SEP - 

2025 OCT - 

2025 NOV 502 

2025 DIC 516 

2026 ENE 509 

2026 FEB 461 

2026 MAR 625 

2026 ABR 657 

2026 MAY 546 

2026 JUN 532 

2026 JUL 548 

2026 AGO 539 

2026 SEP 624 

2026 OCT 627 

2026 NOV 477 

2026 DIC 488 

2027 ENE 490 

2027 FEB 445 

2027 MAR 492 

2027 ABR 484 

2027 MAY 547 

2027 JUN 533 

2027 JUL 547 

2027 AGO 539 

2027 SEP 624 

2027 OCT 626 

2027 NOV 478 

2027 DIC 490 

2028 TOTAL 6702 

2029 TOTAL 7133 

2030 TOTAL 7608 

2031 TOTAL 8116 

2032 TOTAL 8657 
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Tasas de Crecimiento y Demandas - MEMSP 

USUARIOS MEMSP 2025/24 VERANO 2025 INVIERNO 2026/2025 2027/2026 2028/2033 

ALUAR 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

CAPSA (ET DIADEMA) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

CERRO NEGRO 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 

COOP. C. RIVADAVIA Industrial 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

COOP. C. RIVADAVIA Residencial 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 

COOPERATIVA 16 DE OCTUBRE 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 

COOPERATIVA GAIMAN  1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 

COOPERATIVA P. MADRYN 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 

COOPERATIVA RAWSON / DOLAVON 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 

COOPERATIVA TRELEW 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 

D.G.S.P. - CH  1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 

EDERSA (SG, PC, SO, SE y VD) 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 

MINERA OPSA (ET OP) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

MINERA SAN JOSE (ETSJ) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

MINERA SIERRA GRANDE (EX HIPARSA) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

MUNICIPALIDAD DE P. TRUNCADO 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 

PAMPA DEL CASTILLO (SIPETROL) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

PAN AMER.E.P.CLAV. (ex Bridas) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

PETROQUIMICA (CR-33kV) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

PETROQUIMICA PCR (PTI) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

S.P.S.E. 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 

SINOPEC - P. TRUNCADO I 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

SINOPEC. ETBSM (ex BELLA VISTA OESTE) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

TECPETROL 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

VALLE HERMOSO 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Y.P.F. CAÑADON SECO 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Y.P.F. EL TORDILLO 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Y.P.F. EL TREBOL 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Y.P.F. KM 5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Y.P.F. LAS HERAS 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Y.P.F. LOS PERALES 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Y.P.F. PICO TRUNCADO 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

YPF CT MANANTIALES BEHR II AG 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
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3.4.1.2. Diagramas típicos de máxima y mínima carga  
 

Tabla 2: Datos de Demandas SIP ï Curvas típicas de demanda [MW] para días hábil -sábado -domingo (1). Período 202 6.  

MES TDIA H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 
 (2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) 

ENE H 933,1  871,4  840,9  783,9  791,3  684,4  709,5  791,0  868,5  978,7  1008,5  1006,5  983,0  963,9  963,6  951,2  960,6  924,0  920,4  966,0  984,7  1077,6  1023,5  1490,2  

ENE S 834,0  798,4  801,0  774,4  759,1  707,9  719,9  753,3  798,1  895,5  923,3  930,2  914,9  927,6  914,9  939,6  981,1  897,7  910,7  900,0  923,9  994,0  1004,7  983,9  

ENE D 934,2  879,8  863,4  836,5  800,8  733,4  749,2  758,1  746,4  771,7  785,6  803,9  807,4  821,6  827,0  837,8  834,9  801,1  799,8  799,1  840,6  931,6  950,6  961,4  

FEB H 907,6  850,6  841,2  825,8  800,0  817,1  773,5  809,4  868,1  921,4  973,7  993,8  1003,2  1013,6  1026,0  1032,7  1063,6  1064,9  1060,5  1061,2  1091,3  1136,9  1100,4  1046,4  

FEB S 913,6  890,5  854,5  832,5  807,1  825,0  764,4  795,5  846,5  893,8  923,0  970,1  993,1  1004,2  1042,1  1046,0  1048,3  1044,1  1041,5  1034,3  1084,2  1123,8  1066,4  1014,8  

FEB D 873,4  839,3  795,6  780,5  771,9  762,1  740,0  715,6  744,4  810,2  883,7  932,4  1022,6  971,6  969,7  968,1  1057,4  1071,6  1069,1  945,3  1055,0  1031,6  1011,3  1005,4  

MAR H 817,8  787,0  752,7  739,7  727,6  723,2  735,6  746,0  684,2  709,3  769,0  806,3  797,2  810,0  821,1  832,4  837,1  847,9  971,9  990,0  991,3  985,0  947,8  893,8  

MAR S 950,7  896,5  880,5  860,4  822,7  824,3  851,8  811,6  838,1  819,8  884,6  917,8  913,4  937,4  994,2  1006,3  983,7  999,0  1004,4  990,6  976,8  967,2  908,2  870,5  

MAR D 658,1  643,3  618,0  599,0  601,6  590,5  587,3  537,3  556,6  571,5  595,8  593,2  602,7  600,2  601,2  599,9  594,5  612,9  628,1  718,2  757,4  750,4  728,3  686,3  

ABR H 442,0  428,5  403,9  400,1  392,5  397,2  428,7  433,8  504,4  843,3  1175,9  1171,3  1161,1  1154,3  1137,6  1153,7  1115,2  887,8  709,7  715,2  652,3  504,6  510,7  461,9  

ABR S 1029,6  994,2  973,9  970,9  976,1  961,5  977,4  965,5  942,4  978,1  984,4  1000,5  985,4  981,1  970,6  992,7  1012,3  1007,2  1052,1  1120,0  1108,7  1089,4  1076,8  1029,1  

ABR D 905,8  879,4  865,2  856,8  844,0  842,2  844,7  838,8  890,4  890,6  904,7  933,9  926,6  906,8  623,4  613,1  614,3  625,4  674,0  725,7  720,2  709,7  710,7  922,4  

MAY H 563,6  550,0  543,2  529,5  535,8  555,0  568,2  617,2  606,1  615,6  590,7  613,2  595,5  604,9  597,7  606,2  625,4  627,0  709,6  688,8  672,2  647,3  678,7  699,0  

MAY S 629,2  607,7  585,5  573,1  558,9  565,6  561,3  588,8  560,1  577,6  555,6  575,7  593,4  554,4  581,4  570,9  599,5  589,8  668,7  662,4  651,9  646,2  624,7  610,2  

MAY D 516,3  497,7  473,9  466,8  459,1  455,7  458,7  467,0  421,2  434,8  473,1  498,0  491,9  500,9  506,8  513,2  514,9  524,7  604,1  611,9  615,2  612,9  591,4  559,4  

JUN H 553,6  545,7  491,6  510,2  508,8  519,2  517,1  757,6  744,6  654,2  618,7  539,7  550,3  551,7  551,8  559,5  555,7  568,6  640,8  646,1  625,2  620,0  603,1  581,7  

JUN S 578,9  565,4  555,0  527,8  543,5  556,2  521,4  554,0  548,4  539,2  575,9  563,6  574,9  581,4  577,5  567,5  597,4  609,0  647,5  665,5  664,5  653,8  626,6  594,1  

JUN D 575,3  557,7  536,8  531,2  514,5  516,8  517,4  521,8  512,8  507,4  534,8  564,3  569,9  574,3  573,5  559,7  560,9  596,9  662,7  670,8  681,3  660,4  648,7  617,5  

JUL H 780,5  746,3  732,2  714,1  711,4  734,4  743,6  787,8  824,5  821,6  831,8  841,2  833,9  822,7  824,0  795,7  794,8  845,9  896,3  885,9  874,6  847,2  822,6  780,5  

JUL S 773,8  752,6  733,7  723,7  718,3  727,2  724,9  754,5  735,3  742,4  761,3  762,6  753,2  742,8  740,7  743,0  745,1  764,0  833,8  844,2  843,4  825,7  817,6  735,3  

JUL D 743,3  729,5  706,9  702,7  694,6  686,9  673,5  688,5  648,4  662,0  684,6  657,0  714,1  717,8  714,7  714,1  712,0  706,5  726,9  795,5  797,6  779,4  773,2  749,3  

AGO H 552,9  513,5  508,3  478,4  488,4  476,9  462,8  463,4  513,8  583,2  601,3  606,9  605,6  610,6  634,9  598,4  628,9  596,3  603,3  650,8  673,5  660,8  643,6  621,8  

AGO S 748,6  722,2  727,3  718,9  692,7  711,2  667,6  704,4  730,4  770,1  773,8  791,5  781,9  782,8  785,7  782,2  783,8  804,4  786,2  797,2  862,1  850,5  851,7  768,6  

AGO D 541,9  504,5  507,6  501,3  466,2  501,1  446,3  464,4  483,8  503,0  523,3  507,6  531,7  517,9  499,7  487,3  486,9  503,0  541,7  574,5  606,0  611,1  594,3  583,5  

SET H 761,5  749,6  720,3  713,7  709,9  738,6  830,5  746,0  781,9  810,6  862,5  886,8  879,1  875,8  896,5  892,9  888,7  899,2  925,9  988,0  984,7  962,9  920,4  833,4  

SET S 912,1  877,8  845,5  833,4  828,7  832,3  832,6  800,9  842,9  923,4  950,3  953,5  912,2  894,7  887,9  890,6  890,9  898,6  941,7  1013,0  986,6  967,7  975,1  942,6  

SET D 826,8  797,0  794,8  769,3  754,3  752,2  728,8  688,3  709,6  756,5  777,8  790,6  790,6  801,2  784,2  794,8  805,5  801,2  839,6  903,6  920,6  920,6  914,2  878,0  

OCT H 795,6  739,3  729,8  690,7  704,4  687,8  658,4  664,0  733,7  833,2  859,0  868,4  865,8  872,9  907,6  855,4  897,5  854,5  856,6  922,3  966,4  950,4  925,8  896,3  
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Tabla 2: Datos de Demandas SIP ï Curvas típicas de demanda [MW] para días hábil -sábado -domingo (1). Período 202 6.  

MES TDIA H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 
 (2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) 

OCT S 998,1  963,7  971,5  961,5  924,5  949,0  886,0  934,3  974,8  1028,3  1033,6  1057,2  1044,4  1046,1  1047,5  1045,0  1043,6  1070,0  1036,7  1054,7  1150,7  1136,5  1137,4  1020,3  

OCT D 751,3  699,1  703,4  695,6  646,3  695,0  614,5  643,7  671,4  697,4  726,0  704,1  738,2  1089,1  1086,1  1083,2  1108,6  1072,7  1080,7  1170,9  1162,1  1173,7  1061,6  800,7  

NOV H 878,0  823,8  830,3  803,7  795,7  750,1  783,8  831,2  881,6  908,2  945,2  969,2  980,8  956,8  952,3  992,6  985,8  985,5  957,6  1035,6  1077,0  1109,6  1044,4  972,4  

NOV S 827,3  806,3  774,9  766,0  742,2  711,4  715,8  751,9  767,1  812,6  842,3  878,7  898,7  892,1  877,4  881,2  885,9  896,8  894,0  907,3  945,0  975,5  943,3  920,0  

NOV D 829,7  795,0  772,0  760,3  746,6  690,0  672,0  715,2  719,5  772,3  793,3  833,0  859,3  849,9  854,3  861,0  835,3  827,8  823,1  827,1  880,2  977,3  945,8  920,2  

DIC H 859,3  853,4  826,5  806,9  775,8  735,3  759,5  817,0  849,3  877,1  890,1  904,6  897,5  891,3  873,8  885,7  912,9  941,7  917,7  924,2  942,2  1020,1  976,3  919,7  

DIC S 811,8  803,5  745,5  731,0  693,6  629,5  624,5  631,7  638,7  664,2  691,4  714,2  743,3  750,8  749,1  728,0  729,2  740,5  760,5  762,1  785,9  871,7  865,1  847,3  

DIC D 831,8  808,2  785,7  760,9  724,7  686,3  676,9  719,8  713,7  753,1  777,3  807,0  814,3  820,2  880,0  878,8  911,8  918,5  939,2  919,4  907,1  992,2  958,7  947,6  

 

(1) Presentar para el primer año del período y para años subsiguientes solo si se modifica su forma. 

(2) Tipo de día: Hábil (H), Sábado (S), Domingo (D). 

(3) Hora del día. 
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Tabla 2a: Datos de Demandas 132kV ï Curvas típicas de demanda [MW] para días hábil -sábado -domingo (1). Período 202 6.  

MES TDIA H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

  (2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) 

ENE H 383,9  360,6  350,5  337,4  338,8  312,6  309,7  317,0  347,5  398,4  415,9  417,3  417,3  415,9  404,3  401,4  401,4  405,7  369,4  373,7  404,3  420,3  471,2  427,5  

ENE S 391,0  374,0  365,5  358,5  351,4  335,8  318,8  325,9  342,9  351,4  364,1  364,1  367,0  362,7  357,0  355,6  358,5  361,3  368,4  371,2  386,8  435,0  422,2  410,9  

ENE D 348,1  333,8  320,7  310,3  299,8  268,4  269,7  269,7  276,2  280,2  291,9  303,7  309,0  303,7  307,7  306,3  312,9  301,1  305,0  311,6  327,3  374,4  370,5  360,0  

FEB H 405,7  382,4  372,3  366,5  366,5  369,4  353,4  346,1  366,5  383,9  386,8  402,8  402,8  407,2  399,9  408,6  410,1  405,7  407,2  410,1  469,7  463,9  458,1  427,5  

FEB S 391,0  369,8  361,3  364,1  362,7  361,3  334,4  331,5  345,7  354,2  372,6  379,7  381,1  369,8  367,0  364,1  364,1  365,5  374,0  382,5  432,1  436,4  423,6  406,6  

FEB D 362,6  340,4  324,7  316,8  318,1  314,2  295,9  286,7  286,7  302,4  312,9  322,1  328,6  328,6  329,9  323,4  326,0  329,9  328,6  339,1  390,1  403,2  392,8  377,0  

MAR H 362,1  340,3  344,6  328,6  327,2  328,6  362,1  356,3  383,9  401,4  405,7  404,3  405,7  399,9  397,0  405,7  415,9  401,4  450,8  478,4  463,9  446,4  427,5  397,0  

MAR S 372,6  350,0  338,6  338,6  330,1  327,3  320,2  310,3  318,8  347,1  347,1  355,6  345,7  342,9  347,1  351,4  350,0  358,5  362,7  381,1  439,2  426,5  412,3  393,9  

MAR D 334,1  328,5  317,3  297,0  298,1  298,1  302,6  290,3  303,8  317,3  340,9  339,8  349,9  333,0  336,4  347,6  328,5  322,9  329,6  374,6  388,2  387,0  371,3  347,6  

ABR H 382,1  359,1  363,7  346,8  345,3  346,8  382,1  376,0  405,2  423,6  428,2  426,6  428,2  422,0  419,0  428,2  438,9  423,6  475,8  504,9  489,6  471,1  451,2  419,0  

ABR S 451,7  427,9  410,4  402,4  402,4  410,4  410,4  424,7  412,0  426,3  432,6  434,2  427,9  412,0  423,1  407,2  431,1  443,8  505,8  512,2  507,4  496,3  494,7  470,8  

ABR D 337,3  323,1  315,4  303,8  303,8  302,5  298,7  274,2  276,8  287,1  294,8  297,4  301,3  297,4  302,5  298,7  296,1  305,1  318,0  375,9  381,1  375,9  363,1  350,2  

MAY H 407,9  390,3  381,5  382,9  378,5  385,9  400,5  422,6  422,6  431,4  432,8  434,3  427,0  424,0  422,6  424,0  431,4  453,4  495,9  507,6  488,6  479,8  463,6  449,0  

MAY S 403,9  382,6  367,0  359,8  359,8  367,0  367,0  379,8  368,4  381,2  386,9  388,3  382,6  368,4  378,3  364,1  385,4  396,8  452,3  458,0  453,7  443,8  442,3  421,0  

MAY D 360,5  345,0  333,4  325,7  323,1  320,6  320,6  327,0  306,4  309,0  319,3  328,3  327,0  328,3  319,3  323,1  324,4  330,9  387,5  390,1  392,7  387,5  381,1  364,3  

JUN H 392,0  376,6  368,2  368,2  358,4  371,0  396,2  420,0  418,6  435,4  436,8  443,8  428,4  428,4  418,6  403,2  406,0  456,4  491,4  497,2  486,1  476,0  457,8  438,2  

JUN S 395,6  381,9  369,5  369,5  369,5  368,1  365,4  372,3  392,9  388,7  403,8  388,7  387,4  383,2  386,0  386,0  384,6  424,5  451,9  457,4  460,2  446,4  436,8  420,3  

JUN D 381,1  363,1  351,5  343,7  339,9  336,0  339,9  339,9  338,6  341,2  338,6  339,9  347,6  338,6  333,4  338,6  337,3  360,5  405,5  410,7  414,6  409,4  400,4  388,8  

JUL H 393,4  338,8  341,6  347,2  358,4  366,8  389,2  413,0  415,8  415,8  415,8  410,2  410,2  403,2  372,4  387,8  401,8  422,8  478,8  483,0  484,4  473,2  450,8  441,0  

JUL S 402,5  387,4  377,7  369,5  362,6  364,0  368,1  380,5  379,1  387,4  387,4  386,0  381,9  380,5  376,4  372,3  376,4  395,6  443,7  445,1  449,2  438,2  423,1  408,0  

JUL D 458,8  442,4  426,0  416,2  409,6  406,4  404,7  408,0  345,7  349,0  376,9  401,4  401,4  396,5  394,9  390,0  396,5  411,3  480,1  489,9  494,8  489,9  475,2  460,4  

AGO H 348,6  327,6  331,8  316,4  315,0  316,4  348,6  343,0  369,6  386,4  390,6  389,2  390,6  385,0  382,2  390,6  400,4  386,4  434,0  460,6  446,6  429,8  411,6  382,2  

AGO S 390,1  369,5  354,4  347,5  347,5  354,4  354,4  366,8  355,8  368,1  373,6  375,0  369,5  355,8  365,4  351,6  372,3  383,2  436,8  442,3  438,2  428,6  427,2  406,6  

AGO D 398,6  381,9  372,8  359,1  359,1  357,6  353,0  324,1  327,1  339,3  348,4  351,5  356,0  351,5  357,6  353,0  349,9  360,6  375,8  444,3  450,4  444,3  429,1  413,9  

SET H 343,1  320,2  329,4  324,8  324,8  323,3  350,7  343,1  359,9  369,0  378,2  384,3  373,6  366,0  373,6  375,1  395,0  399,5  440,7  474,3  477,3  463,6  442,2  420,9  

SET S 426,1  408,3  401,8  380,7  366,1  374,2  375,9  361,3  375,9  419,6  430,9  426,1  392,1  364,5  361,3  364,5  354,8  362,9  429,3  468,2  460,1  435,8  430,9  411,5  

SET D 416,1  399,8  398,6  384,6  376,4  375,2  362,4  340,2  351,9  377,6  389,3  396,3  396,3  402,1  392,8  398,6  404,5  402,1  423,2  458,2  467,6  467,6  464,1  444,2  

OCT H 407,8  385,3  379,3  380,8  376,3  376,3  364,3  382,3  398,8  419,8  424,3  430,3  427,3  421,3  418,3  427,3  430,3  433,3  443,7  461,7  506,7  499,2  479,7  455,7  

OCT S 407,5  390,0  379,8  378,3  368,1  373,9  349,1  357,9  376,8  392,9  400,2  401,7  395,8  384,1  381,2  378,3  381,2  387,1  395,8  419,2  464,5  461,6  455,7  401,7  

OCT D 245,4  234,4  228,4  222,4  221,4  220,4  203,3  198,3  202,3  207,4  214,4  216,4  221,4  219,4  216,4  213,4  209,4  212,4  190,3  184,3  203,3  236,4  237,4  225,4  

NOV H 394,3  361,3  362,8  353,8  355,3  334,3  347,8  367,3  391,3  400,3  409,3  415,3  421,3  415,3  413,8  418,3  415,3  424,3  430,3  436,3  467,7  485,7  470,7  442,2  
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Tabla 2a: Datos de Demandas 132kV ï Curvas típicas de demanda [MW] para días hábil -sábado -domingo (1). Período 202 6.  

MES TDIA H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

  (2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) 

NOV S 388,5  369,5  357,9  352,0  349,1  330,1  322,8  328,6  347,6  372,5  375,4  382,7  375,4  371,0  354,9  365,2  369,5  375,4  381,2  390,0  445,5  442,6  426,5  406,1  

NOV D 363,1  344,2  332,0  325,3  318,5  302,3  275,3  286,1  296,9  305,0  317,2  321,2  329,3  323,9  325,3  328,0  332,0  325,3  332,0  341,5  398,2  403,6  399,5  375,2  

DIC H 383,8  374,8  364,3  359,8  359,8  332,8  340,3  358,3  374,8  389,8  392,8  403,3  398,8  398,8  394,3  401,8  413,8  412,3  406,3  407,8  436,3  463,2  451,2  427,3  

DIC S 388,5  385,6  366,6  352,0  338,9  298,0  292,1  289,2  295,0  306,7  317,0  324,3  324,3  322,8  324,3  325,7  321,3  330,1  333,0  352,0  406,1  407,5  403,1  401,7  

DIC D 353,6  338,8  329,3  318,5  311,8  284,8  279,4  288,8  288,8  301,0  309,1  323,9  329,3  328,0  330,7  325,3  326,6  329,3  330,7  333,4  342,8  396,8  392,8  379,3  

 

(1) Presentar para el primer año del período y para años subsiguientes solo si se modifica su forma. 

(2) Tipo de día: Hábil (H), Sábado (S), Domingo (D). 

(3) Hora del día. 
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3.4.1.3. Demandas de Potencia Activa y Reactiva por Barra.  

Tabla 3: Demandas de Potencia Activa y Reactiva por Barra . 

Escenario 
Invierno 2026 Verano 2026/2027 

Pico  Resto Valle Pico  Resto Valle 

Estación 
Transformadora 

N° 
Barra 
PSS/E 

Tensión 
[kV] 

P Q P Q P Q P Q P Q P Q 

[MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] 

Abásolo 968 33 20,7 8,1 20,3 7,9 13,8 5,4 18,4 7,1 13,2 5,1 8,1 3,1 

Abásolo 969 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Aluar 200 330 302,0 230,0 302,0 230,0 302,0 230,0 532,0 170,0 532,0 170,0 532,0 170,0 

Barrio San Martín 966 33 5,0 1,7 5,0 1,7 5,0 1,7 5,0 1,7 4,2 1,4 3,3 1,1 

Barrio San Martín 967 13,2 33,8 9,3 20,4 5,6 13,1 3,6 24,7 6,8 19,4 5,4 14,1 3,9 

Bicentenario 517 33 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 

Caleta Olivia 964 66 21,7 8,5 17,3 6,7 12,9 5,0 18,4 7,1 14,1 5,5 9,8 3,8 

Cerro Negro 442 132 8,3 4,6 7,2 4,0 6,1 3,9 9,4 5,1 8,3 4,6 7,3 4,7 

Comodoro AU 410 66 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Comodoro AU 420 33 22,0 10,6 16,2 7,9 10,5 4,5 18,5 9,0 13,9 6,7 9,3 3,9 

Comodoro AU 422 13,2 14,2 3,8 10,9 3,0 7,6 2,1 11,1 3,0 8,7 2,4 6,2 1,7 

Comodoro EA 409 10,4 11,3 3,9 8,6 3,0 5,9 2,3 9,0 3,1 6,9 2,4 4,8 1,9 

CT M. Behr (YPF) 535 35 19,8 11,8 19,8 11,8 19,8 11,8 19,8 11,8 19,8 11,8 19,8 11,8 

DGPA 956 33 52,3 18,5 39,2 13,8 26,2 9,7 53,2 18,8 57,6 20,3 18,7 6,9 

Diadema 451 33 2,0 0,7 2,0 0,7 2,0 0,7 2,0 0,7 2,0 0,7 2,0 0,7 

El Calafate 970 33 10,8 3,7 9,2 3,2 7,5 2,6 9,8 3,4 7,9 2,7 6,0 2,1 

El Calafate 971 13,2 3,0 1,0 2,6 0,9 2,2 0,7 2,8 1,0 2,2 0,8 1,7 0,6 

El Coihue 522 33 15,9 7,7 13,1 6,3 6,3 3,1 16,9 8,2 13,9 6,7 6,7 3,3 

El Tordillo 985 10,4 0,9 0,3 0,9 0,3 0,9 0,3 0,9 0,3 0,9 0,3 0,9 0,3 

Esquel 520 33 14,4 4,3 11,7 3,5 7,0 2,1 13,8 4,1 11,1 3,3 6,3 1,9 

Florentino Ameghino 978 132 0,3 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 

Las Heras 996 35 34,5 17,7 32,3 16,5 30,0 15,4 34,4 17,6 32,5 16,6 30,5 15,6 

Los Perales 997 10,4 21,5 5,8 16,3 4,4 11,0 3,0 19,8 5,4 18,2 4,9 16,5 4,5 

Nueva Escalante (YPF) 411 35 34,0 20,6 34,0 20,6 34,0 20,6 34,0 20,6 34,0 20,6 34,0 20,6 

Oro Plata 993 33 17,6 6,7 14,3 5,4 11,0 4,2 16,0 6,1 12,3 4,6 8,5 3,2 

Pampa del Castillo 988 10,4 8,3 2,4 7,6 2,2 6,5 1,9 9,5 2,8 9,0 2,6 7,5 2,2 

Perito Moreno 962 33 4,0 1,3 2,7 0,9 1,4 0,5 3,2 1,0 2,6 0,9 1,5 0,5 

Perito Moreno 963 13,2 6,6 2,2 4,6 1,5 2,5 0,8 5,2 1,7 4,5 1,5 2,8 0,9 

Petroquímica 979 132 9,3 3,1 6,3 2,1 1,5 0,5 9,3 3,1 6,3 2,1 1,5 0,5 

Pico Truncado I 972 66 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pico Truncado I 463 35 3,5 1,4 2,9 1,2 2,2 0,9 3,5 1,4 2,3 0,9 1,1 0,4 

Pico Truncado I 973 13,2 10,2 3,9 7,9 3,0 5,7 2,9 7,4 2,8 5,8 2,2 4,2 2,2 

Pico Truncado II 472 35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Puerto Deseado 975 13,2 7,1 3,4 6,6 3,2 4,3 2,1 7,0 3,4 5,1 2,5 3,3 1,6 

Punta Colorada 952 33 0,5 0,2 0,4 0,1 0,3 0,1 1,1 0,4 1,0 0,3 0,6 0,2 

Punta Colorada Oeste 977 33 - - - - - - 14,0 4,6 14,0 4,6 14,0 4,6 

Rawson 959 33 19,7 4,4 14,3 3,2 8,9 2,0 22,0 4,9 22,2 4,9 7,8 1,7 

Río Gallegos 547 33 44,3 9,0 36,1 7,3 27,8 2,8 34,3 7,0 26,5 5,4 18,7 1,9 

Río Santa Cruz 315 132 5,4 1,8 3,9 1,3 2,4 0,8 6,6 2,2 4,4 1,5 2,3 0,8 

Río Turbio 556 33 10,7 4,6 7,9 3,4 5,2 2,2 9,3 4,0 7,4 3,2 5,5 2,4 

San Antonio Este 948 33 0,6 0,3 0,5 0,2 0,4 0,2 0,9 0,4 1,0 0,5 0,5 0,2 

San Antonio Oeste 950 33 9,5 4,6 7,4 3,6 5,3 2,6 22,0 10,6 21,5 10,4 6,4 3,1 

San José 990 6,6 8,3 3,3 7,6 3,8 6,8 3,4 7,5 3,7 7,2 3,6 6,9 3,4 

Sierra Grande 955 13,2 2,4 1,0 1,9 0,7 1,3 0,5 2,6 1,0 2,4 1,0 1,1 0,4 

Sierra Grande 954 6,6 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,0 

Trelew 244 33 37,2 16,9 26,2 11,9 15,2 6,9 41,4 18,9 42,1 19,2 15,0 6,9 

Trelew 242 13,2 15,5 7,5 13,4 6,5 7,5 3,6 15,2 7,4 16,4 7,9 4,8 2,3 

Valle Hermoso 982 33 7,1 3,9 6,3 3,4 5,5 3,0 7,7 4,2 7,4 4,0 7,1 3,9 

Viedma 332 13,2 22,2 5,6 17,1 4,3 11,9 3,0 25,2 6,3 29,1 7,3 9,0 2,3 
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Tabla 3: Demandas de Potencia Activa y Reactiva por Barra . 

Escenario 
Invierno 2027 Verano 2027/2028 

Pico  Resto Valle Pico  Resto Valle 

Estación 
Transformadora 

N° 
Barra 
PSS/E 

Tensión 
[kV] 

P Q P Q P Q P Q P Q P Q 

[MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] 

Abásolo 968 33 22,0 8,5 20,9 8,1 14,2 5,5 18,9 7,4 13,6 5,3 8,3 3,2 

Abásolo 969 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Aluar 200 330 532,0 170,0 532,0 170,0 532,0 170,0 532,0 170,0 532,0 170,0 532,0 170,0 

Barrio San Martín 966 33 5,0 1,7 5,0 1,7 5,0 1,7 5,0 1,7 4,2 1,4 3,3 1,1 

Barrio San Martín 967 13,2 35,8 9,9 21,0 5,8 13,5 3,7 25,5 7,0 20,0 5,5 14,5 4,0 

Bicentenario 517 33 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 

Caleta Olivia 964 66 22,4 8,7 17,8 6,9 13,3 5,2 18,9 7,4 14,5 5,6 10,1 3,9 

Cerro Negro 442 132 8,5 4,7 7,4 4,1 6,2 4,0 9,5 5,2 8,5 4,7 7,4 4,7 

Comodoro AU 410 66 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Comodoro AU 420 33 22,4 10,8 16,6 8,0 10,8 4,6 18,9 9,1 14,2 6,9 9,5 4,0 

Comodoro AU 422 13,2 14,6 4,0 11,2 3,0 7,9 2,1 11,5 3,1 8,9 2,4 6,4 1,7 

Comodoro EA 409 10,4 11,7 4,0 8,9 3,1 6,0 2,4 9,3 3,2 7,1 2,5 5,0 2,0 

CT M. Behr (YPF) 535 35 19,8 11,8 19,8 11,8 19,8 11,8 19,8 11,8 19,8 11,8 19,8 11,8 

DGPA 956 33 53,9 19,0 40,4 14,3 26,9 10,0 54,7 19,3 59,3 20,9 19,2 7,1 

Diadema 451 33 2,0 0,7 2,0 0,7 2,0 0,7 2,0 0,7 2,0 0,7 2,0 0,7 

El Calafate 970 33 11,1 3,9 9,4 3,3 7,8 2,7 10,1 3,5 8,1 2,8 6,1 2,1 

El Calafate 971 13,2 3,1 1,1 2,7 0,9 2,2 0,8 2,8 1,0 2,3 0,8 1,7 0,6 

El Coihue 522 33 16,4 7,9 13,4 6,5 6,5 3,2 17,4 8,4 14,3 6,9 6,9 3,3 

El Tordillo 985 10,4 0,9 0,3 0,9 0,3 0,9 0,3 0,9 0,3 0,9 0,3 0,9 0,3 

Esquel 520 33 14,9 4,5 12,1 3,6 7,2 2,2 14,2 4,2 11,5 3,4 6,4 1,9 

Florentino Ameghino 978 132 0,3 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 

Las Heras 996 35 34,5 17,7 32,3 16,5 30,0 15,4 34,4 17,6 32,5 16,6 30,5 15,6 

Los Perales 997 10,4 21,5 5,8 16,3 4,4 11,0 3,0 19,8 5,4 18,2 4,9 16,5 4,5 

Nueva Escalante (YPF) 411 35 34,0 20,6 34,0 20,6 34,0 20,6 34,0 20,6 34,0 20,6 34,0 20,6 

Oro Plata 993 33 17,6 6,7 14,3 5,4 11,0 4,2 16,0 6,1 12,3 4,6 8,5 3,2 

Pampa del Castillo 988 10,4 8,3 2,4 7,6 2,2 6,5 1,9 9,5 2,8 9,0 2,6 7,5 2,2 

Perito Moreno 962 33 4,1 1,4 2,8 0,9 1,4 0,5 3,3 1,1 2,7 0,9 1,6 0,5 

Perito Moreno 963 13,2 6,8 2,2 4,7 1,6 2,6 0,9 5,4 1,8 4,6 1,5 2,9 1,0 

Petroquímica 979 132 9,3 3,1 6,3 2,1 1,5 0,5 9,3 3,1 6,3 2,1 1,5 0,5 

Pico Truncado I 972 66 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pico Truncado I 463 35 3,5 1,4 2,9 1,2 2,2 0,9 3,5 1,4 2,3 0,9 1,1 0,4 

Pico Truncado I 973 13,2 10,5 4,0 8,2 3,1 5,8 3,0 7,6 2,9 6,0 2,3 4,4 2,2 

Pico Truncado II 472 35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Puerto Deseado 975 13,2 7,3 3,5 6,8 3,3 4,5 2,2 7,2 3,5 5,3 2,6 3,4 1,6 

Punta Colorada 952 33 0,5 0,2 0,4 0,1 0,3 0,1 1,1 0,4 1,0 0,3 0,6 0,2 

Punta Colorada Oeste 977 33 14,0 4,6 14,0 4,6 14,0 4,6 14,0 4,6 14,0 4,6 14,0 4,6 

Rawson 959 33 20,3 4,5 14,7 3,3 9,1 2,0 22,7 5,1 22,8 5,1 8,0 1,8 

Río Gallegos 547 33 45,6 9,3 37,1 7,5 28,6 2,9 35,3 7,2 27,3 5,5 19,2 1,9 

Río Santa Cruz 315 132 5,5 1,8 4,0 1,3 2,5 0,8 6,8 2,2 4,6 1,5 2,4 0,8 

Río Turbio 556 33 11,0 4,7 8,2 3,5 5,3 2,3 9,6 4,1 7,6 3,3 5,7 2,4 

San Antonio Este 948 33 0,6 0,3 0,5 0,3 0,4 0,2 0,9 0,4 1,1 0,5 0,5 0,2 

San Antonio Oeste 950 33 9,7 4,7 7,6 3,7 5,4 2,6 22,4 10,9 21,9 10,6 6,5 3,2 

San José 990 6,6 8,3 4,1 7,6 3,8 6,8 3,4 7,5 3,7 7,2 3,6 6,9 3,4 

Sierra Grande 955 13,2 2,5 1,0 1,9 0,8 1,4 0,5 2,6 1,0 2,5 1,0 1,1 0,4 

Sierra Grande 954 6,6 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,0 

Trelew 244 33 38,3 17,4 26,9 12,3 15,6 7,1 42,6 19,4 43,4 19,8 15,5 7,1 

Trelew 242 13,2 15,8 7,6 13,6 6,6 7,6 3,7 15,5 7,5 16,7 8,1 4,9 2,4 

Valle Hermoso 982 33 7,1 3,9 6,3 3,4 5,5 3,0 7,7 4,2 7,4 4,0 7,1 3,9 

Viedma 332 13,2 22,7 5,7 17,4 4,4 12,1 3,0 25,7 6,5 29,6 7,4 9,2 2,3 
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Tabla 3: Demandas de Potencia Activa y Reactiva por Barra . 

Escenario 
Invierno 2028 Verano 2028/2029 

Pico  Resto Valle Pico  Resto Valle 

Estación 
Transformadora 

N° 
Barra 
PSS/E 

Tensión 
[kV] 

P Q P Q P Q P Q P Q P Q 

[MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] 

Abásolo 968 33 22,6 8,8 21,5 8,4 14,6 5,7 19,5 7,6 14,0 5,4 8,6 3,3 

Abásolo 969 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Aluar 200 330 532,0 170,0 532,0 170,0 532,0 170,0 532,0 170,0 532,0 170,0 532,0 170,0 

Barrio San Martín 966 33 5,0 1,7 5,0 1,7 5,0 1,7 5,0 1,7 4,2 1,4 3,3 1,1 

Barrio San Martín 967 13,2 36,9 10,2 21,7 6,0 13,9 3,8 26,2 7,2 20,6 5,7 15,0 4,1 

Bicentenario 517 33 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 

Caleta Olivia 964 66 23,1 9,0 18,4 7,1 13,7 5,3 19,5 7,6 14,9 5,8 10,4 4,0 

Cerro Negro 442 132 8,6 4,7 7,5 4,1 6,4 4,0 9,7 5,3 8,7 4,8 7,6 4,8 

Comodoro AU 410 66 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Comodoro AU 420 33 22,8 11,1 16,9 8,2 11,0 4,7 19,2 9,3 14,4 7,0 9,7 4,1 

Comodoro AU 422 13,2 15,0 4,1 11,6 3,1 8,1 2,2 11,8 3,2 9,2 2,5 6,6 1,8 

Comodoro EA 409 10,4 12,0 4,2 9,1 3,2 6,2 2,5 9,6 3,3 7,3 2,5 5,1 2,0 

CT M. Behr (YPF) 535 35 19,8 11,8 19,8 11,8 19,8 11,8 19,8 11,8 19,8 11,8 19,8 11,8 

DGPA 956 33 55,5 19,6 41,6 14,7 27,8 10,3 56,4 19,9 61,1 21,6 19,8 7,3 

Diadema 451 33 2,0 0,7 2,0 0,7 2,0 0,7 2,0 0,7 2,0 0,7 2,0 0,7 

El Calafate 970 33 11,5 4,0 9,7 3,4 8,0 2,8 10,4 3,6 8,3 2,9 6,3 2,2 

El Calafate 971 13,2 3,2 1,1 2,7 0,9 2,3 0,8 2,9 1,0 2,3 0,8 1,8 0,6 

El Coihue 522 33 16,9 8,2 13,9 6,7 6,7 3,3 17,9 8,7 14,7 7,1 7,1 3,4 

El Tordillo 985 10,4 0,9 0,3 0,9 0,3 0,9 0,3 0,9 0,3 0,9 0,3 0,9 0,3 

Esquel 520 33 15,3 4,6 12,4 3,7 7,5 2,2 14,6 4,4 11,8 3,5 6,6 2,0 

Florentino Ameghino 978 132 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 

Las Heras 996 35 34,5 17,7 32,3 16,5 30,0 15,4 34,4 17,6 32,5 16,6 30,5 15,6 

Los Perales 997 10,4 21,5 5,8 16,3 4,4 11,0 3,0 19,8 5,4 18,2 4,9 16,5 4,5 

Nueva Escalante (YPF) 411 35 34,0 20,6 34,0 20,6 34,0 20,6 34,0 20,6 34,0 20,6 34,0 20,6 

Oro Plata 993 33 17,6 6,7 14,3 5,4 11,0 4,2 16,0 6,1 12,3 4,6 8,5 3,2 

Pampa del Castillo 988 10,4 8,3 2,4 7,6 2,2 6,5 1,9 9,5 2,8 9,0 2,6 7,5 2,2 

Perito Moreno 962 33 4,3 1,4 2,9 0,9 1,5 0,5 3,4 1,1 2,8 0,9 1,6 0,5 

Perito Moreno 963 13,2 7,0 2,3 4,9 1,6 2,7 0,9 5,6 1,8 4,7 1,6 3,0 1,0 

Petroquímica 979 132 9,3 3,1 6,3 2,1 1,5 0,5 9,3 3,1 6,3 2,1 1,5 0,5 

Pico Truncado I 972 66 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pico Truncado I 463 35 3,5 1,4 2,9 1,2 2,2 0,9 3,5 1,4 2,3 0,9 1,1 0,4 

Pico Truncado I 973 13,2 10,8 4,1 8,4 3,2 6,0 3,1 7,9 3,0 6,2 2,3 4,5 2,3 

Pico Truncado II 472 35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Puerto Deseado 975 13,2 7,5 3,7 7,0 3,4 4,6 2,2 7,4 3,6 5,5 2,6 3,5 1,7 

Punta Colorada 952 33 0,5 0,2 0,4 0,1 0,3 0,1 1,1 0,4 1,0 0,3 0,6 0,2 

Punta Colorada Oeste 977 33 14,0 4,6 14,0 4,6 14,0 4,6 14,0 4,6 14,0 4,6 14,0 4,6 

Rawson 959 33 20,9 4,7 15,1 3,4 9,4 2,1 23,4 5,2 23,5 5,2 8,3 1,8 

Río Gallegos 547 33 47,0 9,5 38,2 7,8 29,5 3,0 36,4 7,4 28,1 5,7 19,8 2,0 

Río Santa Cruz 315 132 5,7 1,9 4,1 1,4 2,5 0,8 7,0 2,3 4,7 1,5 2,4 0,8 

Río Turbio 556 33 11,4 4,8 8,4 3,6 5,5 2,3 9,9 4,2 7,9 3,4 5,9 2,5 

San Antonio Este 948 33 0,6 0,3 0,5 0,3 0,4 0,2 0,9 0,4 1,1 0,5 0,5 0,2 

San Antonio Oeste 950 33 10,0 4,9 7,8 3,8 5,5 2,7 23,1 11,2 22,6 10,9 6,7 3,3 

San José 990 6,6 8,3 4,1 7,6 3,8 6,8 3,4 7,5 3,7 7,2 3,6 6,9 3,4 

Sierra Grande 955 13,2 2,6 1,0 2,0 0,8 1,4 0,6 2,7 1,1 2,6 1,0 1,1 0,4 

Sierra Grande 954 6,6 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,0 

Trelew 244 33 39,4 18,0 27,8 12,6 16,1 7,3 43,9 20,0 44,7 20,4 16,0 7,3 

Trelew 242 13,2 16,1 7,8 13,8 6,7 7,8 3,8 15,8 7,7 17,1 8,3 5,0 2,4 

Valle Hermoso 982 33 7,1 3,9 6,3 3,4 5,5 3,0 7,7 4,2 7,4 4,0 7,1 3,9 

Viedma 332 13,2 23,4 5,9 17,9 4,5 12,5 3,1 26,5 6,6 30,5 7,6 9,5 2,4 
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Tabla 3: Demandas de Potencia Activa y Reactiva por Barra . 

Escenario 
Año 2029 Año 2030 Año 2031 

Pico  Resto Valle Pico  Resto Valle 

Estación 
Transformadora 

N° 
Barra 
PSS/E 

Tensión 
[kV] 

P Q P Q P Q P Q P Q P Q 

[MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] 

Abásolo 968 33 20,1 7,8 8,8 3,4 20,7 8,0 9,1 3,5 21,3 8,3 9,3 3,6 

Abásolo 969 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Aluar 200 330 532,0 170,0 532,0 170,0 532,0 170,0 532,0 170,0 532,0 170,0 532,0 170,0 

Barrio San Martín 966 33 5,0 1,7 3,3 1,1 5,0 1,7 3,3 1,1 5,0 1,7 3,3 1,1 

Barrio San Martín 967 13,2 27,0 7,5 15,4 4,3 27,8 7,7 15,9 4,4 28,7 7,9 16,4 4,5 

Bicentenario 517 33 0,5 0,3 0,2 0,2 0,5 0,3 0,3 0,2 0,5 0,3 0,3 0,2 

Caleta Olivia 964 66 20,1 7,8 10,7 4,2 20,7 8,0 11,0 4,3 21,3 8,3 11,3 4,4 

Cerro Negro 442 132 9,9 5,4 7,7 4,9 10,1 5,5 7,9 5,0 10,4 5,6 8,0 5,1 

Comodoro AU 410 66 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Comodoro AU 420 33 19,5 9,5 9,9 4,2 19,9 9,6 10,1 4,3 20,3 9,8 10,3 4,4 

Comodoro AU 422 13,2 12,2 3,3 6,8 1,9 12,5 3,4 7,0 1,9 12,9 3,5 7,2 2,0 

Comodoro EA 409 10,4 9,9 3,4 5,3 2,1 10,1 3,5 5,4 2,1 10,5 3,6 5,6 2,2 

CT M. Behr (YPF) 535 35 19,8 11,8 19,8 11,8 19,8 11,8 19,8 11,8 19,8 11,8 19,8 11,8 

DGPA 956 33 58,1 20,5 20,4 7,5 59,8 21,1 21,0 7,8 61,6 21,7 21,6 8,0 

Diadema 451 33 2,0 0,7 2,0 0,7 2,0 0,7 2,0 0,7 2,0 0,7 2,0 0,7 

El Calafate 970 33 10,7 3,7 6,5 2,3 11,0 3,8 6,7 2,3 11,3 3,9 6,9 2,4 

El Calafate 971 13,2 3,0 1,0 1,8 0,6 3,1 1,1 1,9 0,6 3,2 1,1 1,9 0,7 

El Coihue 522 33 18,4 8,9 7,3 3,6 19,0 9,2 7,6 3,7 19,6 9,5 7,8 3,8 

El Tordillo 985 10,4 0,9 0,3 0,9 0,3 0,9 0,3 0,9 0,3 0,9 0,3 0,9 0,3 

Esquel 520 33 15,0 4,5 6,8 2,0 15,5 4,6 7,0 2,1 16,0 4,8 7,3 2,2 

Florentino Ameghino 978 132 0,3 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 

Las Heras 996 35 34,4 17,6 30,5 15,6 34,4 17,6 30,5 15,6 34,4 17,6 30,5 15,6 

Los Perales 997 10,4 19,8 5,4 16,5 4,5 19,8 5,4 16,5 4,5 19,8 5,4 16,5 4,5 

Nueva Escalante (YPF) 411 35 34,0 20,6 34,0 20,6 34,0 20,6 34,0 20,6 34,0 20,6 34,0 20,6 

Oro Plata 993 33 16,0 6,1 8,5 3,2 16,0 6,1 8,5 3,2 16,0 6,1 8,5 3,2 

Pampa del Castillo 988 10,4 9,5 2,8 7,5 2,2 9,5 2,8 7,5 2,2 9,5 2,8 7,5 2,2 

Perito Moreno 962 33 3,5 1,1 1,7 0,5 3,6 1,2 1,7 0,6 3,7 1,2 1,8 0,6 

Perito Moreno 963 13,2 5,7 1,9 3,1 1,0 5,9 1,9 3,2 1,1 6,1 2,0 3,3 1,1 

Petroquímica 979 132 9,3 3,1 1,5 0,5 9,3 3,1 1,5 0,5 9,3 3,1 1,5 0,5 

Pico Truncado I 972 66 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pico Truncado I 463 35 3,5 1,4 1,1 0,4 3,5 1,4 1,1 0,4 3,5 1,4 1,1 0,4 

Pico Truncado I 973 13,2 8,1 3,1 4,6 2,4 8,4 3,2 4,8 2,4 8,6 3,3 4,9 2,5 

Pico Truncado II 472 35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Puerto Deseado 975 13,2 7,7 3,7 3,6 1,7 7,9 3,8 3,7 1,8 8,1 3,9 3,8 1,8 

Punta Colorada 952 33 1,2 0,4 0,6 0,2 1,2 0,4 0,7 0,2 1,3 0,4 0,7 0,2 

Punta Colorada Oeste 977 33 14,0 4,6 14,0 4,6 14,0 4,6 14,0 4,6 14,0 4,6 14,0 4,6 

Rawson 959 33 24,1 5,4 8,5 1,9 24,8 5,5 8,8 2,0 25,5 5,7 9,0 2,0 

Río Gallegos 547 33 37,4 7,6 20,4 2,0 38,6 7,8 21,0 2,1 39,7 8,1 21,6 2,2 

Río Santa Cruz 315 132 7,2 2,4 2,5 0,8 7,4 2,4 2,6 0,8 7,6 2,5 2,7 0,9 

Río Turbio 556 33 10,2 4,3 6,0 2,6 10,5 4,5 6,2 2,6 10,8 4,6 6,4 2,7 

San Antonio Este 948 33 0,9 0,5 0,5 0,2 1,0 0,5 0,5 0,3 1,0 0,5 0,5 0,3 

San Antonio Oeste 950 33 23,8 11,5 6,9 3,4 24,5 11,9 7,1 3,5 25,2 12,2 7,4 3,6 

San José 990 6,6 7,5 3,7 6,9 3,4 7,5 3,7 6,9 3,4 7,5 3,7 6,9 3,4 

Sierra Grande 955 13,2 2,8 1,1 1,1 0,5 2,9 1,1 1,2 0,5 3,0 1,2 1,2 0,5 

Sierra Grande 954 6,6 0,3 0,1 0,1 0,0 0,3 0,1 0,1 0,0 0,3 0,1 0,1 0,0 

Trelew 244 33 45,2 20,6 16,4 7,5 46,6 21,2 16,9 7,7 48,0 21,9 17,4 7,9 

Trelew 242 13,2 16,2 7,8 5,1 2,5 16,5 8,0 5,3 2,5 16,9 8,2 5,4 2,6 

Valle Hermoso 982 33 7,7 4,2 7,1 3,9 7,7 4,2 7,1 3,9 7,7 4,2 7,1 3,9 

Viedma 332 13,2 27,3 6,8 9,7 2,4 28,1 7,1 10,0 2,5 29,0 7,3 10,3 2,6 
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Tabla 3: Demandas de Potencia Activa y Reactiva por Barra . 

Escenario 
Año 2032 Año 2033 Año  

Pico  Resto Valle Pico  Resto Valle 

Estación 
Transformadora 

N° 
Barra 
PSS/E 

Tensión 
[kV] 

P Q P Q P Q P Q P Q P Q 

[MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] 

Abásolo 968 33 21,9 8,5 9,6 3,7 22,6 8,8 9,9 3,9 - - - - 

Abásolo 969 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 

Aluar 200 330 532,0 170,0 532,0 170,0 532,0 170,0 532,0 170,0     

Barrio San Martín 966 33 5,0 1,7 3,3 1,1 5,0 1,7 3,3 1,1 - - - - 

Barrio San Martín 967 13,2 29,5 8,1 16,8 4,6 30,4 8,4 17,4 4,8 - - - - 

Bicentenario 517 33 0,5 0,3 0,3 0,2 0,5 0,3 0,3 0,2 - - - - 

Caleta Olivia 964 66 21,9 8,5 11,7 4,5 22,6 8,8 12,0 4,7 - - - - 

Cerro Negro 442 132 10,6 5,7 8,2 5,2 10,8 5,8 8,3 5,3 - - - - 

Comodoro AU 410 66 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 

Comodoro AU 420 33 20,6 10,0 10,5 4,5 21,0 10,2 10,7 4,6 - - - - 

Comodoro AU 422 13,2 13,3 3,6 7,4 2,0 13,7 3,7 7,7 2,1 - - - - 

Comodoro EA 409 10,4 10,8 3,7 5,7 2,3 11,1 3,8 5,9 2,3 - - - - 

CT M. Behr (YPF) 535 35 19,8 11,8 19,8 11,8 19,8 11,8 19,8 11,8 - - - - 

DGPA 956 33 63,5 22,4 22,3 8,2 65,4 23,1 23,0 8,5 - - - - 

Diadema 451 33 2,0 0,7 2,0 0,7 2,0 0,7 2,0 0,7 - - - - 

El Calafate 970 33 11,7 4,0 7,1 2,5 12,0 4,2 7,3 2,5 - - - - 

El Calafate 971 13,2 3,3 1,1 2,0 0,7 3,4 1,2 2,0 0,7 - - - - 

El Coihue 522 33 20,1 9,8 8,0 3,9 20,7 10,0 8,3 4,0 - - - - 

El Tordillo 985 10,4 0,9 0,3 0,9 0,3 0,9 0,3 0,9 0,3 - - - - 

Esquel 520 33 16,4 4,9 7,5 2,2 16,9 5,1 7,7 2,3 - - - - 

Florentino Ameghino 978 132 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 - - - - 

Las Heras 996 35 34,4 17,6 30,5 15,6 34,4 17,6 30,5 15,6 - - - - 

Los Perales 997 10,4 19,8 5,4 16,5 4,5 19,8 5,4 16,5 4,5 - - - - 

Nueva Escalante (YPF) 411 35 34,0 20,6 34,0 20,6 34,0 20,6 34,0 20,6 - - - - 

Oro Plata 993 33 16,0 6,1 8,5 3,2 16,0 6,1 8,5 3,2 - - - - 

Pampa del Castillo 988 10,4 9,5 2,8 7,5 2,2 9,5 2,8 7,5 2,2 - - - - 

Perito Moreno 962 33 3,8 1,2 1,8 0,6 3,9 1,3 1,9 0,6 - - - - 

Perito Moreno 963 13,2 6,3 2,1 3,4 1,1 6,4 2,1 3,5 1,1 - - - - 

Petroquímica 979 132 9,3 3,1 1,5 0,5 9,3 3,1 1,5 0,5 - - - - 

Pico Truncado I 972 66 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 

Pico Truncado I 463 35 3,5 1,4 1,1 0,4 3,5 1,4 1,1 0,4 - - - - 

Pico Truncado I 973 13,2 8,9 3,4 5,1 2,6 9,1 3,5 5,2 2,7 - - - - 

Pico Truncado II 472 35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 

Puerto Deseado 975 13,2 8,4 4,0 3,9 1,9 8,6 4,2 4,0 2,0 - - - - 

Punta Colorada 952 33 1,3 0,4 0,7 0,2 1,3 0,4 0,7 0,2 - - - - 

Punta Colorada Oeste 977 33 14,0 4,6 14,0 4,6 14,0 4,6 14,0 4,6     

Rawson 959 33 26,3 5,9 9,3 2,1 27,1 6,0 9,6 2,1 - - - - 

Río Gallegos 547 33 40,9 8,3 22,3 2,2 42,1 8,6 23,0 2,3 - - - - 

Río Santa Cruz 315 132 7,8 2,6 2,7 0,9 8,1 2,7 2,8 0,9 - - - - 

Río Turbio 556 33 11,1 4,7 6,6 2,8 11,5 4,9 6,8 2,9 - - - - 

San Antonio Este 948 33 1,0 0,5 0,5 0,3 1,1 0,5 0,6 0,3 - - - - 

San Antonio Oeste 950 33 26,0 12,6 7,6 3,7 26,8 13,0 7,8 3,8 - - - - 

San José 990 6,6 7,5 3,7 6,9 3,4 7,5 3,7 6,9 3,4 - - - - 

Sierra Grande 955 13,2 3,1 1,2 1,3 0,5 3,1 1,2 1,3 0,5 - - - - 

Sierra Grande 954 6,6 0,3 0,1 0,1 0,0 0,3 0,1 0,1 0,0 - - - - 

Trelew 244 33 49,4 22,5 18,0 8,2 50,9 23,2 18,5 8,4 - - - - 

Trelew 242 13,2 17,2 8,4 5,5 2,7 17,6 8,5 5,6 2,7 - - - - 

Valle Hermoso 982 33 7,7 4,2 7,1 3,9 7,7 4,2 7,1 3,9 - - - - 

Viedma 332 13,2 29,8 7,5 10,6 2,7 30,7 7,7 11,0 2,7 - - - - 
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3.4.2. Características Técnicas del equipamiento del transporte.  
 

3.4.2.1. Datos de líneas aéreas.  
 

TABLA1: Datos de Líneas Aéreas . Características Generales . 

BDE 

Código 
Ident.   

E.T. Origen E.T. Destino 

Terna 
Tens. 
nom. 

Ramal 
(1) Nº 

Propietario 

Puesta 
E/S  

Long. 
Total 

 Conductores Hilo guardia 
Resist. 
Terreno 

Torres 
Pot. 
Nat. 

Imped. 
Caract. 

Const. 
Atenuac 

Const. 
fase  

Vel. 
Prop. 

Nombre 
ó Nº  

Nº kV Fecha  km 
Secc. 
mm2 

Tipo Material 
Nº x 
fase 

Secc. 
mm2 

Material 
ohm x 

m 
Material 

Compartida 

MW  ohm  
neper/ 

km 
(x 10-6) 

rad/ 
km 

(x 10-6) 

km/s 
(x 103) Si/ 

No 
km 

2708 4AKOP1 AIKE ORO PLATA 1 132 - TRANSPA 2015 58,0 240/40   Al/Ac 1   OPGW 190 Ac. Gal No - 43,4 411,4 241,78 1094 287 

2707 4AKSJ1 AIKE SAN JOSE 1 132 - TRANSPA 2014 75,0 150/25   Al/Ac 1 50 Ac 190 Ac. Gal No - 43,4 381,1 246,63 1104 284 

1164 4AUEA1 C. RIV. "A1"  C. RIV. "A" 1 132 - TRANSPA 1982 0,47 300/50   Al/Ac 1   OPGW 190 Hº Aº No - 45 393,6 152,67 1082 290 

2441 4BCDE1 BICENTENARIO P. DESEADO 1 132 - SPSE 2019 110,8 185/30   Al/Ac 1 50 Ac 190 Hº Aº No - 47,27 382,507 207,65 1078,295 291,348 

1808 4CATO1 P.del CASTILLO EL TORDILLO 1 132 - TRANSPA 2001 8,9 120/20   Al/Ac 1 95 OPGW 106 Hº Aº No - 44,8 422,8 322,47 1117,2 281,2 

1391 4CAVH1 P.del CASTILLO V. HERMOSO 1 132 - TRANSACUE 1999 33,6 240/40   Al/Ac 1 50 Ac 106 Hº Aº No - 46,99 380,71 174,23 1073,68 292,6 

2869 4CLECO1 CAÑADÓN LEÓN CALETA OLIVIA 1 132 - TRANSPA 2021 20,4 185/30   Al/Ac 1   OPGW   H° A° SI 2,891 47,89 366,7 133,31 1061 296 

2868 4CLEZN1 CAÑADÓN LEÓN 
SANTA CRUZ 

NORTE 
1 132 - TRANSPA 2021 37,7 185/30   Al/Ac 1   OPGW   H° A° SI 2,891 47,89 366,7 133,31 1061 296 

2158 4DATE1 DIADEMA ESCALANTE 1 132 - TRANSACUE 2018 8,0 240/40   Al/Ac 1 50 Ac 128 Hº Aº No - 46,87 381,47 174,51 1087,51 288,88 

3032 4EPAO1 PATAGONIA ABASOLO 1 132 - TRANSPA 2020 8,1 150/25   Al/Ac 1   OPGW   Hº Aº No - 46,3 395,7 236,9 1062,7 295,6 

1149 4EPAU1 PATAGONIA C. RIV. "A1"  1 132 - TRANSPA 1996 6,9 300/50   Al/Ac 1   OPGW 190 Hº Aº SI 0,617 48,3 366,7 133,32 1061,29 296,017 

1147 4EPBS1 PATAGONIA Bº SAN MARTIN 1 132 - TRANSPA 1982 9,4 150/25   Al/Ac 1 50 Ac 190 Hº Aº No - 48,05 381,07 246,63 1104,28 284,491 

1389 4EPDA1 PATAGONIA DIADEMA 1 132 - TRANSACUE 1999 15,0 240/40   Al/Ac 1 50 Ac 128 Hº Aº No - 46,87 381,47 174,51 1087,51 288,88 

1972 4ESEC1 ESQUEL EL COIHUE 1 132 - TRANSACUE 2007 128,0 150/25   Al/Ac 1 50 Ac 130 Hº Aº No - 48,31 381,07 246,63 1104,28 284,491 

2152 4EZCE1 ESPERANZA EL CALAFATE 1 132 - SPSE 2013 141,5 185/30   Al/Ac 1   OPGW   Ac. Gal No - 44 405,1 229,54 1094 287 

2198 7EZRG1 ESPERANZA RIO GALLEGOS 1 220 - TRANSPA 2013 122,4 365/32 
P.RIVER 

M 
Al/Ac 2 50 Ac+OPGW   Ac. Gal No - 176,2 276,1 74,4 1069 293,9 

2759 7EZRT1 ESPERANZA RIO TURBIO 1 220 - TRANSPA 2013 142,0 365/32 
P.RIVER 

M 
Al/Ac 2 50 Ac+OPGW   Ac. Gal No - 183,6 264,9 75,7 1083,6 289,9 

2344 4FAGY1 F. AMEGHINO GARAYALDE 1 132 - TRANSPA 2018 121,2 300/50   Al/Ac 1 50 Ac 190 Hº Aº No - 48,3 366,7 133,32 1061,29 296,017 

1151 4FATW1 F. AMEGHINO TRELEW 1 132 - TRANSPA 1969 112,0 240/40   Al/Ac 1 50 Ac 190 Hº Aº No - 46,49 382,44 159,9 1080,93 290,648 
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TABLA1: Datos de Líneas Aéreas . Características Generales . 

BDE 

Código 
Ident.   

E.T. Origen E.T. Destino 

Terna 
Tens. 
nom. 

Ramal 
(1) Nº 

Propietario 

Puesta 
E/S  

Long. 
Total 

 Conductores Hilo guardia 
Resist. 
Terreno 

Torres 
Pot. 
Nat. 

Imped. 
Caract. 

Const. 
Atenuac 

Const. 
fase  

Vel. 
Prop. 

Nombre 
ó Nº  

Nº kV Fecha  km 
Secc. 
mm2 

Tipo Material 
Nº x 
fase 

Secc. 
mm2 

Material 
ohm x 

m 
Material 

Compartida 

MW  ohm  
neper/ 

km 
(x 10-6) 

rad/ 
km 

(x 10-6) 

km/s 
(x 103) Si/ 

No 
km 

1388 4FUES1 FUTALEUFU ESQUEL 1 132 - TRANSPA 1999 28,4 185/30   Al/Ac 1 50 Ac 130 Hº Aº No - 47,27 382,507 207,65 1078,295 291,348 

1160 3FUPM1 FUTALEUFU P. MADRYN 1 330 - TRANSPA 1978 550,0 322/73 EGRET Al/Ac 2 (A) Ac 130 Ac. Gal No - 370,42 294,83 79,59 1053,66 298,16 

1161 3FUPM2 FUTALEUFU P. MADRYN 2 330 - TRANSPA 1978 550,0 322/73 EGRET Al/Ac 2 (A) Ac 130 Ac. Gal No - 370,42 294,83 79,59 1053,66 298,16 

3111 4GYML1 GARAYALDE MALASPINA 1 132 - TRANSPA 2020 70,4 300/50   Al/Ac 1 50 Ac 190 Hº Aº No - 48,3 366,7 133,32 1061,29 296,017 

2911 4HELH1 LOS HÉRCULES LAS HERAS 1 132 - TRANSPA 2021 44,5 240/40   Al/Ac 1 50 Ac 190 Ac. Gal No - 45 393,6 152,67 1082 290 

2706 4LHAK1 LAS HERAS AIKE 1 132 - TRANSPA 2014 53,0 150/25   Al/Ac 1 50 Ac 190 Ac. Gal No - 43,4 381,1 246,63 1104 284 

1328 4LPLH1 LOS PERALES LAS HERAS 1 132 - TRANSPA 2001 47,0 150/25   Al/Ac 1 50 Ac 190 Hº Aº No - 45 406,9 264,07 1102 285 

3112 4MLEP1 MALASPINA PATAGONIA 1 132 - TRANSPA 2020 108,0 300/50   Al/Ac 1 50 Ac 190 Hº Aº SI 0,617 48,3 366,7 133,32 1061,29 296,017 

2440 4PEBC1 PETROQUIMICA BICENTENARIO 1 132 - SPSE 2019 96,7 185/30   Al/Ac 1 50 Ac 190 Hº Aº No - 47,27 382,507 207,65 1078,295 291,348 

1162 3PMAP1 P. MADRYN P.ALU. APPA 1 330 - TRANSPA 1978 5,5 322/73 EGRET Al/Ac 2 (B) Al/Ac+OPGW 190 Ac. Gal No - 346,78 315,413 73,38 1079,09 291,133 

1163 3PMAP2 P. MADRYN P.ALU. APPA 2 330 - TRANSPA 1978 5,5 322/73 EGRET Al/Ac 2 (B) Al/Ac 190 Ac. Gal No - 346,78 315,413 73,38 1079,09 291,133 

2094 3PMAP3 P. MADRYN P.ALU. APPA 3 330 - TRANSPA 2007 4,85 322/73 EGRET Al/Ac 2   OPGW 190 Ac. Gal No - 346,78 315,413 73,38 1079,09 291,133 

1153 4PMDG1 P. MADRYN P.ALU. DGPA 1 132 - TRANSPA 1975 5,7 300/50   Al/Ac 1   OPGW 190 Hº Aº No - 47,39 372,01 138,07 1100,88 285,372 

1154 4PMSG1 P. MADRYN S. GRANDE 1 132 - TRANSPA 1975 121,5 300/50   Al/Ac 1 50 Ac 300 Hº Aº No - 48,31 366,368 133,5 1062,1 295,802 

1145 4PUAU1 P.TRUNCADO I C. RIV. "A1"  1 132 - TRANSPA 1967 138,0 120   Cu 1 50 Ac 190 Ac. Gal No - 41,08 441,75 221,76 1085,12 289,515 

1144 4PUPD1 P.TRUNCADO I P.TRUNCADO II 1 132 - TRANSPA 1986 13,4 185/30   Al/Ac 1 50 Ac 190 Hº Aº No - 47,28 382,76 207,67 1065,388 294,878 

2100 4PUPE1 P.TRUNCADO I PETROQUIMICA 1 132 - SPSE 1990 1,5 185/30   Al/Ac 1   OPGW 190 Hº Aº No - 46,39 382,507 207,65 1078,295 291,348 

2216 4PUZN1 P.TRUNCADO I S. CRUZ NOR 1 132 - TRANSPA 2008 2,5 240/40   Al/Ac 1   OPGW 190 Ac. Gal No - 45,2 393,6 152,67 1082 290 

2174 4PUZN2 P.TRUNCADO I S. CRUZ NOR 2 132 - TRANSPA 2001 2,5 240/40   Al/Ac 1   OPGW 190 Ac. Gal No - 45,2 393,6 152,67 1082 290 

2476 4PWRW1 P.EOLICO RAW. RAWSON 1 132 - TRANSPA 2011 7,2 300/50   Al/Ac 1   OPGW 190 Hº Aº No - 48,3 366,7 133,32 1061,29 296,017 

2524 4PYLB1 
NUEVA PUERTO 

MADRYN 
LOMA BLANCA 1 132 - TRANSPA 2013 43,3 300/50   Al/Ac 1   OPGW   Hº Aº SI 37,97 49,1 358,2 146,36 1081 291 

3151 4PYLBO1 
NUEVA PUERTO 

MADRYN 
LOMA BLANCA 

OES. 
1 132 - TRANSPA 2021 33,8 300/50   Al/Ac 1   OPGW 190 Ac. Gal No - 49,18 356,99 134,2 1081,6 290,446 

3147 4PYLBT1 
NUEVA PUERTO 

MADRYN 
LOMA BLANCA 

EST. 
1 132 - TRANSPA 2020 39,3 300/50   Al/Ac 1   OPGW   H°A°/Ac.Gal SI 37,97 49,22 354 134,3 1082,1 290,317 
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TABLA1: Datos de Líneas Aéreas . Características Generales . 

BDE 

Código 
Ident.   

E.T. Origen E.T. Destino 

Terna 
Tens. 
nom. 

Ramal 
(1) Nº 

Propietario 

Puesta 
E/S  

Long. 
Total 

 Conductores Hilo guardia 
Resist. 
Terreno 

Torres 
Pot. 
Nat. 

Imped. 
Caract. 

Const. 
Atenuac 

Const. 
fase  

Vel. 
Prop. 

Nombre 
ó Nº  

Nº kV Fecha  km 
Secc. 
mm2 

Tipo Material 
Nº x 
fase 

Secc. 
mm2 

Material 
ohm x 

m 
Material 

Compartida 

MW  ohm  
neper/ 

km 
(x 10-6) 

rad/ 
km 

(x 10-6) 

km/s 
(x 103) Si/ 

No 
km 

1833 3PYPM1 
NUEVA PUERTO 

MADRYN 
P. MADRYN 1 330 - TRANSPA 2006 0,47 322/73 EGRET Al/Ac 2 70 Ac+OPGW 190 Ac. Gal No - 350,9 315,413 73,38 1079,09 291,133 

1158 4SEVD1 S.A. ESTE VIEDMA 1 132 - EdERSA 1983 162,6 300/50   Al/Ac 1 50 Ac 190 Hº Aº No - 47,29 374,66 138,6 1078,1 291,399 

1155 4SGPC1 S. GRANDE P. COLORADA 1 132 - EdERSA 1975 31,0 150/25   Al/Ac 1 50 Ac 300 Hº Aº No - 47,28 387,37 242 1086,71 289,092 

1156 4SGSO1 S. GRANDE S.A. OESTE 1 132 - EdERSA 1983 110,3 300/50   Al/Ac 1 50 Ac 300 Hº Aº No - 47,29 374,66 138,6 1078,1 291,399 

1157 4SOSE1 S.A. OESTE S.A. ESTE 1 132 - EdERSA 1983 23,0 300/50   Al/Ac 1 50 Ac 190 Hº Aº No - 47,06 373,3 139,1 1082 290 

2159 4TECA1 ESCALANTE P.del CASTILLO 1 132 - TRANSACUE 2018 19,6 240/40   Al/Ac 1 50 Ac 128 Hº Aº No - 46,87 381,47 174,51 1087,51 288,88 

1152 4TWDG1 TRELEW P.ALU. DGPA 1 132 - TRANSPA 1970 62,0 240/40   Al/Ac 1 50 Ac 190 Hº Aº No - 46,71 381,525 160,29 1083,55 289,936 

1990 4TWRW1 TRELEW RAWSON 1 132 - TRANSPA 2008 21,8 240/40   Al/Ac 1 50 Ac 190 Hº Aº No - 46,49 382,44 159,9 1080,93 290,648 

1172 4VDCP1 VIEDMA C. PATAGONES 1 132 - EdERSA 1992 4,4 300/50   Al/Ac 1 50 Ac 100 Hº Aº No - 50,01 353,264 138,57 1101,57 285,192 

1392 4VHCN1 V. HERMOSO C. NEGRO 1 132 - TRANSACUE 1999 41,0 240/40   Al/Ac 1 50 Ac 38 Hº Aº No - 46,88 381,47 174,86 1083,87 289,85 

2525 4WAPY1 P.E. MADRYN 
NUEVA PUERTO 

MADRYN 
1 132 - TRANSPA 2018 12,9 300/50   Al/Ac 1   OPGW 190 Ac. Gal SI 12,9 48,3 366,7 133,32 1061,29 296,017 

3162 4WAPY2 P.E. MADRYN 
NUEVA PUERTO 

MADRYN 
2 132 - TRANSPA 2019 12,9 300/50   Al/Ac 1 50 Ac 190 Ac. Gal SI 12,9 48,3 366,7 133,32 1061,29 296,017 

2905 4WBPM1 CHUBUT NORTE P. MADRYN 1 132 - TRANSPA 2018 14,5 300/50   Al/Ac 1   OPGW 190 Ac. Gal SI 13,1 48,3 366,7 133,32 1061,29 296,017 

3184 4WBPY1 CHUBUT NORTE 
NUEVA PUERTO 

MADRYN 
1 132 - TRANSPA 2020 13,6 300/50   Al/Ac 1 (C) Ac/OPGW   Ac. Gal SI 13,1 48,3 366,7 133,32 1061,29 296,017 

2912 4ZNHE1 
SANTA CRUZ 

NORTE 
LOS HÉRCULES 1 132 - TRANSPA 2021 35,5 240/40   Al/Ac 1 50 Ac 190 Ac. Gal No - 45 393,6 152,67 1082 290 

                         

          

 (1) Solo en los casos que alguna de las E.T. sea ficticia, definir con un Nº el ramal a que pertenece.  (A): Tramo FU-Rio Ch. 95 mm2; tramo Rio Ch.-PM 70 mm2; en llegada a ET conductor Brahma 103/91,8 mm2  

 Utilizar el mismo Nº para todos los equipos que formen parte del ramal (líneas, cables, trafos, etc)  (B): Brahma 103/91,8 mm2  

           (C): Acero 50 mm2 hasta fin doble terna. OPGW desde fin doble terna hasta ETPY.  

   Información modificada y/o agregada    
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TABLA 2: Datos de Líneas Aéreas . Parámetros eléctricos . 

BDE 

Código Ident.   

E.T. Origen E.T. Destino 

Terna Tens. nom. Línea 
Reactores de línea 

Origen Destino 

Nombre ó Nº  Nº kV 

Long. 
total 

 R (1)  X     B     R0 (1)   X0  B0  Sn 
React 
neutro 

Interr. Sn 
React 
neutro 

Interr. 

km ohm/km ohm/km µs/km ohm/km ohm/km µs/km MVA   ohm  Si/No  MVA   ohm  Si/No 

2708 4AKOP1 AIKE ORO PLATA 1 132 58,0 0,128 0,419 2,748 0,267 1,341 1,745 - - - - - - 

2707 4AKSJ1 AIKE SAN JOSE 1 132 75,0 0,194 0,418 2,730 0,413 1,450 1,660 - - - - - - 

1164 4AUEA1 C. RIVADAVIA A1 C. RIVADAVIA A 1 132 0,47 0,119 0,413 2,777 0,231 1,322 1,536 - - - - - - 

2441 4BCDE1 BICENTENARIO PUERTO DESEADO 1 132 110,8 0,156 0,390 2,871 0,306 1,170 1,580 - - - - - - 

1808 4CATO1 PAMP.D.CASTILLO EL TORDILLO 1 132 8,9 0,262 0,416 2,750 0,509 1,331 1,550 - - - - - - 

1391 4CAVH1 PAMP.D.CASTILLO VALLE HERMOSO 1 132 33,6 0,131 0,393 2,857 0,357 1,363 1,685 - - - - - - 

2869 4CLECO1 CAÑADÓN LEÓN CALETA OLIVIA 1 132 20,4 0,183 0,410 2,808 0,379 1,066 1,754 - - - - - - 

2868 4CLEZN1 CAÑADÓN LEÓN SANTA CRUZ NORTE 1 132 37,7 0,183 0,410 2,808 0,379 1,066 1,754 - - - - - - 

2158 4DATE1 DIADEMA ESCALANTE 1 132 8,0 0,131 0,399 2,887 0,359 1,376 1,700 - - - - - - 

3032 4EPAO1 PATAGONIA ABASOLO 1 132 8,1 0,183 0,390 2,752 0,333 1,170 1,550 - - - - - - 

1149 4EPAU1 PATAGONIA C. RIVADAVIA A1 1 132 6,9 0,097 0,380 2,917 0,247 1,140 1,650 - - - - - - 

1147 4EPBS1 PATAGONIA BARRIO SAN MARTIN 1 132 9,4 0,183 0,390 2,752 0,333 1,170 1,550 - - - - - - 

1389 4EPDA1 PATAGONIA DIADEMA 1 132 15,0 0,131 0,399 2,887 0,359 1,376 1,700 - - - - - - 

1972 4ESEC1 ESQUEL EL COIHUE 1 132 128,00 0,209 0,411 2,784 0,406 1,315 1,580 - - - - - - 

2152 4EZCE1 ESPERANZA EL CALAFATE 1 132 141,5 0,182 0,415 2,759 0,315 1,394 1,673 - - - - - - 

2198 7EZRG1 ESPERANZA RIO GALLEGOS 1 220 122,4 0,041 0,293 3,881 0,249 0,976 2,017 - - - - - - 

2759 7EZRT1 ESPERANZA RIO TURBIO 1 220 142,0 0,040 0,285 4,100 0,238 0,933 2,000 - - - - - - 

2344 4FAGY1 FLORENTINO AMEGHINO GARAYALDE 1 132 121,2 0,097 0,380 2,917 0,247 1,140 1,650 - - - - - - 

1151 4FATW1 FLORENTINO AMEGHINO TRELEW 1 132 112,0 0,121 0,400 2,871 0,271 1,200 1,610 - - - - - - 

1388 4FUES1 FUTALEUFU ESQUEL 1 132 28,4 0,156 0,390 2,871 0,306 1,170 1,580 - - - - - - 

1160 3FUPM1 FUTALEUFU PUERTO MADRYN 1 330 550,0 0,047 0,308 3,584 0,192 0,653 2,587 60 - SI 60 - SI 

1161 3FUPM2 FUTALEUFU PUERTO MADRYN 2 330 550,0 0,047 0,308 3,584 0,192 0,653 2,587 60 - SI 60 - SI 

3111 4GYML1 GARAYALDE MALASPINA 1 132 70,4 0,097 0,380 2,917 0,247 1,140 1,650 - - - - - - 
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TABLA 2: Datos de Líneas Aéreas . Parámetros eléctricos . 

BDE 

Código Ident.   

E.T. Origen E.T. Destino 

Terna Tens. nom. Línea 
Reactores de línea 

Origen Destino 

Nombre ó Nº  Nº kV 

Long. 
total 

 R (1)  X     B     R0 (1)   X0  B0  Sn 
React 
neutro 

Interr. Sn 
React 
neutro 

Interr. 

km ohm/km ohm/km µs/km ohm/km ohm/km µs/km MVA   ohm  Si/No  MVA   ohm  Si/No 

2911 4HELH1 LOS HÉRCULES LAS HERAS 1 132 44,5 0,119 0,413 2,777 0,231 1,322 1,536 - - - - - - 

2706 4LHAK1 LAS HERAS AIKE 1 132 53,0 0,194 0,418 2,730 0,413 1,450 1,660 - - - - - - 

1328 4LPLH1 LOS PERALES LAS HERAS 1 132 47,0 0,209 0,411 2,784 0,406 1,315 1,580 - - - - - - 

3112 4MLEP1 MALASPINA PATAGONIA 1 132 108,0 0,097 0,380 2,917 0,247 1,140 1,650 - - - - - - 

2440 4PEBC1 PETROQUIMICA BICENTENARIO 1 132 96,7 0,156 0,390 2,871 0,306 1,170 1,580 - - - - - - 

1162 3PMAP1 PUERTO MADRYN P. ALUMINIO APPA 1 330 5,5 0,046 0,333 3,474 0,283 0,999 2,560 - - - - - - 

1163 3PMAP2 PUERTO MADRYN P. ALUMINIO APPA 2 330 5,5 0,046 0,333 3,474 0,283 0,999 2,560 - - - - - - 

2094 3PMAP3 PUERTO MADRYN P. ALUMINIO APPA 3 330 4,85 0,046 0,333 3,474 0,283 0,999 2,560 - - - - - - 

1153 4PMDG1 PUERTO MADRYN P. ALUMINIO DGPA 1 132 5,7 0,097 0,380 2,922 0,253 1,140 1,650 - - - - - - 

1154 4PMSG1 PUERTO MADRYN SIERRA GRANDE 1 132 121,5 0,097 0,380 2,922 0,247 1,140 1,650 - - - - - - 

1145 4PUAU1 PICO TRUNCADO I C. RIVADAVIA A1 1 132 138,0 0,192 0,450 2,507 0,342 1,348 1,950 - - - - - - 

1144 4PUPD1 PICO TRUNCADO I PICO TRUNCADO II 1 132 13,4 0,156 0,385 2,836 0,306 1,155 1,580 - - - - - - 

2100 4PUPE1 PICO TRUNCADO I PETROQUIMICA 1 132 1,5 0,156 0,390 2,871 0,306 1,170 1,580 - - - - - - 

2216 4PUZN1 PICO TRUNCADO I SANTA CRUZ NORTE 1 132 2,5 0,119 0,413 2,777 0,231 1,322 1,536 - - - - - - 

2174 4PUZN2 PICO TRUNCADO I SANTA CRUZ NORTE 2 132 2,5 0,119 0,413 2,777 0,231 1,322 1,536 - - - - - - 

2476 4PWRW1 P.EOLICO RAWSON RAWSON 1 132 7,2 0,097 0,380 2,917 0,247 1,140 1,650 - - - - - - 

2524 4PYLB1 NUEVA PUERTO MADRYN LOMA BLANCA 1 132 43,3 0,095 0,377 3,053 0,291 1,036 1,732 - - - - - - 

3151 4PYLBO1 NUEVA PUERTO MADRYN LOMA BLANCA OES. 1 132 33,8 0,095 0,377 3,053 0,291 1,036 1,732 - - - - - - 

3147 4PYLBT1 NUEVA PUERTO MADRYN LOMA BLANCA EST. 1 132 39,3 0,095 0,377 3,057 0,308 1,010 1,783 - - - - - - 

1833 3PYPM1 NUEVA PUERTO MADRYN PUERTO MADRYN 1 330 0,47 0,046 0,333 3,474 0,283 0,999 2,560 - - - - - - 

1158 4SEVD1 S. ANTONIO ESTE VIEDMA 1 132 162,6 0,103 0,394 2,922 0,253 1,182 1,650 - - - - - - 

1155 4SGPC1 SIERRA GRANDE PUNTA COLORADA 1 132 31,0 0,183 0,390 2,752 0,333 1,170 1,550 - - - - - - 

1156 4SGSO1 SIERRA GRANDE S. ANTONIO OESTE 1 132 110,3 0,103 0,394 2,922 0,253 1,182 1,650 - - - - - - 

1157 4SOSE1 S. ANTONIO OESTE S. ANTONIO ESTE 1 132 23,0 0,103 0,394 2,922 0,253 1,182 1,650 - - - - - - 
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TABLA 2: Datos de Líneas Aéreas . Parámetros eléctricos . 

BDE 

Código Ident.   

E.T. Origen E.T. Destino 

Terna Tens. nom. Línea 
Reactores de línea 

Origen Destino 

Nombre ó Nº  Nº kV 

Long. 
total 

 R (1)  X     B     R0 (1)   X0  B0  Sn 
React 
neutro 

Interr. Sn 
React 
neutro 

Interr. 

km ohm/km ohm/km µs/km ohm/km ohm/km µs/km MVA   ohm  Si/No  MVA   ohm  Si/No 

2159 4TECA1 ESCALANTE PAMPA DEL CASTILLO 1 132 19,6 0,131 0,399 2,887 0,359 1,376 1,700 - - - - - - 

1152 4TWDG1 TRELEW P. ALUMINIO DGPA 1 132 62,0 0,121 0,400 2,871 0,271 1,200 1,610 - - - - - - 

1990 4TWRW1 TRELEW RAWSON 1 132 21,80 0,121 0,400 2,871 0,271 1,200 1,610 - - - - - - 

1172 4VDCP1 VIEDMA C. de PATAGONES 1 132 4,4 0,097 0,380 2,922 0,247 1,140 1,650 - - - - - - 

1392 4VHCN1 VALLE HERMOSO CERRO NEGRO 1 132 41,0 0,132 0,398 2,878 0,359 1,376 1,700 - - - - - - 

2525 4WAPY1 P.EOLICO MADRYN NUEVA PUERTO MADRYN 1 132 12,9 0,097 0,380 2,917 0,247 1,140 1,650 - - - - - - 

3162 4WAPY2 P.EOLICO MADRYN NUEVA PUERTO MADRYN 2 132 12,9 0,097 0,380 2,917 0,247 1,140 1,650 - - - - - - 

2905 4WBPM1 CHUBUT NORTE PUERTO MADRYN 1 132 14,5 0,097 0,380 2,917 0,247 1,140 1,650 - - - - - - 

3184 4WBPY1 CHUBUT NORTE NUEVA PUERTO MADRYN 1 132 13,6 0,097 0,380 2,917 0,247 1,140 1,650 - - - - - - 

2912 4ZNHE1 SANTA CRUZ NORTE LOS HÉRCULES 1 132 35,5 0,119 0,413 2,777 0,231 1,322 1,536 - - - - - - 

                   

   Información modificada y/o agregada   (1) Valor a 20º C            
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3.4.2.2. Datos de Transformadores  propiedad de TRANSPA . 
 

TABLA 1: Datos de transformadores TRANSPA. Parámetros eléctricos  

BDE 

Código Ident.   

 Estación Transformadora 

Trafo 

Ramal 
(*) Nº 

Potencia 
Tensión nominal de 

red 
Conexión 

Tipo 
Nº 

arroll. 

Tipo 
Pérd. en 

vacío   
Sat (6) 

Reactancia Directa Reactancia Homopolar 

Nombre ó Nº  Nº 

Arr. 1 Arr. 2 Arr. 3 Arr. 1 Arr. 2 Arr. 3 X 1-2 X 1-3 X 2-3 X0 1-2 X0 1-3 X0 2-3 

MVA 
(1) 

MVA 
(2) 

MVA 
(3) 

kV 
(1) 

kV 
(2) 

kV 
(3) 

(4) (5) kW p.u. % (7) % (7) % (7) % (7) % (7) % (7) 

2059 AO4TR02 ABASOLO  2 - 30 30 20 132 33 13,2 YNYND11 3 TC T 20,094   10,10 17,24 5,68 14,08 24,03 7,92 

2613 AP3AU01 P. ALUMINIO APPA 1 - 300 300 140 330 132 33 YNYND5 3 TC A 92,43 1,2 11,90 35,29 25,39 11,36 32,87 24,49 

2615 AP3AU02 P. ALUMINIO APPA 2 - 300 300 140 330 132 33 YNYND5 3 TC A 100   11,85 35,35 25,31 11,36 32,87 24,49 

2257 AP3AU03 P. ALUMINIO APPA 3 - 300 300 140 330 132 33 YNYND5 3 TC A 100 1,2 11,93 35,33 25,32 11,36 32,87 24,49 

895 AU4AU10 C. RIVADAVIA "A1"  10 - 20 20 15 132 66 13,2 YNYND11 3 TC A 13,7   5,60 21,87 14,50 4,65 18,16 12,05 

851 AU4AU11 C. RIVADAVIA "A1"  11 - 15 15 15 132 66 13,2 YNYND11 3 TC A     5,66 12,55 5,69 4,811 10,6675 4,8365 

3101 AU4TR01 C. RIVADAVIA "A1"  1 - 60 60 20 132 33 13,2 YNYND11 3 TC T     11,19 18,12 5,5       

844 AU4TR02 C. RIVADAVIA "A1" 2 - 9 9 - 132 10,4 - YND5 2 TC T     9,67 - - 8,22 - - 

849 AU4TR04 C. RIVADAVIA "A1" 4 - 9 9 - 132 10,4 - YND5 2 TC T     9,63 - - 8,19 - - 

805 AU4TR05 C. RIVADAVIA "A1"  5 - 30 20 30 132 33 13,2 YNYND11 3 TC T 20,12   11,19 18,00 5,48 9,5115 15,3 4,658 

850 AU4TR06 C. RIVADAVIA "A1" 6 - 9 9 - 132 10,4 - YND5 2 TC T     9,66 - - 8,21 - - 

3808 BC4TR02 BICENTENARIO 2 - 70 70 - 132 33 - YND11 2 TC T 29,77   12,40 - - 10,92 - - 

3807 BC4TR04 BICENTENARIO 4 - 70 70 - 132 33 - YND11 2 TC T 29,07   12,30 - - 10,92 - - 

2095 BS4TR02 BARRIO SAN MARTIN 2 - 30 20 30 132 33 13,2 YNYND11 3 TC T 20,5   11,19 18,24 5,51 9,5115 15,504 4,6835 

843 BS4TR03 BARRIO SAN MARTIN 3 - 30 20 30 132 33 13,2 YNYND11 3 TC T 21   10,29 17,09 6,27 10,40 17,27 6,34 

3776 CA4TR08 PAMPA DEL CASTILLO 8 - 30 30 - 132 33 - YND11 2 TC T 22,64   9,66 - - 8,52 - - 

4244 CLE4TR04 CAÑADÓN LEÓN 4 - 75 75 - 132 33 - YND11 2 TC T 38,99   11,06 - - 9,39 - - 

4245 CLE4TR05 CAÑADÓN LEÓN 5 - 75 75 - 132 33 - YND11 2 TC T 38,92   11,1 - - 9,48 - - 

796 DG4TR02 P. ALUMINIO DGPA 2 - 40 40 25 132 33 13,2 YND5D5 3 TC T     10,02 17,30 5,60 8,59 14,71 4,74 

795 DG4TR04 P. ALUMINIO DGPA 4 - 40 40 25 132 33 13,2 YND5D5 3 TC T     10,10 17,30 5,58 8,59 14,71 4,74 

2289 EA4TR05 C. RIVADAVIA "A" 5 - 30 30 27 132 33 10,4 YNYND11 3 TC T 24,48   11,13 17,72 5,50 12,21 18,88 6,55 
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TABLA 1: Datos de transformadores TRANSPA. Parámetros eléctricos  

BDE 

Código Ident.   

 Estación Transformadora 

Trafo 

Ramal 
(*) Nº 

Potencia 
Tensión nominal de 

red 
Conexión 

Tipo 
Nº 

arroll. 

Tipo 
Pérd. en 

vacío   
Sat (6) 

Reactancia Directa Reactancia Homopolar 

Nombre ó Nº  Nº 

Arr. 1 Arr. 2 Arr. 3 Arr. 1 Arr. 2 Arr. 3 X 1-2 X 1-3 X 2-3 X0 1-2 X0 1-3 X0 2-3 

MVA 
(1) 

MVA 
(2) 

MVA 
(3) 

kV 
(1) 

kV 
(2) 

kV 
(3) 

(4) (5) kW p.u. % (7) % (7) % (7) % (7) % (7) % (7) 

845 EA6TR01 C. RIVADAVIA "A" 1 - 3 3 - 66 10,4 - YY 2 TC T     5,91 - - 5,02 - - 

846 EA6TR02 C. RIVADAVIA "A" 2 - 3 3 - 66 10,4 - YY 2 TC T     5,91 - - 5,02 - - 

847 EA6TR03 C. RIVADAVIA "A" 3 - 3 3 - 66 10,4 - YY 2 TC T     5,91 - - 5,02 - - 

848 EA6TR04 C. RIVADAVIA "A" 4 - 4 4 - 66 10,4 - YY 2 TC T     9,25 - - 7,86 - - 

893 ES4TR01 ESQUEL 1 - 15 15 10 132 33 13,2 YNYND11 3 TC T 17,113   9,76 16,44 5,63 8,53 14,37 4,92 

- FU3TR11 FUTALEUFU 11 - 60 60 15 330 132,0 33 YNYND11 3 TC T 45,33   9,01 5,82 3,13 7,94 5,13 2,76 

4042 GY4TR05 GARAYALDE 5 - 30 30 10 132 33 13,2 YNYND11 3 TC T 24,98   10,41 17,73 5,8 15,02 9,3 3,39 

3338 LB4TR03 LOMA BLANCA 3 - 60 60 - 132 33 - YND11 2 TC T 28,41   10,74 - - 9,55 - - 

4202 LBO4TR01 LOMA BLANCA OESTE 1 - 60 60 - 132 33 - YND11 2 TC T 27,87   10,65 - - 9,391 - - 

4203 LBO4TR03 LOMA BLANCA OESTE 3 - 60 60 - 132 33 - YND11 2 TC T 28,23   10,71 - - 9,391 - - 

  LBT4TR01 LOMA BLANCA ESTE 1 - 60 60 - 132 33 - YND11 2 TC T 29,08   10,67 - - 9,4 - - 

  LBT4TR03 LOMA BLANCA ESTE 3 - 60 60 - 132 33 - YND11 2 TC T 28,48   10,62 - - 9,4 - - 

  ML4TR01 MALASPINA 1 - 60 60 - 132 33 - YND11 2 TC T 29,06   10,86 - - 9,433 - - 

2097 PD4TR01 PICO TRUNCADO II 1 - 9 9 - 132 35 - YD5    2 TC T     9,70 - - - - - 

794 PM3AU17 PUERTO MADRYN 17 - 60 60 40 330 132 33 YNYND5 3 TC A 39,15   7,15 16,57 11,21 6,1 14,1 9,5 

4048 PM3TR01 PUERTO MADRYN 1 - 120 120 40 330 132 33 YNYND5 3 TC T 146,88   7,26 22,29 14,25 20,8 63,86 40,83 

1745 PU4AU06 PICO TRUNCADO I 6 - 20 20 10 132 66 13,2 YNYND11 3 TC A 14,14   4,02 16,61 11,61 3,56 13,63 10,56 

793 PU4AU07 PICO TRUNCADO I 7 - 20 20 10 132 66 13,2 YNYND11 3 TC A     4,00 16,80 11,80 3,40 14,28 10,03 

791 PU4TR02 PICO TRUNCADO I 2 - 30 30 20 132 35 13,2 YNYND11 3 TC T     10,49 16,59 5,53 8,9165 14,1015 4,7005 

792 PU4TR04 PICO TRUNCADO I 4 - 30 20 30 132 35 13,2 YNYND11 3 TC T 19,68   10,72 17,51 6,00 9,48 14,29 5,82 

871 PU5TR22 PICO TRUNCADO I 22 - 5 5 - 35 10,4 - YD5 2 TC T     6,65 - - 5,65 - - 

872 PU5TR23 PICO TRUNCADO I 23 - 5 5 - 35 10,4 - YD5 2 TC T     6,67 - - 5,67 - - 

3256 PW4TR02 P.EOLICO RAW. 2 - 60 60 - 132 33 - YND5 2 TC T 31,99   11,22 - - 10,84 - - 



 
GUÍA DE REFERENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL EN LA REGIÓN PATAGÓNICA  

Código  Versión  

PT-G-010 2025 

Página: 89 de 387 

 

 

TABLA 1: Datos de transformadores TRANSPA. Parámetros eléctricos  

BDE 

Código Ident.   

 Estación Transformadora 

Trafo 

Ramal 
(*) Nº 

Potencia 
Tensión nominal de 

red 
Conexión 

Tipo 
Nº 

arroll. 

Tipo 
Pérd. en 

vacío   
Sat (6) 

Reactancia Directa Reactancia Homopolar 

Nombre ó Nº  Nº 

Arr. 1 Arr. 2 Arr. 3 Arr. 1 Arr. 2 Arr. 3 X 1-2 X 1-3 X 2-3 X0 1-2 X0 1-3 X0 2-3 

MVA 
(1) 

MVA 
(2) 

MVA 
(3) 

kV 
(1) 

kV 
(2) 

kV 
(3) 

(4) (5) kW p.u. % (7) % (7) % (7) % (7) % (7) % (7) 

3258 PW4TR04 P.EOLICO RAW. 4 - 60 60 - 132 33 - YND5 2 TC T 31,18   11,31 - - 10,34 - - 

2630 RG7TR01 RIO GALLEGOS 1 - 100 100 33 220 33 13,2 YNYND11 3 TC T 68,27   13,52 45,96 29,1 11,17 24,63 19,31 

3621 RW4TR02 RAWSON 2 - 15 15 10 132 33 13,2 YNYND11 3 TC T 17,80   9,69 16,39 5,67 8,45 14,29 4,94 

2250 RW4TR03 RAWSON 3 - 15 15 10 132 33 13,2 YNYND11 3 TC T 15,47   10,19 17,54 6,03 9,04 14,9 5,66 

874 TW4TR03 TRELEW 3 - 30 30 20 132 33 13,2 YNYND11 3 TC T 21,643   10,25 17,22 5,36 9,14 14,593 5,023 

875 TW4TR04 TRELEW 4 - 30 30 20 132 33 13,2 YNYND11 3 TC T 22,92   9,96 16,98 5,42 8,672 13,873 5,067 

3854 TW4TR06 TRELEW 6 - 30 30 20 132 33 13,2 YNYND11 3 TC T 22,69   9,77 16,38 5,34       

3342 WA4TR01 P.E. MADRYN 1 - 60 60 - 132 33 - YND5 2 TC T 34,5   10,85 - - 9,35 - - 

4045 WA4TR02 P.E. MADRYN 2 - 60 60 - 132 33 - YND5 2 TC T 33,81   10,80 - - 9,35 - - 

  WA4TR05 P.E. MADRYN 5 - 60 60 - 132 33 - YND5 2 TC T 28,44   10,60 - - 9,42 - - 

  WA4TR06 P.E. MADRYN 6 - 60 60 - 132 33 - YND5 2 TC T 28,38   10,58 - - 9,41 - - 

3847 WB4TR01 CHUBUT NOR 1 - 60 60 - 132 33 - YND5 2 TC T 28,26   10,84 - - 9,52 - - 

4197 WB4TR04 CHUBUT NORTE 4 - 60 60 - 132 33 - YND5 2 TC T 28,26   10,59 - - 9,35 - - 

4199 WB4TR05 CHUBUT NORTE 5 - 60 60 - 132 33 - YND5 2 TC T 28,26   10,64 - - 9,23 - - 

4198 WB4TR07 CHUBUT NORTE 7 - 60 60 - 132 33 - YND5 2 TC T 28,26   10,70 - - 9,44 - - 

                       

 
(*) Solo en los casos que la E.T. sea ficticia, definir con un Nº el ramal a que pertenece.  (5) Trafo (T) o Autotrafo (A) 

 
Utilizar el mismo Nº para todos los equipos que formen parte del ramal (líneas, cables, trafos, etc)  (6) Tensión del Codo de saturación  

(en p.u. de la tensión nominal del Arrollamiento 1) 

 
(1) Arrollamiento de mayor tensión.  (7) En % de los valores nominales del Arrollamiento 1 

 
(2) Arrollamiento de tensión media.   

          

 
(3) Arrollamiento de menor tensión.   

          

 
(4) Trifásico Acorazado (TA), Trifásico de columnas (TC) o Banco (B)    

          

 
Información modificada y/o agregada    
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TABLA 2: Datos de transformadores TRANSPA. Datos y regulación por arrollamiento  

BDE 

Código 
Ident.   

 Estación Transformadora 

Tra- 
fo 

Arrollamiento 1 Arrollamiento 2 Arrollamiento 3 

Topes P.tierra (8) 
Corr. 
Nom. 

Topes P.tierra (8) 
Corr. 
Nom. 

Topes P.tierra (8) 
Corr. 
Nom. 

Nombre ó 
Nº  

Tipo Cant. Actual Vnom Vmax Vmin R X Tipo Cant Actual Vnom Vmax Vmin R X Tipo Cant. Actual Vnom Vmax Vmin R X 

Nº (1) (2) (3) (4) kV (5) 
kV 
(6) 

kV 
(7) 

ohm ohm A (1) (2) (3) (4) kV (5) kV (6) kV (7) ohm ohm A (1) (2) (3) (4) kV (5) kV (6) kV (7) ohm ohm A 

2059 AO4TR02 ABASOLO  2 C 19 - - 132 145,1 105,7 0 0 131,2 V 5 - - 34,5 36,225 32,775 0 0 502 - - - - 13,8 - - - 23,8 837 

2613 AP3AU01 P. ALUMINIO APPA 1 C 21 - - 330 349,8 283,8 0 0 524,9 - - - - 135,0 - - 0 0 1283 - - - - 34,5 - - -   2343 

2615 AP3AU02 P. ALUMINIO APPA 2 C 21 - - 330 349,8 283,8 0 0 524,9 - - - - 135,0 - - 0 0 1283 - - - - 34,5 - - -   2343 

2257 AP3AU03 P. ALUMINIO APPA 3 C 21 - - 330 349,8 283,8 0 0 524,9 - - - - 135,0 - - 0 0 1283 - - - - 34,5 - - -   2343 

895 AU4AU10 C. RIVADAVIA "A1"  10 C 21 - - 132 138,6 112,2 0 0 87,5 - - - - 69,0 - - 0 0 167 - - - - 13,8 - - - - 628 

851 AU4AU11 C. RIVADAVIA "A1"  11 C 17 - - 132 138,6 112,2 0 0 65,6 - - - - 69,0 - - 0 0 126 V 5     13,8 14,49 13,11 - - 628 

3101 AU4TR01 C. RIVADAVIA "A1"  1 C 21 - - 132 145,2 118,8 0 0 262,4 - - - - 34,5 - - 75 0 1004 - - - - 13,8 - - - 23 837 

844 AU4TR02 C. RIVADAVIA "A1" 2 V 9     132 151,8 112,2 0 0 39,4 - - - - 10,4 - - - 12,93 500 - - - - - - - - - - 

849 AU4TR04 C. RIVADAVIA "A1" 4 V 9     132 151,8 112,2 0 0 39,4 - - - - 10,4 - - - 12,93 500 - - - - - - - - - - 

805 AU4TR05 C. RIVADAVIA "A1"  5 C 31 - - 132 145,2 105,6 0 0 131,2 V 5     34,5 36,225 32,775 75 0 335 - - - - 13,8 - - - 23 1255 

850 AU4TR06 C. RIVADAVIA "A1" 6 V 9     132 151,8 112,2 0 0 39,4 - - - - 10,4 - - - 12,93 500 - - - - - - - - - - 

3808 BC4TR02 BICENTENARIO 2 C 26 - - 138 151,8 117,3 0 0 292,9 - - - - 33,0 - - - 57,73 1224,7 - - - - - - - - - - 

3807 BC4TR04 BICENTENARIO 4 C 26 - - 138 151,8 117,3 0 0 292,9 - - - - 33,0 - - - 56,42 1224,7 - - - - - - - - - - 

2095 BS4TR02 BARRIO SAN MARTIN 2 C 31 - - 132 145,2 105,6 0 0 131,2 V 5     34,5 36,225 32,775 60 0 335 - - - - 13,8 - - - 23 1255 

843 BS4TR03 BARRIO SAN MARTIN 3 C 21 - - 132 145,2 112,2 0 0 131,2 V 5     34,5 36,225 32,775 60 0 335 - - - - 13,8 - - - 23 1255 

3776 CA4TR08 PAMPA DEL CASTILLO 8 C 21 - - 138 151,8 124,2 0 0 126 - - - - 33 - - - 52,98 525 - - - - - - - - - - 

4244 CLE4TR04 CAÑADÓN LEÓN 4 C 26 - - 138 151,8 117,3 0 0 314 - - - - 33 - - - 60,97 1312 - - - - - - - - - - 

4245 CLE4TR05 CAÑADÓN LEÓN 5 C 26 - - 138 151,8 117,3 0 0 314 - - - - 33 - - - 61,08 1312 - - - - - - - - - - 

796 DG4TR02 P. ALUMINIO DGPA 2 C 17 - - 132 138,6 112,2 0 0 175 - - - - 34,5 - - - 135 669 - - - - 13,8 - - - - 1046 

795 DG4TR04 P. ALUMINIO DGPA 4 C 17 - - 132 138,6 112,2 0 0 175 - - - - 34,5 - - - 135 669 - - - - 13,8 - - - - 1046 

2289 EA4TR05 C. RIVADAVIA "A" 5 C 23 - - 132 142,6 113,5 0 0 131,2 V 5     34,5 36,225 32,775 75 0 502 - - - - 10,9 - - - 23 1434 

845 EA6TR01 C. RIVADAVIA "A" 1 V 3     66 69,3 62,7 0 0 26,2 - - - - 10,4 - -     167 - - - - - - - - - - 
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TABLA 2: Datos de transformadores TRANSPA. Datos y regulación por arrollamiento  

BDE 

Código 
Ident.   

 Estación Transformadora 

Tra- 
fo 

Arrollamiento 1 Arrollamiento 2 Arrollamiento 3 

Topes P.tierra (8) 
Corr. 
Nom. 

Topes P.tierra (8) 
Corr. 
Nom. 

Topes P.tierra (8) 
Corr. 
Nom. 

Nombre ó 
Nº  

Tipo Cant. Actual Vnom Vmax Vmin R X Tipo Cant Actual Vnom Vmax Vmin R X Tipo Cant. Actual Vnom Vmax Vmin R X 

Nº (1) (2) (3) (4) kV (5) 
kV 
(6) 

kV 
(7) 

ohm ohm A (1) (2) (3) (4) kV (5) kV (6) kV (7) ohm ohm A (1) (2) (3) (4) kV (5) kV (6) kV (7) ohm ohm A 

846 EA6TR02 C. RIVADAVIA "A" 2 V 3     66 69,3 62,7 0 0 26,2 - - - - 10,4 - -     167 - - - - - - - - - - 

847 EA6TR03 C. RIVADAVIA "A" 3 V 3     66 69,3 62,7 0 0 26,2 - - - - 10,4 - -     167 - - - - - - - - - - 

848 EA6TR04 C. RIVADAVIA "A" 4 V 3     66 69,3 62,7 0 0 35 - - - - 10,4 - -     222 - - - - - - - - - - 

893 ES4TR01 ESQUEL 1 C 19 - - 132 151,8 112,2 0 0 65,6 - - - - 34,5 - - 60 0 251 - - - - 13,8 - - - - 418 

- FU3TR11 FUTALEUFU 11 C 16 - - 352 369,6 316,8 0 0 98,4 - - - - 138,0 - - 0 0 251,0 - - - - 34,5 - - - 136 251,0 

4042 GY4TR05 GARAYALDE 5 C 21 - - 138 151,8 117,3 0 0 125,5 - - - - 34,5 - - 0 0 502,1 - - - - 13,9 - - - - 416,9 

3338 LB4TR03 LOMA BLANCA 3 C 26 - - 138 151,8 117,3 0 0 251 - - - - 33 - - - 57,66 1049,8 - - - - - - - - - - 

4202 LBO4TR01 LOMA BLANCA OESTE 1 C 26 - - 138 151,8 117,3 0 0 251 - - - - 33,0 - - - 62 1050 - - - - - - - - - - 

4203 LBO4TR03 LOMA BLANCA OESTE 3 C 26 - - 138 151,8 117,3 0 0 251 - - - - 33,0 - - - 62 1050 - - - - - - - - - - 

  LBT4TR01 LOMA BLANCA ESTE 1 C 26 - - 138 151,8 117,3 0 0 251 - - - - 33,0 - - - 62 1050 - - - - - - - - - - 

  LBT4TR03 LOMA BLANCA ESTE 3 C 26 - - 138 151,8 117,3 0 0 251 - - - - 33,0 - - - 62 1050 - - - - - - - - - - 

  ML4TR01 MALASPINA 1 C 21 - - 138 155,3 120,8 0 0 251 - - - - 33,0 - - - 54,02 1050 - - - - - - - - - - 

2097 PD4TR01 PICO TRUNCADO II 1 C 17 - - 132 151,8 112,2 0 0 39,4 - - - - 35,0 - - - 153 149 - - - - - - - - - - 

794 PM3AU17 PUERTO MADRYN 17 C 17 - - 330 343,2 290,4 0 0 105 - - - - 132,0 - - 0 0 262 - - - - 34,5 - - AI AI 669 

4048 PM3TR01 PUERTO MADRYN 1 C 21 - - 330 363,0 297,0 0 0 210 - - - - 138,0 - - 0 0 502 - - - - 34,5 - - AI AI 669 

1745 PU4AU06 PICO TRUNCADO I 6 C 13 - - 132 138,6 118,8 0 0 87,5 - - - - 69,0 - - 0 0 167 V 5 4 4 13,8 14,49 13,11 - 23 418 

793 PU4AU07 PICO TRUNCADO I 7 C 13 - - 132 138,6 118,8 0 0 87,5 - - - - 69,0 - - 0 0 167 V 5     13,8 14,49 13,11 - 23 418 

791 PU4TR02 PICO TRUNCADO I 2 C 31 - - 132 145,2 105,6 0 0 131,2 V 7     34,5 37,95 32,775 75 0 502 - - - - 13,8 - -     837 

792 PU4TR04 PICO TRUNCADO I 4 C 17 - - 132 139,9 118,8 0 0 131,2 V 5     34,5 36,225 32,775 75 0 335 - - - - 13,8 - -     1255 

871 PU5TR22 PICO TRUNCADO I 22 V 4     35 36,8 31,5 - - 82,5 - - - - 10,4 - - - - 278 - - - - - - - - - - 

872 PU5TR23 PICO TRUNCADO I 23 V 4     35 36,8 31,5 - - 82,5 - - - - 10,4 - - - - 278 - - - - - - - - - - 

3256 PW4TR02 P.EOLICO RAW. 2 C 26 - - 138 151,8 117,3 0 0 251 - - - - 33,0 - - - 57,85 1050 - - - - - - - - - - 
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TABLA 2: Datos de transformadores TRANSPA. Datos y regulación por arrollamiento  

BDE 

Código 
Ident.   

 Estación Transformadora 

Tra- 
fo 

Arrollamiento 1 Arrollamiento 2 Arrollamiento 3 

Topes P.tierra (8) 
Corr. 
Nom. 

Topes P.tierra (8) 
Corr. 
Nom. 

Topes P.tierra (8) 
Corr. 
Nom. 

Nombre ó 
Nº  

Tipo Cant. Actual Vnom Vmax Vmin R X Tipo Cant Actual Vnom Vmax Vmin R X Tipo Cant. Actual Vnom Vmax Vmin R X 

Nº (1) (2) (3) (4) kV (5) 
kV 
(6) 

kV 
(7) 

ohm ohm A (1) (2) (3) (4) kV (5) kV (6) kV (7) ohm ohm A (1) (2) (3) (4) kV (5) kV (6) kV (7) ohm ohm A 

3258 PW4TR04 P.EOLICO RAW. 4 C 26 - - 138 151,8 117,3 0 0 251 - - - - 33,0 - - - 57,63 1050 - - - - - - - - - - 

2630 RG7TR01 RIO GALLEGOS 1 C 21 - - 233 244,65 198,05 0 0 247,8 - - - - 34,5 - - 0 0 1673,5 - - - - 13,8 - - - - 1381 

3621 RW4TR02 RAWSON 2 C 19 - - 132 151,8 112,2 0 0 65,6 - - - - 34,5 - - 0 0 251 - - - - 13,8 - - - 23,36 418 

2250 RW4TR03 RAWSON 1 C 19 - - 132 151,8 112,2 0 0 65,6 V 5 3 3 34,5 36,225 32,775 0 0 251 - - - - 13,8 - - - 23,2 418 

874 TW4TR03 TRELEW 3 C 31 - - 132 145,2 105,6 0 0 131,2 - - - - 34,5 - - 0 0 502 - - - - 13,8 - - - 23,7 837 

875 TW4TR04 TRELEW 4 C 31 - - 132 145,2 105,6 0 0 131,2 - - - - 34,5 - - 0 0 502 - - - - 13,8 - - - 23,7 837 

3854 TW4TR06 TRELEW 6 C 31 - - 132 145,2 105,6 0 0 131,2 - - - - 34,5 - - 0 0 502 - - - - 13,8 - - - 23,5 837 

3342 WA4TR01 P.E. MADRYN 1 C 26 - - 138 151,8 117,3 0 0 251 - - - - 33,0 - - - 56,6 1050 - - - - - - - - - - 

4045 WA4TR02 P.E. MADRYN 2 C 26 - - 138 151,8 117,3 0 0 251 - - - - 33,0 - - - 57,28 1050 - - - - - - - - - - 

  WA4TR05 P.E. MADRYN 5 C 26 - - 138 151,8 117,3 0 0 251 - - - - 33,0 - - - 57,16 1050 - - - - - - - - - - 

  WA4TR06 P.E. MADRYN 6 C 26 - - 138 151,8 117,3 0 0 251 - - - - 33,0 - - - 53,3 1050 - - - - - - - - - - 

3847 WB4TR01 CHUBUT NORTE 1 C 26 - - 138 151,8 117,3 0 0 251 - - - - 33,0 - - - 53,34 1050 - - - - - - - - - - 

4197 WB4TR04 CHUBUT NORTE 4 C 26 - - 138 151,8 117,3 0 0 251 - - - - 33,0 - - - 57,36 1050 - - - - - - - - - - 

4199 WB4TR05 CHUBUT NORTE 5 C 26 - - 138 151,8 117,3 0 0 251 - - - - 33,0 - - - 57,84 1050 - - - - - - - - - - 

4198 WB4TR07 CHUBUT NORTE 7 C 26 - - 138 151,8 117,3 0 0 251 - - - - 33,0 - - - 57,17 1050 - - - - - - - - - - 

                                  

 (1) En vacío (V) o en Carga (C)  (6) Tensión Máxima del arrollamiento (c/Tope extremo) 

 (2) Nº total de topes  (7) Tensión Mínima del arrollamiento (c/Tope extremo) 

 (3) Para regulación en vacío, indicar tope actual de Invierno  (8) Puesta a tierra del Neutro 

 (4) Para regulación en vacío, indicar tope actual de Verano                        

 (5) Tensión Nominal del arrollamiento                        

                                  

  Información modificada y/o agregada                        
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3.4.2.3. Datos de Transformadores propiedad de T ransportistas Independientes.  
 

TABLA 1: Datos de transformadores Transportistas Independientes . Parámetros eléctricos  

BDE 

Código Ident.   

 Estación Transformadora 

Trafo 
Ram
al (*) 
Nº 

Potencia 
Tensión nominal de 

red 
Conexión 

Tipo 
Nº 

arroll. 

Tipo 
Pérd. en 

vacío   
Sat (6) 

Reactancia Directa Reactancia Homopolar 

Nombre ó Nº  Nº 

Arr. 1 Arr. 2 Arr. 3 Arr. 1 Arr. 2 Arr. 3 X 1-2 X 1-3 X 2-3 X0 1-2 X0 1-3 X0 2-3 

MVA 
(1) 

MVA 
(2) 

MVA 
(3) 

kV 
(1) 

kV 
(2) 

kV 
(3) 

(4) (5) kW p.u. % (7) % (7) % (7) % (7) % (7) % (7) 

3459 CE4TR02 EL CALAFATE  2 - 15 10 15 132 33 13,2 YND11YN 3 TC T 13,53   10,55 16,86 5,94 9,45 15,1 5,32 

3461 CE4TR03 EL CALAFATE  3 - 15 10 15 132 33 13,2 YND11YN 3 TC T 13,3   10,5 16,88 5,79 9,43 15,16 5,2 

  CO4TR03 CALETA OLIVIA 3 - 55 45 25 132 66 34,5 YNYND11 3 TC T                 

827 DE4TR02 PUERTO DESEADO 2 - 5 5 2,5 132 13,2 13,2 YNYND11 3 TC T     9,60 14,70 4,25 8,16 12,495 3,6125 

3800 DE4TR03 PUERTO DESEADO 3 - 20 10 15 132 33 13,2 YNYND11 3 TC T     10,33 16,88 6,04       

2206 EC4TR02 EL COIHUE 2 - 20 20 6,6 132 33 13,2 YNYND11 3 TC T     10,70 17,60 5,40       

834 PC4TR01 PUNTA COLORADA 1 - 15 10 15 132 33 6,6 YNYND11 3 TC T     11,00 17,00 6,00 9,35 14,45 5,1 

  RT7TR02 RIO TURBIO 2 - 60 60 20 220 33 13,2 YNYND11 3 TC T 45   15 22,9 4,8 12,75 19,5 4,6 

3054 SE4TR01 S. ANTONIO ESTE 1 - 15 15 10 132 33 13,2 YNYND11 3 TC T     11,48 18,92 6,41 9,76 16 5,44 

838 SG4TR01 SIERRA GRANDE 1 - 25 25 - 132 6,6 - YND11 2 TC T     12,00 - - 10,2 - - 

839 SG4TR02 SIERRA GRANDE 2 - 12 12 - 13,2 6,6 - YND11 2 TC T       - -   - - 

836 SG4TR09 SIERRA GRANDE 9 - 16 16 - 132 13,2 - YND11 2 TC T     8,85 - - 7,225 - - 

837 SG4TR10 SIERRA GRANDE 10 - 35 20 27,5 132 33 13,2 YNYND11 3 TC T     11,00 17,00 6,00 9,35 14,45 5,1 

3789 SO4TR04 S. A. OESTE 4 - 30 30 - 132 33 - YNYN 2 TC T 25,87   10,6 - - 9,4 - - 

3755 VD4TR04 VIEDMA 4 - 30 30 30 132 33 13,2 YNYND11 3 TC T     10,26 17,91 5,68       

831 VD4TR05 VIEDMA 5 - 15 10 15 132 33 13,2 YNYND11 3 TC T     11,65 17,30 5,64 9,9025 13,8 4,794 

                       

 (*) Solo en los casos que la E.T. sea ficticia, definir con un Nº el ramal a que pertenece.  (5) Trafo (T) o  Autotrafo (A) 

 
Utilizar el mismo Nº para todos los equipos que formen parte del ramal (líneas, cables, trafos, etc)  (6) Tensión del Codo de saturación  

(en p.u. de la tensión nominal del Arrollamiento 1) 

 (1) Arrollamiento de mayor tensión.  (7) En % de los valores nominales del Arrollamiento 1 

 (2) Arrollamiento de tensión media.   
          

 (3) Arrollamiento de menor tensión.   
          

 (4) Trifásico Acorazado (TA), Trifásico de columnas (TC) o Banco (B)    
          

 Información modificada y/o agregada    
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TABLA 2: Datos de transformadores Transportistas Independientes . Datos y regulación por arrollamiento  

BDE 

Código 
Ident.   

 Estación 
Transformadora 

Tra- 
fo 

Arrollamiento 1 Arrollamiento 2 Arrollamiento 3 

Topes P.tierra (8) 
Corr. 
Nom. 

Topes P.tierra (8) 
Corr. 
Nom. 

Topes P.tierra (8) 
Corr. 
Nom. 

Nombre ó 
Nº  

Tipo Cant. Actual Vnom Vmax Vmin R X Tipo Cant. Actual Vnom Vmax Vmin R X Tipo Cant. Actual Vnom Vmax Vmin R X 

Nº (1) (2) (3) (4) 
kV 
(5) 

kV 
(6) 

kV 
(7) 

ohm ohm A (1) (2) (3) (4) 
kV 
(5) 

kV 
(6) 

kV 
(7) 

ohm ohm A (1) (2) (3) (4) 
kV 
(5) 

kV 
(6) 

kV 
(7) 

ohm ohm A 

3459 CE4TR02 EL CALAFATE  1 C 17 - - 132,0 138,6 112,2 0 0 65,6 - - - - 34,5 - - - 30,3 167,4 - - - - 13,8 - - 0 0 627,6 

3461 CE4TR03 EL CALAFATE  3 C 17 - - 132,0 138,6 112,2 0 0 65,6 - - - - 34,5 - - - 30,3 167,4 - - - - 13,8 - - 0 0 627,6 

  CO4TR03 CALETA OLIVIA 3 C 21 - - 132,0 145,2 112,2 0 0 240,0 - - - - 69 - -     376,0 - - - - 34,5 - - - 58,44 418,0 

827 DE4TR02 PUERTO DESEADO 2 C 19 - - 132 145,2 105,6 0 0 21,9 - - - - 13,8 - - 0 0 209,2 - - - - 13,8 - - - - 104,6 

3800 DE4TR03 PUERTO DESEADO 1 C 26 - - 132 145,2 112,2 0 0 87,5 - - - - 34,5 - - 0 0 167,4 - - - - 13,8 - - -   627,6 

2206 EC4TR02 EL COIHUE 2 C 21 - - 132 145,2 118,8 0 0 87,5 - - - - 34,5 - - 0 0 334,7 - - - - 13,8 - -     276,1 

834 PC4TR01 PUNTA COLORADA 1 C 19 - - 132 138,6 112,2 0 0 65,6 V 7     34,5 38,0 32,8 0 0 167,4 - - - - 6,9 - - - - 1255,1 

  RT7TR02 RIO TURBIO 2 C 21 - - 220 242 198 0 0 157,5 - - - - 34,5 - - 0 0 1004,1 - - - - 13,2 - - - - 874,8 

3054 SE4TR01 S. ANTONIO ESTE 1 C 19 - - 132 145,1 105,7 0 0 65,6 V 5 3 3 34,5 36,2 32,8 0 0 251,0 - - - - 13,8 - -     418,4 

838 SG4TR01 SIERRA GRANDE 1 C 19 - - 132 138,6 112,2 0 0 109,3 - - - - 6,9 - -     2091,9 - - - - - - - - - - 

839 SG4TR02 SIERRA GRANDE 2 V 5     13,2 13,9 12,5 0 0 568,0 - - - - 6,9 - -     1087,8 - - - - - - - - - - 

836 SG4TR09 SIERRA GRANDE 9 V 5 1 1 141 148,0 134,0 0 0 65,5 - - - - 13,2 - -     699,8 - - - - - - - - - - 

837 SG4TR10 SIERRA GRANDE 10 C 19 - - 132 151,7 118,8 0 0 153,1 - - - - 34,5 - - 0 0 334,7 - - - - 13,8 - -     1150,6 

3789 SO4TR04 S. A. OESTE 4 C 21 - - 132 138,6 112,2 0 0 131,2 - - - - 34,5 - - 0 0 502,1 - - - - - - - - - - 

3755 VD4TR04 VIEDMA 4 C 26 - - 132 145,2 112,2 0 0 131,2 V 5     34,5 36,2 32,8 0 0 502,1 - - - - 13,9 - - - 23 1249,7 

831 VD4TR05 VIEDMA 5 C 21 - - 132 138,6 112,2 0 0 65,6 V 5 3 3 34,5 36,2 32,8 0 0 167,4 - - - - 13,9 - - - 23 624,9 

                                  

 (1) En vacío (V) o en Carga (C)  (6) Tensión Máxima del arrollamiento (c/Tope extremo) 

 (2) Nº total de topes  (7) Tensión Mínima del arrollamiento (c/Tope extremo) 

 (3) Para regulación en vacío, indicar tope actual de Invierno  (8) Puesta a tierra del Neutro 

 (4) Para regulación en vacío, indicar tope actual de Verano                        

 (5) Tensión Nominal del arrollamiento                        

                                  

  Información modificada y/o agregada                        
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3.4.2.4. Datos de Compensación Shunt . 
 

TABLA1: Datos de Compensación Shunt. Características Generales  

Código Ident.  

Estación Transformadora 
(1) 

Tipo 
(2) 

Tens.  nom. 
Pot. nominal Impedancia 

Interr. 
Operación Fecha   

Nombre ó Nº  
Q Ind. Q Cap. R X Ind. X Cap. Man/Aut Lógica E/S Propietario 

kV MVAr MVAr ohm ohm ohm SI/No (3) Nº (4) Año   

PM3SH03 P. MADRYN B 362 60     2184   SI M   1978 TRANSPA 

PM3SH06 P. MADRYN B 362 60     2184   SI M   1978 TRANSPA 

FU3SH06 FUTALEUFU B 362 60     2184   SI M   1978 TRANSPA 

FU3SH09 FUTALEUFU B 362 60     2184   SI M   1978 TRANSPA 

BS2SH00 BARRIO SAN MARTIN C 34,5   7     170 SI M   2005 TRANSPA 

BS2SH01 BARRIO SAN MARTIN C 34,5   7     170 SI M   2005 TRANSPA 

BS2SH02 BARRIO SAN MARTIN C 34,5   7     170 SI M   2005 TRANSPA 

BS2SH09 BARRIO SAN MARTIN C 34,5   7     170 SI M   2005 TRANSPA 

PU0SH02 PICO TRUNCADO I C 10,4   4,5     24 SI M   1998 TRANSPA 

PU0SH03 PICO TRUNCADO I C 10,4   4,5     24 SI M   1998 TRANSPA 

VD2SH03 VIEDMA B 33 6     181,5   SI M   2004 EDERSA 

              

 (1) Solamente para tensiones iguales o superiores a 66 kV         

 (2) Bobina (B), Capacitor (C)             

 (3) Conexión y Desconexión Automática (A), Manual (M)         

 (4) Para operación Automática, identificar el Nº de Figura donde se presenta la lógica de funcionamiento    
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3.4.2.5. Datos de Interruptores . 
 

 

TABLA1: Datos de Interruptores. Características Generales  

Código Ident. 

Estación Transformadora  

Tensión 
nominal 

Equipo a Maniobrar Marca Modelo 
Tipo de 

accionamiento  

Corriente 
nominal 

Potencia 
ruptura 

Polos 
Tiempo 
apert. 

Propietario 

Nombre ó Nº  kV A MVA 
Unip/ 
Trip 

ms 

TRANSPA                       

AK45201 AIKE 132 LAT AK-SJ 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 U 40 TRANSPA 

AK45202 AIKE 132 LAT AK-OP 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 U 40 TRANSPA 

AK45203 AIKE 132 RESERVA   ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 U 40 TRANSPA 

AK45205 AIKE 132 Trafo SA TV 0,15MVA  4TR05  ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 U 40 TRANSPA 

AK45206 AIKE 132 LAT LH-AK 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 U 40 TRANSPA 

AO45202 ABASOLO 132 Trafo 30MVA  4TR02  ABB LTB145D1 MECANICO 1250 5716 U 40 TRANSPA 

AP25201A ALIMENTAC. PRINCIPAL 33 Trafo 300MVA  3AU01 secun BBC DB 30q NEUMATICO 3500 1500 T 50 TRANSPA 

AP25203 ALIMENTAC. PRINCIPAL 33 AL 2 FILTRO ALUAR    BBC DB 30q NEUMATICO 3500 1500 T 50 TRANSPA 

AP25205 ALIMENTAC. PRINCIPAL 33 Filtro 1  20 MVAr  BBC DB 45m NEUMATICO 1250 800 T 50 TRANSPA 

AP25206 ALIMENTAC. PRINCIPAL 33 AL 6 - RESERVA   BBC DB 45m NEUMATICO 1250 800 T 50 TRANSPA 

AP25207 ALIMENTAC. PRINCIPAL 33 Filtro 3  20 MVAr  BBC DB 45m NEUMATICO 1250 800 T 50 TRANSPA 

AP25210 ALIMENTAC. PRINCIPAL 33 Filtro 4  20 MVAr  BBC DB 45m NEUMATICO 1250 800 T 50 TRANSPA 

AP25212 ALIMENTAC. PRINCIPAL 33 AL 12 - RESERVA   BBC DB 45m NEUMATICO 1250 800 T 50 TRANSPA 

AP25213 ALIMENTAC. PRINCIPAL 33 Filtro 6  20 MVAr  BBC DB 45m NEUMATICO 1250 800 T 50 TRANSPA 

AP25214 ALIMENTAC. PRINCIPAL 33 Filtro 7  20 MVAr  BBC DB 45m NEUMATICO 1250 800 T 50 TRANSPA 

AP25216 ALIMENTAC. PRINCIPAL 33 AL 1 FILTRO ALUAR    BBC DB 30q NEUMATICO 3500 1500 T 50 TRANSPA 

AP25217A ALIMENTAC. PRINCIPAL 33 Trafo 300MVA  3AU02 secun BBC DB 30q NEUMATICO 3500 1500 T 50 TRANSPA 

AP25217B ALIMENTAC. PRINCIPAL 33 Trafo 300MVA  3AU02 secun BBC DB 30q NEUMATICO 3500 1500 T 50 TRANSPA 

AU15201 C. RIVADAVIA A1 13,2 AL 1-GUILFORD1-COOP.CR    IATE 17MG 500(8) MECANICO 800 500 T 50 TRANSPA 

AU15202 C. RIVADAVIA A1 13,2 AL 2-QUITRAL-QUITAL S.A.    EMA VE 17-12-25 MECANICO 1250 572 T 35 TRANSPA 

AU15203 C. RIVADAVIA A1 13,2 AL 3 - RESERVA   EMA   MECANICO     T   TRANSPA 

AU15204 C. RIVADAVIA A1 13,2 AL 04 TURBOGAS 23    IATE 17MG 500(7) MECANICO 1600 500 T 50 TRANSPA 
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TABLA1: Datos de Interruptores. Características Generales  

Código Ident. 

Estación Transformadora  

Tensión 
nominal 

Equipo a Maniobrar Marca Modelo 
Tipo de 

accionamiento  

Corriente 
nominal 

Potencia 
ruptura 

Polos 
Tiempo 
apert. 

Propietario 

Nombre ó Nº  kV A MVA 
Unip/ 
Trip 

ms 

AU15205 C. RIVADAVIA A1 13,2 Trafo 60MVA  4TR01 terc  EMA VE 17-20-25 MECANICO 2000 572 T 35 TRANSPA 

AU15206 C. RIVADAVIA A1 13,2 ACOPLAMIENTO   EMA VE 17-20-25 MECANICO 2000 572 T 35 TRANSPA 

AU15207 C. RIVADAVIA A1 13,2 Trafo 30MVA  4TR05 terc  EMA VE 17-20-25 MECANICO 2000 572 T 35 TRANSPA 

AU15208 C. RIVADAVIA A1 13,2 AL  - RESERVA   EMA   MECANICO     T   TRANSPA 

AU15209 C. RIVADAVIA A1 13,2 AL 4 - RESERVA   EMA   MECANICO     T   TRANSPA 

AU15210 C. RIVADAVIA A1 13,2 AL 5-B. Orquideas-COOP.CR    EMA VE 17-12-25 MECANICO 1250 572 T 35 TRANSPA 

AU15211 C. RIVADAVIA A1 13,2 AL 6-GUILFORD2-COOP.CR    EMA VE 17-12-25 MECANICO 1250 572 T 35 TRANSPA 

AU25200 C. RIVADAVIA A1 33 AL 8-PETROQUIMICA-PCR    EMA VE 36-08-16 MECANICO 800 915 T 30 TRANSPA 

AU25201 C. RIVADAVIA A1 33 AL 1-EL TORDILLO I-YPF    IATE 38MG 750(i) MECANICO 800 750 T 50 TRANSPA 

AU25202 C. RIVADAVIA A1 33 AL TRAFO EA4TR05  30MVA   IATE 38MG 750(i) MECANICO 800 750 T 50 TRANSPA 

AU25203 C. RIVADAVIA A1 33 AL 3-P.INDUSTRIAL-COOP.CR    EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA 

AU25204 C. RIVADAVIA A1 33 Trafo 30MVA  4TR05 secun EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA 

AU25205 C. RIVADAVIA A1 33 ACOPLAMIENTO   EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA 

AU25206 C. RIVADAVIA A1 33 Trafo 60MVA  4TR01 secun EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA 

AU25207 C. RIVADAVIA A1 33 AL 4-DIADEMA-COOP.CR    EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA 

AU25208 C. RIVADAVIA A1 33 AL 5-TERMAP-COOP.CR    IATE 38MG 750(i) MECANICO 800 750 T 50 TRANSPA 

AU25209 C. RIVADAVIA A1 33 AL 6-Km. 20-COOP.CR    EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA 

AU25210 C. RIVADAVIA A1 33 AL 7-EL TORDILLO II-YPF    EMA VE 36-08-16 MECANICO 800 915 T 30 TRANSPA 

AU45201 C. RIVADAVIA A1 132 Trafo 60MVA  4TR01  AREVA GL312-F1 MECANICO 3150 9145 T 38 TRANSPA 

AU45202 C. RIVADAVIA A1 132 Trafo 9MVA  4TR02  AREVA GL312 MECANICO 3150   T   TRANSPA 

AU45203 C. RIVADAVIA A1 132 LAT AU-EA 132kV NMG (SB6) SB6-145 NEUMATICO 3150 7202 U 50 TRANSPA 

AU45204 C. RIVADAVIA A1 132 Trafo 9MVA  4TR04  AREVA GL312 MECANICO 3150   T   TRANSPA 

AU45205 C. RIVADAVIA A1 132 Trafo 30MVA  4TR05  AREVA GL312-F1 MECANICO 3150 9145 T 38 TRANSPA 

AU45206 C. RIVADAVIA A1 132 Trafo 9MVA  4TR06  AREVA GL312 MECANICO 3150   T   TRANSPA 

AU45207 C. RIVADAVIA A1 132 LAT PU-AU 132kV NMG (SB6) SB6-145 NEUMATICO 1250 7202 U 50 TRANSPA 

AU45209 C. RIVADAVIA A1 132 LAT EP-AU 132kV NMG (SB6) SB6-145 NEUMATICO 1250 7202 U 50 TRANSPA 

AU45210 C. RIVADAVIA A1 132 Trafo 20MVA  4AU10  NMG (SB6) SB6-145 NEUMATICO 3150 7202 U 50 TRANSPA 

AU45211 C. RIVADAVIA A1 132 Trafo 15MVA  4AU11  NMG (SB6) SB6-145 NEUMATICO 3150 7202 U 50 TRANSPA 

AU65201 C. RIVADAVIA A1 66 AL LINEA a M.BEHR    MERLIN G. SB6-72,5 MECANICO 1250 3601 T 60 TRANSPA 
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AU65202 C. RIVADAVIA A1 66 AL LINEA a EL TREBOL   MERLIN G. SB6-72,5 MECANICO 1250 3601 T 60 TRANSPA 

BC25201 BICENTENARIO 33 AL 1 - JARAMILLO   EMA VE 36-06-16 MECANICO 630 915 T 30 TRANSPA 

BC25202 BICENTENARIO 33 AL 2 - PEBSA   EMA VE 36-06-16 MECANICO 630 915 T 30 TRANSPA 

BC25203 BICENTENARIO 33 Trafo SA 0,315MVA  2TR03  EMA VE 36-06-16 MECANICO 630 915 T 30 TRANSPA 

BC25204 BICENTENARIO 33 Trafo 70MVA  4TR04 secund  EMA   MECANICO 2000 1000 T 30 TRANSPA 

BC25206 BICENTENARIO 33 AL 6 - PEBSA   EMA   MECANICO 2000 1000 T 30 TRANSPA 

BC25208 BICENTENARIO 33 ACOPLAMIENTO   EMA   MECANICO 2000 1000 T 30 TRANSPA 

BC25209 BICENTENARIO 33 AL 9 - PEBSA   EMA   MECANICO 2000 1000 T 30 TRANSPA 

BC25211 BICENTENARIO 33 Trafo 70MVA  4TR02 secund  EMA   MECANICO 2000 1000 T 30 TRANSPA 

BC25212 BICENTENARIO 33 Trafo SA 0,315MVA  2TR12  EMA VE 36-06-16 MECANICO 630 915 T 30 TRANSPA 

BC25213 BICENTENARIO 33 AL 13 - PEBSA   EMA VE 36-06-16 MECANICO 630 915 T 30 TRANSPA 

BC45201 BICENTENARIO 132 LAT BC-DE 132kV G. ELECTRIC GS GL312 PF3 MECANICO 3150 9145 U 38 TRANSPA 

BC45202 BICENTENARIO 132 Trafo 70MVA  4TR02  G. ELECTRIC GS GL312 PF3 MECANICO 3150 9145 U 38 TRANSPA 

BC45204 BICENTENARIO 132 Trafo 70MVA  4TR04  G. ELECTRIC GS GL312 PF3 MECANICO 3150 9145 U 38 TRANSPA 

BC45206 BICENTENARIO 132 ACOPLAMIENTO   G. ELECTRIC GS GL312 PF3 MECANICO 3150 9145 U 38 TRANSPA 

BC45207 BICENTENARIO 132 LAT PE-BC 132kV G. ELECTRIC GS GL312 PF3 MECANICO 3150 9145 U 38 TRANSPA 

BS15201 BARRIO SAN MARTIN 13,2 AL 1-COOP.CR    SIEMENS 3AH5 214-1 MECANICO 800 572 T 65 TRANSPA 

BS15202 BARRIO SAN MARTIN 13,2 AL 2-COOP.CR    SIEMENS 3AH5 214-1 MECANICO 800 572 T 65 TRANSPA 

BS15203 BARRIO SAN MARTIN 13,2 AL 3-COOP.CR    SIEMENS 3AH5 214-1 MECANICO 800 572 T 65 TRANSPA 

BS15204 BARRIO SAN MARTIN 13,2 AL 4-COOP.CR    SIEMENS 3AH5 214-1 MECANICO 800 572 T 65 TRANSPA 

BS15205 BARRIO SAN MARTIN 13,2 AL 5-COOP.CR    SIEMENS 3AH5 214-1 MECANICO 800 572 T 65 TRANSPA 

BS15206 BARRIO SAN MARTIN 13,2 Trafo 30MVA  4TR02 terc  SIEMENS 3AH1 164-4 MECANICO 2000 572 T 65 TRANSPA 

BS15207 BARRIO SAN MARTIN 13,2 ACOPLAMIENTO   SIEMENS 3AH1 164-4 MECANICO 2000 572 T 65 TRANSPA 

BS15208 BARRIO SAN MARTIN 13,2 Trafo 15MVA  4TR03 terc  SIEMENS 3AH1 164-4 MECANICO 2000 572 T 65 TRANSPA 

BS15209 BARRIO SAN MARTIN 13,2 AL 6-COOP.CR    SIEMENS 3AH5 214-1 MECANICO 800 572 T 65 TRANSPA 

BS15210 BARRIO SAN MARTIN 13,2 AL 7-COOP.CR    EMA VE 17-08-25 MECANICO 800 572 T 65 TRANSPA 

BS15211 BARRIO SAN MARTIN 13,2 AL 8-COOP.CR    SIEMENS 3AH5 214-1 MECANICO 800 572 T 65 TRANSPA 

BS25200 BARRIO SAN MARTIN 33 CAP N°4  7MVAr  EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA 

BS25201 BARRIO SAN MARTIN 33 CAP N°3  7MVAr  EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA 
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BS25202 BARRIO SAN MARTIN 33 CAP N°2  7MVAr  EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA 

BS25203 BARRIO SAN MARTIN 33 Trafo 30MVA  4TR02 secun EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA 

BS25205 BARRIO SAN MARTIN 33 ACOPLAMIENTO   MAGRINI 38MG 750(m) MECANICO 800 750 T 50 TRANSPA 

BS25207 BARRIO SAN MARTIN 33 Trafo 15MVA  4TR03 secun MAGRINI 38MG 750(m) MECANICO 800 750 T 50 TRANSPA 

BS25208 BARRIO SAN MARTIN 33 AL 3-CAPEX    MERLIN G. SF1 MECANICO     T 50 TRANSPA 

BS25209 BARRIO SAN MARTIN 33 CAP N°1  7MVAr  EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA 

BS45202 BARRIO SAN MARTIN 132 Trafo 30MVA  4TR02  AREVA GL312-F1 MECANICO 3150 9145 T 38 TRANSPA 

BS45203 BARRIO SAN MARTIN 132 Trafo 15MVA  4TR03  AREVA GL312-F1 MECANICO 3150 9145 T 38 TRANSPA 

CLE45203 CAÑADÓN LEÓN 132 ACOPLAMIENTO GE GL312 PF3 MECANICO 3150 9145 U 38 TRANSPA 

CLE45204 CAÑADÓN LEÓN 132 Trafo 75 MVA 4TR04 GE GL312 PF1 MECANICO 3150 9145 T 38 TRANSPA 

CLE45205 CAÑADÓN LEÓN 132 Trafo 75 MVA 4TR05 GE GL312 PF1 MECANICO 3150 9145 T 38 TRANSPA 

CLE45206 CAÑADÓN LEÓN 132 LAT 132 kV CLE-ZN GE GL312 PF3 MECANICO 3150 9145 U 38 TRANSPA 

CLE45207 CAÑADÓN LEÓN 132 LAT 132 kV CLE-CO GE GL312 PF3 MECANICO 3150 9145 U 38 TRANSPA 

CLE25201 CAÑADÓN LEÓN 33 Trafo 75 MVA 4TR04 EMA VEr-36 MECANICO 1600 1429 T   TRANSPA 

CLE25202 CAÑADÓN LEÓN 33 AL 01 - PE CLE EMA VEr-36 MECANICO 1600 1429 T   TRANSPA 

CLE25203 CAÑADÓN LEÓN 33 ACOPLAMIENTO EMA VEr-36 MECANICO 1600 1429 T   TRANSPA 

CLE25204 CAÑADÓN LEÓN 33 ACOPLAMIENTO EMA VEr-36 MECANICO 1600 1429 T   TRANSPA 

CLE25205 CAÑADÓN LEÓN 33 AL 02 - PE CLE EMA VEr-36 MECANICO 1600 1429 T   TRANSPA 

CLE25206 CAÑADÓN LEÓN 33 Trafo 75 MVA 4TR05 EMA VEr-36 MECANICO 1600 1429 T   TRANSPA 

CA45201 PAMPA DEL CASTILLO 132 LAT TE-CA 132kV SIEMENS 3AP1 FI MECANICO 3150 9145 U 30 TRANSPA 

CA45205 PAMPA DEL CASTILLO 132 LAT CA-TO 132kV SIEMENS 3AP1 FI MECANICO 3150 9145 U 30 TRANSPA 

CA45208 PAMPA DEL CASTILLO 132 Trafo 30 MVA 4TR08 SIEMENS 3AP1 FG MECANICO 3150 9145 T 30 TRANSPA 

CO45203 CALETA OLIVIA 132 Trafo 55 MVA 4TR03 SIEMENS 3AP1 FI MECANICO 3150 9145 U 30 TRANSPA 

DA45201 DIADEMA 132 LAT EP-DA 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 U 40 TRANSPA 

DA45202 DIADEMA 132 LAT DA-TE 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 1250 5716 U 40 TRANSPA 

DA45203 DIADEMA 132 AL TRAFO 1    ABB LTB145D1 MECANICO 1250 5716 T 40 TRANSPA 

DG15201 DISTRIBUCION GENERAL 13,2 Trafo 40MVA  4TR04 terc               TRANSPA 

DG15202 DISTRIBUCION GENERAL 13,2 Trafo 40MVA  4TR02 terc               TRANSPA 

DG25201 DISTRIBUCION GENERAL 33 AL 1-RESERVA   EMA VE 36-12-20 MECANICO 1250 1143 T 30 TRANSPA 
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DG25202 DISTRIBUCION GENERAL 33 Trafo 40MVA  4TR04 secund  EMA VE 36-12-20 MECANICO 1250 1143 T 30 TRANSPA 

DG25203 DISTRIBUCION GENERAL 33 AL 3-Coop PM    EMA VE 36-12-20 MECANICO 1250 1143 T 30 TRANSPA 

DG25204 DISTRIBUCION GENERAL 33 AL 4-TG CTP SA    EMA RG 36-75 MECANICO 800 750 T 70 TRANSPA 

DG25205 DISTRIBUCION GENERAL 33 DIST. GEN. 33kV SS.AA. a PM   EMA RG 36-75 MECANICO 800 750 T 70 TRANSPA 

DG25206 DISTRIBUCION GENERAL 33 ACOPLAMIENTO   EMA RG 36-75 MECANICO 800 750 T 70 TRANSPA 

DG25208 DISTRIBUCION GENERAL 33 AL 8-TG CTP SA    EMA VE 36-12-20 MECANICO 1250 1143 T 30 TRANSPA 

DG25209 DISTRIBUCION GENERAL 33 AL 9-Coop PM    EMA VE 36-12-20 MECANICO 1250 1143 T 30 TRANSPA 

DG25210 DISTRIBUCION GENERAL 33 Trafo 40MVA  4TR02 secund  EMA VE 36-12-20 MECANICO 1250 1143 T 30 TRANSPA 

DG25211 DISTRIBUCION GENERAL 33 AL 11-Coop PM    EMA VE 36-12-20 MECANICO 1250 1143 T 30 TRANSPA 

DG25212 DISTRIBUCION GENERAL 33 AL 12-RESERVA   EMA RG 36-75 MECANICO 800 750 T 70 TRANSPA 

DG25213 DISTRIBUCION GENERAL 33 AL 13-Sociedad Rural    EMA VE 36-12-20 MECANICO 1250 1143 T 30 TRANSPA 

DG45201 DISTRIBUCION GENERAL 132 LAT TW-DG 132kV SIEMENS H801-132E HIDRAULICO 800 5000 U 65 TRANSPA 

DG45202 DISTRIBUCION GENERAL 132 Trafo 40MVA  4TR02  SIEMENS H801-132E HIDRAULICO 800 5000 T 65 TRANSPA 

DG45203 DISTRIBUCION GENERAL 132 ACOPLAMIENTO   SIEMENS H801-132E HIDRAULICO 800 5000 T 65 TRANSPA 

DG45204 DISTRIBUCION GENERAL 132 Trafo 40MVA  4TR04  SIEMENS H801-132E HIDRAULICO 800 5000 T 65 TRANSPA 

DG45205 DISTRIBUCION GENERAL 132 LAT PM-DG 132kV SIEMENS H801-132E HIDRAULICO 800 5000 T 65 TRANSPA 

EA05201 C. RIVADAVIA A 10,4 AL 1 ExCable 1-COOP.CR    WESTING H 175-VCP-W32 MECANICO 1250 567 T 100 TRANSPA 

EA05202 C. RIVADAVIA A 10,4 Trafo 30MVA  4TR05 terc  WESTING H 175-VCP-W32 MECANICO 1250 567 T 100 TRANSPA 

EA05203 C. RIVADAVIA A 10,4 AL 3 ExCable 13-YPF    WESTING H 175-VCP-W32 MECANICO 1250 567 T 100 TRANSPA 

EA05204 C. RIVADAVIA A 10,4 AL 4 ExCable 7-YPF    WESTING H 175-VCP-W32 MECANICO 1250 567 T 100 TRANSPA 

EA05205 C. RIVADAVIA A 10,4 AL 5 ExCable 3-YPF    WESTING H 175-VCP-W32 MECANICO 1250 567 T 100 TRANSPA 

EA05206 C. RIVADAVIA A 10,4 AL 6 ExCable 9-YPF    WESTING H 175-VCP-W32 MECANICO 1250 567 T 100 TRANSPA 

EA05207 C. RIVADAVIA A 10,4 AL 7 ExCable 4-YPF    WESTING H 175-VCP-W32 MECANICO 1250 567 T 100 TRANSPA 

EA05208 C. RIVADAVIA A 10,4 Trafo 9MVA  4TR06 secun WESTING H 175-VCP-W32 MECANICO 1250 567 T 100 TRANSPA 

EA05209 C. RIVADAVIA A 10,4 Trafo 4MVA  6TR04 secun WESTING H 175-VCP-W32 MECANICO 1250 567 T 100 TRANSPA 

EA05210 C. RIVADAVIA A 10,4 Trafo 9MVA  4TR04 secun WESTING H 175-VCP-W32 MECANICO 1250 567 T 100 TRANSPA 

EA05211 C. RIVADAVIA A 10,4 Trafo 3MVA  6TR03 secun WESTING H 175-VCP-W32 MECANICO 1250 567 T 100 TRANSPA 

EA05212 C. RIVADAVIA A 10,4 ACOPLAMIENTO   WESTING H 175-VCP-W32 MECANICO 1250 567 T 100 TRANSPA 

EA05213 C. RIVADAVIA A 10,4 Trafo 9MVA  4TR02 secund  WESTING H 175-VCP-W32 MECANICO 1250 567 T 100 TRANSPA 
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EA05214 C. RIVADAVIA A 10,4 AL 14 TG    WESTING H 175-VCP-W32 MECANICO 1250 567 T 100 TRANSPA 

EA05215 C. RIVADAVIA A 10,4 Trafo 3MVA  6TR02 secun WESTING H 175-VCP-W32 MECANICO 1250 567 T 100 TRANSPA 

EA05217 C. RIVADAVIA A 10,4 AL 9 ExCable 2-COOP.CR    WESTING H 175-VCP-W32 MECANICO 1250 567 T 100 TRANSPA 

EA05218 C. RIVADAVIA A 10,4 AL 10 ExCable 5-YPF    WESTING H 175-VCP-W32 MECANICO 1250 567 T 100 TRANSPA 

EA05219 C. RIVADAVIA A 10,4 AL 11 ExCable 6-YPF    WESTING H 175-VCP-W32 MECANICO 1250 567 T 100 TRANSPA 

EA05220 C. RIVADAVIA A 10,4 AL 12 ExCable 28-COOP.CR    WESTING H 175-VCP-W32 MECANICO 1250 567 T 100 TRANSPA 

EA05221 C. RIVADAVIA A 10,4 Trafo 30MVA  4TR05 terc WESTING H 175-VCP-W32 MECANICO 1250 567 T 100 TRANSPA 

EA05222 C. RIVADAVIA A 10,4 Trafo 3MVA  6TR01 secun WESTING H 175-VCP-W32 MECANICO 1250 567 T 100 TRANSPA 

EA45201 C. RIVADAVIA A 132 LAT AU-EA 132kV AEG S1-145 NEUMATICO 1250 5000 U 60 TRANSPA 

EA45205 C. RIVADAVIA A 132 Trafo 30MVA  4TR05  MAGRINI 170MHM-30C NEUMATICO 1600 7202 T 40 TRANSPA 

EA65201 C. RIVADAVIA A 66 Trafo 3MVA  6TR01  SCARPA-M PO 196N MECANICO 600 900 T 130 TRANSPA 

EA65202 C. RIVADAVIA A 66 Trafo 3MVA  6TR02  SCARPA-M PO 196N MECANICO 600 900 T 130 TRANSPA 

EA65203 C. RIVADAVIA A 66 Trafo 3MVA  6TR03  SCARPA-M PO 196N MECANICO 600 900 T 130 TRANSPA 

EA65204 C. RIVADAVIA A 66 Trafo 4MVA  6TR04  SCARPA-M PO 196N MECANICO 600 900 T 130 TRANSPA 

EA65205 C. RIVADAVIA A 66 AL LINEA a M.BEHR-YPF    SCARPA-M PO 196N MECANICO 600 900 T 130 TRANSPA 

EP45202 PATAGONIA 132 LAT EP-AO 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 3150 7202 U 50 TRANSPA 

EP45204 PATAGONIA 132 LAT EP-DA 132kV NMG (SB6) SB6-145 NEUMATICO 3150 7202 U 50 TRANSPA 

EP45206 PATAGONIA 132 LAT ML-EP 132kV NMG (SB6) SB6-145 NEUMATICO 800 7202 U 50 TRANSPA 

EP45208 PATAGONIA 132 LAT EP-AU 132kV NMG (SB6) SB6-145 NEUMATICO 800 7202 U 50 TRANSPA 

EP45210 PATAGONIA 132 LAT EP-BS 132kV NMG (SB6) SB6-145 NEUMATICO 800 7202 U 50 TRANSPA 

ES25201 ESQUEL 33 AL TRAFO 4TR01-COOP16    ALSTOM FP3620D MECANICO 1250 1200 T 50 TRANSPA 

ES45201 ESQUEL 132 Trafo 15MVA  4TR01  NMG (SB6) SB6-145 NEUMATICO 1250 5716 U 50 TRANSPA 

ES45203 ESQUEL 132 LAT ES-EC 132kV NMG (SB6) SB6-145 NEUMATICO 3150 7202 U 50 TRANSPA 

FA45201 FLORENTINO AMEGHINO 132 LAT FA-TW 132kV NMG (SB6) SB6-145 NEUMATICO 1600 7202 U 50 TRANSPA 

FA45203 FLORENTINO AMEGHINO 132 LAT FA-GY 132kV NMG (SB6) SB6-145 NEUMATICO 1600 7202 U 50 TRANSPA 

FA45204 FLORENTINO AMEGHINO 132 ACOPLAMIENTO   ALSTOM GL312 F1 MECANICO 3150 9145 T 38 TRANSPA 

FU25201 FUTALEUFU 33 Trafo 60MVA  3TR11 terc  SCHNEIDER   MECANICO 400 714 T 70 TRANSPA 

FU35201 FUTALEUFU 330 AL TRAFO MAQUINA 1-CHF    MAGRINI 362MHM-20000 NEUMATICO 1600 11432 U 40 TRANSPA 

FU35202 FUTALEUFU 330 AL TRAFO MAQUINA 2-CHF    MAGRINI 362MHM-20000 NEUMATICO 1600 11432 U 40 TRANSPA 
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FU35203 FUTALEUFU 330 AL TRAFO MAQUINA 3-CHF    MAGRINI 362MHM-20000 NEUMATICO 1600 11432 U 40 TRANSPA 

FU35204 FUTALEUFU 330 AL TRAFO MAQUINA 4-CHF    MAGRINI 362MHM-20000 NEUMATICO 1600 11432 U 40 TRANSPA 

FU35205 FUTALEUFU 330 ACOPLAMIENTO   ABB LTB420E2 MECANICO 4000 22863 U 40 TRANSPA 

FU35206 FUTALEUFU 330 REACTOR 1  50MVAr  MAGRINI 362MHM-20000 NEUMATICO 1600 11432 U 40 TRANSPA 

FU35207 FUTALEUFU 330 LAT FU-PM1 330kV MAGRINI 362MHM-20000 NEUMATICO 1600 11432 U 40 TRANSPA 

FU35208 FUTALEUFU 330 LAT FU-PM2 330kV MAGRINI 362MHM-20000 NEUMATICO 1600 11432 U 40 TRANSPA 

FU35209 FUTALEUFU 330 REACTOR 2  50MVAr  MAGRINI 362MHM-20000 NEUMATICO 1600 11432 U 40 TRANSPA 

FU35210 FUTALEUFU 330 TRAFO RESERVA 3AU99   MAGRINI 362MHMe-2Y NEUMATICO 3150 36009 U 40 TRANSPA 

FU35T07 FUTALEUFU 330 LAT FU-PM1 330kV tierra MAGRINI 362MHM-20000 NEUMATICO 1600 11432 U 40 TRANSPA 

FU35T08 FUTALEUFU 330 LAT FU-PM2 330kV tierra MAGRINI 362MHM-20000 NEUMATICO 1600 11432 U 40 TRANSPA 

FU45204 FUTALEUFU 132 LAT FU-ES 132kV NMG (SB6) SB6-145 NEUMATICO 1600 7202 U 50 TRANSPA 

GY25201 GARAYALDE 33 Trafo 30MVA  4TR05 secun SIEMENS 3AH MECANICO 1250 1246 T 55 TRANSPA 

GY25202 GARAYALDE 33 Trafo SA 0,2MVA  2TR02  SIEMENS 3AH MECANICO 1250 1246 T 55 TRANSPA 

GY25203 GARAYALDE 33 AL 03 - PES   SIEMENS 3AH MECANICO 1250 1246 T 55 TRANSPA 

GY25204 GARAYALDE 33 ACOPLAMIENTO   SIEMENS 3AH MECANICO 1250 1246 T 55 TRANSPA 

GY45201 GARAYALDE 132 LAT FA-GY 132kV SIEMENS 3AP1 FI MECANICO 3150 9145 U 30 TRANSPA 

GY45205 GARAYALDE 132 Trafo 30MVA  4TR05  SIEMENS 3AP1 FG MECANICO 3150 9145 T 30 TRANSPA 

GY45206 GARAYALDE 132 LAT GY-ML 132kV SIEMENS 3AP1 FI MECANICO 3150 9145 U 30 TRANSPA 

HE45202 LOS HERCULES 132 ACOPLAMIENTO   SIEMENS 3AP1 FI MECANICO 3150 9145 U 30 TRANSPA 

HE45203 LOS HERCULES 132 LAT HE-LH 132kV SIEMENS 3AP1 FI MECANICO 3150 9145 U 30 TRANSPA 

HE45204 LOS HERCULES 132 AL TRAFO 4TR04 - PE HE   SIEMENS 3AP1 FG MECANICO 3150 9145 T 30 TRANSPA 

HE45206 LOS HERCULES 132 Trafo SA TV 0,1MVA  4TR06  SIEMENS 3AP1 FI MECANICO 3150 9145 U 30 TRANSPA 

HE45207 LOS HERCULES 132 LAT ZN-HE 132kV SIEMENS 3AP1 FI MECANICO 3150 9145 U 30 TRANSPA 

HE45208 LOS HERCULES 132 AL TRAFO 4TR08 - PE HE   SIEMENS 3AP1 FG MECANICO 3150 9145 T 30 TRANSPA 

LB25231 LOMA BLANCA 33 Trafo 60MVA  4TR03 secund  EMA VEr-36 MECANICO 1600 1429 T   TRANSPA 

LB25232 LOMA BLANCA 33 AL 32 - PE LB II   EMA VEr-36 MECANICO 1600 1429 T   TRANSPA 

LB45201 LOMA BLANCA 132 AL TRAFO 1   ALSTOM GL312 F1 MECANICO 3150 9145 T 38 TRANSPA 

LB45202 LOMA BLANCA 132 LAT PY-LB 132kV ALSTOM GL312 F3 MECANICO 3150 9145 U 38 TRANSPA 

LB45203 LOMA BLANCA 132 Trafo 60MVA  4TR03  SIEMENS 3AP1 FG MECANICO 3150 9145 T 30 TRANSPA 
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LBO25201 LOMA BLANCA OESTE 33 Trafo 60MVA  4TR01 secund  EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA 

LBO25202 LOMA BLANCA OESTE 33 AL 02 - PE LB VI   EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA 

LBO25203 LOMA BLANCA OESTE 33 ACOPLAMIENTO   EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA 

LBO25205 LOMA BLANCA OESTE 33 AL 05 - PE LB VI   EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA 

LBO25206 LOMA BLANCA OESTE 33 Trafo 60MVA  4TR03 secund  EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA 

LBO45201 LOMA BLANCA OESTE 132 Trafo 60MVA  4TR01  ABB LTB145D1 MECANICO 1250 7202 T 40 TRANSPA 

LBO45202 LOMA BLANCA OESTE 132 LAT PY-LBO 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 1250 7202 U 40 TRANSPA 

LBO45203 LOMA BLANCA OESTE 132 Trafo 60MVA  4TR03  ABB LTB145D1 MECANICO 1250 7202 T 40 TRANSPA 

LBT25201 LOMA BLANCA ESTE 33 Trafo 60MVA  4TR01 secund  EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA 

LBT25202 LOMA BLANCA ESTE 33 AL 02 - PE LB I   EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA 

LBT25203 LOMA BLANCA ESTE 33 ACOPLAMIENTO   EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA 

LBT25205 LOMA BLANCA ESTE 33 AL 05 - PE LB III   EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA 

LBT25206 LOMA BLANCA ESTE 33 Trafo 60MVA  4TR03 secund  EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA 

LBT45201 LOMA BLANCA ESTE 132 Trafo 60MVA  4TR01  ABB LTB145D1 MECANICO 1250 7202 T 40 TRANSPA 

LBT45202 LOMA BLANCA ESTE 132 LAT PY-LBT 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 1250 7202 U 40 TRANSPA 

LBT45203 LOMA BLANCA ESTE 132 Trafo 60MVA  4TR03  ABB LTB145D1 MECANICO 1250 7202 T 40 TRANSPA 

LH45201 LAS HERAS 132 AL TRAFO 4TR01-YPF    ALSTOM SI-145 F1 MECANICO 3150 7202 T 60 TRANSPA 

LH45202 LAS HERAS 132 LAT HE-LH 132kV ALSTOM SI-145 F3 MECANICO 3150 7202 U 60 TRANSPA 

LH45203 LAS HERAS 132 AL TRAFO 4TR03-YPF    ALSTOM SI-145 F1 MECANICO 3150 7202 T 60 TRANSPA 

LH45204 LAS HERAS 132 LAT LH-AK 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 U 40 TRANSPA 

LH45205 LAS HERAS 132 ACOPLAMIENTO   ALSTOM SI-145 F3 MECANICO 3150 7202 U 60 TRANSPA 

LH45206 LAS HERAS 132 LAT LP-LH 132kV ALSTOM SI-145 F3 MECANICO 3150 7202 U 60 TRANSPA 

LP45203 LOS PERALES 132 AL TRAFO 4TR03-YPF    ALSTOM SI-145 F1 MECANICO 3150 7202 T 60 TRANSPA 

LP45205 LOS PERALES 132 AL TRAFO 4TR05-YPF    ALSTOM SI-145 F1 MECANICO 3150 7202 T 60 TRANSPA 

LP45207 LOS PERALES 132 AL TRAFO 4TR07-YPF    ALSTOM SI-145 F1 MECANICO 3150 7202 T 60 TRANSPA 

LP45208 LOS PERALES 132 ACOPLAMIENTO   ALSTOM SI-145 F3 MECANICO 3150 7202 U 60 TRANSPA 

LP45209 LOS PERALES 132 AL TRAFO 4TR09-YPF    ALSTOM SI-145 F1 MECANICO 3150 7202 T 60 TRANSPA 

LP45210 LOS PERALES 132 LAT LP-LH 132kV ALSTOM SI-145 F3 MECANICO 3150 7202 U 60 TRANSPA 

ML25201 MALASPINA 33 Trafo 60MVA  4TR01 secund  EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA 
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ML25202 MALASPINA 33 AL 02 -  PE ML   EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA 

ML45201 MALASPINA 132 Trafo 60MVA  4TR01  SIEMENS 3AP1 FG MECANICO 3150 9145 T 30 TRANSPA 

ML45202 MALASPINA 132 LAT ML-EP 132kV SIEMENS 3AP1 FI MECANICO 3150 9145 U 30 TRANSPA 

ML45205 MALASPINA 132 LAT GY-ML 132kV SIEMENS 3AP1 FI MECANICO 3150 9145 U 30 TRANSPA 

OP45201 ORO PLATA 132 LAT AK-OP 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 U 40 TRANSPA 

OP45202 ORO PLATA 132 AL TRAFO 1   ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 U 40 TRANSPA 

OP45203 ORO PLATA 132 AL TRAFO 2   ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 U 40 TRANSPA 

PD45201 PICO TRUNCADO II 132 Trafo 9MVA  4TR01  IATE 145MHD-1P NEUMATICO 1250 5000 U 40 TRANSPA 

PD55201 PICO TRUNCADO II 35 Trafo 9MVA  4TR01 secund  EMA VE MECANICO     T   TRANSPA 

PD55202 PICO TRUNCADO II 35 AL 1-SPSE    EMA VE MECANICO     T   TRANSPA 

PD55203 PICO TRUNCADO II 35 AL 2 - RESERVA  EMA VE MECANICO     T   TRANSPA 

PE45201 PETROQUIMICA 132 LAT PU-PE 132kV SIEMENS 3AP1 FI MECANICO 3150 9145 U 30 TRANSPA 

PE45202 PETROQUIMICA 132 LAT PE-BC 132kV SIEMENS 3AP1 FI MECANICO 3150 9145 U 30 TRANSPA 

PE45205 PETROQUIMICA 132 AL TRAFO 1    SIEMENS 3AP1 FG MECANICO 3150 9145 T 30 TRANSPA 

PE45206 PETROQUIMICA 132 AL TRAFO 2    SIEMENS 3AP1 FG MECANICO 3150 9145 T 30 TRANSPA 

PM25201 PUERTO MADRYN 33 Trafo SA 1MVA  2TR01  EMA RG 36-50 MECANICO 800 500 T 70 TRANSPA 

PM25202 PUERTO MADRYN 33 Trafo SA 1MVA  2TR02  EMA RG 36-50 MECANICO 800 500 T 70 TRANSPA 

PM35201 PUERTO MADRYN 330 Trafo 120MVA  3TR01  MAGRINI 362MHMe-2Y NEUMATICO 3150 36009 U 40 TRANSPA 

PM35202 PUERTO MADRYN 330 ACOPLAMIENTO  ABB LTB420E2 MECANICO 4000 22863 U 40 TRANSPA 

PM35203 PUERTO MADRYN 330 REACTOR 2  50MVAr  MAGRINI 362MHM-20000 NEUMATICO 1600 11432 U 40 TRANSPA 

PM35204 PUERTO MADRYN 330 LAT FU-PM2 330kV MAGRINI 362MHM-20000 NEUMATICO 1600 11432 U 40 TRANSPA 

PM35205 PUERTO MADRYN 330 LAT FU-PM1 330kV MAGRINI 362MHM-20000 NEUMATICO 1600 11432 U 40 TRANSPA 

PM35206 PUERTO MADRYN 330 REACTOR 1  50MVAr  MAGRINI 362MHM-20000 NEUMATICO 1600 11432 U 40 TRANSPA 

PM35207 PUERTO MADRYN 330 LAT PM-AP2 330kV MAGRINI 362MHM-20000 NEUMATICO 1600 11432 U 40 TRANSPA 

PM35208 PUERTO MADRYN 330 LAT PM-AP1 330kV MAGRINI 362MHM-20000 NEUMATICO 1600 11432 U 40 TRANSPA 

PM35209 PUERTO MADRYN 330 LAT PM-AP3 330kV SIEMENS 3AP2 FI MECANICO 2500 22863 U 28 TRANSPA 

PM35211 PUERTO MADRYN 330 LAT PY-PM 330kV ABB LTB420E2 MECANICO 4000 22863 T 20 TRANSPA 

PM35217 PUERTO MADRYN 330 Trafo 60MVA  3AU17  ABB LTB420E2 MECANICO 4000 28579 T 20 TRANSPA 

PM35T04 PUERTO MADRYN 330 LAT FU-PM2 330kV tierra MAGRINI 362MHM-20000 NEUMATICO 1600 11432 U 40 TRANSPA 
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PM35T05 PUERTO MADRYN 330 LAT FU-PM1 330kV tierra MAGRINI 362MHM-20000 NEUMATICO 1600 11432 U 40 TRANSPA 

PM45201 PUERTO MADRYN 132 Trafo 120MVA  3TR01 secun MAGRINI 145MHM-20000 NEUMATICO 1600 5000 U 40 TRANSPA 

PM45202 PUERTO MADRYN 132 Trafo 60MVA  3AU17 secun ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 T 40 TRANSPA 

PM45203 PUERTO MADRYN 132 ACOPLAMIENTO  MAGRINI 145MHM-20000 NEUMATICO 1600 5000 U 40 TRANSPA 

PM45204 PUERTO MADRYN 132 LAT PM-DG 132kV MAGRINI 145MHM-20000 NEUMATICO 1600 5000 U 40 TRANSPA 

PM45205 PUERTO MADRYN 132 LAT PM-SG 132kV MAGRINI 145MHM-20000 NEUMATICO 1600 5000 U 40 TRANSPA 

PM45206 PUERTO MADRYN 132 LAT WB-PM 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 3150 7202 U 40 TRANSPA 

PM45207 PUERTO MADRYN 132 RESERVA  ALSTOM GL312 F3 MECANICO 3150 9145 U 38 TRANSPA 

PU05202 PICO TRUNCADO I 10,4 CAP N°1  4,5MVAr  EMA VE 17-12-25 MECANICO 1250 572 T 35 TRANSPA 

PU05203 PICO TRUNCADO I 10,4 CAP N°2  4,5MVAr  EMA VE 17-12-25 MECANICO 1250 572 T 35 TRANSPA 

PU05204 PICO TRUNCADO I 10,4 AL 1-YPF    AEG CP3212p-10 NEUMATICO 600 300 T 80 TRANSPA 

PU05205 PICO TRUNCADO I 10,4 AL 2-YPF    AEG CP3212p-10 NEUMATICO 600 300 T 80 TRANSPA 

PU05206 PICO TRUNCADO I 10,4 Trafo 5MVA  5TR23 secun AEG CP3212p-10 NEUMATICO 600 300 T 80 TRANSPA 

PU05207 PICO TRUNCADO I 10,4 Trafo 5MVA  5TR22 secun AEG CP3212p-10 NEUMATICO 600 300 T 80 TRANSPA 

PU05208 PICO TRUNCADO I 10,4 Trafo SA 0,5MVA  0TR08  EMA VE 17-12-25 MECANICO 1250 572 T 35 TRANSPA 

PU15210 PICO TRUNCADO I 13,2 Trafo 20MVA  4AU07 terc  EMA VE 17-12-25 MECANICO 1250 572 T 35 TRANSPA 

PU15211 PICO TRUNCADO I 13,2 AL 1-M. PICO TRUNCADO    EMA VE 17-12-25 MECANICO 1250 572 T 35 TRANSPA 

PU15212 PICO TRUNCADO I 13,2 Trafo 20MVA  4AU06 terc  EMA VE 17-12-25 MECANICO 1250 572 T 35 TRANSPA 

PU15213 PICO TRUNCADO I 13,2 AL 2-M. PICO TRUNCADO RES   EMA RMr 15(35) MECANICO 630 350 T 65 TRANSPA 

PU45201 PICO TRUNCADO I 132 LAT PU-PD 132kV G. ELECTRIC GL312 PF3 MECANICO 1250 7202 U 40 TRANSPA 

PU45202 PICO TRUNCADO I 132 Trafo 30MVA  4TR02  ALSTOM GL312 F1 MECANICO 3150 9145 T 38 TRANSPA 

PU45203 PICO TRUNCADO I 132 ACOPLAMIENTO  IATE 145MHD-1P NEUMATICO 1250 5000 U 40 TRANSPA 

PU45204 PICO TRUNCADO I 132 Trafo 30MVA  4TR04  ALSTOM GL312 F1 MECANICO 3150 9145 T 38 TRANSPA 

PU45205 PICO TRUNCADO I 132 LAT PU-AU 132kV G. ELECTRIC GL312 PF3 MECANICO 1250 7202 U 40 TRANSPA 

PU45206 PICO TRUNCADO I 132 Trafo 20MVA  4AU06  ALSTOM GL312 F1 MECANICO 3150 9145 T 38 TRANSPA 

PU45207 PICO TRUNCADO I 132 Trafo 20MVA  4AU07  IATE 145MHD-1P NEUMATICO 1250 5000 U 40 TRANSPA 

PU45208 PICO TRUNCADO I 132 LAT PU-PE 132kV IATE 145MHD-1P NEUMATICO 1250 5000 U 40 TRANSPA 

PU45209 PICO TRUNCADO I 132 LAT PU-ZN1 132kV ALSTOM SI-145 F1 MECANICO 3150 7202 T 60 TRANSPA 

PU45210 PICO TRUNCADO I 132 LAT PU-ZN2 132kV AREVA GL312-F3 MECANICO 3150 9145 U 38 TRANSPA 
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PU55202 PICO TRUNCADO I 35 AL 3-SINOPEC CAÑADON MINERALES    ABB VD4 MECANICO 3150 1910 T   TRANSPA 

PU55203 PICO TRUNCADO I 35 AL 4-YPF    EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA 

PU55207 PICO TRUNCADO I 35 AL 5-YPF    EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA 

PU55208 PICO TRUNCADO I 35 AL 6-SINOPEC HUEMUL    ABB VD4 MECANICO 3150 1910 T   TRANSPA 

PU55209 PICO TRUNCADO I 35 AL 7-YPF    EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA 

PU55216 PICO TRUNCADO I 35 AL 8-YPF    EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA 

PU55217 PICO TRUNCADO I 35 AL 1-VINTAGE    ABB VD4 MECANICO 3150 1910 T   TRANSPA 

PU55218 PICO TRUNCADO I 35 AL 18 - RESERVA  AEG CP6346-Serie 30 NEUMATICO 1000 600 T 80 TRANSPA 

PU55219 PICO TRUNCADO I 35 Trafo 30MVA  4TR02 secun EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA 

PU55220 PICO TRUNCADO I 35 Trafo 30MVA  4TR04 secun EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA 

PU55221 PICO TRUNCADO I 35 AL 21 - RESERVA  AEG CP6346-Serie 30 NEUMATICO 1000 600 T 80 TRANSPA 

PU55222 PICO TRUNCADO I 35 Trafo 5MVA  5TR22  EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA 

PU55223 PICO TRUNCADO I 35 Trafo 5MVA  5TR23  EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA 

PU55224 PICO TRUNCADO I 35 ACOPLAMIENTO  EMA VE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 30 TRANSPA 

PU65201 PICO TRUNCADO I 66 AL LINEA a C SECO/C OLIVIA    MERLIN G. SB6-72,5 MECANICO 1250 3601 T 60 TRANSPA 

PU65206 PICO TRUNCADO I 66 Trafo 20MVA  4AU06 secun MERLIN G. SB6-72,5 MECANICO 1250 3601 T 60 TRANSPA 

PU65207 PICO TRUNCADO I 66 Trafo 20MVA  4AU07 secun MERLIN G. SB6-72,5 MECANICO 1250 3601 T 60 TRANSPA 

PW25222 P.EOLICO RAWSON 33 Trafo 60MVA  4TR02 secun ORMAZABAL CPG.0 MECANICO 1250 1429 T 45 TRANSPA 

PW25242 P.EOLICO RAWSON 33 Trafo 60MVA  4TR04 secun ORMAZABAL CPG.0 MECANICO 1250 1429 T 45 TRANSPA 

PW45201 P.EOLICO RAWSON 132 LAT PW-RW 132kV ABB COMPASS MECANICO 1600 7202 U 40 TRANSPA 

PW45202 P.EOLICO RAWSON 132 Trafo 60MVA  4TR02  ABB COMPASS MECANICO 1600 7202 U 40 TRANSPA 

PW45204 P.EOLICO RAWSON 132 Trafo 60MVA  4TR04  ABB COMPASS MECANICO 1600 7202 U 40 TRANSPA 

RG25201 RIO GALLEGOS 33 AL 1  CD3 - SPSE   EMA VE 36-06-25 MECANICO 630 1429 T 35 TRANSPA 

RG25202 RIO GALLEGOS 33 AL 2  CD2 - SPSE   EMA VE 36-06-25 MECANICO 630 1429 T 35 TRANSPA 

RG25203 RIO GALLEGOS 33 AL 3  CD1 - SPSE   EMA VE 36-06-25 MECANICO 630 1429 T 35 TRANSPA 

RG25204 RIO GALLEGOS 33 Trafo 100MVA  7TR01 secun EMA VE 36-25-25 MECANICO 2500 1429 T 35 TRANSPA 

RG25205 RIO GALLEGOS 33 AL 5  RESERVA EMA VE 36-06-25 MECANICO 630 1429 T 35 TRANSPA 

RG25206 RIO GALLEGOS 33 AL 6  RESERVA EMA VE 36-06-25 MECANICO 630 1429 T 35 TRANSPA 
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RG25207 RIO GALLEGOS 33 AL 7 PALERMO AIKE-SPSE   EMA VE 36-06-25 MECANICO 630 1429 T 35 TRANSPA 

RG25208 RIO GALLEGOS 33 Trafo SA 1MVA  2TR08  EMA VE 36-06-25 MECANICO 630 1429 T 35 TRANSPA 

RG25210 RIO GALLEGOS 33 ACOPLAMIENTO  EMA VE 36-25-25 MECANICO 2500 1429 T 35 TRANSPA 

RG75201 RIO GALLEGOS 220 Trafo 100MVA  7TR01  ABB LTB 245 E1 trip MECANICO 3150 19053 T 40 TRANSPA 

RG75203 RIO GALLEGOS 220 ACOPLAMIENTO  ABB LTB 245 E1 uni MECANICO 3150 19053 U 40 TRANSPA 

RG75204 RIO GALLEGOS 220 LAT EZ-RG 220kV ABB LTB 245 E1 uni MECANICO 3150 19053 U 40 TRANSPA 

RW25203 RAWSON 33 AL TRAFO 4TR03 COOP RW    EMA VEE 36-06-25 MECANICO 630 1429 T 35 TRANSPA 

RW25206 RAWSON 33 AL TRAFO 4TR02 COOP RW    EMA VEE 36-08-25 MECANICO 800 1429 T 35 TRANSPA 

RW45201 RAWSON 132 LAT TW-RW 132kV ABB COMPASS MECANICO 1600 7202 U 40 TRANSPA 

RW45202 RAWSON 132 Trafo 15MVA  4TR02  ALSTOM GL312P-F1 MECANICO 1250 7202 T 60 TRANSPA 

RW45203 RAWSON 132 Trafo 15MVA  4TR03  ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 T 40 TRANSPA 

RW45207 RAWSON 132 LAT PW-RW 132kV ABB COMPASS MECANICO 1600 7202 U 40 TRANSPA 

SJ45201 SAN JOSE 132 LAT AK-SJ 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 U 40 TRANSPA 

TE45205 ESCALANTE 132 AL 5 - YPF LUZ   ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 T 40 TRANSPA 

TE45206 ESCALANTE 132 Trafo SA 0,1x3MVA  4TR06  ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 T 40 TRANSPA 

TE45207 ESCALANTE 132 LAT TE-CA 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 U 40 TRANSPA 

TE45211 ESCALANTE 132 LAT DA-TE 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 U 40 TRANSPA 

TO05200 EL TORDILLO 10,4 AL Vientos de la Patag 1                TRANSPA 

TO45201 EL TORDILLO 132 AL TRAFO TR01-TECPETROL    SIEMENS 3AP1 FG MECANICO 3150 9145 T 30 TRANSPA 

TO45202 EL TORDILLO 132 AL TRAFO TR02-TECPETROL    SIEMENS 3AP1 FG MECANICO 3150 9145 T 30 TRANSPA 

TW15201 TRELEW 13,2 AL 1-COOP.TW    EMA VE 17-12-25 MECANICO 1250 572 T 35 TRANSPA 

TW15202 TRELEW 13,2 AL 2-COOP.TW    EMA VE 17-12-25 MECANICO 1250 572 T 35 TRANSPA 

TW15203 TRELEW 13,2 AL 3-COOP.TW    EMA VE 17-12-25 MECANICO 1250 572 T 35 TRANSPA 

TW15204 TRELEW 13,2 Trafo 30MVA  4TR06 terc  EMA VE 17-12-25 MECANICO 1250 572 T 35 TRANSPA 

TW15205 TRELEW 13,2 Trafo 30MVA  4TR03 terc  EMA VE 17-12-25 MECANICO 1250 572 T 35 TRANSPA 

TW15207 TRELEW 13,2 AL 5-COOP.TW    EMA VE 17-12-25 MECANICO 1250 572 T 35 TRANSPA 

TW15208 TRELEW 13,2 AL S/N RESERVA  EMA VE 17-12-25 MECANICO 1250 572 T 35 TRANSPA 

TW15209 TRELEW 13,2 Trafo 30MVA  4TR04 terc  EMA VE 17-12-25 MECANICO 1250 572 T 35 TRANSPA 
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TW15210 TRELEW 13,2 AL 6 RESERVA  EMA VE 17-12-25 MECANICO 1250 572 T 35 TRANSPA 

TW15211 TRELEW 13,2 AL 7-COOP.TW    EMA VE 17-12-25 MECANICO 1250 572 T 35 TRANSPA 

TW15212 TRELEW 13,2 Trafo SA  0,3MVA  1TR12  EMA VE 17-12-25 MECANICO 1250 572 T 35 TRANSPA 

TW25201 TRELEW 33 AL 1 OMEGA-COOP.TW    EMA VEE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 35 TRANSPA 

TW25202 TRELEW 33 AL 2 COOP.DOLAVON    EMA VEE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 35 TRANSPA 

TW25203 TRELEW 33 AL 3 CIUDAD1-COOP.TW    EMA VEE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 35 TRANSPA 

TW25204 TRELEW 33 AL 4 CIUDAD2-COOP.TW    EMA VEE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 35 TRANSPA 

TW25205 TRELEW 33 Trafo 30MVA  4TR04 secun EMA VEE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 35 TRANSPA 

TW25206 TRELEW 33 Trafo 30MVA  4TR06 secun EMA VEE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 35 TRANSPA 

TW25208 TRELEW 33 Trafo 30MVA  4TR03 secun EMA VEE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 35 TRANSPA 

TW25209 TRELEW 33 AL 5 COOP.GAIMAN    EMA VEE 36-12-25 MECANICO 1250 1429 T 35 TRANSPA 

TW45201 TRELEW 132 LAT TW-DG 132kV NMG (SB6) SB6-145 NEUMATICO 1250 7202 U 50 TRANSPA 

TW45202 TRELEW 132 LAT FA-TW 132kV NMG (SB6) SB6-145 NEUMATICO 1250 7202 U 50 TRANSPA 

TW45203 TRELEW 132 Trafo 30MVA  4TR03  AREVA GL312-F1 MECANICO 3150 9145 T 38 TRANSPA 

TW45204 TRELEW 132 Trafo 30MVA  4TR04  AREVA GL312-F1 MECANICO 3150 9145 T 38 TRANSPA 

TW45205 TRELEW 132 LAT TW-RW 132kV NMG (SB6) SB6-145 NEUMATICO 3150 7202 U 50 TRANSPA 

TW45206 TRELEW 132 Trafo 30MVA  4TR06  ALSTOM GL312P MECANICO 1250 7202 T   TRANSPA 

WA45201 P.EOLICO MADRYN 132 Trafo 60MVA  4TR01  ABB LTB145D1 MECANICO 3150 7202 T 40 TRANSPA 

WA45202 P.EOLICO MADRYN 132 Trafo 60MVA  4TR02  ABB LTB145D1 MECANICO 3150 7202 T 40 TRANSPA 

WA45203 P.EOLICO MADRYN 132 LAT WA-PY2 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 3150 7202 U 40 TRANSPA 

WA45204 P.EOLICO MADRYN 132 LAT WA-PY1 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 3150 7202 U 40 TRANSPA 

WA45205 P.EOLICO MADRYN 132 Trafo 60MVA  4TR05  ABB LTB145D1 MECANICO 3150 7202 T 40 TRANSPA 

WA45206 P.EOLICO MADRYN 132 Trafo 60MVA  4TR06  ABB LTB145D1 MECANICO 3150 7202 T 40 TRANSPA 

WA45207 P.EOLICO MADRYN 132 ACOPLAMIENTO  ABB LTB145D1 MECANICO 3150 7202 T 40 TRANSPA 

WB45201 CHUBUT NORTE 132 Trafo 60MVA  4TR01  ABB LTB145D1 MECANICO 3150 7202 T 40 TRANSPA 

WB45202 CHUBUT NORTE 132 LAT WB-PM 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 3150 7202 U 40 TRANSPA 

WB45203 CHUBUT NORTE 132 LAT WB-PY 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 3150 7202 U 40 TRANSPA 

WB45204 CHUBUT NORTE 132 Trafo 60MVA  4TR04  ABB LTB145D1 MECANICO 3150 7202 T 40 TRANSPA 
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WB45205 CHUBUT NORTE 132 Trafo 60MVA  4TR05  ABB LTB145D1 MECANICO 3150 7202 T 40 TRANSPA 

WB45206 CHUBUT NORTE 132 ACOPLAMIENTO  ABB LTB145D1 MECANICO 3150 7202 T 40 TRANSPA 

WB45207 CHUBUT NORTE 132 Trafo 60MVA  4TR07  ABB LTB145D1 MECANICO 3150 7202 T 40 TRANSPA 

SPSE                       

CE45201 EL CALAFATE 132 ACOPLAMIENTO   SIEMENS 3AP1 FI MECANICO 4000 9145 U 30 SPSE 

CE45202 EL CALAFATE 132 Trafo 15MVA  4TR02  SIEMENS 3AP1 FG MECANICO 4000 9145 T 30 SPSE 

CE45203 EL CALAFATE 132 Trafo 15MVA  4TR03  SIEMENS 3AP1 FG MECANICO 4000 9145 T 30 SPSE 

CE45204 EL CALAFATE 132 LAT EZ-CE 132kV SIEMENS 3AP1 FI MECANICO 4000 9145 U 30 SPSE 

DE45203 PUERTO DESEADO 132 Trafo 20MVA  4TR03  ALSTOM GL312 F1 MECANICO 3150 9145 T 38 SPSE 

DE45202 PUERTO DESEADO 132 Trafo 5MVA  4TR02  EMA ELF145   1250 5000 T 50 SPSE 

DE15201 PUERTO DESEADO 13,2 Trafo 20MVA  4TR03 secun EMA RM 17,5p35 MECANICO 630 350 T   SPSE 

DE15202 PUERTO DESEADO 13,2 AL 2-SPSE    EMA RM 17,5p35 MECANICO 630 350 T   SPSE 

DE15207 PUERTO DESEADO 13,2 AL 7-SPSE    EMA RM 17,5p35 MECANICO 630 350 T   SPSE 

DE15208 PUERTO DESEADO 13,2 Trafo 5MVA  4TR02 secun EMA RM 17,5p35 MECANICO 630 350 T   SPSE 

EdERSA                       

PC25200 PUNTA COLORADA 33 AL 2 EL SALADO    EMA RG 36-50 MECANICO 800 500 T 70 EdERSA 

PC25203 PUNTA COLORADA 33 Trafo 15MVA  4TR01 secun EMA RG 36-50 MECANICO 800 500 T 70 EdERSA 

PC45201 PUNTA COLORADA 132 Trafo 15MVA  4TR01  SIEMENS   HIDRAULICO 800 2500   65 EdERSA 

PC45202 PUNTA COLORADA 132 RESERVA  SIEMENS   HIDRAULICO 800 2500   65 EdERSA 

SE25201 S. ANTONIO ESTE 33 AL 1 CONESA    S/D RECONECTADOR           EdERSA 

SE25202 S. ANTONIO ESTE 33 Trafo 15MVA  4TR01 secun               EdERSA 

SE25203 S. ANTONIO ESTE 33 AL 2 PUERTO    S/D RECONECTADOR           EdERSA 

SE45201 S. ANTONIO ESTE 132 Trafo 15MVA  4TR01  GALILEO     800 2000     EdERSA 

SG15201 SIERRA GRANDE 13,2 Trafo 16MVA  4TR09 terc               EdERSA 

SG15201b SIERRA GRANDE 13,2 Trafo 16MVA  4TR09 terc               EdERSA 

SG15202 SIERRA GRANDE 13,2 Trafo 35MVA  4TR10 terc               EdERSA 

SG15202b SIERRA GRANDE 13,2 Trafo 35MVA  4TR10 terc               EdERSA 

SG25207 SIERRA GRANDE 33 Trafo SA 13,2/0,4kV  BBC SBKJ 36 MECANICO 1250 743 T   EdERSA 

SG25208 SIERRA GRANDE 33 Trafo 16MVA  4TR09 secun BBC SBKJ 36 MECANICO 1250 743 T   EdERSA 
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TABLA1: Datos de Interruptores. Características Generales  

Código Ident. 

Estación Transformadora  

Tensión 
nominal 

Equipo a Maniobrar Marca Modelo 
Tipo de 

accionamiento  

Corriente 
nominal 

Potencia 
ruptura 

Polos 
Tiempo 
apert. 

Propietario 

Nombre ó Nº  kV A MVA 
Unip/ 
Trip 

ms 

SG25209 SIERRA GRANDE 33 AL 9 CIUDAD-EDERSA    BBC SBKJ 36 MECANICO 1250 743 T   EdERSA 

SG25210 SIERRA GRANDE 33 Trafo 35MVA  4TR10 secun BBC SBKJ 36 MECANICO 1250 743 T   EdERSA 

SG25211 SIERRA GRANDE 33 S. GRANDE Reac N 13,2kV  BBC SBKJ 36 MECANICO 1250 743 T   EdERSA 

SG45201 SIERRA GRANDE 132 Trafo 25MVA  4TR01  EMA TR-170 HIDRAULICO 1250 5000 T 25 EdERSA 

SG45202 SIERRA GRANDE 132 Trafo 12MVA  4TR02  EMA TR-170 HIDRAULICO 1250 5000 T 25 EdERSA 

SG45203 SIERRA GRANDE 132 LAT SG-PC 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 U 40 EdERSA 

SG45204 SIERRA GRANDE 132 LAT PM-SG 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 U 40 EdERSA 

SG45206 SIERRA GRANDE 132 ACOPLAMIENTO  EMA TR-170 HIDRAULICO 1250 5000 T 25 EdERSA 

SG45209 SIERRA GRANDE 132 Trafo 16MVA  4TR09  EMA TR-170 HIDRAULICO 1250 5000 T 25 EdERSA 

SG45210 SIERRA GRANDE 132 Trafo 35MVA  4TR10  ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 U 40 EdERSA 

SG45211 SIERRA GRANDE 132 LAT SG-SO 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 U 40 EdERSA 

SO25201 S. ANTONIO OESTE 33 AL 1 VALCHETA    EMA   MECANICO 630 350 T 70 EdERSA 

SO25202 S. ANTONIO OESTE 33 Trafo 15MVA  4TR02 secun EMA   MECANICO 630 350 T 70 EdERSA 

SO25203 S. ANTONIO OESTE 33 AL 2 P.S.A.ESTE    EMA   MECANICO 630 350 T 70 EdERSA 

SO25204 S. ANTONIO OESTE 33 AL 3 S.A.OESTE    EMA   MECANICO 630 350 T 70 EdERSA 

SO45201 S. ANTONIO OESTE 132 LAT SO-SE 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 T 40 EdERSA 

SO45202 S. ANTONIO OESTE 132 Trafo 15MVA  4TR02  HITACHI LTB145D1 MECANICO 2500 7202 T 40 EdERSA 

VD15201 VIEDMA 13,2 AL 1 RURAL    EMA RMr 15(35) MECANICO 630 350 T 65 EdERSA 

VD15202 VIEDMA 13,2 AL 2 VIEDMA 5   EMA RMr 15(35) MECANICO 630 350 T 65 EdERSA 

VD15203 VIEDMA 13,2 AL 3 VIEDMA 3    EMA RMr 15(35) MECANICO 630 350 T 65 EdERSA 

VD15204 VIEDMA 13,2 AL 4 C.TERMICA    EMA RMr 15(35) MECANICO 630 350 T 65 EdERSA 

VD15205 VIEDMA 13,2 Trafo 30MVA  4TR04 terc  EMA RMr 15(35) MECANICO 630 350 T 65 EdERSA 

VD15207 VIEDMA 13,2 ACOPLAMIENTO  EMA RMr 15(35) MECANICO 630 350 T 65 EdERSA 

VD15208 VIEDMA 13,2 Trafo 15MVA  4TR05 terc  EMA RMr 15(35) MECANICO 630 350 T 65 EdERSA 

VD15209 VIEDMA 13,2 AL 5 VIEDMA 1    EMA RMr 15(35) MECANICO 630 350 T 65 EdERSA 

VD15210 VIEDMA 13,2 AL 6 VIEDMA 4    EMA RMr 15(35) MECANICO 630 350 T 65 EdERSA 

VD15211 VIEDMA 13,2 AL 7 VIEDMA 2    EMA RMr 15(35) MECANICO 630 350 T 65 EdERSA 

VD15212 VIEDMA 13,2 AL 8 IDEVI    EMA RMr 15(35) MECANICO 630 350 T 65 EdERSA 

VD25201 VIEDMA 33 AL 1 RESERVA  IATE   MECANICO 630 500 T 50 EdERSA 
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TABLA1: Datos de Interruptores. Características Generales  

Código Ident. 

Estación Transformadora  
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Equipo a Maniobrar Marca Modelo 
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VD25202 VIEDMA 33 AL 2 RESERVA  IATE   MECANICO 630 500 T 50 EdERSA 

VD25203 VIEDMA 33 REACTOR  6MVAr  EMA VE 36-06-16 MECANICO 630 915 T 30 EdERSA 

VD25204 VIEDMA 33 Trafo 15MVA  4TR05 secun IATE   MECANICO 630 500 T 50 EdERSA 

VD25206 VIEDMA 33 ACOPLAMIENTO  IATE   MECANICO 630 500 T 50 EdERSA 

VD25207 VIEDMA 33 Trafo 30MVA  4TR04 secun IATE   MECANICO 630 500 T 50 EdERSA 

VD45202 VIEDMA 132 LAT SE-VD 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 U 40 EdERSA 

VD45203 VIEDMA 132 ACOPLAMIENTO  IATE 145MHD-1P NEUMATICO 1250 5000 U 40 EdERSA 

VD45204 VIEDMA 132 Trafo 30MVA  4TR04  IATE 145MHD-1P NEUMATICO 1250 5000 U 40 EdERSA 

VD45205 VIEDMA 132 Trafo 15MVA  4TR05  ABB LTB145D1 MECANICO 2500 5000 T 40 EdERSA 

VD45206 VIEDMA 132 LAT VD-CP 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 U 40 EdERSA 

TRANSACUE                       

CA45202 PAMPA DEL CASTILLO 132 LAT CA-VH 132kV ABB LTB145D1 MECANICO 1250 5716 U 40 TRANSACUE 

CA45203 PAMPA DEL CASTILLO 132 AL TRAFO TP1    ABB LTB145D1 MECANICO 1250 5716 T 40 TRANSACUE 

CA45204 PAMPA DEL CASTILLO 132 AL TRAFO TP2    ABB LTB145D1 MECANICO 1250 5716 T 40 TRANSACUE 

CN45202 CERRO NEGRO 132 AL TRAFO TP1    ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 T 40 TRANSACUE 

EC45202 EL COIHUE 132 Trafo 15MVA  4TR02  EMA ELF145   2000 5716 U 30 TRANSACUE 

EC25202 EL COIHUE 33 AL 02 CHOLILA-DGPS CH    BBC SBKJ 36 MECANICO 1250 743 T   TRANSACUE 

EC25203 EL COIHUE 33 AL 03 LAGO PUELO-DGPS CH    BBC SBKJ 36 MECANICO 1250 743 T   TRANSACUE 

EC25204 EL COIHUE 33 AL 04 EL MAITEN-DGPS CH    BBC SBKJ 36 MECANICO 1250 743 T   TRANSACUE 

EC25206 EL COIHUE 33 Trafo 15MVA  4TR02 secun BBC SBKJ 36 MECANICO 1250 743 T   TRANSACUE 

VH45202 VALLE HERMOSO 132 AL TRAFO TP1                  TRANSACUE 

VH45203 VALLE HERMOSO 132 AL TRAFO TP2    ABB LTB145D1 MECANICO 3150 9145 T 40 TRANSACUE 

VH45204 VALLE HERMOSO 132 LAT VH-CN 132kV               TRANSACUE 

VH45206 VALLE HERMOSO 132 AL TRAFO TP3                  TRANSACUE 

VH45207 VALLE HERMOSO 132 AL LINEA a V. HERM. II - PAE                  TRANSACUE 

            

  Información modificada y/o agregada         
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3.4.3. Datos de Protecciones.  
 

TABLA 4: Datos de Protecciones. Protecciones de líneas  

BDE  

Código  
Ident. E.T. Origen   Salida a E.T.  

Terna  
Tensión  
Nominal 

Protección Recierre 
Long. 

T protec. 
Oscilosc. 

 Observaciones  Principal Respaldo Falla Int. Fases Tipo T muerto + interr. 

Nombre ó Nº  Nº kV       mono/tri   s km s Tipo 

1144 4PUPD1 P. TRUNCADO I P. TRUNCADO II 1 132 REL650 - SI tri - 0,4 13,4 0,08 No   

1144 4PUPD1 P. TRUNCADO II P. TRUNCADO I 1 132 - - - - - - - - -   

1145 4PUAU1 P. TRUNCADO I C. RIVADAVIA A1 1 132 LZ3 - - mono - 0,4 138 0,1 S41   

1145 4PUAU1 C. RIVADAVIA A1 P. TRUNCADO I 1 132 LZ3 - No mono - 0,4 138 0,1 S41   

1147 4EPBS1 PATAGONIA Bº SAN MARTIN 1 132 LZ3 - No tri - 0,4 9,4 0,1 No   

1149 4EPAU1 PATAGONIA C. RIVADAVIA A1 1 132 RED670 - SI mono mono 0,4 6,9 0,09 si   

1149 4EPAU1 C. RIVADAVIA A1 PATAGONIA 1 132 RED670 - SI mono mono 0,4 6,9 0,09 si   

2344 4FAGY1 F. AMEGHINO GARAYALDE 1 132 REL670 REL670 Si mono mono 0,4 107,6 0,1 Si   

2344 4FAGY1 GARAYALDE F. AMEGHINO 1 132 7SL87 7SL87 Si mono mono 0,4 107,6 0,1 Si   

3111 4GYML1 GARAYALDE MALASPINA 1 132 7SL87 7SL87 Si mono mono 0,4 70,7 0,1 Si   

3111 4GYML1 MALASPINA GARAYALDE 1 132 REL670 REL670 Si mono mono 0,4 70,7 0,1 Si   

3112 4MLEP1 MALASPINA PATAGONIA 1 132 REL670 REL670 Si mono mono 0,4 106,3 0,1 Si   

3112 4MLEP1 PATAGONIA MALASPINA 1 132 REL670 REL670 No mono mono 0,4 106,3 0,1 Si   

1151 4FATW1 F. AMEGHINO TRELEW 1 132 REL670 REL670 No mono - 0,4 112 0,1 No   

1151 4FATW1 TRELEW F. AMEGHINO 1 132 REL670 REL670 No mono mono 0,4 112 0,1 Si   

1152 4TWDG1 TRELEW P.ALU. DISTRIBUCIÓN GENERAL 1 132 RED670 - No mono mono 0,4 62 0,1 Si   

1152 4TWDG1 P.ALU. DISTRIBUCIÓN GENERAL TRELEW 1 132 RED670 - No mono mono 0,4 62 0,1 Si   

1153 4PMDG1 P. MADRYN P.ALU. DISTRIBUCIÓN GENERAL 1 132 RED670 - Si - - - 5,7 0,1 Si   

1153 4PMDG1 P.ALU. DISTRIBUCIÓN GENERAL P. MADRYN 1 132 RED670 - Si - - - 5,7 0,1 Si   

1154 4PMSG1 P. MADRYN S. GRANDE 1 132 REL670 REL670 SI mono - 0,45 121,5 0,1 No   

1154 4PMSG1 S. GRANDE P. MADRYN 1 132 LZ3 - No mono - 0,45 121,5 0,1 S41   

2525 4WAPY1 P. EOLICO MADRYN NUEVA PUERTO MADRYN 1 132 7SL87 7SJ85 Si mono mono 0,4 13,0 0,1 Si   

3162 4WAPY2 P. EOLICO MADRYN NUEVA PUERTO MADRYN 2 132 7SL87 7SJ85 Si mono mono 0,4 13,0 0,1 Si   
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TABLA 4: Datos de Protecciones. Protecciones de líneas  

BDE  

Código  
Ident. E.T. Origen   Salida a E.T.  

Terna  
Tensión  
Nominal 

Protección Recierre 
Long. 

T protec. 
Oscilosc. 

 Observaciones  Principal Respaldo Falla Int. Fases Tipo T muerto + interr. 

Nombre ó Nº  Nº kV       mono/tri   s km s Tipo 

2905 4WBPM1 P. MADRYN CHUBUT NORTE 1 132 7SL87 7SJ85 Si mono mono 0,4 13,1 0,1 Si   

2905 4WBPM1 CHUBUT NORTE P. MADRYN 1 132 7SL87 7SJ85 Si mono mono 0,4 13,1 0,1 Si   

3184 4WBPY1 CHUBUT NORTE NUEVA PUERTO MADRYN 1 132 7SL87 7SJ85 Si mono mono 0,4 13,1 0,1 Si   

1155 4SGPC1 S. GRANDE P. COLORADA 1 132 LZ3 - No mono - - 31 0,10 -   

1156 4SGSO1 S. GRANDE S.A. OESTE 1 132 LZ3 - No tri - 500 110,3 0,10 S41   

1157 4SOSE1 S.A. OESTE S.A. ESTE 1 132 LZ3 - No tri - 350 23 0,10 -   

1158 4SEVD1 VIEDMA S.A. ESTE 1 132 LZ3 - No - - - 162,6 0,10 -   

1172 4VDCP1 VIEDMA C. PATAGONES 1 132 LZ92-1 - No mono - - 7 0,10 -   

1160 3FUPM1 FUTALEUFU P. MADRYN 1 330 LZ32 YZ/L22 No - - - 550 0,10 S41   

1160 3FUPM1 P. MADRYN FUTALEUFU 1 330 LZ32 YZ/L22 No - - - 550 0,10 S41   

1161 3FUPM2 FUTALEUFU P. MADRYN 2 330 LZ32 YZ/L22 No - - - 550 0,1 S41   

1161 3FUPM2 P. MADRYN FUTALEUFU 2 330 LZ32 YZ/L22 No - - - 550 0,10 S41   

1162 3PMAP1 P. MADRYN P.ALU. ALIMENTAC. PRINCIPAL 1 330 REL561 REX521 No - - - 5,5 0,10 -   

1162 3PMAP1 P.ALU. ALIMENTAC. PRINCIPAL P. MADRYN 1 330 REL561 REX521 No - - - 5,5 0,10 -   

1163 3PMAP2 P. MADRYN P.ALU. ALIMENTAC. PRINCIPAL 2 330 REL561 REX521 No - - - 5,5 0,10 -   

1163 3PMAP2 P.ALU. ALIMENTAC. PRINCIPAL P. MADRYN 2 330 REL561 REX521 No - - - 5,5 0,10 -   

1164 4AUEA1 C. RIVADAVIA A1 C. RIVADAVIA A 1 132 SPAJ140   - - - - 0,5 0,10 No   

1164 4AUEA1 C. RIVADAVIA A C. RIVADAVIA A1 1 132 AEG RQ4 CAMSA - - - - 0,5 0,10 No   

2100 4PUPE1 P. TRUNCADO I PETROQUIMICA 1 132 REL561 - No mono - 0,4 1,5 0,10 No   

2100 4PUPE1 PETROQUIMICA P. TRUNCADO I 1 132 REL561 - No mono - 0,4 1,5 0,10 No   

2440 4PEBC1 PETROQUIMICA BICENTENARIO 1 132 REL670 REF615 Si mono mono 0,4 96,7 0,10 Si   

2440 4PEBC1 BICENTENARIO PETROQUIMICA 1 132 REL650 REF615 Si mono mono 0,4 96,7 0,10 Si   

2441 4BCDE1 BICENTENARIO P. DESEADO 1 132 REL650 REF615 Si mono tri 0,4 99,1 0,10 Si   

1391 4CAVH1 P.del CASTILLO V. HERMOSO 1 132 EPAC3400 - No tri - 0,35 33,6 0,07 No   

1392 4VHCN1 V. HERMOSO C. NEGRO 1 132 REL511 - No tri - 0,35 41 0,07 No   

1388 4FUES1 FUTALEUFU ESQUEL 1 132 REL670 - No tri - 0,4 28,4 0,08 No   
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TABLA 4: Datos de Protecciones. Protecciones de líneas  

BDE  
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Ident. E.T. Origen   Salida a E.T.  

Terna  
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Protección Recierre 
Long. 
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Nombre ó Nº  Nº kV       mono/tri   s km s Tipo 

2911 4HELH1 LAS HERAS LOS HERCULES 1 132 MICON442 - No mono - 0,4 44 0,10 -   

2911 4HELH1 LOS HERCULES LAS HERAS 1 132 REL670 REL670 Si mono mono 0,4 44 0,10 Si   

2912 4ZNHE1 LOS HERCULES S. CRUZ NORTE 1 132 REL670 REL670 Si mono mono 0,4 36 0,10 Si   

1328 4LPLH1 LAS HERAS LOS PERALES 1 132 MICON442 - No mono - 0,4 47 0,10 -   

1328 4LPLH1 LOS PERALES LAS HERAS 1 132 MICON442 - No mono - 0,4 47 0,10 -   

1808 4CATO1 P.del CASTILLO EL TORDILLO 1 132 REL511 - No tri - 0,35 8,9 0,10 -   

1833 3PYPM1 P. MADRYN NUEVA PUERTO MADRYN 1 330 561/561 511 Si - - - 0,47 - -   

1972 4ESEC1 ESQUEL EL COIHUE 1 132 REL511 - No tri - 0,4 121 0,1 REVAL   

2094 3PMAP3 P. MADRYN P.ALU. ALIMENTAC. PRINCIPAL 3 330 REL561 REX 521 Si - - - 4,8 0,8 REVAL   

2094 3PMAP3 P.ALU. ALIMENTAC. PRINCIPAL P. MADRYN 3 330 REL561 REX 521 Si - - - 4,8 0,8 REVAL   

2158 4DATE1 DIADEMA ESCALANTE 1 132 RED670 - Si mono mono 0,4 8,0 0,1 Si   

2158 4DATE1 ESCALANTE DIADEMA 1 132 RED670 - Si mono mono 0,4 8,0 0,1 Si   

2159 4TECA1 ESCALANTE P. del CASTILLO 1 132 RED670 REF615 Si mono mono 0,4 19,9 0,1 Si   

2159 4TECA1 P. del CASTILLO ESCALANTE 1 132 RED670 REF615 Si mono mono 0,4 19,9 0,1 Si   

1990 4TWRW1 TRELEW RAWSON 1 132 RED670 REF615 No mono - 0,35 23 0,1 Si   

1990 4TWRW1 RAWSON TRELEW 1 132 RED670 REF615 No mono - 0,35 23 0,1 Si   

2476 4PWRW1 P.EOLICO RAWSON RAWSON 1 132 RED670 REF615 Si mono - 0,35 7,3 0,8 REVAL   

2476 4PWRW1 RAWSON P.EOLICO RAWSON 1 132 RED670 REF615 Si mono - 0,35 7,3 0,8 REVAL   

1389 4EPDA1 PATAGONIA DIADEMA 1 132 RED670 - Si mono mono 0,4 15 0,08 Si   

1389 4EPDA1 DIADEMA PATAGONIA 1 132 RED670 - Si mono mono 0,4 15 0,1 Si   

2707 4AKSJ1 AIKE SAN JOSE 1 132 REL650 REQ650 Si mono - 0,4 75   Si   

2707 4AKSJ1 SAN JOSE AIKE 1 132 MICON442 -   mono - 0,4 75       

2708 4AKOP1 AIKE ORO PLATA 1 132 RED670 REQ650 Si mono   0,4 58   Si   

2708 4AKOP1 ORO PLATA AIKE 1 132 RED670 REQ650 Si mono   0,4 58   Si   

2706 4LHAK1 LAS HERAS AIKE 1 132 MICON442 - - mono   0,4 53       

2706 4LHAK1 AIKE LAS HERAS 1 132 REL650 REQ650 Si mono   0,4 53   Si   



 
GUÍA DE REFERENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL EN LA REGIÓN PATAGÓNICA  

Código  Versión  

PT-G-010 2025 

Página: 115 de 387 

 

 

TABLA 4: Datos de Protecciones. Protecciones de líneas  

BDE  

Código  
Ident. E.T. Origen   Salida a E.T.  

Terna  
Tensión  
Nominal 

Protección Recierre 
Long. 

T protec. 
Oscilosc. 

 Observaciones  Principal Respaldo Falla Int. Fases Tipo T muerto + interr. 

Nombre ó Nº  Nº kV       mono/tri   s km s Tipo 

2216 4PUZN1 P. TRUNCADO I S. CRUZ NORTE 1 132 REL561 REX 521 No mono - 0,4 2,5 0,08 -   

2174 4PUZN2 P. TRUNCADO I S. CRUZ NORTE 2 132 REL561 REX 521 No mono - 0,4 2,5 0,08 -   

2524 4PYLB1 LOMA BLANCA NUEVA PUERTO MADRYN 1 132 RED670 REQ650 Si mono - 0,4 42,5 0,08 SI   

2198 7EZRG1 RIO GALLEGOS ESPERANZA 1 220 7SD522 7SJ80 Si mono   0,4 128 0,08 SI   

2759 7EZRT1 RIO TURBIO ESPERANZA 1 220 7SD522 7SJ80 Si mono   0,4 149 0,08 SI   

2152 4EZCE1 EL CALAFATE ESPERANZA 1 132 7SD522 7SJ80 Si mono     142   SI   

3147 4PYLBT1 L. BLANCA ESTE NUEVA PUERTO MADRYN 1 132 7SL87 7SL87 Si mono mono 0,4 39,8 0,1 Si   

3151 4PYLBO1 L. BLANCA OESTE NUEVA PUERTO MADRYN 1 132 7SL87 7SL87 Si mono mono 0,4 33,8 0,1 Si   

3032 4EPAO1 PATAGONIA ABASOLO 1 132 RED670 - SI tri - 0,4 8,1 0,1 SI   

2868 4CLEZN1 CAÑADON LEON STA CRUZ NORTE 1 132 L 90 7SL87 SI mono mono 0,4 38,1 0,1 SI   

2869 4CLECO1 CAÑADON LEON CALETA OLIVIA 1 132 L 90 7SL87 SI mono mono 0,4 20 0,1 SI   

2869 4CLECO1 CALETA OLIVIA CAÑADON LEON 1 132 L 90 7SL87 SI mono mono 0,4 20 0,1 SI   

- 3HFUFU1 HIDROELECTRICA FUTALEUFU FUTALEUFU 1 330 DL4 ISM21 No - - - 0,55 0,1 No   

- 3HFUFU2 HIDROELECTRICA FUTALEUFU FUTALEUFU 2 330 DL4 ISM21 No - - - 0,67 0,1 No   

- 3HFUFU3 HIDROELECTRICA FUTALEUFU FUTALEUFU 3 330 DL4 ISM21 No - - - 0,72 0,1 No   

- 3HFUFU4 HIDROELECTRICA FUTALEUFU FUTALEUFU 4 330 DL4 ISM21 No - - - 0,79 0,1 No   

                 

   Información modificada y/o agregada             
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TABLA 5: Datos de Protecciones. Protecciones distanciométricas  

BDE 

Código 
Ident. 

 E.T. Origen   Salida a E.T.  
 Terna 

Tensión 
Nominal 

Relé Zona 1 Zona 2 Zona 3 Arranque Bloqueo 

Nombre 
 ó Nº 

Marca Tipo Caract. Enlace Difer. X 1 R 1 T 1 X 2 R 2 T 2 X 3 R 3 T 3 X a T a antip. Zbloq Tpas Tbloqueo 

Nº kV     (1) (2) (6) ohm  ohm  s ohm  ohm s ohm  ohm  s ohm  s Si/No ohm (3) s (4) s (5) 

1144 4PUPD1 P.TRUNCADO I P.TRUNCADO II 1 132 ABB REL650 C - - 4,12 1,7 0 6,7 2,72 0,4 172 69 1,5 180 - SI - - 1,00 

1144 4PUPD1 P.TRUNCADO II P.TRUNCADO I 1 132 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1145 4PUAU1 P.TRUNCADO I C. RIVADAVIA A1 1 132 BBC LZ3 M AE - 55,6 16,7 0 74,5 22,4 0,5 171,9 51,6 2,0 178,0 3,5 No - - - 

1145 4PUAU1 C. RIVADAVIA A1 P.TRUNCADO I 1 132 BBC LZ32 M AE - 56,0 19,6 0 81,1 28,4 0,5 133,1 46,6 2,8 98,6 3,5 No - - - 

1147 4EPBS1 PATAGONIA Bº SAN MARTIN 1 132 BBC LZ3 M - - 15,4 11,5 0 34,5 25,9 0,5 54,5 41,0 1,0 120,0 2,5 No - - - 

1149 4EPAU1 PATAGONIA C. RIVADAVIA A1 1 132 ABB RED670 C FO Si 2,6 - 0,25 15,0 - 0,4 19,0 - 0,9 30,0 0,9 Si 2,6   0,25 

1149 4EPAU1 C. RIVADAVIA A1 PATAGONIA 1 132 ABB RED670 C FO Si 2,6 - 0,25 12,0 - 0,4 30,0 - 0,8 45,0 0,9 Si 2,6   0,25 

2344 4FAGY1 F. AMEGHINO GARAYALDE 1 132 ABB REL670 C AE - 30,0 7,6 0 65,0 16,6 0,6 78,0 19,9 1,3 80,0 - Si 180,0 0,04 0,50 

2344 4FAGY1 GARAYALDE F. AMEGHINO 1 132 SIEMENS 7SL87 C AE No 16,0 6,0 0 36,0 13,4 0,4 52,0 19,4 1,05 - - Si - - 2,00 

3111 4GYML1 GARAYALDE MALASPINA 1 132 SIEMENS 7SL87 C AE No 12,0 4,5 0 24,0 8,9 0,3 32,0 11,9 1,0 - - Si - - 2,00 

3111 4GYML1 MALASPINA GARAYALDE 1 132 ABB REL670 C AE - 12,0 3,1 0 40,0 10,2 0,3 60,0 15,3 0,7 50,0 - Si 124,0 0,04 0,50 

3112 4MLEP1 MALASPINA PATAGONIA 1 132 ABB REL670 C AE - 16,0 4,1 0 48,0 12,2 0,7 75,0 19,1 1,3 60,0 - Si 180,0 0,04 0,50 

3112 4MLEP1 PATAGONIA MALASPINA 1 132 ABB REL670 C AE - 32,0 8,2 0 60,0 15,3 0,60 80,0 20,4 3,0 72,0 - Si 180,0 0,04 0,50 

1151 4FATW1 F. AMEGHINO TRELEW 1 132 ABB REL670 C AE - 26,0 7,9 0 57,0 17,2 0,75 68,0 20,6 1,0 72,0 - Si 180,0 0,04 0,50 

1151 4FATW1 TRELEW F. AMEGHINO 1 132 ABB REL670 C AE - 36,0 10,9 0 64,0 19,4 0,4 84,0 25,4 1,0 76,0 - Si 210,0 0,04 0,50 

1152 4TWDG1 TRELEW 
P.ALU. DISTRIBUCIÓN 
GENERAL 

1 132 ABB RED670 C FO Si 15,00 4,54 0 30,0 9,08 0,5 36,0 10,9 3,3 42,0 - Si 90,0 0,04 0,50 

1152 4TWDG1 
P.ALU. DISTRIBUCIÓN 
GENERAL 

TRELEW 1 132 ABB RED670 C FO Si 19,8 6,0 0 32,0 9,68 0,4 60,0 18,2 3,0 76,0 - Si 140,0 0,04 0,50 

1153 4PMDG1 P. MADRYN 
P.ALU. DISTRIBUCIÓN 
GENERAL 

1 132 ABB RED670 C FO Si 1,73 0,44 0 10,0 2,55 0,4 18,0 4,59 0,7 27,0 - Si 160,0 0,04 0,50 

1153 4PMDG1 
P.ALU. DISTRIBUCIÓN 
GENERAL 

P. MADRYN 1 132 ABB RED670 C FO Si 1,73 0,44 0 6,0 1,53 0,25 15,0 3,82 3,0 20,0 - Si 64,0 0,04 0,50 

1154 4PMSG1 P. MADRYN S. GRANDE 1 132 BBC LZ3 M AE - 43,4 10,8 0 62,0 15,5 0,5 80,5 20,1 2,5 120,0 3,5 No - - - 

1154 4PMSG1 S. GRANDE P. MADRYN 1 132 BBC LZ3 M AE - 42,7 10,8 0 62,0 15,5 0,5 75,3 18,8 2,5 85,0 3,5 No - - - 

2525 4WAPY1 P. EOLICO MADRYN 
NUEVA PUERTO 
MADRYN 

1 132 SIEMENS 7SL87 C FO Si 2,00 0,91 0 5,97 2,71 0,4 - - - - - Si - - Inf. 

3162 4WAPY2 P. EOLICO MADRYN 
NUEVA PUERTO 
MADRYN 

2 132 SIEMENS 7SL87 C FO Si 2,00 0,91 0 5,97 2,71 0,4 - - - - - Si - - Inf. 

2905 4WBPM1 P. MADRYN CHUBUT NORTE 1 132 SIEMENS 7SL87 C FO Si 3,50 1,59 0 7,00 3,17 0,4 - - - - - Si - - Inf. 

2905 4WBPM1 CHUBUT NORTE P. MADRYN 1 132 SIEMENS 7SL87 C FO Si 2,33 0,79 0 4,33 1,48 0,4 - - - - - Si - - Inf. 

3184 4WBPY1 CHUBUT NORTE 
NUEVA PUERTO 
MADRYN 

1 132 SIEMENS 7SL87 C FO Si 2,33 0,85 0 4,33 1,59 0,4 - - - - - Si - - Inf. 
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TABLA 5: Datos de Protecciones. Protecciones distanciométricas  

BDE 

Código 
Ident. 

 E.T. Origen   Salida a E.T.  
 Terna 

Tensión 
Nominal 

Relé Zona 1 Zona 2 Zona 3 Arranque Bloqueo 

Nombre 
 ó Nº 

Marca Tipo Caract. Enlace Difer. X 1 R 1 T 1 X 2 R 2 T 2 X 3 R 3 T 3 X a T a antip. Zbloq Tpas Tbloqueo 

Nº kV     (1) (2) (6) ohm  ohm  s ohm  ohm s ohm  ohm  s ohm  s Si/No ohm (3) s (4) s (5) 

1155 4SGPC1 S. GRANDE P. COLORADA 1 132 BBC LZ3 M - - 12,4 5,4 0 24,7 10,9 0,5 49,4 21,8 1,5 54,4 1,5 No - - - 

1156 4SGSO1 S. GRANDE S.A. OESTE 1 132 BBC LZ3 M - - 39,7 10,4 0 94,7 24,7 0,5 180 32 2,5 200 2,5 No - - - 

1157 4SOSE1 S.A. OESTE S.A. ESTE 1 132 BBC LZ3 M - - 73,5 19,0 0 97,3 25,2 0,5 103,5 26,8 1 136 3 No - - - 

1158 4SEVD1 VIEDMA S.A. ESTE 1 132 BBC LZ3 M - - 60 15,5 0 87,0 22,5 0,5 157,36 40,7 1,5 256 3 No - - - 

1172 4VDCP1 VIEDMA C. PATAGONES 1 132 BBC LZ92-1 C - - 2,8 0,8 0 5,6 1,5 0,5 10,4 2,7 1,5 200 3 No - - - 

1160 3FUPM1 FUTALEUFU P. MADRYN 1 330 BBC LZ32 M DI - 161.5 22,6 0 219,2 30,7 0,5 246,4 34,5 1,2 223 4 No - - - 

1160 3FUPM1 P. MADRYN FUTALEUFU 1 330 BBC LZ32 M DI - 161,5 22,6 0 219,2 30,7 0,5 230,3 32,2 1 276 2 No - - - 

1161 3FUPM2 FUTALEUFU P. MADRYN 2 330 BBC LZ32 M DI - 161.5 22,6 0 219,2 30,7 0,5 246,4 34,5 1,2 223 4 No - - - 

1161 3FUPM2 P. MADRYN FUTALEUFU 2 330 BBC LZ32 M DI - 161,5 22,6 0 219,2 30,7 0,5 230,3 32,2 1 276 2 No - - - 

1164 4AUEA1 C. RIVADAVIA A1 C. RIVADAVIA A 1 132 AEG RQ4 - - Si - - - - - - - - - - - - - - - 

1164 4AUEA1 C. RIVADAVIA A C. RIVADAVIA A1 1 132 AEG RQ4 - - Si - - - - - - - - - - - - - - - 

2440 4PEBC1 PETROQUIMICA BICENTENARIO 1 132 ABB REL670 C AE - 30,17 12,07 0 49,03 19,61 0,4 120 48 3 60 - Si 144 0,04 0,5 

2440 4PEBC1 BICENTENARIO PETROQUIMICA 1 132 ABB REL650 C AE - 32,0 17,6 0 42,7 23,47 0,5 51,23 28,17 1 75,00 3,5 Si 90 0,035 0,5 

2441 4BCDE1 BICENTENARIO P. DESEADO 1 132 ABB REL650 C - - 32,8 18,0 0 43,76 24,06 0,5 52,51 28,87 1 65,92 3,5 Si 78 0,035 0,5 

1391 4CAVH1 P.del CASTILLO V. HERMOSO 1 132 ALSTOM EPAC3400 C - - 11,6 3,35 0 23,7 6,85 0,4 64,8 18,72 0,8 87,6 1,2 No - - - 

1392 4VHCN1 V. HERMOSO C. NEGRO 1 132 ABB REL511 C - - 14,22 4,16 0 60,0 5,6 0,4 104,7 6,4 0,8 135,0 1,6 Si 162,0 0,04 2,0 

1388 4FUES1 FUTALEUFU ESQUEL 1 132 ABB REL670 C - - 10,00 4,00 0 16,80 6,73 0,4 76,40 30,56 0,8 25 - No - - - 

2911 4HELH1 LAS HERAS LOS HERCULES 1 132 ALSTOM MICON442 C AE   10,6 4,2 0 19,8 7,84 0,4 49,5 19,6 1,8 - - - - - - 

2911 4HELH1 LOS HERCULES LAS HERAS 1 132 ABB REL670 C AE - 12,7 3,7 0 25,5 7,3 0,4 58,2 16,8 1,8 64,00 - Si 69,84 0,045 0,5 

2912 4ZNHE1 LOS HERCULES S. CRUZ NOR 1 132 ABB REL670 C AE - 10,4 3,0 0 17,9 5,1 0,6 26,8 7,7 1,2 29,80 - Si 35,8 0,045 0,5 

1328 4LPLH1 LAS HERAS LOS PERALES 1 132 ALSTOM MICON442 C AE - 18,48 40 0 28,6 40 0,4 42 44,8 1,5 65 3,2 Si 77,0 0,01 2,00 

1328 4LPLH1 LOS PERALES LAS HERAS 1 132 ALSTOM MICON442 C AE - 18,48 40 0 46 40 0,4 68 50 1,5 85 2,3 Si 97,0 0,01 2,00 

1808 4CATO1 P.del CASTILLO EL TORDILLO 1 132 ABB REL511 C - - 3,488 1,84 0 12,8 6,96 0,4 44 23,2 0,8 200 1,3 No - - - 

1833 3PYPM1 P. MADRYN 
NUEVA PUERTO 
MADRYN 

1 330 ABB REL511 C FO Si 11,1 1,5 0,5 20,2 2,8 1,8 -20,2 -28 0,3 -50 -0,8 Si 100,0 0,04 2,00 

1972 4ESEC1 ESQUEL EL COIHUE 1 132 ABB REL511 C - - 58,9 18,4 0 86,6 36,8 0,4 153 54 1 256 1,3 - - - - 

2158 4DATE1 DIADEMA ESCALANTE 1 132 ABB RED670 C FO Si 2,55 0,84 0 7,1 5,0 0,4 12,1 9,75 0,8 92,5 - Si 15,9 0,05 0,5 

2158 4DATE1 ESCALANTE DIADEMA 1 132 ABB RED670 C FO Si 2,55 0,84 0 6,2 4,0 0,4 10,1 7,30 0,8 88,1 - Si 13,2 0,05 0,5 

2159 4TECA1 ESCALANTE P. del CASTILLO 1 132 ABB RED670 C FO Si 6,26 2,06 0 9,7 4,4 0,4 13,8 7,54 0,8 83,0 - Si 16,6 0,05 0,5 

2159 4TECA1 P. del CASTILLO ESCALANTE 1 132 ABB RED670 C FO Si 6,34 2,09 0 12,4 4,1 0,4 80,7 26,60 0,8 96,9 - Si 116,2 0,05 0,5 
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TABLA 5: Datos de Protecciones. Protecciones distanciométricas  

BDE 

Código 
Ident. 

 E.T. Origen   Salida a E.T.  
 Terna 

Tensión 
Nominal 

Relé Zona 1 Zona 2 Zona 3 Arranque Bloqueo 

Nombre 
 ó Nº 

Marca Tipo Caract. Enlace Difer. X 1 R 1 T 1 X 2 R 2 T 2 X 3 R 3 T 3 X a T a antip. Zbloq Tpas Tbloqueo 

Nº kV     (1) (2) (6) ohm  ohm  s ohm  ohm s ohm  ohm  s ohm  s Si/No ohm (3) s (4) s (5) 

1389 4EPDA1 PATAGONIA DIADEMA 1 132 ABB RED670 C FO Si 4,79 1,58 0 7,6 3,6 0,4 9,3 5,21 0,8 154,1 - Si 15,9 0,05 0,5 

1389 4EPDA1 DIADEMA PATAGONIA 1 132 ABB RED670 C FO Si 4,79 1,58 0 7,3 3,3 0,4 8,7 4,64 0,8 69,6 - Si 16,4 0,05 0,5 

2707 4AKSJ1 AIKE SAN JOSE 1 132 ABB REL650 C AE - 29 42 0 45 64 0,4 200 70 0,9 - - SI 120,0 99,00 0,5 

2708 4AKOP1 AIKE ORO PLATA 1 132 ABB RED670 C FO Si 20 42 0 40 46 0,4 58 49 0,9 - - SI 88,0 99,00 0,5 

2524 4PYLB1 LOMA BLANCA 
NUEVA PUERTO 
MADRYN 

1 132 ABB RED670 C FO Si 14,43 3,60 0 18,4 4,7 0,45 38,0 9,33 0,8 75,0 - Si 90,0 0,045 0,5 

2198 7EZRG1 ESPERANZA RIO GALLEGOS 1 220 SIEMENS 7SD522 C -   13 10 0 24,0 12 0,30 -6 -10 0,2     SI - - - 

2759 7EZRT1 ESPERANZA RIO TURBIO 1 220 SIEMENS 7SD522 C -   - - - - - - - - - - - - - - - 

3147 4PYLBT1 L. BLANCA ESTE 
NUEVA PUERTO 
MADRYN 

1 132 SIEMENS 7SL87 C FO Si 13,26 3,21 0 18,72 4,53 0,4 25,0 6,04 0,8 - - Si - - 0,5 

3151 4PYLBO1 L. BLANCA OESTE 
NUEVA PUERTO 
MADRYN 

1 132 SIEMENS 7SL87 C FO Si 10,86 2,63 0 17,89 4,33 0,4 23,8 5,76 0,8 - - Si - - 0,5 

3032 4EPAO1 PATAGONIA ABASOLO 1 132 ABB RED670 C FO SI 3,7 5 0 66 15 0,2 80 15 1,5 - - SI - - 0,5 

2868 4CLEZN1 STA CRUZ NORTE CAÑADON LEON 1 132 SIEMENS/GE 7SL87/L90 C FO Si 12,5 20 0 18 30 0,4 40 50 2,5 - - SI - - 0,5 

2869 4CLECO1 CAÑADON LEON CALETA OLIVIA 1 132 SIEMENS/GE 7SL87/L90 C FO Si 6,6 16,5 0 9,9 25 0,35 52 45 2,5 - - SI - - 0,5 

- 3HFUFU1 FUTALEUFU 
HIDROELECTRICA 
FUTALEUFU 

1 330 BBC DL4 - HP Si - - - - - - - - - - - - - - - 

- 3HFUFU2 FUTALEUFU 
HIDROELECTRICA 
FUTALEUFU 

2 330 BBC DL4 - HP Si - - - - - - - - - - - - - - - 

- 3HFUFU3 FUTALEUFU 
HIDROELECTRICA 
FUTALEUFU 

3 330 BBC DL4 - HP Si - - - - - - - - - - - - - - - 

- 3HFUFU4 FUTALEUFU 
HIDROELECTRICA 
FUTALEUFU 

4 330 BBC DL4 - HP Si - - - - - - - - - - - - - - - 

                          

   Información modificada y/o agregada                       

  (1) Indicará su característica en el plano X-R, a saber: ohm (O), mho (M), cuadrilateral (C), lenticular (L)             
  (2) Indicará el esquema de teleprotección entre protecciones si existiese, a saber: Disparo Incondicionado (DI), Subalcance Condicionado (SC), Acel. de Estado (AE), Sobrealcance Permitido (SP), Esq. de Bloqueo (EB), Fibra óptica (FO), Otro (describir) 
  (3) Zbloq: ajuste del elemento de bloqueo por penduleo             

  (4) Tpas: Indica el tiempo transcurrido entre el elemento de bloqueo y el del arranque para la discriminación entre falla y penduleo             
  (5)  Tbloqueo: Tiempo de duración del bloqueo de penduleo             

  (6)  Difer.: Indica si la protección tiene habilitada la función diferencial de línea como función principal, y distanciométrica como respaldo.          
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TABLA 6: Datos de Protecciones. Protecciones de Máxima Corriente. Líneas y Transformadores de Interconexión  

Equipo 
Arrollamiento de Medición de 

Corriente 

Tiempo Independiente Tiempo dependiente 

Tiempo 
Interruptor  Fabricante   Modelo  

Nivel inferior Nivel superior Curva de Calibración 
Límite de 
Actuación 

Estación Nombre 

Potencia 
Nominal 

Tensión 
Corriente 
Nominal 

Corriente tiempo Corriente tiempo I1 t1 I2 t2 I3 t3 Corriente tiempo 

MVA kV A A s A s A s A s A s A s ms 

Puerto Madryn (PM) PM3TR01 120 330 210 1200 0,7 5900 0,1 - - - - - - - - 40 ABB REL670 

Puerto Madryn (PM) PM3TR01 120 330 210 1760 0,85 5900 0,1 - - - - - - - - 40 ABB RET670 

Puerto Madryn (PM) PM3TR01 120 132 525 678 (1) 1800 / 3000 1,2 / 0,7 - - - - - - - - 40 ABB RET670 

Puerto Madryn (PM) PM3TR01 120 132 525 630 / 660  10 / 10 (2) 1800 1,2 - - - - - - - - 40 ABB REF615 

Puerto Madryn (PM) PM3AU17 60 330 105 122 10 (3) 157 / 255 61 / 2,3 - - - - - - - - 20 ABB SPAJ144C 

Puerto Madryn (PM) PM3AU17 60 132 262 405 60 630 3,5 - - - - - - - - 20 ABB SPAJ144C 

Futaleufú (FU) FU3TR11 60 330 105 70 1,9 350 1,5 - - - - - - - - 40 ABB SPAJ144C 

Futaleufú (FU) FU3TR11 60 132 262 165 1,5 870 1,1 - - - - - - - - 40 ABB SPAJ144C 

                   

  Información modificada y/o agregada                  
(1) Ajuste Imáx Direccional (sentido 330>132). La protección envía una señal a la URA de ET Puerto Madryn para posterior acción de DAC (ver Guía de Referencia, punto 3.2.3.1.7).             
(2) Ajuste Imáx Direccional (sentido 132>330). La protección envía una señal a la URA Puerto Madryn para posterior acción de RAG / DAG (ver Guía de Referencia, Anexo b3, punto 3.2.3.1.10).          
(3) Ajuste Imáx. La protección envía una señal a la URA Puerto Madryn para posterior acción de RAG / DAG según corresponda.               
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TABLA 7: Datos de Protecciones. Ajustes de función sobretensión en Puntos de Conexión con Parques Eólicos.  

Estación Parque Eólico 

Punto de Conexión Ajuste de función U> 

Tensión Campo / Celda Lado Tipo medición Umbral Tiempo 

kV - - - kV s 

ET Cañadón León (ET CLE) Cañadón León 33 2CE02 y 2CE05 / 26 y 28 Transp. / Gen. fase - fase 46,2 / 46,2 (1,40 p.u.) 0,3 / 0,1 

ET Los Hércules (ET HE) Vientos de Los Hércules 33 C1, C2, C6, C10, C12 y C13 Generador fase - fase 46,2 (1,40 p.u.) 0,1 

ET Pampa del Castillo (ET CA) Kosten 33 2CE04 Generador fase - fase 46,2 (1,40 p.u.) 0,1 

ET Bicentenario (ET BC) Del Bicentenario 33 C2, C6, C9 y C13 Transportista fase - fase 46,2 (1,40 p.u.) 0,1 

ET Garayalde (ET GY) Garayalde 33 2CE03 Transportista fase - fase 46,2 (1,40 p.u.) 0,1 

ET Malaspina (ET ML) Malaspina 33 2CE02 / C21, C22, C23 y C24 Transp. / Gen. fase - fase 46,2 / 46,2 (1,4 p.u.) 0,18 / 0,1 

ET Loma Blanca Este (ET LBT) Loma Blanca I / Loma Blanca III 33 2CE02 y 2CE05 Transportista fase - fase 46,2 (1,40 p.u.) 0,1 

ET Loma Blanca Oeste (ET LBO) Loma Blanca VI 33 2CE02 y 2CE05 Transportista fase - fase 46,2 (1,40 p.u.) 0,1 

ET Loma Blanca (ET LB) Loma Blanca II 33 2CE32 Transportista fase - fase 46,2 (1,40 p.u.) 0,1 

ET Loma Blanca (ET LB) Loma Blanca IV 33 2CE01 Transportista fase - fase 44,5 (1,35 p.u.) 0,1 

ET PE Madryn (ET WA) PE Madryn I / PE Madryn II 33 CE13, CE23, CE33 y CE43 Generador fase - fase 46,2 (1,40 p.u.) 0,1 

ET Chubut Norte (ET WB) PPEE Chubut Norte I, II, III y IV 33 CE13, CE22, CE33 y CE43 Generador fase - fase 46,2 (1,40 p.u.) 0,1 

ET PE Rawson (ET PW) PE Rawson I / PE Rawson II / PE Rawson III 33 T22 y T42 Transportista fase - fase 46,2 (1,40 p.u.) 0,1 

        

        

    Información modificada y/o agregada.    
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TABLA 8: Datos de Protecciones. Transferencia de Disparo Directo (TDD) en líneas aéreas.  

Código 
Ident. 

E.T. Origen E.T. Destino 
Terna 

Tensión 
Nominal 

Transferencia de Disparo Directo (TDD) 

Por Protecciones propias (1) 
Por PFI (protección por 
falla de interruptor) (2) 

Por protección de reactor 
(3) 

Por Apertura de Línea 

Nombre ó Nº Nº kV Manual Automática (4) 

3FUPM1 FUTALEUFU P. MADRYN 1 330 SI NO NO SI SI 

3FUPM2 FUTALEUFU P. MADRYN 2 330 SI NO NO SI SI 

4PUZN1 P. TRUNCADO I S. CRUZ NORTE 1 132 SI NO NO NO NO 

4PUZN2 P. TRUNCADO I S. CRUZ NORTE 2 132 SI NO NO NO NO 

4PUPE1 P. TRUNCADO I PETROQUIMICA 1 132 SI NO NO NO NO 

4EPAU1 PATAGONIA C. RIVADAVIA A1 1 132 SI NO NO NO NO 

4EPAU1 C. RIVADAVIA A1 PATAGONIA 1 132 SI NO NO NO NO 

4EPAU1 PATAGONIA C. RIVADAVIA A1 1 132 SI NO NO NO NO 

4EPAU1 C. RIVADAVIA A1 PATAGONIA 1 132 SI NO NO NO NO 

4FAGY1 F. AMEGHINO GARAYALDE 1 132 SI NO NO NO NO 

4FAGY1 GARAYALDE F. AMEGHINO 1 132 SI NO NO NO NO 

4GYML1 GARAYALDE MALASPINA 1 132 SI NO NO NO NO 

4GYML1 MALASPINA GARAYALDE 1 132 SI NO NO NO NO 

4MLEP1 MALASPINA PATAGONIA 1 132 SI NO NO NO NO 

4MLEP1 PATAGONIA MALASPINA 1 132 SI NO NO NO NO 

4FATW1 F. AMEGHINO TRELEW 1 132 SI NO NO NO NO 

4FATW1 TRELEW F. AMEGHINO 1 132 SI NO NO NO NO 

4TWDG1 TRELEW 
P.ALU. 
DISTRIBUCIÓN 
GENERAL 

1 132 SI NO NO NO NO 

4TWDG1 
P.ALU. 
DISTRIBUCIÓN 
GENERAL 

TRELEW 1 132 SI NO NO NO NO 
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4PMDG1 P. MADRYN 
P.ALU. 
DISTRIBUCIÓN 
GENERAL 

1 132 SI NO NO NO NO 

4PMDG1 
P.ALU. 
DISTRIBUCIÓN 
GENERAL 

P. MADRYN 1 132 SI NO NO NO NO 

4WAPY1 P. EOLICO MADRYN 
NUEVA PUERTO 
MADRYN 

1 132 SI NO NO NO NO 

4WAPY2 P. EOLICO MADRYN 
NUEVA PUERTO 
MADRYN 

2 132 SI NO NO NO NO 

4WBPM1 P. MADRYN CHUBUT NORTE 1 132 SI NO NO NO NO 

4WBPM1 CHUBUT NORTE P. MADRYN 1 132 SI NO NO NO NO 

4WBPY1 CHUBUT NORTE 
NUEVA PUERTO 
MADRYN 

1 132 SI NO NO NO NO 

4PEBC1 PETROQUIMICA BICENTENARIO 1 132 SI NO NO NO NO 

4PEBC1 BICENTENARIO PETROQUIMICA 1 132 SI NO NO NO NO 

4FUES1 FUTALEUFU ESQUEL 1 132 SI NO NO NO NO 

4DATE1 DIADEMA ESCALANTE 1 132 SI NO NO NO NO 

4DATE1 ESCALANTE DIADEMA 1 132 SI NO NO NO NO 

4TECA1 ESCALANTE P. del CASTILLO 1 132 SI NO NO NO NO 

4TECA1 P. del CASTILLO ESCALANTE 1 132 SI NO NO NO NO 

4TWRW1 TRELEW RAWSON 1 132 SI NO NO NO NO 

4TWRW1 RAWSON TRELEW 1 132 SI NO NO NO NO 

4PWRW1 P.EOLICO RAW. RAWSON 1 132 SI NO NO NO NO 

4PWRW1 RAWSON P.EOLICO RAW. 1 132 SI NO NO NO NO 

4EPDA1 PATAGONIA DIADEMA 1 132 SI NO NO NO NO 

4EPDA1 DIADEMA PATAGONIA 1 132 SI NO NO NO NO 

4AKOP1 AIKE ORO PLATA 1 132 SI NO NO NO NO 

4AKOP1 ORO PLATA AIKE 1 132 SI NO NO NO NO 

4PYLB1 LOMA BLANCA 
NUEVA PUERTO 
MADRYN 

1 132 SI NO NO NO NO 
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7EZRG1 RIO GALLEGOS ESPERANZA 1 220 SI NO NO NO NO 

7EZRT1 RIO TURBIO ESPERANZA 1 220 SI NO NO NO NO 

4EZCE1 EL CALAFATE ESPERANZA 1 132 SI NO NO NO NO 

4PYLBT1 L. BLANCA ESTE 
NUEVA PUERTO 
MADRYN 

1 132 SI NO NO NO NO 

4PYLBO1 L. BLANCA OESTE 
NUEVA PUERTO 
MADRYN 

1 132 SI NO NO NO NO 

4CLEZN1 CAÑADON LEON STA CRUZ NORTE 1 132 SI NO NO NO NO 

4CLECO1 CAÑADON LEON CALETA OLIVIA 1 132 SI NO NO NO NO 

4CLECO1 CALETA OLIVIA CAÑADON LEON 1 132 SI NO NO NO NO 

3HFUFU1 FUTALEUFU 
HIDROELECTRICA 
FUTALEUFU 

1 330 NO NO NO NO SI 

3HFUFU2 FUTALEUFU 
HIDROELECTRICA 
FUTALEUFU 

2 330 NO NO NO NO SI 

3HFUFU3 FUTALEUFU 
HIDROELECTRICA 
FUTALEUFU 

3 330 NO NO NO NO SI 

3HFUFU4 FUTALEUFU 
HIDROELECTRICA 
FUTALEUFU 

4 330 NO NO NO NO SI 

          
  Información modificada y/o agregada       

Ref.:          
(1) Indicar por separado si existe alguna de las protecciones de líneas que no posean TDD      
(2) Indicar tiempos de actuación         
(3) Cuando el reactor de línea no tiene interruptor        
(4) Señales provenientes de otras protecciones y/o automatismos diseñados para el sistema (por ej. Controles postfalla.)     
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3.4.4. Características Técnicas del equipamiento de generadores, distribuidores y GUMAs que afectan el comportamiento del Sistema de  
Transporte.  

 

3.4.4.1. Datos de transformadores  propiedad de Generadores, Distribuidores y GUMAs . 
 

TABLA 1: Datos de transformadores de Generadores, Distribuidores y GUMAs . Parámetros eléctricos  

BDE 

Código Ident.   

 Estación Transformadora 

Trafo 
Ram
al (*) 
Nº 

Potencia 
Tensión nominal de 

red 
Conexión 

Tipo 
Nº 

arroll. 

Tipo 
Pérd. en 

vacío   
Sat (6) 

Reactancia Directa Reactancia Homopolar 

Nombre ó Nº  Nº 

Arr. 1 Arr. 2 Arr. 3 Arr. 1 Arr. 2 Arr. 3 X 1-2 X 1-3 X 2-3 X0 1-2 X0 1-3 X0 2-3 

MVA 
(1) 

MVA 
(2) 

MVA 
(3) 

kV 
(1) 

kV 
(2) 

kV 
(3) 

(4) (5) kW p.u. % (7) % (7) % (7) % (7) % (7) % (7) 

  3TR01 FUTALEUFU 1   140 140 - 353 13,8 - YND7 2 TC T     11,89 - -       

  3TR02 FUTALEUFU 2   140 140 - 353 13,8 - YND7 2 TC T     11,89 - -       

799 3TR03 FUTALEUFU 3   140 140 - 353 13,8 - YND7 2 TC T     11,89 - -       

800 3TR04 FUTALEUFU 4  140 140 - 353 13,8 - YND7 2 TC T     11,89 - -       

  2TR05 FUTALEUFU 5   6,3 6,3 - 33 13,2 - YRD5 2 TC T     13,00 - - 11,05     

  2TR07 FUTALEUFU 7   6,3 6,3 - 33 13,2 - YRD5 2 TC T     13,00 - - 11,05     

  3TR01 C. P. MADRYN 1   55 55 - 34,5 13,2 - YRD5 2 TC T     12,10 - - 10,285     

801 4TR09 F. AMEGHINO 21   30 30 - 132 13,2 - YND11 2 TC T     10,50 - - 8,925     

802 4TR08 F. AMEGHINO 22   30 30 - 132 13,2 - YND11 2 TC T     10,50 - - 8,925     

803 4TR05 F. AMEGHINO 25   4 4 - 132 13,2 - YNYN 2 TC T     6,45 - - 5,4825     

  4TR02 C. RIVADAVIA "A"     60 60 - 132 13,2 - YND11 2 TC T     S/D - - S/D     

  4TR03 C. RIVADAVIA "A"     40 40 - 132 13,2 - YND11 2 TC T     10,23 - - 8,6955     

  4TR04 C. RIVADAVIA "A"     40 40 - 132 13,2 - YND11 2 TC T     10,23 - - 8,6955     

  5TR05 P. TRUNCADO I 202   10 10 - 35 10,4 - YD5 2 TC T     8,00 - - 6,8     

  5TR06 P. TRUNCADO I 203   10 10 - 35 10,4 - YD5 2 TC T     8,00 - - 6,8     

  - P. TRUNCADO II     14 14 - 38 6,0 - YD11 2 TC T     10,00 - - 8,5     

  4TR01 PATAGONIA TRU2   50 50 - 138 11,5 - YND11 2 TC T     11,23 - - 9,5455     
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TABLA 1: Datos de transformadores de Generadores, Distribuidores y GUMAs . Parámetros eléctricos  

BDE 

Código Ident.   

 Estación Transformadora 

Trafo 
Ram
al (*) 
Nº 

Potencia 
Tensión nominal de 

red 
Conexión 

Tipo 
Nº 

arroll. 

Tipo 
Pérd. en 

vacío   
Sat (6) 

Reactancia Directa Reactancia Homopolar 

Nombre ó Nº  Nº 

Arr. 1 Arr. 2 Arr. 3 Arr. 1 Arr. 2 Arr. 3 X 1-2 X 1-3 X 2-3 X0 1-2 X0 1-3 X0 2-3 

MVA 
(1) 

MVA 
(2) 

MVA 
(3) 

kV 
(1) 

kV 
(2) 

kV 
(3) 

(4) (5) kW p.u. % (7) % (7) % (7) % (7) % (7) % (7) 

  4TR07 PATAGONIA TRU1   50 50 - 138 11,5 - YND11 2 TC T     11,23 - - 9,5455     

  4TR11 PATAGONIA 13   85 85 - 138 11,5 - YND11 2 TC T 42,3   11,28 - - -     

    ALUAR (TG/FIAT)      34,8 34,8   
35,11

2 
13,2 - YRD11 2         9,67 - - 8,2195     

    ALUAR (TG/ALSTOM)     47 47   35,0 11,0 - YRD11 2         12,28 - - 10,438     

  4TR03 P.del CASTILLO TP1   15 15 - 132,0 10,4 - YND11 2 TC T     9,60           

  4TR04 P.del CASTILLO TP2   15 15 - 132,0 10,4 - YND11 2 TC T     9,60           

  4TR02 V. HERMOSO TP1   15 15 10 132,0 34,65 6,9 YNYND11 3 TC T     10,60 17,75 5,78       

  4TR03 V. HERMOSO TP2   15 15 10 132,0 34,65 6,9 YNYND11 3 TC T     10,60 17,75 5,78       

  4TR06 V. HERMOSO TP3   15 15 10 132,0 34,65 6,9 YNYND11 3 TC T     10,60 17,75 5,78       

  4TR02 C. NEGRO TP1   15 15 10 132,0 34,65 6,9 YNYND11 3 TC T     10,60 17,75 5,78       

  4TR03 LOS PERALES 3   30 30 10 132,0 10,90 10,9 YNYND11 3 TC T     10,11 - - 8,6 - - 

  4TR05 LOS PERALES 5   30 30 10 132,0 10,90 10,9 YNYND11 3 TC T     10,16 - - 8,6 - - 

  4TR07 LOS PERALES 7   50 50 - 138,0 11,00 - YD11 2 TC T     11,83 - - 10 - - 

  4TR09 LOS PERALES 9   50 50 - 138,0 11,00 - YD11 2 TC T     11,80 - - 10 - - 

  4TR01 LAS HERAS 1   30 30 10 132,0 36,75 10,9 YNYND11 3 TC T 21,997   10,40 14,30 5,47 8,5 - - 

  4TR03 LAS HERAS 3   30 30 10 132,0 36,75 10,9 YNYND11 3 TC T 22,308   10,57 17,57 5,50 8,5 - - 

  4TR02 SAN JOSE 4TR1   12,5 12,5 4,2 132,0 6,90 13,2 YNYND11 3 - T -   11,00 13,00 6,00 - - - 

  4TR01 EL TORDILLO 1   15 15 10 132,0 36,60 10,9 YNYND11 3 TC T 14,1   9,84 12,90 4,01 - 9,35 5,1 

  4TR02 EL TORDILLO 2   15 15 10 132,0 36,60 10,9 YNYND11 3 TC T 14,1   10,22 18,48 6,03 - 9,35 5,1 

  4TR03 DIADEMA 1   40 40 - 132,0 34,50 - YND11 2 TC T     13,00 - - 43,13 - - 

  4TR05 PETROQUIMICA 1   17 17 7 132,0 6,30 13,8 YNYND11 3 TC T 14,9   11,02 18,60 5,80 - - - 

  4TR06 PETROQUIMICA 2   17 17 7 132,0 6,30 13,8 YNYND11 3 TC T 14,9   11,02 18,60 5,80 - - - 

    ALUAR (TG21) 1   210 210 - 132,0 15,75 - YND1 2 TC T 83   13,90 - - 11,5 - - 
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TABLA 1: Datos de transformadores de Generadores, Distribuidores y GUMAs . Parámetros eléctricos  

BDE 

Código Ident.   

 Estación Transformadora 

Trafo 
Ram
al (*) 
Nº 

Potencia 
Tensión nominal de 

red 
Conexión 

Tipo 
Nº 

arroll. 

Tipo 
Pérd. en 

vacío   
Sat (6) 

Reactancia Directa Reactancia Homopolar 

Nombre ó Nº  Nº 

Arr. 1 Arr. 2 Arr. 3 Arr. 1 Arr. 2 Arr. 3 X 1-2 X 1-3 X 2-3 X0 1-2 X0 1-3 X0 2-3 

MVA 
(1) 

MVA 
(2) 

MVA 
(3) 

kV 
(1) 

kV 
(2) 

kV 
(3) 

(4) (5) kW p.u. % (7) % (7) % (7) % (7) % (7) % (7) 

    ALUAR (TG22) 2   210 210 - 132,0 15,75 - YND1 2 TC T 83   13,90 - - 11,5 - - 

    ALUAR (TG23) 3   210 210 - 132,0 15,75 - YND1 2 TC T 83   13,90 - - 11,5 - - 

  LB4TR01 P.E. LOMA BLANCA 1   80 80 - 138,0 33,00 - YND11 2 TC T     10,00 - -   - - 

  OP4TR02 ORO PLATA 1   30 20 20 132,0 34,50 13,8 YND11 3 TC T 20,835   9,97 17,43 6,29 9,94 17,38 6,27 

  OP4TR03 ORO PLATA 2   30 20 20 132,0 34,50 13,8 YND11 3 TC T 20,723   9,98 17,13 6,28 14,91 25,59 9,38 

                       

 Información modificada y/o agregada    

 (*) Solo en los casos que la E.T. sea ficticia, definir con un Nº el ramal a que pertenece.  (5) Trafo (T) o Autotrafo (A) 

 Utilizar el mismo Nº para todos los equipos que formen parte del ramal (líneas, cables, trafos, etc)  (6) Tensión del Codo de saturación (en p.u. de la tensión nominal del Arrollamiento 1) 

 (1) Arrollamiento de mayor tensión.  (7) En % de los valores nominales del Arrollamiento 1 

 (2) Arrollamiento de tensión media.   
          

 (3) Arrollamiento de menor tensión.   
          

 (4) Trifásico Acorazado (TA), Trifásico de columnas (TC) o Banco (B)    
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TABLA 2: Datos de transformadores de Generadores, Distribuidores y GUMAs. Datos y regulación por arrollamiento  

BDE 

Código 
Ident.   

 Estación Transformadora 

Tra- 
fo 

Arrollamiento 1 Arrollamiento 2 Arrollamiento 3 

Topes P.tierra (8) 
Corr. 
Nom. 

Topes P.tierra (8) 
Corr. 
Nom. 

Topes P.tierra (8) 
Corr. 
Nom. 

Nombre 
ó Nº  

Tipo Cant. Actual Vnom Vmax Vmin R X Tipo Cant Actual Vnom Vmax Vmin R X Tipo Cant. Actual Vnom Vmax Vmin R X 

Nº (1) (2) (3) (4) kV (5) 
kV 
(6) 

kV 
(7) 

ohm ohm A (1) (2) (3) (4) kV (5) kV (6) kV (7) ohm ohm A (1) (2) (3) (4) kV (5) kV (6) kV (7) ohm ohm A 

  3TR01 FUTALEUFU 1 - - - - 353 - - 0 0 229 - - - - 13,8 - - - - 5857 - - - - - - - - - - 

  3TR02 FUTALEUFU 2 - - - - 353 - - 0 0 229 - - - - 13,8 - - - - 5857 - - - - - - - - - - 

799 3TR03 FUTALEUFU 3 - - - - 353 - - 0 0 229 - - - - 13,8 - - - - 5857 - - - - - - - - - - 

800 3TR04 FUTALEUFU 4 - - - - 353 - - 0 0 229 - - - - 13,8 - - - - 5857 - - - - - - - - - - 

  2TR05 FUTALEUFU 5 C 21 - - 33 38,0 28,1 130 - 110,2 - - - - 13,2 - -   - 276 - - - - - - - - - - 

  2TR07 FUTALEUFU 7 C 21 - - 33 38,0 28,1 130 - 110,2 - - - - 13,2 - -   - 276 - - - - - - - - - - 

  3TR01 C. P. MADRYN 1 V 5 - - 34,5 36,2 32,9 94 0 965 - - - - 13,2 - -   - 2406 - - - - - - - - - - 

801 4TR09 F. AMEGHINO 21 V 5 3 3 132 138,6 125,4 0 0 131,2 - - - - 13,2 - - - - 1312 - - - - - - - - - - 

802 4TR08 F. AMEGHINO 22 V 5 3 3 132 138,6 125,4 0 0 131,2 - - - - 13,2 - - - - 1312 - - - - - - - - - - 

803 4TR05 F. AMEGHINO 25 V 5 3 3 132 138,6 125,4 0 0 17,49 - - - - 13,2 - - 0 0 175 - - - - - - - - - - 

  4TR02 C. RIVADAVIA "A"   V 5 3 3 132 138,6 125,4 0 0 87,47 - - - - 13,2 - - 0 0 875 - - - - - - - - - - 

  4TR03 C. RIVADAVIA "A"   V 5 3 3 132 138,6 125,4 0 0 174,9 - - - - 13,2 - - 0 0 1749,5 - - - - - - - - - - 

  4TR04 C. RIVADAVIA "A"   V 5 3 3 132 138,6 125,4 0 0 174,9 - - - - 13,2 - - 0 0 1749,5 - - - - - - - - - - 

  5TR05 P. TRUNCADO I 202 V 5 3 3 35 36,8 33,3 - - 164,95 - - - - 10,4 - - - - 555 - - - - - - - - - - 

  5TR06 P. TRUNCADO I 203 V 5 3 3 35 36,8 33,3 - - 164,95 - - - - 10,4 - - - - 555 - - - - - - - - - - 

  - P. TRUNCADO II   V 7 1 1 38 39,9 34,2 - - 212,7 - - - - 6 - - - - 1347,2 - - - - - - - - - - 

  4TR01 PATAGONIA TRU2 C 9 - - 138 148,35 124,2 0 0 209,18 - - - - 11,5 - - - - 2510,2 - - - - - - - - - - 

  4TR07 PATAGONIA TRU1 C 9 - - 138 148,35 124,2 0 0 209,18 - - - - 11,5 - - - - 2510,2 - - - - - - - - - - 

  4TR11 PATAGONIA 13 C - - - 138 144,9 124,2 0 0 355 - - - - 11,5 - - - - 4267 - - - - - - - - - - 

    ALUAR (TG/FIAT)    V 3 2 2 35,11 37,8 32,5 180 - 572,2 - - - - 13,2 - -     1522 - - - - - - - - - - 

    ALUAR (TG/ALSTOM)   V 3 2 2 35 37,6 32,4 34,6 - 775,3 - - - - 11,0 - -     2467 - - - - - - - - - - 
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TABLA 2: Datos de transformadores de Generadores, Distribuidores y GUMAs. Datos y regulación por arrollamiento  

BDE 

Código 
Ident.   

 Estación Transformadora 

Tra- 
fo 

Arrollamiento 1 Arrollamiento 2 Arrollamiento 3 

Topes P.tierra (8) 
Corr. 
Nom. 

Topes P.tierra (8) 
Corr. 
Nom. 

Topes P.tierra (8) 
Corr. 
Nom. 

Nombre 
ó Nº  

Tipo Cant. Actual Vnom Vmax Vmin R X Tipo Cant Actual Vnom Vmax Vmin R X Tipo Cant. Actual Vnom Vmax Vmin R X 

Nº (1) (2) (3) (4) kV (5) 
kV 
(6) 

kV 
(7) 

ohm ohm A (1) (2) (3) (4) kV (5) kV (6) kV (7) ohm ohm A (1) (2) (3) (4) kV (5) kV (6) kV (7) ohm ohm A 

  4TR03 P.del CASTILLO TP1 C 17 - - 132 138,6 112,2 0 0 66 - - - - 10,4 - - - - 833 - - - - - - - - - - 

  4TR04 P.del CASTILLO TP2 C 17 - - 132 138,6 112,2 0 0 66 - - - - 10,4 - - - - 833 - - - - - - - - - - 

  4TR02 V. HERMOSO TP1 C 21 - - 132 145,2 112,2 0 0 66 V 5 - - 34,7 36,38 32,92 0 0 250 - - - - 6,9 - - - - 838 

  4TR03 V. HERMOSO TP2 C 21 - - 132 145,2 112,2 0 0 66 V 5 - - 34,7 36,38 32,92 0 0 250 - - - - 6,9 - - - - 838 

  4TR06 V. HERMOSO TP3 C 21 - - 132 145,2 112,2 0 0 66 V 5 - - 34,7 36,38 32,92 0 0 250 - - - - 6,9 - - - - 838 

  4TR02 C. NEGRO TP1 C 21 - - 132 145,2 112,2 0 0 66,0 V 5 - - 34,7 36,38 32,92 0 0 250,0 - - - - 6,9 - - - - 838,0 

  4TR03 LOS PERALES 3 C 19 - - 132 141,9 112,2 0 0 131 - - - - 10,9 - - - - 1589 - - - - - - - - - - 

  4TR05 LOS PERALES 5 C 19 - - 132 141,9 112,2 0 0 131 - - - - 10,9 - - - - 1589 - - - - - - - - - - 

  4TR07 LOS PERALES 7 C 17 - - 138 151,8 124,2 0 0 209,18 - - - - 11,0 - - - - 2624 - - - - - - - - - - 

  4TR09 LOS PERALES 9 C 17 - - 138 151,8 124,2 0 0 209,18 - - - - 11,0 - - - - 2624 - - - - - - - - - - 

  4TR01 LAS HERAS 1 C 19 - - 132 141,9 112,2 0 0 131 - - - - 36,8 - - - - 471 - - - - - - - - - - 

  4TR03 LAS HERAS 3 C 19 - - 132 141,9 112,2 0 0 131 - - - - 36,8 - - - - 471 - - - - - - - - - - 

  4TR02 SAN JOSE 3TR1 C 21 - - 132 151,8 125,4 0 0 54,7 - - - - 6,9 - - - - 1046 - - - - 13,2 - - - - 184 

  4TR01 EL TORDILLO 1 C 17 - - 132 138,6 112,2 0 0 66 V 5 - - 34,7 36,38 32,92 0 0 250 - - - - 6,9 - - - - 838 

  4TR02 EL TORDILLO 2 C 17 - - 132 138,6 112,2 0 0 66 V 5 - - 34,7 36,38 32,92 0 0 250 - - - - 6,9 - - - - 838 

  4TR03 DIADEMA 1 C 26 - - 132 145,2 112,2 0 0 226,4 - - - - 34,5 - - - - 736 - - - - - - - - - - 

  4TR05 PETROQUIMICA 1 C 17 - - 132 148,2 118,8 0 0 82,6 - - - - 6,3 - - - - 1556 V 5 - - 13,8 14,5 13,11 - - 308 

  4TR06 PETROQUIMICA 2 C 17 - - 132 148,2 118,8 0 0 82,6 - - - - 6,3 - - - - 1556 V 5 - - 13,8 14,5 13,11 - - 308 

    ALUAR (TG21) 1 C 21 - - 132 148,5 115,5 0 0 105 - - - - 15,8 - - 0 0 13333 - - - - - - - - - - 

    ALUAR (TG22) 2 C 21 - - 132 148,5 115,5 0 0 105 - - - - 15,8 - - 0 0 13333 - - - - - - - - - - 

    ALUAR (TG23) 3 C 21 - - 132 148,5 115,5 0 0 105 - - - - 15,8 - - 0 0 13333 - - - - - - - - - - 

  4TR01 P.E. LOMA BLANCA 1 C 17 - - 138 151,8 124,2 0 0 335 - - - - 33,0 - - - - 1400 - - - - - - - - - - 
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TABLA 2: Datos de transformadores de Generadores, Distribuidores y GUMAs. Datos y regulación por arrollamiento  

BDE 

Código 
Ident.   

 Estación Transformadora 

Tra- 
fo 

Arrollamiento 1 Arrollamiento 2 Arrollamiento 3 

Topes P.tierra (8) 
Corr. 
Nom. 

Topes P.tierra (8) 
Corr. 
Nom. 

Topes P.tierra (8) 
Corr. 
Nom. 

Nombre 
ó Nº  

Tipo Cant. Actual Vnom Vmax Vmin R X Tipo Cant Actual Vnom Vmax Vmin R X Tipo Cant. Actual Vnom Vmax Vmin R X 

Nº (1) (2) (3) (4) kV (5) 
kV 
(6) 

kV 
(7) 

ohm ohm A (1) (2) (3) (4) kV (5) kV (6) kV (7) ohm ohm A (1) (2) (3) (4) kV (5) kV (6) kV (7) ohm ohm A 

  4TR02 ORO PLATA 1 C 21 - - 132 138,6 112,2 0 0 131,2 V 5 - - 34,5 36,2 32,8 0 0 335 - - - - 13,8 - - - - 837 

  4TR03 ORO PLATA 2 C 21 - - 132 138,6 112,2 0 0 131,2 V 5 - - 34,5 36,2 32,8 0 0 335 - - - - 13,8 - - - - 837 

                                  

 (1) En vacío (V) o en Carga (C)  (6) Tensión Máxima del arrollamiento (c/Tope extremo) 

 (2) Nº total de topes  (7) Tensión Mínima del arrollamiento (c/Tope extremo) 

 (3) Para regulación en vacío, indicar tope actual de Invierno  (8) Puesta a tierra del Neutro 

 (4) Para regulación en vacío, indicar tope actual de Verano                        

 (5) Tensión Nominal del arrollamiento                        

                                  

  Información modificada y/o agregada                        
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3.4.4.2. Datos de Generadores  y Compensadores Sincrónicos . 
 

TABLA 1: Datos de Generadores y Compensadores Sincrónicos. Datos Generales.  

Código 
 Ident. 

Central  
Gen.

  
Tens. 
nom. 

Potencia 
Tipo 

Vel. 
 nom. 

Resistencia Inercia 

Cos. 
phi 

Tipo 
Excit. 

Arroll. 
amort. 

Fecha 
E/S 

Curvas Func. Transferencia   

Propietario Nominal  Max. Ra Rt GD (2) H(2) P-Q Vacío R.Tens. R.Vel. Estab. 

Nombre 
ó Nº  

Estación 
Transformadora 

Nº kV MVA MW MW (1) r.p.m. ohm ohm Tm2 s (3) Si/No Año Nº (4) Nº (4) Nº (4) Nº (4) Nº (4) 

PTII-21 P. TRUNCADO II 1 6,3 14 10,75   TG 3000     3     E No   - - - - - CTPATSA 

PTII-22 P. TRUNCADO II 2 6,3 14 10,75   TG 3000     3     E No   - - - - - CTPATSA 

PTI-23 P. TRUNCADO I 3 10,5 22 15   TG 1500   2000   6,93 0,8 R No   BD-1   EXAC4 GASPT3   CTPATSA 

PTI-24 P. TRUNCADO I 4 13,8 21 15   TG 1500   2500   6,93 0,8 R No   BD-1   EXAC4 GASPT3   CTPATSA 

PTI-25 P. TRUNCADO I 5 10,5 22,5 15   TG 1500   2000   6,93 0,8 R No   BD-1   EXAC4 GASPT3   CTPATSA 

CRI-21 COM. RIVADAVIA 1 10,5 22 15   TG 1500   2000   6,67 0,8 R No   BD-1   EXAC4 GASPT3   CTPATSA 

CRI-22 COM. RIVADAVIA 2 13,2 22 16   TG 3000   2900   6,82 0,8 E No 1982 BD-6   SEX5 GASPT3   CTPATSA 

CRI-23 COM. RIVADAVIA 3 13,8 26,15 21   TG 3000   2000   6,9 0,8 R No   BD-2   IEET1A GASPT3   CTPATSA 

CRI-24 COM. RIVADAVIA 4 13,8 26,15 21   TG 3000   2000   6,9 0,8 R No   BD-2   IEET1A GASPT3   CTPATSA 

CRI-26 COM. RIVADAVIA 5 13,2 32,25 28,3   TG 3000   2500   4,64 0,8 E No   BD-3   EXAC4 GASPT3   CTPATSA 

CRI-27 COM. RIVADAVIA 6 13,8 30,4 23,16 S/D TG 3000   S/D S/D 6,11 0,8 R No 2001 BD-11 BD-24 EXLP GASTW1 S/D ELECTRO 

CRI-28 COM. RIVADAVIA 7 13,8 30,4 23,16 S/D TG 3000   S/D S/D 6,11 0,8 R No 2001 BD-11 BD-24 EXLP GASTW1 S/D ELECTRO 

CRITV-25 COM. RIVADAVIA 8 13,8 28 22 S/D TV 3000   S/D S/D 5 0,8 R No 2001 BD-12 S/D EXLP TV-CC S/D ELECTRO 

FAM-01 F. AMEGHINO 1 13,2 29,2 23,4   H 250   1250   3,22 0,8 R Si 1968 BD-5   IEEET5 IEEEG2   H.AMEGH. 

FAM-02 F. AMEGHINO 2 13,2 29,2 23,4   H 250   1250   3,22 0,8 R Si 1968 BD-5   IEEET5 IEEEG2   H.AMEGH. 

PMA-21 PTO. MADRYN 1 13,2 29 22,8   TG 1500   2000   6,35 0,8 R No   BD-4   EXAC4 GASPT3   CTPATSA 

PMA-22 PTO. MADRYN 2 13,2 29 22,8   TG 1500   2000   6,35 0,8 R No   BD-4   EXAC4 GASPT3   CTPATSA 

FUT-01 FUTALEUFU 1 13,8 118 112 123,5 H 231   1100 7000 4,32 0,95 E Si 1978 BD-7   ESST1A IEEEG2 PSS2A H.FUTAL. 

FUT-02 FUTALEUFU 2 13,8 118 112 123,5 H 231   1100 7000 4,32 0,95 E Si 1978 BD-7   ESST1A IEEEG2 PSS2A H.FUTAL. 

FUT-03 FUTALEUFU 3 13,8 118 112 123,5 H 231   1100 7000 4,32 0,95 E Si 1978 BD-7   ESST1A IEEEG2 PSS2A H.FUTAL. 

FUT-04 FUTALEUFU 4 13,8 118 112 123,5 H 231   1100 7000 4,32 0,95 E Si 1978 BD-7   ESST1A IEEEG2 PSS2A H.FUTAL. 

PER-21 LOS PERALES 1 11 46,25 37 S/D TG 3000 0,00346 635 5202 5,55 0,8 R No 1996 BD-13 BD-23 EXST3 GASPTG PWX500 YPF 

PER-22 LOS PERALES 2 11 46,25 37 S/D TG 3000 0,00346 635 5202 5,55 0,8 R No 1996 BD-13 BD-23 EXST3 GASPTG PWX500 YPF 



 
GUÍA DE REFERENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL EN LA REGIÓN PATAGÓNICA  

Código  Versión  

PT-G-010 2025 

Página: 131 de 387 

 

 

TABLA 1: Datos de Generadores y Compensadores Sincrónicos. Datos Generales.  

Código 
 Ident. 

Central  
Gen.

  
Tens. 
nom. 

Potencia 
Tipo 

Vel. 
 nom. 

Resistencia Inercia 

Cos. 
phi 

Tipo 
Excit. 

Arroll. 
amort. 

Fecha 
E/S 

Curvas Func. Transferencia   

Propietario Nominal  Max. Ra Rt GD (2) H(2) P-Q Vacío R.Tens. R.Vel. Estab. 

Nombre 
ó Nº  

Estación 
Transformadora 

Nº kV MVA MW MW (1) r.p.m. ohm ohm Tm2 s (3) Si/No Año Nº (4) Nº (4) Nº (4) Nº (4) Nº (4) 

PAT-21 PATAGONIA 1 11,5 45,4 39,3 42,7 TG 3000 0,007 1650   6,17 0,8 R No 1996 BD-8 BD-23 EXAC2 GASPT3 PSS2A EN.del SUR 

PAT-22 PATAGONIA 2 11,5 45,4 39,2 42,6 TG 3000 0,007 1650   6,17 0,8 R No 1996 BD-8 BD-23 EXAC2 GASPT3 PSS2A EN.del SUR 

  PATAGONIA 3 11,5 84,2 60 60 TV-CC 3000       2,533 0,8 E SI 2009 
HTCZ656855-

3 
HTCZ656855-

2 
ESAC8B AECCTV PSS2A EN.del SUR 

ALU-1 ALUAR 1 13,2 39,5 29   TG 3000 0,011     8 0,9 E No 1975 BD-10 BD-22 ESST3A TGOV1   ALUAR 

ALU-2 ALUAR 2 13,2 39,5 29   TG 3000 0,011     8 0,9 E No 1975 BD-10 BD-22 ESST3A -   ALUAR 

ALU-3 ALUAR 3 13,2 39,5 29   TG 3000 0,011     8 0,9 E No 1975 BD-10 BD-22 ESST3A TGOV1   ALUAR 

ALU-4 ALUAR 4 13,2 39,5 29   TG 3000 0,011     8 0,9 E No 1975 BD-10 BD-22 ESST3A -   ALUAR 

ALU-5 ALUAR 5 11 45,447 38,63   TG 3000 0,00421     5,85 0,85 R No 1995 BD-9 BD-21 GECALU GASPT3 PSS2A ALUAR 

ALU-6 ALUAR 6 11 45,447 38,63   TG 3000 0,00421     5,5 0,85 R No 1997 BD-9 BD-21 GECALU GASPT3 PSS2A ALUAR 

ALU-7 ALUAR (TG7-CC01) 7 11 48,235 41   TG-CC 3000 0,00421     5,5 0,85 R No 1997 BD-9 BD-21 GECALU GASPT3 PSS2A ALUAR 

ALU-8 ALUAR (TG8-CC01) 8 11 48,235 41   TG-CC 3000 0,00421     5,5 0,85 R No 1997 BD-9 BD-21 GECALU GASPT3 PSS2A ALUAR 

ALU-TV01 ALUAR (TV-CC01) 1 11 50,353 42,8   TV-CC 3000 0,00421     4 0,85 R No - BD-9 - GECALU CCLCMB   ALUAR 

ALU-9 ALUAR (TG9-CC02) 9 15,75 210 168   TG-CC 3000 0,001291     1,288 0,8 R No 2007 

Ver parámetros y modelos CC02 

ALUAR 

ALU-10 ALUAR (TG10-CC02) 10 15,75 210 168   TG-CC 3000 0,001291     1,288 0,8 R No 2007 ALUAR 

ALU-TV02 ALUAR (TV-CC02) 2 15,75 210 168   TV-CC 3000 0,001291     1,288 0,8 R No 2007 ALUAR 

                       
  Información modificada y/o agregada       

 (1) Turbovapor (TV), en ciclo comb.(TV-CC), Turbogas (TG),en ciclo comb. (TG-CC), Hidráulica (H), Nuclear (N), Diesel (D)       

 (2) Total del generador y su máquina motriz       
 (3) Rotativa (R), Estática (E)       

 (4) Identificar el Nº de Figura donde se presenta       
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TABLA 2: Datos de Generadores y Compensadores Sincrónicos. Resistencias, Reactancias y Constantes de tiempo.  

Código 
 Ident. 

Central  Gen. 
Tens. 
nom. 

Potencia 
Nominal 

Reactancias (No saturadas) Constantes de tiempo Parám. Sat. 

Xd Xq X'd X'q X''d X''q X2 X0 Xp Xl T'd T'q T''d T''q T'd0 T'q0 T''d0 T''q0 S(1.0) S(1.2) 

Nombre ó Nº  Estación Transformadora Nº  kV MVA MW % (1) % (1) % (1) % (1) % (1) % (1) % (1) % (1) % (1) % (1) s s s s s s s s p.u. p.u. 

PTII-21 P. TRUNCADO II 1 6,3 14 10,75 194 - - - 13,9 16,35                         - - 

PTII-22 P. TRUNCADO II 2 6,3 14 10,75 194 - - - 13,9 16,35                         - - 

PTI-23 P. TRUNCADO I 3 10,5 22 15 218 160 20,0 40 16   18 6,4   11         7,2 0,9 0,05 0,06 0,1000 0,3700 

PTI-24 P. TRUNCADO I 4 13,8 21 15 212 179 19,3 49 17   18     11         6,7 1 0,05 0,06 0,1000 0,3700 

PTI-25 P. TRUNCADO I 5 10,5 22,5 15 218 160 20,0 40 16   18 6,4   11         7,2 0,9 0,05 0,06 0,1000 0,3700 

CRI-21 COM. RIVADAVIA 1 10,5 22 15 218 180 37,0 50 18   18 6,4   12         4,6 0,7 0,05 0,06 0,1000 0,3700 

CRI-22 COM. RIVADAVIA 2 13,2 22 16 208 194 22,9 40 15,2         11         4,94 0,9 0,027 0,06 0,1090 0,3900 

CRI-23 COM. RIVADAVIA 3 13,8 26,15 21 224 179 17,9 49 17         11         6,7 1 0,05 0,06 0,0920 0,1950 

CRI-24 COM. RIVADAVIA 4 13,8 26,15 21 224 179 17,9 49 17         11         6,7 1 0,05 0,06 0,0920 0,1950 

CRI-26 COM. RIVADAVIA 5 13,2 32,25 28,3 216 182 21,4 50 15     6,1   10         7 1 0,05 0,06 0,1040 0,2610 

CRI-27 COM. RIVADAVIA 6 13,2 30,4 23,16 198,0 187,0 27,2 39,50 20,1 S/D 18,3 7,5 S/D 15,9 1,08 0,411 0,015 0,015 5,72 0,41 0,021 0,051 0,0900 0,4800 

CRI-28 COM. RIVADAVIA 7 13,2 30,4 23,16 198,0 187,0 27,2 39,50 20,1 S/D 18,3 7,5 S/D 15,9 1,08 0,411 0,015 0,015 5,72 0,41 0,021 0,051 0,0900 0,4800 

CRITV-25 COM. RIVADAVIA 8 13,2 28 22 182,4 172,3 25,1 39,50 18,6 S/D 16,9 6,9 S/D 14,7 1,08 0,399 0,015 0,015 5,72 0,4 0,021 0,053 0,0900 0,4800 

FAM-01 F. AMEGHINO 1 13,2 29,2 23,4 100 60 30,0 60 21 21       13         9,63 - 0,054 0,102 0,1000 0,5000 

FAM-02 F. AMEGHINO 2 13,2 29,2 23,4 100 60 30,0 60 21 21       13         9,63 - 0,054 0,102 0,1000 0,5000 

PMA-21 PTO. MADRYN 1 13,2 29 22,8 193 182 20 50 15   18 9,7   10         7 1 0,05 0,06 0,1000 0,3700 

PMA-22 PTO. MADRYN 2 13,2 29 22,8 193 182 20 50 15   18 9,7   10         7 1 0,05 0,06 0,1000 0,3700 

FUT-01 FUTALEUFU 1 13,8 118 112 105 61 29 61 19 21 20 13 21 13 2,71   0,035 0,035 9,63 - 0,054 0,102 0,1137 0,2885 

FUT-02 FUTALEUFU 2 13,8 118 112 105 61 29 61 19 21 20 13 21 13 2,71   0,035 0,035 9,63 - 0,054 0,102 0,1137 0,2885 

FUT-03 FUTALEUFU 3 13,8 118 112 105 61 29 61 19 21 20 13 21 13 2,71   0,035 0,035 9,63 - 0,054 0,102 0,1137 0,2885 

FUT-04 FUTALEUFU 4 13,8 118 112 105 61 29 61 19 21 20 13 21 13 2,71   0,035 0,035 9,63 - 0,054 0,102 0,1137 0,2885 

PER-21 LOS PERALES 1 11 46,25 37 206,6 S/D 25,2 S/D 14,5 S/D S/D 7,4 S/D S/D 0,645 S/D S/D S/D 5,07 S/D S/D S/D 0,0900 0,4800 

PER-22 LOS PERALES 2 11 46,25 37 206,6 S/D 25,2 S/D 14,5 S/D S/D 7,4 S/D S/D 0,645 S/D S/D S/D 5,07 S/D S/D S/D 0,0900 0,4800 
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TABLA 2: Datos de Generadores y Compensadores Sincrónicos. Resistencias, Reactancias y Constantes de tiempo.  

Código 
 Ident. 

Central  Gen. 
Tens. 
nom. 

Potencia 
Nominal 

Reactancias (No saturadas) Constantes de tiempo Parám. Sat. 

Xd Xq X'd X'q X''d X''q X2 X0 Xp Xl T'd T'q T''d T''q T'd0 T'q0 T''d0 T''q0 S(1.0) S(1.2) 

Nombre ó Nº  Estación Transformadora Nº  kV MVA MW % (1) % (1) % (1) % (1) % (1) % (1) % (1) % (1) % (1) % (1) s s s s s s s s p.u. p.u. 

PAT-21 PATAGONIA 1 11,5 45,4 38 236,3 218,2 28 39,5 20,4 19,8 19,4 10,7   17,7 0,866 0,554 0,015 0,015 6,45 0,554 0,021 0,043 0,0900 0,4800 

PAT-22 PATAGONIA 2 11,5 45,4 38 236,3 218,2 28 39,5 20,4 19,8 19,4 10,7   17,7 0,866 0,554 0,015 0,015 6,45 0,554 0,021 0,043 0,0900 0,4800 

  PATAGONIA 3 11,5 84,2 60 247,3 228,2 24,3 40,5 19,2 20,3 19,5 8,4 23,9 17,2 0,770 0,170 0,016 0,016 7,8 0,930 0,021 0,033 - - 

ALU-1 ALUAR 1 13,2 39,5 29 220 152 20 40 13         11 0,62       5,6 0,9 0,05 0,06 0,1000 0,3700 

ALU-2 ALUAR 2 13,2 39,5 29 220 152 20 40 13         11 0,62       5,6 0,9 0,05 0,06 0,1000 0,3700 

ALU-3 ALUAR 3 13,2 39,5 29 220 152 20 40 13         11 0,62       5,6 0,9 0,05 0,06 0,1000 0,3700 

ALU-4 ALUAR 4 13,2 39,5 29 220 152 20 40 13         11 0,62       5,6 0,9 0,05 0,06 0,1000 0,3700 

ALU-5 ALUAR 5 11 45,447 38,63 203 197,4 25,7 29,13 16,6   17,7 7,3   11 0,65       5,15 0,64 0,033 0,034 0,1167 0,5555 

ALU-6 ALUAR 6 11 45,447 38,63 203 197,4 25,7 29,13 16,6         11         5,15 0,64 0,033 0,034 0,1167 0,5555 

ALU-7 ALUAR (TG7-CC01) 7 11 48,235 41 215,5 197,4 24,9 29,13 16,9         16         5,84 0,64 0,033 0,034 0,1250 0,5454 

ALU-8 ALUAR (TG8-CC01) 8 11 48,235 41 215,5 197,4 24,9 29,13 16,9         16         5,84 0,64 0,033 0,034 0,1250 0,5454 

ALU-9 ALUAR (TV-CC01) 9 11 50,353 42,8 270,5 243,7 28,4 34,54 18,3         17         5,98 0,7 0,032 0,034 0,1071 0,4412 

ALU-10 ALUAR (TG21) 10 15,75 210 168 253,0 235,6 0,248 0,402 0,188 0,201 0,192 0,086 0,252 0,168 0,99 0,16 0,016 0,016 10,12 0,93 0,021 0,032 1,17 1,58 

ALU-11 ALUAR (TG22) 11 15,75 210 168 253,0 235,6 0,248 0,402 0,188 0,201 0,192 0,086 0,252 0,168 0,99 0,16 0,016 0,016 10,12 0,93 0,021 0,032 1,17 1,58 

ALU-12 ALUAR (TG23) 12 15,75 210 168 253,0 235,6 0,248 0,402 0,188 0,201 0,192 0,086 0,252 0,168 0,99 0,16 0,016 0,016 10,12 0,93 0,021 0,032 1,17 1,58 

                        
  

  Información modificada y/o agregada                      
  

 (1) En % de los valores nominales del generador                     
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3.4.5. Ampliaciones previstas.  
 

En este apartado se listan las obras de ampliación previstas. En el anexo IV se presentan los diagramas unifilares de algunas de estas obras. 

 

Nombre de la 
obra 

Ubicación Equipos involucrados 

Afectación al Sistema de Transporte 

Presentación 
solicitud de 

acceso 
(2) 

Emisión del 
certificado 

de 
conveniencia 
y necesidad 
pública ó 

acceso cap. 
transporte 

Estado 

Fecha 
estimada 

de 
puesta 

en 
servicio 

Plazo de 
obra 

estimado 

Minimiza 
restricciones 
o mejora el 
transporte 

actual 

Ponderación  
(1) 

Las 
instalaciones 
pertenecerán 
a la red de 
transporte 

Campo 10 330 
kV ETPM-

Transformador 
120MVA 

Puerto Madryn, 
Provincia de. 

Chubut 

Ampliación de capacidad de transformación en la Estación Transformadora 
Puerto Madryn ñETPMò, mediante el reemplazo del autotransformador de 
330/132/34.5 kV - 60/60/20 MVA ubicado en campo 07b, por el montaje de un 
nuevo campo de transformación para la conexión de un transformador 
330/132/34.5 kV - 120/120/40 MVA. 
El objetivo de la obra es ampliar la capacidad de transformación para evitar 
restricciones en la generación eólica con escenario de SIP 132 kV exportador. 

Si Imprescindible Si No Si 

Suspendida 
en 2019 por 
orden de la 
Comisión de 

Obras por falta 
de 

financiamiento 
del FOTAE. 

Sin definir 
12 

meses 

E.T. Puerto 
Madryn Sur 
(ETPMS) 

Puerto Madryn, 
Pcia. Chubut 

Aseguramiento del abastecimiento eléctrico y mejora de la calidad de servicio 
en la ciudad de Puerto Madryn, provincia de Chubut, mediante: 
Å Construcci·n en las proximidades de esa ciudad de una Estaci·n 
Transformadora ñETPMSò, 132/34.5/13.8 kV con una potencia de 30/30/20 
MVA. 
Å Construcci·n de un electroducto doble terna en 132 kV de aproximadamente 8 
km de longitud desde la ETPMS hasta la intersección con el electroducto PY-
ETLBT, con el objetivo de seccionar el mencionado electroducto y hacer 
converger ambos extremos a la futura ETPMS. 
Å Seccionamiento del electroducto TW-DG con el objetivo hacer converger 
ambos extremos a la futura ETPMS. 
Estas obras generarán una nueva topología de red, anillando el sistema y 
mejorando la vinculación entre las estaciones del área, asegurando el 
abastecimiento eléctrico en la región. 

Si Necesaria Si No No En análisis Sin definir 
24 

meses 
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Nombre de la 
obra 

Ubicación Equipos involucrados 

Afectación al Sistema de Transporte 

Presentación 
solicitud de 

acceso 
(2) 

Emisión del 
certificado 

de 
conveniencia 
y necesidad 
pública ó 

acceso cap. 
transporte 

Estado 

Fecha 
estimada 

de 
puesta 

en 
servicio 

Plazo de 
obra 

estimado 

Minimiza 
restricciones 
o mejora el 
transporte 

actual 

Ponderación  
(1) 

Las 
instalaciones 
pertenecerán 
a la red de 
transporte 

Ampliación 
ETSO-

Transformador 
30MVA 

San Antonio Oeste, 
Pcia. Río Negro 

Ampliación de capacidad de transformación en la Estación Transformadora San 
Antonio Oeste, ñETSOò, ubicada en las proximidades de esa ciudad, provincia 
de Río Negro, mediante el montaje de un campo de transformación para la 
conexión de un Transformador de 132/34.5/13.8 kV con una potencia de 
30/30/20 MVA. 
El objetivo de la obra es cubrir el crecimiento de la demanda. 

Si Necesaria Si No No En análisis Sin definir 
12 

meses 

Ampliación 
Parque Eólico 

ALUAR 336MW 

E.T. Planta Aluminio 
Aluar, Puerto 
Madryn, Pcia. 

Chubut 

Ampliación del Parque Eólico ALUAR ñEtapa 2 Fase IVò, Pto. Madryn, Pcia. del 
Chubut. Consistente en 336MW de generación eólica que se adicionarán a la 
generación eólica existente y se inyectarán en la barra de 132kV de la Planta de 
Aluminio. 

No No aplica No Si No En ejecución 
1er 

semestre 
2026 

- 

Parque Solar 
ALUAR 50MW 

E.T. Planta Aluminio 
Aluar, Puerto 
Madryn, Pcia. 

Chubut 

Ingreso del Parque Fotovoltaico ALUAR ñPFALò, Pto. Madryn, Pcia. del Chubut. 
Consistente en 50MW de generación solar que se adicionarán a la generación 
eólica existente y se inyectarán en la barra de 132kV de la Planta de Aluminio. 

No No aplica No Si No Suspendido Sin definir - 

Parque Eólico 
Escorial 
200MW 

El Escorial-Dpto. 
Gastre, Pcia. 

Chubut 

Apertura LAT 330kV FU-PM, construcción de nueva Estación Transformadora 
330/132/33kV ñEl Escorialò (ETESC) y emplazamiento del Parque E·lico El 
Escorial, a ubicarse en el Departamento Gastre, Pcia. del Chubut. Consistente 
en 200MW de generación eólica que se adicionarán a la generación eólica del 
SADI. 

No No aplica No Si No En análisis Sin definir - 

Readecuación 
de Celdas 01 y 
12 en ETDG 

para Servicoop 

Puerto Madryn, 
Pcia. Chubut 

Readecuación de Celdas 01 y 12 de 33kV en E.T. DGPA para 2 nuevos puntos 
de conexión con Servicoop, Ciudad de Puerto Madryn, Pcia. de Chubut.  

No No aplica Si Si Si En análisis Sin definir - 
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a la red de 
transporte 

LAT a Rawson 
(LBT-RW) 

Rawson, Pcia. 
Chubut 

Aseguramiento del abastecimiento eléctrico y mejora de la calidad de servicio 
en la ciudad de Rawson, mediante: 
Å Ampliaci·n de la Estaci·n Transformadora Loma Blanca Este ñETLBTò, 
ubicada entre las ciudades de Puerto Madryn y Trelew, provincia de Chubut, 
mediante el montaje de un campo de salida de línea 132kV. 
Å Ampliaci·n de la Estaci·n Transformadora Rawson ñETRWò, ubicada en las 
proximidades de esa ciudad, provincia de Chubut, mediante el montaje de un 
campo de salida de línea 132 kV. 
Å Construcci·n de un electroducto en 132 kV de aproximadamente 38 km de 
longitud desde la ETLBT hasta la ETRW.Estas obras generarán una nueva 
topología de red, anillando el sistema y mejorando la vinculación entre las 
estaciones del área, asegurando el abastecimiento eléctrico en la capital de la 
provincia. 

Si Necesaria Si No No En análisis Sin definir 12meses 

E.T. 
Camarones 
(ETCAM) 

Camarones, Pcia. 
Chubut 

Sustitución de generación térmica aislada por conexión a la red de trasporte de 
energía por distribución troncal de la ciudad de Camarones, provincia de 
Chubut, mediante: 
Å Construcci·n en esa ciudad de una Estaci·n Transformadora ñETCAMò, 
132/34.5/13.8 kV con una potencia de 15/10/15 MVA. 
Å Ampliaci·n de la Estaci·n Transformadora Garayalde ñETGYò, ubicada en las 
proximidades de Garayalde, provincia de Chubut, mediante el montaje de un 
campo de salida de línea de 132 kV. 
Å Construcci·n de un electroducto en 132 kV de aproximadamente 69 km de 
longitud desde la ETGY hasta la ETCAM. 
Estas obras aseguran el abastecimiento eléctrico en la región y disminuyen la 
quema de combustibles fósiles. 

No No aplica Si SI No En ejecución Sin definir - 

Oleoducto Vaca 
Muerta-Punta 
Colorada YPF 

San Antonio Oeste-
Sierra Grande-
Punta Colorada, 
Pcia. Río Negro 

Ampliación del Sistema de Transporte consistente en: 
Å Apertura LAT 132kV SG-PC, construcción de un electroducto doble terna en 
132 kV y construcción de nueva Estación Transformadora ñETPCOò 132/6.6 kV 
con una potencia de 30 MVA en la zona de Punta Colorada, provincia de Río 
Negro. 

No No aplica Si No No En ejecución 
2do 

semestre 
2026 

- 
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Parque Eólico 
Rawson IV 

Rawson, Pcia. 
Chubut 

Proyecto en análisis, consistente en la Ampliación E.T. Rawson ñETRWò para 
nuevo Parque E·lico ñRawson IVò, Pcia. de Chubut. Potencia: 42MW. 

No No aplica Si No No En análisis Sin definir - 

Ampliación 
ETES -

Transformador 
15MVA 

Esquel, Pcia. 
Chubut 

Ampliación de capacidad de transformación en la Estación Transformadora 
Esquel ñETESò, mediante el montaje de un campo de transformaci·n y un 
nuevo campo de salida de línea para la conexión de un segundo Transformador 
de 132/34,5/13,8 kV - 15/15/10 MVA. Incluye la adecuación del edificio de 
comando, sistema de protecciones, control y comunicaciones de la ET. 
El objetivo de la obra es eliminar la saturación actual del transformador de 
potencia y cubrir el crecimiento de la demanda zonal. 

Si Imprescindible Si No Si En análisis Sin definir 
12 

meses 

Corredor ETES 
- Gobernador 
Costa - Río 
Senguer 

Gobernador Costa-
Río Senguer, Pcia. 

Chubut 

Sustitución de generación térmica aislada por conexión a la red de trasporte de 
energía por distribución troncal de las ciudades Gobernador Costa y Rio 
Senguer, provincia de Chubut mediante: 
Å Ampliaci·n de la Estaci·n Transformadora Esquel ñETESò, ubicada en las 
proximidades de esa ciudad, provincia de Chubut, mediante el montaje de un 
campo de salida de línea en 132 kV. 
Å Construcci·n en la ciudad de Gobernador Costa de una Estaci·n 
Transformadora ñETGOCò, 132/34,5/13,8 kV con una potencia de 15/10/15 
MVA. 
Å Construcci·n de un electroducto en 132 kV de aproximadamente 160 km de 
longitud desde la ETES hasta la futura ETGOC. 
Å Construcci·n en la ciudad de R²o Senguer de una Estación Transformadora 
ñETSENò, 132/34,5/13,8 kV con una potencia de 15/10/15 MVA. 
Å Construcci·n de un electroducto en 132 kV de aproximadamente 120 km de 
longitud desde la ETGOC hasta la futura ETSEN. 
Estas obras el abastecimiento eléctrico en la región y disminuyendo la quema 
de combustibles fósiles. 

No No aplica Si Si No En análisis Sin definir - 

Ampliación 
ETEC-

Transformador 
20MVA 

El Maitén, Pcia. 
Chubut 

Ampliación de la Estación Transformadora El Coihue (ETEC), Comarca andina, 
Pcia. de Chubut. Consistente en la construcción de un nuevo campo de 
transformación 132/33kV ï 20 MVA. 

Si Necesaria Si Si No 
Parcialmente 

ejecutada 
Sin definir - 
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Campo 11 y 
extensión de 
barras de 330 

kV. Adecuación 
de campo 03 y 
04 de 132 kV y 

pórticos y 
barras de 132 
kV en ETFU 

E.T. Futaleufú, Pcia. 
Chubut 

Finalización del campo 11 de 330 kV y 03 y 04 de 132 kV en E.T. Futaleufú. 
Consistente en: 
-Adquisición y montaje del equipamiento electromecánico necesario para 
completar el campo 11 de 330kV (campo completo doble barra más barra de 
transferencia). 
-Extensión de barras de 330 kV para conexión del campo 11. 
-Ejecución de obra civil, adquisición y montaje del equipamiento 
electromecánico necesario para completar el campo 03 y 04 de 132kV. 
-Ejecución de pórticos y barras de 132 kV para vinculación de los campos de 
132 kV. 
El transformador de potencia de 60MVA en servicio se encuentra ubicado en 
campo 11 de 330kV, pero, la maniobra de este se realiza a través de los 
equipos asociados al campo 10 de transformación (campo 10 330 kV y campo 4 
132 kV). Esta configuración limita las posibilidades de utilización del campo de 
transformación 10 y no permite la continuidad de la barra de transferencia más 
allá del campo 08 de 330 kV. 

Si Imprescindible Si No No aplica En análisis Sin definir 
12 

meses 

E.T. Kilómetro 
Nueve 

(ETKNU)  

Comodoro 
Rivadavia, Pcia. 

Chubut 

Aseguramiento del abastecimiento eléctrico y mejora de la calidad de servicio 
en la ciudad de Comodoro Rivadavia, mediante:Å Construcci·n de una Estaci·n 
Transformadora de 132 kV ñETKNU ï Kil·metro Nueveò; ubicada en las 
proximidades de la intersección de las trazas de dos electroductos en 132 kV 
existentes (EP-BS y PU-AU), con el objetivo de seccionar ambos electroductos 
para converger a la ETKNU e instalar dos campos de transformación de para la 
conexión de dos Transformadores de 132/34,5/13,8 kV ï 30/30/20 MVA .Å 
Construcción de un electroducto doble terna en 132 kV de aproximadamente 60 
km de longitud desde la ETKNU hasta la futura Estación Transformadora 
Comodoro Oeste 500/132/33 kV a montarse en las proximidades de Pampa del 
Castillo, provincia de Chubut.Estas obras generarán una nueva topología de 
red, anillando el sistema y mejorando la vinculación entre las estaciones del 
área, cubriendo el crecimiento de la demanda en el nodo. 

Si Imprescindible Si Si Si 

Suspendida 
por falta de 

financiamiento
. 

Sin definir 24meses 

Ampliación 
ETBS - 

Transformador 
30 MVA 

Comodoro 
Rivadavia, Pcia. 

Chubut 

Ampliación de capacidad de transformación en la Estación Transformadora 
Barrio San Martin, ñETBSò, ubicada en la ciudad de Comodoro Rivadavia, 
provincia de Chubut, mediante la adecuación de un campo de salida de línea y 
el montaje de un campo de transformación para la conexión de un 
Transformador de 132/34,5/13,8 kV ï 30/20/30 MVA. 
El objetivo de la obra es cubrir el crecimiento de la demanda. 

Si Imprescindible Si No No En análisis Sin definir 
12 

meses 
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Parque Eólico 
Antonio Moran 

33MW 

Comodoro 
Rivadavia, Pcia. 

Chubut 

Revamping Parque E·lico Antonio Moran y Ampliaci·n E.T. Abasolo ñETAOò, en 
la Ciudad de Comodoro Rivadavia, Pcia. de Chubut. Consistente en 33MW de 
generación eólica que se adicionarán a la generación eólica del SADI, y la 
readecuación de la Estación Transformadora Abasolo (ETAO), incluyendo la 
construcción de un nuevo campo de transformación 132/33/13,2kV ï 40/40/20 
MVA. 

No No aplica No Si No En análisis Sin definir - 

ETVH - 
Ampliación de 
la demanda 

Campo 07 para 
PAE 

E.T. Valle Hermoso, 
Pcia. Chubut 

Ampliaci·n demanda en campo 07 132kV en E.T. Valle Hermoso ñETVHò, Pcia. 
del Chubut. La demanda se adicionará en la ETVH, totalizando una potencia 
final de 50MW correspondientes al usuario PAE (Pan American Energy).  

No No aplica No Si Si Suspendida Sin definir - 

Campo 11 132 
kV ETLH - 

Transformador 
30 MVA YPF 

Las Heras, Pcia. 
Santa Cruz 

Ampliación de la Estación Transformadora Las Heras (ETLH) para aumento de 
la potencia instalada de YPF, en cercanías de dicha localidad, Pcia. de Santa 
Cruz. Consistente en la construcción de un nuevo campo de transformación 
132/35/10,4kV ï 30/30/10 MVA. 

No No aplica No Si No Suspendida Sin definir - 

Ampliación 
ETPU - 

Transformador 
20 MVA 

Pico Truncado, 
Pcia. Santa Cruz 

Ampliación de capacidad de transformación en la Estación Transformadora Pico 
Truncado I, ñETPUò, ubicada en la ciudad de Pico Truncado, provincia de Santa 
Cruz, mediante el montaje de un campo de transformación para la conexión de 
un Transformador de 132/69/13,8 kV ï 20/20/10 MVA  
El objetivo de la obra es cubrir el crecimiento de la demanda. 

Si Necesaria Si No No En análisis Sin definir 
12 

meses 

Corredor El 
Pluma - Perito 

Moreno 

Perito Moreno, Pcia. 
Santa Cruz 

Sustitución de generación térmica aislada por conexión a la red de trasporte de 
energía por distribución troncal de la ciudad de Perito Moreno, provincia de 
Santa Cruz mediante: 
Å Construcci·n en esa ciudad de una Estaci·n Transformadora ñETPTMò, 
132/34,5/13,8 kV con una potencia de 20/10/15 MVA. 
Å Construcci·n de una Estaci·n de Maniobra ñETEPLò, en proximidades de El 
Pluma, provincia de Santa Cruz, debiendo seccionar la LAT Aike ï San José.  
Construcción de un electroducto en 132 kV de aproximadamente 70 km de 
longitud desde la ETEPL hasta la ETPTM. 

No No aplica Si Si No En ejecución 
2do 

semestre 
2026 

- 
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Ampliación 
ETBC - Celda 
01 a Jaramillo 

Jaramillo-Fitz Roy, 
Pcia. Santa Cruz 

Ampliación de la Estación Transformadora Bicentenario (ETBC) para la 
conexión al SADI de las localidades de Jaramillo y Fitz Roy, Pcia. de Santa 
Cruz. Consistente en la instalación de nueva celda 33kV en ETBC para punto 
de conexión de LMT 33kV que abastecerá dichas localidades, con una 
demanda máxima prevista de 0,5 MW. 

No No aplica Si Si Si Finalizada 
2do 

semestre 
2025 

- 

Readecuación 
de Celda 13 en 

ETPU para 
Servicios 

Públicos de 
Pico Truncado 

Pico Truncado, 
Pcia. Santa Cruz 

Readecuación de Celda 13 de 13,2kV en E.T. Pico Truncado (ETPU) para 1 
nuevo punto de conexión con Municipalidad de Pico Truncado, Pcia. de Santa 
Cruz. 

No No aplica Si No No En análisis Sin definir - 

Interconexión 
Eléctrica 132 
kV ET Rio 

Santa Cruz - 
Puerto San 

Julián e  
Implantación de 
ET Gobernador 
Gregores, ET 

Manantial 
Espejo, LAT 
Gregores - 
Puerto San 

Julián 

Puerto San Julián y 
Gobernador 

Gregores, Pcia. 
Santa Cruz 

Sustitución de generación térmica aislada por conexión a la red de trasporte de 
energía por distribución troncal en la ciudad de Puerto San Julián y Gobernador 
Gregores, provincia de Santa Cruz mediante: 
Å Construcci·n en la ciudad de Puerto San Juli§n de una Estaci·n 
Transformadora ñETPSJò, 132/34,5/13,8 kV con una potencia de 15/15/10 MVA. 
Å Ampliaci·n de la Estaci·n Transformadora 500/132 kV ñR²o Santa Cruzò, 
ubicada en la provincia de Santa Cruz, mediante el montaje de un campo de 
salida de línea 132 kV. 
Å Construcci·n de un electroducto en 132 kV de aproximadamente 122 km de 
longitud desde la ET Rio Santa Cruz 500/132 kV hasta la futura ETPSJ. 
Estas obras aseguran el abastecimiento eléctrico en la región y disminuyen la 
quema de combustibles fósiles. 
Å Construcci·n en la ciudad de Gobernador Gregores de una Estaci·n 
Transformadora ñETGREò, 132/34,5/13,8 kV con una potencia de 15/15/10 
MVA. 
Å Construcci·n de un electroducto en 132 kV de aproximadamente 200 km de 
longitud desde la futura ETPSJ hasta la futura ETGRE. 
Å Construcci·n en la zona de Manantial Espejo de una Estaci·n Transformadora 
ñET Manantial Espejoò, 132/34,5/13,8 kV con una potencia de 15/10/15 MVA. 
Å Seccionamiento de la futura LAT 132kV Puerto San Juli§n-Gdor. Gregores 
(PSJ-GRE) para converger a la ET Manantial Espejo. 
Estas obras aseguran el abastecimiento eléctrico en la región y disminuyen la 
quema de combustibles fósiles. 

No No aplica Si Si No En análisis Sin definir - 
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Parque Eólico 
YPF en ETRG 

50 MW 

E.T. Río Gallegos, 
Pcia. Santa Cruz 

Ampliaci·n E.T. R²o Gallegos ñETRGò para nuevo Parque E·lico YPF ñPERGò, 
Pcia. de Santa Cruz. Potencia: 50MW.  

No No aplica No No No Suspendido Sin definir - 

Incorporación al 
SADI de los 
grupos turbo 

vapor de YCRT  

Río Turbio, Pcia. 
Santa Cruz 

Ampliación de la Estación Transformadora Río Turbio (ETRT) para la 
interconexión al SADI de dos grupos turbo vapor de 7,5 MW cada uno 
pertenecientes a la Usina del Yacimiento Carbonífero de Rio Turbio (YCRT), 
Provincia de Santa Cruz. El proyecto contempla, en segundo lugar, la 
habilitación del funcionamiento aislado de red del YCRT y las localidades de 28 
de noviembre, Julia Dufour y Rio Turbio con la generación de la Usina y/o con la 
generación de los grupos de Arranque en Negro de la Central Térmica Rio 
Turbio. 

No No aplica No Si No En análisis Sin definir - 

Instalación de 
RTU en ETRT 

Río Turbio, Pcia. 
Santa Cruz 

Instalación de una RTU en la E.T. Río Turbio. Consistente en: 
-Adquisición, montaje e integración al SOTR de TRANSPA del equipamiento 
correspondiente a una nueva RTU para ser instalada en la ETRT. 
Objetivo: disponer de los recursos tecnológicos a efectos de que TRANSPA 
disponga en su COTDT la información necesaria para la operación remota de 
las instalaciones correspondientes a la LAT EZ-RT 220kV y transformador de 
potencia 60/60/20 MVA ï 220/34,5/13,2 kV perteneciente a la ETRT. 

Si Necesaria Si No No aplica En proyecto Sin definir 
12 

meses 

  
(1) Ponderación 
Imprescindible: la obra minimiza restricciones actuales en el sistema de transporte. 
Necesaria: la obra implica una mejora en la calidad y seguridad del sistema de transporte. 

 
(2) De acuerdo con Anexo 16 de Los Procedimientos 
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3.5. Calidad de Servicio del Sistema de Transporte . 

3.5.1. Calidad de Servicio del Sistema de Transporte año 2024. 
 

3.5.1.1. Tablas Calidad de Servicio año 202 4. 
 

Tabla 1: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Líneas (Global)  - Año 202 4. 

Líneas 

Tensión 
nominal 

Long. 
total 

Forzadas 
N. A. 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Tasa de salidas 

forzadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 

Corte 
Energía no 

suministrada 

kV km Nº sal T(h) Nº sal T(h) Nº sal T(h) C sal/100km-año (%) MW MWh 

TRANSACUE 132 245,2 7 19,349 0 0 7 31,966 2,85 99,752 155,0 316,50 

EdERSA 132 331,3 6 23,683 0 0 31 175,384 1,81 99,310 20,0 17,61 

SPSE 132 350,5 1 1,083 0 0 6 43,449 0,29 99,815 6,2 7,70 

TRANSPA 330  330 1116,32 7 12,251 0 0 8 42,8 0,63 99,718 219,0 110,00 

TRANSPA 220  220 264,4 14 9,933 0 0 11 73,167 5,30 99,551 215,8 166,90 

TRANSPA 132  132 1389,77 26 263,466 1 2,3 46 226,516 1,94 99,653 204,1 195,72 

TRANSPA TOTAL   - 2770,49 47 285,65 1 2,3 65 342,483 1,73 99,670 638,9 472,62 

TOTAL  - 3697,49 61 329,765 1 2,3 109 593,282 1,68 99,657 820,1 814,43 

 

Tabla 2: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Salidas forzadas de circuitos dobles (Global)  - Año 202 4. 

Corredor Fallado E.T. Origen E.T. Destino 

Tensión 
nominal 

Long. 
total 

Salidas forzadas  
Tasa de salidas 

forzadas 
Pot. 

Corte 
Energía no 

suministrada 

kV km Nº sal T(h) C sal/100km-año MW MWh 

FU-PM FU PM 330 550 1 1,60 0,18 - - 

          

          

          

 

Tabla 3: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Causa de salidas forzadas de líneas  (Global)  - Año 202 4. 

Descripción Ident. 
Cantidad de salidas Energía no suministrada Potencia cortada 

N° % Particip. MWh % Particip. MW % Particip. 

Falla interna en el equipo de potencia 1 20 32 42,281 5 94,95 12 

Tormenta eléctrica  2 0 0 0 0 0 0 

Incendio de campos 3 1 2 35 4 8,2 1 

Animales, plantaciones y otros objetos que afecten la aislación 4 0 0 0 0 0 0 

Error humano / maniobra 5 0 0 0 0 0 0 

Meteoro 6 31 50 562,3 69 595,3 73 

Atentado 7 0 0 0 0 0 0 

Actuación incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones 8 3 5 45 6 60 7 

Falla en barras 9 0 0 0 0 0 0 

Actuación de protecciones en zona de respaldo remoto 10 1 2 11,95 1 12,8 2 

Protección de sobretensión,subfrecuencia, sobrefrecuencia 11 0 0 0 0 0 0 

Sobrecarga 12 0 0 0 0 0 0 

Oscilaciones de potencia 13 0 0 0 0 0 0 

Actuación correcta de automatismos de SIP 14 0 0 0 0 0 0 

Actuación incorrecta de automatismos de SIP 15 0 0 0 0 0 0 

Desconocidas 16 6 10 117,9 14 48,8 6 

Otras 17 0 0 0 0 0 0 

Total - 62 100 814,43 100 820,05 1 
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Tabla 4: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Salidas forzadas por línea  - Año 202 4. 

Código 
Ident. (*) E.T. Origen E.T. Destino 

Terna Tens Long 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. 
no 

Sum. 

Causa Nº kV km Nº sal T(h) Nº sal T(h) Nº sal T(h) % MW MWh 

  TRANSPA                           

6 AIKE SAN JOSE - 132 75 5 23,999 0 0 0 0 99,726 61,4 123,4 

1 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
C. RIVADAVIA 

"A" 
- 132 0,5 1 1,317 0 0 0 0 99,985 0 0 

P 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
C. RIVADAVIA 

"A" 
- 132 0,5 0 0 0 0 2 6,366 99,927 0 0 

6 
PAMPA DEL 
CASTILLO 

EL TORDILLO - 132 8,9 1 30,733 0 0 0 0 99,649 0,1 3 

16 
PAMPA DEL 
CASTILLO 

EL TORDILLO - 132 8,9 1 4,383 0 0 0 0 99,95 0,8 3,5 

P 
PAMPA DEL 
CASTILLO 

EL TORDILLO - 132 8,9 0 0 0 0 2 11,05 99,874 0 0 

P CAÑADON LEON CALETA OLIVIA - 132 20,4 0 0 0 0 1 4,25 99,951 0 0 

P CAÑADON LEON 
SANTA CRUZ 

NORTE 
- 132 37,7 0 0 0 0 3 15,033 99,828 0 0 

1 PATAGONIA ABASOLO - 132 8,1 1 2,867 0 0 0 0 99,967 18 10 

P PATAGONIA ABASOLO - 132 8,1 0 0 0 0 1 6,333 99,928 0 0 

1 PATAGONIA 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
- 132 6,9 1 1,517 0 0 0 0 99,983 0 0 

P PATAGONIA 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
- 132 6,9 0 0 0 0 2 11,4 99,87 0 0 

P PATAGONIA 
BARRIO SAN 

MARTIN 
- 132 9,4 0 0 0 0 2 7,417 99,915 0 0 

6 ESPERANZA RIO GALLEGOS - 220 122,4 5 4,1 0 0 0 0 99,953 163,6 125,3 

P ESPERANZA RIO GALLEGOS - 220 122,4 0 0 0 0 10 67,65 99,228 0 0 

6 ESPERANZA RIO TURBIO - 220 142,3 9 5,833 0 0 0 0 99,933 52,2 41,6 

P ESPERANZA RIO TURBIO - 220 142,3 0 0 0 0 1 5,517 99,937 0 0 

1 FLORENTINO GARAYALDE - 132 121,2 1 5,517 0 0 0 0 99,937 0 0 

P FLORENTINO GARAYALDE - 132 121,2 0 0 0 0 4 12,866 99,853 0 0 

8 F. AMEGHINO TRELEW - 132 112 1 0,333 0 0 0 0 99,996 43 29 

P F. AMEGHINO TRELEW - 132 112 0 0 0 0 2 10,834 99,876 0 0 

P FUTALEUFU ESQUEL - 132 28,4 0 0 0 0 2 9,6 99,89 0 0 

16 FUTALEUFU 
PUERTO 
MADRYN 

1 330 550 1 1,967 0 0 0 0 99,978 0 0 

P FUTALEUFU 
PUERTO 
MADRYN 

1 330 550 0 0 0 0 2 8,45 99,904 0 0 

1 FUTALEUFU 
PUERTO 
MADRYN 

2 330 550 1 0,9 0 0 0 0 99,99 0 0 

6 FUTALEUFU 
PUERTO 
MADRYN 

2 330 550 3 3,234 0 0 0 0 99,963 202 94 

8 FUTALEUFU 
PUERTO 
MADRYN 

2 330 550 2 6,15 0 0 0 0 99,93 17 16 

P FUTALEUFU 
PUERTO 
MADRYN 

2 330 550 0 0 0 0 5 29,45 99,664 0 0 

P GARAYALDE MALASPINA - 132 70,4 0 0 0 0 1 7,017 99,92 0 0 

6 LOS PERALES LAS HERAS - 132 47 1 0,517 0 0 0 0 99,994 0 0 

1 MALASPINA PATAGONIA - 132 108 1 5,433 0 0 0 0 99,938 0 0 

6 MALASPINA PATAGONIA - 132 108 3 5,45 0 0 0 0 99,938 0 0 

P MALASPINA PATAGONIA - 132 108 0 0 0 0 5 28,968 99,669 0 0 

P 
PUERTO 
MADRYN 

ALIMENTAC. 
PRINCIPAL 

2 330 5,5 0 0 0 0 1 4,9 99,944 0 0 

P 
PUERTO 
MADRYN 

DISTRIBUCION 
GENERAL 

- 132 5,7 0 0 0 0 1 5,983 99,932 0 0 

1 
PUERTO 
MADRYN 

SIERRA 
GRANDE 

- 132 121,5 4 29,283 0 0 0 0 99,666 46,7 23,3 

P 
PUERTO 
MADRYN 

SIERRA 
GRANDE 

- 132 121,5 0 0 0 0 6 34,117 99,611 0 0 
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Tabla 4: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Salidas forzadas por línea  - Año 202 4. 

Código 
Ident. (*) E.T. Origen E.T. Destino 

Terna Tens Long 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. 
no 

Sum. 

Causa Nº kV km Nº sal T(h) Nº sal T(h) Nº sal T(h) % MW MWh 

1 
PICO 

TRUNCADO I 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
- 132 138 1 136 0 0 0 0 98,447 0 0 

P 
PICO 

TRUNCADO I 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
- 132 138 0 0 0 0 2 7,683 99,912 0 0 

P 
PICO 

TRUNCADO I 
PICO 

TRUNCADO II 
- 132 13,4 0 0 0 0 1 1,833 99,979 0 0 

P 
PTO MADRYN 

500 
LOMA BLANCA 

ESTE 
- 132 39,3 0 0 0 0 1 5,95 99,932 0 0 

1 TRELEW 
DISTRIBUCION 

GENERAL 
- 132 62 3 13,484 1 2,3 0 0 99,82 23,1 3,32 

16 TRELEW 
DISTRIBUCION 
GENERAL 

- 132 62 1 2,633 0 0 0 0 99,97 11 0,2 

P TRELEW 
DISTRIBUCION 

GENERAL 
- 132 62 0 0 0 0 4 18,949 99,784 0 0 

P TRELEW RAWSON - 132 21,8 0 0 0 0 2 10,067 99,885 0 0 

P CHUBUT NOR P. MADRYN - 132 14,5 0 0 0 0 2 10,8 99,877 0 0 

 EdERSA              

1 
S. ANTONIO 

ESTE 
VIEDMA - 132 162,6 2 5,866 0 0 0 0 99,933 0,65 0,061 

P 
S. ANTONIO 

ESTE 
VIEDMA - 132 162,6 0 0 0 0 14 77,768 99,112 0 0 

P 
SIERRA 
GRANDE 

PUNTA 
COLORADA 

- 132 31 0 0 0 0 2 9,783 99,888 0 0 

1 
SIERRA 
GRANDE 

SAN ANTONIO 
OESTE 

- 132 110,3 1 7,217 0 0 0 0 99,918 6,5 5,6 

P 
SIERRA 
GRANDE 

SAN ANTONIO 
OESTE 

- 132 110,3 0 0 0 0 7 44,2 99,495 0 0 

1 
SAN ANTONIO 

OESTE 
S. ANTONIO 

ESTE 
- 132 23 1 2,383 0 0 0 0 99,973 0 0 

10 
SAN ANTONIO 

OESTE 
S. ANTONIO 
ESTE 

- 132 23 1 0,867 0 0 0 0 99,99 12,8 11,95 

P 
SAN ANTONIO 

OESTE 
S. ANTONIO 

ESTE 
- 132 23 0 0 0 0 2 8,067 99,908 0 0 

1 VIEDMA 
C. de 

PATAGONES 
- 132 4,4 1 7,35 0 0 0 0 99,916 0 0 

P VIEDMA 
C. de 
PATAGONES 

- 132 4,4 0 0 0 0 6 35,566 99,594 0 0 

 SPSE              

16 BICENTENARIO 
PUERTO 

DESEADO 
- 132 110,8 1 1,083 0 0 0 0 99,988 6,2 7,7 

P BICENTENARIO 
PUERTO 

DESEADO 
- 132 110,8 0 0 0 0 1 9,583 99,891 0 0 

P ESPERANZA EL CALAFATE - 132 141,5 0 0 0 0 4 27,549 99,686 0 0 

P PETROQUIMICA BICENTENARIO - 132 96,7 0 0 0 0 1 6,317 99,928 0 0 

 TRANSACUE              

6 DIADEMA ESCALANTE - 132 8 2 2,217 0 0 0 0 99,975 72 87 

6 PATAGONIA DIADEMA - 132 15 1 0,433 0 0 0 0 99,995 35 36 

P PATAGONIA DIADEMA - 132 15 0 0 0 0 1 4,483 99,949 0 0 

3 ESQUEL EL COIHUE - 132 128 1 3,483 0 0 0 0 99,96 8,2 35 

6 ESQUEL EL COIHUE - 132 128 1 7,5 0 0 0 0 99,914 9 52 

16 ESQUEL EL COIHUE - 132 128 1 1,783 0 0 0 0 99,98 6,8 12,1 

P ESQUEL EL COIHUE - 132 128 0 0 0 0 6 27,483 99,686 0 0 

16 ESCALANTE P. CASTILLO - 132 19,6 1 3,933 0 0 0 0 99,955 24 94,4 

              

 (*) Código coincide con las descripciones presentadas en el PT 12       
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Tabla 5: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Salidas forzadas de circuitos dobles  - Año 202 4. 

Fecha Corredor  E.T. Origen E.T. Destino 
Tensión 

Tiempo rest. 
servicio 

Pot. corte 
Ener.no 
Suminis. 

kV h MW MWh 

3/12/24 FU-PM FUTALEUFU PTO MADRYN 330 1,60 - - 

        

        

        

        

 

Tabla 6: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Tipificación de faltas  - Año 202 4. 

Tensión 
(kV) 

Cantidad de faltas 

Totales 
Permanentes Transitorias 

Monofásica a 
Tierra 

Bifásica 
Bifásica 
a Tierra 

Trifásica 
Monofásica c/ 

recierre exitoso 
(1) Trifásica c/ 

recierre exitoso 

330 5 0 0 0 0 0 5 

220 14 0 0 0 0 0 14 

132 28 9 0 0 64 28 129 

        

        

(1) Si existiese       
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Tabla 7: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Equipos de compensación  - Año 202 4. 

Ident. 
Cantidad 

de equipos 
MVA 

Forzadas no Autorizadas Forzadas autorizadas Programadas 
Pot. 
corte 

Ener.no 
Sum. 

Disp. Global 

N° sal. T(h) N° sal. T(h) N° sal. T(h) MW MWh (%) 

Serie - - - - - - - - - - - 

Paralelo 

ETFU Reactor 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

ETFU Reactor 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

ETPM Reactor 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

ETPM Reactor 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

ETPU Cap1 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

ETPU Cap2 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

  ETBS Cap1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

  ETBS Cap2 7 0 0 0 0 1 2,55 0 0 99,971 

  ETBS Cap3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

  ETBS Cap4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

  ETVD Reactor 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

               

TOTAL   243 0 0 0 0 1 2,55 0 0 99,999 

 

Tabla 8: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Puntos de conexión (global)  - Año 202 4. 

Estación Transformadora 
Cantidad 

de equipos 

Forzadas no Autorizadas Forzadas autorizadas Programadas 
Pot. 
corte 

Ener.no 
Sum. 

Disp. Global 

N° sal. T(h) N° sal. T(h) N° sal. T(h) MW MWh (%) 

TRANSPA                    

ABASOLO 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

ALIMENTAC. PRINCIPAL 4 1 5,633 0 0 3 35,6 0 0,0 99,529 

C. RIVADAVIA "A1"  14 0 0 0 0 3 4,984 0 0,0 99,943 

BICENTENARIO 4 1 0,45 0 0 6 19,334 0 0,0 99,774 

BARRIO SAN MARTIN 9 0 0 0 0 6 18,449 0 0,0 99,789 

PAMPA DEL CASTILLO 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

CAÑADON LEON 2 1 9,817 0 0 1 0,75 0 0,0 99,879 

CALETA OLIVIA 1 0 0 0 0 1 7,633 0 0,0 99,913 

DIADEMA 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

DISTRIBUCION GENERAL 6 0 0 0 0 2 7,933 0 0,0 99,909 

C. RIVADAVIA "A" 9 0 0 0 0 4 12,084 0 0,0 99,862 

PATAGONIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

ESQUEL 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

FUTALEUFU 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

GARAYALDE 1 1 27,183 0 0 0 0 0 0,0 99,69 

LOS HERCULES 2 0 0 0 0 4 16,817 0 0,0 99,808 

LOMA BLANCA 2 0 0 0 0 1 5,633 0 0,0 99,989 

LOMA BLANCA OESTE 2 1 27,367 0 0 3 9,367 0 0,0 99,581 

LAS HERAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

LOS PERALES 4 0 0 0 0 1 2,85 0 0,0 99,967 

ORO PLATA 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

PICO TRUNCADO II 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

PETROQUIMICA 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

PICO TRUNCADO I 13 0 0 0 0 8 32,416 0 0,0 99,63 
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Tabla 8: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Puntos de conexión (global)  - Año 202 4. 

Estación Transformadora 
Cantidad 

de equipos 

Forzadas no Autorizadas Forzadas autorizadas Programadas 
Pot. 
corte 

Ener.no 
Sum. 

Disp. Global 

N° sal. T(h) N° sal. T(h) N° sal. T(h) MW MWh (%) 

P.EOLICO RAWSON 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

RÍO GALLEGOS 4 0 0 0 0 3 20,217 0 0,0 99,769 

RAWSON 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

SAN JOSE 1 1 0,283 0 0 1 6,183 7 2,1 99,926 

ESCALANTE 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

EL TORDILLO 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

TRELEW 10 0 0 0 0 9 36,183 0 0,0 99,587 

P.EOLICO MADRYN 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

CHUBUT NORTE 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

EdERSA           

PUNTA COLORADA 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

SAN ANTONIO ESTE 2 0 0 0 0 2 11,583 0 0,0 99,868 

SAN ANTONIO OESTE 3 0 0 0 0 3 5,984 0 0,0 99,932 

SIERRA GRANDE 2 0 0 0 0 1 0 0 0,0 100 

VIEDMA 7 0 0 0 0 10 14,383 0 0,0 99,836 

SPSE           

EL CALAFATE 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

PUERTO DESEADO 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

TRANSACUE           

CERRO NEGRO 1 0 0 0 0 1 5,283 0 0,0 99,94 

EL COIHUE 3 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

PAMPA DEL CASTILLO 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

VALLE HERMOSO 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

TOTAL 154 6 70,733 0 0 73 273,666 7 2,1 99,974 

 

Tabla 9: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Transformadores - Año 202 4. 

Identificación 
Transformador 

Estación 
Transformadora 

Pot. 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. no 
Sum. 

MVA Nº sal T(h) Nº sal T(h) 
Nº 
sal 

T(h) % MW MWh 

TRANSPA                      

AO4TR02            

Sal por falla propia ABASOLO 30 0 0 0 0 1 6,433 99,927 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 1 6,433 99,927 0 0,0 

AP3AU01            

Sal por falla propia 
ALIMENTAC. 
PRINCIPAL 

300 0 0 0 0 1 54,167 99,382 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 1 54,167 99,382 0 0,0 

AP3AU02            

Sal por falla propia 
ALIMENTAC. 
PRINCIPAL 

300 0 0 0 0 2 61,5 99,298 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 2 61,5 99,298 0 0,0 

AP3AU03            

Sal por falla propia 
ALIMENTAC. 
PRINCIPAL 

300 0 0 0 0 2 13,7 99,844 0 0,0 
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Tabla 9: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Transformadores - Año 202 4. 

Identificación 
Transformador 

Estación 
Transformadora 

Pot. 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. no 
Sum. 

MVA Nº sal T(h) Nº sal T(h) 
Nº 
sal 

T(h) % MW MWh 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 2 13,7 99,844 0 0,0 

AU4AU10            

Sal por falla propia 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
20 0 0 0 0 4 227,167 97,407 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 4 227,167 97,407 0 0,0 

AU4AU11            

Sal por falla propia 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
15 0 0 0 0 2 9,333 99,893 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 2 9,333 99,893 0 0,0 

AU4TR01            

Sal por falla propia 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
60 0 0 0 0 2 14,417 99,835 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 2 14,417 99,835 0 0,0 

AU4TR02            

Sal por falla propia 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
9 0 0 0 0 2 8,234 99,906 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 2 8,234 99,906 0 0,0 

AU4TR04            

Sal por falla propia 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
9 0 0 0 0 2 7,9 99,91 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 2 7,9 99,91 0 0,0 

AU4TR05            

Sal por falla propia 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
30 0 0 0 0 1 3,683 99,958 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 1 3,683 99,958 0 0,0 

AU4TR06            

Sal por falla propia 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
9 1 38,917 0 0 1 6,567 99,481 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   1 38,917 0 0 1 6,567 99,481 0 0,0 

BC4TR02            

Sal por falla propia BICENTENARIO 70 3 5,016 0 0 1 7,2 99,861 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   3 5,016 0 0 1 7,2 99,861 0 0,0 

BC4TR04            

Sal por falla propia BICENTENARIO 70 4 8,683 0 0 3 15,9 99,719 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   4 8,683 0 0 3 15,9 99,719 0 0,0 

BS4TR02            

Sal por falla propia 
BARRIO SAN 

MARTIN 
30 1 1,683 0 0 2 10,85 99,857 27 48,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   1 4,217 0 0 0 0 99,952 19 88,6 

Total   2 5,9 0 0 2 10,85 99,809 46 136,6 

BS4TR03            
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Tabla 9: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Transformadores - Año 202 4. 

Identificación 
Transformador 

Estación 
Transformadora 

Pot. 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. no 
Sum. 

MVA Nº sal T(h) Nº sal T(h) 
Nº 
sal 

T(h) % MW MWh 

Sal por falla propia 
BARRIO SAN 

MARTIN 
15 2 7,5 0 0 4 19,35 99,693 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   2 7,5 0 0 4 19,35 99,693 0 0,0 

DG4TR02            

Sal por falla propia 
DISTRIBUCION 

GENERAL 
40 2 4,667 0 0 3 15,333 99,772 34,8 80,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   1 2,117 0 0 0 0 99,976 0 0,0 

Total   3 6,784 0 0 3 15,333 99,748 34,8 80,0 

DG4TR04            

Sal por falla propia 
DISTRIBUCION 

GENERAL 
40 0 0 0 0 4 15,784 99,82 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   1 1,2 0 0 0 0 99,986 11 0,9 

Total   1 1,2 0 0 4 15,784 99,806 11 0,9 

EA4TR05            

Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A" 30 0 0 0 0 2 10,1 99,885 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 2 10,1 99,885 0 0,0 

EA6TR01            

Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A" 3 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

EA6TR02            

Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A" 3 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

EA6TR03            

Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A" 3 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

EA6TR04            

Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A" 4 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

ES4TR01            

Sal por falla propia ESQUEL 15 0 0 0 0 2 9,833 99,888 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 2 9,833 99,888 0 0,0 

GY4TR05            

Sal por falla propia GARAYALDE 30 1 0,283 0 0 3 18,967 99,78 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   1 0,283 0 0 3 18,967 99,78 0 0,0 

LB4TR03            

Sal por falla propia LOMA BLANCA 60 0 0 0 0 2 8,017 99,908 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 2 8,017 99,908 0 0,0 

PD4TR01            
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Tabla 9: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Transformadores - Año 202 4. 

Identificación 
Transformador 

Estación 
Transformadora 

Pot. 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. no 
Sum. 

MVA Nº sal T(h) Nº sal T(h) 
Nº 
sal 

T(h) % MW MWh 

Sal por falla propia 
PICO TRUNCADO 

II 
12 0 0 0 0 4 21,183 99,758 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 4 21,183 99,758 0 0,0 

PM3AU17            

Sal por falla propia 
PUERTO 
MADRYN 

60 0 0 0 0 2 11,45 99,869 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 2 11,45 99,869 0 0,0 

PM3TR01            

Sal por falla propia 
PUERTO 
MADRYN 

120 0 0 0 0 3 15,25 99,826 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 3 15,25 99,826 0 0,0 

PU4AU06            

Sal por falla propia 
PICO TRUNCADO 

I 
20 0 0 0 0 1 7,3 99,917 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 1 7,3 99,917 0 0,0 

PU4AU07            

Sal por falla propia 
PICO TRUNCADO 

I 
20 1 1,183 0 0 2 14,766 99,818 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   1 1,183 0 0 2 14,766 99,818 0 0,0 

PU4TR02            

Sal por falla propia 
PICO TRUNCADO 

I 
30 1 2,15 0 0 3 18,75 99,761 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   1 2,15 0 0 3 18,75 99,761 0 0,0 

PU4TR04            

Sal por falla propia 
PICO TRUNCADO 

I 
30 0 0 0 0 1 6,283 99,928 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 1 6,283 99,928 0 0,0 

PU5TR22            

Sal por falla propia 
PICO TRUNCADO 

I 
5 0 0 0 0 1 5,95 99,932 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 1 5,95 99,932 0 0,0 

PU5TR23            

Sal por falla propia 
PICO TRUNCADO 

I 
5 0 0 0 0 1 5,6 99,936 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 1 5,6 99,936 0 0,0 

PW4TR02            

Sal por falla propia EO. RAWSON 60 0 0 0 0 2 10,05 99,885 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 2 10,05 99,885 0 0,0 

PW4TR04            

Sal por falla propia EO. RAWSON 60 0 0 0 0 2 16,167 99,815 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 2 16,167 99,815 0 0,0 
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Tabla 9: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Transformadores - Año 202 4. 

Identificación 
Transformador 

Estación 
Transformadora 

Pot. 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. no 
Sum. 

MVA Nº sal T(h) Nº sal T(h) 
Nº 
sal 

T(h) % MW MWh 

RG7TR01            

Sal por falla propia RIO GALLEGOS 100 1 3,667 0 0 6 44,317 99,452 28 65,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   1 3,667 0 0 6 44,317 99,452 28 65,0 

RW4TR02            

Sal por falla propia RAWSON 15 0 0 0 0 1 2,933 99,967 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 1 2,933 99,967 0 0,0 

RW4TR03            

Sal por falla propia RAWSON 15 0 0 0 0 3 10,117 99,885 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 3 10,117 99,885 0 0,0 

TW4TR03            

Sal por falla propia TRELEW 30 0 0 0 0 5 22,267 99,746 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 5 22,267 99,746 0 0,0 

TW4TR04            

Sal por falla propia TRELEW 30 1 1,167 0 0 5 852,233 90,258 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   1 1,167 0 0 5 852,233 90,258 0 0,0 

TW4TR06            

Sal por falla propia TRELEW 30 0 0 0 0 4 18,583 99,788 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 4 18,583 99,788 0 0,0 

WA4TR01            

Sal por falla propia 
P.EOLICO 
MADRYN 

60 0 0 0 0 4 12,567 99,857 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 4 12,567 99,857 0 0,0 

WA4TR02            

Sal por falla propia 
P.EOLICO 
MADRYN 

60 0 0 0 0 3 9,651 99,89 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 3 9,651 99,89 0 0,0 

WB4TR01            

Sal por falla propia CHUBUT NORTE 60 0 0 0 0 2 11,984 99,863 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 2 11,984 99,863 0 0,0 

WB4TR04            

Sal por falla propia CHUBUT NORTE 60 0 0 0 0 2 7,216 99,918 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 2 7,216 99,918 0 0,0 

WB4TR05            

Sal por falla propia CHUBUT NORTE 60 0 0 0 0 1 5,4 99,938 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 1 5,4 99,938 0 0,0 

WB4TR07            
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Tabla 9: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Transformadores - Año 202 4. 

Identificación 
Transformador 

Estación 
Transformadora 

Pot. 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. no 
Sum. 

MVA Nº sal T(h) Nº sal T(h) 
Nº 
sal 

T(h) % MW MWh 

Sal por falla propia CHUBUT NORTE 60 0 0 0 0 1 5,667 99,935 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 1 5,667 99,935 0 0,0 

CA.4TR08            

Sal por falla propia 
PAMPA DEL 
CASTILLO 

30 1 3,233 0 0 1 3,2 99,927 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   1 3,233 0 0 1 3,2 99,927 0 0,0 

CLE.4TR04            

Sal por falla propia CAÑADON LEON 75 0 0 0 0 1 4,433 99,949 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 1 4,433 99,949 0 0,0 

CLE.4TR05            

Sal por falla propia CAÑADON LEON 75 0 0 0 0 1 3,35 99,962 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 1 3,35 99,962 0 0,0 

LBO.4TR01            

Sal por falla propia 
LOMA BLANCA 

OESTE 
60 0 0 0 0 1 6,417 99,927 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 1 6,417 99,927 0 0,0 

LBO.4TR03            

Sal por falla propia 
LOMA BLANCA 

OESTE 
60 1 5,5 0 0 1 5,35 99,876 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   1 5,5 0 0 1 5,35 99,876 0 0,0 

EdERSA            

PC4TR01            

Sal por falla propia 
PUNTA 

COLORADA 
15 1 3,983 0 0 2 12,15 99,816 0,2 0,2 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   1 3,983 0 0 2 12,15 99,816 0,2 0,2 

SE4TR01            

Sal por falla propia 
SAN ANTONIO 

ESTE 
15 0 0 0 0 2 16,2 99,815 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 2 16,2 99,815 0 0,0 

SG4TR01            

Sal por falla propia SIERRA GRANDE 25 1 1,217 0 0 3 85,45 99,011 0,4 0,8 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   1 1,217 0 0 3 85,45 99,011 0,4 0,8 

SG4TR02            

Sal por falla propia SIERRA GRANDE 12 0 0 0 0 2 9,9 99,887 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 2 9,9 99,887 0 0,0 

SG4TR09            

Sal por falla propia SIERRA GRANDE 16 0 0 0 0 2 13,783 99,843 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 2 13,783 99,843 0 0,0 
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Tabla 9: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Transformadores - Año 202 4. 

Identificación 
Transformador 

Estación 
Transformadora 

Pot. 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. no 
Sum. 

MVA Nº sal T(h) Nº sal T(h) 
Nº 
sal 

T(h) % MW MWh 

SG4TR10            

Sal por falla propia SIERRA GRANDE 35 0 0 0 0 4 298,867 96,588 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 4 298,867 96,588 0 0,0 

SO4TR04            

Sal por falla propia 
SAN ANTONIO 

OESTE 
30 0 0 0 0 3 18,566 99,788 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 3 18,566 99,788 0 0,0 

VD4TR04            

Sal por falla propia VIEDMA 30 0 0 0 0 5 25,567 99,708 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 5 25,567 99,708 0 0,0 

VD4TR05            

Sal por falla propia VIEDMA 15 0 0 0 0 7 54,05 99,383 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 7 54,05 99,383 0 0,0 

SPSE            

CE4TR02            

Sal por falla propia EL CALAFATE 15 1 2,2 0 0 4 17,65 99,773 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   1 2,2 0 0 4 17,65 99,773 0 0,0 

CE4TR03            

Sal por falla propia EL CALAFATE 15 1 2,267 0 0 2 19,716 99,749 10,8 46,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   1 2,267 0 0 2 19,716 99,749 10,8 46,0 

DE4TR02            

Sal por falla propia 
PUERTO 

DESEADO 
5 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

DE4TR03            

Sal por falla propia 
PUERTO 

DESEADO 
10 0 0 0 0 1 9,967 99,886 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 1 9,967 99,886 0 0,0 

TRANSACUE            

EC4TR02            

Sal por falla propia EL COIHUE 15 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total   0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 
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Tabla 9a: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Transformadores (Global) - Año 202 4. 

Transportista 
Pot. Forzadas no Autorizadas Forzadas autorizadas Programadas Índice de Disp. 

Pot. 
corte 

Ener. no Sum. 

MVA Nº sal T(h) Nº sal T(h) Nº sal T(h) % MW MWh 

EdERSA 193 2 5,2 0 0 30 534,533 99,078 0,6 1,000 

SPSE 45 2 4,467 0 0 7 47,333 99,816 10,8 46,000 

TRANSACUE 15 0 0 0 0 0 0 100,000 0,0 0,000 

TRANSPA 2797 23 91,183 0 0 110 1702,869 99,615 119,8 282,500 

TOTAL 3050 27 100,85 0 0 147 2284,735 99,586 131,2 329,500 

 

Nota: las tablas suministradas fueron elaboradas considerando exclusivamente el equipamiento regulado, es decir, el equipamiento incluido 

en la base de datos eléctrica para remuneración del transporte. Este criterio será empleado para los indicadores de calidad del año 2023 y 

posteriores. 

 

3.5.1.2. Consecuencias de las Indisponibilidades año 202 4. 

Indicadores Técnicos.   

IT1 Energ²a no suministrada en "Minutos del sistemaò   
  

Demanda máxima del sistema = 724 MW.  

    

Energía no suministrada = 1146 MWh. 

    

Minutos del sistema = 95 minutos. 

    

IT2 a. Disturbios mayores originados en la Red de Transporte   

    

1) 20/06/2024 08:37hs. Desenganche de LEAT 330 kV Futaleufú - Puerto Madryn Nº2 por condiciones 
climáticas desfavorables (nevadas y acumulación de hielo en conductores) de línea. 
Desconexión indeseada de un grupo en CH Futaleufú ocasiona sobrecarga de 
Interc. 500/330 kV y se ejecuta DAC en Aluar (Automatismo de Planta). 

   
    

¶ Instalaciones afectadas:  Aluar. 

    

¶ Potencia cortada:   200 MW. 

    

    

2) 03/07/2024 21:58hs.  Desenganche de LAT 220 kV Esperanza - Río Gallegos por temporal de viento y 
nieve. 

  
 

¶ Instalaciones afectadas:  ET Río Gallegos. 

  
 

¶ Potencia cortada:   41,7 MW. 

    

    

3) 23/01/2024 14:11hs. ET DGPA - Desenganche de Transformador DG4TR042 por actuación de 
protección de Termómetro ante condición climática de muy alta temperatura y 
demanda eléctrica superior a la habitual. 

   

    

¶ Instalaciones afectadas:  ET DG - Afectación al 70% de la demanda de la estación. 
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¶ Potencia cortada:   34,8 MW. 

    

  

4) 22/02/2024 15:17hs. ET Barrio San Martín - Desenganche de Transformador BS4TR02 por falla en 
CAS de 13,2 kV. Alivio de carga por actuación de DAC. 

 

    

¶ Instalaciones afectadas:  ET Barrio San Martín - Afectación al 61% de la demanda de la estación. 

    

¶ Potencia cortada:   19 MW. 

  

    

IT2 b. Disturbios mayores originados por Usuarios de la Red de Transporte   

    

1) 18/06/2024 16:05 hs. Desenganche de LAT 132 kV Diadema - Escalante (TI Transacue) por temporal con 
abundantes nevadas y acumulación de nieve y hielo en línea. 

  
 

¶ Instalaciones afectadas:  Estaciones Escalante, Pampa del Castillo, El Tordillo, Valle Hermoso y Cerro 
Negro sin tensión. CT Manantiales Behr y PPEE Kosten y M. Behr desvinculados 
de la red. 

    

¶ Potencia cortada:   51 MW. 

    

    

2) 02/06/2024 05:04 hs. Desenganche de LAT 132 kV Escalante - Pampa del Castillo (TI Transacue) por 
falla fugaz. 

   
¶ Instalaciones afectadas:  Estaciones Escalante, El Tordillo, Valle Hermoso y Cerro Negro sin tensión. PPEE 

Kosten y Manantiales Behr desvinculados de la red. 

  

¶ Potencia cortada:   24 MW. 
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3.5.1.3. Forma de Onda de la tensión . 
 

En la Norma IEEE std 519-1992 (Pág. 85) se incluye la tabla que se detalla textualmente a continuación y donde 

constan los valores límites admisibles de distorsión de tensión en barras de vinculación con el consumo (PCC: 

Poínt of common coupling with each consummer). 

 

Voltage Distortion Limits 

Bus Voltage at Pcc IVD(%) THD(%) 

69 kV and below 3,0 5,0 

69,001 kV through 161kV 1,5 2,5 

161,001 kV and above 1,0 1,5 

* THD: Total Harmonie voltage Distorsion 

* IVD: Individual Voltage Distorsion 

 

 

 

 

    (i= 2, 3é) 

 

Ei = valor eficaz de la armónica de orden i. 

E1 = valor eficaz de la componente de frecuencia fundamental. 

 

En la mencionada norma se establece que los valores incluidos en la Tabla e3-I deben ser considerados como 

correspondientes al caso más severo en operación normal (condición de duración superior a una hora). Para 

periodos más cortos asociados a arranques o condiciones inusuales, los límites mencionados pueden excederse 

en un 50%. 

 

En la tabla que se muestra más abajo se detallan valores que corresponden a mediciones efectuadas en distintas 

barras del SIP. En cada barra se efectuaron mediciones en distintas horas de día, incluyéndose los máximos 

valores registrados. Los valores de armónicas medidos en las distintas barras se mantienen prácticamente 

estables, y similares a los indicados en las Guías de Referencia correspondientes a los años 97, 98 y 99, según 

puede apreciarse en las siguientes tablas: 

 

Forma de Onda de Tensión. Valores medidos 

  PM-330 PM-132 AP-33(1) AP-33(2) DG-132 DG-33 TW-132 TW-33 TW-13,2 

verificac 0,5 0,7 0,8 0,5 0,5 0,7 1,4 1,9 2,0 

THD 0,5 0,7 0,8 0,5 0,5 0,7 1,4 1,9 2 

2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 

3 0,2 0,4 0,2 0,3 0,1 0,4 0,1 0,1 0,3 

4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 

100

)(

(%)
1

2

2/12
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ä
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Forma de Onda de Tensión. Valores medidos 

  PM-330 PM-132 AP-33(1) AP-33(2) DG-132 DG-33 TW-132 TW-33 TW-13,2 

5 0,4 0,2 0,3 0 0,2 0,5 1,3 1,8 1,7 

6 0 0,3 0,2 0,2 0,2 0 0 0,1 0,1 

7 0,3 0,4 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,5 0,6 

8 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0,4 0 0 0 0 0,1 0,7 

11 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 

15 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0,1 

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 

47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

49 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

(1) Serie B - sin  filtros.         (2) Series A y C -  con filtros.    
 

Forma de Onda de Tensión. Valores medidos 

  AU-132 AU-33 AU-13,2 AU-66 EA-10,4 BS-33 BS -13,2 LH-132 PU-132 

verificac 0,5 0,6 0,7 0,6 0,4 0,8 1,3 0,4 0,5 

THD 0,5 0,6 0,7 0,6 0,4 0,8 1,3 0,4 0,5 

3 0,3 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 

5 0,4 0,6 0,6 0,5 0,3 0,7 1,3 0,4 0,4 

7 0 0 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 0 0,1 

11 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,2 

 

Forma de Onda de Tensión. Valores medidos 

  PU-66 PU-13,2 PU-10,4 PU-35 PD-35 VH-132 CA-132 TO-132  

verificac 0,6 0,7 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4  

THD 0,6 0,7 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4  

3 0,1 0,4 0,2 0 0 0,4 0,4 0,3  

5 0,6 0,5 0,4 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2  

7 0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1  

11 0 0 0 0 0 0 0,1 0  

13 0 0 0 0 0 0 0 0  

17 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0  

 

Forma de Onda de Tensión. Valores medidos 

  RW132 RW33 PW132 
PW33 
TR02 

PW33 
TR04 

    

verificac 1,5 2,5 1,4 1,4 1,5     

THD 1,5 2,5 1,4 1,4 1,5     

2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3     

3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3     

4 0,1 0,1 0,1 0 0,1     

5 1,4 2,5 1,3 1,3 1,3     

6 0 0 0,1 0 0     

7 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2     
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Forma de Onda de Tensión. Valores medidos 

  RW132 RW33 PW132 
PW33 
TR02 

PW33 
TR04 

    

8 0 0 0,1 0 0     

9 0 0 0 0 0     

10 0 0 0 0 0     

11 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4     

13 0,2 0 0,1 0,2 0,2     

 

3.5.1.4. Niveles de Tensión . 
 

Tabla 10: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Niveles de tensión.  

Tensión 
Estación 

Desviación 
Máxima 

Desviación 
Media 

Tiempo Total 

(kV) (%) (%) (h) (%) 

132 P Truncado 7,6 6,1 49,5 0,57 

132 Acueducto -9 -7,5 50 0,57 
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3.5.2. Calidad de Servicio del Sistema de Transporte año 2023. 
 

3.5.2.1. Tablas Calidad de Servicio año 202 3. 
 

Tabla 1: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Líneas (Global)  - Año 202 3. 

Líneas 

Tensión 
nominal 

Long. 
total 

Forzadas 
N. A. 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Tasa de salidas 

forzadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 

Corte 
Energía no 

suministrada 

kV km Nº sal T(h) Nº sal T(h) Nº sal T(h) C sal/100km-año (%) MW MWh 

TRANSACUE 132 245,2 3 9,184 0 0 5 25,333 1,22 99,828 5,1 9,00 

EdERSA 132 331,3 19 67,3 0 0 20 100,017 5,73 99,490 117,7 41,97 

SPSE 132 350,5 3 7,1 0 0 0 0 0,86 99,984 11,7 28,80 

TRANSPA 330  330 1116,32 8 29,935 0 0 7 49,784 0,72 99,552 28,5 27,20 

TRANSPA 220  220 264,4 15 15,783 0 0 1 5,467 5,67 99,881 318,0 385,80 

TRANSPA 132  132 1389,77 26 109,735 0 0 39 206,334 1,87 99,825 434,6 600,90 

TRANSPA TOTAL   - 2770,49 49 155,453 0 0 47 261,585 1,77 99,720 781,1 1013,90 

TOTAL  - 3697,49 74 239,037 0 0 72 386,935 2,00 99,732 915,6 1093,67 

 

Tabla 2: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Salidas forzadas de circuitos dobles (Global)  - Año 202 3. 

Corredor Fallado E.T. Origen E.T. Destino 

Tensión 
nominal 

Long. 
total 

Salidas forzadas  
Tasa de salidas 

forzadas 
Pot. 

Corte 
Energía no 

suministrada 

kV km Nº sal T(h) C sal/100km-año MW MWh 

FU-PM FU PM 330 550 2 11,00 0,36 - - 

          

          

          

 

Tabla 3: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Causa de salidas forzadas de líneas  (Global)  - Año 202 3. 

Descripción Ident. 
Cantidad de salidas Energía no suministrada Potencia cortada 

N° % Particip. MWh % Particip. MW % Particip. 

Falla interna en el equipo de potencia 1 16 22% 408,81 37% 328,8 36% 

Tormenta eléctrica  2 0 0% 0 0% 0 0% 

Incendio de campos 3 1 1% 0 0% 0 0% 

Animales, plantaciones y otros objetos que afecten la aislación 4 0 0% 0 0% 0 0% 

Error humano / maniobra 5 2 3% 4,9 0% 18,5 2% 

Meteoro 6 25 34% 514,6 47% 392,5 43% 

Atentado 7 0 0% 0 0% 0 0% 

Actuación incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones 8 1 1% 0 0% 0 0% 

Falla en barras 9 0 0% 0 0% 0 0% 

Actuación de protecciones en zona de respaldo remoto 10 8 11% 44 4% 24,7 3% 

Protección de sobretensión,subfrecuencia, sobrefrecuencia 11 3 4% 0 0% 0 0% 

Sobrecarga 12 0 0% 0 0% 0 0% 

Oscilaciones de potencia 13 0 0% 0 0% 0 0% 

Actuación correcta de automatismos de SIP 14 0 0% 0 0% 0 0% 

Actuación incorrecta de automatismos de SIP 15 0 0% 0 0% 0 0% 

Desconocidas 16 13 18% 65,51 6% 86,8 9% 

Otras 17 5 7% 55,85 5% 64,3 7% 

Total - 74 100% 1093,67 100% 915,60 100% 
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Tabla 4: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Salidas forzadas por línea  - Año 202 3. 

Código 
Ident. (*) E.T. Origen E.T. Destino 

Terna Tens Long 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. 
no 

Sum. 

Causa Nº kV km Nº sal T(h) Nº sal T(h) Nº sal T(h) % MW MWh 

  TRANSPA                           

5 AIKE ORO PLATA - 132 58 1 0,5 0 0 0 0 99,994 0 0 

6 AIKE SAN JOSE - 132 75 1 0,717 0 0 0 0 99,992 18,6 25,4 

1 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
C. RIVADAVIA 

"A" 
- 132 0,5 1 13,783 0 0 0 0 99,843 12 11 

10 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
C. RIVADAVIA 

"A" 
- 132 0,5 1 2,917 0 0 0 0 99,967 8,2 23,3 

P 
PAMPA DEL 
CASTILLO 

EL TORDILLO - 132 8,9 0 0 0 0 1 9,25 99,894 0 0 

P CAÑADON LEON CALETA OLIVIA - 132 20,4 0 0 0 0 1 9,95 99,886 0 0 

P CAÑADON LEON 
SANTA CRUZ 

NORTE 
- 132 37,7 0 0 0 0 1 7,95 99,909 0 0 

1 PATAGONIA ABASOLO - 132 8,1 2 7,1 0 0 0 0 99,919 8,6 34,8 

6 PATAGONIA ABASOLO - 132 8,1 3 7,467 0 0 0 0 99,915 13 40 

P PATAGONIA ABASOLO - 132 8,1 0 0 0 0 4 21,516 99,754 0 0 

10 PATAGONIA 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
- 132 6,9 2 3,767 0 0 0 0 99,957 0 0 

P PATAGONIA 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
- 132 6,9 0 0 0 0 1 2,917 99,967 0 0 

6 ESPERANZA RIO GALLEGOS - 220 122,4 5 8 0 0 0 0 99,909 182 280,7 

P ESPERANZA RIO GALLEGOS - 220 122,4 0 0 0 0 1 5,467 99,938 0 0 

6 ESPERANZA RIO TURBIO - 220 142,3 10 7,783 0 0 0 0 99,911 136 105,1 

P FLORENTINO GARAYALDE - 132 121,2 0 0 0 0 4 22,916 99,738 0 0 

1 F. AMEGHINO TRELEW - 132 112 1 4,583 0 0 0 0 99,948 0 0 

P F. AMEGHINO TRELEW - 132 112 0 0 0 0 2 10,017 99,886 0 0 

P FUTALEUFU ESQUEL - 132 28,4 0 0 0 0 3 10,734 99,877 0 0 

6 FUTALEUFU 
PUERTO 
MADRYN 

1 330 550 2 13,984 0 0 0 0 99,84 0 0 

16 FUTALEUFU 
PUERTO 
MADRYN 

1 330 550 2 2,3 0 0 0 0 99,974 11,5 11,1 

P FUTALEUFU 
PUERTO 
MADRYN 

1 330 550 0 0 0 0 4 29,351 99,665 0 0 

1 FUTALEUFU 
PUERTO 
MADRYN 

2 330 550 1 1,467 0 0 0 0 99,983 0 0 

6 FUTALEUFU 
PUERTO 
MADRYN 

2 330 550 1 8,717 0 0 0 0 99,9 5,5 5 

16 FUTALEUFU 
PUERTO 
MADRYN 

2 330 550 1 1,75 0 0 0 0 99,98 11,5 11,1 

17 FUTALEUFU 
PUERTO 
MADRYN 

2 330 550 1 1,717 0 0 0 0 99,98 0 0 

P FUTALEUFU 
PUERTO 
MADRYN 

2 330 550 0 0 0 0 3 20,433 99,767 0 0 

8 GARAYALDE MALASPINA - 132 70,4 1 3,65 0 0 0 0 99,958 0 0 

17 GARAYALDE MALASPINA - 132 70,4 1 0,467 0 0 0 0 99,995 0 0 

P GARAYALDE MALASPINA - 132 70,4 0 0 0 0 1 1,617 99,982 0 0 

17 LOS HÉRCULES LAS HERAS - 132 44,5 1 0,6 0 0 0 0 99,993 54 55 

17 LOS PERALES LAS HERAS - 132 47 1 1,567 0 0 0 0 99,982 0 0 

1 MALASPINA PATAGONIA - 132 108 1 13,717 0 0 0 0 99,843 257 350 

P MALASPINA PATAGONIA - 132 108 0 0 0 0 2 10,017 99,886 0 0 

1 
PUERTO 
MADRYN 

SIERRA 
GRANDE 

- 132 121,5 1 6,133 0 0 0 0 99,93 9,2 0,8 

P 
PUERTO 
MADRYN 

SIERRA 
GRANDE 

- 132 121,5 0 0 0 0 1 4,783 99,945 0 0 

1 
PICO 

TRUNCADO I 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
- 132 138 1 3,683 0 0 0 0 99,958 0 0 

6 
PICO 

TRUNCADO I 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
- 132 138 1 22,45 0 0 0 0 99,744 34 53,6 
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Tabla 4: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Salidas forzadas por línea  - Año 202 3. 

Código 
Ident. (*) E.T. Origen E.T. Destino 

Terna Tens Long 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. 
no 

Sum. 

Causa Nº kV km Nº sal T(h) Nº sal T(h) Nº sal T(h) % MW MWh 

10 
PICO 

TRUNCADO I 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
- 132 138 1 2,867 0 0 0 0 99,967 0 0 

16 
PICO 

TRUNCADO I 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
- 132 138 1 1,167 0 0 0 0 99,987 20 7 

P 
PICO 

TRUNCADO I 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
- 132 138 0 0 0 0 4 30,183 99,655 0 0 

11 
PICO 

TRUNCADO I 
SANTA CRUZ 

NORTE 
1 132 2,5 1 1,95 0 0 0 0 99,978 0 0 

P 
PICO 

TRUNCADO I 
SANTA CRUZ 
NORTE 

1 132 2,5 0 0 0 0 1 2,317 99,974 0 0 

11 
PICO 

TRUNCADO I 
SANTA CRUZ 

NORTE 
2 132 2,5 1 1,95 0 0 0 0 99,978 0 0 

P 
PICO 

TRUNCADO I 
SANTA CRUZ 

NORTE 
2 132 2,5 0 0 0 0 1 4,083 99,953 0 0 

P 
PUERTO 

MADRYN 500 
PE LOMA 
BLANCA 

- 132 43,3 0 0 0 0 1 5,783 99,934 0 0 

P 
PTO MADRYN 

500 
LOMA BLANCA 

ESTE 
- 132 39,3 0 0 0 0 3 9,651 99,89 0 0 

1 TRELEW 
DISTRIBUCION 

GENERAL 
- 132 62 1 6,633 0 0 0 0 99,924 0 0 

3 TRELEW 
DISTRIBUCION 

GENERAL 
- 132 62 1 2,067 0 0 0 0 99,976 0 0 

P TRELEW 
DISTRIBUCION 

GENERAL 
- 132 62 0 0 0 0 4 23,183 99,735 0 0 

P P.E. MADRYN P. MADRYN 500 1 132 12,9 0 0 0 0 1 7,05 99,92 0 0 

P P.E. MADRYN P. MADRYN 500 2 132 12,9 0 0 0 0 2 8,017 99,908 0 0 

P CHUBUT NOR P. MADRYN - 132 14,5 0 0 0 0 1 4,4 99,95 0 0 

  EdERSA                           

1 
S. ANTONIO 

ESTE 
VIEDMA - 132 162,6 2 10,466 0 0 0 0 99,881 15,6 3,35 

16 
S. ANTONIO 

ESTE 
VIEDMA - 132 162,6 1 0,033 0 0 0 0 100 11,7 0,4 

P 
S. ANTONIO 

ESTE 
VIEDMA - 132 162,6 0 0 0 0 5 20,9 99,761 0 0 

16 
SIERRA 
GRANDE 

PUNTA 
COLORADA 

- 132 31 2 5,617 0 0 0 0 99,936 0,7 2,22 

1 
SIERRA 
GRANDE 

SAN ANTONIO 
OESTE 

- 132 110,3 2 22,6 0 0 0 0 99,742 13,8 4,9 

10 
SIERRA 
GRANDE 

SAN ANTONIO 
OESTE 

- 132 110,3 1 0 0 0 0 0 100 0 0 

16 
SIERRA 
GRANDE 

SAN ANTONIO 
OESTE 

- 132 110,3 3 0,15 0 0 0 0 99,998 18 0,69 

P 
SIERRA 
GRANDE 

SAN ANTONIO 
OESTE 

- 132 110,3 0 0 0 0 9 54,084 99,383 0 0 

1 
SAN ANTONIO 

OESTE 
S. ANTONIO 

ESTE 
- 132 23 3 20,884 0 0 0 0 99,762 12,6 3,96 

5 
SAN ANTONIO 

OESTE 
S. ANTONIO 

ESTE 
- 132 23 1 0,267 0 0 0 0 99,997 18,5 4,9 

P 
SAN ANTONIO 

OESTE 
S. ANTONIO 

ESTE 
- 132 23 0 0 0 0 5 22,916 99,738 0 0 

10 VIEDMA 
C. de 

PATAGONES 
- 132 4,4 3 1,35 0 0 0 0 99,985 16,5 20,7 

17 VIEDMA 
C. de 

PATAGONES 
- 132 4,4 1 5,933 0 0 0 0 99,932 10,3 0,85 

P VIEDMA 
C. de 

PATAGONES 
- 132 4,4 0 0 0 0 1 2,117 99,976 0 0 

  SPSE                           

16 BICENTENARIO 
PUERTO 

DESEADO 
- 132 110,8 1 0,667 0 0 0 0 99,992 5,7 3,8 

16 PETROQUIMICA BICENTENARIO - 132 96,7 1 4,133 0 0 0 0 99,953 6 25 

11 
PICO 

TRUNCADO I 
PETROQUIMICA - 132 1,5 1 2,3 0 0 0 0 99,974 0 0 

  TRANSACUE                           

6 ESQUEL EL COIHUE - 132 128 2 4,917 0 0 0 0 99,944 3,4 4,8 

16 ESQUEL EL COIHUE - 132 128 1 4,267 0 0 0 0 99,951 1,7 4,2 
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Tabla 4: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Salidas forzadas por línea  - Año 202 3. 

Código 
Ident. (*) E.T. Origen E.T. Destino 

Terna Tens Long 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. 
no 

Sum. 

Causa Nº kV km Nº sal T(h) Nº sal T(h) Nº sal T(h) % MW MWh 

P ESQUEL EL COIHUE - 132 128 0 0 0 0 4 16,983 99,806 0 0 

P 
VALLE 

HERMOSO 
CERRO NEGRO - 132 41 0 0 0 0 1 8,35 99,905 0 0 

              

 (*) Código coincide con las descripciones presentadas en el PT 12       

 

Tabla 5: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Salidas forzadas de circuitos dobles  - Año 202 3. 

Fecha Corredor  E.T. Origen E.T. Destino 
Tensión 

Tiempo rest. 
servicio 

Pot. corte 
Ener.no 
Suminis. 

kV h MW MWh 

4/7/23 FU-PM FUTALEUFU PTO MADRYN 330 0,55 - - 

17/8/23 FU-PM FUTALEUFU PTO MADRYN 330 10,45 - - 

        

        

        

 

Tabla 6: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Tipificación de faltas  - Año 202 3. 

Tensión 
(kV) 

Cantidad de faltas 

Totales 
Permanentes Transitorias 

Monofásica a 
Tierra 

Bifásica 
Bifásica 
a Tierra 

Trifásica 
Monofásica c/ 

recierre exitoso 
(1) Trifásica c/ 

recierre exitoso 

330 5 0 0 0 0 0 5 

220 6 9 0 0 0 0 15 

132 26 3 0 0 42 20 91 

        

        

(1) Si existiese       
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Tabla 7: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Equipos de compensación  - Año 202 3. 

Ident. 
Cantidad 

de equipos 
MVA 

Forzadas no Autorizadas Forzadas autorizadas Programadas 
Pot. 
corte 

Ener.no 
Sum. 

Disp. Global 

N° sal. T(h) N° sal. T(h) N° sal. T(h) MW MWh (%) 

Serie - - - - - - - - - - - 

Paralelo 

ETFU Reactor 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

ETFU Reactor 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

ETPM Reactor 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

ETPM Reactor 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

ETPU Cap1 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

ETPU Cap2 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

  ETBS Cap1 7 1 50,867 0 0 1 1,6 0 0 99,401 

  ETBS Cap2 7 0 0 0 0 1 2,717 0 0 99,969 

  ETBS Cap3 7 1 8,667 0 0 0 0 0 0 99,901 

  ETBS Cap4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

  ETVD Reactor 1 6 0 0 0 0 4 27,684 0 0 99,684 

                        

TOTAL   243 2 59,534 0 0 6 32,001 0 0 99,971 

 

Tabla 8: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Puntos de conexión (global)  - Año 202 3. 

Estación Transformadora 
Cantidad 

de equipos 

Forzadas no Autorizadas Forzadas autorizadas Programadas 
Pot. 
corte 

Ener.no 
Sum. 

Disp. Global 

N° sal. T(h) N° sal. T(h) N° sal. T(h) MW MWh (%) 

TRANSPA                    

ABASOLO 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

ALIMENTAC. PRINCIPAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

C. RIVADAVIA "A1"  14 0 0 0 0 3 8,667 0 0,0 99,901 

BICENTENARIO 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

BARRIO SAN MARTIN 9 0 0 0 0 1 6,45 0 0,0 99,926 

PAMPA DEL CASTILLO 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

CAÑADON LEON 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

CALETA OLIVIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

DIADEMA 2 1 0,933 0 0 0 0 24,4 36,3 99,989 

DISTRIBUCION GENERAL 6 0 0 0 0 1 3,717 0 0,0 99,958 

C. RIVADAVIA "A" 9 2 0,566 0 0 7 24,049 0 0,0 99,719 

PATAGONIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

ESQUEL 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

FUTALEUFU 4 0 0 0 0 1 0 0 0,0 100 

GARAYALDE 1 1 23,317 0 0 0 0 0 0,0 99,734 

LOS HERCULES 2 0 0 0 0 1 3,717 0 0,0 99,958 

LOMA BLANCA 2 1 0,5 0 0 3 8,383 0 0,0 99,966 

LOMA BLANCA OESTE 2 0 0 0 0 2 8,233 0 0,0 99,906 

LAS HERAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

LOS PERALES 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

ORO PLATA 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

PICO TRUNCADO II 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

PETROQUIMICA 4 0 0 0 0 6 32,116 0 0,0 99,633 

PICO TRUNCADO I 13 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 
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Tabla 8: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Puntos de conexión (global)  - Año 202 3. 

Estación Transformadora 
Cantidad 

de equipos 

Forzadas no Autorizadas Forzadas autorizadas Programadas 
Pot. 
corte 

Ener.no 
Sum. 

Disp. Global 

N° sal. T(h) N° sal. T(h) N° sal. T(h) MW MWh (%) 

P.EOLICO RAWSON 2 2 0,934 0 0 0 0 0 0,0 99,989 

RÍO GALLEGOS 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

RAWSON 2 0 0 0 0 2 5,517 0 0,0 99,937 

SAN JOSE 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

ESCALANTE 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

EL TORDILLO 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

TRELEW 10 1 5,65 0 0 10 39,783 0 0,0 99,481 

P.EOLICO MADRYN 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

CHUBUT NORTE 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

EdERSA                    

PUNTA COLORADA 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

SAN ANTONIO ESTE 2 0 0 0 0 2 9,617 0 0,0 99,89 

SAN ANTONIO OESTE 3 0 0 0 0 3 9,633 0 0,0 99,89 

SIERRA GRANDE 2 3 0,234 0 0 2 12,017 23,5 1,9 99,86 

VIEDMA 7 2 0,7 0 0 3 10,701 0 0,0 99,87 

SPSE                    

EL CALAFATE 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

PUERTO DESEADO 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

TRANSACUE                    

CERRO NEGRO 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

EL COIHUE 3 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

PAMPA DEL CASTILLO 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

VALLE HERMOSO 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

TOTAL 154 13 32,834 0 0 47 182,6 47,9 38,2 99,984 

 

Tabla 9: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Transformadores - Año 202 3. 

Identificación 
Transformador 

Estación 
Transformadora 

Pot. 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. no 
Sum. 

MVA Nº sal T(h) Nº sal T(h) 
Nº 
sal 

T(h) % MW MWh 

TRANSPA                      

AO4TR02                       

Sal por falla propia ABASOLO 30 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

AP3AU01                       

Sal por falla propia 
ALIMENTAC. 
PRINCIPAL 

300 0 0 0 0 1 32,233 99,632 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 1 32,233 99,632 0 0,0 

AP3AU02                       

Sal por falla propia 
ALIMENTAC. 
PRINCIPAL 

300 0 0 0 0 2 39,033 99,554 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 2 39,033 99,554 0 0,0 

AP3AU03                       

Sal por falla propia 
ALIMENTAC. 
PRINCIPAL 

300 0 0 0 0 1 33,267 99,62 0 0,0 
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Tabla 9: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Transformadores - Año 202 3. 

Identificación 
Transformador 

Estación 
Transformadora 

Pot. 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. no 
Sum. 

MVA Nº sal T(h) Nº sal T(h) 
Nº 
sal 

T(h) % MW MWh 

Sal por falla de prot de alim/transf     1 2,25 0 0 0 0 99,974 0 0,0 

Total     1 2,25 0 0 1 33,267 99,595 0 0,0 

AU4AU10                       

Sal por falla propia 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
20 0 0 0 0 4 17,45 99,801 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 4 17,45 99,801 0 0,0 

AU4AU11                       

Sal por falla propia 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
15 0 0 0 0 2 3,617 99,959 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 2 3,617 99,959 0 0,0 

AU4TR01                       

Sal por falla propia 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
60 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

AU4TR02                       

Sal por falla propia 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
9 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     1 60,7 0 0 0 0 99,307 0 0,0 

Total     1 60,7 0 0 0 0 99,307 0 0,0 

AU4TR04                       

Sal por falla propia 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
9 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

AU4TR05                       

Sal por falla propia 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
30 0 0 0 0 3 14,233 99,838 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 3 14,233 99,838 0 0,0 

AU4TR06                       

Sal por falla propia 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
9 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

BC4TR02                       

Sal por falla propia BICENTENARIO 70 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

BC4TR04                       

Sal por falla propia BICENTENARIO 70 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

BS4TR02                       

Sal por falla propia 
BARRIO SAN 

MARTIN 
30 0 0 0 0 1 0,85 99,99 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     1 1,817 0 0 0 0 99,979 14,6 26,5 

Total     1 1,817 0 0 1 0,85 99,97 14,6 26,5 

BS4TR03                       
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Tabla 9: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Transformadores - Año 202 3. 

Identificación 
Transformador 

Estación 
Transformadora 

Pot. 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. no 
Sum. 

MVA Nº sal T(h) Nº sal T(h) 
Nº 
sal 

T(h) % MW MWh 

Sal por falla propia 
BARRIO SAN 

MARTIN 
15 0 0 0 0 1 4,233 99,952 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     1 1,817 0 0 0 0 99,979 8,9 17,5 

Total     1 1,817 0 0 1 4,233 99,931 8,9 17,5 

DG4TR02                       

Sal por falla propia 
DISTRIBUCION 

GENERAL 
40 1 0,167 0 0 2 13,933 99,839 27 5,4 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     1 0,167 0 0 2 13,933 99,839 27 5,4 

DG4TR04                       

Sal por falla propia 
DISTRIBUCION 

GENERAL 
40 1 0,9 0 0 3 15,367 99,814 8,9 2,2 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     1 0,9 0 0 3 15,367 99,814 8,9 2,2 

EA4TR05                       

Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A" 30 1 1,25 0 0 1 5,2 99,926 5,9 7,5 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     1 1,25 0 0 1 5,2 99,926 5,9 7,5 

EA6TR01                       

Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A" 3 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

EA6TR02                       

Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A" 3 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

EA6TR03                       

Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A" 3 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

EA6TR04                       

Sal por falla propia C. RIVADAVIA "A" 4 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

ES4TR01                       

Sal por falla propia ESQUEL 15 0 0 0 0 1 2,667 99,97 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 1 2,667 99,97 0 0,0 

GY4TR05                       

Sal por falla propia GARAYALDE 30 1 7,7 0 0 2 15,883 99,731 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     1 7,7 0 0 2 15,883 99,731 0 0,0 

LB4TR03                       

Sal por falla propia LOMA BLANCA 60 0 0 0 0 2 14,2 99,838 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 2 14,2 99,838 0 0,0 

PD4TR01                       
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Tabla 9: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Transformadores - Año 202 3. 

Identificación 
Transformador 

Estación 
Transformadora 

Pot. 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. no 
Sum. 

MVA Nº sal T(h) Nº sal T(h) 
Nº 
sal 

T(h) % MW MWh 

Sal por falla propia 
PICO TRUNCADO 

II 
12 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

PM3AU17                       

Sal por falla propia 
PUERTO 
MADRYN 

60 0 0 0 0 7 43,7 99,501 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 7 43,7 99,501 0 0,0 

PM3TR01                       

Sal por falla propia 
PUERTO 
MADRYN 

120 0 0 0 0 2 11,534 99,868 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 2 11,534 99,868 0 0,0 

PU4AU06                       

Sal por falla propia 
PICO TRUNCADO 

I 
20 0 0 0 0 2 14,233 99,838 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 2 14,233 99,838 0 0,0 

PU4AU07                       

Sal por falla propia 
PICO TRUNCADO 

I 
20 0 0 0 0 2 9,016 99,897 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 2 9,016 99,897 0 0,0 

PU4TR02                       

Sal por falla propia 
PICO TRUNCADO 

I 
30 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

PU4TR04                       

Sal por falla propia 
PICO TRUNCADO 

I 
30 0 0 0 0 1 5,567 99,936 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 1 5,567 99,936 0 0,0 

PU5TR22                       

Sal por falla propia 
PICO TRUNCADO 

I 
5 0 0 0 0 1 2,917 99,967 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 1 2,917 99,967 0 0,0 

PU5TR23                       

Sal por falla propia 
PICO TRUNCADO 

I 
5 2 30,767 0 0 3 1006,533 88,159 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     2 30,767 0 0 3 1006,533 88,159 0 0,0 

PW4TR02                       

Sal por falla propia EO. RAWSON 60 0 0 0 0 3 15,566 99,822 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 3 15,566 99,822 0 0,0 

PW4TR04                       

Sal por falla propia EO. RAWSON 60 0 0 0 0 2 16,634 99,81 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     3 73,733 0 0 0 0 99,158 0 0,0 

Total     3 73,733 0 0 2 16,634 98,968 0 0,0 
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Tabla 9: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Transformadores - Año 202 3. 

Identificación 
Transformador 

Estación 
Transformadora 

Pot. 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. no 
Sum. 

MVA Nº sal T(h) Nº sal T(h) 
Nº 
sal 

T(h) % MW MWh 

RG7TR01                       

Sal por falla propia RIO GALLEGOS 100 2 5,434 0 0 3 17,733 99,736 63,2 214,4 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     2 5,434 0 0 3 17,733 99,736 63,2 214,4 

RW4TR02                       

Sal por falla propia RAWSON 15 0 0 0 0 2 9,35 99,893 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 2 9,35 99,893 0 0,0 

RW4TR03                       

Sal por falla propia RAWSON 15 0 0 0 0 4 12,217 99,861 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 4 12,217 99,861 0 0,0 

TW4TR03                       

Sal por falla propia TRELEW 30 1 69,6 0 0 6 756,016 90,575 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     1 69,6 0 0 6 756,016 90,575 0 0,0 

TW4TR04                       

Sal por falla propia TRELEW 30 0 0 0 0 7 25,867 99,705 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 7 25,867 99,705 0 0,0 

TW4TR06                       

Sal por falla propia TRELEW 30 0 0 0 0 5 24,717 99,718 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 5 24,717 99,718 0 0,0 

WA4TR01                       

Sal por falla propia 
P.EOLICO 
MADRYN 

60 0 0 0 0 2 10,667 99,878 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 2 10,667 99,878 0 0,0 

WA4TR02                       

Sal por falla propia 
P.EOLICO 
MADRYN 

60 1 1,633 0 0 2 11,783 99,847 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     1 1,633 0 0 2 11,783 99,847 0 0,0 

WB4TR01                       

Sal por falla propia CHUBUT NORTE 60 0 0 0 0 1 5,25 99,94 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 1 5,25 99,94 0 0,0 

WB4TR04                       

Sal por falla propia CHUBUT NORTE 60 0 0 0 0 1 6,383 99,927 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 1 6,383 99,927 0 0,0 

WB4TR05                       

Sal por falla propia CHUBUT NORTE 60 0 0 0 0 1 5,817 99,934 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 1 5,817 99,934 0 0,0 

WB4TR07                       
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Tabla 9: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Transformadores - Año 202 3. 

Identificación 
Transformador 

Estación 
Transformadora 

Pot. 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. no 
Sum. 

MVA Nº sal T(h) Nº sal T(h) 
Nº 
sal 

T(h) % MW MWh 

Sal por falla propia CHUBUT NORTE 60 0 0 0 0 2 13,5 99,846 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 2 13,5 99,846 0 0,0 

CA.4TR08                       

Sal por falla propia 
PAMPA DEL 
CASTILLO 

30 0 0 0 0 1 8,95 99,898 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 1 8,95 99,898 0 0,0 

CLE.4TR04                       

Sal por falla propia CAÑADON LEON 75 0 0 0 0 1 6,733 99,923 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 1 6,733 99,923 0 0,0 

CLE.4TR05                       

Sal por falla propia CAÑADON LEON 75 0 0 0 0 1 7,15 99,918 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 1 7,15 99,918 0 0,0 

LBO.4TR01                       

Sal por falla propia 
LOMA BLANCA 

OESTE 
60 0 0 0 0 4 21,434 99,755 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 4 21,434 99,755 0 0,0 

LBO.4TR03                       

Sal por falla propia 
LOMA BLANCA 

OESTE 
60 0 0 0 0 2 7,2 99,918 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 2 7,2 99,918 0 0,0 

EdERSA                      

PC4TR01                       

Sal por falla propia 
PUNTA 

COLORADA 
15 1 0,433 0 0 3 9,417 99,888 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     1 1,483 0 0 0 0 99,983 0,2 0,3 

Total     2 1,916 0 0 3 9,417 99,871 0,2 0,3 

SE4TR01                       

Sal por falla propia 
SAN ANTONIO 

ESTE 
15 0 0 0 0 3 18,933 99,784 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 3 18,933 99,784 0 0,0 

SG4TR01                       

Sal por falla propia SIERRA GRANDE 25 0 0 0 0 1 6,933 99,921 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 1 6,933 99,921 0 0,0 

SG4TR02                       

Sal por falla propia SIERRA GRANDE 12 0 0 0 0 1 6,667 99,924 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 1 6,667 99,924 0 0,0 

SG4TR09                       

Sal por falla propia SIERRA GRANDE 16 0 0 0 0 3 20,217 99,769 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 3 20,217 99,769 0 0,0 
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Tabla 9: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Transformadores - Año 202 3. 

Identificación 
Transformador 

Estación 
Transformadora 

Pot. 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. no 
Sum. 

MVA Nº sal T(h) Nº sal T(h) 
Nº 
sal 

T(h) % MW MWh 

SG4TR10                       

Sal por falla propia SIERRA GRANDE 35 0 0 0 0 2 58,783 99,329 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 2 58,783 99,329 0 0,0 

SO4TR04                       

Sal por falla propia 
SAN ANTONIO 

OESTE 
30 0 0 0 0 3 20,8 99,763 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 3 20,8 99,763 0 0,0 

VD4TR04                       

Sal por falla propia VIEDMA 30 2 4,617 0 0 6 32,45 99,577 11,8 8,8 

Sal por falla de prot de alim/transf     2 3 0 0 0 0 99,966 29,4 32,7 

Total     4 7,617 0 0 6 32,45 99,543 41,2 41,6 

VD4TR05                       

Sal por falla propia VIEDMA 15 1 2,25 0 0 8 34,333 99,582 5,9 1,8 

Sal por falla de prot de alim/transf     1 1,133 0 0 0 0 99,987 4,8 5,4 

Total     2 3,383 0 0 8 34,333 99,569 10,7 7,2 

SPSE                      

CE4TR02                       

Sal por falla propia EL CALAFATE 15 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

CE4TR03                       

Sal por falla propia EL CALAFATE 15 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

DE4TR02                       

Sal por falla propia 
PUERTO 

DESEADO 
5 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

DE4TR03                       

Sal por falla propia 
PUERTO 

DESEADO 
10 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

TRANSACUE                      

EC4TR02                       

Sal por falla propia EL COIHUE 15 0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 
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Tabla 9a: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Transformadores (Global) - Año 202 3. 

Transportista 
Pot. Forzadas no Autorizadas Forzadas autorizadas Programadas Índice de Disp. 

Pot. 
corte 

Ener. no Sum. 

MVA Nº sal T(h) Nº sal T(h) Nº sal T(h) % MW MWh 

EdERSA 193 8 12,916 0 0 30 208,533 99,676 52,1 49,040 

SPSE 45 0 0 0 0 0 0 100,000 0,0 0,000 

TRANSACUE 15 0 0 0 0 0 0 100,000 0,0 0,000 

TRANSPA 2797 17 257,768 0 0 94 2288,633 99,641 128,5 273,500 

TOTAL 3050 25 270,684 0 0 124 2497,166 99,650 180,6 322,540 

 

Nota: las tablas suministradas fueron elaboradas considerando exclusivamente el equipamiento regulado, es decir, el equipamiento incluido 

en la base de datos eléctrica para remuneración del transporte. Este criterio será empleado para los indicadores de calidad del año 2023 y 

posteriores. 

 

3.5.2.2. Consecuencias de las Indisponibilidades año 202 3. 

Indicadores Técnicos.   

IT1 Energ²a no suministrada en "Minutos del sistemaò   
  

Demanda máxima del sistema = 728 MW.  

    

Energía no suministrada = 1454 MWh. 

    

Minutos del sistema = 120 minutos. 

    

IT2 a. Disturbios mayores originados en la Red de Transporte   

    

1) 23/03/2023 08:58hs. Mientras la LEAT 500 kV Puerto Madryn - Santa Cruz Norte se encontraba F/S por 
mapro se produjo el desenganche de la LAT 132 kV Patagonia ï Malaspina 
(conductor de fase cortado) y ocasionó la formación de una isla eléctrica que 
colapsó a las 09:05hs. a consecuencias de las variaciones de frecuencia y 
desconexión de generación. 

   
 

    

¶ Instalaciones afectadas:  Nodos al sur de la ET Patagonia (zona Comodoro Rivadavia). 

    

¶ Potencia cortada:   257 MW. 

    

    

2) 28/07/2023 11:11hs.  ET Río Gallegos - Desenganche de trafo RG7TR01 (220/33 kV - 100 MVA) por  
recepción de señal espuria de Protección Propia de Transformador sobre el  
Sistema de Protección 2 (el Sistema 1 no registró ninguna señal). Luego de una 
 revisión del equipo la instalación fue restablecida al servicio y la demanda  
normalizada. 

 
 

  
 

¶ Instalaciones afectadas:  ET Río Gallegos - Transformador RG7TR01. 

  
 

¶ Potencia cortada:   37 MW. 
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3) 06/08/2023 01:39hs. Desenganche de LAT 220 kV Esperanza - Río Gallegos por reducción de 
distancia entre fases debido al movimiento del haz de conductores en las 
proximidades de mitad de vano (falla bifásica). Reiterados desenganches con 
línea en vacío. 

 
 

   

    

¶ Instalaciones afectadas:  ET Río Gallegos. 

    

¶ Potencia cortada:   30 MW. 

    

  

4) 17/08/2023 20:30hs. Desenganche de LAT 132 kV Pico Truncado - C. Rivadavia por falla y 
desenganche de LAT 132 kV Patagonia - C-. Rivadavia por respaldo (la falla 
no fue vista por la protección de C. Rivadavia). 

 
 

 

    

¶ Instalaciones afectadas:  Estaciones Comodoro AU/EA. 

    

¶ Potencia cortada:   34 MW. 

  

    

IT2 b. Disturbios mayores originados por Usuarios de la Red de Transporte   

    

1) 01/03/2023 16:32hs. Variaciones de frecuencia en el SADI, pérdida de generación y demanda, y 
desconexión de equipamiento por protecciones de Umáx en ET ZN (Transener) 
 y en nodos aledaños de 132 kV. 

 

  
 

¶ Instalaciones afectadas:  Área SIP Norte de 132 kV y Área Comodoro Rivadavia con cortes de carga por 
subfrecuencia. 

Área SIP Sur 132 kV (Pico Truncado) y Austral (Sistema de 220/132 kV) sin 
tensión. 

 

    

¶ Potencia cortada:   387 MW. 

    

    

2) 08/06/2023  
    20:50 / 23:10 hs. 

Desenganche de LEAT 500 kV Río Santa Cruz - Santa Cruz Norte (Transener).  

   
¶ Instalaciones afectadas:  Sistema Austral (220 / 132 kV) sin tensión. 

  

¶ Potencia cortada:   67 MW. 
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3.5.2.3. Forma de Onda de la tensión . 
 

En la Norma IEEE std 519-1992 (Pág. 85) se incluye la tabla que se detalla textualmente a continuación y donde 

constan los valores límites admisibles de distorsión de tensión en barras de vinculación con el consumo (PCC: 

Poínt of common coupling with each consummer). 

 

Voltage Distortion Limits 

Bus Voltage at Pcc IVD(%) THD(%) 

69 kV and below 3,0 5,0 

69,001 kV through 161kV 1,5 2,5 

161,001 kV and above 1,0 1,5 

* THD: Total Harmonie voltage Distorsion 

* IVD: Individual Voltage Distorsion 

 

 

 

 

    (i= 2, 3é) 

 

Ei = valor eficaz de la armónica de orden i. 

E1 = valor eficaz de la componente de frecuencia fundamental. 

 

En la mencionada norma se establece que los valores incluidos en la Tabla e3-I deben ser considerados como 

correspondientes al caso más severo en operación normal (condición de duración superior a una hora). Para 

periodos más cortos asociados a arranques o condiciones inusuales, los límites mencionados pueden excederse 

en un 50%. 

 

En la tabla que se muestra más abajo se detallan valores que corresponden a mediciones efectuadas en distintas 

barras del SIP. En cada barra se efectuaron mediciones en distintas horas de día, incluyéndose los máximos 

valores registrados. Los valores de armónicas medidos en las distintas barras se mantienen prácticamente 

estables, y similares a los indicados en las Guías de Referencia correspondientes a los años 97, 98 y 99, según 

puede apreciarse en las siguientes tablas: 

 

Forma de Onda de Tensión. Valores medidos 

  PM-330 PM-132 AP-33(1) AP-33(2) DG-132 DG-33 TW-132 TW-33 TW-13,2 

verificac 0,5 0,7 0,8 0,5 0,5 0,7 1,4 1,9 2,0 

THD 0,5 0,7 0,8 0,5 0,5 0,7 1,4 1,9 2 

2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 

3 0,2 0,4 0,2 0,3 0,1 0,4 0,1 0,1 0,3 

4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 

100

)(

(%)
1

2

2/12

³=

ä
=

E

E

THD i

i

100(%)
1

³=
E

E
IVD i
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Forma de Onda de Tensión. Valores medidos 

  PM-330 PM-132 AP-33(1) AP-33(2) DG-132 DG-33 TW-132 TW-33 TW-13,2 

5 0,4 0,2 0,3 0 0,2 0,5 1,3 1,8 1,7 

6 0 0,3 0,2 0,2 0,2 0 0 0,1 0,1 

7 0,3 0,4 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,5 0,6 

8 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0,4 0 0 0 0 0,1 0,7 

11 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 

15 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0,1 

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 

47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

49 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

(1) Serie B - sin  filtros.         (2) Series A y C -  con filtros.    
 

Forma de Onda de Tensión. Valores medidos 

  AU-132 AU-33 AU-13,2 AU-66 EA-10,4 BS-33 BS -13,2 LH-132 PU-132 

verificac 0,5 0,6 0,7 0,6 0,4 0,8 1,3 0,4 0,5 

THD 0,5 0,6 0,7 0,6 0,4 0,8 1,3 0,4 0,5 

3 0,3 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 

5 0,4 0,6 0,6 0,5 0,3 0,7 1,3 0,4 0,4 

7 0 0 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 0 0,1 

11 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,2 

 

Forma de Onda de Tensión. Valores medidos 

  PU-66 PU-13,2 PU-10,4 PU-35 PD-35 VH-132 CA-132 TO-132  

verificac 0,6 0,7 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4  

THD 0,6 0,7 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4  

3 0,1 0,4 0,2 0 0 0,4 0,4 0,3  

5 0,6 0,5 0,4 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2  

7 0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1  

11 0 0 0 0 0 0 0,1 0  

13 0 0 0 0 0 0 0 0  

17 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0  

 

Forma de Onda de Tensión. Valores medidos 

  RW132 RW33 PW132 
PW33 
TR02 

PW33 
TR04 

    

verificac 1,5 2,5 1,4 1,4 1,5     

THD 1,5 2,5 1,4 1,4 1,5     

2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3     

3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3     

4 0,1 0,1 0,1 0 0,1     

5 1,4 2,5 1,3 1,3 1,3     

6 0 0 0,1 0 0     

7 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2     
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Forma de Onda de Tensión. Valores medidos 

  RW132 RW33 PW132 
PW33 
TR02 

PW33 
TR04 

    

8 0 0 0,1 0 0     

9 0 0 0 0 0     

10 0 0 0 0 0     

11 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4     

13 0,2 0 0,1 0,2 0,2     

 

3.5.2.4. Niveles de Tensión . 
 

Tabla 10: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Niveles de tensión.  

Tensión 
Estación 

Desviación 
Máxima 

Desviación 
Media 

Tiempo Total 

(kV) (%) (%) (h) (%) 

132 P Truncado 7,6 6,1 49,5 0,57 

132 Acueducto -9 -7,5 50 0,57 
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3.5.3. Calidad de Servicio del Sistema de Transporte año 2022. 
 

3.5.3.1. Tablas Calidad de Servicio año 202 2. 
 

Tabla 1: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Líneas (Global)  - Año 202 2. 

Líneas 

Tensión 
nominal 

Long. 
total 

Forzadas 
N. A. 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Tasa de salidas 

forzadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 

Corte 
Energía no 

suministrada 

kV km Nº sal T(h) Nº sal T(h) Nº sal T(h) C sal/100km-año (%) MW MWh 

TRANSACUE 132 245,2 6 35,617 0 0 1 6,617 2,45 99,750 61,8 212,60 

EdERSA 132 331,3 8 20,35 0 0 32 244,352 2,41 98,921 56,7 24,70 

SPSE 132 350,5 3 2,449 0 0 0 0 0,86 99,991 17,1 13,10 

TRANSPA 330  330 1116,32 5 18,266 0 0 6 163,618 0,45 99,733 918,0 879,00 

TRANSPA 220  220 264,4 2 1,05 0 0 0 0 0,76 99,994 30,0 22,30 

TRANSPA 132  132 1389,77 20 73,565 0 0 41 275,95 1,44 99,785 124,4 164,83 

TRANSPA TOTAL   - 2770,49 27 92,881 0 0 47 439,568 0,97 99,784 1072,4 1066,13 

TOTAL  - 3697,49 44 151,297 0 0 80 690,537 1,19 99,724 1208,0 1316,53 

 

Tabla 2: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Salidas forzadas de circuitos dobles (Global)  - Año 202 2. 

Corredor Fallado E.T. Origen E.T. Destino 

Tensión 
nominal 

Long. 
total 

Salidas forzadas  
Tasa de salidas 

forzadas 
Pot. 

Corte 
Energía no 

suministrada 

kV km Nº sal T(h) C sal/100km-año MW MWh 

FU-PM FU PM 330 550 1 1,88 0,18 16 30 

          

          

          

 

Tabla 3: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Causa de salidas forzadas de líneas  (Global)  - Año 202 2. 

Descripción Ident. 
Cantidad de salidas Energía no suministrada Potencia cortada 

N° % Particip. MWh % Particip. MW % Particip. 

Falla interna en el equipo de potencia 1 18 41% 262,93 20% 456,2 38% 

Tormenta eléctrica  2 0 0% 0 0% 0 0% 

Incendio de campos 3 2 5% 5,4 0% 20,6 2% 

Animales, plantaciones y otros objetos que afecten la aislación 4 2 5% 7 1% 5,5 0% 

Error humano / maniobra 5 0  0% 0 0% 0 0% 

Meteoro 6 5 11% 137,3 10% 47,7 4% 

Atentado 7 0 0% 0 0% 0 0% 

Actuación incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones 8 0 0% 0 0% 0 0% 

Falla en barras 9 0 0% 0 0% 0 0% 

Actuación de protecciones en zona de respaldo remoto 10 6 14% 0 0% 0 0% 

Protección de sobretensión,subfrecuencia, sobrefrecuencia 11 2 5% 814 62% 618 51% 

Sobrecarga 12 0 0% 0 0% 0 0% 

Oscilaciones de potencia 13 0 0% 0 0% 0 0% 

Actuación correcta de automatismos de SIP 14 0 0% 0 0% 0 0% 

Actuación incorrecta de automatismos de SIP 15 0 0% 0 0% 0 0% 

Desconocidas 16 8 18% 87,4 7% 45 4% 

Otras 17 1 2% 2,5 0% 15 1% 

Total - 44 100% 1316,53 100% 1208,00 100% 
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Tabla 4: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Salidas forzadas por línea  - Año 202 2. 

Código 
Ident. (*) E.T. Origen E.T. Destino 

Terna Tens Long 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. 
no 

Sum. 

Causa Nº kV km Nº sal T(h) Nº sal T(h) Nº sal T(h) % MW MWh 

  TRANSPA                           

6 
PAMPA DEL 
CASTILLO 

EL TORDILLO - 132 8,9 1 3 0 0 0 0 99,966 0,5 1,5 

P 
PAMPA DEL 
CASTILLO 

EL TORDILLO - 132 8,9 0 0 0 0 1 6,183 99,929 0 0 

P CAÑADON LEON CALETA OLIVIA - 132 20,4 0 0 0 0 1 6,133 99,93 0 0 

P CAÑADON LEON 
SANTA CRUZ 

NORTE 
- 132 37,7 0 0 0 0 1 6,417 99,927 0 0 

P PATAGONIA 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
- 132 6,9 0 0 0 0 2 8,834 99,899 0 0 

1 PATAGONIA 
BARRIO SAN 

MARTIN 
- 132 9,4 2 3,65 0 0 0 0 99,958 77 125 

P PATAGONIA 
BARRIO SAN 

MARTIN 
- 132 9,4 0 0 0 0 2 7,25 99,917 0 0 

6 ESPERANZA RIO TURBIO - 220 142,3 2 1,05 0 0 0 0 99,988 30 22,3 

1 F. AMEGHINO GARAYALDE - 132 121,2 1 3,017 0 0 0 0 99,966 0 0 

10 F. AMEGHINO GARAYALDE - 132 121,2 3 3,283 0 0 0 0 99,963 0 0 

P F. AMEGHINO GARAYALDE - 132 121,2 0 0 0 0 7 40,75 99,535 0 0 

10 F. AMEGHINO TRELEW - 132 112 3 1,983 0 0 0 0 99,977 0 0 

P F. AMEGHINO TRELEW - 132 112 0 0 0 0 6 45,416 99,482 0 0 

P FUTALEUFU ESQUEL - 132 28,4 0 0 0 0 2 9,767 99,889 0 0 

11 FUTALEUFU 
PUERTO 
MADRYN 

1 330 550 1 3,033 0 0 0 0 99,965 602 784 

16 FUTALEUFU 
PUERTO 
MADRYN 

1 330 550 1 2,2 0 0 0 0 99,975 0 0 

1 FUTALEUFU 
PUERTO 
MADRYN 

2 330 550 1 9,083 0 0 0 0 99,896 300 65 

4 FUTALEUFU 
PUERTO 
MADRYN 

2 330 550 1 2,067 0 0 0 0 99,976 0 0 

11 FUTALEUFU 
PUERTO 
MADRYN 

2 330 550 1 1,883 0 0 0 0 99,979 16 30 

P FUTALEUFU 
PUERTO 
MADRYN 

2 330 550 0 0 0 0 4 27,934 99,681 0 0 

1 GARAYALDE MALASPINA - 132 70,4 1 17,483 0 0 0 0 99,8 0 0 

P GARAYALDE MALASPINA - 132 70,4 0 0 0 0 2 16,9 99,807 0 0 

P LOS HÉRCULES LAS HERAS - 132 44,5 0 0 0 0 1 7,683 99,912 0 0 

1 LOS PERALES LAS HERAS - 132 47 1 0,933 0 0 0 0 99,989 0 0 

P MALASPINA PATAGONIA - 132 108 0 0 0 0 5 38,417 99,561 0 0 

P 
PUERTO 
MADRYN 

ALIMENTAC. 
PRINCIPAL 

2 330 5,5 0 0 0 0 1 103,767 98,815 0 0 

P 
PUERTO 
MADRYN 

ALIMENTAC. 
PRINCIPAL 

3 330 4,9 0 0 0 0 1 31,917 99,636 0 0 

P 
PUERTO 
MADRYN 

DISTRIBUCION 
GENERAL 

- 132 5,7 0 0 0 0 1 7,45 99,915 0 0 

1 
PUERTO 
MADRYN 

SIERRA 
GRANDE 

- 132 121,5 1 0,517 0 0 0 0 99,994 7,3 0,73 

3 
PUERTO 
MADRYN 

SIERRA 
GRANDE 

- 132 121,5 1 17,05 0 0 0 0 99,805 14 2,1 

P 
PUERTO 
MADRYN 

SIERRA 
GRANDE 

- 132 121,5 0 0 0 0 3 21,95 99,749 0 0 

16 
PICO 

TRUNCADO I 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
- 132 138 1 3,85 0 0 0 0 99,956 0 0 

P 
PICO 

TRUNCADO I 
PICO 

TRUNCADO II 
- 132 13,4 0 0 0 0 1 6,417 99,927 0 0 

1 
PTO MADRYN 

500 
LOMA BLANCA 

ESTE 
- 132 39,3 1 5,333 0 0 0 0 99,939 0 0 

16 TRELEW 
DISTRIBUCION 

GENERAL 
- 132 62 1 2,717 0 0 0 0 99,969 15,6 12 

1 TRELEW RAWSON - 132 21,8 1 2,183 0 0 0 0 99,975 10 23,5 

1 P.E. MADRYN P. MADRYN 500 1 132 12,9 1 5,333 0 0 0 0 99,939 0 0 



 

GUÍA DE REFERENCIA DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR 

DISTRIBUCIÓN TRONCAL EN LA REGIÓN 
PATAGÓNICA  

Código  Versión  

PT-G-010 2025 

Página: 178 de 387 

 

 

Tabla 4: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Salidas forzadas por línea  - Año 202 2. 

Código 
Ident. (*) E.T. Origen E.T. Destino 

Terna Tens Long 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. 
no 

Sum. 

Causa Nº kV km Nº sal T(h) Nº sal T(h) Nº sal T(h) % MW MWh 

P P.E. MADRYN P. MADRYN 500 1 132 12,9 0 0 0 0 1 8,933 99,898 0 0 

P P.E. MADRYN P. MADRYN 500 2 132 12,9 0 0 0 0 2 16,6 99,811 0 0 

P CHUBUT NORTE P. MADRYN - 132 14,5 0 0 0 0 1 7,833 99,911 0 0 

16 CHUBUT NORTE 
PTO MADRYN 

500 
- 132 13,6 1 3,233 0 0 0 0 99,963 0 0 

P CHUBUT NORTE 
PTO MADRYN 

500 
- 132 13,6 0 0 0 0 1 5,967 99,932 0 0 

  EdERSA                           

1 
S. ANTONIO 

ESTE 
VIEDMA - 132 162,6 2 6,217 0 0 0 0 99,929 12,6 15,3 

P 
S. ANTONIO 

ESTE 
VIEDMA - 132 162,6 0 0 0 0 18 142,351 98,375 0 0 

P 
SIERRA 
GRANDE 

PUNTA 
COLORADA 

- 132 31 0 0 0 0 1 3,95 99,955 0 0 

1 
SIERRA 
GRANDE 

SAN ANTONIO 
OESTE 

- 132 110,3 1 8,733 0 0 0 0 99,9 7,4 1,1 

3 
SIERRA 
GRANDE 

SAN ANTONIO 
OESTE 

- 132 110,3 1 0,45 0 0 0 0 99,995 6,6 3,3 

P 
SIERRA 
GRANDE 

SAN ANTONIO 
OESTE 

- 132 110,3 0 0 0 0 5 45,384 99,482 0 0 

1 
SAN ANTONIO 

OESTE 
S. ANTONIO 

ESTE 
- 132 23 2 1,4 0 0 0 0 99,984 0 0 

P 
SAN ANTONIO 

OESTE 
S. ANTONIO 

ESTE 
- 132 23 0 0 0 0 6 39,884 99,545 0 0 

1 VIEDMA 
C. de 

PATAGONES 
- 132 4,4 1 2,55 0 0 0 0 99,971 15,1 2,5 

17 VIEDMA 
C. de 

PATAGONES 
- 132 4,4 1 1 0 0 0 0 99,989 15 2,5 

  SPSE                           

4 BICENTENARIO 
PUERTO 

DESEADO 
- 132 110,8 1 1,283 0 0 0 0 99,985 5,5 7 

16 BICENTENARIO 
PUERTO 

DESEADO 
- 132 110,8 2 1,166 0 0 0 0 99,987 11,6 6,1 

  TRANSACUE                           

1 
PAMPA DEL 
CASTILLO 

VALLE 
HERMOSO 

- 132 33,3 1 0,467 0 0 0 0 99,995 16,3 7,6 

1 ESQUEL EL COIHUE - 132 128 1 1,833 0 0 0 0 99,979 10,5 22,2 

6 ESQUEL EL COIHUE - 132 128 2 26,367 0 0 0 0 99,699 17,2 113,5 

16 ESQUEL EL COIHUE - 132 128 2 6,95 0 0 0 0 99,921 17,8 69,3 

P ESQUEL EL COIHUE - 132 128 0 0 0 0 1 6,617 99,924 0 0 

              

 (*) Código coincide con las descripciones presentadas en el PT 12       

 

Tabla 5: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Salidas forzadas de circuitos dobles  - Año 202 2. 

Fecha Corredor  E.T. Origen E.T. Destino 
Tensión 

Tiempo rest. 
servicio 

Pot. corte 
Ener.no 
Suminis. 

kV h MW MWh 

4/12/22 FU-PM FUTALEUFU PTO MADRYN 330 1,88 16 30 

        

        

        

        

 

Tabla 6: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Tipificación de faltas  - Año 202 2. 
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Tensión 
(kV) 

Cantidad de faltas 

Totales 
Permanentes Transitorias 

Monofásica a 
Tierra 

Bifásica 
Bifásica 
a Tierra 

Trifásica 
Monofásica c/ 

recierre exitoso 
(1) Trifásica c/ 

recierre exitoso 

330 1 1 0 0 0 0 2 

220 0 2 0 0 0 0 2 

132 20 5 1 0 57 14 97 

        

        

(1) Si existiese       
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Tabla 7: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Equipos de compensación  - Año 202 2. 

Ident. 
Cantidad 

de equipos 
MVA 

Forzadas no Autorizadas Forzadas autorizadas Programadas 
Pot. 
corte 

Ener.no 
Sum. 

Disp. Global 

N° sal. T(h) N° sal. T(h) N° sal. T(h) MW MWh (%) 

Serie - - - - - - - - - - - 

Paralelo 

ETFU Reactor 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

ETFU Reactor 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

ETPM Reactor 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

ETPM Reactor 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

ETPU Cap1 4,5 0 0 0 0 1 5,167 0 0 99,941 

ETPU Cap2 4,5 0 0 0 0 2 9,684 0 0 99,889 

  ETBS Cap1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

  ETBS Cap2 7 0 0 0 0 2 3,583 0 0 99,959 

  ETBS Cap3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

  ETBS Cap4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

  ETVD Reactor 1 6 0 0 0 0 1 6,817 0 0 99,922 

                        

TOTAL   243 0 0 0 0 6 25,251 0 0 99,994 

 

Tabla 8: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Puntos de conexión (global)  - Año 202 2. 

Estación Transformadora 
Cantidad 

de equipos 

Forzadas no Autorizadas Forzadas autorizadas Programadas 
Pot. 
corte 

Ener.no 
Sum. 

Disp. Global 

N° sal. T(h) N° sal. T(h) N° sal. T(h) MW MWh (%) 

TRANSPA                    

ABASOLO 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

ALIMENTAC. PRINCIPAL 4 0 0 0 0 2 212,567 0 0,0 97,573 

C. RIVADAVIA "A1"  14 0 0 0 0 7 26,633 0 0,0 99,696 

BICENTENARIO 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

BARRIO SAN MARTIN 9 3 1,666 0 0 7 25,934 0 0,0 99,685 

PAMPA DEL CASTILLO 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

CAÑADON LEON 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

CALETA OLIVIA 1 1 3,167 0 0 0 0 12,5 39,6 99,964 

DIADEMA 2 0 0 0 0 1 1,567 0 0,0 99,982 

DISTRIBUCION GENERAL 6 0 0 0 0 4 19,101 0 0,0 99,782 

C. RIVADAVIA "A" 9 3 2,033 0 0 4 13,333 0 0,0 99,825 

PATAGONIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

ESQUEL 2 0 0 0 0 1 2,517 0 0,0 99,971 

FUTALEUFU 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

GARAYALDE 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

LOS HERCULES 2 0 0 0 0 1 8,55 0 0,0 99,902 

LOMA BLANCA 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

LOMA BLANCA OESTE 2 0 0 0 0 3 19,1 0 0,0 99,782 

LOMA BLANCA ESTE 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

LAS HERAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

LOS PERALES 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

MALASPINA 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

ORO PLATA 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

PICO TRUNCADO II 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 
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Tabla 8: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Puntos de conexión (global)  - Año 202 2. 

Estación Transformadora 
Cantidad 

de equipos 

Forzadas no Autorizadas Forzadas autorizadas Programadas 
Pot. 
corte 

Ener.no 
Sum. 

Disp. Global 

N° sal. T(h) N° sal. T(h) N° sal. T(h) MW MWh (%) 

PETROQUIMICA 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

PICO TRUNCADO I 13 0 0 0 0 2 11,9 0 0,0 99,864 

P.EOLICO RAWSON 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

RÍO GALLEGOS 4 0 0 0 0 1 3,217 0 0,0 99,963 

RAWSON 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

SAN JOSE 1 0 0 0 0 1 4,9 0 0,0 99,944 

ESCALANTE 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

EL TORDILLO 2 0 0 0 0 2 6,05 0 0,0 99,931 

TRELEW 10 1 0,7 0 0 4 16,683 29 21,4 99,802 

P.EOLICO MADRYN 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

CHUBUT NORTE 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

EdERSA                    

PUNTA COLORADA 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

SAN ANTONIO ESTE 2 0 0 0 0 2 6,066 0 0,0 99,931 

SAN ANTONIO OESTE 3 0 0 0 0 5 15,333 0 0,0 99,825 

SIERRA GRANDE 2 0 0 0 0 3 5,616 0 0,0 99,936 

VIEDMA 7 0 0 0 0 6 8,6 0 0,0 99,902 

SPSE                    

EL CALAFATE 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

PUERTO DESEADO 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

TRANSACUE                    

CERRO NEGRO 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

EL COIHUE 3 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

PAMPA DEL CASTILLO 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

VALLE HERMOSO 4 1 3,617 0 0 0 0 0 0,0 99,959 

TOTAL 155 9 11,183 0 0 56 407,667 41,5 61,0 99,969 

 

Tabla 9: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Transformadores - Año 202 2. 

Identificación 
Transformador 

Estación 
Transformadora 

Pot. 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. no 
Sum. 

MVA Nº sal T(h) Nº sal T(h) 
Nº 
sal 

T(h) % MW MWh 

TRANSPA                      

AO4TR02 ABASOLO 30                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

AP3AU01 
ALIMENTAC. 
PRINCIPAL 

300                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 1 2,85 99,967 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 1 2,85 99,967 0 0,0 

AP3AU02 
ALIMENTAC. 
PRINCIPAL 

300                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 1 106,267 98,787 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 1 106,267 98,787 0 0,0 
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Tabla 9: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Transformadores - Año 202 2. 

Identificación 
Transformador 

Estación 
Transformadora 

Pot. 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. no 
Sum. 

MVA Nº sal T(h) Nº sal T(h) 
Nº 
sal 

T(h) % MW MWh 

AP3AU03 
ALIMENTAC. 
PRINCIPAL  

300                   

Sal por falla propia    0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

AU4AU10 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
20                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 1 1,2 99,986 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 1 1,2 99,986 0 0,0 

AU4AU11 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
15                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

AU4TR01 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
60                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 2 12,233 99,86 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 2 12,233 99,86 0 0,0 

AU4TR02 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
9                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

AU4TR04 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
9                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

AU4TR05 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
30                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 2 14,4 99,836 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 2 14,4 99,836 0 0,0 

AU4TR06 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
9                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

BC4TR02 BICENTENARIO 70                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 1 7,1 99,919 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 1 7,1 99,919 0 0,0 

BC4TR04 BICENTENARIO 70                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 2 13,533 99,846 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 2 13,533 99,846 0 0,0 

BS4TR02 
BARRIO SAN 

MARTIN 
30                   

Sal por falla propia    2 15,8 0 0 4 16,866 99,627 28 209,3 

Sal por falla de prot de alim/transf     6 581,05 0 0 0 0 93,367 15 65,2 
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Tabla 9: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Transformadores - Año 202 2. 

Identificación 
Transformador 

Estación 
Transformadora 

Pot. 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. no 
Sum. 

MVA Nº sal T(h) Nº sal T(h) 
Nº 
sal 

T(h) % MW MWh 

Total     8 596,85 0 0 4 16,866 92,994 43 274,5 

BS4TR03 
BARRIO SAN 

MARTIN 
15                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 1 6,2 99,929 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 1 6,2 99,929 0 0,0 

DG4TR02 
DISTRIBUCION 

GENERAL 
40                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 4 39,1 99,554 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 4 39,1 99,554 0 0,0 

DG4TR04 
DISTRIBUCION 

GENERAL 
40                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 5 38,366 99,562 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     2 6,15 0 0 0 0 99,93 29 39,9 

Total     2 6,15 0 0 5 38,366 99,492 29 39,9 

EA4TR05 C. RIVADAVIA "A" 30                   

Sal por falla propia     1 2,033 0 0 2 16,916 99,784 11,9 20,6 

Sal por falla de prot de alim/transf     1 42,133 0 0 0 0 99,519 0 0,0 

Total     2 44,166 0 0 2 16,916 99,303 11,9 20,6 

EA6TR01 C. RIVADAVIA "A" 3                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

EA6TR02 C. RIVADAVIA "A" 3                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

EA6TR03 C. RIVADAVIA "A" 3                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

EA6TR04 C. RIVADAVIA "A" 4                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

ES4TR01 ESQUEL 15                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 2 10,8 99,877 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     1 0,8 0 0 0 0 99,991 15 12,0 

Total     1 0,8 0 0 2 10,8 99,868 15 12,0 

FU3TR11 FUTALEUFU 60                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

GY4TR05 GARAYALDE 30                   

Sal por falla propia    0 0 0 0 1 7,067 99,919 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 
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Tabla 9: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Transformadores - Año 202 2. 

Identificación 
Transformador 

Estación 
Transformadora 

Pot. 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. no 
Sum. 

MVA Nº sal T(h) Nº sal T(h) 
Nº 
sal 

T(h) % MW MWh 

Total     0 0 0 0 1 7,067 99,919 0 0,0 

LB4TR03 LOMA BLANCA 60                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 2 10 99,886 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 2 10 99,886 0 0,0 

LBT4TR01 
LOMA BLANCA 

ESTE 
60                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

LBT4TR03 
LOMA BLANCA 

ESTE 
60                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

ML4TR01 MALASPINA 60                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     1 1,617 0 0 0 0 99,982 0 0,0 

Total     1 1,617 0 0 0 0 99,982 0 0,0 

PD4TR01 
PICO TRUNCADO 

II 
12                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 3 20,2 99,769 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 3 20,2 99,769 0 0,0 

PM3AU17 
PUERTO 
MADRYN 

60                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 4 31,149 99,644 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 4 31,149 99,644 0 0,0 

PM3TR01 
PUERTO 
MADRYN 

120                   

Sal por falla propia     1 0,6 0 0 2 14,417 99,829 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     1 0,6 0 0 2 14,417 99,829 0 0,0 

PU4AU06 
PICO TRUNCADO 

I 
20                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 4 22,633 99,742 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 4 22,633 99,742 0 0,0 

PU4AU07 
PICO TRUNCADO 

I 
20                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 5 28,851 99,671 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     1 3,233 0 0 0 0 99,963 0 0,0 

Total     1 3,233 0 0 5 28,851 99,634 0 0,0 

PU4TR02 
PICO TRUNCADO 

I 
30                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 2 13,584 99,845 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 2 13,584 99,845 0 0,0 

PU4TR04 
PICO TRUNCADO 

I 
30                   

Sal por falla propia    0 0 0 0 2 11,6 99,868 0 0,0 
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Tabla 9: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Transformadores - Año 202 2. 

Identificación 
Transformador 

Estación 
Transformadora 

Pot. 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. no 
Sum. 

MVA Nº sal T(h) Nº sal T(h) 
Nº 
sal 

T(h) % MW MWh 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 2 11,6 99,868 0 0,0 

PU5TR22 
PICO TRUNCADO 

I 
5                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 1 5 99,943 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 1 5 99,943 0 0,0 

PU5TR23 
PICO TRUNCADO 

I 
5                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 1 3,683 99,958 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 1 3,683 99,958 0 0,0 

PW4TR02 EO. RAWSON 60                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

PW4TR04 EO. RAWSON 60                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

RG7TR01 RIO GALLEGOS 100                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

RW4TR02 RAWSON 15                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 7 37,632 99,57 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 7 37,632 99,57 0 0,0 

RW4TR03 RAWSON 15                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 6 32,099 99,634 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 6 32,099 99,634 0 0,0 

TW4TR03 TRELEW 30                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 4 16,8 99,808 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 4 16,8 99,808 0 0,0 

TW4TR04 TRELEW 30                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 7 28,383 99,676 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 7 28,383 99,676 0 0,0 

TW4TR06 TRELEW 30                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 5 26,449 99,698 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 5 26,449 99,698 0 0,0 

WA4TR01 
P.EOLICO 
MADRYN 

60                   

Sal por falla propia    0 0 0 0 2 15,116 99,827 0 0,0 
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Tabla 9: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Transformadores - Año 202 2. 

Identificación 
Transformador 

Estación 
Transformadora 

Pot. 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. no 
Sum. 

MVA Nº sal T(h) Nº sal T(h) 
Nº 
sal 

T(h) % MW MWh 

Sal por falla de prot de alim/transf     1 5,533 0 0 0 0 99,937 0 0,0 

Total     1 5,533 0 0 2 15,116 99,764 0 0,0 

WA4TR02 
P.EOLICO 
MADRYN 

60                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 2 15,45 99,824 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     1 5,517 0 0 0 0 99,937 0 0,0 

Total     1 5,517 0 0 2 15,45 99,761 0 0,0 

WA4TR05 
P.EOLICO 
MADRYN 

60                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 2 12,767 99,854 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 2 12,767 99,854 0 0,0 

WA4TR06 
P.EOLICO 
MADRYN 

60                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 2 17,466 99,801 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 2 17,466 99,801 0 0,0 

WB4TR01 CHUBUT NORTE 60                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 1 4,333 99,951 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 1 4,333 99,951 0 0,0 

WB4TR04 CHUBUT NORTE 60                   

Sal por falla propia     1 4,183 0 0 2 13,767 99,795 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     1 4,183 0 0 2 13,767 99,795 0 0,0 

WB4TR05 CHUBUT NORTE 60                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 2 13,45 99,846 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 2 13,45 99,846 0 0,0 

WB4TR07 CHUBUT NORTE 60                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 2 12,117 99,862 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 2 12,117 99,862 0 0,0 

CA4TR08 
PAMPA DEL 
CASTILLO 

30                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

CLE4TR04 CAÑADON LEON 75                   

Sal por falla propia     1 6,6 0 0 0 0 99,925 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     1 6,6 0 0 0 0 99,925 0 0,0 

CLE4TR05 CAÑADON LEON 75                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

LBO4TR01 
LOMA BLANCA 

OESTE 
60                   

Sal por falla propia    0 0 0 0 3 23,967 99,726 0 0,0 
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Tabla 9: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Transformadores - Año 202 2. 

Identificación 
Transformador 

Estación 
Transformadora 

Pot. 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. no 
Sum. 

MVA Nº sal T(h) Nº sal T(h) 
Nº 
sal 

T(h) % MW MWh 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 3 23,967 99,726 0 0,0 

LBO4TR03 
LOMA BLANCA 

OESTE  
60                   

Sal por falla propia    0 0 0 0 2 14,983 99,829 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 2 14,983 99,829 0 0,0 

EdERSA                      

PC4TR01 
PUNTA 

COLORADA 
15                   

Sal por falla propia     1 1,95 0 0 3 10,967 99,853 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     2 0,6 0 0 0 0 99,993 0,5 0,3 

Total     3 2,55 0 0 3 10,967 99,846 0,5 0,3 

SE4TR01 
SAN ANTONIO 

ESTE 
15                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 5 25,383 99,71 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 5 25,383 99,71 0 0,0 

SG4TR01 SIERRA GRANDE 25                   

Sal por falla propia     4 4,566 0 0 3 22,75 99,688 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     4 4,566 0 0 3 22,75 99,688 0 0,0 

SG4TR02 SIERRA GRANDE 12                   

Sal por falla propia     1 2,2 0 0 2 50,067 99,403 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     1 2,2 0 0 2 50,067 99,403 0 0,0 

SG4TR09 SIERRA GRANDE 16                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 3 14,216 99,838 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 3 14,216 99,838 0 0,0 

SG4TR10 SIERRA GRANDE 35                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 2 8,833 99,899 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     2 0,467 0 0 0 0 99,995 1,5 0,8 

Total     2 0,467 0 0 2 8,833 99,894 1,5 0,8 

SO4TR04 
SAN ANTONIO 

OESTE 
30                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 4 18,95 99,784 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     1 2,75 0 0 0 0 99,969 6,5 18,2 

Total     1 2,75 0 0 4 18,95 99,752 6,5 18,2 

VD4TR04 VIEDMA 30                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 5 29,616 99,662 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     2 0,25 0 0 0 0 99,997 30,7 3,9 

Total     2 0,25 0 0 5 29,616 99,659 30,7 3,9 

VD4TR05 VIEDMA 15                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 8 41,667 99,524 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     3 1,716 0 0 0 0 99,98 0 0,0 

Total     3 1,716 0 0 8 41,667 99,505 0 0,0 

SPSE                      
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Tabla 9: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Transformadores - Año 202 2. 

Identificación 
Transformador 

Estación 
Transformadora 

Pot. 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. no 
Sum. 

MVA Nº sal T(h) Nº sal T(h) 
Nº 
sal 

T(h) % MW MWh 

CE4TR02 EL CALAFATE 15                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 3 20,5 99,766 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 3 20,5 99,766 0 0,0 

CE4TR03 EL CALAFATE 15                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 2 9,433 99,892 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 2 9,433 99,892 0 0,0 

DE4TR02 
PUERTO 

DESEADO 
5                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

DE4TR03 
PUERTO 

DESEADO 
20                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

RT7TR02 RIO TURBIO 60                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

TRANSACUE                      

EC4TR02 EL COIHUE  15                   

Sal por falla propia    0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     1 0,033 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     1 0,033 0 0 0 0 100 0 0,0 

 

Tabla 9a: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Transformadores (Global) - Año 202 2. 

Transportista 
Pot. Forzadas no Autorizadas Forzadas autorizadas Programadas Índice de Disp. 

Pot. 
corte 

Ener. no Sum. 

MVA Nº sal T(h) Nº sal T(h) Nº sal T(h) % MW MWh 

EdERSA 193 16 14,499 0 0 35 222,449 99,725 39,2 23,160 

SPSE 115 0 0 0 0 5 29,933 99,955 0,0 0,000 

TRANSACUE 15 1 0,033 0 0 0 0 100,000 0,0 0,000 

TRANSPA 3157 20 675,249 0 0 104 738,794 99,714 98,9 347,000 

TOTAL 3480 37 689,781 0 0 144 991,176 99,724 138,1 370,160 

 

3.5.3.2. Consecuencias de las Indisponibilidades año 202 2. 

Indicadores Técnicos.   

IT1 Energ²a no suministrada en "Minutos del sistemaò   
  

Demanda máxima del sistema = 801 MW.  

    

Energía no suministrada = 1708 MWh. 

    

Minutos del sistema = 128,0 minutos. 
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IT2 a. Disturbios mayores originados en la Red de Transporte   

    

1) 19/07/2022 14:39hs. ET Barrio San Martín - Desenganche de Trafo BS4TR02 (30 MVA) por falla 
interna. 

  La máquina debió ser reemplazada. Durante los trabajos se debieron efectuar 
cortes rotativos de demanda. El Usuario transfirió carga a otras estaciones 
con el fin de minimizar la afectación a la demanda. 

    

¶ Instalaciones afectadas:  Demanda de ET Barrio San Martín. 

    

¶ Potencia cortada:   28 MW. 

    

    

2) 14/08/2022 16:57hs.  Desenganche de LEAT 330kV FU-PM 2. 

  
 

  
 

¶ Instalaciones afectadas:  Pérdida de carga en Planta de Aluar (300 MW). Sobrecarga transitoria de  
Interconexión 500/330 kV y superación de límite de transporte de la LEAT 
500kV CL-PY. 

  

  
 

¶ Potencia cortada:   300 MW. 

    

    

3) 26/08/2022 12:26hs. Desenganche de LAT 132kV Patagonia - Barrio - San Martín por 
desprendimiento de BOP. 

  Corte total de la demanda de la ET Barrio San Martín. 

    

¶ Instalaciones afectadas:  ET Barrio San Martín (33 MW) y estaciones aledañas (18 MW). 

    

¶ Potencia cortada:   51 MW. 

    

    

IT2 b. Disturbios mayores originados por Usuarios de la Red de Transporte   

    

1) 13/01/2022 03:25hs. Desenganche de LAT 132kV Esquel - El Coihue (TI Transacue) por falla fugaz 
en línea. 

  
 

¶ Instalaciones afectadas:  Demanda de ET El Coihue y CHIPRE. 

    

¶ Potencia cortada:   8,8 MW. 

    

    

2) 04/12/2022 22:55hs. Desenganche de LEAT 500 kV Choele Choel - Puerto Madryn (Transener) 
por vandalismo. 

  Colapso de estructura de suspensión. 

   

¶ Instalaciones afectadas:  Todo el SIP. Pérdida de generación: 1618 MW. 

  Desconexión de LEAT 330kV FU-PM 1 por Umáx. 

  

¶ Potencia cortada:   Pérdida de carga SIP: 140 MW. Pérdida de carga Aluar: 478 MW. 
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3.5.3.3. Forma de Onda de la tensión . 
 

En la Norma IEEE std 519-1992 (Pág. 85) se incluye la tabla que se detalla textualmente a continuación y donde 

constan los valores límites admisibles de distorsión de tensión en barras de vinculación con el consumo (PCC: 

Poínt of common coupling with each consummer). 

 

Voltage Distortion Limits 

Bus Voltage at Pcc IVD(%) THD(%) 

69 kV and below 3,0 5,0 

69,001 kV through 161kV 1,5 2,5 

161,001 kV and above 1,0 1,5 

* THD: Total Harmonie voltage Distorsion 

* IVD: Individual Voltage Distorsion 

 

 

 

 

    (i= 2, 3é) 

 

Ei = valor eficaz de la armónica de orden i. 

E1 = valor eficaz de la componente de frecuencia fundamental. 

 

En la mencionada norma se establece que los valores incluidos en la Tabla e3-I deben ser considerados como 

correspondientes al caso más severo en operación normal (condición de duración superior a una hora). Para 

periodos más cortos asociados a arranques o condiciones inusuales, los límites mencionados pueden excederse 

en un 50%. 

 

En la tabla que se muestra más abajo se detallan valores que corresponden a mediciones efectuadas en distintas 

barras del SIP. En cada barra se efectuaron mediciones en distintas horas de día, incluyéndose los máximos 

valores registrados. Los valores de armónicas medidos en las distintas barras se mantienen prácticamente 

estables, y similares a los indicados en las Guías de Referencia correspondientes a los años 97, 98 y 99, según 

puede apreciarse en las siguientes tablas: 

 

Forma de Onda de Tensión. Valores medidos 

  PM-330 PM-132 AP-33(1) AP-33(2) DG-132 DG-33 TW-132 TW-33 TW-13,2 

verificac 0,5 0,7 0,8 0,5 0,5 0,7 1,4 1,9 2,0 

THD 0,5 0,7 0,8 0,5 0,5 0,7 1,4 1,9 2 

2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 

3 0,2 0,4 0,2 0,3 0,1 0,4 0,1 0,1 0,3 

4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 

100

)(

(%)
1

2

2/12

³=

ä
=

E

E

THD i

i

100(%)
1

³=
E

E
IVD i
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Forma de Onda de Tensión. Valores medidos 

  PM-330 PM-132 AP-33(1) AP-33(2) DG-132 DG-33 TW-132 TW-33 TW-13,2 

5 0,4 0,2 0,3 0 0,2 0,5 1,3 1,8 1,7 

6 0 0,3 0,2 0,2 0,2 0 0 0,1 0,1 

7 0,3 0,4 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,5 0,6 

8 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0,4 0 0 0 0 0,1 0,7 

11 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 

15 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0,1 

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 

47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

49 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

(1) Serie B - sin  filtros.         (2) Series A y C -  con filtros.    
 

Forma de Onda de Tensión. Valores medidos 

  AU-132 AU-33 AU-13,2 AU-66 EA-10,4 BS-33 BS -13,2 LH-132 PU-132 

verificac 0,5 0,6 0,7 0,6 0,4 0,8 1,3 0,4 0,5 

THD 0,5 0,6 0,7 0,6 0,4 0,8 1,3 0,4 0,5 

3 0,3 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 

5 0,4 0,6 0,6 0,5 0,3 0,7 1,3 0,4 0,4 

7 0 0 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 0 0,1 

11 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,2 

 

Forma de Onda de Tensión. Valores medidos 

  PU-66 PU-13,2 PU-10,4 PU-35 PD-35 VH-132 CA-132 TO-132  

verificac 0,6 0,7 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4  

THD 0,6 0,7 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4  

3 0,1 0,4 0,2 0 0 0,4 0,4 0,3  

5 0,6 0,5 0,4 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2  

7 0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1  

11 0 0 0 0 0 0 0,1 0  

13 0 0 0 0 0 0 0 0  

17 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0  

 

Forma de Onda de Tensión. Valores medidos 

  RW132 RW33 PW132 
PW33 
TR02 

PW33 
TR04 

    

verificac 1,5 2,5 1,4 1,4 1,5     

THD 1,5 2,5 1,4 1,4 1,5     

2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3     

3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3     

4 0,1 0,1 0,1 0 0,1     

5 1,4 2,5 1,3 1,3 1,3     

6 0 0 0,1 0 0     

7 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2     
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Forma de Onda de Tensión. Valores medidos 

  RW132 RW33 PW132 
PW33 
TR02 

PW33 
TR04 

    

8 0 0 0,1 0 0     

9 0 0 0 0 0     

10 0 0 0 0 0     

11 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4     

13 0,2 0 0,1 0,2 0,2     

 

3.5.3.4. Niveles de Tensión . 
 

Tabla 10: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Niveles de tensión.  

Tensión 
Estación 

Desviación 
Máxima 

Desviación 
Media 

Tiempo Total 

(kV) (%) (%) (h) (%) 

132 P Truncado 7,6 6,1 49,5 0,57 

132 Acueducto -9 -7,5 50 0,57 
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3.5.4. Calidad de Servicio del Sistema de Transporte año 2021. 
 

3.5.4.1. Tablas Calidad de Servicio año 2021.  
 

Tabla 1: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Líneas (Global)  - Año 2021 . 

Líneas 

Tensión 
nominal 

Long. 
total 

Forzadas 
N. A. 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Tasa de salidas 

forzadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 

Corte 
Energía no 

suministrada 

kV km Nº sal T(h) Nº sal T(h) Nº sal T(h) C sal/100km-año (%) MW MWh 

TRANSACUE 132 245,2 7 57,383 0 0 7 56,85 2,85 99,607 104,8 264,20 

EdERSA 132 331,3 23 50,883 0 0 37 260,866 6,94 98,801 179,9 55,32 

SPSE 132 350,5 6 14,068 0 0 0 0 1,71 99,952 38,4 47,80 

TRANSPA 330  330 1116,32 6 18,951 0 0 5 151,517 0,54 99,081 17,0 29,00 

TRANSPA 220  220 264,4 2 1,217 0 0 2 6 0,76 99,958 33,6 22,30 

TRANSPA 132  132 1389,77 29 110,365 0 0 35 237,633 2,09 99,785 497,3 1146,20 

TRANSPA TOTAL   - 2770,49 37 130,533 0 0 42 395,15 1,34 99,518 547,9 1197,50 

TOTAL  - 3697,49 73 252,867 0 0 86 712,866 1,97 99,501 871,0 1564,82 

 

Tabla 2: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Salidas forzadas de circuitos dobles (Global)  - Año 2021 . 

Corredor Fallado E.T. Origen E.T. Destino 

Tensión 
nominal 

Long. 
total 

Salidas forzadas  
Tasa de salidas 

forzadas 
Pot. 

Corte 
Energía no 

suministrada 

kV km Nº sal T(h) C sal/100km-año MW MWh 

FU-PM FU PM 330 550 1 3,17 0,18 17 29 

          

          

          

 

Tabla 3: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Causa de salidas forzadas de líneas  (Global)  - Año 2021 . 

Descripción Ident. 
Cantidad de salidas Energía no suministrada Potencia cortada 

N° % Particip. MWh % Particip. MW % Particip. 

Falla interna en el equipo de potencia 1 27 37% 608,85 39% 175,45 20% 

Tormenta eléctrica  2 1 1% 3,2 0% 20,4 2% 

Incendio de campos 3 0 0% 0 0% 0 0% 

Animales, plantaciones y otros objetos que afecten la aislación 4 2 3% 0 0% 0 0% 

Error humano / maniobra 5 1 1% 0 0% 0 0% 

Meteoro 6 7 10% 90,5 6% 76,2 9% 

Atentado 7 1 1% 21 1% 5,4 1% 

Actuación incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones 8 8 11% 96,66 6% 80,4 9% 

Falla en barras 9 1 1% 0 0% 0 0% 

Actuación de protecciones en zona de respaldo remoto 10 8 11% 644,6 41% 368,3 42% 

Protección de sobretensión,subfrecuencia, sobrefrecuencia 11 0 0% 0 0% 0 0% 

Sobrecarga 12 0 0% 0 0% 0 0% 

Oscilaciones de potencia 13 0 0% 0 0% 0 0% 

Actuación correcta de automatismos de SIP 14 0 0% 0 0% 0 0% 

Actuación incorrecta de automatismos de SIP 15 0 0% 0 0% 0 0% 

Desconocidas 16 14 19% 72,81 5% 116,6 13% 

Otras 17 3 4% 27,2 2% 28,2 3% 

Total - 73 100% 1564,82 100% 870,95 100% 
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Tabla 4: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Salidas forzadas por línea  - Año 2021 . 

Código 
Ident. (*) E.T. Origen E.T. Destino 

Terna Tens Long 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. 
no 

Sum. 

Causa Nº kV km Nº sal T(h) Nº sal T(h) Nº sal T(h) % MW MWh 

  TRANSPA                           

P AIKE SAN JOSE - 132 75 0 0 0 0 1 6 99,932 0 0 

6 PATAGONIA 
BARRIO SAN 

MARTIN 
- 132 9,4 1 2,183 0 0 0 0 99,975 14 35 

P PATAGONIA 
BARRIO SAN 

MARTIN 
- 132 9,4 0 0 0 0 1 6,483 99,926 0 0 

6 ESPERANZA RIO GALLEGOS - 220 122,4 1 0,417 0 0 0 0 99,995 28 17,7 

P ESPERANZA RIO GALLEGOS - 220 122,4 0 0 0 0 1 2,233 99,975 0 0 

6 ESPERANZA RIO TURBIO - 220 142,3 1 0,8 0 0 0 0 99,991 5,6 4,6 

P ESPERANZA RIO TURBIO - 220 142,3 0 0 0 0 1 3,767 99,957 0 0 

P FLORENTINO GARAYALDE - 132 121,2 0 0 0 0 3 36,133 99,588 0 0 

P F. AMEGHINO TRELEW - 132 112 0 0 0 0 5 40,933 99,533 0 0 

1 FUTALEUFU 
PUERTO 
MADRYN 

1 330 550 2 3,483 0 0 0 0 99,96 0 0 

6 FUTALEUFU 
PUERTO 
MADRYN 

1 330 550 2 10,534 0 0 0 0 99,88 0 0 

P FUTALEUFU 
PUERTO 
MADRYN 

1 330 550 0 0 0 0 3 140,5 98,396 0 0 

1 FUTALEUFU 
PUERTO 
MADRYN 

2 330 550 1 1,767 0 0 0 0 99,98 0 0 

6 FUTALEUFU 
PUERTO 
MADRYN 

2 330 550 1 3,167 0 0 0 0 99,964 17 29 

P FUTALEUFU 
PUERTO 
MADRYN 

2 330 550 0 0 0 0 1 3,95 99,955 0 0 

P GARAYALDE MALASPINA - 132 70,4 0 0 0 0 2 7,334 99,916 0 0 

10 LOS HÉRCULES LAS HERAS - 132 44,5 1 1,15 0 0 0 0 99,987 0 0 

P LOS PERALES LAS HERAS - 132 47 0 0 0 0 1 6,4 99,927 0 0 

1 MALASPINA PATAGONIA - 132 108 1 7,2 0 0 0 0 99,918 0 0 

4 MALASPINA PATAGONIA - 132 108 1 0,15 0 0 0 0 99,998 0 0 

P 
PUERTO 
MADRYN 

ALIMENTAC. 
PRINCIPAL 

3 330 4,9 0 0 0 0 1 7,067 99,919 0 0 

1 
PUERTO 
MADRYN 

DISTRIBUCION 
GENERAL 

- 132 5,7 1 6,467 0 0 0 0 99,926 24,6 162 

10 
PUERTO 
MADRYN 

DISTRIBUCION 
GENERAL 

- 132 5,7 1 0,75 0 0 0 0 99,991 0 0 

P 
PUERTO 
MADRYN 

DISTRIBUCION 
GENERAL 

- 132 5,7 0 0 0 0 2 12,7 99,855 0 0 

1 
PUERTO 
MADRYN 

SIERRA 
GRANDE 

- 132 121,5 4 35,117 0 0 0 0 99,599 42,3 175,7 

4 
PUERTO 
MADRYN 

SIERRA 
GRANDE 

- 132 121,5 1 0,767 0 0 0 0 99,991 0 0 

16 
PUERTO 
MADRYN 

SIERRA 
GRANDE 

- 132 121,5 1 2,267 0 0 0 0 99,974 0 0 

P 
PUERTO 
MADRYN 

SIERRA 
GRANDE 

- 132 121,5 0 0 0 0 1 7,4 99,916 0 0 

1 
PICO 

TRUNCADO I 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
- 132 138 2 7,983 0 0 0 0 99,909 32,5 31 

10 
PICO 

TRUNCADO I 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
- 132 138 1 1,883 0 0 0 0 99,979 103 474 

P 
PICO 

TRUNCADO I 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
- 132 138 0 0 0 0 6 35,951 99,59 0 0 

P 
PICO 

TRUNCADO I 
PICO 

TRUNCADO II 
- 132 13,4 0 0 0 0 4 23,983 99,726 0 0 

5 
PICO 

TRUNCADO I 
SANTA CRUZ 

NORTE 
1 132 2,5 1 0,05 0 0 0 0 99,999 0 0 

P 
PICO 

TRUNCADO I 
SANTA CRUZ 

NORTE 
1 132 2,5 0 0 0 0 1 4,2 99,952 0 0 

10 
PICO 

TRUNCADO I 
SANTA CRUZ 

NORTE 
2 132 2,5 1 0,95 0 0 0 0 99,989 0 0 

1 
P.EOLICO 
RAWSON 

RAWSON - 132 7,3 1 3,633 0 0 0 0 99,959 0 0 

17 
P. EOLICO 
RAWSON 

RAWSON - 132 7,3 1 5,45 0 0 0 0 99,938 0 0 
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Tabla 4: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Salidas forzadas por línea  - Año 2021 . 

Código 
Ident. (*) E.T. Origen E.T. Destino 

Terna Tens Long 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. 
no 

Sum. 

Causa Nº kV km Nº sal T(h) Nº sal T(h) Nº sal T(h) % MW MWh 

P 
P.EOLICO 
RAWSON 

RAWSON - 132 7,3 0 0 0 0 1 5,9 99,933 0 0 

8 
PUERTO 

MADRYN 500 
PE LOMA 
BLANCA 

- 132 43,3 1 1,033 0 0 0 0 99,988 0 0 

8 
PTO MADRYN 

500 
LOMA BLANCA 

ESTE 
- 132 39,3 3 3,133 0 0 0 0 99,964 0 0 

1 TRELEW 
DISTRIBUCION 

GENERAL 
- 132 62 3 20,7 0 0 0 0 99,764 0 0 

P TRELEW 
DISTRIBUCION 

GENERAL 
- 132 62 0 0 0 0 2 11,533 99,868 0 0 

1 TRELEW RAWSON - 132 21,8 2 8,116 0 0 0 0 99,907 23,9 105,5 

P TRELEW RAWSON - 132 21,8 0 0 0 0 1 4,583 99,948 0 0 

10 CHUBUT NOR P. MADRYN - 132 14,5 1 1,383 0 0 0 0 99,984 257 163 

P CHUBUT NOR P. MADRYN - 132 14,5 0 0 0 0 1 7 99,92 0 0 

P 
SANTA CRUZ 

NORTE 
LOS HÉRCULES - 132 35,5 0 0 0 0 1 0,367 99,996 0 0 

P 
SANTA CRUZ 

NORTE 
LAS HERAS - 132 80 0 0 0 0 2 20,733 99,763 0 0 

  EdERSA                           

1 
S. ANTONIO 

ESTE 
VIEDMA - 132 162,6 3 10,75 0 0 0 0 99,877 16 5,2 

16 
S. ANTONIO 

ESTE 
VIEDMA - 132 162,6 7 8,432 0 0 0 0 99,904 60,3 19,97 

P 
S. ANTONIO 

ESTE 
VIEDMA - 132 162,6 0 0 0 0 17 120,751 98,622 0 0 

1 
SIERRA 
GRANDE 

PUNTA 
COLORADA 

- 132 31 1 5,6 0 0 0 0 99,936 0,5 2,75 

P 
SIERRA 
GRANDE 

PUNTA 
COLORADA 

- 132 31 0 0 0 0 1 8,967 99,898 0 0 

1 
SIERRA 
GRANDE 

SAN ANTONIO 
OESTE 

- 132 110,3 2 9,8 0 0 0 0 99,888 12 2,2 

2 
SIERRA 
GRANDE 

SAN ANTONIO 
OESTE 

- 132 110,3 1 0,167 0 0 0 0 99,998 20,4 3,2 

16 
SIERRA 
GRANDE 

SAN ANTONIO 
OESTE 

- 132 110,3 3 1,333 0 0 0 0 99,985 35,3 8,3 

P 
SIERRA 
GRANDE 

SAN ANTONIO 
OESTE 

- 132 110,3 0 0 0 0 12 85,932 99,019 0 0 

1 
SAN ANTONIO 

OESTE 
S. ANTONIO 

ESTE 
- 132 23 1 3,133 0 0 0 0 99,964 0 0 

8 
SAN ANTONIO 

OESTE 
S. ANTONIO 

ESTE 
- 132 23 1 0,067 0 0 0 0 99,999 14,4 0,96 

16 
SAN ANTONIO 

OESTE 
S. ANTONIO 

ESTE 
- 132 23 1 0,017 0 0 0 0 100 2 0,04 

P 
SAN ANTONIO 

OESTE 
S. ANTONIO 

ESTE 
- 132 23 0 0 0 0 5 29,716 99,661 0 0 

1 VIEDMA 
C. de 

PATAGONES 
- 132 4,4 1 7,3 0 0 0 0 99,917 0 0 

10 VIEDMA 
C. de 

PATAGONES 
- 132 4,4 1 2,867 0 0 0 0 99,967 0 0 

17 VIEDMA 
C. de 

PATAGONES 
- 132 4,4 1 1,417 0 0 0 0 99,984 19 12,7 

P VIEDMA 
C. de 

PATAGONES 
- 132 4,4 0 0 0 0 2 15,5 99,823 0 0 

  SPSE                           

7 BICENTENARIO 
PUERTO 

DESEADO 
- 132 110,8 1 3,933 0 0 0 0 99,955 5,4 21 

9 BICENTENARIO 
PUERTO 

DESEADO 
- 132 110,8 1 4,217 0 0 0 0 99,952 0 0 

10 ESPERANZA EL CALAFATE - 132 141,5 1 0,767 0 0 0 0 99,991 8,3 7,6 

17 ESPERANZA EL CALAFATE - 132 141,5 1 1,267 0 0 0 0 99,986 9,2 14,5 

10 PETROQUIMICA BICENTENARIO - 132 96,7 1 2,767 0 0 0 0 99,968 0 0 

8 
PICO 

TRUNCADO I 
PETROQUIMICA - 132 1,5 1 1,117 0 0 0 0 99,987 15,5 4,7 

  TRANSACUE                           
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Tabla 4: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Salidas forzadas por línea  - Año 2021 . 

Código 
Ident. (*) E.T. Origen E.T. Destino 

Terna Tens Long 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. 
no 

Sum. 

Causa Nº kV km Nº sal T(h) Nº sal T(h) Nº sal T(h) % MW MWh 

P DIADEMA ESCALANTE - 132 8 0 0 0 0 1 8,85 99,899 0 0 

1 PATAGONIA DIADEMA - 132 15 1 4,917 0 0 0 0 99,944 23,5 117,5 

8 PATAGONIA DIADEMA - 132 15 1 2,65 0 0 0 0 99,97 25,5 68 

P PATAGONIA DIADEMA - 132 15 0 0 0 0 2 17,05 99,805 0 0 

1 ESQUEL EL COIHUE - 132 128 1 44,5 0 0 0 0 99,492 0,15 7 

6 ESQUEL EL COIHUE - 132 128 1 2,7 0 0 0 0 99,969 11,6 4,2 

16 ESQUEL EL COIHUE - 132 128 2 1,783 0 0 0 0 99,98 19 44,5 

P ESQUEL EL COIHUE - 132 128 0 0 0 0 2 10,166 99,884 0 0 

8 ESCALANTE P. CASTILLO - 132 19,6 1 0,833 0 0 0 0 99,99 25 23 

P ESCALANTE P. CASTILLO - 132 19,6 0 0 0 0 2 20,784 99,763 0 0 

              

 (*) Código coincide con las descripciones presentadas en el PT 12       

 

Tabla 5: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Salidas forzadas de circuitos dobles  - Año 2021 . 

Fecha Corredor  E.T. Origen E.T. Destino 
Tensión 

Tiempo rest. 
servicio 

Pot. corte 
Ener.no 
Suminis. 

kV h MW MWh 

24/10/21 FU-PM FUTALEUFU PTO MADRYN 330 3,17 17 29 

        

        

        

        

 

Tabla 6: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Tipificación de faltas  - Año 2021 . 

Tensión 
(kV) 

Cantidad de faltas 

Totales 
Permanentes Transitorias 

Monofásica a 
Tierra 

Bifásica 
Bifásica 
a Tierra 

Trifásica 
Monofásica c/ 

recierre exitoso 
(1) Trifásica c/ 

recierre exitoso 

330 4 1 1 0 0 0 6 

220 0 2 0 0 0 0 2 

132 33 4 3 0 43 17 100 

        

        

(1) Si existiese       
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Tabla 7: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Equipos de compensación  - Año 2021 . 

Ident. 
Cantidad 

de equipos 
MVA 

Forzadas no Autorizadas Forzadas autorizadas Programadas 
Pot. 
corte 

Ener.no 
Sum. 

Disp. Global 

N° sal. T(h) N° sal. T(h) N° sal. T(h) MW MWh (%) 

Serie - - - - - - - - - - - 

Paralelo 

ETFU Reactor 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

ETFU Reactor 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

ETPM Reactor 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

ETPM Reactor 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

ETPU Cap1 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

ETPU Cap2 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

  ETBS Cap1 7 0 0 0 0 1 0,95 0 0 99,989 

  ETBS Cap2 7 0 0 0 0 1 1,283 0 0 99,985 

  ETBS Cap3 7 1 66,183 0 0 0 0 0 0 99,244 

  ETBS Cap4 7 0 0 0 0 1 0,517 0 0 99,994 

  ETVD Reactor 1 6 0 0 0 0 2 9,65 0 0 99,89 

                        

TOTAL   243 1 66,183 0 0 5 12,4 0 0 99,975 

 

Tabla 8: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Puntos de conexión (global)  - Año 2021 . 

Estación Transformadora 
Cantidad 

de equipos 

Forzadas no Autorizadas Forzadas autorizadas Programadas 
Pot. 
corte 

Ener.no 
Sum. 

Disp. Global 

N° sal. T(h) N° sal. T(h) N° sal. T(h) MW MWh (%) 

TRANSPA                    

ALIMENTAC. PRINCIPAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

C. RIVADAVIA "A1"  14 0 0 0 0 1 1,433 0 0,0 99,984 

BICENTENARIO 4 0 0 0 0 3 3,733 0 0,0 99,957 

BARRIO SAN MARTIN 9 0 0 0 0 1 2,85 0 0,0 99,967 

PAMPA DEL CASTILLO 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

CAÑADON LEON 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

CALETA OLIVIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

DIADEMA 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

DISTRIBUCION GENERAL 6 1 0,817 0 0 0 0 13 10,6 99,991 

C. RIVADAVIA "A" 12 2 2,167 0 0 2 8,25 0 0,0 99,881 

PATAGONIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

ESQUEL 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

FUTALEUFU 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

GARAYALDE 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

LOS HERCULES 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

EO. LOMA BLANCA 2 0 0 0 0 5 15,9 0 0,0 99,818 

LOMA BLANCA OESTE 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

LOMA BLANCA ESTE 2 0 0 0 0 2 2,716 0 0,0 99,969 

LAS HERAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

LOS PERALES 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

MALASPINA 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

ORO PLATA 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

PICO TRUNCADO II 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

PETROQUIMICA 4 0 0 0 0 2 4,367 0 0,0 99,95 
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Tabla 8: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Puntos de conexión (global)  - Año 2021 . 

Estación Transformadora 
Cantidad 

de equipos 

Forzadas no Autorizadas Forzadas autorizadas Programadas 
Pot. 
corte 

Ener.no 
Sum. 

Disp. Global 

N° sal. T(h) N° sal. T(h) N° sal. T(h) MW MWh (%) 

PICO TRUNCADO I 13 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

P.EOLICO RAWSON 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

RÍO GALLEGOS 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

RAWSON 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

SAN JOSE 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

ESCALANTE 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

EL TORDILLO 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

TRELEW 10 0 0 0 0 6 19,934 0 0,0 99,772 

P.EOLICO MADRYN 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

CHUBUT NORTE 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

EdERSA                    

PUNTA COLORADA 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

SAN ANTONIO ESTE 2 0 0 0 0 1 1,183 0 0,0 99,986 

SAN ANTONIO OESTE 3 0 0 0 0 6 13,849 0 0,0 99,842 

SIERRA GRANDE 2 0 0 0 0 3 11,416 0 0,0 99,87 

VIEDMA 7 0 0 0 0 8 13,001 0 0,0 99,852 

SPSE                    

EL CALAFATE 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

PUERTO DESEADO 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

TRANSACUE                    

CERRO NEGRO 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

EL COIHUE 3 1 1,617 0 0 0 0 0 0,0 99,982 

PAMPA DEL CASTILLO 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

VALLE HERMOSO 4 1 145,333 0 0 0 0 0 0,0 98,341 

TOTAL 158 5 149,934 0 0 40 98,632 13 10,6 99,982 

 

Tabla 9: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Transformadores - Año 2021 . 

Identificación 
Transformador 

Estación 
Transformadora 

Pot. 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. no 
Sum. 

MVA Nº sal T(h) Nº sal T(h) 
Nº 
sal 

T(h) % MW MWh 

TRANSPA                      

AO4TR02 ABASOLO 30                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

AP3AU01 
ALIMENTAC. 
PRINCIPAL 

300                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 1 79,65 99,091 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 1 79,65 99,091 0 0,0 

AP3AU02 
ALIMENTAC. 
PRINCIPAL 

300                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 1 80,683 99,079 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 1 80,683 99,079 0 0,0 

AP3AU03 
ALIMENTAC. 
PRINCIPAL  

300                   
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Tabla 9: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Transformadores - Año 2021 . 

Identificación 
Transformador 

Estación 
Transformadora 

Pot. 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. no 
Sum. 

MVA Nº sal T(h) Nº sal T(h) 
Nº 
sal 

T(h) % MW MWh 

Sal por falla propia    0 0 0 0 2 37,167 99,576 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 2 37,167 99,576 0 0,0 

AU4AU10 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
20                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 1 1,733 99,98 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 1 1,733 99,98 0 0,0 

AU4AU11 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
15                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 1 4,1 99,953 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 1 4,1 99,953 0 0,0 

AU4TR01 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
60                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

AU4TR02 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
9                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

AU4TR04 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
9                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

AU4TR05 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
30                   

Sal por falla propia     1 1,2 0 0 4 22,701 99,727 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     1 1,2 0 0 4 22,701 99,727 0 0,0 

AU4TR06 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
9                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

BC4TR02 BICENTENARIO 70                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

BC4TR04 BICENTENARIO 70                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 1 1,6 99,982 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 1 1,6 99,982 0 0,0 

BS4TR02 
BARRIO SAN 

MARTIN 
30                   

Sal por falla propia    1 1,283 0 0 0 0 99,985 19,5 26,3 

Sal por falla de prot de alim/transf     1 3,85 0 0 0 0 99,956 16 60,0 

Total     2 5,133 0 0 0 0 99,941 35,5 86,3 
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Tabla 9: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Transformadores - Año 2021 . 

Identificación 
Transformador 

Estación 
Transformadora 

Pot. 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. no 
Sum. 

MVA Nº sal T(h) Nº sal T(h) 
Nº 
sal 

T(h) % MW MWh 

BS4TR03 
BARRIO SAN 

MARTIN 
15                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 3 15,734 99,82 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 3 15,734 99,82 0 0,0 

DG4TR02 
DISTRIBUCION 

GENERAL 
40                   

Sal por falla propia     1 1,283 0 0 3 14,584 99,819 15 9,5 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     1 1,283 0 0 3 14,584 99,819 15 9,5 

DG4TR04 
DISTRIBUCION 

GENERAL 
40                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 3 20,483 99,766 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     2 2,4 0 0 0 0 99,973 7,5 13,0 

Total     2 2,4 0 0 3 20,483 99,739 7,5 13,0 

EA4TR05 C. RIVADAVIA "A" 30                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 1 3,383 99,961 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 1 3,383 99,961 0 0,0 

EA6TR01 C. RIVADAVIA "A" 3                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

EA6TR02 C. RIVADAVIA "A" 3                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

EA6TR03 C. RIVADAVIA "A" 3                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

EA6TR04 C. RIVADAVIA "A" 4                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

ES4TR01 ESQUEL 15                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

FU3TR11 FUTALEUFU 60                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

GY4TR05 GARAYALDE 30                   

Sal por falla propia    0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 
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Tabla 9: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Transformadores - Año 2021 . 

Identificación 
Transformador 

Estación 
Transformadora 

Pot. 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. no 
Sum. 

MVA Nº sal T(h) Nº sal T(h) 
Nº 
sal 

T(h) % MW MWh 

LB4TR03 LOMA BLANCA 60                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

LBT.4TR01 
LOMA BLANCA 

ESTE 
60                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 1 2,3 99,974 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     2 3,567 0 0 0 0 99,959 0 0,0 

Total     2 3,567 0 0 1 2,3 99,933 0 0,0 

LBT.4TR03 
LOMA BLANCA 

ESTE 
60                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 1 3,383 99,961 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 1 3,383 99,961 0 0,0 

ML4TR01 MALASPINA 60                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 4 16,284 99,814 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     1 20,45 0 0 0 0 99,767 0 0,0 

Total     1 20,45 0 0 4 16,284 99,581 0 0,0 

PD4TR01 
PICO TRUNCADO 

II 
12                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

PM3AU17 
PUERTO 
MADRYN 

60                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 3 27 99,692 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     1 1,433 0 0 0 0 99,984 0 0,0 

Total     1 1,433 0 0 3 27 99,675 0 0,0 

PM3TR01 
PUERTO 
MADRYN 

120                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     1 0,5 0 0 0 0 99,994 0 0,0 

Total     1 0,5 0 0 0 0 99,994 0 0,0 

PU4AU06 
PICO TRUNCADO 

I 
20                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     1 0,5 0 0 0 0 99,994 10,5 28,5 

Total     1 0,5 0 0 0 0 99,994 10,5 28,5 

PU4AU07 
PICO TRUNCADO 

I 
20                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     1 0,483 0 0 0 0 99,994 0 0,0 

Total     1 0,483 0 0 0 0 99,994 0 0,0 

PU4TR02 
PICO TRUNCADO 

I 
30                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

PU4TR04 
PICO TRUNCADO 

I 
30                   

Sal por falla propia    1 4,133 0 0 1 4,983 99,896 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     1 5,517 0 0 0 0 99,937 0 0,0 
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Tabla 9: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Transformadores - Año 2021 . 

Identificación 
Transformador 

Estación 
Transformadora 

Pot. 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. no 
Sum. 

MVA Nº sal T(h) Nº sal T(h) 
Nº 
sal 

T(h) % MW MWh 

Total     2 9,65 0 0 1 4,983 99,833 0 0,0 

PU5TR22 
PICO TRUNCADO 

I 
5                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 1 3,367 99,962 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     1 0,217 0 0 0 0 99,998 0 0,0 

Total     1 0,217 0 0 1 3,367 99,959 0 0,0 

PU5TR23 
PICO TRUNCADO 

I 
5                   

Sal por falla propia     2 24,5 0 0 2 7,533 99,634 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     2 24,5 0 0 2 7,533 99,634 0 0,0 

PW4TR02 EO. RAWSON 60                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 1 6,133 99,93 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 1 6,133 99,93 0 0,0 

PW4TR04 EO. RAWSON 60                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 1 3,967 99,955 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 1 3,967 99,955 0 0,0 

RG7TR01 RIO GALLEGOS 100                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 2 4,15 99,953 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 2 4,15 99,953 0 0,0 

RW4TR02 RAWSON 15                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 2 4,417 99,95 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     2 37,266 0 0 0 0 99,575 0 0,0 

Total     2 37,266 0 0 2 4,417 99,524 0 0,0 

RW4TR03 RAWSON 15                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 1 2,3 99,974 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 1 2,3 99,974 0 0,0 

TW4TR03 TRELEW 30                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 3 11,601 99,868 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 3 11,601 99,868 0 0,0 

TW4TR04 TRELEW 30                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 3 6,717 99,923 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 3 6,717 99,923 0 0,0 

TW4TR06 TRELEW 30                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 2 5,65 99,936 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 2 5,65 99,936 0 0,0 

WA4TR01 
P.EOLICO 
MADRYN 

60                   

Sal por falla propia    0 0 0 0 2 12,734 99,855 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 
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Tabla 9: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Transformadores - Año 2021 . 

Identificación 
Transformador 

Estación 
Transformadora 

Pot. 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. no 
Sum. 

MVA Nº sal T(h) Nº sal T(h) 
Nº 
sal 

T(h) % MW MWh 

Total     0 0 0 0 2 12,734 99,855 0 0,0 

WA4TR02 
P.EOLICO 
MADRYN 

60                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 2 10,5 99,88 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     2 6,9 0 0 0 0 99,921 0 0,0 

Total     2 6,9 0 0 2 10,5 99,801 0 0,0 

WA4TR05 
P.EOLICO 
MADRYN 

60                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 2 13,166 99,85 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 2 13,166 99,85 0 0,0 

WA4TR06 
P.EOLICO 
MADRYN 

60                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

WB4TR01 CHUBUT NORTE 60                   

Sal por falla propia     1 5,35 0 0 2 11,1 99,812 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     1 5,35 0 0 2 11,1 99,812 0 0,0 

WB4TR04 CHUBUT NORTE 60                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     1 25,7 0 0 0 0 99,707 0 0,0 

Total     1 25,7 0 0 0 0 99,707 0 0,0 

WB4TR05 CHUBUT NORTE 60                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 2 5,533 99,937 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 2 5,533 99,937 0 0,0 

WB4TR07 CHUBUT NORTE 60                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 2 6,716 99,923 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 2 6,716 99,923 0 0,0 

CA4TR08 
PAMPA DEL 
CASTILLO 

30                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

CLE.4TR04 CAÑADON LEON 75                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

CLE.4TR05 CAÑADON LEON 75                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

LBO.4TR01 
LOMA BLANCA 

OESTE 
60                   

Sal por falla propia    0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 
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Tabla 9: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Transformadores - Año 2021 . 

Identificación 
Transformador 

Estación 
Transformadora 

Pot. 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. no 
Sum. 

MVA Nº sal T(h) Nº sal T(h) 
Nº 
sal 

T(h) % MW MWh 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

LBO.4TR03 
LOMA BLANCA 

OESTE  
60                   

Sal por falla propia    0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

EdERSA                      

PC4TR01 
PUNTA 

COLORADA 
15                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 2 21,334 99,756 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     1 7,633 0 0 0 0 99,913 0,2 1,5 

Total     1 7,633 0 0 2 21,334 99,669 0,2 1,5 

SE4TR01 
SAN ANTONIO 

ESTE 
15                   

Sal por falla propia     2 4,416 0 0 3 18,134 99,743 1,4 0,6 

Sal por falla de prot de alim/transf     1 2,617 0 0 0 0 99,97 0 0,0 

Total     3 7,033 0 0 3 18,134 99,713 1,4 0,6 

SG4TR01 SIERRA GRANDE 25                   

Sal por falla propia     2 2,017 0 0 7 358,266 95,887 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     4 7,483 0 0 0 0 99,915 0 0,0 

Total     6 9,5 0 0 7 358,266 95,802 0 0,0 

SG4TR02 SIERRA GRANDE 12                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 2 12,45 99,858 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 2 12,45 99,858 0 0,0 

SG4TR09 SIERRA GRANDE 16                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 4 20,083 99,771 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 4 20,083 99,771 0 0,0 

SG4TR10 SIERRA GRANDE 35                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 3 24,534 99,72 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 3 24,534 99,72 0 0,0 

SO4TR04 
SAN ANTONIO 

OESTE 
30                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 2 14,1 99,839 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 2 14,1 99,839 0 0,0 

VD4TR04 VIEDMA 30                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 7 30,284 99,654 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     3 3,816 0 0 0 0 99,956 13,3 12,9 

Total     3 3,816 0 0 7 30,284 99,611 13,3 12,9 

VD4TR05 VIEDMA 15                   

Sal por falla propia     1 4,883 0 0 7 48,399 99,392 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     3 19,283 0 0 0 0 99,78 0 0,0 

Total     4 24,166 0 0 7 48,399 99,172 0 0,0 

SPSE                      

CE4TR02 EL CALAFATE 15                   
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Tabla 9: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Transformadores - Año 2021 . 

Identificación 
Transformador 

Estación 
Transformadora 

Pot. 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. no 
Sum. 

MVA Nº sal T(h) Nº sal T(h) 
Nº 
sal 

T(h) % MW MWh 

Sal por falla propia     1 0,4 0 0 2 3,833 99,952 2,1 2,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     1 0,4 0 0 2 3,833 99,952 2,1 2,0 

CE4TR03 EL CALAFATE 15                   

Sal por falla propia     1 25,683 0 0 1 0,567 99,7 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     1 25,683 0 0 1 0,567 99,7 0 0,0 

DE4TR02 
PUERTO 

DESEADO 
5                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

DE4TR03 
PUERTO 

DESEADO 
20                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

RT7TR02 RIO TURBIO 60                   

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

TRANSACUE                      

EC4TR02 EL COIHUE  15                   

Sal por falla propia    0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

 

Tabla 9a: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Transformadores (Global) - Año 2021 . 

Transportista 
Pot. Forzadas no Autorizadas Forzadas autorizadas Programadas Índice de Disp. 

Pot. 
corte 

Ener. no Sum. 

MVA Nº sal T(h) Nº sal T(h) Nº sal T(h) % MW MWh 

EdERSA 193 17 52,148 0 0 37 547,584 99,180 14,9 15,030 

SPSE 115 2 26,083 0 0 3 4,4 99,955 2,1 2,000 

TRANSACUE 15 0 0 0 0 0 0 100,000 0,0 0,000 

TRANSPA 3157 24 146,532 0 0 61 451,352 99,726 68,5 137,300 

TOTAL 3480 43 224,763 0 0 101 1003,336 99,705 85,5 154,330 

 

3.5.4.2. Consecuencias de las Indisponibilidades año 2021 . 

Indicadores Técnicos.   

IT1 Energ²a no suministrada en "Minutos del sistemaò  

    

Demanda máxima del sistema = 658 MW.  

    

Energía no suministrada = 1730 MWh. 

    

Minutos del sistema = 157,7 minutos. 
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IT2 a. Disturbios mayores originados en la Red de Transporte   

    

1) 30/03/2021 22:07hs. Recierre y desconexión de LAT 132 kV Patagonia Diadema y consecuencias 

  en el SIP. Se detectó una parametrización inapropiada de las protecciones 
de línea. 

    

¶ Instalaciones afectadas:  Corredor Acueducto de 132 kV. 

    

¶ Potencia cortada:   25,5 MW. 

    

    

2) 29/06/21 18:12hs.  ET Puerto Madryn - Desprendimiento de la conexión de Barra I de Campo 
05 (132 kV) 

  al seccionador de Barra. Falla monofásica en barra y consecuencias. 

    

¶ Instalaciones afectadas:  Barra de 132 kV de ET Puerto Madryn sin tensión e instalaciones 
adyacentes 

  (salidas de línea a Chubut Norte y Sierra Grande). Pérdidas de carga y de 
generación 

  en el SIP y en Planta de Aluar. 

    

¶ Potencia cortada:   257 MW. 

    

    

3) 09/12/21 21:22hs. Evento múltiple (N-3) en Zona Norte 132 kV: desenganche de líneas de 132 
kV 

  DGPA-Trelew, Trelew-Rawson y Puerto Madryn-DGPA. 

    

¶ Instalaciones afectadas:  Las estaciones Rawson y DGPA quedaron sin tensión. 

    

¶ Potencia cortada:   35 MW. 

    

    

IT2 b. Disturbios mayores originados por Usuarios de la Red de Transporte   

    

1) 18/07/2021 08:36hs. Desenganche de LAT 132 kV Patagonia - Diadema (TI Transacue) por 
cuello  

  abierto en fase S. 

    

¶ Instalaciones afectadas:  Corredor Acueducto de 132 kV. 

    

¶ Potencia cortada:   23,5 MW. 

    

    

2) 24/10/2021 13:19hs. Perturbación en en Campo 02 (132 kV) de la ET Santa Cruz Norte 132 kV  

  (Transener) y consecuencias en el SIP 132 kV. 

    

¶ Instalaciones afectadas:  Pérdidas de generación (120 MW) y de demanda (103 MW) en el SIP. 

    

¶ Potencia cortada:   103 MW. 
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3.5.4.3. Forma de Onda de la tensión . 
 

En la Norma IEEE std 519-1992 (Pág. 85) se incluye la tabla que se detalla textualmente a continuación y donde 

constan los valores límites admisibles de distorsión de tensión en barras de vinculación con el consumo (PCC: 

Poínt of common coupling with each consummer). 

 

Voltage Distortion Limits 

Bus Voltage at Pcc IVD(%) THD(%) 

69 kV and below 3,0 5,0 

69,001 kV through 161kV 1,5 2,5 

161,001 kV and above 1,0 1,5 

* THD: Total Harmonie voltage Distorsion 

* IVD: Individual Voltage Distorsion 

 

 

 

 

    (i= 2, 3é) 

 

Ei = valor eficaz de la armónica de orden i. 

E1 = valor eficaz de la componente de frecuencia fundamental. 

 

En la mencionada norma se establece que los valores incluidos en la Tabla e3-I deben ser considerados como 

correspondientes al caso más severo en operación normal (condición de duración superior a una hora). Para 

periodos más cortos asociados a arranques o condiciones inusuales, los límites mencionados pueden excederse 

en un 50%. 

 

En la tabla que se muestra más abajo se detallan valores que corresponden a mediciones efectuadas en distintas 

barras del SIP. En cada barra se efectuaron mediciones en distintas horas de día, incluyéndose los máximos 

valores registrados. Los valores de armónicas medidos en las distintas barras se mantienen prácticamente 

estables, y similares a los indicados en las Guías de Referencia correspondientes a los años 97, 98 y 99, según 

puede apreciarse en las siguientes tablas: 

 

Forma de Onda de Tensión. Valores medidos 

  PM-330 PM-132 AP-33(1) AP-33(2) DG-132 DG-33 TW-132 TW-33 TW-13,2 

verificac 0,5 0,7 0,8 0,5 0,5 0,7 1,4 1,9 2,0 

THD 0,5 0,7 0,8 0,5 0,5 0,7 1,4 1,9 2 

2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 

3 0,2 0,4 0,2 0,3 0,1 0,4 0,1 0,1 0,3 

100

)(

(%)
1

2

2/12

³=

ä
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Forma de Onda de Tensión. Valores medidos 

  PM-330 PM-132 AP-33(1) AP-33(2) DG-132 DG-33 TW-132 TW-33 TW-13,2 

4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 

5 0,4 0,2 0,3 0 0,2 0,5 1,3 1,8 1,7 

6 0 0,3 0,2 0,2 0,2 0 0 0,1 0,1 

7 0,3 0,4 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,5 0,6 

8 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0,4 0 0 0 0 0,1 0,7 

11 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 

15 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0,1 

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 

47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

49 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

(1) Serie B - sin  filtros.         (2) Series A y C -  con filtros.    
 

Forma de Onda de Tensión. Valores medidos 

  AU-132 AU-33 AU-13,2 AU-66 EA-10,4 BS-33 BS -13,2 LH-132 PU-132 

verificac 0,5 0,6 0,7 0,6 0,4 0,8 1,3 0,4 0,5 

THD 0,5 0,6 0,7 0,6 0,4 0,8 1,3 0,4 0,5 

3 0,3 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 

5 0,4 0,6 0,6 0,5 0,3 0,7 1,3 0,4 0,4 

7 0 0 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 0 0,1 

11 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,2 

 

Forma de Onda de Tensión. Valores medidos 

  PU-66 PU-13,2 PU-10,4 PU-35 PD-35 VH-132 CA-132 TO-132  

verificac 0,6 0,7 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4  

THD 0,6 0,7 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4  

3 0,1 0,4 0,2 0 0 0,4 0,4 0,3  

5 0,6 0,5 0,4 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2  

7 0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1  

11 0 0 0 0 0 0 0,1 0  

13 0 0 0 0 0 0 0 0  

17 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0  

 

Forma de Onda de Tensión. Valores medidos 

  RW132 RW33 PW132 
PW33 
TR02 

PW33 
TR04 

    

verificac 1,5 2,5 1,4 1,4 1,5     

THD 1,5 2,5 1,4 1,4 1,5     

2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3     

3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3     

4 0,1 0,1 0,1 0 0,1     

5 1,4 2,5 1,3 1,3 1,3     

6 0 0 0,1 0 0     



 

GUÍA DE REFERENCIA DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR 

DISTRIBUCIÓN TRONCAL EN LA REGIÓN 
PATAGÓNICA  

Código  Versión  

PT-G-010 2025 

Página: 209 de 387 

 

 

Forma de Onda de Tensión. Valores medidos 

  RW132 RW33 PW132 
PW33 
TR02 

PW33 
TR04 

    

7 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2     

8 0 0 0,1 0 0     

9 0 0 0 0 0     

10 0 0 0 0 0     

11 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4     

13 0,2 0 0,1 0,2 0,2     

 

3.5.4.4. Niveles de Tensión . 
 

Tabla 10: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Niveles de tensión.  

Tensión 
Estación 

Desviación 
Máxima 

Desviación 
Media 

Tiempo Total 

(kV) (%) (%) (h) (%) 

132 P Truncado 7,6 6,1 49,5 0,57 

132 Acueducto -9 -7,5 50 0,57 
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3.5.5. Calidad de Servicio del Sistema de Transporte año 2020. 
 

3.5.5.1. Tablas Calidad de Servicio año 2020.  
 

Tabla 1: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Líneas (Global)  - Año 202 0. 

Líneas 

Tensión 
nominal 

Long. 
total 

Forzadas 
N. A. 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Tasa de salidas 

forzadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 

Corte 
Energía no 

suministrada 

kV km Nº sal T(h) Nº sal T(h) Nº sal T(h) C sal/100km-año (%) MW MWh 

TRANSACUE 132 244,9 8 47,683 0 0 5 28,451 3,27 99,688 86,8 180,10 

EdERSA 132 331,3 17 50,484 0 0 30 222,136 5,13 99,037 43,8 10,07 

SPSE 132 350,5 0 0 0 0 3 24,75 0,00 99,886 0,0 0,00 

TRANSPA 330 330 1116,4 8 7851,016 0 0 5 49,167 0,72 55,570 219,0 204,00 

TRANSPA 220 220 264,7 3 2,967 0 0 6 49,033 1,13 99,704 46,0 55,00 

TRANSPA 132 132 1245,1 32 169,369 0 0 45 418,232 2,57 99,665 146,9 169,40 

TRANSPA TOTAL  - 2626,2 43 8023,352 0 0 56 516,432 1,64 80,924 411,9 428,40 

TOTAL - 3552,9 68 8121,519 0 0 94 791,769 1,91 85,777 542,5 618,57 

 

Tabla 2: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Salidas forzadas de circuitos dobles (Global)  - Año 202 0. 

Corredor Fallado E.T. Origen E.T. Destino 

Tensión 
nominal 

Long. 
total 

Salidas forzadas  
Tasa de salidas 

forzadas 
Pot. 

Corte 
Energía no 

suministrada 

kV km Nº sal T(h) C sal/100km-año MW MWh 

FU-PM FU PM 330 550 3 3915,22 0,55 219 204 

          

          

          

 

Tabla 3: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Causa de salidas forzadas de líneas  (Global)  - Año 202 0. 

Descripción Ident. 
Cantidad de salidas Energía no suministrada Potencia cortada 

N° % Particip. MWh % Particip. MW % Particip. 

Falla interna en el equipo de potencia 1 20 29% 98,42 16% 115,6 21% 

Tormenta eléctrica  2 0 0% 0 0% 0 0% 

Incendio de campos 3 1 1% 17,9 3% 32,6 6% 

Animales, plantaciones y otros objetos que afecten la aislación 4 0 0% 0 0% 0 0% 

Error humano / maniobra 5 2 3% 0,3 0% 0,2 0% 

Meteoro 6 17 25% 211,15 34% 91,3 17% 

Atentado 7 0 0% 0 0% 0 0% 

Actuación incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones 8 9 13% 0 0% 0 0% 

Falla en barras 9 0 0% 0 0% 0 0% 

Actuación de protecciones en zona de respaldo remoto 10 5 7% 140,75 23% 200 37% 

Protección de sobretensión,subfrecuencia, sobrefrecuencia 11 0 0% 0 0% 0 0% 

Sobrecarga 12 1 1% 0 0% 0 0% 

Oscilaciones de potencia 13 0 0% 0 0% 0 0% 

Actuación correcta de automatismos de SIP 14 0 0% 0 0% 0 0% 

Actuación incorrecta de automatismos de SIP 15 0 0% 0 0% 0 0% 

Desconocidas 16 8 12% 33,85 5% 51,4 9% 

Otras 17 5 7% 116,2 19% 51,4 9% 

Total - 68 100% 618,57 100% 542,50 100% 
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Tabla 4: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Salidas forzadas por línea  - Año 202 0. 

Código 
Ident. (*) E.T. Origen E.T. Destino 

Terna Tens Long 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. 
no 

Sum. 

Causa Nº kV km Nº sal T(h) Nº sal T(h) Nº sal T(h) % MW MWh 

  TRANSPA                           

6 AIKE ORO PLATA - 132 58 4 49,667 0 0 0 0 99,433 21,4 89,95 

6 AIKE SAN JOSE - 132 75 1 3,9 0 0 0 0 99,955 7,9 3,8 

P AIKE SAN JOSE - 132 75 0 0 0 0 1 8,767 99,9 0 0 

10 
PAMPA DEL 
CASTILLO 

EL TORDILLO - 132 8,9 1 1,917 0 0 0 0 99,978 0 0 

17 
PAMPA DEL 
CASTILLO 

EL TORDILLO - 132 8,9 1 0,517 0 0 0 0 99,994 0,4 0,2 

P 
PAMPA DEL 
CASTILLO 

EL TORDILLO - 132 8,9 0 0 0 0 1 6,133 99,93 0 0 

P PATAGONIA 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
- 132 6,9 0 0 0 0 1 2,2 99,975 0 0 

1 PATAGONIA 
BARRIO SAN 

MARTIN 
- 132 9,4 2 5,967 0 0 0 0 99,932 64,6 50,25 

P ESPERANZA EL CALAFATE - 132 141,5 0 0 0 0 3 24,75 99,717 0 0 

6 ESPERANZA RIO GALLEGOS - 220 122,4 1 0,983 0 0 0 0 99,989 31 39,8 

P ESPERANZA RIO GALLEGOS - 220 122,4 0 0 0 0 3 25,766 99,706 0 0 

16 ESPERANZA RIO TURBIO - 220 142,3 2 1,984 0 0 0 0 99,977 15 15,2 

P ESPERANZA RIO TURBIO - 220 142,3 0 0 0 0 3 23,267 99,734 0 0 

1 FLORENTINO GARAYALDE - 132 121,2 1 5,817 0 0 0 0 99,934 0 0 

P FLORENTINO GARAYALDE - 132 121,2 0 0 0 0 8 85,149 99,028 0 0 

P F. AMEGHINO TRELEW - 132 112 0 0 0 0 7 88,116 98,994 0 0 

6 FUTALEUFU 
PUERTO 
MADRYN 

1 330 550 2 3915,05 0 0 0 0 55,308 12 33 

10 FUTALEUFU 
PUERTO 
MADRYN 

1 330 550 1 0,933 0 0 0 0 99,989 185 133 

17 FUTALEUFU 
PUERTO 
MADRYN 

1 330 550 1 1,733 0 0 0 0 99,98 22 38 

P FUTALEUFU 
PUERTO 
MADRYN 

1 330 550 0 0 0 0 2 18,55 99,788 0 0 

6 FUTALEUFU 
PUERTO 
MADRYN 

2 330 550 2 3928,567 0 0 0 0 55,153 0 0 

8 FUTALEUFU 
PUERTO 
MADRYN 

2 330 550 1 2,783 0 0 0 0 99,968 0 0 

10 FUTALEUFU 
PUERTO 
MADRYN 

2 330 550 1 1,95 0 0 0 0 99,978 0 0 

P FUTALEUFU 
PUERTO 
MADRYN 

2 330 550 0 0 0 0 3 30,617 99,65 0 0 

1 GARAYALDE MALASPINA - 132 70,4 1 5,683 0 0 0 0 99,935 0 0 

6 GARAYALDE MALASPINA - 132 70,4 2 6,75 0 0 0 0 99,923 0 0 

8 GARAYALDE MALASPINA - 132 70,4 1 2,617 0 0 0 0 99,97 0 0 

P GARAYALDE MALASPINA - 132 70,4 0 0 0 0 5 73,249 99,164 0 0 

6 LOS PERALES LAS HERAS - 132 47 3 46,434 0 0 0 0 99,47 4,4 3 

P MALASPINA PATAGONIA - 132 108 0 0 0 0 1 3,283 99,963 0 0 

3 
PUERTO 
MADRYN 

SIERRA 
GRANDE 

- 132 121,5 1 4,35 0 0 0 0 99,95 32,6 17,9 

16 
PUERTO 
MADRYN 

SIERRA 
GRANDE 

- 132 121,5 1 1,333 0 0 0 0 99,985 1,8 2,4 

P 
PUERTO 
MADRYN 

SIERRA 
GRANDE 

- 132 121,5 0 0 0 0 2 9,133 99,896 0 0 

8 
PICO 

TRUNCADO I 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
- 132 138 1 2,05 0 0 0 0 99,977 0 0 

P 
PICO 

TRUNCADO I 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
- 132 138 0 0 0 0 1 3,817 99,956 0 0 

1 
PICO 

TRUNCADO I 
PICO 

TRUNCADO II 
- 132 13,4 1 4,883 0 0 0 0 99,944 0,1 0,5 
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Tabla 4: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Salidas forzadas por línea  - Año 202 0. 

Código 
Ident. (*) E.T. Origen E.T. Destino 

Terna Tens Long 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. 
no 

Sum. 

Causa Nº kV km Nº sal T(h) Nº sal T(h) Nº sal T(h) % MW MWh 

5 
PICO 

TRUNCADO I 
PICO 

TRUNCADO II 
- 132 13,4 1 0,183 0 0 0 0 99,998 0,2 0,3 

P 
PICO 

TRUNCADO I 
PICO 

TRUNCADO II 
- 132 13,4 0 0 0 0 3 18,334 99,791 0 0 

8 
PUERTO 

MADRYN 500 
PE LOMA 
BLANCA 

- 132 43,3 1 2,667 0 0 0 0 99,97 0 0 

1 TRELEW 
DISTRIBUCION 

GENERAL 
- 132 62 2 14,117 0 0 0 0 99,839 13,5 1,1 

12 TRELEW 
DISTRIBUCION 

GENERAL 
- 132 62 1 0,7 0 0 0 0 99,992 0 0 

P TRELEW 
DISTRIBUCION 

GENERAL 
- 132 62 0 0 0 0 6 45,767 99,478 0 0 

P P.E. MADRYN P. MADRYN 500 1 132 12,9 0 0 0 0 1 2,883 99,967 0 0 

8 P.E. MADRYN P. MADRYN 500 2 132 12,9 3 4,816 0 0 0 0 99,945 0 0 

16 P.E. MADRYN P. MADRYN 500 2 132 12,9 1 2,667 0 0 0 0 99,97 0 0 

P P.E. MADRYN P. MADRYN 500 2 132 12,9 0 0 0 0 2 7,867 99,91 0 0 

8 CHUBUT NOR P. MADRYN - 132 14,5 1 1,067 0 0 0 0 99,988 0 0 

10 
SANTA CRUZ 

NORTE 
LAS HERAS - 132 80 1 1,267 0 0 0 0 99,986 0 0 

P 
SANTA CRUZ 

NORTE 
LAS HERAS - 132 80 0 0 0 0 2 24,65 99,719 0 0 

  EdERSA                           

1 
S. ANTONIO 

ESTE 
VIEDMA - 132 162,6 9 37,866 0 0 0 0 99,568 21,7 5,17 

5 
S. ANTONIO 

ESTE 
VIEDMA - 132 162,6 1 0,033 0 0 0 0 100 0 0 

16 
S. ANTONIO 

ESTE 
VIEDMA - 132 162,6 1 0,1 0 0 0 0 99,999 0 0 

P 
S. ANTONIO 

ESTE 
VIEDMA - 132 162,6 0 0 0 0 12 91,685 98,953 0 0 

P 
SIERRA 
GRANDE 

PUNTA 
COLORADA 

- 132 31 0 0 0 0 2 16,667 99,81 0 0 

16 
SIERRA 
GRANDE 

SAN ANTONIO 
OESTE 

- 132 110,3 1 0,117 0 0 0 0 99,999 12,6 1,5 

P 
SIERRA 
GRANDE 

SAN ANTONIO 
OESTE 

- 132 110,3 0 0 0 0 7 45,167 99,484 0 0 

1 
SAN ANTONIO 

OESTE 
S. ANTONIO 

ESTE 
- 132 23 3 9,984 0 0 0 0 99,886 9,5 3,4 

8 
SAN ANTONIO 

OESTE 
S. ANTONIO 

ESTE 
- 132 23 1 0,417 0 0 0 0 99,995 0 0 

P 
SAN ANTONIO 

OESTE 
S. ANTONIO 

ESTE 
- 132 23 0 0 0 0 5 43,133 99,508 0 0 

17 VIEDMA 
C. de 

PATAGONES 
- 132 4,4 1 1,967 0 0 0 0 99,978 0 0 

P VIEDMA 
C. de 

PATAGONES 
- 132 4,4 0 0 0 0 4 25,484 99,709 0 0 

  TRANSACUE                           

10 
PAMPA DEL 
CASTILLO 

VALLE 
HERMOSO 

- 132 33,3 1 0,517 0 0 0 0 99,994 15 7,75 

16 
PAMPA DEL 
CASTILLO 

VALLE 
HERMOSO 

- 132 33,3 1 0,683 0 0 0 0 99,992 15 1,25 

P 
PAMPA DEL 
CASTILLO 

VALLE 
HERMOSO 

- 132 33,3 0 0 0 0 1 4,067 99,954 0 0 

1 ESQUEL EL COIHUE - 132 128 1 31,883 0 0 0 0 99,636 6,2 38 

6 ESQUEL EL COIHUE - 132 128 2 7,817 0 0 0 0 99,911 14,6 41,6 

16 ESQUEL EL COIHUE - 132 128 1 1,917 0 0 0 0 99,978 7 13,5 

P ESQUEL EL COIHUE - 132 128 0 0 0 0 2 5,6 99,936 0 0 

17 ESCALANTE P. CASTILLO - 132 19,6 2 4,866 0 0 0 0 99,944 29 78 

P ESCALANTE P. CASTILLO - 132 19,6 0 0 0 0 2 18,784 99,786 0 0 

              

 (*) Código coincide con las descripciones presentadas en el PT 12       
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Tabla 5: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Salidas forzadas de circuitos dobles  - Año 202 0. 

Fecha Corredor  E.T. Origen E.T. Destino 
Tensión 

Tiempo rest. 
servicio 

Pot. corte 
Ener.no 
Suminis. 

kV h MW MWh 

7/1/20 FU-PM FUTALEUFU PTO MADRYN 330 0,93 185 133 

30/6/20 FU-PM FUTALEUFU PTO MADRYN 330 1,73 22 38 

21/7/20 FU-PM FUTALEUFU PTO MADRYN 330 3912,55 12 33 

        

        

 

Tabla 6: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Tipificación de faltas  - Año 202 0. 

Tensión 
(kV) 

Cantidad de faltas 

Totales 
Permanentes Transitorias 

Monofásica a 
Tierra 

Bifásica 
Bifásica 
a Tierra 

Trifásica 
Monofásica c/ 

recierre exitoso 
(1) Trifásica c/ 

recierre exitoso 

330 4 0 0 0 0 0 4 

220 0 3 0 0 0 0 3 

132 21 14 3 0 66 21 125 

        

        

(1) Si existiese       

 

Tabla 7: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Equipos de compensación  - Año 202 0. 

Ident. 
Cantidad 

de equipos 
MVA 

Forzadas no Autorizadas Forzadas autorizadas Programadas 
Pot. 
corte 

Ener.no 
Sum. 

Disp. Global 

N° sal. T(h) N° sal. T(h) N° sal. T(h) MW MWh (%) 

Serie - - - - - - - - - - - 

Paralelo 

ETFU Reactor 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

ETFU Reactor 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

ETPM Reactor 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

ETPM Reactor 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

ETPU Cap1 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

ETPU Cap2 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

  ETBS Cap1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

  ETBS Cap2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

  ETBS Cap3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

  ETBS Cap4 7 2 177,866 0 0 0 0 0 0 97,97 

  ETVD Reactor 1 6 0 0 0 0 1 1,217 0 0 99,986 

                        

TOTAL   243 2 177,866 0 0 1 1,217 0 0 99,941 
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Tabla 8: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Puntos de conexión (global)  - Año 202 0. 

Estación Transformadora 
Cantidad 

de equipos 

Forzadas no Autorizadas Forzadas autorizadas Programadas 
Pot. 
corte 

Ener.no 
Sum. 

Disp. Global 

N° sal. T(h) N° sal. T(h) N° sal. T(h) MW MWh (%) 

TRANSPA                    

ALIMENTAC. PRINCIPAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

C. RIVADAVIA "A1"  14 1 0,683 0 0 0 0 0 0,0 99,992 

BICENTENARIO 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

BARRIO SAN MARTIN 9 0 0 0 0 1 2,333 0 0,0 99,973 

EL CALAFATE 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

DIADEMA 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

PUERTO DESEADO 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

DISTRIBUCION GENERAL 6 2 1,466 0 0 0 0 0 0,0 99,983 

C. RIVADAVIA "A" 12 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

PATAGONIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

ESQUEL 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

FUTALEUFU 4 4 110,232 0 0 0 0 0 0,0 98,742 

GARAYALDE 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

EO. LOMA BLANCA 2 0 0 0 0 2 16,716 0 0,0 99,809 

LOMA BLANCA ESTE 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

LAS HERAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

LOS PERALES 4 0 0 0 0 1 3,517 0 0,0 99,96 

MALASPINA 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

ORO PLATA 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

PICO TRUNCADO II 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

PETROQUIMICA 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

PICO TRUNCADO I 13 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

P.EOLICO RAWSON 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

RÍO GALLEGOS 4 0 0 0 0 4 5,717 0 0,0 99,935 

RAWSON 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

SAN JOSE 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

ESCALANTE 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

EL TORDILLO 2 2 7,834 0 0 0 0 0 0,0 99,911 

TRELEW 10 0 0 0 0 1 3,667 0 0,0 99,958 

P.EOLICO MADRYN 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

CHUBUT NORTE 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

EdERSA                    

PUNTA COLORADA 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 

SAN ANTONIO ESTE 2 1 0,75 0 0 1 2,1 0 0,0 99,967 

SAN ANTONIO OESTE 3 0 0 0 0 3 8,133 0 0,0 99,907 

SIERRA GRANDE 2 1 6,183 0 0 3 9,3 0 0,0 99,823 

VIEDMA 7 0 0 0 0 4 0,416 0 0,0 99,995 

TRANSACUE                    

CERRO NEGRO 1 1 5,333 0 0 0 0 0 0,0 99,939 

EL COIHUE 3 0 0 0 0 1 1,233 0 0,0 99,986 

PAMPA DEL CASTILLO 2 2 10,55 0 0 0 0 0 0,0 99,88 

VALLE HERMOSO 4 4 11,901 0 0 0 0 25 14,0 99,864 

TOTAL 149 18 154,932 0 0 21 53,132 25 14,0 99,984 
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Tabla 9: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Transformadores - Año 202 0. 

Identificación 
Transformador 

Estación 
Transformadora 

Pot. 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. no 
Sum. 

MVA Nº sal T(h) Nº sal T(h) 
Nº 
sal 

T(h) % MW MWh 

TRANSPA             

AP3AU01 
ALIMENTAC. 
PRINCIPAL 

300          

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

AP3AU02 
ALIMENTAC. 
PRINCIPAL 

300          

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

AP3AU03 
ALIMENTAC. 
PRINCIPAL 

300          

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

AU4AU10 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
20          

Sal por falla propia     0 0 0 0 1 1,717 99,98 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 1 1,717 99,98 0 0,0 

AU4AU11 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
15          

Sal por falla propia     0 0 0 0 1 1,783 99,98 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 1 1,783 99,98 0 0,0 

AU4TR01 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
60          

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

AU4TR02 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
9          

Sal por falla propia     0 0 0 0 1 2,217 99,975 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 1 2,217 99,975 0 0,0 

AU4TR04 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
9          

Sal por falla propia     0 0 0 0 1 1,25 99,986 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 1 1,25 99,986 0 0,0 

AU4TR05 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
30          

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

AU4TR06 
C. RIVADAVIA 

"A1"  
9          

Sal por falla propia     0 0 0 0 1 1,083 99,988 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 1 1,083 99,988 0 0,0 
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Tabla 9: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Transformadores - Año 202 0. 

Identificación 
Transformador 

Estación 
Transformadora 

Pot. 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. no 
Sum. 

MVA Nº sal T(h) Nº sal T(h) 
Nº 
sal 

T(h) % MW MWh 

BS4TR02 
BARRIO SAN 

MARTIN 
30          

Sal por falla propia     0 0 0 0 1 1,717 99,98 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 1 1,717 99,98 0 0,0 

BS4TR03 
BARRIO SAN 

MARTIN 
15          

Sal por falla propia     0 0 0 0 1 3,433 99,961 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     4 8,716 0 0 0 0 99,901 8,9 4,6 

Total     4 8,716 0 0 1 3,433 99,861 8,9 4,6 

DG4TR02 
DISTRIBUCION 

GENERAL 
40          

Sal por falla propia     0 0 0 0 1 4,633 99,947 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 1 4,633 99,947 0 0,0 

DG4TR04 
DISTRIBUCION 

GENERAL 
40          

Sal por falla propia     0 0 0 0 2 7,433 99,915 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 2 7,433 99,915 0 0,0 

EA4TR05 C. RIVADAVIA "A" 30          

Sal por falla propia     0 0 0 0 1 4,617 99,947 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 1 4,617 99,947 0 0,0 

EA6TR01 C. RIVADAVIA "A" 3          

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

EA6TR02 C. RIVADAVIA "A" 3          

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

EA6TR03 C. RIVADAVIA "A" 3          

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

EA6TR04 C. RIVADAVIA "A" 4          

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

ES4TR01 ESQUEL 15          

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     1 1,8 0 0 0 0 99,979 12 24,0 

Total     1 1,8 0 0 0 0 99,979 12 24,0 

FU3TR11 FUTALEUFU 60          

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 
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Tabla 9: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Transformadores - Año 202 0. 

Identificación 
Transformador 

Estación 
Transformadora 

Pot. 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. no 
Sum. 

MVA Nº sal T(h) Nº sal T(h) 
Nº 
sal 

T(h) % MW MWh 

GY4TR05 GARAYALDE 30          

Sal por falla propia     0 0 0 0 2 36,55 99,583 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 2 36,55 99,583 0 0,0 

PD4TR01 
PICO TRUNCADO 

II 
12          

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

PM3AU17 
PUERTO 
MADRYN 

60          

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

PM3TR01 
PUERTO 
MADRYN 

120          

Sal por falla propia     0 0 0 0 1 5,1 99,942 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 1 5,1 99,942 0 0,0 

PU4AU06 
PICO TRUNCADO 

I 
20          

Sal por falla propia     0 0 0 0 1 5,967 99,932 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     1 1,417 0 0 0 0 99,984 0 0,0 

Total     1 1,417 0 0 1 5,967 99,916 0 0,0 

PU4AU07 
PICO TRUNCADO 

I 
20          

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     1 1,483 0 0 0 0 99,983 0 0,0 

Total     1 1,483 0 0 0 0 99,983 0 0,0 

PU4TR02 
PICO TRUNCADO 

I 
30          

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     1 1,75 0 0 0 0 99,98 35 49,2 

Total     1 1,75 0 0 0 0 99,98 35 49,2 

PU4TR04 
PICO TRUNCADO 

I 
30          

Sal por falla propia     0 0 0 0 3 10,817 99,877 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     1 1,733 0 0 0 0 99,98 0 0,0 

Total     1 1,733 0 0 3 10,817 99,857 0 0,0 

PU5TR22 
PICO TRUNCADO 

I 
5          

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

PU5TR23 
PICO TRUNCADO 

I 
5          

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

PW4TR02 EO. RAWSON 60          

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     1 3,933 0 0 0 0 99,955 0 0,0 
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Tabla 9: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Transformadores - Año 202 0. 

Identificación 
Transformador 

Estación 
Transformadora 

Pot. 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. no 
Sum. 

MVA Nº sal T(h) Nº sal T(h) 
Nº 
sal 

T(h) % MW MWh 

Total     1 3,933 0 0 0 0 99,955 0 0,0 

PW4TR04 EO. RAWSON 60          

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     1 1,767 0 0 0 0 99,98 0 0,0 

Total     1 1,767 0 0 0 0 99,98 0 0,0 

RG7TR01 RIO GALLEGOS 100          

Sal por falla propia     1 7,4 0 0 4 14,467 99,75 25 178,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     2 2,716 0 0 0 0 99,969 22,9 5,0 

Total     3 10,116 0 0 4 14,467 99,719 47,9 183,0 

RW4TR02 RAWSON 15          

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

RW4TR03 RAWSON 15          

Sal por falla propia     0 0 0 0 1 2,333 99,973 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 1 2,333 99,973 0 0,0 

TW4TR03 TRELEW 30          

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     2 6,566 0 0 0 0 99,925 0 0,0 

Total     2 6,566 0 0 0 0 99,925 0 0,0 

TW4TR04 TRELEW 30          

Sal por falla propia     0 0 0 0 1 2,583 99,971 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     1 2,233 0 0 0 0 99,975 16 2,0 

Total     1 2,233 0 0 1 2,583 99,945 16 2,0 

TW4TR06 TRELEW 30          

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     1 2,417 0 0 0 0 99,972 0 0,0 

Total     1 2,417 0 0 0 0 99,972 0 0,0 

WA4TR01 
P.EOLICO 
MADRYN 

60          

Sal por falla propia     1 4,133 0 0 0 0 99,953 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     1 4,133 0 0 0 0 99,953 0 0,0 

WA4TR02 
P.EOLICO 
MADRYN 

60          

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

WB4TR01 CHUBUT NORTE 60          

Sal por falla propia     0 0 0 0 1 2,733 99,969 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 1 2,733 99,969 0 0,0 

BC4TR02 BICENTENARIO 70          

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 
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Tabla 9: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Transformadores - Año 202 0. 

Identificación 
Transformador 

Estación 
Transformadora 

Pot. 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. no 
Sum. 

MVA Nº sal T(h) Nº sal T(h) 
Nº 
sal 

T(h) % MW MWh 

BC4TR04 BICENTENARIO 70          

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

WA4TR05 
P.EOLICO 
MADRYN 

60          

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

WA4TR06 
P.EOLICO 
MADRYN 

60          

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

AO4TR02 ABASOLO 30          

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

LB4TR03 LOMA BLANCA 60          

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

LBT.4TR01 
LOMA BLANCA 

ESTE 
60          

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

LBT.4TR03 
LOMA BLANCA 

ESTE 
60          

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     1 50,6 0 0 0 0 99,422 0 0,0 

Total     1 50,6 0 0 0 0 99,422 0 0,0 

ML4TR01 MALASPINA 60          

Sal por falla propia     0 0 0 0 1 4,917 99,944 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 1 4,917 99,944 0 0,0 

EdERSA              

PC4TR01 
PUNTA 

COLORADA 
15          

Sal por falla propia     0 0 0 0 3 16,184 99,815 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 3 16,184 99,815 0 0,0 

SE4TR01 
SAN ANTONIO 

ESTE 
15          

Sal por falla propia     1 2,783 0 0 4 181,5 97,896 8,4 2,8 

Sal por falla de prot de alim/transf     2 1,567 0 0 0 0 99,982 0 0,0 

Total     3 4,35 0 0 4 181,5 97,878 8,4 2,8 

SG4TR01 SIERRA GRANDE 25          

Sal por falla propia     1 6,25 0 0 1 7,967 99,838 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 
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Tabla 9: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Transformadores - Año 202 0. 

Identificación 
Transformador 

Estación 
Transformadora 

Pot. 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. no 
Sum. 

MVA Nº sal T(h) Nº sal T(h) 
Nº 
sal 

T(h) % MW MWh 

Total     1 6,25 0 0 1 7,967 99,838 0 0,0 

SG4TR02 SIERRA GRANDE 12          

Sal por falla propia     0 0 0 0 1 8,667 99,901 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 1 8,667 99,901 0 0,0 

SG4TR09 SIERRA GRANDE 16          

Sal por falla propia     1 0,017 0 0 3 16,7 99,809 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     1 0,017 0 0 3 16,7 99,809 0 0,0 

SG4TR10 SIERRA GRANDE 35          

Sal por falla propia     2 5,534 0 0 4 25,716 99,643 1 2,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     3 14,283 0 0 0 0 99,837 3 3,8 

Total     5 19,817 0 0 4 25,716 99,48 4 5,8 

SO4TR04 
SAN ANTONIO 

OESTE 
30          

Sal por falla propia     0 0 0 0 3 13,001 99,852 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 3 13,001 99,852 0 0,0 

VD4TR04 VIEDMA 30          

Sal por falla propia     0 0 0 0 3 18,084 99,794 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 3 18,084 99,794 0 0,0 

VD4TR05 VIEDMA 15          

Sal por falla propia     1 2,967 0 0 2 10,633 99,845 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     1 5,25 0 0 0 0 99,94 0 0,0 

Total     2 8,217 0 0 2 10,633 99,785 0 0,0 

Transpa ex SPSE              

CE4TR02 EL CALAFATE 15          

Sal por falla propia     0 0 0 0 4 17,066 99,805 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     1 0,467 0 0 0 0 99,995 0 0,0 

Total     1 0,467 0 0 4 17,066 99,8 0 0,0 

CE4TR03 EL CALAFATE 15          

Sal por falla propia     0 0 0 0 3 14,617 99,833 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 3 14,617 99,833 0 0,0 

DE4TR02 
PUERTO 

DESEADO 
5          

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

DE4TR03 
PUERTO 

DESEADO 
20          

Sal por falla propia     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

Total     0 0 0 0 0 0 100 0 0,0 

TRANSACUE              

EC4TR02 EL COIHUE 15          
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Tabla 9: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Transformadores - Año 202 0. 

Identificación 
Transformador 

Estación 
Transformadora 

Pot. 
Forzadas no 
Autorizadas 

Forzadas 
autorizadas 

Programadas 
Índice de 

Disp. 
Pot. 
corte 

Ener. no 
Sum. 

MVA Nº sal T(h) Nº sal T(h) 
Nº 
sal 

T(h) % MW MWh 

Sal por falla propia   1 0,083 0 0 0 0 99,999 0 0,0 

Sal por falla de prot de alim/transf     1 2,8 0 0 0 0 99,968 1 49,0 

Total     2 2,883 0 0 0 0 99,967 1 49,0 

 

Tabla 9a: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Transformadores (Global) - Año 202 0. 

Transportista 
Pot. Forzadas no Autorizadas Forzadas autorizadas Programadas Índice de Disp. 

Pot. 
corte 

Ener. no Sum. 

MVA Nº sal T(h) Nº sal T(h) Nº sal T(h) % MW MWh 

EdERSA 193 12 38,651 0 0 24 298,452 99,612 12,4 8,570 

TRANSACUE 15 2 2,883 0 0 0 0 99,967 1,0 49,000 

TRANSPA 2732 21 99,131 0 0 33 147,033 99,955 119,8 262,800 

TOTAL 2940 35 140,665 0 0 57 445,485 99,933 133,2 320,370 

 

3.5.5.2. Consecuencias de las Indisponibilidades año 202 0. 
 

Indicadores Técnicos.   

IT1 Energ²a no suministrada en "Minutos del sistemaò  

    

Demanda máxima del sistema = 809 MW.  

    

Energía no suministrada = 1367 MWh. 

    

Minutos del sistema = 101,4 minutos. 

    

IT2 a. Disturbios mayores originados en la Red de Transporte   

    

1) 07/01/20 09:30hs. Falla en TI de Campo 03 (330 kV) de ET Futaleufú y consecuencias 

  en el SIP. 

    

¶ Instalaciones afectadas:  Corredor de 330 kV Futaleufú - Puerto Madryn y Corredor Andino de 132 kV. 

    

¶ Potencia cortada:   185 MW. 

    

    

2) 30/06/20 22:28hs.  ET Puerto Madryn - Cierre intempestivo de interruptor de 330 kV de 

  puesta a tierra de línea.  

    

¶ Instalaciones afectadas:  Corredor de 330 kV Futaleufú - Puerto Madryn y Corredor Andino de 132 kV. 

    

¶ Potencia cortada:   22 MW. 

     
  

3) 31/12/20 12:27hs. ET Río Gallegos - Desenganche por falla de Transformador 220/33 kV 

  de 100 MVA. 
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¶ Instalaciones afectadas:  El Transformador 7TR01 sufrió una falla interna.  

  Durante la jornada se restableció el servicio mediante la máquina de 
reserva.  
  

¶ Potencia cortada:   31 MW.  

 
    

IT2 b. Disturbios mayores originados por Usuarios de la Red de Transporte   

    

1) 03/03/20 02:48hs. . Desenganche de LAT 132 kV Escalante - P. del Castillo (respaldo) por 

  falla no despejada en LAT 132 kV Valle Hermoso - Cerro Negro (TI 
Transacue) 

    

¶ Instalaciones afectadas:  Cortes de carga en el Acueducto de 132 kV. 

    

¶ Potencia cortada:   25 MW. 

    

    

2) 27/08/2020 21:13hs.  ET P. del Castillo (TI Transacue): apertura indeseada de seccionador de  

  línea salida a ET Escalante con carga. 

    

¶ Instalaciones afectadas:  Cortes de carga en el Acueducto de 132 kV. 

    

¶ Potencia cortada:   24 MW. 

    

 

3.5.5.3. Forma de Onda de la tensión . 
 

En la Norma IEEE std 519-1992 (Pág. 85) se incluye la tabla que se detalla textualmente a continuación y donde 

constan los valores límites admisibles de distorsión de tensión en barras de vinculación con el consumo (PCC: 

Poínt of common coupling with each consummer). 

 

Voltage Distortion Limits 

Bus Voltage at Pcc IVD(%) THD(%) 

69 kV and below 3,0 5,0 

69,001 kV through 161kV 1,5 2,5 

161,001 kV and above 1,0 1,5 

* THD: Total Harmonie voltage Distorsion 

* IVD: Individual Voltage Distorsion 
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Ei = valor eficaz de la armónica de orden i. 

E1 = valor eficaz de la componente de frecuencia fundamental. 

 

En la mencionada norma se establece que los valores incluidos en la Tabla e3-I deben ser considerados como 

correspondientes al caso más severo en operación normal (condición de duración superior a una hora). Para 

periodos más cortos asociados a arranques o condiciones inusuales, los límites mencionados pueden excederse 

en un 50%. 

 

En la tabla que se muestra más abajo se detallan valores que corresponden a mediciones efectuadas en distintas 

barras del SIP. En cada barra se efectuaron mediciones en distintas horas de día, incluyéndose los máximos 

valores registrados. Los valores de armónicas medidos en las distintas barras se mantienen prácticamente 

estables, y similares a los indicados en las Guías de Referencia correspondientes a los años 97, 98 y 99, según 

puede apreciarse en las siguientes tablas: 

 

Forma de Onda de Tensión. Valores medidos 

  PM-330 PM-132 AP-33(1) AP-33(2) DG-132 DG-33 TW-132 TW-33 TW-13,2 

verificac 0,5 0,7 0,8 0,5 0,5 0,7 1,4 1,9 2,0 

THD 0,5 0,7 0,8 0,5 0,5 0,7 1,4 1,9 2 

2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 

3 0,2 0,4 0,2 0,3 0,1 0,4 0,1 0,1 0,3 

4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 

5 0,4 0,2 0,3 0 0,2 0,5 1,3 1,8 1,7 

6 0 0,3 0,2 0,2 0,2 0 0 0,1 0,1 

7 0,3 0,4 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,5 0,6 

8 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0,4 0 0 0 0 0,1 0,7 

11 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 

15 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0,1 

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 

47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

49 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

(1) Serie B - sin  filtros.         (2) Series A y C -  con filtros.    
 

Forma de Onda de Tensión. Valores medidos 

  AU-132 AU-33 AU-13,2 AU-66 EA-10,4 BS-33 BS -13,2 LH-132 PU-132 

verificac 0,5 0,6 0,7 0,6 0,4 0,8 1,3 0,4 0,5 

THD 0,5 0,6 0,7 0,6 0,4 0,8 1,3 0,4 0,5 

3 0,3 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 

5 0,4 0,6 0,6 0,5 0,3 0,7 1,3 0,4 0,4 

7 0 0 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 0 0,1 

11 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,2 
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Forma de Onda de Tensión. Valores medidos 

  PU-66 PU-13,2 PU-10,4 PU-35 PD-35 VH-132 CA-132 TO-132  

verificac 0,6 0,7 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4  

THD 0,6 0,7 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4  

3 0,1 0,4 0,2 0 0 0,4 0,4 0,3  

5 0,6 0,5 0,4 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2  

7 0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1  

11 0 0 0 0 0 0 0,1 0  

13 0 0 0 0 0 0 0 0  

17 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0  

 

Forma de Onda de Tensión. Valores medidos 

  RW132 RW33 PW132 
PW33 
TR02 

PW33 
TR04 

    

verificac 1,5 2,5 1,4 1,4 1,5     

THD 1,5 2,5 1,4 1,4 1,5     

2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3     

3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3     

4 0,1 0,1 0,1 0 0,1     

5 1,4 2,5 1,3 1,3 1,3     

6 0 0 0,1 0 0     

7 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2     

8 0 0 0,1 0 0     

9 0 0 0 0 0     

10 0 0 0 0 0     

11 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4     

13 0,2 0 0,1 0,2 0,2     

 

3.5.5.4. Niveles de Tensión . 
 

Tabla 10: Calidad de Servicio del Sistema de Transporte. Niveles de tensión.  

Tensión 
Estación 

Desviación 
Máxima 

Desviación 
Media 

Tiempo Total 

(kV) (%) (%) (h) (%) 

132 P Truncado 7,6 6,1 49,5 0,57 

132 Acueducto -9 -7,5 50 0,57 
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4. ANEXOS 
 

4.1. Anexo I. Normas Operativas.  
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4.2. Anexo II. Esquemas Geográficos y Diagramas Unifilares.  

 
4.2.1. Esquema Geográfico Red Distribución Troncal Patagonia Sur . 
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4.2.2. Esquema Geográfico Red Distribución Troncal Patagonia Sur con Ampliaciones 

Previstas.  
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4.2.3. Diagrama Unifilar General. Red Distribución Troncal Patagonia Sur.  
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4.2.4. Diagrama Unifilar General. Red Distribución Troncal Patagonia Sur con Ampliaciones 

Previstas.  
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4.2.5. Diagramas Unifilares por Estaciones Transformadoras.  
 

4.2.5.1. Unifilares TRANSPA.  
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4.2.5.2. Unifilares Transportista Independiente S.P.S.E.  
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4.2.5.3. Unifilares Transportista Independiente TRANSACUE. 
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4.2.5.4. Unifilares Transportista Independiente EdERSA. 
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4.2.5.5. Simbología Unifilares  
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4.3. Anexo III.  

 
4.3.1. Flujos de Potencia Típicos.  
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4.3.2. Comentarios a los Flujos de Potencia . 
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4.4. Anexo IV. Ampliaciones previstas.  

  


