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Introducción 
Con el objeto de actualizar planes existentes y definir un nuevo plan integral de 
obras en la provincia de Bs As con horizonte 2023, a fines de Julio de 2015 se 
conformó un Grupo de Trabajo (GT) con la participación de TRANSBA y el FREBA 
con representación de los Distribuidores Provinciales y Municipales.  
Se definieron y consensuaron los criterios, hipótesis y alcances del plan como 
punto de partida para la realización de los estudios.  

 
Etapas del plan 2015-2023 
Para posibilitar la concreción de las obras atendiendo a los plazos de ejecución 
típicos, se consideró la implementación en los siguientes periodos: 
 
1) 2015-2018: Se consideraron las obras en ejecución y se ratificaron las actualmente en 

gestión (ver Tablas 6a         y  6b       ) 
2) 2019: Obras necesarias E/S cumpliendo los criterios del período (Tabla 7        ) 
3) 2021: Obras necesarias E/S cumpliendo los criterios del período (Tabla 8        ) 
4) 2023: Obras necesarias E/S cumpliendo los criterios del período (Tabla 9        ) 
5) 2015-2023: Se definió un plan de ampliación de transformación para atender el 

abastecimiento en el período. (ver Tablas 2         y  3        ) 
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Hipótesis adoptadas para definir escenarios de estudio  
• Se asumió que las obras actualmente en desarrollo se encontrarán todas en servicio 

para el año 2018.  
• Se partió del escenario horizonte de la Guía de Referencia de TRANSBA SA 2015-2022, 

escalándose la demanda un 4% para alcanzar el año 2023. 
• A partir de las hipótesis anteriores se plantearon como escenarios de estudio los picos 

de verano de los años 2019, 2021 y 2023 siendo este último el horizonte adoptado. 
 

Metodología para definición de obras 2015-2018/2019 - 2023 
• Se consideraron las obras presentadas en el año horizonte de la Guía de TRANSBA 

SA.(2022) 
• En algunos casos se hicieron replanteos cambiando algunas obras presentadas en la 

Guía por otras alternativas que el GT consideró más apropiadas para el desarrollo del 
Plan de Obras propuesto. 

• Se adicionaron todas las obras requeridas por los Distribuidores para atender 
abastecimiento. 

• Se incorporaron obras adicionales determinadas dentro del ámbito de estudio del GT 
para el cumplimiento de los criterios establecidos para la evaluación de los casos. 

• Se aplicaron los criterios como herramienta para la determinación del año de 
requerimiento de E/S de cada obra. 
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Tabla 1 – Resumen total de obras para el período 2015 – 2023 
(Distribuidas por año de ingreso previsto) 

ET Transf. 132 kV 
ET Existente       ET Nueva 

LAT 132 kV  
[Km] 

DT 132 kV 
[Km] 

Totales 2015 0 1 0 0 0 

Totales 2016 3 16 5 210 0 

Totales 2017 3 15 6 0 45 

Totales 2018 11 9 21 549 135 

Totales 2019 16 11 19 663 21 

Totales 2020 0 0 2 8 0 

Totales 2021 2 0 6 765 15 

Totales 2022 0 0 0 0 0 

Totales 2023 0 17 6 504,6 0 

Repuesto - 1 - - 

Totales 35 69 66 2699.6 216 

MMU$D x ítem 315 75,9 72,6 728,9 75,6 
Total 

1268 

Se incluyen las obras actualmente en desarrollo, consideradas previas al año 2019 

Resumen de obras de transporte y transformación 
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Crecimiento Planificado de Instalaciones 2015 – 2023 (1 de 4)  
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Crecimiento Planificado de Instalaciones 2015 – 2023 (2 de 4)  
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Crecimiento Planificado de Instalaciones 2015 – 2023 (3 de 4)  
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Crecimiento Planificado de Instalaciones 2015 – 2023 (4 de 4)  
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Tabla 2 – Resumen módulos de transformadores para el período 2015 – 2018 

Atención del Abastecimiento en EETT existentes y nuevas EETT 

TRANSFORMADORES a 33 y 13.2 kV CANTIDAD MVA 

132/33/13,2 kV 45/45/45 MVA 0 0 

132/33/13,2 kV 45/30/45 MVA 2 90 

132/33/13,2 kV 40/40/15 MVA 0 0 

132/33/13,2 kV 30/30/30 MVA 0 0 

132/33/13,2 kV 30/30/20 MVA 11 330 

132/33/13,2 kV 30/30/10 MVA 2 60 

132/33/13,2 kV 30/20/30 MVA 37 1110 

132/33/13,2 kV 30/10/30 MVA 1 30 

132/33/13,2 kV 20/20/6,6 MVA 1 20 

132/33/13,2 kV 15/10/15 MVA 10 150 

66/33/13,2 kV 15/10/15 MVA 0 0 

132/33 kV 20 MVA 1 20 

132/13,2 kV 40 MVA 7 280 

TOTAL: 72 2090 
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TRANSFORMADORES a 33 y 13.2 kV CANTIDAD MVA 

132/33/13,2 kV 45/45/45 MVA 5 225 

132/33/13,2 kV 45/30/45 MVA 4 180 

132/33/13,2 kV 40/40/15 MVA 3 120 

132/33/13,2 kV 30/30/30 MVA 1 30 

132/33/13,2 kV 30/30/20 MVA 12 360 

132/33/13,2 kV 30/30/10 MVA 1 30 

132/33/13,2 kV 30/20/30 MVA 20 600 

132/33/13,2 kV 30/10/30 MVA 1 30 

132/33/13,2 kV 20/20/6,6 MVA 0 0 

132/33/13,2 kV 15/10/15 MVA 10 150 

66/33/13,2 kV 15/10/15 MVA 1 15 

132/33 kV 20 MVA 0 0 

132/13,2 kV 40 MVA 3 120 

TOTAL: 61 1860 

Tabla 3 - Resumen módulos de transformadores para el período 2019 – 2023 
Atención del Abastecimiento y condición N-1 



Plan de Obras del FREBA 2015-2023 

Tabla 4 - Resumen Transformadores Transmisión 2015 – 2023 

TRANSFORMADORES de Transporte CANTIDAD MVA 

500/132 kV 300 MVA (25 Mayo x 2; Arenales x 2; B. Blanca; 
Campana;  N GBA) 

7 2100 

500/132 kV 450 MVA (Vivoratá) 2 900 

500/220 kV 300 MVA (Ramallo) 1 300 

220/132 kV 300 MVA (Ramallo) 1 300 

220/132 kV 150 MVA (Villa Lía) 1 150 

132/66/13,2 kV 40/40/15 MVA (Pehuajó; Saliqueló) 2 80 

TOTAL: 14 4130 
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Escenario Demanda [MW] (#) Red N Red N-1 

2019 4390 ( + 15.4 % respecto 

2015) 

UNOM = +/- 10% 
Carga de LAT < 100 % 
CTE fuera de servicio 

UNOM = +/- 10% (*) 
Carga de LAT < 100 % 

CTE sólo para evitar ENS 

2021 4689 (+ 6.8 %) 

UNOM = +/- 5% 
Carga de LAT < 100 % 
CTE fuera de servicio 

UNOM = +/- 10% (*) 
Carga de LAT < 100 % 
CTE fuera de servicio 

2023 
4998 (+ 6.6 %) 

 

UNOM = +/- 5% 
Carga de LAT < 100 % 
CTE fuera de servicio 

UNOM = +/- 10% (**) 
Carga de LAT < 100 % 
CTE fuera de servicio 

Referencias: 
• CTE: CCTT especiales (unidades < 3 MW; con combustible líquido) 
• (*): Con eventuales maniobras luego de la falla 
• (**): Sin maniobras luego de la falla 
• (#) Demanda del área Bs As incluyendo EDELAP (excluye GBA) sin considerar las pérdidas de la red 

Criterios de evaluación para los escenarios 
• Los criterios adoptados para evaluar el desempeño de cada escenario, se definieron 

con exigencia creciente hacia el año horizonte 2023 contemplando un gradualismo 
de ejecución de obras  

• El cumplimiento de estos criterios establece la necesidad de entrada en servicio de 
las distintas obras del Plan para cada escenario. 

Tabla 5 
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Criterios para definir ampliaciones de transformación 
• Se consideró como escenario base de partida el pico verano 2015. 
• En un primer tramo del plan 2015-2018, se escaló la demanda año por año en todas 

las EETT existentes y futuras determinando las necesidad de ampliación de 
transformación para atender el abastecimiento. 

• Se consideró como disparador de la necesidad de ampliación, un nivel de carga del 75 
%  en las EETT consideradas. 

• En un segundo tramo de obras 2019-2023 se determinaron las ampliaciones para 
atender el abastecimiento y además las condición N-1, con datos de demanda 
ajustados por las distribuidoras. 

 

Comentarios sobre Nuevas ET 500 kV  
• Durante de el desarrollo de los estudios se detectó la necesidad de contar con una 

nueva ET en 500 kV en la zona cercana al corredor Lincoln - Junín – Rojas para cumplir 
con los criterios definidos.  

• Tomando en cuenta los planes pre existentes de lo que sería el futuro corredor de 500 
kV Río Diamante – Charlone – Nueva GBA se propuso en el presente plan, localizar 
una nueva ET 500/132 kV en la zona de Arenales Pcia. de Bs As, y relocalizar la ET 
Charlone desplazándola hacia la localidad de Buena Esperanza en la Pcia de Córdoba. 

• Por lo anterior se conformaría el corredor en 500 kV desde Río Diamante con tres 
tramos de línea. 

• Con la ET Buena Esperanza se podría vincular  adicionalmente a la Pcia. de San Luis. 

(Ver Esquema        ) 
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Tipo Obra Km o MVA Problemática que soluciona Mapa 

ET 25 de Mayo 500/132 kV 2 x 300 MVA 
Estas obras constituirán el principal punto de 
abastecimiento del área Bragado (centro de la 
Provincia de Bs As) solucionando los actuales 

problemas de abastecimiento y control de 
tensión. 

Fig. 01 
LAT 

DT hasta seccionamiento de LAT 
Bragado – Saladillo (132 kV) 

4.5 km 

LAT 25 de Mayo – Chivilcoy (132 kV) 68 km 

LAT 25 de Mayo – Bragado (132 kV) 57 km 

ET 9 de Julio 132/33/13.2 kV 2 x 30 MVA Asegura el abastecimiento de 9 de Julio y 
descarga corredor Bragado – T. Lauquen de 66 kV 

beneficiando también a Carlos Casares. 
Fig. 01 

LAT Bragado – 9 de Julio (132 kV) 72 km 

ET Lobos 132/33/13.2 kV 30 MVA Asegura el abastecimiento de Lobos y descarga 
Luján 66 kV. 

Se puede prescindir de la generación dist. 
Fig. 01 

LAT 25 de Mayo – Lobos (132 kV) 101 km 

ET San Nicolás Norte 2 x 30 MVA Asegura abastecimiento de San Nicolás. Fig. 02 

ET G. Belgrano 132/33/13.2 kV 30 MVA 

Asegura abastecimiento de G. Belgrano y 
descarga Chascomús. 

Fig. 03 LAT G. Belgrano – Newton (132 kV) 35 km 

LAT 
Chascomús – G. Belgrano  

(132 kV) 
80 km 

ET 
Mar del Plata Industrial 

132/33/13.2 kV 
2 x 30 MVA 

Abastecimiento al área sur de Mar del Plata 
Secc. línea MP – MR (incluye zona industrial). 

Fig. 03 

ET 
Sur (Bahía Blanca)  

132/33/13.2 kV 
2 x 45 MVA 

Abastecimiento al área sur de la cuidad de Bahía 
Blanca. Secc. línea Chañares – Petroquímica  

Fig. 04 

Tabla 6.a - Obras actualmente en desarrollo  (1 de 3) - Asumidas E/S en 2018 
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Tipo Obra Km o MVA Problemática que soluciona Mapa 

ET 
Villa Lía 220/132 kV 

Instalación barras de 132 kV 
- Asegura el abastecimiento de San Antonio de Areco 

y Capitán Sarmiento, incrementa su confiabilidad 
dejando como back up los corredores de 66 kV. 

Constituye parte del futuro corredor de 132 kV Villa 
Lía – S.A. de A. Dos – C. Sarmiento – Arrecifes – 

Salto, que mejorará notablemente el 
abastecimiento de las EETT involucradas, incluso 
Salto, Chacabuco Industrial y Chacabuco, dejando 

de ser radiales. 
Se puede prescindir de la generación dist. 

Fig. 05 

ET 
San Antonio de Areco Dos 

132/33/13.2 kV 
15 MVA 

LAT 
Villa Lía – S.A. de Areco Dos 

(VL hasta de T existente 132 kV) 
9 km 

ET C. Sarmiento 132/33/13.2 kV 2 x30 MVA 

LAT 
C. Sarmiento – S.A. de A. Dos 

(132 kV) 
32 km 

ET Arrecifes 132/33/13.2 kV 2 x 30 MVA Asegura abastecimiento de Arrecifes. 
Constituye parte del futuro corredor indicado 

arriba. 
Se puede prescindir de la generación dist. 

Fig. 05 
 LAT Arrecifes – C. Sarmiento (132 kV) 33 km 

LAT Arrecifes – Salto (132 kV) 32 km 
Cierra el futuro corredor indicado arriba, asegurando 
el abastecimiento de sus EETT y dando confiabilidad a 

las mismas.  

Fig. 05 
 

ET Pehuajó 132/66/33/13.2 kV 
40 MVA 66 

15 MVA 33/13 

Asegura el abastecimiento de Pehuajó y mejora el 
abastecimiento al corredor de 66 kV Bragado – T. 

Lauquen, beneficiando las EETT vinculadas. 
Se puede prescindir de la generación dist. 

Fig. 06 

LAT Henderson – Pehuajó (132 kV) 70 km 

ET G. Villegas 132/33/13.2 kV 2 x 30 MVA 
Asegura el abastecimiento de G. Villegas. 
Se puede prescindir de la generación dist. 

Fig. 06 
 LAT G. Villegas – Pehuajó (132 kV) 140 km 

Tabla 6.a - Obras actualmente en desarrollo  (2 de 3) - Asumidas E/S en 2018 
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Tipo Obra Km o MVA Problemática que soluciona Mapa 

ET Ramallo 500/220/132 kV 
300 MVA 220 

300 MVA 132 

2° Transformador 500/220 kV – 300 MVA mejora la 
vinculación e inyección al corredor de 220 KV. 

2° Transformador 220/132 kV – 300 MVA asegura el 
abastecimiento desde el área Ramallo. 

- 

LAT Campana – Zárate (132 kV) Sec. Seccionamiento de LAT Campana Tres – Zárate y 
vinculación a Campana. Asegura abastecimiento de 

Zárate, EETT del área y mejora vinculación de 
Campana Tres. 

Fig. 07 
 LAT Campana – Campana Tres Sec. 

LAT Atucha – Las Palmas (132 kV) Sec. Seccionamiento de LAT Atucha – Zárate y 
vinculación a Las Palmas. Mejora el abastecimiento 
del área de Zárate y del corredor Zárate – Ramallo. 

Fig. 07 
 LAT Las Palmas – Zárate (132 kv) Sec. 

ET Bolívar 132/33/13.2 kV 2 x 30 MVA Asegura el abastecimiento de Bolívar, descargando 
la ET Henderson que se encuentra actualmente en 

estado de saturación. 
Fig. 08 

LAT 
DT Bolívar – hasta secc. 

Henderson Olavarría  
45 km 

ET Ayacucho 132/33/13.2 kV 2 x 15 MVA Asegura abastecimiento de Ayacucho Fig. 09 

ET Vivoratá 500/132 
2 x 450 

MVA Asegura el abastecimiento del área de Mar del 
Plata. 

Fig. 09 
 

Fig. 
09.bis LAT 

Vivoratá – Mar del plata y 
vinculaciones (132 kV) 

- 

LAT DT Vivoratá – V. Gesell (132 kV) 85 km 
Mejora abastecimiento y confiabilidad área 

atlántica norte. 
Fig. 09 

 

Tabla 6.a - Obras actualmente en desarrollo  (3 de 3) - Asumidas E/S en 2018 
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Tipo Obra Km o MVA Problemática que soluciona Mapa 

ET Olmos 132/13.2 kV 2 x 40 MVA Área EDELAP 
Inicialmente E/S con un solo transformador. 

Asegura abastecimiento del área Olmos. 

Fig. 17 
 

LAT DT La Plata – Olmos (132 kV)  6.7 km 

ET Berisso 132/13.2 kV 2 x 40 MVA 
Área EDELAP 

Asegura el abastecimiento de Berisso y mejora la 
confiabilidad del área. 

Fig. 17 LAT DT Berisso , Secc. YPF – Este 5 km 

CAT Berisso – Dique (132 kV) 10 km 

ET Villa Elisa 132/13.2 kV 3 x 40 MVA Área EDELAP 
Asegura el abastecimiento del área Villa Elisa e 

incrementa la confiabilidad de la ET City Bell 
eliminando radialización. 

Fig. 17 LAT Barragán – Villa Elisa (132 kV) 17 km 

CAT City Bell – Villa Elisa (132 kV) 4.8 km 

CAT DT Barragán – Tolosa (132 kV) 5.8 km Área EDELAP 
Permite una vinculación adicional a toda la 

cuidad de La Plata, asegurando abastecimiento y 
confiabilidad. 

Fig. 17 
CAT DT Barragán – Dique (132 kV) 5.4 km 

Tabla 6.b - Obras con E/S prevista antes de 2018 - Asumidas E/S en 2018 
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Tipo Obra Km o MVA Problemática que soluciona Mapa 

LAT Villa Lía – Baradero (132 kV) 50 km 
Asegura abastecimiento de S. Pedro, P. Prensa y 

Baradero eliminando la radialización. Mejora 
confiabilidad del corredor Ramallo – Zárate. 

Fig. 10 

ET Cardales 132/33/13.2 kV 2 x 45 MVA 

Asegura el abastecimiento del área  Cardales y 
proporciona confiabilidad a las áreas S.A. de 

Areco y Luján. 
Fig. 10 LAT 

S.A. de Areco Dos – Cardales 
(132 kV) 

47 km 

LAT Cardales – Luján Dos (132 kV) 27 km 

ET 
25 de Mayo Dos 132/33/13.2 kV 

Seccionando  la actual LAT 
Bragado - Saladillo 

15 MVA 
Asegura abastecimiento de la localidad de 25 de 
Mayo. Descarga los transformadores 132/66 kV 

de Bragado. 
Fig. 11 

ET Chivilcoy Dos 132/33/13.2 kV 2 x 30 MVA Asegura el abastecimiento de Chivilcoy e 
incrementa la confiabilidad del abastecimiento 

a la ciudad de Chivilcoy. 

Fig. 11 
 LAT Chivilcoy – Chivilcoy Dos (132 kV) 16 km 

ET Mercedes Dos 132/33/13.2 kV  2 x 30MVA Asegura el abastecimiento de Mercedes e 
incrementa la confiabilidad del abastecimiento  

de la ciudad de Mercedes. 
Fig. 11 

LAT Mercedes-Mercedes Dos (132kV) 8 km 

ET San Andrés de Giles 2 x 30 MVA 

Asegura el abastecimiento del área de San 
Andrés de Giles y proporciona confiabilidad a 

las áreas de Mercedes y S.A. de Areco. 
Fig. 11 LAT S.A. Areco–S.A. de Giles (132 kV) 25 km 

LAT 
S.A. de Giles – Mercedes Dos 

(132 kV) 
24 km 

Tabla 7 - Obras propuestas para entrada en servicio en 2019 (1 de 4) 
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Tipo Obra Km o MVA Problemática que soluciona Mapa 

ET Salliqueló  (132/66/33/13.2 kV ) 
40 MVA 66 

15 MVA 33/13 

Asegura el abastecimiento del área de 
Salliquelo, inyectando adicionalmetne potencia 

al corredor de 66 kV Trenque Lauquen – Tres 
Lomas – Salliqueló y descargando T. Lauquen. 

Fig. 12 

LAT Henderson-Saliqueló (132 kV) 132 km 

ET 
Brandsen (132/33/13.2 kV) 

Secc. LAT Chascomus - Monte 
30 MVA 

Asegura el abastecimiento del área de Brandsen. 
Descarga la ET Kaiser. (EDELAP) 

Fig. 13 

ET 
Tandil Industrial (132/33/13.2 kV) 
Seccionando LAT Olavarría-Tandil 

2 x 30 MVA 
Asegura el abastecimiento de Tandil, 

descargando la actual ET. 
Fig. 14 

LAT Lobos-Monte  (132 kV) 48 km 

Mejora el desempeño del área de Monte, 
Brandsen, Chascomús y en menor medida a la 
costa atlántica Norte. Elimina radialización de 

futura ET Lobos. 

Fig. 13 

ET 
Puan (132/33/13.2 kV) seccionando 

LAT Guatraché - Pigué 
2 x 30 MVA Asegura el abastecimiento del área  Puán. Fig. 12 

ET 
Stroeder (132 /33/13.2 kV) 

seccionando LAT P. Luro - Patagones 
15 MVA Asegura el abastecimiento del área Stroeder. 

Fig. 15 
 

ET Campana Puerto (132/33/13.2 kV) 2 x 45 MVA Asegura el abastecimiento de un área industrial 
de Campana y mejora la confiabilidad de la ET 

Campana Tres. Elimina radialización de Campana 
3 y Campana Puerto. 

Fig. 16 LAT Cam. Puerto-Campana Tres(132 kV) 7km 

LAT Campana Puerto- Campana (132kV) 7km 

ET 
Barragán 132/13.2 kV 

EDELAP 
2 x 40 MVA 

Refuerza el abastecimiento del área Ensenada – 
La Plata 

Fig. 18 

Tabla 7 - Obras  propuestas para entrada en servicio en 2019 (2 de 4) 
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Tipo Obra Km o MVA Problemática que soluciona Mapa 

ET  Norte 132/33/13.2 kV 2 x 30 MVA Área EDEA 
Asegura el abastecimiento del área  Santa Clara 

del Mar y proporciona un punto de 
abastecimiento adicional a toda la ciudad de Mar 

del Plata, incrementando además su confiabilidad. 

Fig. 19 LAT DT Norte – Ruta Dos (132 kV) 13 km 

LAT DT Vivoratá – Norte (132 kV) 21 km 

ET 
Este 132/33/13.2 kV (B. Blanca) 

seccionando LAT B. Blanca P. Alta 
2 x45 MVA 

Abastecimiento y confiabilidad de la ciudad de  
Bahía Blanca 

Fig. 20 

ET 
Pergamino Industrial 132/33/13.2 kV, 
seccionando LAT Pergamino – Rojas 

30 MVA 
Asegura el abastecimiento del área de 

Pergamino. 
Fig. 21 

ET Capacitores Shunt en Tres Arroyos 4 x 1.5 MVAr Soluciona problemas de control de tensión. - 

ET Capacitores Shunt en Guaminí 2 x 1.5 MVAr Soluciona problemas de control de tensión. - 

ET Capacitores Shunt en Puán 4 x 1.5 MVAr Soluciona problemas de control de tensión. - 

ET 
Capacitores Shunt en Carmen de 

Patagones 
3 x 1 MVAr Soluciona problemas de control de tensión. - 

Tabla 7 - Obras propuestas para entrada en servicio en 2019 (3 de 4) 
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Tipo Obra Km o MVA Problemática que soluciona Mapa 

ET Junín Sur (132/33/13.2 kV) 2 x 30 MVA Asegura el abastecimiento de Junín e 
incrementa su confiabilidad. 

Fig. 22 
LAT IMSA – Junín Sur  (132 kV) 8 km 

LAT Chivilcoy Dos – Chacabuco (132 kV) 45 km Incrementa la confiabilidad del el área 
Centro – Norte de la provincia de Bs. As. 

Elimina radilización de Junín Sur y Chivilcoy 2 
Fig. 22 

LAT Junín Sur – Chacabuco Ind. (132 kV) 47 km 

ET Guaminí 132/33/13.2 kV 2 x 30 MVA 
Asegura el abastecimiento del área de 

Guaminí. 
Elimina radialización de Guaminí y Saliquelló 

Fig. 23 
 

LAT Guaminí – Pigüé (132 kV) 65 km 

LAT Guaminí – Saliquelló (132 kV) 70 km 

LAT Arrecifes – Pergamino (132 kV) 44 km 
Incrementa confiabilidad del futuro corredor 

Salto – Arrecifes – C. Sarmiento – S.A. de 
Areco de 132 kV. 

Fig. 24 

ET Ampliación Villa Lía 220/132 kV 150 MVA Incrementa la confiabilidad de la ET. - 

ET Ampliación Campana 500/132 kV 300 MVA Incrementa la confiabilidad de la ET. - 

ET Ampliación B. Blanca 500/132 kV 300 MVA Incrementa la confiabilidad de la ET. - 

ET Ampliación Magdalena 132/33 kV 20 MVA Incrementa la confiabilidad de la ET. - 

ET 
Ampliación Sur 132/13.2 kV  

(La Plata) 
40 MVA Incrementa la confiabilidad de la ET. - 

ET 
Ampliación Este 132/13.2 kV 

(La Plata) 
40 MVA Incrementa la confiabilidad de la ET. - 

Tabla 7 - Obras propuestas para entrada en servicio en 2019 (4 de 4) 
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Tipo Obra Km o MVA Problemática que soluciona Mapa 

ET General Arenales 500/132 kV 2 x 300 MVA Mejora la vinculaicón al SADI de toda el área 
Centro – Norte de la provincia de Bs As. 

Elimina la situación radial de Colón. 
Se puede prescindir de la generación dist. 

Fig. 25 LAT G. Arenales – IMSA (132 kV) 50 km 

LAT G. Arenales – Colón (132 kV) 50 km 

LAT Indio Rico – T. Arroyos (132 kV) 85 km 
Confiabilidad del área T. Arroyos, elimina 

radialización de Indio Rico 
Fig. 26 

LAT G. Villegas – Lincoln (132 kV) 140 km Confiabilidad de G. Villegas, eliminando radializ. Fig. 25 

LAT Pehuajó – Lincoln (132 kv) 134 km Confiabilidad del área de Lincoln y Pehuajó Fig. 25 

ET Nueva GBA 500/220/132 kV 2 x 300 MVA 
500/132 Asegura el abastecimiento del área Centro – 

Este de la provincia de Bs As, brindando 
mejoras a la costa atlántica Norte. 

Fig. 27 LAT Nueva GBA – Lobos (132 kV) 55 km 

LAT Nueva GBA – Mercedes (132 kV) 55 km 

ET Roque Pérez 132/33/13.2 kV 2 x 15 MVA Abastecimiento de Roque Pérez. Fig. 27 

LAT T. Lauquen – Saliquelló (132 kV) 100 km 
Abastecimiento del área de Saliquello y 

Guaminí. 
Fig. 26 

LAT Villa Gesell – Mar de Ajó (132 kV) 66 km Abastecimiento de la costa atlántica Norte. 
Elimina saturación de líneas 

Fig. 28 
LAT Mar de Ajó – L. Toninas (132 kV) 30 km 

ET 
Olavarría Tres 132/33/13.2 kV 

Seccionando Olavarría – La 
Pampita y Olavarría – L. Negra 

2 x 30 MVA Abastecimiento de Olavarría. Fig. 29 

Tabla 8 - Obras propuestas para entrada en servicio en 2021 (1 de 1) 
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Tipo Obra Km o MVA Problemática que soluciona Mapa 

LAT Balcarce – Las Armas (132kV) 100 km 
Confiabilidad en el área de Balcarce. 

Adicionalmente mejora vinculación a Ayacucho, 
Las Armas, G. Madariaga. 

Fig. 30 

LAT Arenales – Lincoln (132kV) 75 km 
Mejora vinculación y confiabilidad en el área de 

G. Villegas, Lincoln, Junín, IMSA, etc. 
Fig. 31 

LAT Brandsen – Kaiser (132kV) 40 km 
Mejora desempeño y confiabilidad en costa 

Norte. 
Fig. 30 

LAT 
2do circuito Olavarría – Azul (132 

kV) 
Requerida por confiabilidad en Azul. Fig. 30 

LAT 
2do circuito Ramallo – Ramallo 

Ind.  
(132 kV) 

18 km 
Requerida por confiabilidad en Ramallo 

Industrial. 
Fig. 32 

LAT Macachín – Puán (132 kV) 95 km 
Mejora confiabilidad y abastecimiento en Puán 

y área Guaminí, Pigüé, C. Suárez, etc. 
Fig. 33 

LAT C. Suárez – C. Pringles (132 kV) 95 km Confiabilidad en el área de C. Suárez y Pringles. Fig. 33 

Tabla 9 - Obras propuestas para entrada en servicio en 2023 (1 de 1) 
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Mapas de Evolución del Plan desde la red actual hacia 2023 
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Red actual (área norte)  
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Obras actualmente en desarrollo  - Asumidas E/S en 2018 (área norte)  
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Obras propuestas para el período 2019 – 2023 - Asumidas E/S en 2019 (área norte) 
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Obras propuestas para el período 2019 – 2023 - Asumidas E/S en 2021 (área norte) 
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Obras propuestas para el período 2019 – 2023 - Asumidas E/S en 2023 (área norte) 
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Obras actualmente en desarrollo  - Asumidas E/S en 2018 (área sur)  
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Obras propuestas para el período 2019 – 2023 - Asumidas E/S en 2023 (área sur) 
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Mapas de detalle de ubicación de las obras 
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Fig. 20 
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Fig. 23 
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SALIQUELLO 

Fig. 26 
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Fig. 27 
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Nuevos transformadores en ET existentes considerados para 2015 

ET Descripción Cantidad de 
Transformadores 

MVA 

Luján II 
Instalación de un nuevo transformador 132/34.8/13.8 kV de 
30/20/30 MVA (proveniente de ET Luján) en paralelo con el 

actual T1LD 
1 30/20/30 
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Nuevos transformadores en ET existentes considerados para 2016 

ET Descripción Cantidad de 
Transformadores 

MVA 

Monte 
Remplazo de actuales transformadores de 15 MVA por 

transformadores 132/34.5/13.8 kV - 30/20/30 MVA  
2 30/20/30 

Valeria del Mar 
2do Transformador 132/34.5/13.8 kV  - 15/10/15 MVA (el 

original de la ET) 
1 15/10/15 

Mar del Tuyú 
Instalación de un segundo transformador 132/34,5/13,8 kV - 
30/20/30 MVA. Doble juego de barras de 132 kV en “U”. Dos 
salidas de línea 132 kV a las EETT Las Toninas y Mar de Ajó. 

1 30/20/30 

Balcarce Tercer transformador 30/30/20 MVA 1 30/20/30 

Rojas 
Remplazo de un  transformador actual de 15/10/15 MVA - 

132/33/13.2 kV por otro de 30/20/30 MVA - 132/33/13.2 kV 
1 30/20/30 

Henderson 
Remplazo del transformador de 132/33/13,2 kV 15/10/15 

por otro de 30/30/10 MVA 
1 30/30/10 

Lincoln 
Remplazo de los dos transformadores 132/33/13,2 kV - 

15/10/15 MVA por otros dos de 30/20/30 MVA 
2 30/20/30 

San Pedro 
Instalación de dos transformadores de 132/34,5/13,8 kV - 

30/20/30 MVA en la futura ET San Pedro Ind. a definir 
2 30/20/30 

Chacabuco 
Remplazo del segundo transformador 15/10/15 MVA por 

otro de 30/20/30 MVA 
1 30/20/30 

Patagones Remplazo del actual por otro transformador 30/20/30 MVA 1 30/20/30 

Magdalena Instalación de 2do transformador 132/33 – 20 MVA 1 20 

Bragado Remplazo del T5BG de 10 MVA por otro de 30/30/20 1 30/30/20 

Bragado Remplazo del T6BG de 15 MVA por otro de 30/30/20 1 30/30/20 
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Nuevos transformadores en ET existentes considerados para 2017 (1 de 2) 

ET Descripción Cantidad de 
Transformadores 

MVA 

Chascomús 
Remplazo de T2CU de 15/10/15 MVA por otro de 30/20/30 

MVA 
1 30/20/30 

Henderson 
Remplazo del transformador de 132/33/13,2 kV 20/20/6,6 

por otro de 30/30/10 MVA 
1 30/30/10 

ET Las Toninas 
Ampliación ET incorporando un nuevo transformador 

132/34,5/13,8 kV - 30/20/30MVA. Provisión y Montaje 
Celdas de 33 y 13,2 kV. 

1 30/20/30 

ET González Cháves 
Instalación de un 2° transformador 132/34.5/13.8 kV - 

15/10/15 MVA 
1 15/10/15 

ET Mar de Ajó 
Remplazo del actual T2MJ 132/34,5/13,8 kV - 15/10/15 MVA 

por otro de 30/10/30 MVA 
1 30/10/30 

ET Miramar 
Remplazo de un transformador 132/33/13,2 kV - 15/10/15 

MVA por otro de 30/20/30 MVA - 132/34.5/13.8 kV 
1 30/20/30 

ET Villa Gesell 
Remplazo del segundo transformador (T2VG) de 15/10/15 

MVA por uno de 30/20/30 MVA mas otro 30/20/30 
1 30/20/30 

ET Colón 

Instalación de un 2° transformador 132/34,5/13,8 kV - 
30/20/30 MVA - Segunda barra de 132 kV y campo de 

acoplamiento de barras en 132 kV. 
Provisión y Montaje Celdas de 33 y 13,2 kV. 

1 30/20/30 

ET Chacabuco 
Industrial 

Instalación de un 2° transformador 132/33/13,2 kV - 
15/10/15 MVA proveniente de la ET Chacabuco 

1 15/10/15 

ET IMSA 
Segundo transformador 132/33/13,2 kV - 15/10/15 MVA  

(Ampliación de la ET a 2x15/10/15 MVA) 
1 15/10/15 

ET Punta Alta 
Remplazo del transformador 15/10/15 MVA por uno de 

30/30/20 MVA 
1 30/30/20 

ET Punta Alta 
Remplazo del transformador de 20/20/6,6 MVA a instalar por 

uno de 30/30/20 MVA 
1 30/30/20 
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ET Descripción Cantidad de 
Transformadores 

MVA 

ET Pigüé 
Remplazo de los dos transformadores 132/34,5/13,8 kV - 
15/10/15 MVA por otros dos de 30/30/20 MVA + adec ET                                                               

2 30/30/20 

ET Patagones Segundo transformador 30/20/30 MVA 1 30/20/30 

Nuevos transformadores en ET existentes considerados para 2017 (2 de 2) 
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Nuevos transformadores en ET existentes considerados para 2018 

ET Descripción Cantidad de 
Transformadores 

MVA 

Las Armas 
Instalación de un 2° transformador 132/34,5/13,8 kV - 

15/10/15 MVA (Se puede utilizar el de Balcarce, Barker o 
Zarate) 

1 15/10/15 

Miramar 
Reemplazo del otro transf. 132/33/13,2 kV - 15/10/15 MVA 

por otro de 30/20/30 MVA - 132/34.5/13.8 kV 
1 30/20/30 

Quequén 

Instalación de nuevo transformador 15/10/15 MVA y 
adecuación de la ET (actual "T" de la línea MP-NE): Creación 

de sistema doble barra en 132 kV, nuevo campo de 
transformación y nueva SL 

1 15/10/15 

Rojas 
Reemplazo del segundo  transformador actual de 15/10/15 

MVA - 132/33/13.2 kV por otro de 30/20/30 MVA - 
132/33/13.2 kV 

1 30/20/30 

Las Palmas 
Instalación de un 2° transformador 132/33/13,2 kV - 

30/30/20 MVA 
1 30/30/20 

Tornquist 
Reemplazo del transformador actual T1TO (15/10/15 MVA) 

por otro  30/30/20 MVA mas otro 30/30/20 MVA 
2 30/30/20 

Coronel Suárez 
Reemplazo de los dos transformadores 15/10/15MVA por 

dos nuevos transformadores de 30/30/20 MVA 
2 30/30/20 
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Nuevos transformadores en ET existentes considerados para 2019 

ET Descripción Cantidad de 
Transformadores 

MVA 

Gral Madariaga 
Instalación de un transformador 132/34,5/13,8 kV – 

15/10/15 MVA. 
1 15/10/15 

Azul 
reemplazo de un trafo de 15 por otro 132/33/13,2 kV 

30/30/20 MVA 
1 30/30/20 

Villa Gesell 
Instalacion tercer transformador 132/33/13,2 kV 30/20/30 

MVA 
1 30/20/30 

Chacabuco Industrial 
Reemplazo de un transformador 132/33/13,2 kV - 15/10/15 

MVA x otro de 30/20/30 MVA 
1 30/20/30 

Zárate 
Instalación de un transformador 132/34.5/13.8 kV  - 

30/30/20 MVA  en reemplazo del actual transformador de 15 
MVA 

1 30/30/20 

Ramallo Industrial 
Segunda máquina de 132/33/13  kV 40/40/15 MVA y luego 

reemplazo de la actual 30/30/20 a 40/40/15 
2 40/40/15 

ET Pedro Luro 
Instalación de un 2° transformador 132/33/13,2 kV - 

15/10/15 MVA 
1 15/10/15 

Norte II 
Instalación de un 3° transformador 132/34,5/13,8 kV - 

45/30/45 MVA + adec ET.                                                                                     
1 45/30/45 

Sur (EDELAP) 132/13.2 – 40 1 40 

Este (EDELAP) 132/13.2 – 40 1 40 
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Nuevos transformadores en ET existentes considerados para 2023 (1 de 2) 

ET Descripción Cantidad de 
Transformadores 

MVA 

Balcarce 
Reemplazo del actual T1BL 15/10/15 MVA por otro de 

30/30/20 MVA mas otro 30/30/20 
1 30/30/20 

Mar de Ajó Instalación de un T3MJ 132/34,5/13,8 kV - 30/10/30 MVA 1 30/10/30 

Lincoln Tercer trafo 30/20/30 MVA 1 30/20/30 

ET SA de Giles  SA de Giles segundo trafo de 30/20/30 MVA 1 30/20/30 

ET Zárate 
Instalación de un transformador 132/34.5/13.8 kV  - 

30/30/20 MVA  en reemplazo del actual transformador de 15 
MVA 

1 30/30/20 

ET Laprida 
ET Laprida - readecuación potencias trafos a 2 x 15/10/15: 
reemplazo del actual trafo de 132/13.2 kV 10 MVA y el de 

33/13.2 kV 5 MVA por uno de 15/10/15 MVA 
1 15/10/15 

ET C. Casares  
Reemplazo del T1 por 1x15/10/15 66/33/13 vinculando a 33 

y 13.Hacer vinculación a 13 del T4 
1 15/10/15 

Ramallo Industrial 
Instalación tercer transformador 132/33/13,2 kV 40/40/15 

MVA 
1 40/40/15 

Las Palmas 
Instalacion tercer transformador 132/33/13,2 kV 30/30/20 

MVA 
1 30/20/30 

ET Laprida 
ET Laprida - readecuación potencias trafos a 2 x 15/10/15: 
reemplazo del actual trafo de 132/13.2 kV 10 MVA y el de 

33/13.2 kV 5 MVA por uno de 15/10/15 MVA 
1 15/10/15 
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Nuevos transformadores en ET existentes considerados para 2023 (2 de 2) 

ET Descripción Cantidad de 
Transformadores 

MVA 

ET Chañares Repotenciación de 2x30/20/30 a 2x45/30/45 2 45/30/45 

Monte Hermoso 
Instalación de un 2° transformador 132/33/13,2 kV - 

15/10/15 MVA 
1 15/10/15 

Tres Arroyos 
Instalación tercer transformador 132/33/13,2 kV 30/30/10 

MVA 
1 30/30/10 

Necochea 
Tercer transformador 30/20/30 MVA (en reemplazo del 

existente de 15 MVA) 
1 30/20/30 

Dolores reemplazo de dos transformadores por dos de 30/20/30 MVA 2 30/20/30 


